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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ

ΥΨΟΥΣ

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΥΨΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

ΧΡ. ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΑΚΕΣ 60x60

ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

TOMH 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ

TOMH 

TOMH ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Στεγανωτική μεμβράνη

Κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Ξύλινες τεγίδες

Ξύλινες δοκοί

Πέτσωμα

Θερμομονωτικό

Η απόσταση των τεγίδων για την

στερέωση των κεραμιδιών θα εξαρτηθεί

από τον τύπο του κεραμιδιού που θα

τοποθετηθεί

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

OIK-Δ12

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ-ΣΤΕΓΗΣ
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ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

OIK-Δ13

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΒΕΡΑΝΤΑΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Κανάρη 6, Λάρισα

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

115ΠΜ-24-02 

ΤΟΜΗ  Τ4 - Τ4

 Κεραμικά πλακίδια βεράντας

 Υλικό  Tύπου  Ι

C20/25

 Υλικό  E4

 Υλικό  Tύπου  Ι

C20/25

 Υλικό  E4

Πλάκες πεζοδρομίου

C12/15

Στηθαίο βεράντας

C12/15

Αρμός πλακόστρωσης

 Προβολή εξωτερικής τοιχοποϊας

 Νέα θύρα αλουμινίου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΡΑΝΤΑΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Φυσικό έδαφος

Kικλίδωμα

 Υλικό  Tύπου  Ι

C20/25

 Υλικό  E4

ΤΟΜΗ  Τ5 - Τ5

 C20/25

 Πρόχυτο κράσπεδο

C20/25

Εξωτερικό περιθώριο

από ισχυρή τσιμεντοκονία

Τσιμεντολάσπη

~1.5%

T131

Ø8/20

Ø8/20

Ø8

T131

Ø12/15

±0.00 Φυσικό έδαφος

+0.15

Αρμός πλακόστρωσης

Πλάκες πεζοδρομίου

Τσιμεντολάσπη

C20/25

C12/15

 Κεραμικό σοβατεπί

C20/25

 Υλικό  Tύπου  Ι

 Υλικό  E4

C12/15

 C20/25

C12/15

 Υλικό  E4

 Υλικό  Tύπου  Ι

C20/25

14



ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

OIK-Δ14

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ

115ΠΜ-24-02 

0
.
6

0

2
.
2

0

0.680.68

2
.
2

0

0.09

1
.
0
5

0.75

0
.
0
9

0
.
1
8

ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟ MDF 

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΟΡΜΑΙΚΑ

LAΜINATE HPL

ΞΥΛΙΝΟ ΠΗΧΑΚΙ

ΠΑΧ. 12mm.

ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ 18 ΧΛΣΤ. 

ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ  MDF

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ Μ0ΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧ.18 ΧΛΣΤ.

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΜΕΛΑΜΙΝΗ

ΒΑΣΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ MDF

ΠΑΧΟΥΣ 19mm

ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 

PVC

ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟ MDF 

Ο Ψ Η 

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:20

Π Λ Α Γ Ι Α   Τ Ο Μ Η

Κ Α Τ Ο Ψ Η 

0.70

0.68

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2.10

1.40
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Θ1

ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

(0,90μ*2,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 16

ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

(0,80μ*2,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 15

ΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ

ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

(1,20μ*2,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 3

ΘΥΡΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΣΙΤΑ

-ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ

ΡΟΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

(1,77μ*2,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 15

Θ2

Θ3

Θ4

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν

ΣΥΝΟΛΟ   ΤΕΜΑΧΙΑ  65

(49 Θύρες- 16 Παράθυρα)

ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ

ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΤ

(0,45μ*0,70μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 15

Π1

Π2

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ

ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

(1,50μ*1,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

   Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

OIK-Δ15

ΔΙΚΤΥΝΑ

115ΠΜ-24-02 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ «ΚΝΩΣΣΟΣ» ΚΑΙ

«ΔΙΚΤΥΝΑ» ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Νο 1 ΤΗΣ 115ΠΜ
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R E F

Π
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Ο
Σ

   Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

1/20

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΙΚΤΥΝΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ «ΚΝΩΣΣΟΣ» ΚΑΙ

«ΔΙΚΤΥΝΑ» ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Νο 1 ΤΗΣ 115ΠΜ

17



ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/20

Γεωργία Παυλοπούλου
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ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
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ΥΨΟΥΣ

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
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ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΑΚΕΣ 60x60

ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

TOMH 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ

TOMH 

TOMH ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Στεγανωτική μεμβράνη

Κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Ξύλινες τεγίδες

Ξύλινες δοκοί

Πέτσωμα

Θερμομονωτικό

Η απόσταση των τεγίδων για την

στερέωση των κεραμιδιών θα εξαρτηθεί

από τον τύπο του κεραμιδιού που θα

τοποθετηθεί

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

OIK-Κ14

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ-ΣΤΕΓΗ

ΚΝΩΣΣΟΣ

32
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ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Κανάρη 6, Λάρισα

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

ΚΝΩΣΣΟΣ

OIK-Κ15

115ΠΜ-24-02 

ΤΟΜΗ  Τ4 - Τ4

 Γρανιτοπλακάκια βεράντας

 Υλικό  Tύπου  Ι

C20/25

 Υλικό  E4

 Υλικό  Tύπου  Ι

C20/25

 Υλικό  E4

Πλάκες πεζοδρομίου

C12/15

Στηθαίο βεράντας

C12/15

Αρμός πλακόστρωσης

 Προβολή εξωτερικής τοιχοποϊας

 Νέα θύρα αλουμινίου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΡΑΝΤΑΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Φυσικό έδαφος

Kικλίδωμα

 Υλικό  Tύπου  Ι

C20/25

 Υλικό  E4

ΤΟΜΗ  Τ5 - Τ5

 C20/25

 Πρόχυτο κράσπεδο

C20/25

Εξωτερικό περιθώριο

από ισχυρή τσιμεντοκονία

Τσιμεντολάσπη

~1.5%

T131

Ø8/20

Ø8/20

Ø8

T131

Ø12/15

±0.00 Φυσικό έδαφος

+0.15

Αρμός πλακόστρωσης

Πλάκες πεζοδρομίου

Τσιμεντολάσπη

C20/25

C12/15

Σοβατεπί από γρανιτοπλακάκι

C20/25

 Υλικό  Tύπου  Ι

 Υλικό  E4

C12/15

 C20/25

C12/15

 Υλικό  E4

 Υλικό  Tύπου  Ι

C20/25
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ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟ MDF 

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΟΡΜΑΙΚΑ

LAΜINATE HPL

ΞΥΛΙΝΟ ΠΗΧΑΚΙ

ΠΑΧ. 12mm.

ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ 18 ΧΛΣΤ. 

ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ  MDF

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ Μ0ΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧ.18 ΧΛΣΤ.

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΜΕΛΑΜΙΝΗ

ΒΑΣΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ MDF

ΠΑΧΟΥΣ 19mm

ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 

PVC

ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟ MDF 

Ο Ψ Η 

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:20

Π Λ Α Γ Ι Α   Τ Ο Μ Η

Κ Α Τ Ο Ψ Η 

0.70

0.68

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2.10

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΝΩΣΣΟΣ

OIK-Κ16

115ΠΜ-24-02 

1.40
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Θ1

ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

(1,00μ*2,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 15

ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

(0,75μ*2,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 14

ΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ

ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

(1,20μ*2,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

ΘΥΡΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΜΕ ΣΙΤΑ -ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

(1,50μ*2,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 14

Θ2

Θ3

Θ4

Θ5

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν

ΣΥΝΟΛΟ   ΤΕΜΑΧΙΑ  65

(46 Θύρες- 19 Παράθυρα)

ΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ

ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

(1,00μ*2,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 2

ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ

ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΤ

(0,50μ*0,80μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 14

Π1

Π2

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ

ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

(1,50μ*1,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

Π3

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ

ΔΙΠΛΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

(0,90μ*1,20μ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: 4

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

   Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

OIK-Κ17

ΚΝΩΣΣΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ «ΚΝΩΣΣΟΣ» ΚΑΙ

«ΔΙΚΤΥΝΑ» ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Νο 1 ΤΗΣ 115ΠΜ

115ΠΜ-24-02 
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OVEN

   Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

1/20

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ «ΚΝΩΣΣΟΣ» ΚΑΙ

«ΔΙΚΤΥΝΑ» ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Νο 1 ΤΗΣ 115ΠΜ
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ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/20

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα
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OIK-Κ19
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Ισόγειο
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11.46

Σκιασμός από Μακρινά Εμπόδια - ΚΛ 1:200

Σχημ. τομή 1.1 - Σκίαση Δυτικής όψης

21 Ιουν.

52°

21 Δεκ.

18°
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4.83

Σκιασμός από Μακρινά Εμπόδια - ΚΛ 1:200

Σχημ. τομή 2.1 - Σκίαση Νότιας όψης

21 Ιουν.
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21 Δεκ.
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11.53

Γωνίες σκιασμού από Μακρινά Εμπόδια - ΚΛ 1:200

Σχημ. τομή 1.1 - Σκίαση Δυτικής όψης

Ο Βορράς αντιστοιχεί σε γωνία 0 μοιρών

ημέρα ώρα ηλιακό ύψος

ηλιακό

αζιμούθιο

21η  Ιουνίου

9:00 49 95

12:00 78 180

15:00 49 265

21η

Δεκεμβρίου

9:00 17 137

12:00 31 180

15:00 17 223

προσανατολισμός

δυτικός
242

HSA VSA

147 -54

62 84

23 52

105 -51

62 52

19 18

Γωνίες σκιασμού από μακρινά εμπόδια

όροφος κούφωμα

προσανατολισ

μός

γωνία

μακρινού

εμποδίου

Fhor

θέρμανσης

Fhor ψύξης

Ισόγειο

K0001 152 5.00 0.97 0.98

K0002 152 5.00 0.97 0.98

K0003 152 5.00 0.97 0.98

K0004 152 5.00 0.97 0.98

K0005 152 5.00 0.97 0.98

K0006 152 5.00 0.97 0.98

K0007 152 5.00 0.97 0.98

K0008 332 0.00 1.00 1.00

K0009 332 0.00 1.00 1.00

K0010 332 0.00 1.00 1.00

K0011 332 0.00 1.00 1.00

K0012 332 0.00 1.00 1.00

K0013 332 0.00 1.00 1.00

K0014 332 0.00 1.00 1.00

K0015 332 0.00 1.00 1.00

K0016 152 0.00 1.00 1.00

K0017 152 0.00 1.00 1.00

K0018 152 0.00 1.00 1.00

K0019 152 0.00 1.00 1.00

K0020 152 0.00 1.00 1.00

K0021 152 0.00 1.00 1.00

K0022 152 0.00 1.00 1.00

K0023 332 0.00 1.00 1.00

K0024 332 0.00 1.00 1.00

K0025
332

0.00 1.00 1.00

K0026 332 0.00 1.00 1.00

K0027 332 0.00 1.00 1.00

K0028 332 0.00 1.00 1.00

K0029 332 0.00 1.00 1.00

K0030 332 0.00 1.00 1.00

K0031 62 0.00 1.00 1.00

K0032 242 11.00 0.97 0.98

K0033 62 0.00 1.00 1.00

K0034 152 0.00 0.00 0.00

K0035 62 0.00 1.00 1.00
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ΔΝΤΗΣ Γ2

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γεώργιος Κόνιαρης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

Γεώργιος Κόνιαρης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)
ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΙΚΤΥΝΑ

ΣΚΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
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21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0016

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0001

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0017

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0002

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0018

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0003

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0019

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0004

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0020

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0005

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0021

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0006

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0022

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

79°

21 Δεκ.

34°

K0007

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

12:00

21 Ιουν.

54°

21 Δεκ.

51°

K0031

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

9:00

21 Ιουν.

54°

21 Δεκ.

51°

K0035

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

9:00

21 Ιουν.

54°

21 Δεκ.

51°

K0033

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

9:00

21 Ιουν.

52°

21 Δεκ.

18°

K0032

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

15:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0030

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0015

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0029

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0014

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0028

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0013

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0027

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0012

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0026

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0011

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0025, K0024

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0010, K0009

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0023

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

21 Ιουν.

57°

21 Δεκ.

-58°

K0008

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Σκιασμός ανοιγμάτων από Προβόλους

18:00

3
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0

0.25 1.93

1
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0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0016

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0001

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
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0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0017

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0002

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0018

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0003

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0019

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0004

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0020

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0005

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0021

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0006

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
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5

59°

K0022

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
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0

0.25 1.93

2
.2

0

3
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5

47°

K0007

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
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0

0.25 3.23

2
.2

0
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5

59°

K0031

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
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5

66°

K0035

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
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59°

K0033

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
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0.25 3.30

2
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0

3
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5

60°

K0032

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0030

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0015

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
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0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0029

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0014

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0028

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0013

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0027

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0012

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0026

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0011

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0025, K0024

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0010, K0009

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

1
.5

0
0

.7
0

3
.1

5

59°

K0023

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

3
.3

0

0.25 1.93

2
.2

0

3
.1

5

47°

K0008

Ισόγειο - ΚΛ 1:50

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από Προβόλους

Ο Βορράς αντιστοιχεί σε γωνία 0 μοιρών

ημέρα ώρα ηλιακό ύψος

ηλιακό

αζιμούθιο

21η  Ιουνίου

9:00 49 95

12:00 78 180

15:00 49 265

21η

Δεκεμβρίου

9:00 17 137

12:00 31 180

15:00 17 223

προσανατολισμός

νότιος
152

HSA VSA

57 65

28 79

113 -71

15 18

28 34

71 44

προσανατολισμός

ανατολικός
62

HSA VSA

33 54

118 -84

203 -52

75 51

118 -52

161 -18

προσανατολισμός

δυτικός
242

HSA VSA

147 -54

62 84

23 52

105 -51

62 52

19 18

προσανατολισμός

βόρειος
332

HSA VSA

237 -65

152 -79

67 71

195 -18

152 -34

109 -44

Γωνίες σκιασμού από προβόλους

όροφος κούφωμα

προσανατολισ

μός

γωνία

προβόλου

Fov

θέρμανσης

Fov ψύξης

Ισόγειο

K0001 152 47 0.67 0.55

K0002 152 47 0.67 0.55

K0003 152 47 0.67 0.55

K0004 152 47 0.67 0.55

K0005 152 47 0.67 0.55

K0006 152 47 0.67 0.55

K0007 152

47

0.67 0.55

K0008 332 47 0.67 0.66

K0009 332 47 0.67 0.66

K0010 332 47 0.67 0.66

K0011 332 47 0.67 0.66

K0012 332

47

0.67 0.66

K0013 332 47 0.67 0.66

K0014 332 47 0.67 0.66

K0015 332 47 0.67 0.66

K0016 152 59 0.53 0.44

K0017 152 59 0.53 0.44

K0018 152 59 0.53 0.44

K0019 152 59 0.53 0.44

K0020 152 59 0.53 0.44

K0021 152 59 0.53 0.44

K0022 152 59 0.53 0.44

K0023 332 59 0.58 0.56

K0024 332 59 0.58 0.56

K0025 332 59 0.58 0.56

K0026 332 59 0.58 0.56

K0027 332 59 0.58 0.56

K0028 332 59 0.58 0.56

K0029 332 59 0.58 0.56

K0030 332 59 0.58 0.56

K0031 62 59 0.58 0.56

K0032 242 60 0.52 0.43

K0033 62 59 0.58 0.56

K0034 152 0 0.00 0.00

K0035 62 66 0.52 0.48

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεώργιος Κόνιαρης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)
ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Κόνιαρης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΣΚΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΒΟΛΟΥΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΝΑ

ΕΝΑΚ- Δ3
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Ισόγειο
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Σκιασμός από Μακρινά Εμπόδια - ΚΛ 1:200
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Σχημ. τομή 1.1 - Σκίαση Βόρειας όψης

Ισόγειο

3
.
3

5

K0023

72°

3
.
3

3

0.71

Γωνίες σκιασμού από Μακρινά Εμπόδια - ΚΛ 1:200

Σχημ. τομή 2.1 - Σκίαση Βόρειας όψης

Ο Βορράς αντιστοιχεί σε γωνία 0 μοιρών

ημέρα ώρα ηλιακό ύψος

ηλιακό

αζιμούθιο

21η  Ιουνίου

9:00 49 95

12:00 78 180

15:00 49 265

21η

Δεκεμβρίου

9:00 17 137

12:00 31 180

15:00 17 223

προσανατολισμός

ανατολικός

82

HSA VSA

13 50

98 -88

183 -49

55 29

98 -77

141 -22

προσανατολισμός

δυτικός

262

HSA VSA

167 -50

82 88

3 49

125 -29

82 77

39 22

Γωνίες σκιασμού από μακρινά εμπόδια

όροφος κούφωμα

προσανατολισ

μός

γωνία

μακρινού

εμποδίου

Fhor

θέρμανσης

Fhor ψύξης

Ισόγειο

K0001 172 0.00 1.00 1.00

K0002 172 0.00 1.00 1.00

K0003 172 0.00 1.00 1.00

K0004 172 0.00 1.00 1.00

K0005 172 0.00 1.00 1.00

K0006 172 0.00 1.00 1.00

K0007 172 0.00 1.00 1.00

K0008 172 0.00 1.00 1.00

K0009 172 0.00 1.00 1.00

K0010 172 0.00 1.00 1.00

K0011 172 0.00 1.00 1.00

K0012 172 0.00 1.00 1.00

K0013 172 0.00 1.00 1.00

K0014 172 0.00 1.00 1.00

K0015 172 0.00 1.00 1.00

K0016 172 0.00 1.00 1.00

K0017 172 0.00 1.00 1.00

K0018 172 0.00 1.00 1.00

K0019 172 0.00 1.00 1.00

K0020 172 0.00 1.00 1.00

K0021 262 0.00 1.00 1.00

K0022 82 0.00 1.00 1.00

K0023 352 72.00 1.00 1.00

K0024 262 0.00 1.00 1.00

K0025 352 0.00 1.00 1.00

K0026 352 0.00 1.00 1.00

K0027 352 0.00 1.00 1.00

K0028 352 0.00 1.00 1.00

K0030 352 0.00 1.00 1.00

K0031 352 0.00 1.00 1.00

K0032 352 0.00 1.00 1.00

K0033 352 0.00 1.00 1.00

K0034 352 0.00 1.00 1.00

K0039 352 0.00 1.00 1.00

K0040 352 0.00 1.00 1.00

K0041 352 0.00 1.00 1.00

K0042 352 0.00 1.00 1.00

K0043 352 0.00 1.00 1.00

K0044 352 0.00 1.00 1.00

K0045 352 0.00 1.00 1.00

K0046 352 0.00 1.00 1.00

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΕΝΑΚ- Κ2

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 ΚΝΩΣΣΟΣ

ΣΚΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

115ΠΜ-24-02 

44



Ο Βορράς αντιστοιχεί σε γωνία 0 μοιρών

ημέρα ώρα ηλιακό ύψος

ηλιακό

αζιμούθιο

21η  Ιουνίου

9:00 49 95

12:00 78 180

15:00 49 265

21η

Δεκεμβρίου

9:00 17 137

12:00 31 180

15:00 17 223

προσανατολισμός

νότιος

172

HSA VSA

77 79

8 78

93 -88

35 21

8 31

51 26

προσανατολισμός

ανατολικός

82

HSA VSA

13 50

98 -88

183 -49

55 29

98 -77

141 -22

προσανατολισμός

βόρειος

352

HSA VSA

257 -79

172 -78

87 88

215 -21

172 -31

129 -26

προσανατολισμός

δυτικός

262

HSA VSA

167 -50

82 88

3 49

125 -29

82 77

39 22

Γωνίες σκιασμού από προβόλους

όροφος κούφωμα

προσανατολισ

μός

γωνία

προβόλου

Fov

θέρμανσης

Fov ψύξης

Ισόγειο

K0001 172 17 0.89 0.82

K0002 172 17 0.89 0.82

K0003 172 17 0.89 0.82

K0004 172 17 0.89 0.82

K0005 172 17 0.89 0.82

K0006 172 17 0.89 0.82

K0007 172 17 0.89 0.82

K0008 172 17 0.89 0.82

K0009 172 17 0.89 0.82

K0010 172 17 0.89 0.82

K0011 172 23 0.85 0.75

K0012 172 23 0.85 0.75

K0013

172

23 0.85 0.75

K0014 172 23 0.85 0.75

K0015 172 23 0.85 0.75

K0016 172 23 0.85 0.75

K0017 172 23 0.85 0.75

K0018 172 23 0.85 0.75

K0019 172 23 0.85 0.75

K0020 172 23 0.85 0.75

K0021 262 17 0.90 0.87

K0022 82 18 0.89 0.87

K0023 352 0 1.00 1.00

K0024 262 20 0.92 0.90

K0025 352 22 0.83 0.86

K0026 352 22 0.83 0.86

K0027 352 22 0.83 0.86

K0028 352 22 0.83 0.86

K0030 352 22 0.83 0.86

K0031 352 34 0.75 0.78

K0032 352 34 0.75 0.78

K0033 352 34 0.75 0.78

K0034 352 34 0.75 0.78

K0039 352 22 0.83 0.86

K0040 352 22 0.83 0.86

K0041 352 22 0.83 0.86

K0042 352 22 0.83 0.86

K0043 352 27 0.79 0.82

K0044 352 27 0.79 0.82

K0045 352 27 0.79 0.82

K0046 352 27 0.79 0.82
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ΣΜΧΟΣ (ΜΕ) ΒΑΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛ - Δ1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΝΑ
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115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/50

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΗΛ-Δ2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ,

ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΝΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διακόπτες χωνευτοί, αλλέ-ρετουρ ακραίος και ενδιάμεσος.

Ρευματοδότης σούκο χωνευτός.

Διακόπτες χωνευτοί ή επίτοιχοι στεγανοί,απλός, κομμιτατέρ.

Ρευματοδότης σούκο χωνευτός στεγανός.

Ρευματοδότης τριπολικός επίτοιχος στεγανός.

Πίνακας τύπου STAB μεταλλικός χωνευτός.

Πίνακας τύπου ερμαρίου μεταλλικός επίτοιχος.

αυτονομίας 1.5h.

3 Αγωγοί ΝΥΑ εντός πλαστικού σωλήνα (χωνευτή εγκατάσταση).

Κουτί διακλαδώσεως χωνευτό πλαστικό ή χαλύβδινο.

Διακόπτες χωνευτοί, απλός,κομμιτατέρ.

Απορροφητήρας Κουζίνας

1. Οι σωλήνες των απορροφητήρων θα είναι από PVC-6atm. Στην έξοδο του σωλήνα 

θα υπάρχει στόμιο απόρριψης με κινούμενα πτερύγια προς μία κατεύθυνση. 

Μετασχηματιστής 230V/12V για τροφοδοσία κρυφου φωτισμού κουζίνας

Φωτιστικό, επίτοιχο ή οροφής με λαμπτήρα LED 10W.

Φωτιστικό, επίτοιχο ή οροφής, στεγανό με λαμπτήρα LED 10W.

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας 2x8W μη συνεχούς λειτουργίας 

Διακόπτης φωτιζόμενου πιεστικού κομβίου (κλιμακοστασίου)

Φωτοηλεκτρικό κύτταρο

Φωτιστικό σώμα επίπλου μπάνιου, LED GU10 IP 23

Απλό φωτιστικό σημείο με σειρίδα 1m HO5VV-U 3G1.5 και ντουί πορσελάνης με λαμπτήρα LED 13W.

LED τύπου 5050 SMD, 60LED/m, αδιάβροχη IP65, ενεργειακής κλάσης Α, θα είναι κατάλληλη για τάση

λειτουργίας 12V DC, ισχύος 9Watt ανά μέτρο ουδέτερου φωτισμού (φως ημέρας 4000°Κ - 4500°Κ),

κατάλληλη για ρύθμιση έντασης (dimmable), με πιστοποιητικά CE και RoHS

Απλό φωτιστικό σημείο με σειρίδα 1m HO5VV-U 3G1.5 και ντουί πορσελάνης με λαμπτήρα LED 13W και αναμονή για σύνδεση

με πολύφωτο.

Φωτιστικό σώμα ιστού, κορυφής, τύπου φανού, με λυχνία LED, E40, 100W

Φρεάτιο

Αυτόματος Κλιμακοστασίου

Ενισχυτής R-TV

Πίνακας Πυρανίχνευσης

Ηλεκτρικό Κουδούνι δύο ήχων

με μετασχηματιστή 220/8V AC

Κυκλώματα Φωτισμού

3 Αγωγοί ΝΥΑ εντός πλαστικού σωλήνα (χωνευτή εγκατάσταση).

Κυκλώματα Ρευαμοδοτών - Κίνησης

Κυκλώματα Παροχής Υποπινάκων

Αγωγοί ΝΥΥ επί σχάρας καλωδίων σε ψεδοροφή ή εντός πλαστικού σωλήνα (χωνευτή εγκατάσταση).

I
P

 
2
4

3
0
0
W

Ηλεκτρική Πετσετοκρεμάστρα μπάνιου ΙΡ24, 300W ή 500W

I
P

 
2
4

5
0
0
W

Μικροδιακόπτης, 12V, εγκατάστασης εντός ντουλάπας, με πιστοποιητικό CE

Φωτιστικό, ψευδοροφής με λαμπτήρα LED 10W.
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ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ1 ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ2 ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ3 ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ4 ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ5
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ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ11 ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ12 ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ13 ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ14 ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ15

 

 

I >

MCCB - σταθερή έκδοση -  3-pole

X3

Τρείς ενδεικτικές λυχνίες στους ζυγούς

Αντικεραυνικό 3P+N  (κάθετη σχεδίαση)

3

Αποζεύκτης φορτίου - 4-πολικός

Μικροαυτόματος διακόπτης  (MCB) - 3

πολικός

kWh

Μετρητής ενέργειας - απευθείας

σύνδεση

2

Αποζεύκτης φορτίου - 2-πολικός

Μικροαυτόματος διακόπτης  (MCB) - 1

πολικός

I >

MCCB - σταθερή έκδοση -  4-pole

X3

3X25/2A

Τρείς ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλεια

25/2Α στους ζυγούς

Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (RCD) -

4-πολικός

Ασφαλειοαποζεύκτης - 3-πολικός

3

Αποζεύκτης φορτίου - 3-πολικός Ρελέ με καστάνια - 1-πολικός

Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (RCD) -

2-πολικός

Ασφαλειοαποζεύκτης - 1-πολικός Αποζεύκτης φορτίου - 1-πολικός

Μία ενδεικτική λυχνία στους ζυγούς

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΗΛ - Δ4

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΝΑ 
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ΥΠ. ΛΕΒ

3~400V 50Hz

ΔU=2,47 %, P=8,97 kW

E
1

V
V

-
R

 
5

G
2

5

L=30,00 m

ΔU=0,15 %

P=9,0 kW

ΥΠ. ΠΛΥΝΤ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διακόπτες χωνευτοί, αλλέ-ρετουρ ακραίος και ενδιάμεσος.

Ρευματοδότης σούκο χωνευτός.

Διακόπτες χωνευτοί ή επίτοιχοι στεγανοί,απλός, κομμιτατέρ.

Ρευματοδότης σούκο χωνευτός στεγανός.

Ρευματοδότης τριπολικός επίτοιχος στεγανός.

Πίνακας τύπου STAB μεταλλικός χωνευτός.

Πίνακας τύπου ερμαρίου μεταλλικός επίτοιχος.

αυτονομίας 1.5h.

3 Αγωγοί ΝΥΑ εντός πλαστικού σωλήνα (χωνευτή εγκατάσταση).

Κουτί διακλαδώσεως χωνευτό πλαστικό ή χαλύβδινο.

Διακόπτες χωνευτοί, απλός,κομμιτατέρ.

Απορροφητήρας Κουζίνας

1. Οι σωλήνες των απορροφητήρων θα είναι από PVC-6atm. Στην έξοδο του σωλήνα 

θα υπάρχει στόμιο απόρριψης με κινούμενα πτερύγια προς μία κατεύθυνση. 

Μετασχηματιστής 230V/12V για τροφοδοσία κρυφου φωτισμού κουζίνας

Φωτιστικό, επίτοιχο ή οροφής με λαμπτήρα LED 10W.

Φωτιστικό, επίτοιχο ή οροφής, στεγανό με λαμπτήρα LED 10W.

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας 2x8W μη συνεχούς λειτουργίας 

Διακόπτης φωτιζόμενου πιεστικού κομβίου (κλιμακοστασίου)

Φωτοηλεκτρικό κύτταρο

Φωτιστικό σώμα επίπλου μπάνιου, LED GU10 IP 23

Απλό φωτιστικό σημείο με σειρίδα 1m HO5VV-U 3G1.5 και ντουί πορσελάνης με λαμπτήρα LED 13W.

LED τύπου 5050 SMD, 60LED/m, αδιάβροχη IP65, ενεργειακής κλάσης Α, θα είναι κατάλληλη για τάση

λειτουργίας 12V DC, ισχύος 9Watt ανά μέτρο ουδέτερου φωτισμού (φως ημέρας 4000°Κ - 4500°Κ),

κατάλληλη για ρύθμιση έντασης (dimmable), με πιστοποιητικά CE και RoHS

Απλό φωτιστικό σημείο με σειρίδα 1m HO5VV-U 3G1.5 και ντουί πορσελάνης με λαμπτήρα LED 13W και αναμονή για σύνδεση

με πολύφωτο.

Φωτιστικό σώμα ιστού, κορυφής, τύπου φανού, με λυχνία LED, E40, 100W

Φρεάτιο

Αυτόματος Κλιμακοστασίου

Ενισχυτής R-TV

Πίνακας Πυρανίχνευσης

Ηλεκτρικό Κουδούνι δύο ήχων

με μετασχηματιστή 220/8V AC

Κυκλώματα Φωτισμού

3 Αγωγοί ΝΥΑ εντός πλαστικού σωλήνα (χωνευτή εγκατάσταση).

Κυκλώματα Ρευαμοδοτών - Κίνησης

Κυκλώματα Παροχής Υποπινάκων

Αγωγοί ΝΥΥ επί σχάρας καλωδίων σε ψεδοροφή ή εντός πλαστικού σωλήνα (χωνευτή εγκατάσταση).
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Μικροδιακόπτης, 12V, εγκατάστασης εντός ντουλάπας, με πιστοποιητικό CE

Φωτιστικό, ψευδοροφής με λαμπτήρα LED 10W.
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Γραμμή Τηλεόρασης
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ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ UTP CAT 4'' ΚΑΤΗΓΟΤΙΑΣ 5e  KAI ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ
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Λήψη δεδομένων (Data)
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I >

MCCB - σταθερή έκδοση -  3-pole

X3

Τρείς ενδεικτικές λυχνίες στους ζυγούς

Αντικεραυνικό 3P+N  (κάθετη σχεδίαση)

3

Αποζεύκτης φορτίου - 4-πολικός

Μικροαυτόματος διακόπτης  (MCB) - 3

πολικός

kWh

Μετρητής ενέργειας - απευθείας

σύνδεση

2

Αποζεύκτης φορτίου - 2-πολικός

Μικροαυτόματος διακόπτης  (MCB) - 1

πολικός

I >

MCCB - σταθερή έκδοση -  4-pole

X3

3X25/2A

Τρείς ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλεια

25/2Α στους ζυγούς

Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (RCD) -

4-πολικός

Ασφαλειοαποζεύκτης - 3-πολικός

3

Αποζεύκτης φορτίου - 3-πολικός Ρελέ με καστάνια - 1-πολικός

Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (RCD) -

2-πολικός

Ασφαλειοαποζεύκτης - 1-πολικός Αποζεύκτης φορτίου - 1-πολικός

Μία ενδεικτική λυχνία στους ζυγούς

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΗΛ - Κ4

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΝΩΣΣΟΣ 
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430m

360m

T1

0,50m

Στάθμη φυσικού εδάφους

Γαιώδη προϊόντα εκσκαφής

Ενδεικτικό Πλέγμα Όδευσης Καλωδίων

Τούβλο εναμισάρι (οκτάοπο)

Διαστάσεις 6Χ12Χ19

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ.

ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Πλαστικός σωλήνας

διπλού δομημένου τοιχώματος

HDPE Φ200

Άμμος

ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΟΔΕΥΣΗ

(ΕΦΕΔΡΕΙΑ)

ΚΕΝΗ

DN/OD 200mm 200/170

2 // HDPE Φ200 450N

T2

0,50m

Γαιώδη προϊόντα εκσκαφής

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ.

ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Πλαστικός σωλήνας

διπλού δομημένου τοιχώματος

HDPE Φ200

Σκυρόδεμα C16/20

(ΕΦΕΔΡΕΙΑ)

ΚΕΝΗ

Τελική Στάθμη Οδοστρώματος

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας Πάχους 0,05m

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

Βάση πάχους 0,10 m

Ενδεικτικό Πλέγμα Όδευσης Καλωδίων

A-2Y(L)2Y Φ 40X2X0.6 mm

(ΕΦΕΔΡΕΙΑ)

ΚΕΝΗ

DN/OD 200mm 200/170

2 // HDPE Φ200 450N

Πολυσωλήνιο Μ12 5/3.5mm A-2Y(L)2Y Φ 40X2X0.6 mm

(ΕΦΕΔΡΕΙΑ)

ΚΕΝΗ

DN/OD 200mm 200/170

2 // HDPE Φ200 450N

Πολυσωλήνιο Μ12 5/3.5mm
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ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

L1 L2 L3 N PE

2// (3Χ(J1VV-R 1G120) + J1VV-R 1G70) + J1VV-R1G70

(ΕΦΕΔΡΕΙΑ)

ΚΕΝΗ

DN/OD 200mm 200/170

2 // HDPE Φ200 450N

L1 L2 L3 N PE

2// (3Χ(J1VV-R 1G120) + J1VV-R 1G70) + J1VV-R1G70

(ΕΦΕΔΡΕΙΑ)

ΚΕΝΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

80cmΧ80cm, ΒΑΘΟΥΣ 95cm

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

80cmΧ80cm, ΒΑΘΟΥΣ 95cm

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)

T1

T2

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΙΣΧΥΡΑ-ΑΣΘΕΝΗ, ΔΙΚΤΥΝΑ

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΕΞ - Δ1

1/400
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Οδευση εντός δαπέδου

Ø18

Ø18

Ø18

Οδευση εντός δαπέδου
PPR SDR11 Ø25
PPR SDR11 Ø20

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με
ενσωματωμένους διακόπτες.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-X/AL/PE-X.

PPR SDR11 Ø25
PPR SDR11 Ø20

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

Ø18

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με
ενσωματωμένους διακόπτες.

Ø18
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Ø18

Ø18

Ø18

PPR SDR11 Ø20
PPR SDR11 Ø25

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

Οδευση εντός δαπέδου
PPR SDR11 Ø25
PPR SDR11 Ø20
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αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός

τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.
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Ø18
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αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.
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PPR SDR11 Ø25
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Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με
ενσωματωμένους διακόπτες.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-Χ/AL/PE-Χ.
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Ø18

Ø18
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PPR SDR11 Ø25

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με

ενσωματωμένους διακόπτες.
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Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με
ενσωματωμένους διακόπτες.
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Ø18
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Ø18

PPR SDR11 Ø20
PPR SDR11 Ø25

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με

ενσωματωμένους διακόπτες.

Οδευση εντός δαπέδου Οδευση εντός δαπέδου
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PPR SDR11 Ø25

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με
ενσωματωμένους διακόπτες.

Ø18
Ø18

Ø18

Ø18
Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

PPR SDR11 Ø20
PPR SDR11 Ø25

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με

ενσωματωμένους διακόπτες.

Οδευση εντός δαπέδου Οδευση εντός δαπέδου

Ø18
Ø18

Ø18

Ø18
Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

PPR SDR11 Ø20
PPR SDR11 Ø25

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με
ενσωματωμένους διακόπτες.

Ø18
Ø18

Ø18

Ø18
Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

PPR SDR11 Ø20
PPR SDR11 Ø25

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και ζεστού
νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων αντίστοιχα, με

ενσωματωμένους διακόπτες.

Οδευση εντός δαπέδου Οδευση εντός δαπέδου

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

Οι βάνες του διαμερίσματος είναι ψηλά εντός της ορυκτής ίνας του διαδρόμου. Οι
αγωγοί εισέρχονται εντός του διαμερίσματος ψηλά, κατέρχονται και οδεύουν εντός
τοιχοποιίας σε ύψος 50cm από το δάπεδο έως τους συλλέκτες υδροληψίας.

1500lt

1500lt

P

P T

1000lt

Ø63

Ø63

M

Ø63

Inox DN25

Inox DN25

1"-8bar

50lt

ΑΝΤΛΙΑ ΘΔΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΖΝΧ.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΔΡΜΑΝΣΗΣ: 19,9KW
ΟΝΟΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SCOP> 3

Οι αγωγοί διέρχονται κάτω από το δοκάρι. Οδεύουν ψηλά και
ευθύγραμμα κατά μήκος του διαδρόμου εντός της ορυκτής ίνας.
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1

PPR DN11 Ø50
PPR DN11 Ø40
 PPR DN11Ø20

PPR DN11 Ø40
PPR DN11 Ø32
 PPR DN11Ø20

18lt

Ø63

ΦΡ.1
50x60

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 Ø40

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-X/AL/PE-X.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-X/AL/PE-X.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-X/AL/PE-X.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-X/AL/PE-X.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-X/AL/PE-X.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-X/AL/PE-X.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-Χ/AL/PE-Χ.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-Χ/AL/PE-Χ.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-Χ/AL/PE-Χ.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-Χ/AL/PE-Χ.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-Χ/AL/PE-Χ.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-Χ/AL/PE-Χ.

Οι αγωγοί από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις είναι
πολυστρωματικοί PE-Χ/AL/PE-Χ.

ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΔΝΙΟΥ ΡΔ 2''

PPR SDR11 Ø63

PP
R 

SD
R1

1 Ø
20
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ΣΜΧΟΣ(ΜΔ)
ΓΔΩΡΓΙΟΣ ΛΔΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΔ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΔΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

1/50

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΔ)
ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΠΙΤΔΛΔΙΣ Γ2/4

ΣΔΙΔ (ΠΔ-ΜΗΧ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΔΡ-Δ1

ΥΔΡΔΥΣΗ
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46.78

19
.35

Inox DN25

Inox DN25

S S

SS

SS

Inox DN20
Inox DN20

Inox DN25

Inox DN20

Inox DN20

ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 16 m

2

ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ

40

ο

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι αγωγοί των ηλιακών είναι είναι από προμονωμένο εύκαμπτο inox, με
μόνωση που αντέχει τουλάχιστον στους 170°C, πάχους μόνωσης
τουλάχιστον 13mm, με προστασία UV και  με ενσωματωμένο καλώδιο.
Οδεύουν στην άνω στάθμη της πλάκας εντός της κεραμοσκεπής.

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/50

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)
ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΔΡ-Δ2

ΚΑΤΟΨΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΔΙΚΤΥΝΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ
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ΣΤΕΓΗ

ΣΤΑΘΜΗ ΟΡΟΦΗΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ(ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ)

ΙΣΟΓΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ)

ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

M

1"-8bar

50lt

Απορροή χαμηλά στο δάπεδο

PT

1000lt

S

S

Ø20

S

T

Δ.Θ.

T

1/2"-6bar

P

Η έξοδος του ασφαλιστικού κατέρχεται

χαμηλά και απορρέει στο δάπεδο

18lt

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ

Απορροή χαμηλά στο δάπεδο

P
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ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
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Ø63

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

1. ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΝΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

2. ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ

ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

3. ΒΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ

ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

ΟΙ ΒΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΟΜΗ

ΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΖΝΧ.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 19,9KW

ΟΝΟΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SCOP> 3

Inox DN25

Inox DN25

Ø63

Ø63

Ø20

Ø20

Ø63

Ø50

Ø50

Ø50

Inox DN25

1

1

Ø20
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PE-Χ/AL/PE-Χ

1α

2α

α1α1

α2α2

α3α3

α4 α5

1β 2β

α1α1

α2α2

α3α3

α4 α5

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

1γ

1

2

3

4

5

2γ

2

α1

α2

α3

α4

α5

α2

α3

α1

Ø18

Ø18

Ø18
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Ø18

Ø18
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1δ 2δ

α1α1

α2α2

α3α3

α4 α5

Ø18
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Ø18

Ø18
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Ø18

Ø18

1η 2η

α1α1

α2α2

α3α3

α4 α5

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

1ε

1

2

3
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2
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α1

α2

α3

α4

α5

α2

α1

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

1ζ

1

2

3

4

5

2ζ

2

α3

α1

α2

α3

α4

α5

α2

α1
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α3α3

α4 α5
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1λ 2λ

α1α1

α2α2

α3α3

α4 α5

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.
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3
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2ι

2

α1

α2

α3

α4

α5

α2

α3

α1

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.
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Ø18

Ø18
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Ø18
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Ø18

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

1ν
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2
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α4

α5
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α1

Ø18
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Ø18
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Ø18

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΝΟΧ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ TOY ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Οι  σωληνώσεις από και  προς  τους  ηλιακούς συλλέκτες είναι  από

προμονωμένο εύκαμπτο inox, με μόνωση που ανέχει τουλάχιστον

στους  150°C, πάχους μόνωσης  τουλάχιστον 13mm, με προστασία

UV και  με ενσωματωμένο καλώδιο

Inox DN25

Inox DN25

ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ

40

ο

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Inox DN25

Inox DN25

S

S

S

Inox DN25

Inox DN25

Inox DN20

Inox DN20

Inox DN20

Inox DN25

Inox DN25 Inox DN20

Inox DN20

ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 16 m

2

T

1/2"-6bar

P

T

Δ.Θ.

Από Μπόιλερ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ

Αισθητήριο Θερμοκρασίας Εναλλάκτη ηλιακών

Παροχή ρεύματος

Αισθητήριο Θερμοκρασίας ηλιακών συλλεκτών

Διαφορικός θερμοστάτης

Τροφοδοσία ρεύματος κυκλοφορητή

Κυκλοφορητής

Προς Μπόιλερ

Βαλβίδα εξισσορόπισης

Φιάλη εξαέρισμού με βαλβίδα εξαέρωσης

Προς συλλέκτες Από συλλέκτες

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΜΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΘΑ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η

ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ-ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΟΛΩΝ/ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΟΓΩ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΠΥΚΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ) Η' ΑΛΛΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ AYTO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

(ΤΟΙΧΟΙ, ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΚΟΛΟΝΕΣ, ΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΟΚΟΙ, κλπ), ΘΑ

ΟΙ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΡHΣΗ, Η' Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΟΝΕΣ, ΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΟΚΟΙ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ.

ΣΥΣΤΟΛΩΝ/ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ.

YΛΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ.

ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΡΑΜΠΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ, ΤΣΙΜΕΝΝΤΟΠΛΑΚΕΣ, κλπ)

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΕΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC (ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η'/ΚΑΙ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ

ΒΑΘΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.40m ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΕΤΟΥ.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΒΑΝΕΣ, ΜΕΙΩΤΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ, κλπ) ΘΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ (ΧΡΗΣΗ ΡΑΚΟΡ, ΦΛΑΝΤΖΩΝ, κλπ) ΩΣΤΕ

ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η'/ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).

ΘΑ TOΠOΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ (BΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ 16cm

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΜΕΧΡΙ

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 1m

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.

ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ 16cm

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΒΑΝΕΣ, ΜΕΙΩΤΕΣ,

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ, κλπ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ PN16.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΑ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΡΗΣΗ "ΤΣΕΡΚΙΟΥ" Η' "TIE WRAPs".

ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Η ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50kgr/m3.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ.

ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΟΥΝ.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ "ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΕΞΙΑ, ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ" ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.

ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (π.χ ΧΑΛΥΒΑΣ) ΕΙΝΑΙ

ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΟ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (π.χ ΧΑΛΚΟΣ)

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑ ΜΟΝΟΝΩΝΤΑΙ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΧΩΡΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

κλπ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΑΒΩΝ, κλπ.

ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ PVC

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ) ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ HDPE ΙΚΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ KAI ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΚΑΝΗ - ΔΟΧΕΙΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

Οι σωληνώσεις ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας είναι μονωμένες κατά ΚΕΝΑΚ εκτός αν

αναφέρεται διαφορετικά

Όλες οι μονώσεις που οδευουν σε εξωτερικό χώρο θα φέρουν UV προσατασία

Τα δίκτυα ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας μονώνονται με σωλήνα αρμαφλέξ,  διατομής

αντίστοιχης της διατομής του σωλήνα

Οι συλλέκτες κρύου νερού, ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας θα είναι κατασκευασμέοι από

PPR. Οι συλλέκτες ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας αν είναι προμονωμένοι θα φέρουν

μόνωση πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 25mm. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μονωθούν

με πλάκες αρμαφλέξ με αλουμίνιο πάχους 19mm

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Τα εξαρτήματα ανάμεσα στους ηλιακούς συλλέκτες και το μπόιλερ είναι κατάλληλα για χρήση

για χρήση σε ηλιοθερμικά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας

Οι σωληνώσεις από και προς τους ηλιακούς συλλέκτες είναι από προμονωμένο εύκαμπτο inox,

με  μόνωση που ανέχει τουλάχιστον  στους 150°C, πάχους μόνωσης  τουλάχιστον  13mm, με

προστασία UV και  με ενσωματωμένο καλώδιο

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΕ ΒΑΝΑ 1/2" ΚΑΙ

ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΗ"

(ΔΙΑΤΟΜΗΣ: 1/2" - ΠΙΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: 3bar)

BAΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

1/2"-3bar

ΦΙΛΤΡΟ (ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ)

ΦΛΑΝΤΖΑ

ΑΝTΕΠΙΣΤΡΟΦΟ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΥΓΡΟΥ

H'

ΟΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΖΕΣΤΟΥ PPR SDR 11 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

ΟΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ/ΕΠΑΝΩ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΥΟΥ PPR SDR 11

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10cmP

>4cm

-

T

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10cm

S

S

ΔΙΟΔΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΝΑ (ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2" BALL VALVE,

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ BUTTERFLY H' GATE VALVE)

ΔΙΟΔΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΝΑ ΓΙΑ ΗΛΙAΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 180°C

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΙAΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

 max T=200°C, 10 bar

ΔΙΔΥΜΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ PPR SDR 11

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ Α/Θ PPR SDR 11 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ Α/Θ PPR SDR 11

INOX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ HΛ. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

INOX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ HΛ. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 50lt

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΥΣΗ

ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ  

ΜΕΣΩ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ,

ΦΙΛΤΡΟ, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)

M

P ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)

50lt

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ, HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ
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Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.
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Inox DN25

Ø63

ΑΠΟ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ

PE-Χ/AL/PE-Χ PE-Χ/AL/PE-Χ PE-Χ/AL/PE-Χ PE-Χ/AL/PE-Χ PE-Χ/AL/PE-Χ PE-Χ/AL/PE-Χ
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Απορροή χαμηλά στο δάπεδο
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ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 16 m

2

Inox DN25

Inox DN25

Inox DN20

Inox DN20

Inox DN25

Inox DN20

Inox DN20

Οι αγωγοί των ηλιακών είναι είναι από προμονωμένο

εύκαμπτο inox, με μόνωση που αντέχει τουλάχιστον στους

170°C, πάχους μόνωσης τουλάχιστον 13mm, με προστασία

UV και  με ενσωματωμένο καλώδιο. Οδεύουν στην άνω

στάθμη της πλάκας εντός της κεραμοσκεπής.

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/50

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΔΡ-Κ2

ΚΑΤΟΨΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΝΩΣΣΟΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ

61
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PEX-AL-PEX PEX-AL-PEX PEX-AL-PEX PEX-AL-PEX PEX-AL-PEX PEX-AL-PEX PEX-AL-PEX PEX-AL-PEX

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.
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T

1/2"-6bar

P

Η έξοδος του ασφαλιστικού κατέρχεται

χαμηλά και απορρέει στο δάπεδο

18lt

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ

Απορροή χαμηλά στο δάπεδο
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ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΝΟΧ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ TOY ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Οι σωληνώσεις από και προς τους ηλιακούς συλλέκτες είναι από

προμονωμένο εύκαμπτο inox, με μόνωση που αντέχει τουλάχιστον

στους 170°C, πάχους μόνωσης τουλάχιστον 13mm, με προστασία

UV και  με ενσωματωμένο καλώδιο

ΟΙ ΒΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΟΜΗ

ΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΖΝΧ.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 19,9KW

ΟΝΟΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SCOP> 3
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ΣΤΑΘΜΗ ΟΡΟΦΗΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ(ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ)

ΙΣΟΓΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ)
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PEX-AL-PEX PEX-AL-PEX

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.

Ορυχάλκινοι συλλέκτες υδροληψίας κρύου και

ζεστού νερού χρήσης πέντε και τριών εξόδων

αντίστοιχα, με ενσωματωμένους διακόπτες.
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PPR SDR11 Ø63

PPR SDR11 Ø20

PPR SDR11 Ø50

PPR SDR11 Ø32

PPR SDR11 Ø25

T

1/2"-6bar

P

T

Δ.Θ.

Από Μπόιλερ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ

Αισθητήριο Θερμοκρασίας Εναλλάκτη ηλιακών

Παροχή ρεύματος

Αισθητήριο Θερμοκρασίας ηλιακών συλλεκτών

Διαφορικός θερμοστάτης

Τροφοδοσία ρεύματος κυκλοφορητή

Κυκλοφορητής

Προς Μπόιλερ

Βαλβίδα εξισσορόπισης

Φιάλη εξαέρισμού με βαλβίδα εξαέρωσης

Προς συλλέκτες Από συλλέκτες

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΜΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΘΑ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η

ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ-ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΟΛΩΝ/ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΟΓΩ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΠΥΚΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ) Η' ΑΛΛΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ AYTO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

(ΤΟΙΧΟΙ, ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΚΟΛΟΝΕΣ, ΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΟΚΟΙ, κλπ), ΘΑ

ΟΙ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΡHΣΗ, Η' Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΟΝΕΣ, ΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΟΚΟΙ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ.

ΣΥΣΤΟΛΩΝ/ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ.

YΛΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ.

ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΡΑΜΠΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ, ΤΣΙΜΕΝΝΤΟΠΛΑΚΕΣ, κλπ)

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΕΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC (ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η'/ΚΑΙ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ

ΒΑΘΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.40m ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΕΤΟΥ.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΒΑΝΕΣ, ΜΕΙΩΤΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ, κλπ) ΘΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ (ΧΡΗΣΗ ΡΑΚΟΡ, ΦΛΑΝΤΖΩΝ, κλπ) ΩΣΤΕ

ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η'/ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).

ΘΑ TOΠOΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ (BΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ 16cm

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΜΕΧΡΙ

ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 1m

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.

ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ 16cm

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΒΑΝΕΣ, ΜΕΙΩΤΕΣ,

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ, κλπ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ PN16.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΑ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΡΗΣΗ "ΤΣΕΡΚΙΟΥ" Η' "TIE WRAPs".

ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Η ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50kgr/m3.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ.

ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΟΥΝ.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ "ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΕΞΙΑ, ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ" ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.

ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (π.χ ΧΑΛΥΒΑΣ) ΕΙΝΑΙ

ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΟ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (π.χ ΧΑΛΚΟΣ)

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑ ΜΟΝΟΝΩΝΤΑΙ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΧΩΡΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

κλπ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΑΒΩΝ, κλπ.

ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ PVC

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ) ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ HDPE ΙΚΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ KAI ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΚΑΝΗ - ΔΟΧΕΙΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

Οι σωληνώσεις ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας είναι μονωμένες κατά ΚΕΝΑΚ εκτός αν

αναφέρεται διαφορετικά

Όλες οι μονώσεις που οδευουν σε εξωτερικό χώρο θα φέρουν UV προσατασία

Τα δίκτυα ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας μονώνονται με σωλήνα αρμαφλέξ,  διατομής

αντίστοιχης της διατομής του σωλήνα

Οι συλλέκτες κρύου νερού, ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας θα είναι κατασκευασμέοι από

PPR. Οι συλλέκτες ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας αν είναι προμονωμένοι θα φέρουν

μόνωση πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 25mm. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μονωθούν

με πλάκες αρμαφλέξ με αλουμίνιο πάχους 19mm

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Τα εξαρτήματα ανάμεσα στους ηλιακούς συλλέκτες και το μπόιλερ είναι κατάλληλα για χρήση

για χρήση σε ηλιοθερμικά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας

Οι σωληνώσεις από και προς τους ηλιακούς συλλέκτες είναι από προμονωμένο εύκαμπτο inox,

με μόνωση που ανέχει τουλάχιστον στους 150°C, πάχους μόνωσης τουλάχιστον 13mm, με

προστασία UV και  με ενσωματωμένο καλώδιο

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΕ ΒΑΝΑ 1/2" ΚΑΙ

ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΗ"

(ΔΙΑΤΟΜΗΣ: 1/2" - ΠΙΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: 3bar)

BAΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

1/2"-3bar

ΦΙΛΤΡΟ (ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ)

ΦΛΑΝΤΖΑ

ΑΝTΕΠΙΣΤΡΟΦΟ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΥΓΡΟΥ

H'

ΟΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΖΕΣΤΟΥ PPR SDR 11 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

ΟΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ/ΕΠΑΝΩ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΥΟΥ PPR SDR 11

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10cm

P

>4cm

-

T

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10cm

S

S

ΔΙΟΔΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΝΑ (ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2" BALL VALVE,

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ BUTTERFLY H' GATE VALVE)

ΔΙΟΔΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΝΑ ΓΙΑ ΗΛΙAΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 180°C

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΙAΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

 max T=200°C, 10 bar

ΔΙΔΥΜΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ PPR SDR 11

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ Α/Θ PPR SDR 11 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ Α/Θ PPR SDR 11

INOX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ HΛ. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

INOX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ HΛ. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 50lt

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΥΣΗ

ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ  

ΜΕΣΩ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ,

ΦΙΛΤΡΟ, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)

M

P

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)

50lt

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ, HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ
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PPR SDR11 Ø63

PPR SDR11 Ø50

PPR SDR11 Ø32

PPR SDR11 Ø25

1

S

S

S

Inox DN25

Inox DN25

Inox DN20

Inox DN20

Inox DN20

Inox DN25

Inox DN25

Inox DN20

Inox DN20

ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 16 m

2
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Ø32

Ø32

Ø20 Ø20 Ø20

Ø32

Ø32

Ø40

17
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18
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21

Ø63

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

1. ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΝΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

2. ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ
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ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ
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ΚΛΙΣΗ 1% ΚΛΙΣΗ 1% ΚΛΙΣΗ 1%ΚΛΙΣΗ 1%

PVC,DN75
(Α7-Ε7)

ΚΛΙΣΗ 1% ΚΛΙΣΗ 1% ΚΛΙΣΗ 1%
ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ

ΚΛΙΣΗ 1%
ΚΛΙΣΗ 1%

ΚΛΙΣΗ 1%
ΚΛΙΣΗ 1%ΚΛΙΣΗ 1%

ΚΛΙΣΗ 1%
ΚΛΙΣΗ 1%

ΚΛΙΣΗ 1%

Υ11
PVC,DN75

Υ10
PVC,DN75

ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ

ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ

ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ

Υ12
PVC,DN75

Υ6
PVC,DN75

Υ13
PVC,DN75

ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ

Υ14
PVC,DN75

ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ

ΠΡΟΣ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝTA ΧΩΡΟ

PVC,DN75
(Α14-Ε14)

PVC,DN75
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PVC,DN75
(Α9-Ε9)

PVC,DN75
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PVC,DN75
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PVC,DN75
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PVC,DN75
(Α12-Ε12)

   Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

ΣΜΧΟΣ(ΜΔ)
ΓΔΩΡΓΙΟΣ ΛΔΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΔ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΔΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

1/50

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΔ)
ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΠΙΤΔΛΔΙΣ Γ2/4

ΣΔΙΔ (ΠΔ-ΜΗΧ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ/ΛΙΠΟΣΥΛΛΔΚΤΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ «ΚΝΩΣΣΟΣ» ΚΑΙ

«ΔΙΚΤΥΝΑ» ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Νο 1 ΤΗΣ 115ΠΜ

115ΠΜ-24-02 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Pa 6Kg
ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

CO2 5KG

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΣΕΙΡΗΝΑ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΚΟΜΒΙΟ ΠΑΝΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

15 14 13 12 11 10 9 8

16 1 2 3 4 5 6 7

Pa 6Kg
Pa 6Kg

C 5Kg C 5Kg

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

18

Pa 6Kg
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ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΥΟΣ(ΜΔ)
ΓΔΩΡΓΙΟΣ ΚΔΥΚΟΠΟΥΚΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Κάρισα

ΣΜΥΟΣ (ΜΔ)
ΑΠΟΣΤΟΚΟΣ ΔΙΓΓΔΚΙΔΗΣ

ΤΜΥΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/50

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Κάρισα

ΑΣΜΥΟΣ (ΜΔ)
ΑΑΡΑΑΜ ΥΑΡΑΚΟΠΟΥΚΟΣ

ΔΠΙΤΔΚΔΙΣ Γ2/4

ΣΔΙΔ (ΠΔ-ΜΗΥ)
ΣΤΥΚΙΑΝΟΣ ΚΑΝΔΚΚΟΠΟΥΚΟΣ

ΕΝ-Δ1

 ΔΝΔΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΝΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/50

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝ-Κ1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Pa 6Kg ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

CO2 5KG

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΣΕΙΡΗΝΑ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΚΟΜΒΙΟ ΠΑΝΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΝΩΣΣΟΣ
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ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 16
Ε = 37,28 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 5
Ε = 36,50 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 11
Ε = 36,34 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 8
Ε = 36,55 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 1
Ε = 36,99 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 6
Ε = 36,24 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 10
Ε = 36,55 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 15
Ε = 37,34 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 14
Ε = 37,05 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 2
Ε = 37,14 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 3
Ε = 37,42 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 7
Ε = 36,50 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 9
Ε = 36,29 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 13
Ε = 37,18 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 12
Ε = 37,47 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 4
Ε = 36,29 m2
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ΑΒ=44.06<D/2
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   Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

ΣΜΥΟΣ(ΜΕ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΥΟΣ (ΜΕ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΥΗΣ Γ2/4

1/50

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Γεωργία Παυλοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΥΟΣ (ΜΕ)
ΑΒΡΑΑΜ ΥΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΥ)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΝΑ

115ΠΜ-24-02 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ «ΚΝΩΣΣΟΣ» ΚΑΙ

«ΔΙΚΤΥΝΑ» ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Νο 1 ΤΗΣ 115ΠΜ
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ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 1

Ε = 29,43 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 2

Ε = 29,15 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 3

Ε = 29,43 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 7

Ε = 29,43 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 12

Ε = 27,47 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 4

Ε = 29,01 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 6

Ε = 29,15 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 8

Ε = 29,29 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 11

Ε = 27,71 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 13

Ε = 27,99 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 9

Ε = 28,74 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 14

Ε = 27,90 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 10

Ε = 29,70 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π16

Ε = 10,62 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π15

Ε = 10,54 m2

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Π 5

Ε = 28,19 m2

ΔΠ ΟΨΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΠ ΟΨΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8

17

9 10

19

18

14 13 12 11

15

16

Α1

Γ1

B1
Δ1

Α1Β1Δ1=36,90μ

Α1Β1=8,35<18μ

Α1Β1Γ1=35,00μ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/50

Γεωργία Παυλοπούλου

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,

Κανάρη 6, Λάρισα

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΝΩΣΣΟΣ

: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

: ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

: ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

: ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

: ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ ΔΠ 60 min

ΠΑ-Κ1
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Ανεμιστήρας

Buzholt

Μετρητής

Πιν. Φωτισμού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ:

 4.55 m

Κανάλι

1.65

3.00

1.65

3.00

ΥΦΟΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/50

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

YΠ-1

+0.18

+0.00

+0.00
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ:

 4.55 m

Κανάλι

Ανοιγμα με fire

dumper 1,00x2,00

1.65

3.00

1.65

3.00

h = 0.18 m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ:

 4.55 m

Κανάλι

Ανοιγμα 0,60x0,60m

με fire dumper και

ανεμιστήρα

Ανοιγμα 1,00x2,00m με fire

dumper

1.65

3.00

Νέα δίφυλλη μεταλλική πόρτα  με ένα άνοιγμα

0,60x1,00m σε κάθε φύλλο με fire dumper

1.65

3.00

h = 0.18 m

NEA ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

Ανοιγμα 0,60x0,60m

με fire dumper και

ανεμιστήρα

Επέκταση βάσης Η/Ζ. Οι τελικές διαστάσεις της

επέκτασης θα καθοριστούν από την τις διαστάσεις

του Η/Ζ που θα τοποθετηθεί. Περιμετρικά θα πρέπει

να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 1,00m.

Σε περίπτωση που κατά μήκος δεν επαρκεί το μήκος

του χώρου τότε θα μειωθεί:

1. O διαθέσιμος χώρος μεταξύ του Η/Ζ και του

χώρου των μετασχηματιστών μέχρι 0,80m

2. Αν συνεχίζει να μην επαρκεί ο χώρος τότε θα

μειωθεί η απόσταση μεταξύ του Η/Ζ και της

πόρτας εισόδου.

Το Η/Ζ θα είναι κεντραρισμένο στη βάση

Οι τελικές διαστάσεις των ανοιγμάτων  0,60x0,60m με fire

dumper και ανεμιστήρα θα εξαρτηθούν από τον κατασκευαστή

του Η/Ζ προεκειμένου να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου

Tάπητας μέσης τάσης κλάσης 3-

26.500 V κατάλληλος για υποσταθμούς

μέσης τάσης

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ Μ.Α.Π.

ΓΙΑ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ ΔΗΛ.:

1. Μονωτικά Γάντια Μέσης Τάσης Κλάση 3 -

26500 V

2. Μονωτικό σκαμπό 36 Kv

3. Ακόντιο διάσωσης κατάλληλο για

υποσταθμούς μέσης τάσης

4. Κράνος με μάσκα προστασίας για ασφαλής

χειρισμούς σε δίκτυα , υποσταθμούς Μέσης

Τάσης κτλ

5. Μονωτικές μπότες κλάση 3

6. Ακόντιο αποφόρτισης κατάλληλο για

υποσταθμούς μέσης τάσης

7. Δοκιμαστικό μέσης τάσης με αποσπόμενη

οπτικο-ακουστική κεφαλή 5-36 Kv και κοντάρι

1,3m

8. Εξωλκέας Φυσιγγίων κατάλληλος για

υποσταθμούς μέσης τάσης

9. Τριφασικός γειωτής μέσης τάσης τύπου

"χταπόδι" με κοντάρι 1,5m

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΟΡΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΤΑ FIRE DUMPER

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ  FIRE

DUMPER

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣHΣ :

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΡΓΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΘΕΣΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ :

115 ΠΜ

ΣΜΧΟΣ(ΜΕ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΝΤΗΣ Γ2

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΤΜΧΗΣ Γ2/4

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1/50

ΑΣΜΧΟΣ (ΜΕ)

ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ Γ2/4

ΣΕΙΔ (ΠΕ-ΜΗΧ)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Κόνιαρης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Ελ. Βενιζέλου 133, Λάρισα

+0.30

+0.05

+0.00

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

YΠ-2
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Ανεμιστήρας

Buzholt

Μετρητής

Πιν. Φωτισμού

h = 4.55 m

Κανάλι
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Ανοιγμα με fire
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1.65

3.00

Πόρτα μεταλλική με

δύο ανοίγματα και fire
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1.65

3.00
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ΝΕΟ ΠΙΛΛΑΡ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΝΕΑ ΟΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ
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 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΙΣΧYΡΩΝ
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