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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην κατασκευή έξι (6) νέων μεταλλικών 
στεγάστρων για την προστασία Αεροσκαφών, διαστάσεων 20,00m X 23,00m 
(πλάτος/μήκος). Η θέση κατασκευής αυτών είναι στο δάπεδο Γ της 114ΠΜ 
(Αεροδρόμιο Τανάγρας). Η ακριβής θέση των νέων στεγάστρων  θα καθοριστεί 
επακριβώς από τον ανάδοχο, σε συνεργασία με την Επίβλεψη και τη Μονάδα. Τα νέα 
στέγαστρα θα αποτελούνται από μεταλλικό φέροντα οργανισμό, μερική πλαγιοκάλυψη 
και κάλυψη οροφής από πάνελ πολυουρεθάνης. Η πλαγιοκάλυψη θα κατασκευαστεί 
από το επίπεδο +2,40m (περίπου) από το δάπεδο, έως το σημείο συνάντησής της με 
την κάλυψη οροφής. Για κάθε στέγαστρο θα κατασκευαστεί θεμελίωση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Οι υπάρχουσες πλάκες δαπέδου αεροδρομίων από σκυρόδεμα και η 
υποκείμενη οδοστρωσία στα σημεία κατασκευής των νέων στεγάστρων θα 
καθαιρεθούν και θα ανακατασκευαστούν.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
προδιαγραφές, τις περιγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Όλες οι κατωτέρω περιγραφόμενες στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
εργασίες θα εκτελεσθούν με ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ. 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα στέγαστρα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ο 
φέροντας οργανισμός θα είναι από μεταλλικά στοιχεία ενώ η θεμελίωση από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Η πλαγιοκάλυψη και η επικάλυψη οροφής θα είναι από 
θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης. 

 Περιλαμβάνονται συνοπτικά οι κάτωθι εργασίες 

‘’Ι’’ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

● Οριοθέτηση περιοχής 

● Χωματουργικές εργασίες  

● Κατασκευή θεμελίωσης από σκυρόδεμα 
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● Οδοστρωσία 

● Κατασκευή μεταλλικών  στεγάστρων 

● Κατασκευή δαπέδων από σκυρόδεμα 

‘’ΙΙ’’ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

● Εγκατάσταση νέου παροχικού καλωδίου για την ηλεκτροδότηση των νέων 
στεγάστρων 

 
● Κατασκευή της Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών. 
 
● Θεμελιακή γείωση – Ισοδυναμικές συνδέσεις – Αντικεραυνική προστασία 

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Τιμολόγιο 
της μελέτης και στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις 
Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους 
ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης, 
συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή 
διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών. Ιδιαίτερα 
εφαρμογή έχουν τα ακόλουθα: 

● Τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ. 

● Τα νέα Ελληνικά Πρότυπα από τον Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ 197-1 και ΕΝ 197-2 για 
τα τσιμέντα που είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα νέα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα.  

● Τον Ευρωκώδικα Νο 3 και τις σχετικές διατάξεις ΕΛΟΤ για Χάλυβες 

● Τις ΕΤΕΠ: 

⮚ 02–01–02–00 «Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού» 

⮚ 02-02-01-00 «Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων» 

⮚ 02-07-01-00 «Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων» 

⮚ 03-05-02-01 «Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα». 

⮚ 05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά» 

⮚ 06-01-01-00 «Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα» 

⮚ 06-02-01-00 «Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα» 

⮚ 15-02-01-01 «Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα» 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

● Το Πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ HD:60364 “απαιτήσεις για ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις” 

● Την Τυποποίηση EN-VDE, EN-DIN 65 κλπ. 

● Τις Πρότυπες Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του Ινστιτούτου Οικονομίας 
Κατασκευών  (iok.gr). 

Επίσης, ισχύει πρόσθετα των εθνικών κανονισμών και προδιαγραφών το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α» «Προδιαγραφή ΔΕ-7 ΓΕΑ», που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της μελέτης. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παραπάνω θα 
ακολουθηθούν οι αυστηρότερες διατάξεις. Ανεξάρτητα πάντως από το αν γίνουν 
πρόσθετες εργασίες ή όχι ο κατασκευαστής υποχρεώνεται στην άρτια εκτέλεση της 
εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων δοκιμών καλής 
λειτουργίας της εγκατάστασης. 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της έγκρισης της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά.  Για αυτό πριν 
από την προμήθειά τους και την ενσωμάτωση στο έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίζει για έγκριση στην Υπηρεσία είτε δείγματα των υλικών, είτε 
PROSPECTOUS στα οποία  θα γίνεται αναλυτική περιγραφή τους, θα φαίνεται η 
μορφή τους και θα αναγράφονται οι διαστάσεις, ο τύπος τους, οι προδιαγραφές και το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

Τα δείγματα ή τα PROSPECTOUS που θα υποβληθούν για έγκριση θα είναι σε 
ικανό αριθμό (τουλάχιστον τρία) διαφόρων εταιριών ώστε να είναι δυνατή η επιλογή 
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των καταλληλότερων για κάθε περίπτωση.  Τα έξοδα 
δειγμάτων δειγματοληψίας και ελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 
έλεγχο των τοπογραφικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής κατασκευής και 
λεπτομερή αποτύπωση της περιοχής όπου θα γίνουν οι εργασίες ήτοι: 

● Πλήρης αποτύπωση του φυσικού εδάφους, του δαπέδου Γ, 
τροχοδρόμου και γενικά τις περιοχές του έργου. 

● Εξαρτήσεις από σταθερά σημεία 

● Υφιστάμενα παραπλήσια κτίρια 

● Φρεάτια και δίκτυα ευκολιών 

● Διαβάσεις καλωδίων και υφιστάμενων αγωγών 
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 Τα παραπάνω στοιχεία θα υποβληθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για 
έλεγχο και έγκριση, σε συνεργασία με τη Μονάδα, και στη συνέχεια θα 
προσδιορισθεί επακριβώς η θέση κατασκευής των μεταλλικών στεγάστρων, 
μετά από πρόταση του αναδόχου. Στο τοπογραφικό θα καθοριστεί η 
χωροθέτηση των νέων στεγάστρων, οι στάθμες εκσκαφής/θεμελίωσης, η τελική 
στάθμη κτιρίου, ο κάναβος των αρμών δαπέδων και γενικά όλα τα στοιχεία που 
σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον ο ανάδοχος θα υποβάλλει 
διάγραμμα χάραξης και εκσκαφών. Στο σχέδιο ΟΙΚ-3 αποτυπώνεται η 
ενδεικτική/εκτιμώμενη χωροθέτηση των νέων στεγάστρων. 

 Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν με δαπάνες του αναδόχου (καθώς το 
κόστος έχει συμπεριληφθεί ανηγμένο στις τιμές μονάδος του τιμολογίου της 
μελέτης) εντός 1 μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης.  

 Με συνεργασία αναδόχου, επίβλεψης και Μονάδος θα γίνει εντοπισμός 
οδεύσεων υπογείων δικτύων και αγωγών οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν σε 
περίπτωση που βρίσκονται μέσα στο χώρο εκσκαφής. 

7. ΣΧΕΔΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1 ΟΙΚ-1 Ξυλότυπος Θεμελίωσης - Λεπτομέρειες 
2 ΟΙΚ-2 Κάτοψη Στέγης – Όψη – Τομή – Λεπτομέρειες Μεταλλικής 

Κατασκευής 
3 ΟΙΚ-3 Χωροθέτηση Έξι Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων 
   

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 

1 Η – 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚA ΗΛΕΚΤΡΙΚA ΔΙΚΤΥA 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

2 Η – 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 
ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

3 Η - 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΙΛΛΑΡ 
4 Η - 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ1 
5 Η - 5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ2 
6 Η - 6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ3 
7 Η - 7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ4 
8 Η - 8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ5 
9 Η - 9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ6 
10 Η - 10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ7 
11 Η - 11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ1.1 
12 Η - 12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ2.1 
13 Η - 13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ3.1 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 Α.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

Ανατολικά του δαπέδου Γ και του υπάρχοντος μεταλλικού στεγάστρου 
αεροσκαφών θα επεκταθεί το παραπάνω δάπεδο κατά μία σειρά πλακών δαπέδων 
αεροδρομίων πλάτους 5,50m. Στην περιοχή της επέκτασης, επιφάνειας περίπου 
325m2 και σε βάθος μέχρι 20cm, θα γίνει απομάκρυνση των χαλαρών εδαφών (ΑΤ. 
1.1.1), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02–01–02–00.  

Στο δάπεδο Γ και στην περιοχή κατασκευής των νέων στεγάστρων θα 
καθαιρεθούν οι υπάρχουσες πλάκες δαπέδων αεροδρομίων (ΑΤ. 1.1.4). Η καθαίρεση 
θα γίνει σε ακέραιο αριθμό πλακών σε ενιαία περιοχή, ώστε κατόπιν να 
δημιουργηθεί ενιαία εκσκαφή, η οποία ωστόσο θα είναι ξεχωριστή της εκσκαφής της 
επέκτασης της του δαπέδου Γ ανατολικά. Θα καθαιρεθούν συνολικά 162 πλάκες 
δαπέδων αεροδρομίων (27 πλάκες στη διεύθυνση του μήκους και 6 πλάκες στη 
διεύθυνση του πλάτους), επιφάνειας περίπου 5.300,0 m2.  

Οι εργασίες καθαιρέσεων θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
επηρεαστούν οι παρακείμενες πλάκες ή κατασκευές που διατηρούνται. Για τον 
σκοπό αυτό θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τον ανάδοχο (όπως 
χρήση κατάλληλων εργαλείων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, προσωρινές 
κατασκευές, μέτρα προστασίας κτλ). Τυχόν βλάβες, ζημιές κτλ που τυχόν θα 
προκληθούν θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση.  

Πριν την έναρξη των εργασιών καθαιρέσεων των πλακών σκυροδέματος, θα 
γίνουν τομές/αρμοκοπές σε όλο το πάχος των πλακών περιμετρικά της περιοχής 
καθαιρέσεων, ώστε να απομονωθεί η περιοχή καθαιρέσεων με τις παρακείμενες 
πλάκες που διατηρούνται (ΑΤ. 1.1.3).  Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε 
να μην επηρεαστούν οι πλάκες δαπέδων αεροδρομίου στο υπάρχον μεταλλικό 
στέγαστρο και το ίδιο το στέγαστρο. Τυχόν βλάβες, ζημιές κτλ που τυχόν θα 
προκληθούν θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση.  

Δεν θα παραμείνουν προϊόντα καθαιρέσεων πλησίον του χώρου του έργου και 
αυτά θα απομακρύνονται με ευθύνη και με έξοδα του Αναδόχου από τον χώρο του 
έργου. 

Α.2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Μετά την απομάκρυνση των χαλαρών εδαφών, τον ακριβή καθορισμό της 
θέσης των νέων στεγάστρων και την καθαίρεση των δαπέδων σκυροδέματος, θα 
γίνουν εργασίες εκσκαφών (ΑΤ. 1.1.2) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. Τα 
προϊόντα εκσκαφής είτε θα φορτωθούν, μεταφερθούν, εκφορτωθούν και διαστρωθούν 
(ΑΤ. 1.1.2) σε χώρο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε συνεργασία και με 
τη Μονάδα, είτε θα φορτωθούν, μεταφερθούν, εκφορτωθούν και γενικότερα 
διαχειριστούν ως ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένους/αδειοδοτημένους χώρους εκτός Μονάδος. 
Το βάθος εκσκαφής θα είναι περίπου 80,0cm. Δεν θα παραμείνουν προϊόντα 
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εκσκαφών πλησίον του χώρου του έργου και αυτά θα απομακρύνονται αμέσως με 
ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.  

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
επηρεαστούν οι παρακείμενες πλάκες ή κατασκευές που διατηρούνται καθώς 
και η οδοστρωσία αυτών. Για τον σκοπό αυτό θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα από τον ανάδοχο (όπως χρήση κατάλληλων εργαλείων, μηχανημάτων, 
εξοπλισμού, προσωρινές κατασκευές, μέτρα προστασίας κτλ). Τυχόν βλάβες, 
ζημιές κτλ που τυχόν θα προκληθούν θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο 
χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.  

Μετά το τέλος των εκσκαφών θα έχει δημιουργηθεί δυτικά του υφιστάμενου 
μεταλλικού στεγάστρου ενιαία επιφάνεια σε βάθος 1,00m περίπου από τη στάθμη των 
παρακείμενων δαπέδων του δαπέδου Γ, στην οποία θα γίνει η κατασκευή των 
θεμελίων. Επίσης εκσκαφή βάθους 1,00m περίπου από τη στάθμη των παρακείμενων 
δαπέδων του δαπέδου Γ (εμβαδού περίπου 325,0m2) θα έχει δημιουργηθεί ανατολικά 
του υφιστάμενου στεγάστρου, προκειμένου να κατασκευαστεί η επέκταση του 
δαπέδου. 

B ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ -ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

Β.1. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

Για την κατασκευή του σκυροδέματος καθαριότητας και της θεμελίωσης θα 
χρησιμοποιηθούν ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΑΤ. 1.2.1). 

 Β.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Η σύνθεση σκυροδέματος, τα υλικά, η παραγωγή, η συντήρηση, οι παντός 
είδους έλεγχοι κλπ. θα διέπονται από τον εν ισχύει κανονισμό τεχνολογίας 
σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.), καθώς και όλα τα σχέδια προτύπων του Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ.), τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος.   

Γενικά θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω ποιότητες υλικών: 

● C12/15 σκυρόδεμα καθαριότητας (ΑΤ. 1.2.2). 
● C25/30 για τη θεμελίωση (ΑΤ. 1.2.3). 
● Σκυρόδεμα δαπέδων αεροδρομίων (ΑΤ 1.2.7). 
● Σίδηρος γενικά ποιότητας B500C (S500s) 

Η κατασκευή των θεμελίων θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο ΟΙΚ-1. 

● Αρχικά θα γίνει διάστρωση μπετόν καθαριότητας κατηγορίας C12/15 πάχους 
έως 10cm 

● Θα τοποθετηθεί ο οπλισμός θεμελίωσης  

● Θα πραγματοποιηθεί η σκυροδέτηση της θεμελίωσης με σκυρόδεμα C25/30. 

● Από κάθε θεμέλιο (Θ-1 έως Θ12) θα προεκτείνεται στύλος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (Κ1 έως Κ12), σύμφωνα και με σχέδιο ΟΙΚ-1, προκειμένου να γίνει 
η τοποθέτηση/εγκατάσταση των μεταλλικών υποστυλωμάτων του στεγάστρου. 
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Το τελικό επίπεδο/ύψος των στύλων θα είναι αυτό του νέου δαπέδου 
σκυροδέματος και οι θέσεις των στύλων δεν θα συμπίπτουν σε σημεία 
τομών αρμών. 

Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευή της θεμελίωσης θα τοποθετηθούν τα υλικά 
της θεμελιακής γείωσης. 

Β3.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Όλα τα δάπεδα αεροδρομίων που καθαιρέθηκαν, μετά την εκτέλεση των 
απαραίτητων εργασιών θεμελίωσης θα αντικατασταθούν με νέα δάπεδα (Α.Τ. 1.2.7), 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 06-01-01-00. Η τυπική/ενδεικτική στρωματογραφία των υλικών 
που πρέπει να ακολουθηθεί είναι: 

● 30 εκ. σκυρόδεμα δαπέδων αεροδρομίων (τελική επιφάνεια) 

● 20 εκ. υλικό βάσης (Α.Τ. 1.1.9) 

● 20 εκ. υλικό υπόβασης (Α.Τ. 1.1.8) 

● υλικό Ε4 μεταβλητού εκτιμώμενου μέσου πάχους 30 εκ.   (το υλικό Ε4 θα 
διαστρωθεί σε μεταβλητό/κυμαινόμενο πάχος ανάλογα με την οριζοντίωση 
των στρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη χάραξη και το διάγραμμα 
εκσκαφών). 

Μετά τον καθορισμό του ακριβούς πάχους των στρώσεων (αποτέλεσμα του 
τοπογραφικού, της ακριβούς θέσης των στεγάστρων κλπ) θα γίνει κατασκευή 
στρώσεων (όπου απαιτηθεί) με δάνεια θραυστά υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4 
(ΑΤ.1.1.5 και 1.1.6). Η διάστρωση του υλικού θα πληροί τις προδιαγραφές των ΕΤΕΠ 
02-07-01-00 και 05-03-03-00.  

Πριν τη διάστρωση της υπόβασης θα διαστρωθεί γεωύφασμα διαχωρισμού (Α.Τ 
1.1.7). Στη συνέχεια θα κατασκευαστούν δύο στρώσεις υπόβασης 10εκ έκαστη και στη 
συνέχεια δύο στρώσεις βάσης 10εκ έκαστη (ΑΤ. 1.1.8, 1.1.9). Οι στρώσεις θα γίνουν 
από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-
03-00 «Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά».  Η εργασία 
περιλαμβάνει την προμήθεια των αδρανών, τη μεταφορά και την διάστρωση σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη τελική επιφάνεια.  

Ειδικά, η συμπύκνωση του υλικού της βάσης θα συνεχίζεται μέχρι την επίτευξη 
πυκνότητας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. Με την ίδια ΕΤΕΠ θα γίνει και ο 
έλεγχος της συμπύκνωσης και η  λήψη δοκιμίων και των λοιπών ελέγχων. Τα 
αποτελέσματα των παραπάνω εργαστηριακών ελέγχων θα κοινοποιούνται με μέριμνα 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Ίδιες εργασίες θα εκτελεστούν στην επέκταση του δαπέδου Γ προς τα 
ανατολικά κατά περίπου 325,0m2. 

Β.3.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, την 
ΕΤΕΠ 1501-06-01-01-00, τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 και –
συμπληρωματικά- με το Παράρτημα «Α» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής 
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(Προδιαγραφή ΔΕ-7 του ΓΕΑ). Επιπλέον ο ανάδοχος θα φέρει, προς έγκριση στην 
Υπηρεσία, μελέτη σύνθεσης για το εν λόγω σκυρόδεμα, που θα πληροί απαραίτητα 
τους όρους του Κ.Τ.Σ για αντοχή σε επιφανειακή φθορά. Η μελέτη θα υποβληθεί προς 
έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και καμία σχετική εργασία δεν θα γίνει πριν την 
έγκρισή της. Η έγκριση της μελέτης θα κοινοποιηθεί και στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Κατά τη σκυροδέτηση των νέων δαπέδων θα ληφθούν υπόψη τα 
καθοριζόμενα στη Κατηγορία ΙΙ των Η-Μ εργασιών (υποδομή, φρεάτια, 
σωληνώσεις κτλ). 

Θα κατασκευαστεί δάπεδο πάχους 30εκ  (ΑΤ. 1.2.7). Οι εργασίες θα γίνουν από 
τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν τις εργασίες μόρφωσης συναρμογής και χρήσης 
των μεταλλοτύπων, της διάστρωσης του σκυροδέματος και της μόρφωσης αρμών 
(συστολής – διαστολής – εργασίας). Πριν τη διάστρωση του σκυροδέματος θα γίνει 
έλεγχος της υποκείμενης στρώσης για την ακρίβεια των υψομέτρων και της 
επιπεδότητας της επιφάνειας έδρασης σύμφωνα με τις επιθυμητές στάθμες σε κάθε 
σημείο. Τυχόν μικροανωμαλίες μέχρι 2,5 εκ συμπληρώνονται με άμμο. Ακολούθως θα 
διαστρωθεί με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου χάρτης σκάφης από πλαστική 
μεμβράνη πολυαιθυλενίου ελάχιστου πάχους 125 μικρών, ώστε να διαχωριστεί 
πλήρως η υποκείμενη στρώση από σκυρόδεμα και να μην αφήνει το νερό του νωπού 
σκυροδέματος να «στραγγίζει» κατά τη διάστρωσή του. 

Θα ακολουθήσει η διάστρωση σκυροδέματος των δαπέδων πάχους 30εκ., με 
την ταυτόχρονη κατασκευή των αρμών (εργασίας–διαστολής-συστολής), μόρφωση 
αντιολισθηρότητας και συντήρηση. 

Το σύνολο του μηχανικού – μηχανολογικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για 
τις εργασίες διάστρωσης – ισοπέδωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος 
(ισοπεδωτής, διαγώνιος περαιωτής, δονητές μάζης, διάταξη μορφώσεως 
αντιολισθηρότητας) και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών θα διατεθούν από τον ανάδοχο. 

Οι σιδερότυποι θα τοποθετούνται με ακρίβεια πάνω σε ακλόνητο 
συμπυκνωμένο υπόστρωμα. Οι ακριβείς τους θέσεις και τα ακριβή υψόμετρα θα 
ελέγχονται σχολαστικά, με μέριμνα του αναδόχου. Πριν τη διάστρωση του 
σκυροδέματος θα ελέγχονται και πάλι οριζοντιογραφικά και θα επαλείφονται με 
κατάλληλο υλικό για να διευκολύνεται η αποκόλλησή τους από το σκυρόδεμα. Τυχόν 
μικροκενά ή τρύπες στην πλάγια επιφάνεια των πλακών θα γεμίζονται αμέσως με 
τσιμεντοκονία (χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση). Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται σε 
στάθμη κατά 2-3cm υψηλότερη από την τελική. Στη συνέχεια θα γίνει η συμπύκνωση 
με τη χρήση των δονητών. 

Σε όσες πλάκες εσωκλείεται ή παρεμβάλλεται στύλος του συστήματος της θεμελίωσης 
των στεγάστρων, περιμετρικά των στύλων θα τοποθετηθεί στο άνω μέρος ένα (1) 
πλέγμα δομικού χάλυβα Τ131 πλάτους 1,00m. Κατά την τοποθέτησή του θα ληφθεί 
μέριμνα ώστε να υπάρχουν αναβολείς, καβαλέτα και παρεμβλήματα στην περίμετρο 
της σχάρας και στο εσωτερικό της κάθε πλάκας. Η επικάλυψη του οπλισμού θα είναι 
5εκ. στην κάτω πλευρά και 6εκ. στην άνω. Τα πλέγματα θα διακόπτονται στην θέση 
των αρμών και σε απόσταση 5 έως 10εκ από αυτούς. Οι επικαλύψεις των πλεγμάτων 
(όπου απαιτούνται) θα είναι 30εκ. και προς τις δύο κατευθύνσεις. Χρήση ελαφρού 
οπλισμού θα γίνει επίσης μόνο σε πλάκες σκυροδέματος ακανόνιστου 
σχήματος ή πλάκες επιμήκεις με λόγο πλευρών μεγαλύτερο του 1,25 και θα 
είναι ποιότητας Β500C μετά από πρόταση του αναδόχου και έγκριση της 
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Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά 
στοιχεία. 

Κατά τη διάστρωση θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η λόγω 
συγκεντρώσεως υλικού σκυροδέματος υπερύψωση στη θέση των ακμών που θα 
οδηγούσε σε ανισοσταθμίες. Η μόρφωση επιφανείας σκυροδέματος θα γίνει μηχανικά 
με το διαγώνιο περαιωτή, δηλ. μια διαγώνια (και όχι κάθετο) δονητική δοκό που θα 
καλύπτει όλο το πλάτος της λωρίδας διάστρωσης. Μικροανωμαλίες θα καλυφθούν 
χειρωνακτικά. Για την απορροή των όμβριων υδάτων τόσο οι εγκάρσιες όσο και οι 
διαμήκεις κλίσεις του δαπέδου θα είναι 1%. Στο δάπεδο σκυροδέματος, όπου 
απαιτηθεί, σε θέσεις που θα καθοριστούν μετά από συνεργασία επίβλεψης και 
Μονάδος, θα κατασκευαστούν οι γειώσεις και αγκύρια πρόσδεσης αεροσκαφών, 
σύμφωνα με την προδιαγραφή ΔΕ-7. Κατά τη σκυροδέτηση των νέων πλακών θα 
τοποθετηθούν βλήτρα (dowels), όπως προβλέπεται στην προδιαγραφή ΔΕ-7. Η 
κατασκευή και τοποθέτηση των γειώσεων, αγκυρίων και βλήτρων (dowels) 
περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου. Θα τοποθετηθούν λιπασμένα 
βλήτρα Φ30/380 mm, με μήκος L=508mm, βαμμένα,  λιπασμένα στο ένα άκρο. 

Οι επιφάνειες των νέων δαπέδων θα είναι σε πλήρη αρμονία και θα 
ακολουθούν όλες τις κλίσεις των παρακείμενων υπαρχόντων πλακών, 
προκειμένου οι τελικές επιφάνειες νέων και υπαρχόντων να μην παρουσιάζουν 
απολύτως καμιά ανισοσταθμία. 

Τα οδοστρώματα σκυροδέματος αεροδρομίων απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, 
αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών και μεγάλη εργοταξιακή εμπειρία.  

Παρατίθενται ακολούθως μερικές από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους από τις 
οποίες συνήθως προέρχονται κακοτεχνίες: 

 α. Μη τήρηση της προβλεπομένης αναλογίας νερού προς τσιμέντο. 

 β. Υπερβολική ποσότητα τσιμέντου (πάνω από 380 kgr/m3), οποία 
προκαλεί συχνά πρόωρη ρηγμάτωση. 

 γ. Υπερβολική δόνηση του σκυροδέματος.  

 δ. Ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τις πρώτες μέρες διάστρωσης 
ή/και ελλιπή μέτρα συντήρησης. Ο μηχανικός του εργοταξίου είναι υπεύθυνος για την 
ενημέρωσή του για ενδεχόμενες αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 ε. Κακή επιπέδωση της υποκείμενης βάσης. 

 στ. Παλαιός ή κακοσυντηρημένος εξοπλισμός διάστρωσης. 

 ζ. Απόκλιση του παραγόμενου σκυροδέματος στο εργοτάξιο από το 
μίγμα της μελέτης σύνθεσης, με δυσάρεστα αποτελέσματα (δυσκολία διάστρωσης, 
διαχωρισμό κτλ). 

 η. Πρόωρη ή καθυστερημένη κοπή. 
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Σημειώνονται τα κάτωθι, τα οποία για διευκόλυνση ανάγνωσης η 
αρίθμηση είναι αντίστοιχη με αυτή της ΕΤΕΠ 06-01-01-00. 

(4.1.3 Αδρανή υλικά)  

Η καμπύλη της κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών θα βρίσκεται μέσα 
στα όρια της Δ του πίνακα ΠΒ1-3 και του διαγράμματος ΠΒ1-2 του ΚΤΣ 2016. Η 
μέγιστη διάμετρος δεν θα ξεπερνά τα 25mm. 

(4.2 Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος) 

Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της  συμβάσεως  εκτελέσεως  του έργου,  και  
το  ταχύτερο  δυνατόν,  θα  μεριμνήσει  για  την διενέργεια μελέτης συνθέσεως 
σκυροδέματος. Όλες  οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκπόνηση της 
μελέτης συνθέσεως σκυροδέματος θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Γενικά ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΕΤΕΠ. Η απαιτούμενη καμπτική αντοχή 
ελέγχου σε ηλικία 60 ημερών του δαπέδου ορίζεται σε 5,5 Mpa.  

Ο έλεγχος αντοχής του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 
Γ.1.4 του ΚΤΣ 2016. Απαιτούνται τουλάχιστον 60 δοκίμια για τον έλεγχο της 
αντοχής. 

Οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής θα διενεργηθούν είτε σε 
Κρατικό Εργαστήριο είτε σε εποπτευόμενο και αδειοδοτημένο -από το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών- ιδιωτικό εργαστήριο, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία. Οι παραπάνω έλεγχοι δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
καθώς το κόστος είναι ανηγμένο στις τιμές Τιμολογίου του Τιμολογίου. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για έγκριση στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία το εργαστήριο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ενώ η έγκριση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα κοινοποιηθεί και στην Προϊσταμένη Αρχή. 

(4.3 Χάλυβας ελαφρού οπλισμού πλακών) 

Χρήση ελαφρού οπλισμού θα γίνει μόνο σε πλάκες σκυροδέματος ακανόνιστου 
σχήματος ή πλάκες επιμήκεις με λόγο πλευρών μεγαλύτερο του 1,25 και θα 
είναι ποιότητας Β500C.  

(5.1.2 Μεταφορικά μέσα έτοιμου σκυροδέματος) 

Η μεταφορά του σκυροδέματος από τον αναμικτήρα στον συρμό διαστρώσεως 
θα γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα που θα διαθέτουν σύστημα αναδεύσεως.  

(5.2 Γενικά περί διάταξης αρμών) 

Ισχύουν επίσης όσα αναφέρονται στην ΕΤΕΠ 06-01-02-00. Οι αρμοί διαστολής 
διαμορφώνονται ως αρμοί διαχωρισμού. 

Δοκιμαστικό  Δάπεδο 

Πριν από την έναρξη σκυροδετήσεως των συμβατικών δαπέδων ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει ένα δοκιμαστικό δάπεδο από σκυρόδεμα, ώστε 
να δοκιμαστούν το προσωπικό του, τα μηχανήματα και τα υλικά, και να διαπιστωθεί, 
ότι έχει την δυνατότητα να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η θέση του 
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δοκιμαστικού δαπέδου θα ορισθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το δοκιμαστικό 
δάπεδο θα αποτελεί τμήμα του συμβατικού δαπέδου και θα είναι μια λωρίδα από 
σκυρόδεμα πλάτους όσο οι συμβατικές λωρίδες  και πάχους όσο το προβλεπόμενο 
συμβατικό πάχος. Θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Κάθε τμήμα θα κατασκευαστεί σε 
διαφορετική μέρα και στο καθένα θα προβλέπεται η μόρφωση αρμών εργασίας και 
ενός τουλάχιστον αρμού διαστολής, καθώς και η κοπή αρμών συστολής. 

Για την κατασκευή του δοκιμαστικού δαπέδου θα χρησιμοποιηθούν το 
προσωπικό, τα υλικά και τα μηχανήματα που προβλέπονται για την κατασκευή του 
συμβατικού έργου. Σε περίπτωση κακοτεχνιών-αποτυχίας στο δοκιμαστικό δάπεδο τα 
έξοδα αποξήλωσης και ανακατασκευής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η συντήρηση όλων των νέων δαπέδων, στοιχείων και επιφανειών 
σκυροδέματος δαπέδων αεροσκαφών (δηλαδή δαπέδων, μίσχου, αγκυρίου, τοιχίου 
κτλ) που θα υλοποιηθούν στο έργο θα συντηρηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος «Α » της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και τον ΚΤΣ 2016, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση, καθώς το σχετικό κόστος είναι ανηγμένο στις τιμές του 
παρόντος Τιμολογίου. 

Β.3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ (ΑΤ. 1.2.8) 

Οι αρμοί εργασίας, διαστολής και συστολής θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ 06-02-01-00 και –συμπληρωματικά- με την Προδιαγραφή 
ΔΕ-7, ενώ τα υλικά θα πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 14188 
(Part 1 και 3) ή της Προδιαγραφής US Federal Specification SS-S-200-Ε ή άλλης 
ισοδύναμης. 

Η μόρφωση χειλέων αρμών εργασίας διαστάσεων στα κατά μήκος άκρα των 
λωρίδων διαστρώσεως θα μορφωθούν όταν το σκυρόδεμα είναι ακόμα νωπό με 
χρήση του ειδικού εργαλείου. Ο αρμός θα είναι τελείως ευθύγραμμος με κατακόρυφα 
τοιχώματα. Εάν κατά την διάστρωση δημιουργηθούν στον αρμό γεφυρώσεις από 
σκυρόδεμα αυτές θα αφαιρούνται αμέσως από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση). Η προμήθεια, η μόρφωση (κοπή) των πλακών πολυστερίνης ή ένωση 
μεταξύ τους,  η στήριξή τους και η αφαίρεσή τους θα γίνει από τον ανάδοχο. Πλάκες 
πολυστερίνης θα τοποθετηθούν και στα όρια της σκυροδέτησης με τις υφιστάμενες 
πλάκες. 

Επισημαίνεται ότι δεν θα τοποθετηθούν συνδετήριες ράβδοι (tie-bars).  

Οι πλάκες θα είναι υψηλής συμπιέσεως ώστε να μην φθείρονται κατά την χρήση 
στις ακμές. Θα κοπούν σε ύψος 30εκ. Στην ακριβή θέση που θα κατασκευασθεί ο 
αρμός διαστολής θα τοποθετηθούν οι ανωτέρω μονοκόμματες πλάκες διογκωμένης 
πολυστερίνης. Οι πλάκες θα αντιστηρίζονται πυκνά και ακλόνητα με μεταλλικά ή 
ξύλινα ικριώματα (ή άλλο τρόπο που θα επιλέξει ο ανάδοχος κατόπιν εγκρίσεως της 
Επίβλεψης), ώστε να παραμένουν σταθερές τόσο κατά τη δόνηση όσο και κατά την 
ωρίμανση του σκυροδέματος. Μετά από ικανό διάστημα (που θα συμφωνηθεί μεταξύ 
αναδόχου και Επιβλέποντος) θα αφαιρεθούν τα στηρίγματα των πλακών 
πολυστερίνης και θα στερεωθούν προσωρινά πάνω στο ήδη διαστρωμένο σκυρόδεμα. 
Μετά από 10 μέρες περίπου θα αφαιρεθούν (με καύση) οι πλάκες.  

Η μόρφωση αντιολισθηρότητας επιφανείας σκυροδέματος, θα γίνει με τη 
δημιουργία μικροανωμαλιών της τάξεως του 1mm, με τη χρήση συρμάτινης βούρτσας 
ή συρμάτινου κυλίνδρου.  Αρχικά ο ανάδοχος θα μορφώσει αντιολισθητικά μικρό 
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τμήμα του δαπέδου (π.χ. μια πλάκα). Στη συνέχεια, η αντιολισθηρότητα θα ελεγχθεί 
και θα προεγκριθεί από την επίβλεψη και κατόπιν, θα ολοκληρωθεί η εργασία.  

Οι αρμοί περιμετρικά της περιοχής των νέων δαπέδων θα είναι αρμοί 
διαστολής, προκειμένου να μην υπάρχει συνεργασία/επίδραση υπαρχόντων και 
ανακατασκευασμένων δαπέδων, ενώ οι υπόλοιποι αρμοί των νέων δαπέδων θα 
γίνουν σύμφωνα με την προβλεπόμενα στην ΕΤΕΠ 06-02-01-00 και –
συμπληρωματικά- με την Προδιαγραφή ΔΕ-7, που θα καθοριστεί από τον ανάδοχο σε 
συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τη Μονάδα.  

Σε κάθε περίπτωση οι νέοι αρμοί θα είναι σε πλήρη συνέχεια/συμφωνία 
με τους υπάρχοντες αρμών των παρακείμενων/όμορων πλακών, που θα 
αποτελέσουν οδηγούς για τις σκυροδετήσεις των νέων δαπέδων και για τους 
νέους αρμούς αυτών. 

Πριν την έναρξη των εργασιών καθαιρέσεων των πλακών σκυροδέματος, θα 
γίνουν τομές/αρμοκοπές σε όλο το πάχος των πλακών περιμετρικά της περιοχής 
καθαιρέσεων, ώστε να απομονωθεί η περιοχή καθαιρέσεων με τις παρακείμενες 
πλάκες που διατηρούνται. (ΑΤ. 1.1.3).  Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε να 
μην επηρεαστούν οι πλάκες δαπέδων αεροδρομίου στο υφιστάμενο μεταλλικό 
στέγαστρο και το ίδιο το στέγαστρο. Δεν θα παραμείνουν προϊόντα καθαιρέσεων 
πλησίον του χώρου του έργου και αυτά θα απομακρύνονται με ευθύνη και με έξοδα 
του Αναδόχου από τον χώρο του έργου. 

Β4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 

 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των δαπέδων θα 
γίνουν εργασίες (νέας ή/και ανανέωσης υπάρχουσας) διαγράμμισης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΑΤ 1.2.9), με χρώματα της 
απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας, σε συνεργασία και με τη Μονάδα και αφού 
ληφθούν υπόψη η χρήση του δαπέδου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κίνησης 
των μέσων (οχημάτων, αεροσκαφών κτλ) επί αυτών (καμπύλες/ακτίνες 
στροφής κτλ). Με βάση τα παραπάνω ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση των 
διαγραμμίσεων, θα υποβάλλει προς έγκριση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, 
κατασκευαστικό σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, που θα συμπεριλαμβάνουν 
το σύνολο του δαπέδου Γ και το τμήμα του τροχοδρόμου αεροσκαφών στο 
ύψος αυτού.  

Πριν την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, θα αφαιρεθεί/αποξηλωθεί η 
υπάρχουσα/καταργημένη διαγράμμιση με οποιοδήποτε μηχανικό τρόπο (με ξύστρα, 
τριβεία, υδροβολή κτλ) της απολύτου επιλογής του αναδόχου. Οι παραπάνω εργασίες 
θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην προκύψουν/εμφανιστούν βλάβες, 
φθορές κτλ στις υπάρχουσες πλάκες σκυροδέματος (ΑΤ 1.2.11). 
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Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Γ.1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 

Ο φέροντας οργανισμός θα αποτελείται από μεταλλικές διατομές όπως έχουν 
προκύψει από τους υπολογισμούς και αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχέδια. Ο 
φέρων οργανισμός της ανωδομής κατασκευάζεται από μορφοσίδηρο, χάλυβα βαρέως 
τύπου, αποτελούμενο από πρότυπες χαλύβδινες διατομές θερμής έλασης μορφής Η, 
για στύλους (κολόνες) και δοκούς σύμφωνα με τα σχέδια και τον στατικό υπολογισμό 
της κατασκευής. 

Για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας 
S235JR (St 37.2) κατά ΕΝ10025, καινούργιος, άνευ βλαβών ή ελαττωμάτων, 
εγγυημένος για την χημική του σύνθεση, το κατεργάσιμο, την ευαισθησία του σε 
ψαθυρά θραύση, την καταλληλότητά του για συγκόλληση και γενικά θα ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές του ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 «Σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών». 

Το έργο θα κατασκευασθεί από στεγασμένη επιχείρηση (Βιομηχανία) 
μεταλλικών κατασκευών πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
και η τοποθέτηση θα γίνει από ειδικευμένο συνεργείο του κατασκευαστή. 
Επισημαίνεται επίσης η υποχρεωτική σήμανση CE των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στο έργο και συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των 
κοινοτικών διατάξεων. Η σήμανση CE όταν τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί 
δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο 
για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις και ότι 
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της ευστάθειας των χαλύβδινων 
στοιχείων σε όλες τις φάσεις της τοποθέτησης - ανέγερσης με προσωρινές 
αντιστηρίξεις. Η μεταλλική κατασκευή θα είναι πλήρως λυόμενη, με συνδέσεις από 
γαλβανισμένους κοχλίες (ροδέλες και περικόχλια) ποιότητας 8.8 (ISO898-2:1980, 
ISO8992:2005-2004, ISO4014, ISOR989) σε μορφή που ορίζεται από τις 
κατασκευαστικές απαιτήσεις. Τα τελειώματα (φινιρίσματα) των στοιχείων θα είναι 
επιμελημένα, με άκρα και ακμές χωρίς γρέζια και ανωμαλίες, γωνιασμένα και 
τροχισμένα. Όλες οι οπές θα είναι κυλινδρικές, κάθετες στην επιφάνεια του στοιχείου, 
χωρίς γρέζια ή ανωμαλίες. 

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να καθαρισθούν στο εργοστάσιο και να 
βαφούν με 20μm primer, ενώ o κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει 
πιστοποιητικό της κατεργασίας μεταλλοβολής-βαφής (ProcedureTestReport) από 
επίσημο διαπιστωμένο εργαστήριο. Η βαφή του μεταλλικού σκελετού προβλέπεται σε 
δύο στρώσεις primer πάχους υγρού υμένα 50μm και μία στρώση τελικής βαφής 
ελαιοχρώματος πάχους 70μm. Όλες οι αποχρώσεις θα είναι της απολύτου επιλογής 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μετά από συνεργασία επίβλεψης και Μονάδος, σε 
τυποποιημένη απόχρωση RAL.  

Θα γίνει μέτρηση του πάχους της στρώσης βαφής με τη βοήθεια οργάνου 
μέτρησης πάχους στρώσεων βαφής (coating thickness gauge) και θα συνταχθεί 
σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ Αναδόχου, του επιβλέποντα και της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Πάχος στρώσης μεγαλύτερο του προβλεπόμενου δεν αποζημιώνεται 
ιδιαίτερα ή πρόσθετα. 
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Η πλαγιοκάλυψη και η επικάλυψη οροφής θα αποτελείται από πάνελ 
πολυουρεθάνης πάχους 5 cm. Η πλαγιοκάλυψη θα κατασκευαστεί από ύψος  +2,40m 
περίπου από το δάπεδο, έως το σημείο συνάντησής της με την κάλυψη οροφής. Η 
πλαγιοκάλυψη θα καλύπτει όλο το ύψος του στεγάστρου μόνο σε μέρη/τμήματα 
που θα τοποθετηθούν Η-Μ εγκαταστάσεις (ηλεκτρικοί πίνακες, παροχές κτλ) σε 
πλάτος που θα καλύπτει πλήρως το άνοιγμα/πλάτος των όμορων μεταλλικών 
πλαισίων. Όλες οι αποχρώσεις θα είναι της απολύτου επιλογής της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, μετά από συνεργασία επίβλεψης και Μονάδος. 

Ο αφρός πολυουρεθάνης θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

● Πυκνότητα 40+-2 kg/m3 
● Kατηγορία PIR 
● Αντίδραση στη φωτιά, αυτοσβενόμενος, κατηγορία Bs1d0 

Τα χαλύβδινα ελάσματα θα είναι πάχους 0,40mm& 0,45mm (εσωτερική και 
εξωτερική πλευρά του ελάσματος αντίστοιχα) γαλβανισμένα και προβαμμένα με 
χρώμα της απολύτου επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τη 
Μονάδα, σε τυποποιημένη απόχρωση RAL. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων στήριξης στα 
πάνελ πλαγιοκάλυψης, για προστασία σε πιέσεις εξαιτίας της ώσης από την λειτουργία 
και κίνηση των αεροσκαφών.  Για το σκοπό αυτό, και εφόσον κριθεί από τον ανάδοχο 
ότι απαιτείται, θα τοποθετηθούν πρόσθετα υλικά στερέωσης/στήριξης, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση. 
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Γ.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Θα γίνει χρώση ενός (1) υπάρχοντος μεταλλικού στεγάστρου, διαστάσεων 
20,0Χ23,0m (ΠΛΑΤΟΣΧΜΗΚΟΣ) ώστε να είναι της ίδιας απόχρωσης με τα νέα (ΑΤ. 
1.3.4). Συγκεκριμένα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες με σκοπό την κατάλληλη 
προεργασία (τρίψιμο, στοκάρισμα, αστάρωμα κτλ) και στη συνέχεια θα γίνουν 
εργασίες χρώσης όλων των μεταλλικών επιφανειών σε όλες τις πλευρές τους 
(μεταλλικά στοιχεία, επικαλύψεις κτλ) με χρώμα της απολύτου επιλογής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τη Μονάδα, σε τυποποιημένη απόχρωση 
RAL. Οι εργασίες των χρωματισμών θα εκτελεστούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-03-
00 και το ελάχιστο νέο πάχος ξηράς στρώσης θα είναι 160μm. Η απόχρωση RAL του 
υπάρχοντος στεγάστρου θα είναι ίδια με των υπολοίπων 6 νέων στεγάστρων. 

Θα γίνει μέτρηση του πάχους της στρώσης βαφής με τη βοήθεια οργάνου 
μέτρησης πάχους στρώσεων βαφής (coating thickness gauge) και θα συνταχθεί 
σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ Αναδόχου, του επιβλέποντα και της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Πάχος στρώσης μεγαλύτερο του προβλεπόμενου δεν αποζημιώνεται 
ιδιαίτερα ή πρόσθετα. 
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ΣΜΧΟΣ (ΜΕ) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

  

ΣΓΟΣ (ΤΗΓ) 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
 

  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ. 
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¤�Χ���� ¡�¢��¢�§� 

��¤�� ¢�� <��= – ����¤¢ ��Χ�� � ����£ �¢��£��£ 

 

�1    ������ 

 

  � π³ÃÀÍÃ³ Ä¸Ç¾º»± π¸Ãº´Ã³φ± ³φÀÃ¯ ÃÄ¸¾ ¸¼¸»ÄÃÀ¼À´º»± ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ 
6 ¾°É¾ ½¸Ä³¼¼º»Î¾ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÉ¾ ³¸ÃÀÃ»³φÎ¾ »³¹ÎÄ »³º ¸¾ÌÄ Çπ¯ÃÇÀ¾ÄÀÄ 
(ÃÍ¾À¼À ¸πÄ¯) ÃÄÀ ·¯π¸·À � ÃÄ¸¾ 114¡�. 
     �º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸¼¸»ÄÃÀ¼À´º»Î¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ »³º ´º³ Ä¸¾ ¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸ 
Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ °Ã´À, ¹³ ³»À¼ÀÇ¹ÀÍ¾Ä³º Ì¼³ Ä³ ºÃÇÍÀ¾Ä³ πÃÌÄÇπ³ ��-�� ¤ πÀÇ 
³φÀÃÀÍ¾ ¸¼¸»ÄÃÀ¼À´º»Ì Ç¼º»Ì »³º ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ. £¸ »¯¹¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ π¯¾ÄÉÄ ¹³ 
ºÃÇÍÀÇ¾ Ä³ π³Ã³»¯ÄÉ: 

• ��-�� ¤ HD:60364 <�π³ºÄ±Ã¸ºÄ ´º³ �¼¸»ÄÃº»°Ä �´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ= 
•  º �¼¼¸¾º»°Ä ¤¸Ç¾º»°Ä ¡ÃÀ·º³´Ã³φ°Ä (�¤�¡) ÄÀÇ �¾ÃÄºÄÀÍÄÀÇ  º»À¾À½²³Ä 

�³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ (iok.gr). 
 

£Ç¾ÀπÄº»¯, Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä πÀÇ ¹³ ¸»Ä¸¼¸ÃÄÀÍ¾ ¸²¾³º: 
  ¤³ °¿º ¾°³ ÃÄ°´³ÃÄÃ³ »³¹ÎÄ »³º ÄÀ Çπ¯ÃÇÀ¾ (ÃÍ¾À¼À ¸πÄ¯) ¹³ 
¸¼¸»ÄÃÀ·ÀÄ¸¹ÀÍ¾ ³πÌ ÄÀ¾ π¼¸Ãº°ÃÄ¸ÃÀ ¥πÀÃÄ³¹½Ì (¥/£ �À4, ÃÄ³ 500½ π¸Ã²πÀÇ) 
½¸ »³¼Î·ºÀ 3//[3Χ (E1VV-R 1Χ240) + E1VV-R 1Χ120 + E1VV-R 1Χ120]. £¸ Ì¼³ Ä³ 
ÃÄ°´³ÃÄÃ³ ¹³ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸² ¸¼¸»ÄÃÀ¼À´º»± ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ (φÉÄºÃ½ÌÄ-
Ã¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä), ¸¾Î ¸πºπ¼°À¾ ÃÄ³ ÄÃ²³ ³¾³ÄÀ¼º»ÏÄ¸Ã³ ³πÌ ³ÇÄ¯, ¹³ 
»³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸² πÃÌÃ¹¸Ä¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¼À´º»± ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÎÃÄ¸ ¾³ ¼¸ºÄÀÇÃ´ÀÍ¾ 
Ä³ÇÄÌÇÃÀ¾³ ÃÇÃ»¸Ç°Ä ¸¼°´ÇÀÇ ÄÉ¾ ³¸ÃÀÃ»³φÎ¾ »³º ÃÇ´»¸»Ãº½°¾³, ¸¼¸»ÄÃº»± 
½À¾¯·³ Ç·Ã³Ç¼º»±Ä ºÃÇÍÀÄ 85kVA, ¸¼¸»ÄÃº»± ½À¾¯·³ ÈÇ»Äº»ÀÍ Ç´ÃÀÍ 4kVA, 
¸¼¸»ÄÃº»± ½À¾¯·³ airconditioning 65kVA »³º ÃÇÃ»¸Ç± ¸»»²¾¸Ã¸Ä (½¸Ä³¼¼¯»Ä¸Ä 
ÃÇÇ¾ÌÄ¸Ä³Ä 40kVA).�³Ä¯ Ä³ ¯¼¼³ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ÃÇ°·º³ �-1 »³º �-2. 

�³½³¯¾À¾Ä³Ä ÇπÌÈ¸ Ä¸¾ Çπ¯ÃÇÀÇÃ³ ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ π³ÃÀÇ±Ä ºÃÇÍÀÄ ÄÀÇ 
π³Ã³»¸²½¸¾ÀÇ ¥πÀÃÄ³¹½ÀÍ (¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸Ä) �°Ã¸Ä ¤¯Ã¸Ä �À 4 ·¸¾ ¹³ ¸²¾³º 
¸φº»Ä± ¸ Ä³ÇÄÌÇÃÀ¾¸ ÇÃ±Ã¸ ÄÉ¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ ÃÇÃ»¸ÇÎ¾ »³º ÃÄ³ ÄÃ²³ ÃÄ°´³ÃÄÃ³ π³Ã¯ 
½Ì¾À Ã¸ °¾³ ³πÌ ³ÇÄ¯ »¯¹¸ φÀÃ¯. ¤³ ³¾ÉÄ°ÃÉ ¹³ ¸πºÃ¸½³¾¹ÀÍ¾ »³Ä¯ Ä¸¾ 
·ºÀº»¸Äº»± π³Ã³¼³³± ´º³ ÇÃ±Ã¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ½¸ ½°Ãº½¾³ Ä¸Ä �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä, πÃÀÄ Ä¸ �À¾¯·³. 

  � ½¸¼°Ä¸ ³¾Ä³πÀ»Ã²¾¸Ä³º Ã¸ πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä πÀÇ ·Ì¹¸»³¾ ³πÌ ÄÀ¾ 
»³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ± ÄÀÇ �/§. 
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��£¤� £Χ���Ω� 

����¤¢ ��Χ�� � ���� 

� – 1  ����¤¢ � ����, �£Χ¥¢�, ��«¤�¢��A ����¤¢��A ���¤¥A 
� � �¢������ ����¢����¤� ���   ����¢����¤� ���� ��£ 

� – 2    ����¤¢ � ����, �£Χ¥¢�, ��¡¤ ��¢���£ ¥¡ ����£  ��¥£�£ 
���«��«� 

�-3 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ���¤¢��  ¡����¢ 

�-4 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§1 

�-5 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§2 

�-6 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§3 

�-7 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§4 

�-8 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§5 

�-9 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§6 

�-10 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§7 

�-11 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§1.1 

�-12 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§2.1 

�-13 � � �¢�����  ����¢���� ���Χ«¢�£�«� �¡  ¡§3.1 
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�2    ����¥£� �¢��£�Ω� 

 

�2.1        ����¤¢��� ����¤�£¤�£� ��Ω� ��¤�����Ω� 
£¤���£¤¢Ω� 

 

  � Ì·¸ÇÃ¸ ÄÀÇ ¾°É¾ π³ÃÀÇº»Î¾ »³¼É·²É¾ ¹³ ´²¾¸º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ £Ç°·ºÀ 
�-1. £¸ »¯¹¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ »³º πÃº¾ Ä¸¾ °¾³Ã¿¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ¸ Ì·¸ÇÃ¸ ³ÇÄ± ¹³ 
¸¼¸´Ç¹¸² ³πÌ ÄÀ¾ �¾¯·ÀÇÀ, Ã¸ ÃÇ¾¸Ã´³Ã²³ ½¸ Ä¸¾ �π²³¼¸È¸ »³º Ä¸ �À¾¯·³ 
(º·º³²Ä¸Ã³ π¼¸Ã²À¾ ÄÉ¾ ·Ã³ÃÄ¸ÃºÀÄ±ÄÉ¾ Ä¸Ä �À¾¯·³Ä »³º ÄÀÇ »ÄºÃ²ÀÇ ÄÀÇ �À4 
¥πÀÃÄ³¹½ÀÍ ³π’ ÌπÀÇ ³¾³ÇÉÃÀÍ¾ »¸¾ÄÃº»°Ä π³ÃÀÇ°Ä Ç³½¸¼±Ä Ä¯Ã¸Ä ³¼¼¯ »³º 
½°Ã¸Ä Ä¯Ã¸Ä). �³ ¸πºÃ¸½³¾¹ÀÍ¾ ÃÄÀ¾ �¾¯·ÀÇÀ Ä³ Çπ¯ÃÇÀ¾Ä³ ·²»ÄÇ³ »³º ¹³ 
´²¾ÀÇ¾ Àº ³π³Ã³²Ä¸ÄÀº °¼¸´ÇÀº ³πÌ ÄÀ¾ �¾¯·ÀÇÀ ¸²Ä¸ ½¸ ¸º·º»Ì ÌÃ´³¾À ¸²Ä¸ ½¸ 
·º¸Ã¸Ç¾¸Äº»°Ä ÄÀ½°Ä (¸Ã´³Ã²¸Ä Àº ÀπÀ²¸Ä ·¸¾ ³πÀ·¸½ºÎ¾À¾Ä³º ¿¸ÇÉÃºÃÄ¯ ³¼¼¯ ¸²¾³º 
³¾¸´½°¾¸Ä ÃÄ¸¾ Äº½± Ä¸Ä ¸Ã´À¼³³²³Ä), ¹³ ³¾³φ¸Ã¹ÀÍ¾ ÄÇÇÌ¾ ·ÇÃÇ°Ã¸º¸Ä πÀÇ 
¸πº³¯¼¼ÀÇ¾ ·º³φÀÃÀπÀº±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ πÃÀ»³¹ÀÃºÃ½°¾É¾ »³º ³φÀÍ ÀÃºÃÄº»ÀπÀº¸¹¸² ¸ 
Ì·¸ÇÃ¸, À �¾¯·ÀÇÀÄ ¹³ ÇπÀ³¯¼¼¸º ÃÇ°·ºÀ ½¸ Ä¸¾ ³»Ãº³± Ì·¸ÇÃ¸ ´º³ °´»ÃºÃ¸ ÃÄ¸ 
�º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³. ¤À »ÌÃÄÀÄ ´º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ¸²¾³º 
³¾¸´½°¾À ÃÄÀ ¤º½À¼Ì´ºÀ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä. 
 

�2.2        ���ΧΩ¢�£� �¡  ¤ � ¥¡ £¤���  �À 4 
 
  �πÌ ÄÀ ´¸¾º»Ì π¸·²À Ç³½¸¼±Ä Ä¯Ã¸Ä ÄÀÇ ¥πÀÃÄ³¹½ÀÍ �À4 (Α.Τ 2.2.17) 
¹³ ³¾³ÇÉÃ¸² ÄÀ π³ÃÀÇº»Ì »³¼Î·ºÀ (Α.Τ 2.2.4, Α.Τ 2.2.5) ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ 
ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=400�/36kA (Α.Τ 2.2.25) »³º 
¸¼¸»ÄÃÀ¾Ì½À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸. (Α.Τ 2.2.19) 
 
 

�¥��«�� ��¤¢� ���¤ �� ���«�� ¥ 

¥/£ �À4 – 
���¤¢�� ¡����¢ 

 
 

500m 
3//[3Χ(�1VV-R1X240) + �1VV-R1X120+ �1VV-

R1X120] 

 
 

�2.3  ��¥£� ¡�¢ Χ�� ¥ ���Ω�� ¥ �¡  ¥¡ £¤���  ¡¢ £ 
���¤¢��  ¥¡���¢�  ¡I���¢ 

 

 �º³ Ä¸¾ Ì·¸ÇÃ¸ ÄÀÇ π³ÃÀÇº»ÀÍ »³¼É·²ÀÇ ³πÌ ÄÀ¾ ¥πÀÃÄ³¹½Ì �À4 ½°ÇÃº 
ÄÀ »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã ¹³ ´²¾¸º ¸»Ã»³φ± Ç¯¾·³»³ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 0,90m Χ 0,70m 
(��� £Χ¡��¤ £) (ÃÇ°·º³ �-1 »³º �-2 ¼¸πÄÀ½°Ã¸º³ ¤1) (Α.Τ 2.2.39, Α.Τ 
2.2.40 ¼³» Α.Τ 2.2.41) »³º ³φÀÍ »³¹³ÃºÃÄ¸² À πÇ¹½°¾³Ä ³πÌ π°ÄÃ¸Ä, ¹³ ´²¾¸º 
·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ÄÀÇ πÇ¹½°¾³ ÄÀÇ Ç¯¾·³»³ ½¸ ¯½½À ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ Ã¸ π¯ÇÀÄ 0,10m (Α.Τ 
2.2.60). £Ä¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ¹³ ´²¾¸º ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ÄÉ¾ π¼³ÃÄº»Î¾ ÃÉ¼±¾É¾ ·ºπ¼ÀÍ 



114¡�-22-03_¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ±_�� 

·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE, ·º³ÄÀ½±Ä §160 (Α.Τ 2.2.44) »³º ¹³ ÃÄ¸Ã¸É¹ÀÍ¾. 
£ÄÀÇÄ ÄÃ¸²Ä ³πÌ ³ÇÄÀÍÄ ¹³ ·º°ÃÇ¸Ä³º ÄÀ π³ÃÀÇº»Ì »³¼Î·ºÀ ¸¾Î ¹³ Çπ¯ÃÇ¸º »³º 
°¾³Ä »¸¾ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ÉÄ ¸φ¸·Ãº»ÌÄ ´º³ ½¸¼¼À¾Äº»± ³¿ºÀπÀ²¸Ã¸. �π¸ºÄ³ Àº ÃÉ¼±¾¸Ä 
¹³ »³¼Çφ¹ÀÍ¾ ½¸ ¯½½À ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ »³º ´º³ π¯ÇÀÄ 0,10m π¯¾É ³πÌ ³ÇÄ°Ä (Α.Τ 
2.2.60). ¡¯¾É ³πÌ Ä¸¾ ¯½½À ¹³ ÄÀπÀ¹¸Ä¸¹ÀÍ¾ ÄÀÍ³¼³ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 12Χ9Χ19cm 
(Α.Τ 2.2.59) Ä³ ÀπÀ²³ ¹³ »³¼Çφ¹ÀÍ¾ ¸π²Ã¸Ä ³πÌ ¯½½À. £Ä¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ¹³ ´²¾¸º 
¸π²ÇÉÃ¸ ½¸ Ä³ πÃÀÊÌ¾Ä³ ¸»Ã»³φ±Ä »³º 0,20m πÃº¾ Ä¸¾ Ä¸¼º»± ÃÄ¯¹½¸ ¹³ 
ÄÀπÀ¹¸Ä¸¹¸² ¸¾·¸º»Äº»Ì π¼°´½³ ÇπÌ´¸º³Ä Ì·¸ÇÃ¸Ä »³¼É·²É¾ (Α.Τ 2.2.44). � Ä¸¼º»± 
¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀÇ Ç¯¾·³»³ π¯¾Ä³ ¹³ ³πÀ»³¹²ÃÄ³Ä³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ πÃÌÄ¸Ã¸ 
»³Ä¯ÃÄ³Ã± Ä¸Ä. 

 £¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ Ä³ πÃÀÊÌ¾Ä³ ¸»Ã»³φÎ¾ »Ãº¹ÀÍ¾ ³»³Ä¯¼¼¸¼³ ¸ ÃÇ¸Äº»± 
¸Ã´³Ã²³ ¸π³¾¸π²ÇÉÃ¸Ä ¹³ ³πÀ·¸½ºÉ¹¸² ½¸ Ä³ Äº½À¼Ì´º³ (Α.Τ 1.1.5 ¼³» Α.Τ 1.1.6). 

 �πÀÇ ¸ ¸»Ã»³φ± Ä°½¾¸º ·ÃÌ½ÀÇÄ/À·ÀÍÄ (ÃÇ°·º³ �-1 »³º �-2 ¼¸πÄÀ½°Ã¸º³ 
¤2) ¹³ ´²¾¸º »Àπ± ³Ãφ³¼ÄÀÃ»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ (Α.Τ 1.1.3), ¹³ ÄÀπÀ¹¸ÄÀÍ¾Ä³º ·ÇÀ 
φÃ¸¯Äº³ (Α.Τ 2.2.3) ¸»³Ä°ÃÉ¹¸¾ »³º Ä³ »³¼Î·º³ ¹³ À·¸ÍÀÇ¾ ¸¾ÄÌÄ ´³¼³³¾ºÃ½°¾É¾ 
Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾É¾ ·º³ÄÀ½±Ä 4’’ ´º³ ½¸Ç³¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ (Α.Τ 2.2.50). §Ã¸¯Äº³ (Α.Τ 
2.2.3) ¹³ »³Ä³Ã»¸Ç¯·À¾Ä³º ³¾¯ 30m π¸Ã²πÀÇ ÀÃº·Ì¾Äº³Ä Ì·¸ÇÃ¸Ä ± ³¼¼ºÎÄ ÌπÀÇ 
Çπ¯ÃÇ¸º ³¼¼³´± Ä¸Ä ´É¾²³Ä Ì·¸ÇÃ¸Ä ± ÌπÀÇ ¸ Ì·¸ÇÃ¸ Ä°½¾¸º ·ÃÌ½À »³¹ÎÄ »³º °¾³ 
π¼¸Ã²À¾ ÄÀÇ »¸¾ÄÃº»ÀÍ π²¼¼¸Ã (ÃÇ°·ºÀ �-1). 

  

�2.4 ���¤¢��  ¥¡���¢�  ¡����¢ 

 £¸ ³»Ãº³°Ä Ã¸½¸²À πÀÇ ¹³ ÇπÀ·¸ºÇ¹¸² ¸π² ÄÌπÀÇ, ¹³ ¸´»³Ä³ÃÄ³¹¸² 
Çπ³²¹ÃºÀ »º³ÎÄºÀ ¸¼¸»ÄÃº»±Ä ·º³¾À½±Ä (π²¼¼¸Ã), ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 1250Χ1000Χ300mm 
(�ÈÀÄ X ¡¼¯ÄÀÄ X �¯¹ÀÄ), ½¸ ³³¹½Ì πÃÀÃÄ³Ã²³Ä IP66 (Α.Τ 2.2.52).� ¯φº¿¸ ÄÀÇ 
π³ÃÀÇº»ÀÍ »³¼É·²ÀÇ ¹³ ´²¾¸º ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (3¢), 
»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=400�/36kA (Α.Τ 2.2.25), ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä (Α.Τ 2.2.37) »³º 
Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³π³´É´ÀÍÄ »ÃÀÇÃÄº»Î¾ Çπ¸ÃÄ¯Ã¸É¾ ÃÇ¾·Ç³Ã½°¾¸Ä ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä 
πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ¤1+¤2 (L1, L2, L3) (Α.Τ 2.2.55) »³º ÄÀÇ ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ � ½¸ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ 
PE) (Α.Τ 2.2.56). 

 �À¾Ä¯ ÃÄÀ Ã¸½¸²À ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÄÀÇ »¸¾ÄÃº»ÀÍ Çπ³²¹ÃºÀÇ π²¼¼¸Ã ¹³ 
»³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸² ÄÃ²´É¾À ´¸ºÎÃ¸ÉÄ ³πÌ ÄÃ²³ ¸¼¸»ÄÃÌ·º³ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ, ·º³½°ÄÃÀÇ §17 
»³º ½±»ÀÇÄ 1500mm, »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾³ ³πÌ Ç³¼Í³·º¾¸ ÈÇÇ± ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»¯ 
¸πºÇ³¼»É½°¾³, Ã¸ ·º¯Ä³¿¸ ÄÃº´Î¾ÀÇ (Α.Τ 2.1.17) »³º ´Ç½¾Ì ³´É´Ì πÀ¼Í»¼É¾À 
³πÌ »³¹³ÃÌ ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»Ì Ç³¼»Ì (Cu), ·º³½°ÄÃÀÇ 70mm² (Α.Τ 2.1.1) »³º ¹³ 
ÃÇ¾·°¸Ä³º ½¸ ÄºÄ 3 Ã¯³·ÀÇÄ ½±»ÀÇÄ 1,5 ½ °»³ÃÄ¸, ½¸ ¸º·º»ÀÍÄ Ãφº»Ä±Ã¸Ä (Α.Τ 
2.1.19).  º Ã¯³·Àº ¹³ ¸²¾³º ÄÀπÀ¹¸Ä¸½°¾¸Ä Ã¸ φÃ¸¯ÄºÀ (Α.Τ 2.1.17) ½¸ ³¾¯´¼Çφ¸ 
Ä¸¾ Ã±½³¾Ã¸ Ä¸Ä ´¸²ÉÃ¸Ä ÃÄÀ »³π¯»º »³º ¸ ·º¯Ä³¿± ÄÀÇÄ ¹³ ÃÇ¸½³Ä²·¸º ºÃÌπ¼¸ÇÃÀ 
ÄÃ²´É¾À ½¸ ³πÌÃÄ³Ã¸ 3m (½±»ÀÄ π¼¸ÇÃ¯Ä ÄÃº´Î¾ÀÇ). £ÄÀ Ã¸½¸²À πÀÇ ¹³ 
»³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸² ÄÀ ÄÃ²´É¾À ´¸²ÉÃ¸Ä, ¹³ ¸´»³Ä³ÃÄ³¹¸² πº¾³»²·³ ´¸²ÉÃ¸Ä ´º³ Ä¸¾ 
¸πºÃ±½³¾Ã¸ Ä¸Ä ¹°Ã¸Ä πÀÇ ¸²¾³º ¸´»³Ä¸ÃÄ¸½°¾Àº Àº ´¸ºÉÄ°Ä ½¸ Ç³Ã³´½°¾³ Ä³ 
ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÉ¾ ´¸ºÉÄÎ¾ (³πÀÃÄ¯Ã¸ºÄ ½¸Ä³¿Í ÄÀÇÄ, ½±»ÀÄ ¸¼¸»ÄÃÀ·²É¾ »¼π), ³πÌ 
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³¼ÀÇ½²¾ºÀ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 150X200mm πÀÇ ¹³ ÃÄ¸Ã²·¸Ä³º Ã¸ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À 
Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾³ 1 ½" (Α.Τ 2.1.22).  ³´É´ÌÄ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ ³πÌ ÄÀ ÄÃ²´É¾À ´¸²ÉÃ¸Ä ¹³ 
ÃÇ¾·¸¹¸² ÃÄ¸¾ ½π¯Ã³ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ ÄÀÇ π²¼¼¸Ã. 

 ¤À »¸¾ÄÃº»Ï π²¼¼¸Ã ¹³ ÃÄ¸Ã¸É¹¸² ¸π² ÄÀºÇ²ÀÇ ³πÏ Ã»ÇÃÏ·¸½³ πÀÇ ¹³ 
»³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸² ´º³ ÄÀ¾ Ã»ÀπÏ ³ÇÄÏ, »³Ä¯¼¼¸¼É¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾, ½¸ πÃÏÄ³Ã¸ 
³πÏ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ ÇÉÃ²Ä º·º³²Ä¸Ã¸ ³πÀ·¸½²ÉÃ¸ ÃÇ½π¸Ãº¼³½³³¾À½°¾É¾ 
¹¸½¸¼²ÉÃ¸ »³º ¸πºÃÄ°´³Ã¸. � ³¾ÉÄ°ÃÉ »³Ä³Ã»¸Ç± ¹³ ¸πº½¸ÄÃ¸¹¸² »³º 
πºÃÄÀπÀº¸¹¸² ½¸ Ä³ ¯Ã¹Ã³ Äº½À¼À´²ÀÇ Ä¸Ä π³ÃÀÐÃ³Ä ½¸¼°Ä¸Ä (Α.Τ 1.2.3, Α.Τ 
1.2.4, Α.Τ 1.2.1 ¼³» Α.Τ 2.2.39). 

 

�2.5 ���ΧΩ¢�£��£ �¡  ���¤¢��  ¥¡���¢�  ¡����¢ 

 

  �πÌ ÄÀ »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã ¹³ ³¾³ÇÉÃÀÍ¾ Ä³ π³ÃÀÇº»¯ »³¼Î·º³ ½¸ 
Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»ÀÍÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/25kA ± 
In=63�/25kA (³¾³¼Ì´ÉÄ ÄÉ¾ φÀÃÄ²É¾ ÄÀÇ »¯¹¸ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ) (Α.Τ 2.2.28 ¼³» Α.Τ 
2.2.29) »³º ¸¼¸»ÄÃÀ¾Ì½À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸ 
(Α.Τ 2.2.19) πÃÀÄ ÄÀÇÄ π²¾³»¸Ä ·º³¾À½±Ä ÄÉ¾ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÉ¾ (ÃÇ°·ºÀ �-3). 

 

  £Ç´»¸»Ãº½°¾³ Àº ³¾³ÇÉÃ±Ã¸ºÄ °ÇÀÇ¾ ÉÄ ¸¿±Ä: 
 

  1.�πÌ  »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã πÃÀÄ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§1 (ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ 1) 
³¾³ÇÎÃ¸Ã¸ π³ÃÀÇº»ÀÍ »³¼É·²ÀÇ 3Χ(E1VV-R 1X240) + E1VV-R 1X120+ E1VV-

R1X120 (Α.Τ 2.2.4, Α.Τ 2.2.5) ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 
»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/25kA (Α.Τ 2.2.28) »³º ¸¼¸»ÄÃÀ¾Ì½À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
»Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸ (Α.Τ 2.2.19). 
  2.�πÌ  »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã πÃÀÄ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§2 (ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ 2) 
³¾³ÇÎÃ¸Ã¸ π³ÃÀÇº»ÀÍ »³¼É·²ÀÇ 3Χ(E1VV-R 1X240) + E1VV-R 1X120+ E1VV-

R1X120 (Α.Τ 2.2.4, Α.Τ 2.2.5) ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 
»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/25kA (Α.Τ 2.2.28) »³º ¸¼¸»ÄÃÀ¾Ì½À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
»Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸ (Α.Τ 2.2.19). 

  3.�πÌ  »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã πÃÀÄ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§3 (ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ 3) 
³¾³ÇÎÃ¸Ã¸ π³ÃÀÇº»ÀÍ »³¼É·²ÀÇ 3Χ(E1VV-R 1X240) + E1VV-R 1X120+ E1VV-

R1X120 (Α.Τ 2.2.4, Α.Τ 2.2.5) ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 
»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/25kA (Α.Τ 2.2.28) »³º ¸¼¸»ÄÃÀ¾Ì½À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
»Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸ (Α.Τ 2.2.19). 

 4.�πÌ  »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã πÃÀÄ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§4 (ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ 4) 
³¾³ÇÎÃ¸Ã¸ π³ÃÀÇº»ÀÍ »³¼É·²ÀÇ E1VV-R 5G25 (Α.Τ 2.2.10) ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=63�/25kA (Α.Τ 2.2.29) »³º 
¸¼¸»ÄÃÀ¾Ì½À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸ (Α.Τ 2.2.19). 

  5.�πÌ  »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã πÃÀÄ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§5 (ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ 5) 
³¾³ÇÎÃ¸Ã¸ π³ÃÀÇº»ÀÍ »³¼É·²ÀÇ E1VV-R 5G25 (Α.Τ 2.2.10) ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
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·º³»ÀπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=63�/25kA (Α.Τ 2.2.29) »³º 
¸¼¸»ÄÃÀ¾Ì½À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸ (Α.Τ 2.2.19). 

  6.�πÌ  »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã πÃÀÄ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§6 (ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ 6) 
³¾³ÇÎÃ¸Ã¸ π³ÃÀÇº»ÀÍ »³¼É·²ÀÇ E1VV-R 5G25 (Α.Τ 2.2.10) ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
·º³»ÀπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=63�/25kA (Α.Τ 2.2.29) »³º 
¸¼¸»ÄÃÀ¾Ì½À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸ (Α.Τ 2.2.19). 
  7.�πÌ  »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã πÃÀÄ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§7(ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ 7) 
³¾³ÇÎÃ¸Ã¸ π³ÃÀÇº»ÀÍ »³¼É·²ÀÇ E1VV-R 5G25 (Α.Τ 2.2.10) ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
·º³»ÀπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=63�/25kA (Α.Τ 2.2.29) »³º 
¸¼¸»ÄÃÀ¾Ì½À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸(Α.Τ 2.2.19). 
 
 
 
 
 
�¥��«�� ��¤¢� ���� ¡¤�£ ���«��  

¡º¼¼¸Ã-¥/�1 120m 

¤¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÀπÄ¸ 
ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 

»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=250�/25kA 

3Χ(E1VV-R 1X240) + 
E1VV-R 1X120+ E1VV-

R1X120 

¡º¼¼¸Ã-¥/� 2 100m 

¤¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÀπÄ¸ 
ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 

»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=250�/25kA 

3Χ(E1VV-R 1X240) + 
E1VV-R 1X120+ E1VV-

R1X120 

¡º¼¼¸Ã-¥/� 3 80m 

¤¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÀπÄ¸ 
ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 

»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=250�/25kA 

3Χ(E1VV-R 1X240) + 
E1VV-R 1X120+ E1VV-

R1X120 

¡º¼¼¸Ã-¥/� 4 80m 

¤¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÀπÄ¸ 
ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 

»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=63�/25kA 

E1VV-R 5G25 

¡º¼¼¸Ã-¥/� 5 100m 

¤¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÀπÄ¸ 
ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 

»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=63�/25kA 

E1VV-R 5G25 

¡º¼¼¸Ã-¥/� 6 100m 

¤¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÀπÄ¸ 
ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 

»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=63�/25kA 

E1VV-R 5G25 

¡º¼¼¸Ã-¥/� 7 120m 

¤¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÀπÄ¸ 
ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), 

»¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=63�/25kA 

E1VV-R 5G25 

 

 ¤³ π³ÃÀÇº»¯ »³¼Î·º³, ³πÌ ÄÀ »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã πÃÀÄ ÄÀÇÄ π²¾³»¸Ä ÄÉ¾ 
ÃÄ¸´¯ÃÄÃÉ¾, ¹³ À·¸ÍÀÇ¾ ÇπÌ´¸º³ ¸¾ÄÌÄ π¼³ÃÄº»Î¾ ÃÉ¼±¾É¾ ·ºπ¼ÀÍ 
·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE, ·º³ÄÀ½±Ä §160 (¹³ À·¸Í¸º π³Ã¯¼¼¸¼³ ÃÄºÄ  
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ÃÉ¼±¾¸Ä »³º ½º³ ¸φ¸·Ãº»± ´º³ ¸¾·¸ÇÌ½¸¾¸ »¯¼ÇÈ¸ ³π³ºÄ±Ã¸É¾, Ã¸ Ç¯¾·³»³ 
³¾Ä²ÃÄÀºÇÉ¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾) ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÃÇ°·º³ �-1 »³º �-2 ¼¸πÄÀ½°Ã¸º¸Ä 
¤3,¤4,¤5,¤6,¤7.  

 �³ ¸´»³Ä³ÃÄ³¹ÀÍ¾ πÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾³ φÃ¸¯Äº³ ·º³»¼¯·ÉÃ¸Ä ÇπÀ´¸²É¾ 
»³¼É·²É¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 80x80 cm »³º ³¯¹ÀÇÄ 95cm ³πÌ Àπ¼ºÃ½°¾À Ã»ÇÃÌ·¸½³, 
½¸ »¯¼Ç½½³ ³πÌ ¸¼³ÄÌ ÇÇÄÀÃ²·¸ÃÀ ³¾¯ 30m π¸Ã²πÀÇ ¸Ç¹¸²³Ä Ì·¸ÇÃ¸Ä ± Ã¸ 
Ã¸½¸²³ ³¼¼³´±Ä ·º¸Í¹Ç¾Ã¸Ä. 

 

�2.5  ��¥£��£ �¡  ���¤¢��  ¥¡���¢�  ¡����¢ ¡¢ £ ¡�����£ 
£¤���£¤¢Ω� ¡§ 1 °ÉÄ7. 
 

 �º³ Ä¸¾ Ì·¸ÇÃ¸ ÄÉ¾ π³ÃÀÇº»Î¾ »³¼É·²É¾ ³πÌ ÄÀ »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã ¸π² 
Ç°ÃÃÀÇ ¸·¯φÀÇÄ ¹³ ´²¾¸º ¸»Ã»³φ± Ç¯¾·³»³(Α.Τ 2.2.39)  ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ ÃÍ½φÉ¾³ 
½¸ ÄÀ £Ç°·ºÀ �-2 (¼¸πÄÀ½°Ã¸º¸Ä ¤3,¤4,¤5 »³º ¤7). �φÀÍ »³¹³ÃºÃÄ¸² À πÇ¹½°¾³Ä 
³πÌ π°ÄÃ¸Ä, ¹³ ´²¾¸º ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ÄÀÇ πÇ¹½°¾³ ÄÀÇ Ç¯¾·³»³ ½¸ ¯½½À ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ Ã¸ 
π¯ÇÀÄ 0,10m (Α.Τ 2.2.60). £Ä¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ¹³ ´²¾¸º ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ÄÉ¾ π¼³ÃÄº»Î¾ 
ÃÉ¼±¾É¾ ÃπºÃ¯¼ ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE, ·º³ÄÀ½±Ä §160 »³º ¹³ 
ÃÄ¸Ã¸É¹ÀÍ¾(Α.Τ 2.2.45) ´º³ Ì·¸ÇÃ¸ ¤3, (Α.Τ 2.2.47) ´º³ Ì·¸ÇÃ¸ ¤4, (Α.Τ 2.2.43)  
´º³ Ì·¸ÇÃ¸ ¤5 »³º (Α.Τ 2.2.42) ´º³ Ì·¸ÇÃ¸ ¤7. £ÄÀ¾ »¯¹¸ °¾³¾ ³πÌ ³ÇÄÀÍÄ ¹³ 
·º°ÃÇ¸Ä³º ÄÀ π³ÃÀÇº»Ì »³¼Î·ºÀ. �π¸ºÄ³ Àº ÃÉ¼±¾¸Ä ¹³ »³¼Çφ¹ÀÍ¾ ½¸ ¯½½À 
¼³ÄÀ½¸²ÀÇ »³º ´º³ π¯ÇÀÄ 0,10m π¯¾É ³πÌ ³ÇÄ°Ä (Α.Τ 2.2.60). ¡¯¾É ³πÌ Ä¸¾ ¯½½À 
¹³ ÄÀπÀ¹¸Ä¸¹ÀÍ¾ ÄÀÍ³¼³ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 9Χ12Χ19 (Α.Τ 2.2.59)  Ä³ ÀπÀ²³ ¹³ 
»³¼Çφ¹ÀÍ¾ ¸π²Ã¸Ä ³πÌ ¯½½À. £Ä¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ¹³ ´²¾¸º ¸π²ÇÉÃ¸ ½¸ πÃÀÊÌ¾Ä³ 
¸»Ã»³φ±Ä »³º 0,20m πÃº¾ Ä¸¾ Ä¸¼º»± ÃÄ¯¹½¸ ¹³ ÄÀπÀ¹¸Ä¸¹¸² ¸¾·¸º»Äº»Ì π¼°´½³ 
ÇπÌ´¸º³Ä Ì·¸ÇÃ¸Ä »³¼É·²É¾ (Α.Τ 2.2.44). � Ä¸¼º»± ¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀÇ Ç¯¾·³»³ π¯¾Ä³ 
¹³ ³πÀ»³¹²ÃÄ³Ä³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ πÃÌÄ¸Ã¸ »³Ä¯ÃÄ³Ã± Ä¸Ä. 
 �πÀÇ ¸ ¸»Ã»³φ± Ä°½¾¸º ·ÃÌ½À (£Ç°·ºÀ �-1 ¼¸πÄÀ½°Ã¸º³ ¤6)  ¹³ 
ÄÀπÀ¹¸Ä¸¹ÀÍ¾ ·ÇÀ φÃ¸¯Äº³ ¸»³Ä°ÃÉ¹¸¾ ÄÀÇ ·ÃÌ½ÀÇ »³º Ä³ »³¼Î·º³ ¹³ À·¸ÍÀÇ¾ 
¸¾ÄÌÄ Ä¸ÃÃ¯ÃÉ¾ ´³¼³³¾ºÃ½°¾É¾ Ãº·¸ÃÀÃÉ¼¸¾Î¾ 4’’(Α.Τ 2.2.50 (ÃÄºÄ ÄÃ¸²Ä ³πÌ 
³ÇÄ°Ä ¹³ π¸Ã¯ÃÀÇ¾ Ä³ π³ÃÀÇº»¯ »³¼Î·º³ »³º ¸ Ä°Ä³ÃÄ¸ ¹³ ¸²¾³º ¸φ¸·Ãº»± ´º³ 
¸¾·¸ÇÌ½¸¾¸ »¯¼ÇÈ¸ ³π³ºÄ±Ã¸É¾)¸´»º³ÉÄºÃ½°¾É¾  Ã¸ Ã»ÇÃÌ·¸½¯ C20/25 ´º³ 
½¸Ç³¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ (£Ç°·ºÀ �-2). 
 �º³ Ä¸¾ Ì·¸ÇÃ¸ ÄÉ¾ π³ÃÀÇº»Î¾ »³¼É·²É¾ ¸π² ÄÉ¾ Çπ³ÃÇÌ¾ÄÉ¾ π¼³»Î¾ 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ πÀÇ ·¸¾ ¹³ ³¾³»³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄÀÍ¾ ¹³ ´²¾ÀÇ¾ ÄÀ½°Ä ¸π² 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ. £Ç´»¸»Ãº½°¾³, ¹³ ´²¾ÀÇ¾ ·ºπ¼°Ä/¸»³Ä°ÃÉ¹¸¾ ³Ã½À»Àπ°Ä Ã¸ Ì¼À ÄÀ 
π¯ÇÀÄ ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ,  ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ £Ç°·ºÀ �-2 (¼¸πÄÀ½°Ã¸º¸Ä ¤-8, ¤-9, ¤-
10 »³º ¤-11) ¸π² ÄÉ¾ Çπ³ÃÇÌ¾ÄÉ¾ π¼³»Î¾, πÃÀÃ¸»Äº»± »³¹³²Ã¸Ã¸/³πÀ¿±¼ÉÃ¸ 
ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, Ç¸ºÃÉ¾³»Äº»± ¸»Ã»³φ±/¸»³¯¹Ç¾Ã¸ ÄÉ¾ Ç³¾·¯»É¾, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ 
Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾É¾ 4’’, (Α.Τ 2.2.49) ´º³ À·¸ÍÃ¸ºÄ ¤8,¤9 »³º ¤10 »³º (Α.Τ 2.2.48) ´º³ 
Ì·¸ÇÃ¸ ¤11. £Ä¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ¹³ ´²¾¸º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ¯½½ÀÇ ½°ÇÃº Ä¸¾ »¯¼ÇÈ¸ ÄÉ¾ 
Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾É¾, Ã»ÇÃÀ·°Ä¸Ã¸ ÄÉ¾ Ç³¾·¯»É¾ ½¸ Ã»ÇÃÌ·¸½³ ·³π°·É¾ 
³¸ÃÀ·ÃÀ½²É¾ (Α.Τ 1.2.7) »³º ·º³½ÌÃφÉÃ¸ ³Ã½Î¾ ÃÇÃÄÀ¼±Ä/π¼±ÃÉÃ¸ ½¸ Ç¼º»Ì 
π¼±ÃÉÃ¸Ä ³Ã½Î¾ (Α.Τ 1.2.8). �πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ÌÄº ÃÄºÄ ·ºπ¼°Ä ³Ã½À»Àπ°Ä 
ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ ¸ ½º³ ¸¿ ³ÇÄÎ¾ ¹³ ´²¾¸º »³Ä¯ ½±»ÀÄ Çπ¯ÃÇÀ¾ÄÀÄ ³Ã½ÀÍ. 
 �πºπ¼°À¾ ´º³ ÄºÄ À·¸ÍÃ¸ºÄ ÄÉ¾ π³ÃÀÇº»Î¾ »³¼É·²É¾ ¸π² ·³π°·É¾ πÀÇ 
»³¹³ºÃ°¹¸»³¾, ½¸Ä¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ³π³Ã³²Ä¸ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ¹¸½¸¼²ÉÃ¸Ä »³º  
»³Ä³Ã»¸Ç± ÃÄÃÎÃ¸É¾ ½¸ ·¯¾¸º³ ¹Ã³ÇÃÄ¯ Ç¼º»¯ ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ »³Ä¸´ÀÃ²³Ä �4 
(ΑΤ.1.1.5 ¼³» 1.1.6)  ¹³ ³¾ÀºÇ¹ÀÍ¾ ¸» ¾°ÀÇ Ç¯¾·³»¸Ä ¸π² ÄÀÇ Ç¼º»ÀÍ �4 ´º³ Ä¸¾ 
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·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ÄÉ¾ ´³¼³³¾ºÃ½°¾É¾ Ãº·¸ÃÀÃÉ¼¸¾Î¾ 4’’. £Ä¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ¹³ ´²¾¸º »¯¼ÇÈ¸ 
ÄÉ¾ Ç³¾·¯»É¾ ½¸ Ã»ÇÃÌ·¸½³ C20/25 »³º π¯¾É ³πÌ ³ÇÄÌ  ¹³ ·º³ÃÄÃÉ¹¸² Ç¯ÃÄ¸Ä 
Ã»¯φ¸Ä ´º³ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÉ¾ ¾°É¾ ·³π°·É¾ ³¸ÃÀ·ÃÀ½²É¾. 
 £ÄÀ Ä°¼ÀÄ »¯¹¸ Ì·¸ÇÃ¸Ä, ¹³ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄÀÍ¾ φÃ¸¯Äº³ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 
80Χ80cm, ÃÄ³ ÀπÀ²³ ¹³ ´²¾À¾Ä³º Àº ·º³»¼³·ÎÃ¸ºÄ ÄÉ¾ »³¼É·²É¾  (³πÀ·¸½ºÎ¾À¾Ä³º 
½¸ Ä³ Äº½À¼Ì´º³  Ã»ÇÃÀ·°Ä¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÉ¾) ½¸ »³¼Í½½³Ä³ ³³Ã°ÉÄ 
ÄÍπÀÇ(Α.Τ 2.2.61). ¡Ãº¾  Ä¸¾ ¸²ÃÀ·À ÄÉ¾ π³ÃÀÇº»Î¾ »³¼É·²É¾ ÃÄÀÇÄ ¸¼¸»ÄÃº»ÀÍÄ 
π²¾³»¸Ä ÄÉ¾ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÉ¾ ¹³ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄÀÍ¾ π³ÃÌ½Àº³ φÃ¸¯Äº³ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 
80Χ80cm »³º »³¼Í½½³Ä³ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ (Α.Τ 2.2.61).  
 

�2.6 �§����£ ¡�¢ Χ��Ω� ���Ω��Ω� £¤ ¥£ ¡�����£ ¡§ (1 ¸ÉÄ 
7). 

� »³Ä³Ã»¸Ç± ´º³ Ä¸ ÃÄ±Ãº¿¸ ÄÉ¾ πº¾¯»É¾ »³º ÄÉ¾ πÃº·Ñ¾ 
³ºÀ½¸Ç³¾º»ÀÐ ÄÐπÀÇ (Α.Τ 2.2.13) ÄÉ¾ ¸¼¸»ÄÃº»Ñ¾ π³ÃÀÇÑ¾ πÀÇ ³¾³ÇÉÃÀÐ¾ 
³πÏ ³ÇÄÀÐÄ »³º ³φÀÃÀÐ¾: 
1.¸¼¸»ÄÃº»± ½À¾¯·³ Ç·Ã³Ç¼º»±Ä ºÃÇÐÀÄ 85kVA,  
2.¸¼¸»ÄÃº»± ½À¾¯·³ ÈÇ»Äº»ÀÐ Ç´ÃÀÐ 4kVA,  
3.¸¼¸»ÄÃº»± ½À¾¯·³ airconditioning 65kVA »³º 
4.ÃÇÃ»¸Ç± ¸»»²¾¸Ã¸Ä (½¸Ä³¼¼¯»Ä¸Ä ÃÇÇ¾ÏÄ¸Ä³Ä 40kVA). 
¹³ ´²¾¸º π¯¾É Ã¸ ½¸Ä³¼¼º»°Ä »³Ä³Ã»¸Ç°Ä πÀÇ ¹³ »³¹ÀÃºÃÄÀÐ¾ ½¸Ä¯ ³πÏ 
πÃÏÄ³Ã¸ ÄÀÇ ³¾³·ÏÇÀÇ, ³¾¯¼À´³ ½¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÀÇ »¯¹¸ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ, Ã¸ 
ÃÇ¾¸Ã´³Ã²³ ½¸ Ä¸¾ ¸π²³¼¸È¸ »³º Ä¸ �À¾¯·³. � ³¾ÉÄ°ÃÉ πÃÏÄ³Ã¸ ·¸¾ 
³πÀ·¸½ºÑ¾¸Ä³º »³¹ÑÄ ÄÀ »ÏÃÄÀÄ ³ÇÄ±Ä π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ³¾¸´½°¾À ÃÄºÄ Äº½°Ä 
ÄÀÇ ¤º½À¼À´²ÀÇ. � »³Ä³Ã»¸Ç± »³º ³πÀ·¸½²ÉÃ¸ ÄÉ¾ »³Ä³Ã»¸ÇÑ¾ ¹³ ´²¾¸º 
ÃÐ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ �¤ 1.3.1. 

¤³ π³ÃÀÇº»¯ »³¼Ñ·º³ ÄÉ¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ π³ÃÀÇÑ¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º 
ÃÄ³ Äº½À¼Ï´º³ A.T 2.2.8 ¼³» Α.Τ 2.2.9, ¸νώ Àº À·¸ÐÃ¸ºÄ ³ÇÄÑ¾ ³πÏ ÄÀÇÄ 
π²¾³»¸Ä ·º³¾À½±Ä ½°ÇÃº ÄÀÇÄ Ã¸Ç½³ÄÀ·ÏÄ¸Ä ¹³ ´²¾¸º ½°Ã³ Ã¸ ´³¼³³¾ºÃ½°¾¸Ä 
Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾¸Ä 3’’ins (Α.Τ 2.2.46).  

 

  � ¯φº¿¸ ÃÄÀ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§1,(Α.Τ 2.2.16) ¹³ ´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/25kA (Α.Τ 2.2.28) »³º 
Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³π³´É´ÀÍÄ »ÃÀÇÃÄº»Î¾ Çπ¸ÃÄ¯Ã¸É¾ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
¤1+¤2(L1, L2, L3 »³º ÄÀÇ ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ � ½¸ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ PE) (Α.Τ 2.2.55) ¼³» (Α.Τ 
2.2.56).(σχέ·»ο Η-4). 

  � ¯φº¿¸ ÃÄÀ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§2,(Α.Τ 2.2.16)  ¹³ ´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/25kA (Α.Τ 2.2.28) »³º 
Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³π³´É´ÀÍÄ »ÃÀÇÃÄº»Î¾ Çπ¸ÃÄ¯Ã¸É¾ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
¤1+¤2(L1, L2, L3 »³º ÄÀÇ ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ � ½¸ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ PE) (Α.Τ 2.2.55) ¼³» (Α.Τ 
2.2.56).(σχέ·»ο Η-5). 

  � ¯φº¿¸ ÃÄÀ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§3,(Α.Τ 2.2.16)  ¹³ ´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=63�/25kA (Α.Τ 2.2.27) »³º 
Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³π³´É´ÀÍÄ »ÃÀÇÃÄº»Î¾ Çπ¸ÃÄ¯Ã¸É¾ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
¤1+¤2(L1, L2, L3 »³º ÄÀÇ ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ � ½¸ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ PE)(Α.Τ 2.2.55) ¼³» (Α.Τ 
2.2.56).(σχέ·»ο Η-6). 
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  � ¯φº¿¸ ÃÄÀ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§4, (Α.Τ 2.2.15) ¹³ ´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=63�/25kA (Α.Τ 2.2.29) »³º 
Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³π³´É´ÀÍÄ »ÃÀÇÃÄº»Î¾ Çπ¸ÃÄ¯Ã¸É¾ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
¤1+¤2(L1, L2, L3 »³º ÄÀÇ ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ � ½¸ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ PE)(Α.Τ 2.2.55) ¼³» (Α.Τ 
2.2.56).(σχέ·»ο Η-7). 

  � ¯φº¿¸ ÃÄÀ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§5, (Α.Τ 2.2.15) ¹³ ´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì  
·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/25kA (Α.Τ 2.2.29) »³º 
Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³π³´É´ÀÍÄ »ÃÀÇÃÄº»Î¾ Çπ¸ÃÄ¯Ã¸É¾ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
¤1+¤2(L1, L2, L3 »³º ÄÀÇ ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ � ½¸ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ PE)(Α.Τ 2.2.55) ¼³» (Α.Τ 
2.2.56(σχέ·»ο Η-8). 

  � ¯φº¿¸ ÃÄÀ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§6, (Α.Τ 2.2.15) ¹³ ´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/25kA (Α.Τ 2.2.29) »³º 
Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³π³´É´ÀÍÄ »ÃÀÇÃÄº»Î¾ Çπ¸ÃÄ¯Ã¸É¾ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
¤1+¤2(L1, L2, L3 »³º ÄÀÇ ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ � ½¸ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ PE)(Α.Τ 2.2.55) ¼³» (Α.Τ 
2.2.56(σχέ·»ο Η-9). 

  � ¯φº¿¸ ÃÄÀ π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ¡§7, (Α.Τ 2.2.15)  ¹³ ´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì 
·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (4¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/25kA (Α.Τ 2.2.29) »³º 
Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³π³´É´ÀÍÄ »ÃÀÇÃÄº»Î¾ Çπ¸ÃÄ¯Ã¸É¾ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
¤1+¤2(L1, L2, L3 »³º ÄÀÇ ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ � ½¸ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ PE)(Α.Τ 2.2.55) ¼³» (Α.Τ 
2.2.56(σχέ·»ο Η-10). 

 

 

�2.7 ���ΧΩ¢�£��£ �¥��Ω��¤Ω� �¡  ¡�����£ £¤���£¤¢Ω� 1 
°ÉÄ 7. 
 

 �¸¾º»¯ ¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¼À´º»± ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ πÀÇ ³φÀÃ¯ ÄÀ¾ φÉÄºÃ½Ì »³º ÄÀÇÄ 
Ã¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä ³¾¯ ÃÄ°´³ÃÄÃÀ π¸Ãº¼³½³¯¾¸º: 

1.�ÍÀ »Ç»¼Î½³Ä³ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ, ³¾¯ ÄÃ²³ φÉÄºÃÄº»¯ ÃÎ½³Ä³ 
(Α.Τ 2.2.38),½¸ »³¼Î·ºÀ 3X1.5mm2 (Α.Τ 2.2.6). � Ì·¸ÇÃ¸ ÄÀÇ  ¹³ ´²¾¸º Ã¸ ÃÇ¯Ã³ 
»³¼É·²É¾ ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À °¼³Ã½³ DKP 10Χ5mm Ä¸Ä ÀπÀ²³Ä, ¸ ÃÄ±Ãº¿¸ Ä¸Ä ¹³ 
´²¾¸º ¸π² Ä¸Ä ½¸Ä³¼¼º»±Ä ÃÄ°´¸Ä ½¸ ¾Ä²·¸Ä(Α.Τ 2.2.2).�πÀÇ ³π³ºÄ¸²Ä³º ·º³»¼¯·ÉÃ¸ 
ÄÀÇ »³¼É·²ÀÇ, ³ÇÄ± ¹³ ´²¾¸Ä³º ½°Ã³ Ã¸ »ÀÇÄº¯ ·º³»¼¯·ÉÃ¸Ä (Α.Τ 2.2.1).  � 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³ ÄÉ¾ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¹³ ´²¾¸Ä³º ³πÌ ·º³»ÌπÄ¸ ³π¼Ì ½À¾ÀπÀ¼º»Ì ÄÍπÀÇ 
�À½ºÄ³Ä°Ã (Α.Τ 2.2.11) »³º ¸ ¹°Ã¸ ÄÌÃÀ ÄÀÇ ·º³»ÌπÄ¸ ÌÃÀ »³º ÄÉ¾ φÉÄºÃÄº»Î¾ 
ÃÉ½¯ÄÉ¾ ÀÃ²·¸Ä³º ÃÄÀ σχέ·»ο Η-1. 

2. �ÍÀ »Ç»¼Î½³Ä³ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ, °¾³ ³¾¯ πÃÀ³À¼°³ (Α.Τ 2.2.54) 
½¸ »³¼Î·ºÀ ÄÃÀφÀ·ÀÃ²³Ä 3X1.5mm2 (Α.Τ 2.2.6). � Ì·¸ÇÃ¸ ÄÀÇ  ¹³ ´²¾¸ºÄ ¸π² 
ÃÇ¯Ã³ »³¼É·²É¾ ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À °¼³Ã½³ DKP 10Χ5mm Ä¸Ä ÀπÀ²³Ä, ¸ ÃÄ±Ãº¿¸ 
Ä¸Ä ¹³ ´²¾¸º ¸π² Ä¸Ä ½¸Ä³¼¼º»±Ä ÃÄ°´¸Ä ½¸ ¾Ä²·¸Ä (Α.Τ 2.2.2). �πÀÇ ³π³ºÄ¸²Ä³º 
·º³»¼¯·ÉÃ¸ ÄÀÇ »³¼É·²ÀÇ, ³ÇÄ± ¹³ ´²¾¸Ä³º ½°Ã³ Ã¸ »ÀÇÄº¯ ·º³»¼¯·ÉÃ¸Ä (Α.Τ 
2.2.1. � ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ ÄÀÇÄ ¹³ ´²¾¸Ä³º ³πÌ ·º³»ÌπÄ¸ ³π¼Ì ½À¾ÀπÀ¼º»Ì ÄÍπÀÇ 
�À½ºÄ³Ä°Ã (Α.Τ 2.2.11) »³º ¸ ¹°Ã¸ ÄÌÃÀ ÄÀÇ ·º³»ÌπÄ¸ ÌÃÀ »³º ÄÉ¾ φÉÄºÃÄº»Î¾ 
ÃÉ½¯ÄÉ¾ ÀÃ²·¸Ä³º ÃÄÀ σχέ·»ο Η-1. 

3. �Í»¼É½³ φÉÄºÃ½ÀÍ φ³¾ÀÍ ¸½πÀ·²É¾ (Α.Τ 2.2.53) ½¸ °¼¸´ÇÀ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ³πÌ φÉÄÀ»ÍÄÄ³ÃÀ (Α.Τ 2.2.51).  
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4.¤Ã²³ »Ç»¼Î½³Ä³ πÃº·Î¾ ½¸ »³¼Î·ºÀ ÄÃÀφÀ·ÀÃ²³Ä 3X2.5mm2(Α.Τ 
2.2.7) »³º Ã¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä ÀÃ³ÄÀ² π¼±Ã¸ºÄ SCHUKO (Α.Τ 2.2.12) »³º Ã¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä 
π²¾³»³ SCHUKO(Α.Τ 2.2.22) ·ºπÀ¼º»ÌÄ »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ Ã¸ 
¸¼¸»ÄÃº»Ì π²¾³»³. 

5. �Í»¼É½³ ´º³ ÄÃºφ³Ãº»± π³ÃÀÇ± ½¸ »³¼Î·ºÀ ÄÃÀφÀ·ÀÃ²³Ä  5X1.5mm2 
»³º ÄÃºφ³Ãº»Ì Ã¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸ 16� (Α.Τ 2.2.13). 

 

 

 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¡§ 1 ¹³ ´²¾¸º ¸ ³¾³ÇÑÃ¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸¿±Ä ¸¼¸»ÄÃº»Ñ¾ π³ÃÀÇÑ¾: 
  1.¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 85KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=125�/25kA(Α.Τ 2.2.24). 
  2. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 65KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=100�/26kA(Α.Τ 2.2.23). 
  3. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 40KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=50�/18kA(Α.Τ 2.2.26).  

  4. ¡³ÃÀÇ± ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=32�/18kA(Α.Τ 2.2.27). 
  5. ¡³ÃÀÇ± ´º³ ÇπÀπ²¾³»³ ¥/¡ 1.1(Α.Τ 2.2.14) ´º³ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸ 
¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ-¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ »³º »Ç»¼Î½³Ä³ πÃº·Î¾ 230V/50Hz. � ¯φº¿¸  ¹³ 
´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 4Χ40� (Α.Τ 2.2.35), ³Ãφ¯¼¸º¸Ä ÃÇ¾Ä¸»Äº»°Ä 
ÄÍπÀÇ EZ-SIEMENS 3Χ35� (Α.Τ 2.2.30) Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ·º³φÇ´±Ä °¾Ä³Ã¸Ä 
(��� TypeA) 4Χ40�/30mA  (Α.Τ 2.2.18) »³º ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä. (Α.Τ 
2.2.36)(σχέ·»ο Η-4). 

 

 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¥/¡ 1.1 ¹³ ´²¾¸º ¸ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÏÄ¸Ã¸: 
  1. �ÍÀ ¿¸ÇÉÃºÃÄÎ¾ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A (Α.Τ 2.2.31)  
  2. �ÇÀ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ (πÃÀ³À¼¸²Ä) ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A (Α.Τ 2.2.31)  
  3. �Í»¼É½³ φÉÄºÃ½ÀÍ φ³¾ÀÍ ¸½πÀ·²É¾ ½¸ ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ  ·º³»ÌπÄ¸ 
10A (Α.Τ 2.2.31)  
  4. ¤Ã¸²Ä ´Ã³½½°Ä πÃº·Î¾ ½¸ Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25�(Α.Τ 2.2.20) »³º 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25�(Α.Τ 2.2.32)  
  5. �Í»¼É½³ ÄÃºφ³Ãº»±Ä π³ÃÀÇ±Ä ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 16A(Α.Τ 
2.2.21) »³º ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ ÄÃºπÀ¼º»Ì16A. (Α.Τ 2.2.34)(σχέ·»ο Η-11). 

 

 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¡§ 2 ¹³ ´²¾¸º ¸ ³¾³ÇÑÃ¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸¿±Ä ¸¼¸»ÄÃº»Ñ¾ π³ÃÀÇÑ¾: 
  1. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 85KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=125�/25kA(Α.Τ 2.2.24). 
  2. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 65KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=100�/25kA(Α.Τ 2.2.23). 
  3. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 40KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=50�/18kA(Α.Τ 2.2.26).  
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  4. ¡³ÃÀÇ± ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=32�/18kA(Α.Τ 2.2.27). 
  5. ¡³ÃÀÇ± ´º³ ÇπÀπ²¾³»³ ¥/¡ 1.1 (Α.Τ 2.2.14)  ´º³ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸ 
¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ-¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ »³º »Ç»¼Î½³Ä³ πÃº·Î¾ 230V/50Hz.� ¯φº¿¸  ¹³ 
´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 4Χ40� (Α.Τ 2.2.35), ³Ãφ¯¼¸º¸Ä ÃÇ¾Ä¸»Äº»°Ä 
ÄÍπÀÇ EZ-SIEMENS 3Χ35� (Α.Τ 2.2.30) Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ·º³φÇ´±Ä °¾Ä³Ã¸Ä 
(��� TypeA) 4Χ40�/30mA  (Α.Τ 2.2.18) »³º ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä. (Α.Τ 
2.2.36)(σχέ·»ο Η-5). 

 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¥/¡ 2.1 ¹³ ´²¾¸º ¸ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÏÄ¸Ã¸: 
  1. �ÍÀ ¿¸ÇÉÃºÃÄÎ¾ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A (Α.Τ 2.2.31)  
  2. �ÇÀ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ (πÃÀ³À¼¸²Ä) ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A (Α.Τ 2.2.31)  
  3. �Í»¼É½³ φÉÄºÃ½ÀÍ φ³¾ÀÍ ¸½πÀ·²É¾ ½¸ ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ  ·º³»ÌπÄ¸ 
10A (Α.Τ 2.2.31)  
  4. ¤Ã¸²Ä ´Ã³½½°Ä πÃº·Î¾ ½¸ Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.20)  »³º 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.32)  
  5. �Í»¼É½³ ÄÃºφ³Ãº»±Ä π³ÃÀÇ±Ä ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 16A(Α.Τ 
2.2.21)  »³º ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ ÄÃºπÀ¼º»Ì 16A. (Α.Τ 2.2.34) (σχέ·»ο Η-12). 

 

 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¡§ 3 ¹³ ´²¾¸º ¸ ³¾³ÇÑÃ¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸¿±Ä ¸¼¸»ÄÃº»Ñ¾ π³ÃÀÇÑ¾: 
  1. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 85KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=125�/25kA(Α.Τ 2.2.24). 
  2. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 65KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=100�/25kA(Α.Τ 2.2.23). 
  3. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 40KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=50�/18kA(Α.Τ 2.2.26).  

  4. ¡³ÃÀÇ± ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=32�/18kA(Α.Τ 2.2.27). 
  5. ¡³ÃÀÇ± ´º³ ÇπÀπ²¾³»³ ¥/¡ 1.1 (Α.Τ 2.2.14)  ´º³ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸ 
¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ-¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ »³º »Ç»¼Î½³Ä³ πÃº·Î¾ 230V/50Hz.� ¯φº¿¸  ¹³ 
´²¾¸º ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 4Χ40� (Α.Τ 2.2.35), ³Ãφ¯¼¸º¸Ä ÃÇ¾Ä¸»Äº»°Ä 
ÄÍπÀÇ EZ-SIEMENS 3Χ35� (Α.Τ 2.2.30) Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ·º³φÇ´±Ä °¾Ä³Ã¸Ä 
(��� TypeA) 4Χ40�/30mA  (Α.Τ 2.2.18) »³º ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä. (Α.Τ 
2.2.36)(σχέ·»ο Η-6). 

 

 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¥/¡ 3.1 ¹³ ´²¾¸º ¸ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÏÄ¸Ã¸: 
  1. �ÍÀ ¿¸ÇÉÃºÃÄÎ¾ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A(Α.Τ 2.2.31)  
  2. �ÇÀ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ (πÃÀ³À¼¸²Ä) ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A(Α.Τ 2.2.31)  
  3. �Í»¼É½³ φÉÄºÃ½ÀÍ φ³¾ÀÍ ¸½πÀ·²É¾ ½¸ ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ  ·º³»ÌπÄ¸ 
10A(Α.Τ 2.2.31)  
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  4. ¤Ã¸²Ä ´Ã³½½°Ä πÃº·Î¾ ½¸ Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.20)  »³º 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.32)  
  5. �Í»¼É½³ ÄÃºφ³Ãº»±Ä π³ÃÀÇ±Ä ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 16A (Α.Τ 
2.2.21)  »³º ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÄÃºπÀ¼º»Ì 16A. (Α.Τ 2.2.34)(σχέ·»ο Η-13). 

 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¡§ 4 ¹³ ´²¾¸º ¸ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÏÄ¸Ã¸:    

  1. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 40KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=50�/18kA (Α.Τ 2.2.26).  

  2. ¡³ÃÀÇ± ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=32�/18kA (Α.Τ 2.2.27). 
  3.¡³ÃÀÇ± ÇπÀ·Ç´ÀÍ ´º³ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ-¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ 
φÉÄºÃ½ÀÍ »³º »Ç»¼Î½³Ä³ πÃº·Î¾ 230V/50Hz. � ¯φº¿¸ ÄÀÇ ÇπÀ·Ç´ÀÍ ¹³ ´²¾¸º ½¸ 
Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 4Χ40� (Α.Τ 2.2.35), ³Ãφ¯¼¸º¸Ä ÃÇ¾Ä¸»Äº»°Ä ÄÍπÀÇ EZ-

SIEMENS 3Χ35� (Α.Τ 2.2.30) Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ·º³φÇ´±Ä °¾Ä³Ã¸Ä (��� 
TypeA) 4Χ40�/30mA  (Α.Τ 2.2.18) »³º ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä. (Α.Τ 2.2.36)(σχέ·»ο Η-

7). 

  ¤³ »Ç»¼Ñ½³Ä³ ÄÀÇ ÇπÀ·Ç´ÀÐ ¸²¾³º: 
 

1. �ÍÀ ¿¸ÇÉÃºÃÄÎ¾ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A.(Α.Τ 2.2.31)  

  2. �ÇÀ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ (πÃÀ³À¼¸²Ä) ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A.(Α.Τ 2.2.31)  
  3. �Í»¼É½³ φÉÄºÃ½ÀÍ φ³¾ÀÍ ¸½πÀ·²É¾½¸ ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ  ·º³»ÌπÄ¸ 
10A. (Α.Τ 2.2.31)  
  4.¤Ã¸²Ä ´Ã³½½°Ä πÃº·Î¾ ½¸ Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.20)  »³º 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.32)  
  5. �Í»¼É½³ ÄÃºφ³Ãº»±Ä π³ÃÀÇ±Ä ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 16A(Α.Τ 
2.2.21)  »³º ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ ÄÃºπÀ¼º»Ì 16A. (Α.Τ 2.2.34). 
 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¡§ 5 ¹³ ´²¾¸º ¸ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÏÄ¸Ã¸: 
 1. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 40KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=50�/18kA (Α.Τ 2.2.26).  

  2. ¡³ÃÀÇ± ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=32�/18kA (Α.Τ 2.2.27). 
  3.¡³ÃÀÇ± ÇπÀ·Ç´ÀÍ ´º³ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ-¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ 
φÉÄºÃ½ÀÍ »³º »Ç»¼Î½³Ä³ πÃº·Î¾ 230V/50Hz. � ¯φº¿¸ ÄÀÇ ÇπÀ·Ç´ÀÍ ¹³ ´²¾¸º ½¸ 
Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 4Χ40� (Α.Τ 2.2.35), ³Ãφ¯¼¸º¸Ä ÃÇ¾Ä¸»Äº»°Ä ÄÍπÀÇ EZ-

SIEMENS 3Χ35� (Α.Τ 2.2.30) Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ·º³φÇ´±Ä °¾Ä³Ã¸Ä (��� 
TypeA) 4Χ40�/30mA  (Α.Τ 2.2.18) »³º ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä. (Α.Τ 2.2.36)(σχέ·»ο Η-

8). 

  ¤³ »Ç»¼Ñ½³Ä³ ÄÀÇ ÇπÀ·Ç´ÀÐ ¸²¾³º: 
 

1. �ÍÀ ¿¸ÇÉÃºÃÄÎ¾ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A.(Α.Τ 2.2.31)  

  2. �ÇÀ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ (πÃÀ³À¼¸²Ä) ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A.(Α.Τ 2.2.31)  
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  3. �Í»¼É½³ φÉÄºÃ½ÀÍ φ³¾ÀÍ ¸½πÀ·²É¾ ½¸ ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ  ·º³»ÌπÄ¸ 
10A. (Α.Τ 2.2.31)  
  4.¤Ã¸²Ä ´Ã³½½°Ä πÃº·Î¾ ½¸ Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.20)  »³º 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.32)  
  5. �Í»¼É½³ ÄÃºφ³Ãº»±Ä π³ÃÀÇ±Ä ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 16A (Α.Τ 
2.2.21)  »³º ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ ÄÃºπÀ¼º»Ì 16A. (Α.Τ 2.2.34). 
 

 

 

 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¡§ 6 ¹³ ´²¾¸º ¸ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÏÄ¸Ã¸: 
 1. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 40KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=50�/18kA (Α.Τ 2.2.26).  

  2. ¡³ÃÀÇ± ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=32�/18kA (Α.Τ 2.2.27). 
  3. ¡³ÃÀÇ± ÇπÀ·Ç´ÀÍ ´º³ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ-¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ 
φÉÄºÃ½ÀÍ »³º »Ç»¼Î½³Ä³ πÃº·Î¾ 230V/50Hz. � ¯φº¿¸ ÄÀÇ ÇπÀ·Ç´ÀÍ ¹³ ´²¾¸º ½¸ 
Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 4Χ40� (Α.Τ 2.2.35), ³Ãφ¯¼¸º¸Ä ÃÇ¾Ä¸»Äº»°Ä ÄÍπÀÇ EZ-

SIEMENS 3Χ35� (Α.Τ 2.2.30) Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ·º³φÇ´±Ä °¾Ä³Ã¸Ä (��� 
TypeA) 4Χ40�/30mA  (Α.Τ 2.2.18) »³º ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä. (Α.Τ 2.2.36)(σχέ·»ο Η-

9). 

  ¤³ »Ç»¼Ñ½³Ä³ ÄÀÇ ÇπÀ·Ç´ÀÐ ¸²¾³º: 
 

1.�ÍÀ ¿¸ÇÉÃºÃÄÎ¾ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A.(Α.Τ 2.2.31)  

  2.�ÇÀ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ (πÃÀ³À¼¸²Ä) ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A.(Α.Τ 2.2.31)  
  3. �Í»¼É½³ φÉÄºÃ½ÀÍ φ³¾ÀÍ ¸½πÀ·²É¾ ½¸ ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ  ·º³»ÌπÄ¸ 
10A. (Α.Τ 2.2.31)  
  4.¤Ã¸²Ä ´Ã³½½°Ä πÃº·Î¾ ½¸ Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.20)  »³º 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.32)  
  5. �Í»¼É½³ ÄÃºφ³Ãº»±Ä π³ÃÀÇ±Ä ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 16A(Α.Τ 
2.2.21)  »³º ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ ÄÃºπÀ¼º»Ì 16A. (Α.Τ 2.2.34). 
 

�πÏ ÄÀ π²¾³»³ ¡§ 7 ¹³ ´²¾¸º ¸ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÏÄ¸Ã¸: 
 1. ¡³ÃÀÇ± ´º³ »¯¼ÇÈ¸ φÀÃÄ²ÀÇ 40KVA ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=50�/18kA (Α.Τ 2.2.26).  

  2. ¡³ÃÀÇ± ½¸ ÄÃºπÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä (3¢), »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  
In=32�/18kA (Α.Τ 2.2.27). 

  3. ¡³ÃÀÇ± ÇπÀ·Ç´ÀÍ ´º³ ¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ-¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ 
φÉÄºÃ½ÀÍ »³º »Ç»¼Î½³Ä³ πÃº·Î¾ 230V/50Hz. � ¯φº¿¸ ÄÀÇ ÇπÀ·Ç´ÀÍ ¹³ ´²¾¸º ½¸ 
Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 4Χ40� (Α.Τ 2.2.35), ³Ãφ¯¼¸º¸Ä ÃÇ¾Ä¸»Äº»°Ä ÄÍπÀÇ EZ-

SIEMENS 3Χ35� (Α.Τ 2.2.30) Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì ·º³»ÌπÄ¸ ·º³φÇ´±Ä °¾Ä³Ã¸Ä (��� 
TypeA) 4Χ40�/30mA  (Α.Τ 2.2.18) »³º ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä. (Α.Τ 2.2.36)(σχέ·»ο Η-

9). 

  ¤³ »Ç»¼Ñ½³Ä³ ÄÀÇ ÇπÀ·Ç´ÀÐ ¸²¾³º: 
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1. �ÍÀ ¿¸ÇÉÃºÃÄÎ¾ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸ÃÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A.(Α.Τ 2.2.31)  

  2. �ÇÀ »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ φÉÄºÃ½ÀÍ (πÃÀ³À¼¸²Ä) ½¸ 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 10A.(Α.Τ 2.2.31)  
  3. �Í»¼É½³ φÉÄºÃ½ÀÍ φ³¾ÀÍ ¸½πÀ·²É¾ ½¸ ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ  ·º³»ÌπÄ¸ 
10A. (Α.Τ 2.2.31)  
  4.¤Ã¸²Ä ´Ã³½½°Ä πÃº·Î¾ ½¸ Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.20)  »³º 
½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÇÄ  ·º³»ÌπÄ¸Ä 16A-25� (Α.Τ 2.2.32)  
  5. �Í»¼É½³ ÄÃºφ³Ãº»±Ä π³ÃÀÇ±Ä ½¸ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì Ã³´À·º³»ÌπÄ¸ 16A(Α.Τ 
2.2.21)  »³º ½º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀ ÄÃºπÀ¼º»Ì 16A.(Α.Τ 2.2.34). 
 

 �2.8 � �¡�£ �¢��£��£ 

 
¡°Ã³¾ ÄÉ¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ ¸Ã´³ÃºÎ¾, πÃÀ³¼°π¸Ä³º ¸ ¸π°»Ä³Ã¸ ÄÀÇ ·³π°·ÀÇ � 
³¾³ÄÀ¼º»¯ ÄÀÇ Çπ¯ÃÇÀ¾ÄÀÄ ½¸Ä³¼¼º»ÀÍ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ ³¸ÃÀÃ»³φÎ¾  »³Ä¯ ½²³ Ã¸ºÃ¯ 
π¼³»Î¾ ·³π°·É¾ ³¸ÃÀ·ÃÀ½²É¾ π¼¯ÄÀÇÄ 5,50m. �º³ ÄÀ ¼Ì´À ³ÇÄÌ ³π³ºÄ¸²Ä³º 
³πÀ¿±¼ÉÃ¸, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ¸π³¾³ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÃºÎ¾ φÉÄºÃÄº»Î¾ ÃÉ½¯ÄÉ¾ 
ÄÃÀÇÀ·ÃÌ½ÀÇ ÃÄ¸¾ ¸π°»Ä³Ã¸ ÄÀÇ ¾°ÀÇ ·³π°·ÀÇ (Α.Τ 2.2.57). 

 
�3  ��¤���¢�¥���� ¡¢ £¤�£�� 

 
�3.1 ��Ω¤�¢��  £�¡ 
 

� π³ÃÀÍÃ³ Ä¸Ç¾º»± π¸Ãº´Ã³φ± ³φÀÃ¯ ÃÄ¸¾ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä 
πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ÃÄ³ ¾°³ »Ä²Ãº³. �³ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸² £ÍÃÄ¸½³ �¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä 
¡ÃÀÃÄ³Ã²³Ä (£.�.¡.) ÄÍπÀÇ »¼É³ÀÍ ÃÇ¸·º³Ã½°¾À ½¸ £Ä¯¹½¸ ¡ÃÀÃÄ³Ã²³Ä I. 
¤³ πÃÌÄÇπ³ πÀÇ °ÇÀÇ¾ ¼¸φ¹¸² ÇπÌÈ¸ ´º³ Ä¸¾ π³ÃÀÍÃ³ ½¸¼°Ä¸ ¸²¾³º Ä³ πÃÌÄÇπ³ 
Ã¸ºÃ¯Ä �� ¤ �� IEC 62305 »³º ÃÇ´»¸»Ãº½°¾³: 

�� ¤�� IEC 62305–1: <Protection against lightning, Part 1: General Principles=. 

�� ¤�� IEC 62305–2: <Protection against lightning, Part 2: Risk Management=. 

�� ¤�� IEC 62305–3: <Protection against lightning. Physical damage to 

structures and life hazard=. 

�� ¤�� IEC 62305–4: <Protection against Lightning part 4 : Electrical and 
electronic systems within structures<. 

�π²Ã¸Ä ¸¼±φ¹¸Ã³¾ ÇπÌÈ¸ Àº ºÃÇÍÀÇÃ¸Ä �¤�¡ »³º ÃÇ´»¸»Ãº½°¾³ : 

�� ¤ ¤¡ 1501-04-50-01-00 £Ç¼¼¸»Ä±ÃºÀ ÃÍÃÄ¸½³ ÃÇÃÄ¸½¯ÄÉ¾ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä 
πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 

�� ¤ ¤¡ 1501-04-50-02-00 �´É´À² »³¹Ì·ÀÇ ÃÇÃÄ¸½¯ÄÉ¾ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä 
πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 

�� ¤ ¤¡ 1501-04-50-03-00 �π³´É´À² �ÃÀÇÃÄº»Î¾ ¥π¸ÃÄ¯Ã¸É¾ 



114¡�-22-03_¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ±_�� 

� Ç¼ÀπÀ²¸Ã± ÄÀÇ £ÇÃÄ±½³ÄÀÄ �¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä ¡ÃÀÃÄ³Ã²³Ä ¹³ πÃ°π¸º ¾³ ´²¾¸º ½¸ 
Ç¼º»¯ πÀÇ °ÇÀÇ¾ ÇπÀÃÄ¸² ½¸ ¸πºÄÇÇ²³ ÄºÄ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»°Ä ·À»º½°Ä 
ÄÉ¾ �ÇÃÉπ³Ê»Î¾ ¡ÃÀÄÍπÉ¾ Ã¸ºÃ¯Ä �� ¤ �� 62561. 

 º ¸Ã´³Ã²¸Ä πÀÇ ¹³ ¸»Ä¸¼¸ÃÄÀÍ¾ π¸Ãº´Ã¯φÀ¾Ä³º π³Ã³»¯ÄÉ: 
 

¤À £.�.¡. ³πÀÄ¸¼¸²Ä³º ³πÌ: 
 

ΕξωÄ·ρ»¼Ï ΣÐÃÄημα, ÄÀ ÀπÀ²À ¹³ π¸Ãº¼³½³¯¾¸º: 
 
• ¤À ÃÇ¼¼¸»Ä±ÃºÀ ÃÍÃÄ¸½³. 
• ¤ÀÇÄ ³´É´ÀÍÄ »³¹Ì·ÀÇ. 
• ¤À ÃÍÃÄ¸½³ ´¸²ÉÃ¸Ä.  
 

³.    £Ç¼¼¸»Ä±ÃºÀ £ÍÃÄ¸½³ 
 

¡¸Ãº´Ã³φ± Ä¸Ä �´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä 
 

�³ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸² ÃÇ¼¼¸»Ä±ÃºÀ ÃÍÃÄ¸½³ ³πÌ �À¾Ì»¼É¾À ³´É´Ì »Ç»¼º»±Ä 
·º³ÄÀ½±Ä, §8mm, ³πÌ »Ã¯½³ ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ (AlMgSi),(Α.Τ 2.1.13) À ÀπÀ²ÀÄ ¹³ À·¸Í¸º 
π¯¾É ÃÄ¸¾ Ã»¸π± ³πÌ π¯¾¸¼, π¸Ãº½¸ÄÃº»¯ »³º ¸π² ÄÀÇ »ÀÃφº¯, ÃÇ¸½³Ä²·À¾Ä³Ä 
³ÃÏÇÀÇÄ °ÉÄ 5 x 5 ½°ÄÃÉ¾ π¸Ã²πÀÇ. �³Ä¯ Ä¸¾ Ì·¸ÇÃ± ÄÀÇ, À ³´É´ÌÄ ¹³ 
ÃÄ¸Ã²·¸Ä³º ³¾¯ °¾³ ½°ÄÃÀ Ã¸ ¸º·º»¯ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »³Ä¯¼¼¸¼³ ´º³ Ã»¸π± ½¸ π¯¾¸¼, 
³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (Α.Τ 2.1.4). �º³ ÄºÄ ·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ºÄ ÄÉ¾ 
³´É´Î¾ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ Ãφº»Ä±Ã¸Ä Ç³¼Í³·º¾Àº (St/Zn) ·º³ÃÄ³ÍÃÉÃ¸Ä 
¸¼³φÃÀÍ ÄÍπÀÇ ´º³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ ¸»ÄÌÄ ¸·¯φÀÇÄ(Α.Τ 2.1.5). � ÀπÀº³·±πÀÄ¸ 
°¿³ÃÃ¸ ¸π² Ä¸Ä ÃÄ°´¸Ä (φ³¾ÌÄ ¸½πÀ·²ÀÇ) πÃ°π¸º ¾³ πÃÀÃÄ³Ä¸Ç¹¸² ³πÌ ³π¸Ç¹¸²³Ä 
»¸Ã³Ç¾º»Ì π¼±´½³ ½¸ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ »³Ä¯¼¼¸¼¸Ä �»²·³  ÃÇ¼¼±È¸ÉÄ  Ç³¼Í³·º¾¸  
¹¸Ã½¯  ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸ (St/Zn), ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ §16x1500mm (Α.Τ 2.1.3)..� 
³»²·³ ¹³ ÃÄ¸Ã²·¸Ä³º ½¸ Ç³¼Í³·º¾³ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ ¸π² ÄÀÇ π¯¾¸¼ ½°ÃÉ ·ºπ¼ÀÍ 
Ãφº»Ä±Ã³,(Α.Τ 2.1.6) »³º ¹³ ´¸φÇÃÎ¾¸Ä³º ½¸ ÄÀ ÃÇ¼¼¸»Ä±ÃºÀ ÃÍÃÄ¸½³ ½°ÃÉ 
π¸Ãº¼³²½ºÉ¾ »À¼¯ÃÉ¾ (Α.Τ 2.1.7).. �πºπ¼°À¾ ÃÄºÄ Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ¯»Ã¸Ä ³¼¼¯ »³º ÃÄÀ 
»ÀÃφº¯ (ÌπÀÇ Çπ¯ÃÇ¸º ·º³»¼¯·ÉÃ¸ ÄÀÇ ÃÇ¼¼¸»Ä±ÃºÀÇ ³´É´ÀÍ) ¹³ ÄÀπÀ¹¸Ä¸¹ÀÍ¾ 
³»²·¸Ä ÃÇ¼¼±È¸ÉÄ Ç³¼Í³·º¾¸Ä ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸Ä (St/Zn), ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 
§10 x 200 mm(Α.Τ 2.1.2). 
 
 

�π³ºÄ±Ã¸ºÄ ¥¼º»Î¾ 

¤³ ¸¿³ÃÄ±½³Ä³ πÀÇ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ´º³ Ä¸¾ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä 
³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ¹³ πÃ°π¸º ¾³ º»³¾ÀπÀºÀÍ¾ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ¸¿³ÃÄ¸½¯ÄÉ¾ 
ÄÍπÀÇ "�" (normaltype), ± �" (HeavyType), ³¾¯¼À´³ ½¸ Ä¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ »³º 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ �ÇÃÉπ³Ê»¯ ¡ÃÌÄÇπ³ �� ¤-��-50164-1 »³º �� ¤-��-50164-2. 
� ¸π³¼±¹¸ÇÃ¸ ÄÉ¾ ³π³ºÄ±Ã¸É¾ ³ÇÄÎ¾ ¹³ ³πÀ·¸º»¾Í¸Ä³º ½¸ ·¸¼Ä²³ 
³πÀÄ¸¼¸Ã½¯ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»Î¾ ·À»º½Î¾ πÀÇ °ÇÀÇ¾ πÃ³´½³ÄÀπÀº¸¹¸² Ã¸ Ì¼³ Ä³ 
¸¿³ÃÄ±½³Ä³ πÀÇ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ÃÄÀ °Ã´À »³º »³¼ÍπÄÀ¾Ä³º ½¸ Ä³ π³Ã³π¯¾É 
πÃÌÄÇπ³. 
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³.    �´É´À² �³¹Ì·ÀÇ 
 

¡¸Ãº´Ã³φ± Ä¸Ä �´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä 

«Ä  ³´É´À² »³¹Ì·ÀÇ ¹³ ¹¸ÉÃ¸¹ÀÍ¾ Àº ½¸Ä³¼¼º»°Ä »À¼Î¾¸Ä ÄÀÇ »¯¹¸ 
ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ Àº ÀπÀ²¸Ä, ÃÄÀ ¯¾É ¯»ÃÀ ÄÀÇÄ ¹³ ´¸φÇÃÎ¾À¾Ä³º ½¸ ÄÀ ÃÇ¼¼¸»Ä±ÃºÀ 
ÃÍÃÄ¸½³ »³º ÃÄÀ »¯ÄÉ ¯»ÃÀ ÄÀÇÄ, ½¸ ÄºÄ ³¾³½À¾°Ä ³πÌ Ä¸¾ ¹¸½¸¼º³»± ´¸²ÉÃ¸ 
½¸ ¸º·º»ÀÍÄ Ãφº»Ä±Ã¸Ä ´¸φÍÃÉÃ¸Ä ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À 
(St/Zn), ´º³ ÃÍÃφº¿¸ ³´É´Î¾ §8/10 ½¸ ÄºÄ »À¼Î¾¸Ä (Α.Τ 2.1.9) »³º ¼ÇÌ½¸¾ÀÇÄ 
ÃÇ¾·°Ã½ÀÇÄ (Α.Τ 2.1.8). 

 
 �º³ ÄÀ Çπ¯ÃÇÉ¾ ÃÄ°´³ÃÄÃÀ ÌπÀÇ ·¸¾ Çφ²ÃÄ³Ä³º ¹¸½¸¼º³»± ´¸²ÉÃ¸ πÃÀ³¼°π¸Ä³º 
¾³ ³¾ÀºÇ¹ÀÍ¾ Àπ°Ä π¼¸Ã²À¾ ÄÉ¾ »À¼À¾Î¾ »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ¸¼¸»ÄÃÀ·²É¾ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ, 
·º³½°ÄÃÀÇ §17 »³º ½±»ÀÇÄ 1500mm(Α.Τ 2.1.17). £Ä¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ¹³ ´²¾¸º ÃÍ¾·¸Ã¸ 
ÄÉ¾ »À¼Î¾É¾ ½¸ ÄÀÇÄ ´¸ºÉÄ°Ä ½¸ πÀ¼Í»¼É¾À ³´É´Ì 70mm² ³πÌ »³¹³ÃÌ 
¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»Ì Ç³¼»Ì (Cu) ½¸ ¼ÇÌ½¸¾ÀÇÄ ÃÇ¾·°Ã½ÀÇÄ. £¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ ·¸¾ 
¸πºÄ¸ÇÇ¹¸² ¸ ¸πº¹Ç½¸Ä± É½º»± ³¾Ä²ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä ´¸²ÉÃ¸Ä ¹³ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸²   ÄÃ²´É¾À 
´¸²ÉÃ¸Ä ÃÄ¸¾ ³¾³ÄÀ¼º»± π¼¸ÇÃ¯ ÄÀÇ »Ä¸Ã²ÀÇ (Ì½ÀºÀ ½¸ ³ÇÄÌ πÀÇ ¹³ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸² 
ÃÄ¸¾ ¯¼¼¸ π¼¸ÇÃ¯ ´º³ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ ÄÀÇ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ).  
 

�π³ºÄ±Ã¸ºÄ ¥¼º»Î¾ 

¤³ ¸¿³ÃÄ±½³Ä³ πÀÇ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ´º³ Ä¸¾ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä 
³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ¹³ πÃ°π¸º ¾³ º»³¾ÀπÀºÀÍ¾ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ¸¿³ÃÄ¸½¯ÄÉ¾ 
ÄÍπÀÇ "�" (normaltype), ± �" (HeavyType), ³¾¯¼À´³ ½¸ Ä¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ »³º 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ �ÇÃÉπ³Ê»¯ ¡ÃÌÄÇπ³ �� ¤-��-50164-1 »³º �� ¤-��-50164-2. 
� ¸π³¼±¹¸ÇÃ¸ ÄÉ¾ ³π³ºÄ±Ã¸É¾ ³ÇÄÎ¾ ¹³ ³πÀ·¸º»¾Í¸Ä³º ½¸ ·¸¼Ä²³ 
³πÀÄ¸¼¸Ã½¯ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»Î¾ ·À»º½Î¾ πÀÇ °ÇÀÇ¾ πÃ³´½³ÄÀπÀº¸¹¸² Ã¸ Ì¼³ Ä³ 
¸¿³ÃÄ±½³Ä³ πÀÇ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ÃÄÀ °Ã´À »³º »³¼ÍπÄÀ¾Ä³º ½¸ Ä³ π³Ã³π¯¾É 
πÃÌÄÇπ³. 
 

´.    £ÍÃÄ¸½³ �¸²ÉÃ¸Ä 
 

£»ÀπÌÄ ÄÀÇ ÃÇÃÄ±½³ÄÀÄ ´¸²ÉÃ¸Ä ¸²¾³º ¾³ ¸πºÄ¸ÇÇ¹¸² ¸ ·º¯ÇÇÃ¸ ÄÀÇ 
»¸Ã³Ç¾º»ÀÍ Ã¸Í½³ÄÀÄ ½°Ã³ ÃÄ¸ ´¸, ½¸ ³Ãφ¯¼¸º³ ÇÉÃ²Ä ¾³ ·¸½ºÀÇÃ´ÀÍ¾Ä³º 
¸πº»²¾·Ç¾¸Ä Çπ¸ÃÄ¯Ã¸ºÄ.  
 

  »¯¹¸ °¾³Ä ³´É´ÌÄ »³¹Ì·ÀÇ ¹³ ÃÇ¾·¸¹¸² ½¸ Ä¸¾ ³¾³½À¾± πÀÇ °Ç¸º 
πÃÀ³¼¸φ¹¸² ÃÄ¸¾ ¹¸½¸¼º³»± ´¸²ÉÃ¸ ± ½¸ ÄÀ ÄÃ²´É¾À ´¸²ÉÃ¸Ä ÃÄ¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ÄÀÇ 
Çπ¯ÃÇÉ¾ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ. £Ä³ Ã¸½¸²³ ¸π³φ±Ä ´¸ºÉÄ± – Ãφº»Ä±Ã³ ¹³ ´²¾¸º ¸π¯¼¸ºÈ¸ ½¸ 
π²ÃÃ³ ´º³ ³¾Äº·º³³ÃÉÄº»± πÃÀÃÄ³Ã²³. 
 

�π³ºÄ±Ã¸ºÄ ¥¼º»Î¾ 

¤³ ¸¿³ÃÄ±½³Ä³ πÀÇ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ´º³ Ä¸¾ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä 
³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ¹³ πÃ°π¸º ¾³ º»³¾ÀπÀºÀÍ¾ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ¸¿³ÃÄ¸½¯ÄÉ¾ 
ÄÍπÀÇ "�" (normaltype), ± "�" (HeavyType), ³¾¯¼À´³ ½¸ Ä¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ »³º 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ �ÇÃÉπ³Ê»¯ ¡ÃÌÄÇπ³ �� ¤-��-50164-1 »³º �� ¤-��-50164-2. 
� ¸π³¼±¹¸ÇÃ¸ ÄÉ¾ ³π³ºÄ±Ã¸É¾ ³ÇÄÎ¾ ¹³ ³πÀ·¸º»¾Í¸Ä³º ½¸ ·¸¼Ä²³ 
³πÀÄ¸¼¸Ã½¯ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»Î¾ ·À»º½Î¾ πÀÇ °ÇÀÇ¾ πÃ³´½³ÄÀπÀº¸¹¸² Ã¸ Ì¼³ Ä³ 
¸¿³ÃÄ±½³Ä³ πÀÇ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ÃÄÀ °Ã´À »³º »³¼ÍπÄÀ¾Ä³º ½¸ Ä³ π³Ã³π¯¾É 
πÃÌÄÇπ³. 
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�3.2   �£Ω¤�¢��  £�¡ 
 

�ÃÀ·Ç¾³½º»°Ä ÃÇ¾·°Ã¸ºÄ ¸¾¸Ã´Î¾ ³´Î´º½É¾ ½¸ÃÎ¾ 
 

£ÄÀ »¸¾ÄÃº»Ì π²¼¼¸Ã, Ã¸ Ì¼ÀÇÄ ÄÀÇÄ »ÍÃºÀÇÄ π²¾³»¸Ä »³¹ÎÄ »³º ÃÄÀÇÄ 
ÇπÀπ²¾³»¸Ä ³ÇÄÎ¾ ¹³ ÄÀπÀ¹¸Ä¸¹ÀÍ¾ ³πÌ Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³π³´É´ÀÍÄ »ÃÀÇÃÄº»Î¾ 
Çπ¸ÃÄ¯Ã¸É¾ ÃÇ¾·Ç³Ã½°¾¸Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ÄÍπÀÇ ¤1+¤2 ½¸Ä³¿Í φ¯Ã¸É¾ »³º 
ÀÇ·¸Ä°ÃÀÇ ³´É´ÀÍ ½¸ Ä¸¾ ´¸²ÉÃ¸ (L + N – ¢�) .  º ³π³´É´À² ¹³ πÃ°π¸º ¾³ °ÇÀÇ¾ 
Ä¸ ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ¾³ π³Ã°ÇÀÇ¾ ·¸ÇÄ¸Ã¸ÍÀÇÃ³ πÃÀÃÄ³Ã²³ (·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ³π³´É´±Ä 
»ÃÀÇÃÄº»Î¾ Ã¸Ç½¯ÄÉ¾ Àφ¸º¼Ì½¸¾É¾ Ã¸ °½½¸Ã³ »¸Ã³Ç¾º»¯ π¼±´½³Ä³ »³º ÃÄ¯¹½¸Ä 
πÃÀÃÄ³Ã²³Ä Up<2,5kV ÎÃÄ¸ ¾³ π³Ã°ÇÀÇ¾ πÃÀÃÄ³Ã²³ Ã¸ ÃÇÃ»¸Ç°Ä »³Ä¸´ÀÃ²³Ä II). 
� ÃÄ±Ãº¿¸ ÄÉ¾ ³π³´É´Î¾ ¹³ πÃ³´½³ÄÀπÀº¸¹¸² ¸π² Ã¯´³Ä DIN. � ´¸²ÉÃ¸ ÄÀÇÄ ¹³ 
πÃ°π¸º ¾³ ¸²¾³º »Àº¾± ½¸ Ä¸ ´¸²ÉÃ¸ ÄÀÇ π²¾³»³, ·²ÇÉÄ ¾³ ·¸½ºÀÇÃ´ÀÍ¾Ä³º ³ÃÌÇÀº, 
πÃÀÄº½Î¾Ä³Ä Ä¸¾ ÃÇ¾ÄÀ½ÌÄ¸Ã¸ Ì·¸ÇÃ¸.   ÄÃÌπÀÄ ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä ÄÀÇ 
π³ÃÀÇÃº¯·¸Ä³º ÃÄ¸¾ π³Ã³»¯ÄÉ ¸º»Ì¾³. 

 
 
 

 
 
 
 
�º»Ï¾³: �´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸ÃÃ¯ÃÉ¾ ½À¾ÀπÀ¼º»Î¾ ³π³´É´Î¾ ·¸ÇÄ¸Ã¸ÍÀÇÃ³Ä 

πÃÀÃÄ³Ã²³Ä (¤2) Ã¸ ÄÃºφ³Ãº»Ì ÃÍÃÄ¸½³ ´º³ ÃÇÃÄ±½³Ä³ ÃÍ¾·¸Ã¸Ä ´¸ºÎÃ¸É¾ ¤� »³º 
¤¤ 
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�4 ���Ω£��£ 
   
�4.1 ��������� ���Ω£� 
 
 ¡ÃÀ³¼°π¸Ä³º ¸ »³Ä³Ã»¸Ç± ¹¸½¸¼º³»±Ä ´¸²ÉÃ¸Ä ´º³ Ä³ ¾¸³ °¿º ½¸Ä³¼¼º»¯ 
ÃÄ°´³ÃÄÃ³ ¿¸ÇÉÃºÃÄ¯, ½¸ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ Ç³¼Í³·º¾¸Ä Ä³º¾²³Ä ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 30×3,5 mm 
¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸Ä ½¸ π¯ÇÀÄ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÍÃÉÃ¸Ä 500 gr/m2 ÃÄÀ Ãº·¸ÃÌ 
Àπ¼ºÃ½Ì(Α.Τ 2.1.10).. � ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä Ä³º¾²³Ä ¹³ ´²¾¸º ÃÄ³ ¸¿ÉÄ¸Ãº»¯ 
π¸Ãº½¸ÄÃº»¯ ÃÇ¾·¸Ä±Ãº³ ·À»¯Ãº³ ÄÉ¾ π¸·²¼É¾ ÄÀÇ ÇπÀÃÄ°´ÀÇ ± ÃÄ³ ÄÀºÇ²³ ÄÉ¾ 
¹¸½¸¼²É¾ Ã¸ ½ÀÃφ± »¼¸ºÃÄÀÍ ·³»ÄÇ¼²ÀÇ (π¸Ãº½¸ÄÃº»¯  ¸¾ÄÌÄ ÄÉ¾ ¹¸½¸¼²É¾). 

� ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ Ä¸Ä Ä³º¾²³Ä ¹³ ´²¾¸Ä³º »³Ä³»ÌÃÇφ³, ·¸¼³·± ¸ ½¸´¯¼¸ 
¸πºφ¯¾¸º¯ Ä¸Ä ¹³ ¸²¾³º »¯¹¸Ä¸ πÃÀÄ Ä¸¾ ¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀÇ ¸·¯φÀÇÄ ½°Ã³ ÃÄÀ 
π¸Ãº½¸ÄÃº»Ì ¹¸½°¼ºÀ ÄÀÇ »ÄºÃ²ÀÇ. �πºπ¼°À¾ ¹³ ÃÇ¾·°¸Ä³º ½¸ ÄÀ¾ Ãº·¸ÃÌ Àπ¼ºÃ½Ì Ã¸ 
¸Ç¹¸²³ Ì·¸ÇÃ¸ °ÉÄ ÄÀ ½°´ºÃÄÀ 2 ½°ÄÃ³ ½¸ ¸º·º»ÀÍÄ ÃÇ¾·°Ã½ÀÇÄ Àπ¼ºÃ½ÀÍ 
Ç³¼Í³·º¾ÀÇÄ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾ÀÇÄ   »³º »³Ä¯ πÃÀÄ²½¸Ã¸ 0,5 ½ πÃº¾ »³º 
½¸Ä¯ Ä¸¾ ³¼¼³´± »³Ä¸Í¹Ç¾Ã±Ä Ä¸Ä (Α.Τ 2.1.11). H Äº½± Ä¸Ä ³¾Ä²ÃÄ³Ã¸Ä Ä¸Ä ´¸²ÉÃ¸Ä 
½¸ºÎ¾¸Ä³º ÌÃÀ ½¸´³¼Î¾¸º ¸ ¸πºφ¯¾¸º³ πÀÇ »³¼ÍπÄ¸º ¸ Ä³º¾²³, ±ÄÀº ÄÀ ½±»ÀÄ ³ÇÄ±Ä 
ÃÄ³ ¹¸½°¼º³ ÃÇ¾ºÃÄÎ¾Ä³º ½¸´¯¼³ ½±»¸ Ä³º¾²³Ä ÇÉÃ²Ä ·º³»Àπ±, ¸¾Î ÌπÀÇ ³π³ºÄ¸²Ä³º 
¸πº½±»Ç¾Ã¸ ³ÇÄÌ ¹³ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º  ½¸ Ä¸¾ π³Ã¸½³À¼± ÃÇ¾·°Ã½ÀÇ 3É¾ π¼³»º·²É¾ 
Ç³¼Í³·º¾ÀÇ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾ÀÇ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ.(Α.Τ 2.1.14). 

 
 £Ä¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ¹³ ´²¾¸º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ³¾³½À¾Î¾ ½¸: 

 ³. �À¾Ì»¼É¾À ³´É´Ì »Ç»¼º»±Ä ·º³ÄÀ½±Ä, §8mm, ³πÌ »Ã¯½³ ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ 
(AlMgSi),(Α.Τ 2.1.13)Ã¸ ÃÍ¾·¸Ã¸ ½¸ Ä¸¾ Ç³¼Í³·º¾¸ Ä³º¾²³   ´¸²ÉÃ¸Ä 30 x 3,5 mm 
½°ÃÉ ÃÇ¾·°Ã½É¾ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ.  (Α.Τ 2.1.12). 

 ³. ¡À¼Í»¼É¾À ³´É´Ì 70mm² ³πÌ »³¹³ÃÌ ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»Ì Ç³¼»Ì (Cu)Ã¸ 
ÃÍ¾·¸Ã¸ ½¸ Ä¸¾ Ç³¼Í³·º¾¸ Ä³º¾²³   ´¸²ÉÃ¸Ä 30 x 3,5 mm ½°ÃÉ Ç¯¼»º¾É¾  
ÃÇ¾·°Ã½É¾ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ.  (Α.Τ 2.1.16). 

   ³´É´ÌÄ   §8 mm ¹³ À·¸´¸²Ä³º ÃÄºÄ (12) »À¼Î¾¸Ä  ÄÀÇ »ÄºÃ²ÀÇ ÉÄ ³¾³½À¾°Ä »³º  
À πÀ¼Í»¼É¾ÀÄ Ç¯¼»º¾ÀÄ ³´É´ÌÄ ¹³ »³Ä³¼±´¸º  Ã¸ ¸¿ºÃÉÄº»Ì ·Ç´Ì (ºÃÀ·Ç¾³½º»± 
´°φÇÃ³) ¸¾ÄÌÄ ÄÉ¾ πº¾¯»É¾ ÄÉ¾ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÉ¾.  �πÀÇ ¸¾·º¯½¸Ã³ ³π³ºÄ¸²Ä³º, ¹³ 
ÃÇ¾·°À¾Ä³º  ½¸ ÄÀ¾ Ãº·¸ÃÌ Àπ¼ºÃ½Ì Ã¸ ¸Ç¹¸²³ Ì·¸ÇÃ¸ °ÉÄ ÄÀ ½°´ºÃÄÀ 2 ½°ÄÃ³ ½¸ 
ÄÀÇÄ ¸º·º»ÀÍÄ ÃÇ¾·°Ã½ÀÇÄ Àπ¼ºÃ½ÀÍ »³º »³Ä¯ πÃÀÄ²½¸Ã¸ 0,5½. πÃº¾ »³º ½¸Ä¯ Ä¸¾ 
³¼¼³´± Ä¸Ä »³Ä¸Í¹Ç¾Ã±Ä ÄÀÇ »³º ÌÄ³¾ ·º³»ÌπÄ¸Ä³º ÃÇ¾¸Ç²·¸º »³º ¸πº½¸»Í¾¸Ä³º ½¸ 
Ä¸¾ π³Ã¸½³À¼± ÃÇ¾·°Ã½É¾ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ(Α.Τ 2.1.15). �πºπ¼°À¾ ¹³ ³φ¸¹ÀÍ¾ 
³¾³½À¾°Ä ´º³ Ä¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ¸π°»Ä³Ã¸Ä ÄÀÇ ÃÇÃÄ±½³ÄÀÄ ´¸²ÉÃ¸Ä ½¸ Ã»ÀπÌ Ä¸ 
½¸²ÉÃ¸ Ä¸Ä Äº½±Ä Ä¸Ä ³¾Ä²ÃÄ³Ã¸Ä ´¸²ÉÃ¸Ä. �º³ Ä¸¾ ³πÀφÇ´± Ä¸Ä ·º¯³ÃÉÃ±Ä ÄÀÇ, ¹³ 
ÄÇ¼²´¸Ä³º ½¸ ³¾Äº·º³³ÃÉÄº»± Ä³º¾²³, π¼¯ÄÀÄ 50 mm – ½±»ÀÄ 10 m,  π¸Ã²πÀÇ 35 cm 
πÃº¾ Ä¸¾ °¿À·Ì ÄÀÇ ³πÌ ÄÀ Ã»ÇÃÌ·¸½³ (¸¾ÄÌÄ ³ÇÄÀÍ) »³º π¸Ã²πÀÇ 35 cm ½¸Ä¯ Ä¸¾ 
°¿À·Ì ÄÀÇ (ÃÄÀ¾ ³°Ã³). 

�π¸º·± ¸ ³¾Ä²ÃÄ³Ã¸ ´¸²ÉÃ¸Ä πÃÀ³¼°π¸Ä³º ¾³ ¸²¾³º ½º»ÃÌÄ¸Ã¸ ³πÌ 1«, ÃÄ¸ 
¹¸½¸¼º³»± ´¸²ÉÃ¸ ¹³ ÃÇ¾·¸¹ÀÍ¾ Ì¼³ Ä³ ½¸Ä³¼¼º»¯ ½°Ã¸ »³º Àº ·Ç´À² ´¸²ÉÃ¸Ä ÄÉ¾ 
¸¼¸»ÄÃº»Î¾ πº¾¯»É¾ Χ³½¸¼±Ä ¤¯Ã¸Ä »³º ÄÉ¾ ÇπÀπº¾¯»É¾ ÄÀÇÄ, »³¹ÎÄ »³º Àº 
³´É´À² »³¹Ì·ÀÇ  ÄÀÇ ÃÇ¼¼¸»Ä±ÃºÀÇ ÃÇÃÄ±½³ÄÀÄ  πÃÀÃÄ³Ã²³Ä. £¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ 
·¸¾ ¸πºÄ¸ÇÇ¹¸² ³¾Ä²ÃÄ³Ã¸ ´¸²ÉÃ¸Ä ½º»ÃÌÄ¸Ã¸ ³πÌ 1« ¹³ ÄÀπÀ¹¸Ä¸¹ÀÍ¾ πÃÌÃ¹¸Ä³  
¸¼¸»ÄÃÌ·º³. 
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�º³ ÄÀ Çπ¯ÃÇÀ¾ ÃÄ°´³ÃÄÃÀ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ¸ »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÃº´Î¾ÀÇ ´¸²ÉÃ¸Ä  

π¼¸Ã²À¾ ³ÇÄÀÍ. � ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ÄÀÇ ÄÃº´Î¾ÀÇ ¹³ ´²¾¸º ÃÄ¸¾ π¼¸ÇÃ¯ πÀÇ ¹³ 
³Ã²Ã»À¾Ä³º Àº ¸¼¸»ÄÃÀ¼À´º»À² π²¾³»¸Ä ÄÀÇ »Ä¸Ã²ÀÇ ´º³ ¾³ ¸²¾³º ¸φº»Ä± ¸ ÃÍ¾·¸Ã± 
ÄÀÇ ´¸ºÉÄ± ½¸ ÄºÄ ½π¯Ã¸Ä ´¸²ÉÃ¸Ä ÄÉ¾ πº¾¯»É¾ ½°ÃÉ πÀ¼Í»¼É¾ÀÇ ³´É´ÀÍ 
70mm² ³πÌ »³¹³ÃÌ ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»Ì Ç³¼»Ì (Cu). �Í¾³Ä³º ¾³ ¸¿¸Ä³ÃÄ¸² ¸ 
ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ Ä¸Ä ¹¸½¸¼º³»±Ä ´¸²ÉÃ¸Ä ÄÀÇ ´¸ºÄ¾º¯·À¾ÄÀÄ ¾°ÀÇ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ ÎÃÄ¸ 
¾³ ¸πºÄ¸ÇÇ¹¸² ¸ ¸πº¹Ç½¸Ä± É½º»± ³¾Ä²ÃÄ³Ã¸. £Ä¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ³ÇÄ± ¹³ πÃ°π¸º ¾³ 
·¸½ºÀÇÃ´¸¹ÀÍ¾ ¸πºπ¼°À¾ ³¾³½À¾°Ä ÃÄ¸¾ ¹¸½¸¼º³»± ´¸²ÉÃ¸ ÄÀÇ ¾°ÀÇ ÇπÀÃÄ°´ÀÇ. 
 

�4.2    ���Ω£� ���¤ ¥¢���£ 
 

¡ÃÀ³¼°π¸Ä³º ÉÄ ½°¹À·ÀÄ ´¸²ÉÃ¸Ä ¸ ÀÇ·¸Ä°ÃÉÃ¸ (ÃÍÃÄ¸½³ ¤�-S). �ÇÄÌ 
³πÀÃ»Àπ¸² ÃÄ¸¾ ³πÀÄ¸¼¸Ã½³Äº»ÌÄ¸Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ ÄÀÇ ³´É´ÀÍ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
·º³Ä¸ÃÎ¾Ä³Ä ÄÀ ·Ç¾³µº»Ì ÄÀÇ ³´É´ÀÍ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä, Ã¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ Ãφ¯¼µ³ÄÀÄ, ÌÃÀ 
ÄÀ ·Ç¾³ÄÌ¾ π¼¸Ãº°ÃÄ¸Ã³ πÃÀÄ ÄÀ ·Ç¾³µº»Ì Ä¸Ä ´¸Ä (πÃÌÄÇπÀ �� ¤-�� 
HD:60364).  
 

�πÌ ÄÀ¾ π³ÃÀÇº»Ì π²¾³»³ ÄÀÇ ¡¸·²ÀÇ Ç³½¸¼±Ä Ä¯Ã¸Ä ÄÀÇ ¥πÀÃÄ³¹½ÀÍ �À 4 
´º³ ÄÀ »¸¾ÄÃº»Ì πº¼¼¸Ã ¹³ À·¸Í¸º »³º ³´É´ÌÄ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ �¥¥ 1Χ120mm² πÀÇ ¹³ 
»³Ä³¼±´¸º ÃÄ¸¾ ½π¯Ã³ ´¸²ÉÃ¸Ä ÄÀÇ πº¼¼¸Ã »³º ¹³ ´¸ºÎ¾¸Ä³º ¸π²Ã¸Ä ½¸ ÄÀ ÄÃ²´É¾À 
´¸²ÉÃ¸Ä πÀÇ ¹³ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ¸² π¼¸Ã²À¾ ÄÀÇ π²¼¼¸Ã. �º³ ÄÀ¾ Ã»ÀπÌ ³ÇÄÌ ¹³ ³φ¸¹¸² 
³¾³½À¾±. 
 

£ÄÀÇÄ �¸¾º»ÀÍÄ ¡²¾³»¸Ä ÄÉ¾ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÉ¾ ¹³ Çπ¯ÃÇ¸º ÇÉÃºÃÄÌÄ ·Ç´ÌÄ 
´¸²ÉÃ¸Ä. �πÌ ÄÀ ·Ç´Ì ³ÇÄÌ ¹³ ³ÃÇ²·¸º ÄÀ ·²»ÄÇÀ ´¸ºÎÃ¸É¾ Ä¸Ä ¸¼¸»ÄÃº»±Ä 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä. �¸¼³·± ÃÄÀ ·Ç´Ì ³ÇÄÌ ¹³ ÃÇ¾·°¸Ä³º À ³´É´ÌÄ ´¸²ÉÃ¸Ä »¯¹¸ 
»³¼É·²ÀÇ ÄÃÀφÀ·ÌÄ¸Ã¸Ä π²¾³»³. £Ä¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ½°ÃÉ ÄÀÇ ³´É´ÀÍ ¹³ ´¸ºÎ¾À¾Ä³º 
Ì¼Àº Àº π²¾³»¸Ä »³º ÇπÀπ²¾³»¸Ä »³º ³πÌ ³ÇÄÀÍÄ, ½°ÃÉ º·º³²Ä¸ÃÀÇ ³´É´ÀÍ ´º³ »¯¹¸ 
»Í»¼É½³, Àº ·º¯φÀÃ¸Ä ÃÇÃ»¸Ç°Ä. 
 

  π³Ã³π¯¾É ³´É´ÌÄ ¹³ °Ç¸º Ä¸¾ ³ÇÄ± ·º³ÄÀ½± »³º ½Ì¾ÉÃ¸ ½¸ ÄÀ¾ ÀÇ·°Ä¸ÃÀ 
Ä¸Ä ÄÃÀφÀ·ÀÄº»±Ä ´Ã³½½±Ä »¯¹¸ ½¸Ãº»ÀÍ π²¾³»³ »³º ¸²Ä¸ ¹³ À·¸Í¸º π³Ã¯¼¼¸¼³ ½¸ 
³ÇÄ±, ¸²Ä¸ ¹³ π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ÃÄÀ »³¼Î·ºÀ ½³·² ½¸ ÄÀÇÄ ³´É´ÀÍÄ φ¯Ã¸ÉÄ »³º ÄÀ¾ 
ÀÇ·°Ä¸ÃÀ. 
 

�¼³ Ä³ ½¸Ä³¼¼º»¯ ½°Ã¸ ÄÉ¾ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ πÀÇ »³¾À¾º»¯ ·¸¾ 
³Ã²Ã»À¾Ä³º ÇπÌ Ä¯Ã¸ ¹³ ´¸ºÎ¾À¾Ä³º. ¤°¼ÀÄ Ì¼³ Ä³ »Ç»¼Î½³Ä³ φÉÄºÃ½ÀÍ »³º 
»º¾±Ã¸ÉÄ (Ã¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä, ÄÃÀφÀ·ÀÄ±Ã¸ºÄ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ ± ÃÇÃ»¸ÇÎ¾ »¼π.), ¹³ 
φ°ÃÀÇ¾ »³º ³¾¸¿¯ÃÄ¸ÄÀ ³´É´Ì ´¸ºÎÃ¸ÉÄ, ³»Ì½¸ »³º ÃÄ¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ Àº 
»³Ä³¾³¼ÎÃ¸ºÄ πÀÇ ÄÃÀφÀ·ÀÄÀÍ¾ ·¸¾ °ÇÀÇ¾ ½¸Ä³¼¼º»¯ ³¾Äº»¸²½¸¾³. 
 
 
�4.3    �£ �¥������£ £¥���£��£ 
 

�º³ Ä¸¾ ºÃÀ·Ç¾³½º»± ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÉ¾ ½¸Ä³¼¼º»Î¾ ½¸ÃÎ¾ ÄÀÇ »ÄºÃ²ÀÇ (Ì¼³ Ä³ 
½¸Ä³¼¼º»¯ ½°Ã¸ ÄÀÇ »ÄºÃ²ÀÇ, Àº ·Ç´À² ´¸²ÉÃ¸Ä ÄÉ¾ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ πº¾¯»É¾ »³º 
ÇπÀπº¾¯»É¾ Ç³½¸¼±Ä Ä¯Ã¸Ä, Ä³ ½¸Ä³¼¼º»¯ ½°Ã¸ ÄÉ¾ ·º³φÌÃÉ¾ ÃÇÃ»¸ÇÎ¾ »³º 
½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ ÌπÉÄ »º¾¸Ä±Ã¸Ä, ÃÇ¯Ã¸Ä »³¼É·²É¾, π²¾³»¸Ä, ½¸Ä³¼¼º»¯ ·²»ÄÇ³ 
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ÃÉ¼¸¾ÎÃ¸É¾ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ VDE185 »¼π, Ì¼³ Ä³ ½¸Ä³¼¼º»¯ ³¾Äº»¸²½¸¾³ πÀÇ 
³Ã²Ã»À¾Ä³º ÃÄÀ¾ π¸Ãº³¯¼¼À¾Ä³ ÇÎÃÀ, Àº Ç·ÃÀÃÃÀ°Ä »³¹ÎÄ »³º Àº ³´É´À² »³¹Ì·ÀÇ 
ÄÀÇ ³¼¸¿º»°Ã³Ç¾ÀÇ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä) ¹³ πÃÀ³¼¸φ¹ÀÍ¾ ³¾³½À¾°Ä ³πÌ ¼¯½³ 
´³¼³³¾ºÃ½°¾¸ 30x3,5mm ± ³πÌ ³´É´Ì πÀ¼Í»¼É¾À ·º³½°ÄÃÀÇ 70mm², ÃÄ³ Ã¸½¸²³ 
πÀÇ φ³²¾À¾Ä³º ÃÄ³ ÃÇ°·º³. 
 

£ÄÀ »Ä²ÃºÀ ¹³ ¸¾ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ Ì¼¸Ä Àº ´¸ºÎÃ¸ºÄ (ºÃÇÇÃÎ¾ – ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä) »³º 
¹³ ÃÇ¾·¸¹ÀÍ¾ ÃÄ¸¾ ¹¸½¸¼¸º³»± ´°ºÉÃ¸. 

 
�4.4 ���Ω£��£ �§Ω� ��� �¡ §¥�� £¤�¤�� ¥ ����¤¢�£� ¥ 
 
 �³ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄÀÍ¾ ÃÇ¾À¼º»¯ ·¸»³Ä°ÃÃ¸ÃºÄ (14) ´¸ºÎÃ¸ºÄ ÃÄ³Äº»ÀÍ ¸¼¸»ÄÃºÃ½ÀÍ  
(·ÍÀ ³¾¯ ÃÄ°´³ÃÄÃÀ) ÃÄ³ Ã¸½¸²³ πÀÇ »³¹ÀÃ²·À¾Ä³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ ( FRD) »³º 
(ÃÇ°·ºÀ �-1) ÎÃÄ¸ ¾³ ¸φº»Ä± ¸ Ä³ÇÄÌÇÃÀ¾¸ ´¸²ÉÃ¸ ³¸ÃÀÃ»³φÎ¾  »³º ³ÇÄºÀφÌÃÉ¾ 
ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃ¯Ä »³ÇÃ²½ÀÇ »³Ä¯ Ä¸¾ π¼±ÃÉÃ¸-³πÀπ¼±ÃÉÃ¸ »³ÇÃ²½ÀÇ(�.¤ 
2.1.18). 
  

�5 ¡¢ ����¢�§�£ ¥���Ω� 

 

  �¼³ Ä³ Ç¼º»¯ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ π¼¸ÃÀÍ¾ ÄºÄ πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä ÄÀÇ �� ¤ - �� ± 
ÌπÀÇ ·¸¾ Çπ¯ÃÇÀÇ¾ ÄºÄ ³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸Ä πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä. � ¸πº¼À´± ÄÀÇÄ 
¹³ ´²¾¸º ½¸ Ä¸¾ °´»ÃºÃ¸ Ä¸Ä �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ 
»³¹ÀÃº·Ì½¸¾³ ÃÄºÄ £Ç´´Ã³φ°Ä ¥πÀÇÃ¸ÎÃ¸É¾. 

        �π³Ã³²Ä¸Ä¸ πÃÀËπÌ¹¸Ã¸ ´º³ Ä¸¾ °´»ÃºÃ¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾, ¸²¾³º ¸ πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ 
ÄÉ¾ πºÃÄÀπÀº¸Äº»Î¾ �� ¤-�� ÌπÀÇ ³ÇÄ¯ ·¸ÄÀÍ¾Ä³º, »³º ½Ì¾À Ã¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ 
³πÀ·¸·¸º´½°¾³ ·¸¾ ´²¾À¾Ä³º °¼¸´ÇÀº ³πÌ ÄÀ¾ �� ¤, ¸ ¥π¸Ã¸Ã²³ ½πÀÃ¸² ¾³ 
¹¸ÉÃ±Ã¸º ÉÄ ¸π³Ã»±, πºÃÄÀπÀº¸Äº»¯ ¿°¾É¾ ³¾³´¾ÉÃºÃ½°¾É¾ º¾ÃÄºÄÀÍÄÉ¾ ± 
Çπ¸Í¹Ç¾¸ ·±¼ÉÃ¸ ÄÀÇ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»ÀÍ À²»ÀÇ, ÌÄº Ä³ ÃÇ´»¸»Ãº½°¾³ Ç¼º»¯ Ä¸ÃÀÍ¾ 
Ì¼ÀÇÄ ÄÀÇÄ »³¾Ì¾¸Ä ³Ãφ³¼¸²³Ä. 

 �º³ ÄÀ ¼Ì´À ³ÇÄÌ, πÃº¾ ³πÌ Ä¸¾ πÃÀ½±¹¸º³ ÄÀÇÄ À �¾¯·ÀÇÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
ÇπÀÇÃ¸ÀÍÄ³º ¾³ πÃÀÃ»À½²Ã¸º ¸²Ä¸ ·¸²´½³Ä³ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ¸²Ä¸ prospectous ÃÄ³ ÀπÀ²³ 
¹³ ´²¾¸Ä³º ³¾³¼ÇÄº»± π¸Ãº´Ã³φ± ÄÀÇÄ, ¹³ φ³²¾¸Ä³º ¸ ½ÀÃφ± ÄÀÇÄ »³º ¹³ 
³¾³´Ã¯φÀ¾Ä³º Àº ·º³ÃÄ¯Ã¸ºÄ, À ÄÍπÀÄ ÄÀÇÄ Àº πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä »³º ÄÀ ¸Ã´ÀÃÄ¯ÃºÀ 
»³Ä³Ã»¸Ç±Ä. 

 £¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ πÃÀ»ÍÈ¸º ¸¼³ÄÄÉ½³Äº»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ »¯πÀºÀÇ Ç¼º»ÀÍ, 
πÀÇ Àφ¸²¼¸Ä³º Ã¸ »³»± »³Ä³Ã»¸Ç± ± ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ½°Ã³ ÃÄÀ¾ ÇÃÌ¾À ¸´´Í¸Ã¸Ä ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ, ÇÉÃ²Ä »³½²³ ³πÀ·¸½²ÉÃ¸ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, ¹³ ´²¾¸Ä³º ³¾Äº»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÀÇ 
Ç¼º»ÀÍ. 
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�6 ������£ ¡�¢�¤�¢�£��£ 

 

 �¼¸ ¸ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ¾À¸²Ä³º π¼±Ã¸Ä ½¸Ä¯ Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ½º»ÃÀË¼º»Î¾ 
»³º ¸Ã´³Ã²³Ä °ÃÄÉ »³º ³¾ ·¸¾ ³¾³φ°Ã¸Ä³º ¿¸ÇÉÃºÃÄ¯ ÃÄ³ π³ÃÌ¾Ä³ Ä¸ÍÇ¸ πÀÇ ¸²¾³º 
Ì½ÉÄ ³π³Ã³²Ä¸Ä³ ´º³ Ä¸¾ π³Ã¯·ÀÃ¸ Ä¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä π¼±ÃÀÇÄ, ³Ãφ³¼ÀÍÄ »³º 
°ÄÀº½¸Ä ´º³ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 

 �¼³ Ä³ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ ´º³ Ä¸¾ πÃÀÃÄ³Ã²³, ÃÍ¾·¸Ã¸ »³º ¸πºÃ±½³¾Ã¸ 

ÄÉ¾ ÇπÀ´¸²É¾ »³¼É·²É¾ »³º ÃÉ¼±¾É¾ (¯½½ÀÄ, ÄÀÍ³¼³, ¸¾·¸º»Äº»± Ä³º¾²³ 
¸πºÃ±½³¾Ã¸Ä »¼π) »³º ¸ ¸Ã´³Ã²³ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã±Ä ÄÀÇÄ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ³ ¯Ã¹Ã³ 
ÄÉ¾ »³¼É·²É¾ »³º ÄÉ¾ ÃÉ¼±¾É¾. 

 �¼³ Ä³ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ ´º³ Ä¸¾ πÃÀÃÄ³Ã²³ »³º ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ÄÉ¾ 
¸π²ÄÀºÇÉ¾ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾É¾ »³¼É·²É¾ (»À¼¯Ã³, »ÀÇ¼²¸Ä, ½ÀÍφ¸Ä, ÄÃº½¸¾ÄÀ»À¾²³½³, 
Ä³»¯»º³, π°·º¼³, »³ÃÃºÄ¸ÃÀ»Ì¼¼¸Ã¸, ½À¾ÉÄº»¯, ¸º·º»¯ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ ± ³¾³¼À´²³ 
¸ÃÇ¯Ã³Ä »³¼É·²É¾ ± ³¾³¼À´²³ ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÇ Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾³ ·º°¼¸ÇÃ¸Ä 
»³¼É·²É¾ »¼π) »³º ¸ ¸Ã´³Ã²³ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã±Ä ÄÀÇÄ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ³ ¯Ã¹Ã³ ÄÉ¾ 
»³¼É·²É¾. 

 �¼¸Ä Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä ¹³ ¸»Ä¸¼¸ÃÄÀÍ¾ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ¡ÃÀ·º³´Ã³φ°Ä Ä¸Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä, Ä³ ³¾³´Ã³φÌ½¸¾³ ÃÄ¸¾ π³ÃÀÍÃ³ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ±, ÄºÄ À·¸´²¸Ä Ä¸Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä »³º Ä¸Ä �π²³¼¸È¸Ä »³º ´¸¾º»¯, ÄÀÇÄ ºÃÇÍÀ¾Ä¸Ä »³¾À¾ºÃ½ÀÍÄ ÄÀÇ 
�¼¼¸¾º»ÀÍ �Ã¯ÄÀÇÄ »³Ä¯ ÄÀ¾ ÇÃÌ¾À ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, 
ÃÇ½π¸Ãº¼³½³³¾À½°¾É¾ »³º ÀºÉ¾·±πÀÄ¸ ÄÃÀπÀπÀº±Ã¸É¾, ÃÇ½π¼¸ÃÎÃ¸É¾ ± 
·ºÀÃ¹ÎÃ¸É¾ πÃÀ¸´ÀÇ½°¾É¾ ·º³Ä³´½¯ÄÉ¾, ³πÀφ¯Ã¸É¾ ± À·¸´ºÎ¾. 

         �¼¸Ä Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä – ¸¼°´ÇÀÇ »³º ¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸Ä ¹³ ´²¾ÀÇ¾ 
³πÌ ³·¸ºÀÍÇÀÇÄ ¸¼¸»ÄÃÀ¼Ì´ÀÇÄ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ä¸Ä πÀÇ ¹³ ·º³¹°Ã¸º À �¾¯·ÀÇÀÄ. 

   �¾¯·ÀÇÀÄ ¹³ ¸¾¸½¸ÃÎ¾¸º ¸´»³²ÃÉÄ Ä¸¾ �π²³¼¸È¸ ´º³ ÄºÄ ¸½°Ã¸Ä »³º ÄºÄ 
ÎÃ¸Ä πÀÇ πÃÀÄ²¹¸Ä³º ¾³ ·º¸¾¸Ã´±Ã¸º ¸Ã´³Ã²¸Ä Àº ÀπÀ²¸Ä ¹³ ³π³ºÄÀÍ¾ ¾³ ·º³»Àπ¸² ¸ 
¸¼¸»ÄÃÀ·ÌÄ¸Ã¸ Ã¸ ·Ã³ÃÄ¸ÃºÌÄ¸Ä¸Ä Ä¸Ä �À¾¯·³Ä »³º ¹³ ¼³½³¯¾¸º °´»ÃºÃ¸ ³πÌ Ä¸¾ 
�π²³¼¸È¸ »³ÄÌπº¾ ÃÇ¾¸¾¾Ì¸Ã¸Ä ³ÇÄ±Ä ½¸ Ä¸¾ �À¾¯·³. 

   �¾¯·ÀÇÀÄ ÇπÀÇÃ¸ÀÍÄ³º ¾³ ¼¯³¸º Çπ’ ¸Ç¹Í¾¸ ÄÀÇ Ì¼³ Ä³ ³π³Ã³²Ä¸Ä³ 
½°ÄÃ³ ³Ãφ³¼¸²³Ä, ¾³ π³Ã³·ÎÃ¸º Ä³ Ç¼º»¯ »³º ÄÀ °Ã´À Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ πÀÇ ¹³ ¸²¾³º 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ¾ �� ¤ HD:60364. 

  πÉÃ·±πÀÄ¸ ¹³ ´²¾¸º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ì¼É¾ ÄÉ¾ »³»ÀÄ¸Ç¾ºÎ¾ ± ·¸½ºÎ¾ 
πÀÇ ¹³ πÃÀ»¼¸¹ÀÍ¾ ÃÄºÄ π³Ã³π¯¾É »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ½¸ ¸Ç¹Í¾¸ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ. 
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  º ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²¸Ä ¹³ ¸²¾³º ¯ÃºÃÄ¸Ä Ä¸Ç¾º»¯ »³º ³ºÃ¹¸Äº»¯, ·¸¼³·± Ä³ 
»³¼Î·º³ ¹³ ³»À¼ÀÇ¹ÀÍ¾, À½³·º»¯ ± ½¸½À¾É½°¾³, ¸Ç¹¸²¸Ä »³º ÃÍ¾ÄÀ½¸Ä ·º³·ÃÀ½°Ä, 
¹³ ¸²¾³º Ä³ ¯»Ã³ ÄÀÇÄ »³¼¯ πÃÀÃ³Ã½ÀÃ½°¾³ »³º Ãφº´½°¾³ ½¸ »³Ä¯¼¼¸¼¸Ä ³²·¸Ä »³º 
π³Ã¯»Ç»¼ÀÇÄ, ·¸¾ ¹³ π³ÃÀÇÃº¯·ÀÇ¾ ³·º»³ºÀ¼Ì´¸Ä¸Ä ·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ºÄ, ¹³ °ÇÀÇ¾ 
Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»ÀÍÄ ³Ãº¹½ÀÍÄ »³º ÃÄ³ ·ÍÀ ¯»Ã³ ÄÀÇÄ »¼π. 
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1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 
 
 1.1 Αντικείµενο                           
  
 Η  προδιαγραφή  αυτή  αφορά την κατασκευή δαπέδων αεροδροµίων 
(διάδροµοι, παράλληλοι  τροχόδροµοι,   τροχόδροµοι,   δάπεδα σταθµεύσεως,  
δάπεδα συντηρήσεως, δάπεδα επιφυλακής, οδοποιία καυσίµων,  δάπεδα 
υπόστεγων κ.λ.π.) από  σκυρόδεµα  άοπλο  ή οπλισµένο.  
 
 Η προδιαγραφή περιλαβαίνει τις απαιτήσεις για τα υλικά και τα 
µηχανήµατα, τις µεθόδους κατασκευής, τους ποιοτικούς ελέγχους και  τις  
ανοχές.  Επίσης περιλαβαίνει τις µεθόδους επισκευής και ενισχύσεως των 
παλιών δαπέδων. Τέλος καθορίζεται ο τρόπος επιµετρήσεως και πληρωµής. 
 
 Για τη  σύνταξη  αυτής  της  προδιαγραφής  λήφθηκαν  υπόψη  η 
(τροποποιηµένη) προδιαγραφή  ΕΒ-7  «∆άπεδα από σκυρόδεµα» της ΓΕΑ/Γ5,  
καθώς και οι αντίστοιχες προδιαγραφές των προηγµένων τεχνολογικά χωρών. 
 
 Γενικά οι προτεινόµενοι τρόποι αντιµετωπίσεως των προβληµάτων  
βασίζονται στην Ελληνική εµπειρία  και έχουν προσαρµοσθεί  µε  τις ελληνικές 
τεχνικοοικονοµικές δυνατότητες. 
 
 1.2 Μικρά έργα 
 
 Είναι πιθανό,  σε ορισµένα έργα να είναι δύσκολη ή οικονοµικά  
ασύµφορη  (για  την  Υπηρεσία) η εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της 
παρούσας προδιαγραφής.  Τα έργα αυτά τα  ονοµάζουµε  «Μικρά  έργα»,  
άσχετα  από  τις διαστάσεις  τους ή το µέγεθος του προϋπολογισµού τους.   
Έτσι π.χ. ένα έργο που αφορά ποσότητα σκυροδέµατος 100 Μ3 προφανώς 
είναι   «µικρό έργο».  Αλλά και ένα  έργο  συνολικής  ποσότητας σκυροδέµατος  
3000 Μ3 µπορεί να θεωρηθεί σαν «µικρό έργο» εάν συντρέχουν  ειδικοί  λόγοι  
(π.χ.  ν’ αφορά   µικροπροσθήκες, συµπληρώσεις, διορθώσεις δαπέδων κ.λ.π.).  
Εποµένως, και για την αποφυγή παρερµηνειών, καθορίζεται, ότι «Μικρό έργο»  
είναι το έργο που ορίζεται έτσι από  τη  σύµβαση του,  στην  οποία γίνεται 
σαφής αναφορά στην παρούσα παράγραφο. 
 
 Γενικά οι διατάξεις που ∆ΕΝ είναι υποχρεωτική η εφαρµογή τους στα  
µικρά έργα είναι: 
 
  α. Εργαστήριο εργοταξίου  (παρ.4.1) 
 
  β. Σύστηµα αποθηκεύσεως τσιµέντου (παρ.4.5) 
 
  γ. Συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος  (παρ.4.7) 
 
  δ. Συρµός  διαστρώσεως σκυροδέµατος  (παρ.4.9,  εκτός από  
την παράγραφο 4.9.3 που ισχύει) 
 
  ε. Μελέτη συνθέσεως  σκυροδέµατος (παρ.6.2) 
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  στ. ∆οκιµαστικό δάπεδο  (παρ.6.3) 
 
 Επίσης ορισµένα άρθρα (όπως π.χ.  τα 5.6,  5.7, 5.13.1, κ.α.) περιέχουν 
διατάξεις που αφορούν τα µικρά έργα . 
 
 Τέλος,  µε τη σύµβαση κάθε έργου,  είναι δυνατόν να αίρεται η ισχύς 
ορισµένων άρθρων της παρούσας προδιαγραφής. 
 

 1.3 Ξένοι τεχνικοί όροι 

 
 ∆ίνονται   παρακάτω  σε  ελληνική  (ελεύθερη)  µετάφραση  οι κυριότεροι 
ξένοι τεχνικοί όροι  που  αναφέρονται  σ΄ αυτή  την προδιαγραφή.                      . 
 
  α. OVERLAY:  ενισχυτική επίστρωση 
  β. DOWEL:  µηχανισµός συνεργασίας 
  γ. TIE BAR:  συνδετήρια ράβδος 
  δ. CURING:   συντήρηση  σκυροδέµατος) 
  ε. CURING COMPOUND:  Xηµικό υγρό (συντηρήσεως) 
  στ.  F.O.D. :  ΕΦ-Ο-ΝΤΙ (χωρίς  µετάφραση). Αφορά τα επάνω 
στην επιφάνεια των πλακών ξένα  υλικά  που  εάν ρουφηχτούν  από  τους  
κινητήρες  των  α/φ µπορούν  να  τους  προξενήσουν σηµαντικές ζηµιές. 
  ζ. SPALLING:  απολέπιση  
  η. ‘D’ CRACKING :   παράλληλη ρηγµάτωση ακµών 
  θ. BONDED, SEMI BONDED UNBONDED (CONCRETE)  : 
Συνδεδεµένο, ηµισυνδεδεµένο, ασύνδετο (σκυρόδεµα)  
  ι. RECYCLING:  ανακύκλωση 
  ια. STAIR STEPPING:  ανισοσταθµία (στα χείλη των αρµών) 
  ιβ. PUMPING: κατακόρυφες κινήσεις των ακµών της πλάκας λόγω 
διαβρώσεως της υποβάσεως 
  ιγ. EDGE SLUMP:  κάθιση  ακµής 
  ιδ. ALIGATOR  CRACKS:  καθολική ρηγµάτωση 
(µπακλαβάδιασµα) 
  ιε. REFLEXION CRACKS:  ανακλαστικές ρωγµές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 
2. ΕΙ∆Η   ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 
 

 2.1 Άοπλο σκυρόδεµα  (Α.Σ.) 

  
 Το Α.Σ. είναι το απλούστερο είδος σκυροδέµατος.   
 
 Στο δάπεδο από Α.Σ.  µορφώνονται αρµοί (διαστολής,  συστολής, 
εργασίας)  που  το  χωρίζουν  σε  πλάκες διαστάσεων περίπου 4.5-6.0 Μ σε 
κάθε διεύθυνση. 
 
 Η κατασκευή των αρµών κρίνεται απαραίτητη για τον έλεγχο  των 
ρωγµών  (δηλαδή την  µείωση του αριθµού των και την εµφάνιση των σε 
προκαθορισµένες θέσεις),  οι οποίες δηµιουργούνται  σε τυχαίες   θέσεις  λόγω  
κυρίως  των  κλιµατολογικών συνθηκών (θερµοκρασία και υγρασία) και της 
φορτίσεως του δαπέδου. 
 
 Για την συνεργασία ή σύνδεση των πλακών µεταξύ τους (µεταφορά των 
φορτίων από πλάκα σε πλάκα) δυνατόν  να  χρησιµοποιηθούν,  εφόσον 
προβλέπεται στη µελέτη του έργου, οπλισµοί (DOWELS και TIE BARS). 
  
 Άλλοι  τρόποι  συνδέσεως  των πλακών π.χ.  µε µόρφωση ειδικών 
διατοµών του σκυροδέµατος  (KEYS)  δεν  συνιστώνται  µια  και έχουν  σχεδόν  
καταργηθεί διεθνώς.  Το πάχος του σκυροδέµατος  αναφέρεται στη µελέτη του 
έργου. 
 

 2.2 Σκυρόδεµα ελαφρά οπλισµένο  (Σ.Ε.Ο.) 
 
 Ο οπλισµός µπορεί να είναι «απλός» ή δοµικό πλέγµα. Η τοποθέτηση 
του οπλισµού αυτού σε ποσοστό  0,1%  έχει  σκοπό την  αποφυγή  ή µάλλον  
την  µείωση  δηµιουργίας  ρωγµών που οφείλονται κυρίως  στις αυξοµειώσεις  
της  θερµοκρασίας  και υγρασίας.   Επειδή   η   εφελκυόµενη  ζώνη του  
σκυροδέµατος βρίσκεται άλλοτε στο πάνω  και  άλλοτε  στο  κάτω  µέρος  της 
πλάκας,  η  τοποθέτηση οπλισµού µόνο στο πάνω µέρος της πλάκας δεν 
επαρκεί και απαιτείται τοποθέτηση οπλισµού και στο κάτω µέρος, που κρίνεται 
όµως αντιοικονοµική και για  το  λόγο αυτό  γενικώς δεν χρησιµοποιείται.  Η 
τοποθέτηση όµως ελαφρού οπλισµού (απλού ή πλέγµατος) είναι σκόπιµο να 
χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις µεµονωµένης ανακατασκευής πλακών (ή 
τµήµατος αυτών)  ή  κατασκευής  ενισχυτικών   επιστρώσεων   (OVERLAYS)  
περιορισµένου πάχους  (π.χ.15  εκ.)  όπου  είναι  σκόπιµο να προβλέπεται 
οπλισµός ενισχύσεως των  πλακών.  Ο  οπλισµός  θα αποτελείται  από  δοµικό 
πλέγµα (χάλυβας IV) που τοποθετείται τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω µέρος 
της  πλάκας.  Βάσει  της  ελληνικής  εµπειρίας  κρίνεται ότι ποσοστό οπλισµού 
0,05% για πάνω και 0,05%  για  κάτω  είναι  επαρκές  για  τις  συνήθεις 
περιπτώσεις.  Πάντως  το  ποσοστό  του  οπλισµού καθώς και ο τρόπος 
στηρίξεως αυτού, διαφέρει, ανάλογα µε  το  πάχος  της πλάκας (θα ορίζονται 
από τη µελέτη του έργου). 
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 2.3 Σκυρόδεµα συνεχώς οπλισµένο  (Σ.Σ.Ο.) 

 
 Οι  πάσης  φύσεως αρµοί ενώ είναι χρήσιµοι για τον έλεγχο των 
ρωγµών,  δεν παύουν να  είναι  τα  ασθενή  σηµεία  του δαπέδου,   να  
παρουσιάζουν δυσκολίες  στην  κατασκευή,  στη συντήρηση   και  στην  
κυκλοφορία  και  εποµένως  να   είναι ανεπιθύµητοι. 
  
 Με την τοποθέτηση ισχυρού και συνεχούς διαµήκους οπλισµού της 
τάξεως  του  0,6% έως 0,7% επιτρέπεται η κατάργηση των αρµών συστολής 
ενώ οι αρµοί διαστολής  προβλέπονται  ανά  αποστάσεις 150-300 µ.(και 
πάντως πριν από εµπόδια). 
  
 Συνήθως χρησιµοποιείται χάλυβας µε νευρώσεις (χάλυβας III Β). 
  
 Ο εγκάρσιος οπλισµός είναι ελαφρύς της τάξεως 1 Φ 16 ανά 1,20 Μ  και  
µπορεί  να   καταργηθεί  εντελώς  εφόσον προβλέπεται η τοποθέτηση οπλισµού  
συνδέσεως  (TIE  BARS)  στους  διαµήκεις αρµούς.  Ο  διαµήκης συνεχής 
οπλισµός τοποθετείται υψοµετρικά στο µέσο του πάχους της πλάκας.  Σφάλµα 
µέχρι  ±2,5  CM  στην υψοµετρική τοποθέτηση είναι ανεκτό. 
 
 Στο  συρµό µηχανηµάτων διαστρώσέως σκυροδέµατος καλό είναι να 
προβλέπεται και µηχάνηµα τοποθετήσεως του οπλισµού. 
  
 Στο  είδος  αυτό  του  σκυροδέµατος  εµφανίζονται   εγκάρσιες τριχοειδείς 
ρωγµές ανά αποστάσεις 1-2 Μ,  πλην όµως ο ισχυρός οπλισµός δεν επιτρέπει 
στις ρωγµές ν’ ανοίξουν ούτε να φθαρούν τα χείλη τους.  Εξάλλου οι ρωγµές 
είναι  επιφανειακές,  δηλαδή δεν   προχωρούν σε  βάθος.   Τέλος  λόγω της  
θραυσιγενούς επιφάνειας των ρωγµών και του συνεχούς οπλισµού η  
µεταβίβαση φορτίων από τµήµα σε τµήµα της πλάκας είναι ικανοποιητική. 
  
 Σε  περιπτώσεις  χρησιµοποιήσεως  αλάτων  για το ξεπάγωµα των 
δρόµων είναι δυνατόν να οξειδωθεί ο οπλισµός. Το ΣΣΟ δεν έχει εφαρµοσθεί 
στην Ελλάδα,  έχει όµως χρησιµοποιηθεί  σε  αρκετά µεγάλη  έκταση  τόσο  
στην  Ευρώπη  όσο και στην Αµερική.  Τα τελευταία  χρόνια  τείνει  να  
καταργηθεί  λόγω  του  µεγάλου κόστους κατασκευής. 
  

 2.4 Σκυρόδεµα οπλισµένο µε ακίδες  (Σ.Ο.Α) 

  
 Εάν  στο  Α.Σ.  κατά την ανάµιξη των υλικών του προστεθεί µία 
ποσότητα χαλύβδινων ακίδων παράγεται ένα  νέο  σκυρόδεµα,  το ΣΟΑ,  που 
είναι πιο όλκιµο, έχει αυξηµένη καµπτική αντοχή και µεγαλύτερη πλαστιµότητα.  
Εξ άλλου οι ακίδες κρατούν κλειστές τις   τυχόν   δηµιουργούµενες  τριχοειδείς  
ρωγµές  και  έτσι αποφεύγονται ή µειώνονται οι ρηγµατώσεις και η απολέπιση  
των πλακών.  Οι ακίδες έχουν συνήθως διάµετρο από 0,15  MM  µέχρι 0,75 MM 
και µήκος από 15 MM µέχρι 65 MM.  
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 Η  µορφή  των  ακίδων  είναι  ευθύγραµµη,   ή  κυµατοειδής  ή  
τραπεζοειδής ή µε γάντζο στην  άκρη  κλπ.  Επίσης  µπορεί  να είναι  µία - µία  
ή  πρόχειρα  συνδεδεµένες  σε  δεσµίδες  που διαλύονται κατά την ανάµιξη. 
 
 Στο ΣΟΑ σε σύγκριση µε το  ΑΣ,  το  ποσοστό  τσιµέντου  είναι 
µεγαλύτερο,  τα  λεπτά αδρανή υλικά  περισσότερα,  και ο λόγος Ν/Τ 
µεγαλύτερος. 
 
 Σοβαρό  πρόβληµα  στο  ΣΟΑ  είναι  η   δυσκολία   οµοιόµορφης 
κατανοµής των ακίδων σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. Συνήθως το 
ποσοστό των ακίδων δεν υπερβαίνει το 2% κατ’ όγκο. 
 
 Οι ακίδες µπορεί να είναι και από άλλο υλικό εκτός από χάλυβα π.χ. 
φαϊµπεργκλάς, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο κ.λ.π. οπότε φυσικά και οι 
ιδιότητες του ΣΟΑ εµφανίζουν διαφορές. 
 
 Το  ΣΟΑ προσφέρεται ιδιαίτερα για τοπικές επισκευές δαπέδων ή 
ανακατασκευές σποραδικών  πλακών  ή  ενισχυτικών  επιστρώσεων λεπτού 
πάχους (π.χ.OVERLAYS 10 εκ.). 
 
 ∆ιεθνώς  έχει γίνει χρήση σε περιορισµένη έκταση του ΣΟΑ λόγω της  
δυσκολίας  κατασκευής  και   ελέγχου   της   οµοιόµορφης κατανοµής  των  
ακίδων,  αλλά  και λόγω του κόστους που είναι περίπου το διπλάσιο από το ΑΣ.  
Στην Ελλάδα  δεν  έχει  γίνει χρήση αυτού.   
  

 2.5 Σκυρόδεµα προεντεταµένο  (Σ.Π.) 
 
 Τα πλεονεκτήµατα του Σ.Π. είναι κυρίως: 
 
  α. Σχετικά µικρό πάχος πλακών (συνήθως 15-25 CM ).  
 
  β. Λιγότεροι  αρµοί  µια  και  το  µέγεθος των πλακών είναι: 
πλάτος 4,5 έως 7,5 Μ και µήκος 12 έως 30 Μ. 
 
  γ. Με  την  προοδευτική  προένταση   κατά  την διάρκεια  της 
σκληρύνσεως του σκυροδέµατος επιτυγχάνεται το κλείσιµο ή ο περιορισµός των 
ρωγµών. 
 
 Συνήθως   γίνεται  µόνο  διαµήκης  προένταση  των  πλακών  σε 2800-
4200  KG/CM2.   Σαν  οπλισµός  χρησιµοποιείται  ο  ίδιος χάλυβας  όπως και 
στα υπόλοιπα τεχνικά έργα από προεντεταµένο σκυρόδεµα.  Στους αρµούς 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν  οπλισµοί όπως βλήτρα (DOWELS), συνδετήριοι 
ράβδοι (TIE.BARS) κλπ.  
 
 Η  κατασκευή του Σ.Π.  είναι δύσκολη,  χρειάζεται ειδικευµένο 
προσωπικό και η ηµερήσια απόδοση είναι µικρή.  
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 Το Σ.Π. δεν έχει εφαρµοσθεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχει γίνει 
πολύ µικρή χρήση λόγω των δυσκολιών στην κατασκευή  και του µεγάλου 
κόστους.  
 
 

 2.6 Κυλινδρούµενο σκυρόδεµα  (Κ.Σ.) 
 
 Τη  Κ.Σ.  αποτελεί  το  πιο  νέο  είδος σκυροδέµατος δαπέδων. 
Γεννήθηκε από την ιδέα να κατασκευαστεί το σκυρόδεµα όπως και οι 
ασφαλτοτάπητες, δηλαδή να γίνεται χρήση µηχανηµάτων και να µειωθεί η 
χρησιµοποίηση  εργατοτεχνιτών.  Έτσι  το  σκυρόδεµα παρασκευάζεται   σε   
εγκατάσταση   παρόµοια   µε  αυτή  των ασφαλτοδεµάτων,      διαστρώνεται   µε   
διαστρωτήρα    και κυλινδρώνεται   µε   οδοστρωτήρες  ανάλογους  µε  αυτούς  
των ασφαλτοταπήτων. 
 
 Τα µεγάλα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι η  απλότητα  και  η 
ταχύτητα  της  κατασκευής αλλά και το χαµηλό κόστος (Η µείωση του κόστους 
φτάνει τα 30% έως 50% του κόστους του Α.Σ.). 
                        
 Το κύριο µειονέκτηµα,  ή µάλλον τα µειονεκτήµατα  προέρχονται από  το 
γεγονός ότι η όλη κατασκευή από τη φύση της δεν είναι πολύ  λεπτοδουλεµένη.  
Οι  ιδιαιτερότητες  του  Κ.Σ.  σε  γενικές γραµµές είναι: 
   
  α. Η µηδενική κάθιση . 
 
  β. Ο χαµηλός λόγος Ν/Τ (περίπου 0,32). 
 
  γ. Η µεγάλη απόσταση µεταξύ αρµών συστολής (περίπου 15 Μ). 
 
  δ. Η αύξηση του ποσοστού των λεπτών αδρανών (περίπου 37% 
κατά βάρος). 
  ε. Η µείωση του ποσοστού νερού (περίπου 4% κατά βάρος) 
 
   στ. Η δυσχέρεια-αν  όχι  αδυναµία-στη  σωστή  τοποθέτηση  των 
οπλισµών στους αρµούς.  
 
  ζ. Η  δυσχέρεια  στην  κατασκευή   στο  εργαστήριο  δοκιµίων  
αντιπροσωπευτικών των συνθηκών του εργοταξίου.  
 
  η.  Η ανοχή µεγαλυτέρων ανωµαλιών επιφανείας (π.χ.  10  χλστ. 
στο 3 µέτρο κανόνα) κ.α. 
 
 Το  Κ.Σ.  βρίσκεται σήµερα στο στάδιο µελέτης, αφού µόλις πριν δύο 
χρόνια άρχισαν διεθνώς, κάπως  συστηµατικά,  πειράµατα  και δοκιµές. 
 
 Πριν   ολοκληρωθούν   οι   έρευνες   δεν   είναι   σκόπιµη  η 
χρησιµοποίησή του για κατασκευή δαπέδων  από  σκυρόδεµα  αλλά ίσως    θα    
µπορούσε  να   χρησιµοποιηθεί   επιτυχώς σε σταθεροποιηµένες βάσεις.  Και 
τότε όµως από  τη µελέτη θα πρέπει να καθορίζονται λεπτοµερώς τα 
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κατασκευαστικά στοιχεία δηλαδή τα υλικά, τα µηχανήµατα, οι µέθοδοι 
κατασκευής και οι µέθοδοι ελέγχου.       
 
 2.7 Συµπεράσµατα 
 
 Για  λόγους  πληρότητας της παρούσας προδιαγραφής αναφέρθηκαν 
παραπάνω περιληπτικά όλα τα συνήθη είδη σκυροδεµάτων δαπέδων, αλλά ως 
προς την πρακτική χρησιµοποίηση τους συµπεραίνουµε τα εξής: 
 
   • Το σκυρόδεµα των παραγράφων 2.1  και  2.2  είναι  αυτό  
που κατασκευάστηκε   µέχρι  τώρα  και  που  θα  κατασκευάζεται τουλάχιστον 
τα προσεχή χρόνια στον ελληνικό χώρο. 
 
   • Το  σκυρόδεµα  των  παρ.2.3  και  2.5  είναι  δύσκολο  στη 
κατασκευή  του και ιδιαίτερα δαπανηρό.  Μάλλον θα πρέπει  αποκλεισθεί η 
κατασκευή του στην Ελλάδα. 
 
   • Το σκυρόδεµα της παρ.2.4 έχει δυσκολίες στην 
κατασκευή  του και  υψηλό κόστος αλλά λόγω των ιδιοτήτων του είναι δυνατόν 
να  χρησιµοποιηθεί  επωφελώς  κυρίως  σε  επισκευές  µικρής  εκτάσεως. 
 
   • Το  σκυρόδεµα  της  παρ.2.6   έχει  µικρό κόστος και 
µεγάλη απλότητα κατασκευής, θα πρέπει όµως για την εφαρµογή του να 
περιµένουµε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων  που  κάνουν  οι τεχνολογικά 
προηγµένες χώρες.   
 
   • Το  σκυρόδεµα  των  παρ. 2.1  και  2.2 καλύπτεται  
πλήρως από αυτήν την προδιαγραφή.  Για το σκυρόδεµα  των  παρ.2.4  και 2.6,  
εάν  χρησιµοποιηθεί,  επειδή καλύπτεται εν µέρει µόνο από αυτή την 
προδιαγραφή,  θα πρέπει στη σχετική µελέτη του έργου  να  δίνονται  
πρόσθετες  λεπτοµερείς  οδηγίες για τα υλικά, τα µηχανήµατα, τον τρόπο 
κατασκευής και τις µεθόδους ελέγχου. 
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3. Υ Λ Ι Κ Α 
 
 3.1  Υλικά σκυροδέµατος 
 
  3.1.1 Αδρανή υλικά   
   
  Γενικά τα θραυστά αδρανή υλικά  θα είναι µόνο  ασβεστολιθικά και  
θα  ικανοποιούν  τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ-408, όπως   
τροποποιείται   από   τον    Κανονισµό    Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.), ή 
γρανιτικά. 
 
  Σε  εξαιρετικές µόνον περιπτώσεις είναι επιτρεπτή και χρήση 
πυριτικών υλικών, µετά  από  αυστηρή  χηµική  εξέταση,  γιατί ορισµένα   
αδρανή  υλικά,  που  προέρχονται  από  πυριτικά πετρώµατα  
µικροκρυσταλλικού  ή  κρυπτοκρυσταλλικού   ιστού αντιδρούν  χηµικά  µε  τα 
αλκάλια τα ελευθερούµενα κατά την ενυδάτωση του τσιµέντου,  µε  αποτέλεσµα  
την  διόγκωση  και καταστροφή  του  σκυροδέµατος.  Για τον λόγο αυτό πρέπει 
να αποκλείονται αδρανή,  που  κατά  την  πετρογραφική  εξέταση αυτών 
(A.S.T.M.  C-298),  σε συνδυασµό µε την δυναµική τους ενεργότητα  (A.S.T.M.  
C-289)  και  την  δυναµική  αλκαλική τους ενεργότητα     µε   το   τσιµέντο   
(A.S.T.M.   C-227), σχηµατίζουν χηµικές ενώσεις αλκαλίων πυριτικών, πέρα 
από τα επιτρεπτά όρια των παραπάνω προδιαγραφών. 
 
  Η παρούσα προδιαγραφή έχει εναρµονισθεί κατά το  δυνατό  µε 
τις διατάξεις του ΕΛΟΤ-408 και του ΚΤΣ.  Επειδή όµως και τα  δύο αυτά κείµενα 
δεν αφορούν  δάπεδα  από  σκυρόδεµα,  όπου υπάρχει   διαφοροποίηση, θα  
υπερισχύουν  οι  διατάξεις  της παρούσας.  Από αυτή τη Προδιαγραφή 
υιοθετείται η χρήση  των αµερικανικών  κοσκίνων  που  περιγράφονται  στο  
ASTM-E 11 Εποµένως τόσο στη µελετητή συνθέσεως σκυροδέµατος,  όσο και 
στο   εργοτάξιο,   θα   χρησιµοποιούνται   αποκλειστικά  τ’ αµερικανικά κόσκινα.  
Είναι δυνατόν στο  µέλλον  µε  γενική  ∆/γή της Προϊσταµένης Αρχής ή µε ειδικό 
όρο της Σύµβασης να υιοθετηθεί άλλη σειρά κόσκινων. 
 
  Για  την  ορυκτολογική  σύσταση των αδρανών, την υγεία,  τις  
επιβλαβείς προσµίξεις κλπ. ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΚΤΣ. 
 
   3.1.1.1 Θραυστά λεπτά υλικά 
 
   Άµµος ή θραυστά λεπτά αδρανή υλικά, ονοµάζεται το 
κλάσµα των αδρανών που διέρχονται από  το  κόσκινο  No  4  σε  ποσοστό 
τουλάχιστον 95%. 
 
   Παιπάλη   ορίζεται  το µέρος του αδρανούς που περνάει 
από. το αµερικάνικο κόσκινο No 200.  Η παιπάλη της άµµου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 16% του ξηρού βάρους της. 
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   Σε  περίπτωση  που  τα  λατοµεία  της µείζονος περιοχής 
του έργου  δεν  µπορούν  να  προµηθεύσουν  τέτοια  άµµο,  είναι δυνατόν   να   
επιτρέψει   η  Προϊσταµένη  Αρχή, ύστερα  από αιτιολογηµένη  εισήγηση  της  
∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας,  την ανάµιξη  της θραυστής άµµου µε φυσική άµµο 
σε ποσοστό µέχρι 50% (βλ. παρ. 3.1.1.3) ή ν’ απαιτήσει τη µεταφορά 
κατάλληλης άµµου από µεγαλύτερη απόσταση και µέχρι τα 50 KM  (οδικώς). Σε  
οποιαδήποτε  περίπτωση  ποσοστό παιπάλης µεγαλύτερο από 16% δεν γίνεται 
αποδεκτό. 
 
   Το ποσοστό των κόκκων της άµµου που περνάει από το  
κόσκινο 0,2  δεν  πρέπει  να υπερβαίνει το 20% του ξηρού βάρους της άµµου. 
                                 
  3.1.1.2 Θραυστά υλικά χοντρά  
 
  Το ποσοστό φθοράς  κατά  τη  διάρκεια  της  δοκιµασίας  LOS 
ANGELES δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35% για 500 περιστροφές (AASHTO-T 
96, ASTM-C 131). 
 
  Η  παιπάλη  (το  υλικό που διέρχεται από το κόσκινο No 200) δεν 
πρέπει να είναι περισσότερη από 1% του ξηρού βάρους των χοντρών υλικών.                            
 
  Τα χοντρά υλικά θα είναι  σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις  της 
προδιαγραφής AASHO-Μ 80. 
 
 Τα  υποχρεωτικά  όρια  κοκκοµετρικής  διαβαθµίσεως µίγµατος (λεπτών 
και χοντρών) θραυστών  υλικών  µεγίστου  κόκκου  1” καθορίζονται από τον 
πίνακα 3.1.1.2 (που αποτελεί τµήµα του πίνακα 4.3.2.3β του Κ.Τ.Σ.). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1.2 
 
            ΚΟΣΚΙΝΑ  ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ 

Ονοµασία Άνοιγµα Υποζώνη ∆ 

               0,2 0,2  MM 1-10 
Νο  50 300  µΜ 3-13 
Νο  30 600  µΜ 6-23 
Νο  16 1,18  ΜΜ 12-32 
Νο    8 2.36  ΜΜ 21-43 
Νο    4 4,75  ΜΜ 33-56 

               3/8” 9,5  ΜΜ 51-73 
               ½” 12,5  ΜΜ 61-80 
               1” 25,0  ΜΜ 95-100 
               1  ½” 38,0  ΜΜ 100 

 
 
  Γενικά τα αδρανή πρέπει να προσκοµίζονται χωρισµένα σε τρία  
(3) τουλάχιστον κλάσµατα. 
 
  3.1.1.3 Φυσικά υλικά  
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  Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φυσικών ή συλλεκτών υλικών 
ποτάµιας ή θαλάσσιας προελεύσεως και γενικότερα υλικών  που δεν   είναι   
ασβεστολιθικά  λόγω  του  µεγάλου  συντελεστή διαστολής αυτών. 
 
  Επιτρέπεται  σε  ειδικές  περιπτώσεις  (βλ.παρ.3.1.1.1)   η 
χρησιµοποίηση  φυσικής  χαλαζιακής ή πυριτικής άµµου που θα είναι όµως  
εντελώς  καθαρή  ή  θα  πλένεται  σε  κατάλληλα πλυντήρια. 
 
  3.1.1.4 Υλικά από παλιό σκυρόδεµα 
 
  Η  διάθεση  των  υλικών  που  προκύπτουν  από την καθαίρεση 
σκυροδέµατος είναι συνήθως µεγάλο πρόβληµα µέσα στη σχετικά µικρή  
έκταση  ενός   αεροδροµίου.  Η  «ανακύκλωση»   του σκυροδέµατος  δηλαδή  η  
επαναχρησιµοποίηση  των υλικών του καθαιρεθέντος σκυροδέµατος,  είναι  
σκόπιµο  να  εξετάζεται στην  µελέτη  σαν  οικονοµική  λύση.  Προϋποθέσεις  
για την ανακύκλωση είναι: 
                         
  α. Τα  αδρανή υλικά  του παλιού σκυροδέµατος  να  µην  είναι 
σαθρά και 
  β. Όλοι  οι  οπλισµοί  του  παλιού σκυροδέµατος να  µπορούν ν’ 
αφαιρεθούν εύκολα,  επειδή για την αφαίρεση τους, εκτός από  µηχανήµατα,  
χρησιµοποιούνται  και  πολλές εργατώρες (γενικά η αφαίρεση διπλής σχάρας 
από δοµικό χάλυβα είναι οικονοµικά ασύµφορη).                          
 
  Ο  εργολάβος  υποχρεούται να εγκαταστήσει σε κατάλληλη θέση 
σπαστηροτριβείο. 
 
  Η καθαίρεση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε  µεγάλη  προσοχή 
ώστε  να  µην  γίνουν  ζηµιές σε παρακείµενες εγκαταστάσεις (π.χ. φώτα, 
ερείσµατα, υγιείς πλάκες σκυροδέµατος κ.λ.π.) ή υποκείµενες   εγκαταστάσεις   
(π.χ. υπόβαση,    καλώδια, σωληνώσεις κ.λ.π.). 
                  
  Είναι   δυνατόν,  για  την  ευχερή  αποκόµιση,  να  χρειαστεί 
επιµέρους θραύση των καθαιρουµένων πλακών σκυροδέµατος. 
 
  Εάν  στις  πλάκες  του  καθαιρουµένου  σκυροδέµατος   είναι  
«κολληµένα»  χώµατα,   υπόβαση  κλπ.   τα  υλικά  αυτά  θα αποµακρύνονται 
πλήρως. 
 
  Συνήθως τα παραγόµενα από τη θραύση λεπτά υλικά είναι  λίγα 
και θα πρέπει να προβλέπεται  η προσθήκη θραυστής άµµου. 
 
  Εάν  η προκύπτουσα από τη θραύση παιπάλη (υλικό που περνάει 
από το κόσκινο No 200) είναι περισσότερη από 5%  θα  πρέπει ν’ αφαιρείται. 
 
  Η   χρησιµοποίηση   χοντρών υλικών  που  προέρχονται  από 
ανακύκλωση δεν δηµιουργεί εν γένει πρόβληµα, ενώ  τα  λεπτά  υλικά   
µειώνουν   την   εργασιµότητα    του σκυροδέµατος. 
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  Γενικά  για  το  σκυρόδεµα  που  κατασκευάζεται  από  υλικά 
ανακυκλώσεως χρειάζεται µεγαλύτερη ποσότητα τσιµέντου, ενώ η 
προκύπτουσα αντοχή είναι κάπως µικρότερη. Όταν παραχθεί από τη θραύση,  
αρκετή ποσότητα αδρανών  υλικών,  θα  πρέπει  να γίνει µελέτη συνθέσεως του 
νέου σκυροδέµατος. 
 
  Λόγω των  προβληµάτων  που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά 
την εφαρµογή της συµβάσεως, είναι ίσως προτιµότερο τα  υλικά ανακυκλώσεως  
να  χρησιµοποιούνται  µόνο  για την κατασκευή βάσεως ή υποβάσεως. 
 
  3.1.2 Τσιµέντο 
 
  Γενικά τα τσιµέντο   πρέπει  να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του 
Π.∆.244/ 29.2.1980 «Περί κανονισµού τσιµέντου για έργα από σκυρόδεµα». 
 
  Πρόσθετες απαιτήσεις: 
 
  α. Ολόκληρη ποσότητα τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθεί στο 
έργο θα προέρχεται από το ίδιο εργοστάσιο και θα είναι της ίδιας ποιότητας. 
Εάν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου χρειαστεί ν’ αλλάξει η ποιότητα ή το 
εργοστάσιο, η σκυροδέτηση θα σταµατάει και θα γίνεται νέα µελέτη  συνθέσεως 
σκυροδέµατος. 
 
  β. Η περιεκτικότητα σε C3 A δεν θα υπερβαίνει το 10%. 
 
  γ. Η  λεπτότητα  του τσιµέντου (κατά BLAINE) θα κυµαίνεται 
µεταξύ 2000 και 3700 CM2/GR. 
 
  δ. Ο χρόνος  αρχικής πήξεως (INITIAL SETTING ΤΙΜΕ) θα είναι  
µεγαλύτερος  από  1  ώρα  για  θερµοκρασία  +30 C (VICAT TEST). 
 
   3.1.2.1 Τσιµέντο τύπου Ι  
 
   Το τσιµέντο  τύπου Ι (καθαρό πόρτλαντ )  είναι  το  
κατεξοχήν τσιµέντο   που   θα   χρησιµοποιείται   για   τη  παρασκευή 
σκυροδέµατος δαπέδου. 
 
   3.1.2.2 Τσιµέντο τύπου II  
 
   Επιτρέπεται και η  χρήση  τσιµέντου  II  (ελληνικού  τύπου) 
δηλαδή  τσιµέντου  πόρτλαντ   µε  προσθήκη ποζολάνης  (δηλαδή Θηραϊκής ή 
ιπτάµενης τέφρας). 
 
   Είναι σκόπιµο η µελέτη συνθέσεως  σκυροδέµατος  να  
γίνεται και  µε  τους  δύο τύπους τσιµέντου (δηλαδή της παρ.3.1.2.1 και της 
παρ.3.1.2.2) ώστε σε περίπτωση ελλείψεως  του  ενός είδους τσιµέντου να 
χρησιµοποιείται το άλλο. 
 
   3.1.2.3 Ειδικά τσιµέντα  
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   Γενικά  απαγορεύεται  η χρήση ειδικών τσιµέντων και 
µάλιστα τσιµέντων ταχείας αναπτύξεως αντοχής ή ταχείας πήξεως. 
 
   Ειδικά σε  περιπτώσεις  που  απαιτείται  ταχύτατη  
επισκευή µικρής  συνήθως  εκτάσεως,  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν τα 
παραπάνω τσιµέντα ή πολυµερικό µπετόν κ.α.  ύστερα όµως από έγκριση της 
Προϊσταµένης Αρχής. 
 
  3.1.3 Νερό 
 
   3.1.3.1 Γλυκό νερό 
 
   Γενικά  ένα  καλό πόσιµο νερό θεωρείται κατ’ αρχήν 
κατάλληλο για  την  παρασκευή  σκυροδέµατος.   Το  νερό   πρέπει   να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ-345. 
 
   Οι σχετικές δοκιµασίες θα γίνονται σύµφωνα µε το Κ.Τ.Σ. 
και τις αναγνωρισµένες µεθόδους της αναλυτικής χηµείας. 
 
   3.1.3.2 Αλµυρό νερό 
 
   Αλµυρό  νερό  (θαλασσινό)  δεν  θα  χρησιµοποιείται για 
την κατασκευή   οπλισµένου   σκυροδέµατος,   εκτός   εάν    αυτό επιτρέπεται 
ρητά από τη σύµβαση του έργου. 
 
   Για  άοπλο  σκυρόδεµα  είναι  δυνατόν  να  επιτραπεί από 
τη Προϊσταµένη Αρχή η χρήση  θαλασσινού  νερού  οπότε  όµως  η 
απαιτούµενη αντοχή του σκυροδέµατος θα αυξηθεί κατά 15%. 
 
  3.1.4 Πρόσθετα σκυροδέµατος 
 
  Τα πρόσθετα σκυροδέµατος χρησιµοποιούνται για να µεταβάλουν 
µία  ή  περισσότερες  ιδιότητες  του  σκυροδέµατος  ώστε να  γίνεται 
καταλληλότερο για ειδικές συνθήκες. 
 
  Προκειµένου  να  χρησιµοποιήσει  πρόσθετα  σκυροδέµατος,   ο 
εργολάβος θα υποβάλει εγκαίρως σχετικά ενηµερωτικά φυλλάδια 
(PROSPECTUS),  ώστε  να  εγκριθούν από την Προϊσταµένη Αρχή. Κανένα 
πρόσθετο δεν  θα  χρησιµοποιείται  εφόσον  δεν  έχει δοκιµασθεί στη µελέτη 
συνθέσεως σκυροδέµατος. 
 
  Η ταυτόχρονη χρησιµοποίηση δύο πρόσθετων θ’ αποφεύγεται. 
Εάν όµως  ο εργολάβος προτίθεται να χρησιµοποιήσει δύο πρόσθετα θα 
προσκοµίζει στη Προϊσταµένη  Αρχή,  έγγραφη  δήλωση  των κατασκευαστών  
και  των  παραγωγών  των προσθέτων,  για τις τυχόν αλληλεπιδράσεις τους. 
 
  Όλα τα εγκεκριµένα  πρόσθετα  θα  προστίθενται  στο  στάδιο 
αναµίξεως του σκυροδέµατος,  κατά τις αναλογίες κ.λ.π.  που προβλέπει ο 
κατασκευαστής τους και  σύµφωνα  µε  τη  µελέτη συνθ. σκυροδέµατος.  Η  
ανάµιξη  προσθέτων σε επόµενο στάδιο δεν  επιτρέπεται.   Επιτρέπεται  µόνο  
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σε   σκυρόδεµα   που µεταφέρεται    µε    αυτοκίνητο-αναδευτήρα    η   
προσθήκη υπερευστοποιητικού που θα  συνοδεύεται  από  επανάµιξη  του 
µίγµατος για 3 ΜΙΝ. 
 
   3.1.4.1 Αερακτικά 
 
   Τα  αερακτικά  πρόσθετα  θα  είναι  σύµφωνα µε το 
κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.), παρ.4.5. 
 
   3.1.4.2 Επιταχυντικά – επιβραδυντικά – 
ρευστοποιητικά - υπερευστοποιητικά 
 
   Τα παραπάνω πρόσθετα θα  είναι  σύµφωνα  µε  τον  
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) παρ.4.5. 
 

 3.2 Χάλυβες 

  3.2.1 Οπλισµός αρµών  

   3.2.1.1 Μηχανισµοί συνεργασίας (DOWELS 

 
 
   Οι   µηχανισµοί  συνεργασίας  είναι  ράβδοι  από  χάλυβα  Ι 
κατάλληλου διαµέτρου  που  τοποθετούνται  στους  αρµούς  σε πυκνές  
αποστάσεις  µε  σκοπό  αφ’ ενός  µεν τη µεταφορά του φορτίου δια µέσου του 
αρµού από τη µία πλάκα στην άλλη  και αφ’ ετέρου  την  αποφυγή  
κατακόρυφων µετακινήσεων των άκρων των εν επαφή πλακών. 
 
   ∆ιαστάσεις οπλισµού,  τοποθέτηση και λοιπές 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες δίδονται στην παράγραφο 5.5.2.1 της παρούσας. 
 

   3.2.1.2 Συνδετήριοι ράβδοι πλακών (TIE BARS 

  

 
   Οι  συνδετήριοι  ράβδοι  πλακών είναι ράβδοι από χάλυβα Ι 
ή III απλής κυκλικής διατοµής ή µετά  νευρώσεων,  µε  ή  χωρίς άγκιστρα στα 
άκρα. 
 
   Οι ράβδοι πρέπει να είναι ευθύγραµµοι όταν τοποθετούνται 
µε δόνηση  από την επιφάνεια της πλάκας ή ηµιτονοειδούς µορφής χωρίς 
άγκιστρα, όταν εισάγονται από τις παρειές  των  πλακών που    έχουν   στρωθεί   
από   συρµούς   µε   ολισθαίνοντες σιδερότυπους.  Αγκυρώνονται γερά εντός 
του σκυροδέµατος και έχουν   σκοπό   να  εµποδίζουν  την  διεύρυνση  του  
αρµού. ∆ιαστάσεις οπλισµού,  τοποθέτηση και λοιπές κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες δίδονται στην παράγραφο 5.5.2.2 της παρούσας. 
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  3.2.2 Αγκύρια προσδέσεως α/φών 

 
  Τα  συνήθη  αγκύρια  προσδέσεως  α/φων αποτελούνται από δύο 
τεµάχια  σιδήρου  χάλυβα  Ι   διαµέτρου   Φ.20   τα   οποία εγκιβωτίζονται εντός 
του σκυροδέµατος των δαπέδων. 
 
  Τοποθέτηση   των   αγκυρίων   και   λοιπές  κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες,    περιγράφονται    στην    παρ.5.5.3.    Στα δοκιµαστήρια 
κινητήρων τοποθετούνται ειδικά αγκύρια ανάλογα µε  τον  τύπο  του  α/φους  
βάσει  σχεδίων  που  χορηγεί  η Προϊσταµένη Αρχή. 
 

  3.2.3 Οπλισµός πλακών 

    3.2.3.1 Πλάκες ελαφρά οπλισµένες 

 
 
   Ελαφρός  οπλισµός  τοποθετείται  στις   πλάκες,   για   την 
αντιµετώπιση  της  υπερβάσεως  της αντοχής του σκυροδέµατος λόγω  
κλιµατολογικών  συνθηκών.  Ο  απαιτούµενος  - για  κάθε διεύθυνση    της   
πλάκας   οπλισµός -   ευρίσκεται   κατόπιν υπολογισµών. 
 
   Ο  οπλισµός  - τοποθετούµενος  σύµφωνα   µε   τους   
διεθνείς κανονισµούς  στην επάνω παρειά της πλάκας - δεν αποτρέπει την 
εµφάνιση ρωγµών αλλά εµποδίζει την διεύρυνση τους. 
 
 
   Στην Ελλάδα χρησιµοποιείται συνήθως δοµικό πλέγµα ST 
IVb το οποίο   τοποθετούµενο   στην  πάνω  και  στην  κάτω  παρειά 
δυσχεραίνει και την ανάπτυξη των ρωγµών. 
 
   Χρήση  ελαφρού  οπλισµού  γίνεται κυρίως σε OVERLAYS 
και σε πλάκες σκυροδέµατος ακανόνιστου σχήµατος ή πλάκες επιµήκεις µε 
λόγο πλευρών µεγαλύτερο του 1,25. 
 
   Ο  ελάχιστος  οπλισµός  πρέπει  να  είναι  0,05%  σε   κάθε 
κατεύθυνση  αλλά  για  ποιότητα χάλυβας ST III και ST IVb. Αλλιώς   το   
ελάχιστο   ποσοστό   οπλισµού  τροποποιείται αναλογικά µε την ποιότητα του 
χρησιµοποιούµενου οπλισµού. 
 
   Στις ελαφρά  οπλισµένες  πλάκες  οι  αποστάσεις  των  
αρµών συστολής  µπορούν  να αυξηθούν µέχρι µεγίστης αποστάσεως 12 Μ, εφ’ 
όσον αναγράφεται τούτο στα σχέδια. 
 

   3.2.3.2 Πλάκες συνεχώς οπλισµένες 

 
 
   Κατασκευάζονται  χωρίς  αρµούς  ρηγµατούµενες  γενικώς  
ανά αποστάσεις.  Ο  απαιτούµενος  για κάθε διεύθυνση της πλάκας οπλισµός 
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ευρίσκεται κατόπιν υπολογισµών ο δε ελάχιστος  για τις Ελληνικές 
κλιµατολογικές συνθήκες είναι 0,6%. 
 
   Η  τοποθέτηση  οπλισµού  στις πλάκες δεν συνεπάγεται 
µείωση του πάχους των. 
 

  3.2.4 Γειώσεις στατικού ηλεκτρισµού 

 
 
  Η  γείωση  αποτελείται  από  ένα  χάλκινο  αγωγό  ικανό  να 
παραλάβει τα στατικά φορτία των αεροσκαφών. 
 
 
 3.3 Υλικά συντηρήσεως σκυροδέµατος 
  
 Κατά     τη    συντήρηση    (CURING)    του    σκυροδέµατος  
χρησιµοποιούνται διάφορα υλικά επικαλύψεως των  πλακών  που διευκολύνουν  
την  ανάληψη  του  απαραίτητου  νερού για την ενυδάτωση του τσιµέντου ή 
µετριάζουν την εξάτµιση. 
 
  3.3.1 Επικάλυψη µε χηµικό υγρό (CURING COMPOUND) 
 
  Το χηµικό υγρό ψεκάζεται  οµοιόµορφα  στις  οριζόντιες  και 
κατακόρυφες  επιφάνειες  του  σκυροδέµατος  σε αναλογία που καθορίζει ο 
παραγωγός  του  υλικού  (ενδεικτικά  αναφέρεται περίπου  0,25  λίτρα/Μ2  µε  
µηχανικό  ψεκαστήρα  και  0,30 λίτρα/Μ2  µε  χειροκίνητο)  ώστε  να  
δηµιουργείται  ενιαία µεµβράνη. 
 
  Το χηµικό υγρό πρέπει να πήζει σε 5 λεπτά, να ξεραίνεται σε 60 
λεπτά και να µην αποσυντίθενται σε 1 βδοµάδα.  Το χηµικό υγρό δεν θα πρέπει 
να είναι εύφλεκτο ούτε εκρηκτικό. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνο 
όταν εισπνέεται από  τους εργαζοµένους. 
 
  Η  απώλεια  του  νερού  σε  72  ώρες  δεν  πρέπει  να είναι  
περισσότερη από 0,55 KG/ Μ2 (ASTM-C 309 και ASTM-C 156). 
 
 
  3.3.2 Επικάλυψη µε λινάτσες 
 
  Το νωπό σκυρόδεµα µπορεί να  καλυφθεί  µε  κοινές  λινάτσες  
(καθαρές  και χωρίς τρύπες) που να αλληλολοκαλύπτονται κατά 30  εκ.  
διαµήκως  και  εγκαρσίως.   Οι  λινάτσες  θα διατηρούνται διαρκώς υγρές µε 
ψεκασµό µε νερό. 
 
  Επικάλυψη µε πλαστικές µεµβράνες ή αδιάβροχο χαρτί 
 
  Για  την επικάλυψη µπορούν να χρησιµοποιηθούν και πλαστικές 
µεµβράνες (π.χ.πολυθένιο) ή αδιάβροχο χαρτί. 
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  Είναι όµως δύσκολη η διατήρηση αυτών στη θέση  τους  και  η 
στεγανή  σύνδεση  των  λωρίδων  µεταξύ τους.  Γι’ αυτό και η παρεχόµενη 
προστασία είναι αµφίβολη. 
 
  Σκόπιµο   είναι   λοιπόν   τα   παραπάνω   υλικά   να   µην 
χρησιµοποιούνται  παρά µόνον σαν προσωρινή εναλλακτική λύση  όταν τοπικά  
ή  χρονικά  η  εφαρµογή  των  λύσεων  των  δύο προηγούµενων παραγράφων 
παρουσιάζει δυσχέρειες. 
 
 3. 4 Υλικά επικαλύψεως σκάφης 
 
 Πάνω  στην  απισωτική  στρώση άµµου δηµιουργείται αδιάβροχη 
επιφάνεια (επικάλυψη) από τα παρακάτω υλικά. 
 
  3.4.1 Χάρτης σκάφης 
 
  Είναι  ασφαλτόχαρτο  που   πρέπει   ν’ ανταποκρίνεται   στις 
απαιτήσεις της αµερικάνικης προδιαγραφής AASHO Μ 74. 
 
  3.4.2 Πλαστική µεµβράνη 
 
  Είναι  φύλλο  πολυθενίου πάχους όχι λιγότερο από 125  µικρά 
που πρέπει ν’ ανταποκρίνεται στις  απαιτήσεις  της  αγγλικής προδιαγραφής   
PEMS   2/65  «POLYTHENE  FILM  FOR  BUILDING APPLICATIONS».   
                
  3.4.3 Ασφαλτική επάλειψη (προεπάλειψη και σφραγιστική) 
 
  ∆εν συνιστάται γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι  είναι  υπαίτια για τη 
δηµιουργία ρηγµατώσεων στην υπόβαση. Εάν προβλέπεται από  τη σύµβαση,  
θα πρέπει πάνω στην ασφαλτική επάλειψη να διαστρωθεί πλαστική µεµβράνη 
της παρ.3.4.2. 
 
 3.5 Υλικά γεµίσµατος αρµών 
 
  3.5.1 Γέµισµα αρµών διαστολής 
 
  Τα προκατασκευασµένα υλικά πληρώσεως  των  αρµών  
διαστολής πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 
 
   α.  Να  έχουν  ελαστικότητα  και να την διατηρούν επί 
µακρό χρονικό διάστηµα  και  κάτω από  οποιεσδήποτε  καιρικές µεταβολές. 
 

    β.  Να µπορούν να επανέλθουν στο αρχικό τους πάχος 
µετά από αποµάκρυνση ενός φορτίου που είχε συµπιέσει το υλικό στο µισό του 
κανονικού του πάχους.  Το φορτίο  αυτό  δεν  θα είναι µεγαλύτερο από 100 
KG/CM2. 

 
   γ. Κάτω από την επίδραση υγρασίας να αυξάνουν κατά το 
πάχος τους.  Μετά  από  βρασµό  1  ώρας η αύξηση αυτή να είναι τουλάχιστον 
40%. 
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    δ.  Η συµπίεση κατά τις  δύο  διαστάσεις  να  µην  προκαλεί 

σηµαντική εξόγκωση κατά την τρίτη. 
 
    ε.  Το  υλικό  (εφ’ όσον έχει κατασκευαστεί από φελλό) να 

µη καταστρέφεται, όταν βυθιστεί µέσα σε υδροχλωρικό οξύ που βρίσκεται σε 
βρασµό. 

 
    στ.  Το υλικό  θα  παρέχεται  σε  λωρίδες  των  

απαιτουµένων διαστάσεων  µε τέτοια συσκευασία ώστε να εξασφαλίζεται η 
µεταφορά και χρησιµοποίση του  υλικού  χωρίς  βλάβη.  Οι διαστάσεις   του   θα  
είναι  τέτοιες  ώστε  κάθε  αρµός διαστολής να γεµίζει µε ένα κοµµάτι µεταξύ δύο 
εγκαρσίων αρµών. 

 
  Η καταλληλότητα του υλικού πληρώσεως των αρµών διαστολής 
θα ελέγχεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές AASHO-M 153,  AASHO-M 90, 
AASHO-M 213 και AASHO - Τ 42. 
 
  Για την έγκριση του χρησιµοποιηθησόµενου υλικού ο εργολάβος  
θα   υποβάλει   στην  Υπηρεσία  επίσηµα  πιστοποιητικά  και  έγγραφα,  µε τα 
οποία θα πιστοποιείται η εξέταση του υλικού σύµφωνα  µε  τις  παραπάνω 
προδιαγραφές  από ανεγνωρισµένο εργαστήριο,  η ικανοποιητική 
χρησιµοποίηση  του  σε  δάπεδα αεροδροµίων  που  κυκλοφορούν 
αεριωθούµενα, και θα φαίνονται τρόποι χρησιµοποιήσεως. 
 
   3.5.2  Σφράγιση αρµών 
 
   Τα υλικά σφραγίσεως των αρµών πρέπει γενικά να 
πληρούν τους παρακάτω όρους: 
 

     α.  Να είναι ανθεκτικά στις χηµικές  επιδράσεις  των  
υγρών καυσίµων   των   α/φ  και  τις  θερµικές  επιρροές  των εκπεµπόµενων 
καυσαερίων. 

 
     β.  Να διατηρούν ελαστικότητα  και  καλή  πρόσφυση  

µε  τις παρειές   του  σκυροδέµατος  σε  οποιεσδήποτε  καιρικές συνθήκες και 
για µακρό χρονικό διάστηµα.  Να εµποδίζουν τη διείσδυση ύδατος εντός των 
αρµών. 

     γ.   Να   µη   εκρέουν  από  τους  αρµούς  στις  
υψηλότερες θερµοκρασίας που θα εκτεθούν και να  µη  προσκολλούνται στα  
επίσωτρα των τροχών.  Αντιστοίχως στις χαµηλότερες θερµοκρασίες να µη 
χάνουν  την  ελαστικότητα  τους  και γίνονται εύθραυστα. 

 
    δ. Να έχουν οµοιογενή σύσταση και να µην αφήνουν 
ασυνέχειες   ή κενά αέρος εντός των αρµών. 
 
   Τα  χρησιµοποιηθησόµενα  υλικά  πρέπει να έχουν 
δοκιµαστεί από ανεγνωρισµένο εργαστήριο και να έχουν  βρεθεί  σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών τους. 
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   Η  συµφωνία  των  υλικών προς τις προδιαγραφές καθώς 
και η ικανοποιητική χρησιµοποίηση τους σε α/δ  όπου  κυκλοφορούν 
αεριωθούµενα    πρέπει   να   πιστοποιείται   µε   επίσηµα πιστοποιητικά τα  
οποία  θα  υποβληθούν  στην  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. 
 
   Επίσης ο εργολάβος πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού 
πρέπει να   αποδείξει  την   καταλληλότητά   του   κάνοντας  δύο τουλάχιστον 
µικρά τµήµατα επιτόπου του έργου. 
 
   Τα συνήθη χρησιµοποιούµενα υλικά σφραγίσεως των 
αρµών στην Ελλάδα, µπορούν να καταταγούν στις πιο κάτω 3 κατηγορίες. 
 
   3.5.2.1 Συνήθη υλικά σφραγίσεως αρµών 
 
   Τα συνήθη υλικά σφραγίσεως αρµών,  πρέπει να  πληρούν  
την Προδιαγραφή FEDERAL SPECIFICATION SS-S-167 Β. 
 
   3.5.2.2 Πυράντοχα υλικά 
 
   Αυτά  χρησιµοποιούνται  όταν  έχουµε απαιτήσεις αντοχής 
σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες.  Τα υλικά αυτά πρέπει να πληρούν την 
Προδιαγραφή FEDERAL SPECIFICATION SS-S-200 D. 
 
   3.5.2.3 Προκατασκευασµένα υλικά     
 
   Σαν υλικό σφραγίσεως αρµών µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν καταλλήλου   σχήµατος   προκατασκευασµένες   λωρίδες   
από νεοπρέν. 
 
 Η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας ενός αρµού   που σφραγίζεται µε 
νεοπρέν εξαρτάται κατά µεγάλο ποσοστό από την ορθή τοποθέτηση στους 
αρµούς. Γενικώς πρέπει να εφαρµόζονται οι πιο κάτω γενικές αρχές για την 
τοποθέτηση του νεοπρέν στους αρµούς συστολής: 
 

     α.  Το προς σφράγιση αρµών υλικό νεοπρέν πρέπει   
να τοποθετείται έτσι ώστε ο κατακόρυφος άξονας του νεοπρέν να είναι, κατά το 
δυνατόν παράλληλος προς τα εσωτερικά τοιχώµατα του αρµού. 

     
     β.  Τα επιφανειακά χείλη του νεοπρέν πρέπει να 

είναι σε επαφή µε τα κατακόρυφα εσωτερικά τοιχώµατα του αρµού. 
  
     γ.  Η πάνω επιφάνεια του υλικού σφραγίσεως 

πρέπει να απέχει από την επιφάνεια κυλίσεως όχι περισσότερο από 6 MM 
(1/4”) αν το εύρος του νεοπρέν ασυµπίεστου είναι (13/16”). Για εύρος νεοπρέν 
(13/16”)  η πάνω επιφάνεια του νεοπρέν   πρέπει να τοποθετείται σε βάθος από 
την επιφάνεια κυλίσεως =1/2”  (1,2 CM).  Ενώ  ίσως φαίνεται ότι το νεοπρέν 
είναι τοποθετηµένο χαµηλά στον αρµό η πείρα έδειξε ότι τα ανωτέρω βάθη είναι 
ικανοποιητικά λόγω της τριβής και του ξεφτίσµατος του χειλέων των  αρµών. 
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    Για να εξασφαλίσουµε την διάρκεια ζωής του 
νεοπρέν  δεν πρέπει  σε  καµία  περίπτωση  κινήσεως  των  πλακών να έρχεται 
σε επαφή µε την κυκλοφορία. 

     
     δ.   Για  την  τοποθέτηση  του  προκατασκευασµένου   

υλικού σφραγίσεως  πρέπει  οι  επιφάνειες  των  τοιχωµάτων των αρµών  να  
αλείφονται  µε  λιπαντικό  σύµφωνα  µε   τις απαιτήσεις   του   κατασκευαστού.   
Η   ρευστότητα  του λιπαντικού πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένη 
προς το χρησιµοποιούµενο µηχάνηµα  τοποθετήσεως  του  υλικού σφραγίσεως.
     

     
     ε. Τα  µηχανήµατα  τοποθετήσεως  του   

προκατασκευασµένου υλικού  σφραγίσεως πρέπει να κατασκευάζονται ειδικά 
για αυτό  το  σκοπό  και  να  είναι  κατάλληλα   ώστε   να  τοποθετείται   το   
κατακόρυφο   επίπεδο   του   υλικού  σφραγίσεως παράλληλα µε τις παρειές του 
αρµού χωρίς  να  παρουσιάζεται στρέψη ή καµπύλωση ή κοπή του υλικού. 
 
    Τέλος  είναι δυνατόν το υλικό να τοποθετείται µέσα 
στον αρµό συστολής µε  δονούµενη  λεπίδα,  όταν προβλέπεται µόρφωση   και 
όχι κοπή των αρµών  συστολής,  και ο συρµός. διαστρώσεων   σκυροδέµατος   
διαθέτει   την   κατάλληλη συσκευή.  
  

     στ. Από   τα   διάφορα   είδη   προκατασκευασµένων   
υλικών  σφραγίσεως,  προτιµάται  το  από  κυψελωτό  νεοπρέν  µε κλειστές 
κυψέλες. 
  
 

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

  

 4.1 Εργαστήριο εργοταξίου 

 
 Για την κατασκευή ενός αρτίου δαπέδου από σκυρόδεµα πρέπει να 
γίνεται ένας  σωστός  ποιοτικός  έλεγχος.  Προβλέπονται  τρία στάδια ελέγχου:   
  
  α. Πριν από την κατασκευή 
 
  β. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και 
 
  γ. Μετά την αποπεράτωση του δαπέδου 
 
 Οι  έλεγχοι  του πρώτου σταδίου αλλά και διάφοροι έλεγχοι του δεύτερου 
και τρίτου σταδίου πρέπει να γίνονται (βλ.παρ.8)  από κρατικά  εργαστήρια  ή 
από ιδιωτικά εργαστήρια αναγνωρισµένου κύρους. 
 
 Ορισµένοι  όµως  έλεγχοι  του  δεύτερου  και  τρίτου  σταδίου µπορούν  
και  πρέπει  να  γίνονται  στο εργοτάξιο.  Γι’ αυτό ο εργολάβος υποχρεούται να 
οργανώσει (κατάλληλο  προσωπικό  και  µηχανήµατα)   µε   µέριµνα  και  



 30 

δαπάνη  του  ένα  εργαστήριο εργοταξίου που θα έχει την δυνατότητα  να  κάνει  
τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες και ελέγχους: 
 
  α. Κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών (ASTM-E 11 και ΑΑSHΤΟ-
Μ 92) 
 
  β. Έλεγχος   υγρασίας  αδρανών (ASTM-C 127,  ASTM-C 128,   
και AASHTO-T 82, AASHTO-T 85)  
 
  γ. Έλεγχος   καθήσεως σκυροδέµατος (ASTM-C  143 .και  
AASHTO-T 119)            
 
  δ. Λήψη  δοκιµίων για έλεγχο θλιπτικής αντοχής (ASTM-C 39 και  
AASHTO-T 22)  
  ε. Λήψη  δοκιµίων για έλεγχο καµπτικής αντοχής (ASTM-C 78 και 
AASHTO-T 97)  
  στ. Θραύση δοκιµίων σκυροδέµατος σε θλίψη  και κάµψη  
(υδραυλική πρέσα) 
 

 4.2 Σκυροθραυστικό συγκρότηµα  

 
 Εν  γένει  η  προµήθεια  των  αδρανών υλικών του σκυροδέµατος γίνεται 
από λατοµεία που δεν απέχουν πολύ από  το  αεροδρόµιο και που 
ενδεχοµένως µνηµονεύονται στη µελέτη του έργου. 
 
 Ο  εργολάβος  έχει  το  δικαίωµα  να  επιλέξει  το  κατάλληλο λατοµείο ή 
να δηµιουργήσει δικό του νέο λατοµείο στη  µείζονα περιοχή   των   έργων   
όπου   θα   εγκαταστήσει   δικό   του σκυροθραυστικό συγκρότηµα.  Το 
συγκρότηµα αυτό θα  πρέπει  να έχει  τη δυνατότητα να παρασκευάζει υλικά 
σύµφωνα σε ποιότητα και ποσότητα µε τις απαιτήσεις του έργου. 
 
 Το σκυροθραυστικό συγκρότηµα θα εγκρίνεται από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία  ύστερα  από  τον  επιτυχή  έλεγχο  των  παραγοµένων υλικών.  Εάν 
το νέο λατοµείο βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από  υπάρχον  δόκιµο  
λατοµείο,   για  τυχόν  υπολογισµό  της  αποστάσεως   µεταφοράς  των  υλικών  
θα  λαµβάνεται  υπόψη  η µικρότερη απόσταση µεταφοράς. 
 
 Οι δαπάνες αγοράς ή ενοικιάσεως της γης για το νέο  λατοµείο, καθώς  
και  οι  δαπάνες  αποκαλύψεως  του υγειούς πετρώµατος, προσπελάσεως,   
παροχής  ηλεκτρικού  ρεύµατος   και   ύδατος, αποχετεύσεως κ.λ.π. βαρύνουν 
τον εργολάβο. 
 

 4.3 Συγκρότηµα πλύσεως αδρανών  
 
 Εάν  επιτραπεί  η  χρήση φυσικής άµµου (βλ.παρ.3.1.1.3) είναι δυνατόν 
να ζητηθεί το πλύσιµο της άµµου για  την  αποµάκρυνση αλάτων, προσµίξεων 
κλπ. 
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 Ο   εργολάβος  θα  προµηθεύσει  και θα  εγκαταστήσει  συγκρότηµα 
πλύσεως αδρανών υλικών που θα διαθέτει  διάταξη  συσσωρεύσεως των  
αδρανών,  σύστηµα συνεχούς προωθήσεως αυτών,  ψεκαστήρες νερού  υπό  
πίεση,  δονούµενα  κόσκινα  διαχωρισµού  αδρανών, σύστηµα αποχετεύσεως 
κλπ.  Τα πλυµένα υλικά θα συσσωρεύονται τουλάχιστον επί 24 ώρες πριν από 
την χρησιµοποίηση τους. 
 

 4.4 Σύστηµα αποθηκεύσεως αδρανών 

 
 Τα αδρανή υλικά   θα  µεταφέρονται  από  το  λατοµείο  και  θα 
συσσωρεύονται   κοντά  στην  κεντρική  εγκατάσταση  παραγωγής 
σκυροδέµατος.  Η συσσώρευση θα γίνεται κατά  στρώσεις  πάχους περίπου  1 
Μ  µε  λαστιχοφόρα οχήµατα.  Ιδιαίτερη προσοχή θα γίνεται ώστε κατά τη 
συσσώρευση, να µη  γίνεται  κοκκοµετρικός διαχωρισµός  των  υλικών, ούτε 
θραύση αυτών από την κίνηση των οχηµάτων πάνω  στους  σωρούς.   Αδρανή   
υλικά   που   έχουν διαχωριστεί  ή  θραυστεί  ή αναµιχθεί  µε  χώµα κλπ. δεν  θα  
χρησιµοποιούνται. 
 
 Κάθε  είδος  αδρανών  (άµµος,  σκύρα  κλπ.)  θα  συσσωρεύεται 
ιδιαιτέρως  και  εάν  υπάρχει κίνδυνος αναµίξεως των σωρών, θα 
κατασκευάζονται διαχωριστικά τοιχώµατα από ξύλο ή  µέταλλο  ή µπετόν. 
 
 Μεγάλη  προσοχή  θα  δοθεί  στον τρόπο λήψεως των αδρανών από 
τους σωρούς για τη τροφοδότηση του  αναµικτήρα  σκυροδέµατος, ώστε να 
διατηρείται η προβλεπόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση. 
 
 Τα  λεπτά  αδρανή  υλικά (άµµος) θα συσσωρεύονται τουλάχιστον επί 12 
ώρες πριν από τη χρησιµοποίηση  τους  στον  αναµικτήρα (βλ. και παρ.4.3).                    
 

 4.5 Σύστηµα αποθηκεύσεως τσιµέντου 

   
 Το   τσιµέντο   θα   µεταφέρεται   µε  σιλοφόρα  οχήµατα  και θ’ 
αποθηκεύεται  σε  ειδικά  σιλό,  απ’ όπου  θα  τροφοδοτείται απ’ ευθείας  ο  
αναµικτήρας.  Γέµισµα των σιλό αποθηκεύσεως µε τσιµέντο σε σάκους 
απαγορεύεται. 
 
 Σε  περιπτώσεις  που  δεν  προβλέπεται  η   χρήση   κεντρικής 
εγκαστάσεως   παραγωγής   σκυροδέµατος,   θα   χρησιµοποιείται  τσιµέντο   σε  
σάκους  των  50  KG  ± 2%.   Οι   σάκοι   θ’ αποθηκεύονται  µέσα σε στεγανή 
και καλοαεριζόµενη αποθήκη και µάλιστα πάνω σε υπερυψωµένο  ξύλινο  
υπόβαθρο  και  χωρίς  να έρχονται σε επαφή µε τους τοίχους.  Σάκοι που έχουν 
βραχεί ή σκιστεί ή που περιέχουν έστω και µερικούς  σβώλους  τσιµέντου θ’ 
απορρίπτονται. 
 
 Εφόσον  στο  έργο πρόκειται να χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικά είδη 
τσιµέντου,  αυτά θα αποθηκεύονται  σε  χωριστά  σιλό,  ή χωριστές  αποθήκες,  
και  το  κάθε  είδος θα επισηµαίνεται µε µεγάλες επιγραφές. 
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 4.6 Αποθήκευση άλλων υλικών 
 
 Τα υλικά που είναι σε υγρή κατάσταση θα προσκοµίζονται σε στεγανά 
δοχεία και θ’ αποθηκεύονται σε κλειστή αποθήκη ώστε να προστατεύονται από 
τη βροχή, τη ζέστη και το κρύο.  
 
 Τα υλικά που είναι σε σκόνη θα προσκοµίζονται σε σάκους και θα 
αποθηκεύονται όπως το τσιµέντο  (βλ. παρ.4.5). 
 
 Τα µεταλλικά υλικά (οπλισµοί αρµών κλπ.) θα αποθηκεύονται σε 
στεγασµένα δάπεδα. 
 
 Τυχόν    χρησιµοποιούµενα    εύφλεκτα   ή   εκρηκτικά   υλικά θ’ 
αποθηκεύονται χωριστά και θα γνωρίζεται τούτο εγκαίρως και εγγράφως   τόσο   
στη   ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όσο και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της 
Μονάδας. 
 
 Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  συµµορφωθεί  αµέσως  µε   κάθε 
υπόδειξη  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  ή  της  ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
Όλα τ’ απαιτούµενα  αποθηκευτικά  µέσα  (αποθήκες, δάπεδα,  υπόστεγα  κλπ.)  
θα  εξασφαλίζονται  µε  µέριµνα και δαπάνη του εργολάβου. 
 

 4.7 Συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος  

 
 Το συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να  βρίσκεται  σε 
άριστη κατάσταση και να λειτουργεί κατά το δυνατόν αυτόµατα. 
 
 Το  όλο  συγκρότηµα  περιλαµβάνει κυρίως το σύστηµα µετρήσεως και 
προωθήσεως των αδρανών κλπ. υλικών και τον αναµικτήρα. 
 
 Τα αδρανή υλικά  (τουλάχιστον 3) θα µετρούνται κατά  βάρος,  µε ανοχή 
για το καθένα ± 2%  και για όλα µαζί  + 2%. 
 
 Το  τσιµέντο   θα  παραλαµβάνεται από το σιλό και θα µετριέται κατά 
βάρος, µε ανοχή ± 2%. 
 
 Το νερό θα  παρέχεται  από  γεώτρηση  ή  δίκτυο  υδρεύσεως  ή 
δεξαµενή  και  θα µετριέται κατά βάρος ή κατά όγκο, µε ανοχή ± 2%.  Τα 
πρόσθετα του σκυροδέµατος θα µετρούνται κατά βάρος  ή κατ’ όγκο,  µε ανοχή 
±3%. 
 
 Η  ακρίβεια  των  εγκαταστάσεων  ζυγίσεως  (καλιµπράρισµα) θα 
ελέγχεται  όποτε  το  ζητήσει  η  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία   και  οπωσδήποτε µια 
φορά την εβδοµάδα. 
 
 Για  το  χρόνο  αναµίξεως ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
Κ.Τ.Σ.  Η εισαγωγή των υλικών µέσα  στο  τύµπανο  γίνεται συγχρόνως µε το 
νερό. 
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 Μετά  το πέρας της ηµερήσιας παραγωγής το τύµπανο θα πλένεται 
προσεκτικά  αλλά  και  όταν   η   παραγωγή   σταµατήσει   για περισσότερα  
από  30 λεπτά θα γίνεται επιµεληµένος καθαρισµός του τύµπανου πριν 
ξαναρχίσει η παραγωγή. 
 
 Γενικότερα η ανάµιξη  θα  γίνεται  σύµφωνα  µε  τις  έγγραφες οδηγίες 
του κατασκευαστή του αναµικτήρα που θα προσκοµίζονται από τον εργολάβο 
στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν από την έναρξη της πρώτης παραγωγής. 
  
 4.8 Μεταφορικά µέσα έτοιµου σκυροδέµατος      
 
 Γενικά  και  άσχετα από το χρόνο µεταφοράς και τη θερµοκρασία του  
περιβάλλοντος,  η  µεταφορά  του  σκυροδέµατος   από  τον αναµικτήρα   στο  
συρµό  διαστρώσεως  θα  γίνεται  µε  ειδικά αυτοκίνητα που θα διαθέτουν 
σύστηµα αναδεύσεως.  Στις ειδικές περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην  
παρ.5.7 είναι δυνατόν να επιτραπεί η µεταφορά να γίνεται µε αυτοκίνητα  µε  
οπίσθια  ή πλάγια ανατροπή. 
 
 Ο   εργολάβος  θα  διαθέτει  τόσα  αυτοκίνητα  µεταφοράς  όσα 
χρειάζονται για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη τροφοδοσία, του   συρµού 
διαστρώσεων σκυροδέµατος. 
  
 Συνιστάται  να διατίθενται 1-2 εφεδρικά αυτοκίνητα για κάλυψη 
απροβλέπτων καταστάσεων. 
 
 Στην  περίπτωση  χρησιµοποιήσεως  συρµού   µε   ολισθαίνοντες 
σιδεροτύπους   τα  αυτοκίνητα  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  και υδραυλικό 
σύστηµα  ανυψώσεως  για  το  γρήγορο  άδειασµα  του σκυροδέµατος. Εάν 
υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την οµοιοµορφία του    σκυροδέµατος    λόγω   
µεταφοράς,    εφαρµόζονται   οι προβλεπόµενοι έλεγχοι από τον Κ.Τ.Σ. (άρθρο 
7.2). 
 

 4.9 Συρµός διαστρώσεως σκυροδέµατος 

 
 Όλες οι εργασίες που χρειάζονται από τη διάστρωση  µέχρι  την 
περάτωση  του  σκυροδέµατος  εκτελούνται  από  µηχανήµατα που ακολουθούν 
το ένα το άλλο σαν  ένας  συρµός,  σύµφωνα  µε  τη φυσιολογική σειρά 
εκτελέσεως των εργασιών. 
 
 Κάθε  κατασκευαστής  µηχανηµάτων  είναι  δυνατόν να προσφέρει 
κάπως  διαφοροποιηµένες  διατάξεις   ή   ν’ αντιµετωπίζει   τα προβλήµατα µε 
διαφορετικό τρόπο, πλην όµως οι κύριες διατάξεις µηχανηµάτων   είναι  οι  ίδιες.   
∆ιακρίνουµε  τρεις  βασικές περιπτώσεις: 
 

  4.9.1 Συρµός πάνω σε σταθερούς σιδεροτύπους 

 
  Ο συρµός αποτελείται από (βλ.Σχ.4.9.1 Α) τα εξής µηχανήµατα: 
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ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΤΥΠΩΝ

ΣΧ.4.9.1.Α

(Με πλάτος δύο πλακών)

ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΣΥΡΜΟΥ

∆ιανοµέας

Ισοπεδωτής

Συµπυκνωτής

Τοποθετητής DOWELS

Τοποθετητής TIE BARS

Ισοπεδωτής

Συµπυκνωτής

∆ιαγώνιος περαιωτής

Γέφυρα τεχνιτών

Μόρφωση αντιολισθηρότητος

Ψεκαστήρας χηµικού υγρού

Κυλιόµενες τέντες προστασίας

2η σειρά πλακών1η σειρά πλακών

Αρµός "εργασίας" που θα κοπεί

µε αρµοκόπτη

Σταθερός σιδερότυπος

Σταθερός σιδερότυπος

Πλάγιος τροφοδότης

Αυτοκίνητο τροφοδοσίας
µε σκυρόδεµα

 

    4.9.1.1 Πλάγιος τροφοδότης 
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   Όταν δεν επιτρέπεσαι η µετωπική  τροφοδοσία  µε  
σκυρόδεµα  ή όταν  το  πλάτος του µετώπου διαστρώσεως είναι µεγάλο,  είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη  πλάγιου  τροφοδότη  (συνήθως  κυλιόµενος 
ταινιόδροµος) που παραλαµβάνει το σκυρόδεµα από τα αυτοκίνητα και το 
µεταφέρει στο διανοµέα. 
 

   4.9.1.2 ∆ιανοµέας σκυροδέµατος 

    
  ∆ιανέµει  οµοιόµορφα  το  νωπό σκυρόδεµα σε όλο το πλάτος του 
µετώπου. 
 

   4.9.1.3 Ισοπεδωτής 

 
   Ισοπεδώνει το σκυρόδεµα σε ύψος περίπου 2-3 CM  
ψηλότερα  από την τελική στάθµη (ανάλογα και µε την κάθιση). 
 

   4.9.1.4 Συµπυκνωτής 

 
   Συµπυκνώνει  το σκυρόδεµα στην τελική στάθµη µε χρήση 
δονητών επιφανείας και δονητών µάζας. 
 
   Οι δονητές δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τους 
πλευρικούς σιδηροτύπους,  ούτε µε τους οπλισµούς των αρµών,  ούτε µε την 
υπόβαση. 
 
   Οι δονητές επιφανείας δεν πρέπει να έχουν συχνότητα 
δονήσεων, µικρότερη από 3.500 το λεπτό. 
 
   Οι δονητές µάζας δεν πρέπει να έχουν συχνότητα: 
 
    α)  µικρότερη  από  5000  δονήσεις  το  λεπτό οι 
τύπου σωλήνα (ΤUΒΕ) και 
 
    β)  µικρότερη από 7000 δονήσεις το  λεπτό  οι  
τύπου φτυαριού (SPUD) 
 
   Όταν  οι  τελευταίοι  εργάζονται  κοντά  στους 
σιδερότυπους  η συχνότητα δονήσεως πρέπει  να  ελαττώνεται  περίπου  σε  
3500 δονήσεις το λεπτό. 
 

   4.9.1.5 Τοποθετητής DOWELS 

 
   Χρησιµοποιεί   σύστηµα   δονήσεως   για  την τοποθέτηση  
των µηχανισµών  συνεργασίας  (DOWELS)  στην  οριστική  τους  θέση  
(οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά). 
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   4.9.1.6 Τοποθετητής TIE BARS 

 
   Με  σύστηµα  δονήσεως  τοποθετούνται οι ράβδοι 
συνδέσεως.  Ο ράβδοι συνδέσεως των διαµήκων αρµών συνήθως 
τοποθετούνται και στερεώνονται πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 
 

   4.9.1.7 Ισοπεδωτής-Συµπυκνωτής 

 
   Σαν τα 4.9.1.3 και 4.9.1.4.  Εάν δεν υπάρχουν  τα  4.9.1.5  
ή 4.9.1.6 τότε δεν χρειάζονται. 
 

   4.9.1.8 ∆ιαγώνιος περαιωτής 

 
   Ο  ∆ιαγώνιος περαιωτής είναι µία πήχη µε την οποία 
µορφώνεται η τελική  επιφάνεια της πλάκας. 
 

   4.9.1.9 Γέφυρα τεχνιτών 

 
   Τυχόν µικροανωµαλίες ή κακοτεχνίες της επιφάνειας της  
πλάκας διορθώνονται από τεχνίτες µε το  µυστρί. Οι τεχνίτες κινούνται πάνω σε 
γέφυρα από µαδέρια ή χάλυβα ή αλουµίνιο (ανάλογα µε το πλάτος 
διαστρώσεως) που φέρει τροχούς και κυλιέται πάνω στους σιδερότυπους. 
 

   4.9.1.10 ∆ιάταξη µορφώσεως αντιολισθηρότητας 

 
   Οι επιθυµητές µικροανωµαλίες της επιφάνειας της πλάκας, 
από τις οποίες εξαρτάται η αντιολισθηρότητα, µορφώνονται µε συρµάτινη 
βούρτσα ή συρµάτινο κύλινδρο ή µε λινάτσα κλπ. που µετακινούνται πάνω στην 
επιφάνεια. 
 

   4.9.1.11 Ψεκαστήρες χηµικού υγρού 

 
   Ένα συγκρότηµα από ψεκαστήρες εξασφαλίζει την 
οµοιόµορφη κατανοµή του χηµικού υγρού  (CURING COMPOUND) 
συντηρήσεως του σκυροδέµατος. 
 

   4.9.1.12 Τέντες προστασίας 

 
   Το νωπό σκυρόδεµα που έχει διαστρωθεί και πλήρως 
αποπερατωθεί προστατεύεται από τον ήλιο, τη βροχή, τον άνεµο κλπ. µε 
κυλιόµενες τέντες. 
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   4.9.1.13 ∆ιάστρωση σε δύο στρώσεις 

 
   Σε περίπτωση διαστρώσεως του σκυροδέµατος σε δύο 
στρώσεις τότε µετά τα µηχανήµατα των παραγράφων 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 
4.9.1.4, 4.9.1.5 και 4.9.1.6 της κάτω στρώσεως ακολουθούν τα µηχανήµατα 
4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3 µέχρι 4.9.1.4 της πάνω στρώσεως και στη συνέχεια τα 
µηχανήµατα 4.9.1.8 µέχρι 4.9.1.12.  
 

  4.9.2 Συρµός µε ολισθαίνοντες σιδηρότυπους 

 
  Στην  περίπτωση  αυτή  οι  σιδηρότυποι  αποτελούν  τµήµα  του 
ισοπεδωτή -   συµπυκνωτή   και  προχωρούν  (ολισθαίνουν)  µαζί µ’ αυτόν. 
Κατά τα άλλα η διάταξη των µηχανηµάτων είναι περίπου η ίδια.  Επιπλέον στο 
ένα πλάι (ή και στα  δύο)  της  λωρίδας διαστρώσεως   τοποθετείται   τεντωµένο  
σύρµα  που  καθορίζει υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά τη θέση των  πλακών.  
Συνήθως στον  ισοπεδωτή-συµπυκνωτή υπάρχει ηλεκτρονικό αισθητήριο που 
ρυθµίζει τη θέση και το  πάχος  της  πλάκας,  ανάλογα  µε  το τεντωµένο σύρµα.  
  
  Μία  άλλη  διαφορά  είναι  ότι  στον  συρµό  µε ολισθαίνοντες 
σιδεροτύπους είναι δυσχερής η τοποθέτηση DOWELS και TIE  BARS µε  
µηχανικά µέσα.  Έτσι συνήθως οι οπλισµοί των πάσης φύσεως αρµών 
τοποθετούνται και στερεώνονται πριν  από  τη  διάστρωση του  σκυροδέµατος.  
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει  µετωπική  τροφοδότηση  µε  
σκυρόδεµα  και   να   είναι  απαραίτητος ο πλάγιος τροφοδότης 
(βλ.παρ.4.9.1.1). 
 

  4.9.3 ∆ονητές µάζας-∆ονητικές πήχεις 

 
  Σε έργα µικρής εκτάσεως ή σε περιοχές µε πολλά εµπόδια (π.χ. 
φρεάτια, φώτα, οχετοί κλπ.) όπου η χρησιµοποίηση συρµού διαστρώσεως είναι 
οικονοµικά ασύµφορη ή πρακτικά ανεφάρµοστα είναι δυνατόν να προβλέπεται 
συµβατικά η συµπύκνωση του σκυροδέµατος να γίνεται µε δονητές µάζας και 
δονητικές  πήχεις. 
 
  Στις περιπτώσεις αυτές οι λωρίδες διαστρώσεως έχουν πλάτος το 
πολύ  5  µ.  Γίνεται  χρήση σταθερών σιδεροτύπων και οι πάσης  φύσεως 
οπλισµοί αρµών τοποθετούνται και στερεώνονται πριν από τη σκυροδέτηση.  Η 
τροφοδότηση µε νωπό σκυρόδεµα γίνεται  από το  πλάι  µε  χρήση κινητής 
κεκλιµένης µεταλλικής αύλακας.  Η διανοµή  του  σκυροδέµατος  γίνεται  µε  
κατάλληλη  πήχυ.   Η συµπύκνωση επιτυγχάνεται µε χρήση δονητών µάζας και 
δονητικών πήχεων.  Οι  απαιτήσεις  για  τις δυνατότητες των µηχανηµάτων 
εξαρτώνται από το πάχος  της  πλάκας,  την  εργασιµότητα   του σκυροδέµατος, 
τις καιρικές συνθήκες, την  κάθιση  κλπ.  και είναι προτιµότερο  να  
προσδιορίζονται  πειραµατικά.  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει  το  δικαίωµα  ν’ 
απορρίπτει  τα  προσκοµισθέντα µηχανήµατα,  εφόσον από τα πειράµατα 
διαπιστωθεί η ανεπάρκειά τους,  και να απαιτεί την προσκόµιση νέων 
µηχανηµάτων που  να είναι  κατάλληλα.  Φυσικά στη συνέχεια οι εργασίες 
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περαιώσεως της  επιφανείας,  διαµορφώσεως  αντιολισθηρότητας,   ψεκασµού 
χηµικού υγρού  κλπ. γίνονται µε χρήση εργατικών χεριών. 
 
 4.10 Σταθεροί σιδερότυποι 
 
 Οι  σταθεροί σιδερότυποι πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από 
χαλύβδινη λάµα πάχους όχι λιγότερο από 5 MM και σε µήκη  όχι µικρότερα από 
3,00 Μ. 
 
 Το  ύψος  των σιδεροτύπων πρέπει να είναι ίσο µε το ύψος της πλάκας  
που  θα  διαστρωθεί.  Απαγορεύεται  η  χρησιµοποίηση παλιών  
σιδεροτύπων  στους  οποίους έχει προστεθεί µεταλλικό τµήµα προς τα πάνω ή 
προς τα  κάτω ώστε  να  επιτευχθεί  το προβλεπόµενο ύψος. 
 
 Για τις καµπύλες ακτίνας 30 Μ ή λιγότερο θα χρησιµοποιούνται καµπύλοι 
σιδερότυποι. 
 
 Σιδερότυποι  µε κακοποιηµένες ή στρεβλωµένες ή σπασµένες τις 
πλευρικές επιφάνειες ή τις επιφάνειες κυλίσεως ή τους  πόδες στηρίξεως   δεν   
θα   γίνονται  αποδεκτοί.   Επισκευασµένοι σιδερότυποι  θα  γίνονται  δεκτοί  
µόνο  αφού   επιθεωρηθούν λεπτοµερώς από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η 
πάνω επιφάνεια των σιδεροτύπων δεν πρέπει να διαφέρει από την επίπεδη 
επιφάνεια περισσότερο  από 3 MM στα 3 Μ.  Ο πόδας στηρίξεως δεν πρέπει να 
διαφέρει από την επίπεδη επιφάνεια περισσότερο από  6  ΜΜ στα 3 Μ. 
 
 Τα  άκρα  των  γειτονικών τµηµάτων σιδεροτύπων θα συνδέονται 
σταθερά µε κατάλληλα ελάσµατα συνδέσεως. 
 
 Οι  λεπίδες  ενισχύσεως  της  ακαµψίας  του  σιδεροτύπου  θα 
επεκτείνονται µέχρι τα 2/3 τουλάχιστον του ύψους (µετρούµενα από τη βάση).                               
 
 Γενικά  όλες οι ενισχύσεις,  σύνδεσµοι,  στερεώσεις κλπ.  θα βρίσκονται 
στην εξωτερική επιφάνεια του  σιδεροτύπου  ενώ  η  εσωτερική  επιφάνεια θα 
είναι εντελώς λεία χωρίς προεξοχές ή εσοχές. 
 
 4.11 Αρµοκόπτες 
 
 Η κοπή των αρµών   γίνεται  µε  αρµοκόπτες  που  χρησιµοποιούν 
κυκλικές   περιστρεφόµενες   λεπίδες  (δίσκους)  ενισχυµένες περιµετρικά µε 
διαµάντια ή άλλες  πολύ  σκληρές  ουσίες.  Οι αρµοκόπτες πρέπει να είναι 
βαρέως τύπου (π.χ.  40 ίππων) και µάλιστα κατάλληλοι για την κοπή τοµής  
διαστάσεων  σαν  αυτή που ορίζεται στη µελέτη του έργου. 
 
 Η  κοπή  θα  γίνεται  µε  µία  µόνο  διέλευση  του αρµοκόπτη 
(βλ.παρ.5.1.3) αποκλειόµενης της διπλής διελεύσεως αυτού. Οι τροχοί 
κυλίσεως των αρµοκοπτών  θα  είναι  επενδεδυµένοι  µε λάστιχο ώστε να µην 
προκαλούν ζηµιές στο φρέσκο σκυρόδεµα. 
 
 Επειδή ο χρόνος κοπής των αρµών είναι κρίσιµος, θα πρέπει ο 
αρµοκόπτης  να έχει τη δυνατότητα να κόβει,  σε µία εργάσιµη µέρα,  
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τουλάχιστον 50% περισσότερους αρµούς από όσους  είναι δυνατόν  να 
χρειαστεί αν ληφθεί υπόψη η προβλεπόµενη µέγιστη ποσότητα παραγωγής-
διαστρώσεως σκυροδέµατος . 
 
 Είναι  δυνατόν  να  χρησιµοποιηθούν  περισσότεροι  από  ένας 
αρµοκόπτης.                                      
 
 Για  κάθε χρησιµοποιούµενο αρµοκόπτη ο εργολάβος θα διαθέτει στο 
εργοτάξιο εφεδρικό αρµοκόπτη των ίδιων δυνατοτήτων  ώστε σε  περίπτωση  
βλάβης  των  αρχικών  να  χρησιµοποιηθούν  οι εφεδρικοί. 
 
 Εάν δεν υπάρχουν επιτόπου οι κύριοι και εφεδρικοί αρµοκόπτες καθώς 
και αρκετή ποσότητα δίσκων δεν θα επιτρέπεται η έναρξη διαστρώσεως του 
σκυροδέµατος. 
 
 Ο εργολάβος  πρέπει  να  διαθέτει  και  κατάλληλο  νυκτερινό φωτισµό  
για την περίπτωση που η κοπή των αρµών   θα χρειαστεί να γίνει νυχτερινές 
ώρες. 
 
 Εάν πάθουν βλάβη και οι εφεδρικοί αρµοκόπτρες θα διακόπτεται η 
διάστρωση µέχρις ότου  επισκευασθούν  οι  αρχικοί  και  οι εφεδρικοί 
αρµοκόπτρες. 
 
 Παράλληλα  θα  σηµειώνονται  οι  αρµοί που τυχόν δεν κόπηκαν έγκαιρα.   
 
 Εφ’ όσον στις θέσεις αυτές παρουσιαστούν  ρωγµές  ο εργολάβος  
υποχρεούται να καθαιρέσει και ανακατασκευάσει τις αντίστοιχες πλάκες. 
 
 Είναι δυνατόν η κοπή του αρµού να γίνει σε δύο  στάδια.  Στο πρώτο  
στάδιο  γίνεται κοπή του σκυροδέµατος µε αρµοκόπτη σε πάχος 3 MM,  και στο 
δεύτερο στάδιο διευρύνεται η  κοπή  σε πάχος 10 έως 15 MM (βλ. και 
παρ.5.1.3). 
 
 4.12 Μηχάνηµα παραγωγής πεπιεσµένου αέρα 
 
 Ο  πεπιεσµένος  αέρας  θα  χρησιµοποιείται  κυρίως  για  τον καθαρισµό  
των  αρµών  πριν  από  τη  σφράγιση  τους.   Ένας συνηθισµένος   µικρός  
αεροσυµπιεστής  που  να  κυλιέται  σε  λαστιχένιες ρόδες είναι ικανοποιητικός. 
 
 Εάν πρόκειται ο αεροσυµπιεστής  να  τροφοδοτήσει  αεροσφύρες π.χ.  
για καθαίρεση σκυροδεµάτων κλπ. τότε το µέγεθος του θα εξαρτάται από την 
εκτελεστέα δουλειά. 
 4.13 Συγκρότηµα παραγωγής θερµού πεπιεσµένου αέρα 
 
 Ο θερµός πεπιεσµένος αέρας χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό και 
σφράγιση των ανακλαστικών ρωγµών ασφαλτικών  ενισχυτικών επιστρώσεων    
(OVERLAYS)    (βλ. παρ.7.6.1).  Επίσης χρησιµοποιείται κατά τη συντήρηση 
των πάσης φύσεως αρµών για την αφαίρεση του παλιού υλικού σφραγίσεως 
(βλ.παρ.7.2). 
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 4.14 Συγκρότηµα προετοιµασίας υλικού σφραγίσεως αρµών 
 
 Ο εργολάβος θα διαθέτει συγκρότηµα κατάλληλο για το  λιώσιµο του 
υλικού σφραγίσεως αρµών. 
 
 Ο   κλίβανος  θερµάνσεως  θα  διαθέτει  διπλά  τοιχώµατα  µε ενδιάµεσο 
υγρό,  ώστε το λιώσιµο  να  γίνεται  έµµεσα  χωρίς επαφή  µε  τη  φλόγα  (ΒΑΙΝ  
MARIE).  Το υλικό θα αναδεύεται συνεχώς και η θερµοκρασία  του  θα  
ελέγχεται  µε κατάλληλο θερµόµετρο. 
 
 Εάν  η θερµοκρασία του υλικού υπερβεί το προβλεπόµενο από το 
εργοστάσιο   όριο,   ολόκληρη   η    θερµαινόµενη    ποσότητα θ’ απορρίπτεται. 
 
 Εάν το θερµόµετρο πάθει βλάβη η όλη εργασία θα διακόπτεται. 
 
 Υλικό  που θερµάνθηκε και κρύωσε χωρίς να χρησιµοποιηθεί δεν θα 
ξαναθερµαίνεται, αλλά θ’ απορρίπτεται. 
 
 Η τοποθέτηση του θερµού υλικού στους αρµούς  θα  γίνεται  µε 
σωλήνωση  και  κατάλληλο  ακροφύσιο.   Το  υλικό  που  τυχόν ξεχειλίζει  από  
τους  αρµούς  θ’ αφαιρείται   και   δεν   θα ξαναχρησιµοποιείται. 
 

 4.15 Ψεκαστήρες χηµικού υγρού 

 
 Όταν  χρησιµοποιείται  συρµός  διαστρώσεως  σκυροδέµατος  οι 
ψεκαστήρες χηµικού υγρού  θα είναι  σταθερά  συνδεδεµένοι  µε αυτόν  και  τα 
στόµια ψεκασµού θα βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις  ώστε  το  υγρό  να  
ψεκάζεται  οµοιόµορφα  και  στην ποσότητα που προβλέπει το εργοστάσιο 
παρασκευής του. 
  
 Στο συγκρότηµα ψεκασµού θα προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για τη  
συνεχή  ανάδευση  του  υγρού  ώστε  να µην καθιζάνουν τα αιωρούµενα 
σωµατίδια. 
 
 Τυχόν απώλειες της µεµβράνης ή τοπικές  ζηµιές  αυτής  (µέσα στις  7  
πρώτες  µέρες  από  τη διάστρωση) θα αποκαθίστανται αµέσως µε 
χειροκίνητους ψεκαστήρες. 
Επίσης σε µικρά έργα , που δεν προβλέπεται συρµός διαστρώσεως  
σκυροδέµατος θα επιτρέπεται η χρήση χειροκινήτων ψεκαστήρων.  
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5. ΜΕΘΟ∆ΟΙ        ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 5.1 ∆ιάταξη αρµών 

  5.1.1 Γενικά    (βλ.σχ.5.1.1.Α) 

  
  Το σκυρόδεµα των πλακών υφίσταται µικροµετακινήσεις λόγω της 
αρχικής συστολής του αλλά και αργότερα  λόγω της  µεταβολής της  
θερµοκρασίας,  της  υγρασίας κλπ.  Για να µην σπάσει το σκυρόδεµα  µε  
ανεξέλεγκτο  τρόπο  κατασκευάζονται  οι  πάσης φύσεως αρµοί που αποτελούν 
τρόπο τινά  «ελεγχόµενες ρωγµές». 
 
  -  Το  σκυρόδεµα  διαστρώνεται  σε  λωρίδες  πλάτους α.   Τα 
διαµήκη άκρα των λωρίδων  µορφώνονται  σαν  αρµοί  εργασίας. Συνήθως το 
πλάτος α κυµαίνεται από 4,5 έως 6 µέτρα. 
 
  Εάν  το  πλάτος  διαστρώσεως  είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο του 
συνήθους  πλάτους  διαστρώσεων   τότε   θα   µορφώνονται   µε αρµοκόπτες 
παράλληλα προς τους αρµούς εργασίας, αρµοί όµοιοι µε  τους  εγκάρσιους  
αρµούς συστολής ώστε να δηµιουργούνται διαµήκεις λωρίδες µεγίστου πλάτους 
6 µ.           
 
  -  Ανά αποστάσεις  γ  µορφώνονται  αρµοί  διαστολής  για  να 
επιτρέψουν  τις διαστολές των πλακών λόγω θερµικών µεταβολών ή υγρασίας. 
 
  Συνήθως το µήκος γ  κυµαίνεται  από  30  έως  80  µέτρα  και 
εξαρτάται  από  το πλάτος των αρµών διαστολής,  το είδος των αδρανών 
υλικών,  τις κλιµατολογικές συνθήκες  της  περιοχής, την εποχή του έτους που 
γίνεται η διάστρωση κλπ. 
 
  -  Ανά αποστάσεις β κόβονται αρµοί συστολής που έχουν σκοπό 
να αδυνατίσουν τοπικά τις πλάκες ώστε οι ρωγµές συστολής  να γίνουν   σε   
προκαθορισµένες   θέσεις  που  θα  µπορούν  να ελεγχθούν. 
 
  Η απόσταση β συνήθως εκλέγεται ίση ή σχεδόν ίση µε την α,  εν 
πάσει  περιπτώσει η β δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 0,65 ή µεγαλύτερη 
από 1,5 α. 
 
  -  Ενώ  οι  αρµοί  είναι  απαραίτητοι  για  την  ελεγχόµενη 
ρηγµάτωση δεν παύουν ν’ αποτελούν και την αχίλλεια φτέρνα των δαπέδων   
από   σκυρόδεµα.   Πράγµατι  τα  όµβρια  νερά  που διεισδύουν από τους 
αρµούς  διαποτίζουν,  και  στη  συνέχεια διαβρώνουν  την  υπόβαση και το 
έδαφος οπότε µειώνεται και η φέρουσα   αντοχή   αυτών.   Εποµένως   πρέπει   
να   ληφθούν προστατευτικά µέτρα κατά της διεισδύσεως των όµβριων υδάτων. 
Από  την  προδιαγραφή  αυτή προβλέπονται τα υλικά σφραγίσεως των αρµών 
(βλ.παρ.3.5) καθώς  κα ι  ο  τρόπος  εφαρµογής  των υλικών (βλ.παρ.5.16).  
 



 42 

 
 
 
 
 
 

β
β

β
β

β
β

β
β

β

Λωρίδα διαστρώσεως σκυροδέµατος

Αρµοί εργασίας

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΩΝ

ΣΧ.5.1.1.Α

Αρµοί συστολής

Αρµός διαστολής

Αρµός διαστολής

 
 

  5.1.2 Αρµοί εργασίας  (βλ.σχ.5.1.2.A) 
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  Οι  αρµοί εργασίας θα είναι τελείως ευθύγραµµοι και η πλευρά 
τους κατακόρυφη σε όλο το πάχος του σκυροδέµατος. 
 
  θα   πρέπει   να   δοθεί   ιδιαίτερη   προσοχή    κατά    τη 
συµπύκνωση-δόνηση  της  πλάκας για να µην δηµιουργηθεί κοντά στην ακµή ή 
την επιφάνεια, συγκέντρωση λεπτών αδρανών υλικών ή εµφάνιση 
γαλακτώµατος τσιµέντου. 
 
  Οι αρµοί θα µορφώνονται όταν το σκυρόδεµα είναι ακόµα  νωπό. 
Το  βάθος του αρµού θα είναι 25 MM και το συνολικό πλάτος 10 MM (δηλαδή 5 
MM σε κάθε εκατέρωθεν πλάκα). 
 
  Η ακµή θα µορφώνεται σαν κυκλικής διατοµής ακτίνας 6  MM  µε 
χρήση ειδικού εργαλείου (βλ.σχ.5.1.2.Β). 
 
  Η  χρησιµοποίηση του ειδικού εργαλείου θα είναι περιορισµένη  
για ν’ αποφευχθεί,  όπως είπαµε και πιο πάνω,  η  συγκέντρωση  λεπτών 
αδρανών υλικών κλπ. 
 
  Επίσης    θ’ αποφεύγεται    η   λόγω   συγκεντρώσεως   υλικού 
σκυροδέµατος υπερύψωση στη θέση των ακµών που θα οδηγούσε σε 
ανισοσταθµίες προς τις γειτονικές πλάκες  (STAIR  STEPPING). Οι  σταθεροί  
σιδερότυποι  θ’ αφαιρούνται µε πολλή προσοχή το ταχύτερο δυνατόν ανάλογα 
και µε τις  ειδικές  συνθήκες  κάθε κατασκευής. Ένα διάστηµα 12 ωρών 
θεωρείται σαν το ελάχιστο. 
 
  Εάν  κατά  την  αφαίρεση  των  σιδεροτύπων διαπιστωθούν στη 
παρειά των αρµών φωλιές ή µικροτρύπες αυτές θα  σφραγίζονται το  ταχύτερο  
δυνατόν  µε  τσιµεντοκονία αναλογίας 1 τσιµέντα  προς 2 άµµο. 
 
  Είναι  δυνατόν  οι  παρειές  των  αρµών  να  επαλειφθούν   µε 
ασφαλτικό  γαλάκτωµα,  εφόσον  όµως  προβλέπεται αυτό από τη σύµβαση. 
 

  5.1.3 Αρµοί συστολής (βλ.σχ.5.1.3.A) 

 
  Οι αρµοί συστολής θα είναι τελείως ευθύγραµµοι µε κατακόρυφα 
τοιχώµατα,   θα  διατάσσονται  κάθετα   προς   τις   λωρίδες διαστρώσεως  και  
θα  συνεχίζονται  σε  όλες  τις γειτονικές πλάκες από το ένα άκρο µέχρι το άλλο. 
Το πλάτος των αρµών θα είναι 10 MM και το βάθος θα είναι  40 MM  ή  το  1/5 
του πάχους της πλάκας (όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο). 
 
  Οι αρµοί µπορούν να µορφωθούν όταν το σκυρόδεµα είναι  ακόµα 
νωπό  ή  να κοπούν µε αρµοκόπτη.  Η Ελληνική εµπειρία έδειξε ότι  η  πρώτη  
λύση  δηµιουργεί  περισσότερα   κατασκευαστικά προβλήµατα ενώ η δεύτερη 
είναι ευκολότερη.  Ετσι, εφόσον δεν προβλέπεται  διαφορετικά στη µελέτη,  όλοι 
οι αρµοί συστολής  θα  κόβονται  µε  αρµοκόπτη.   Προϋπόθεση  φυσικά  είναι   
η χρησιµοποίηση  χοντρών  αδρανών υλικών µόνον από ασβεστόλιθο πράγµα 
όµως που έχει υιοθετηθεί από  αυτή  την  προδιαγραφή. (Πράγµατι   εάν   τα   
χοντρά   αδρανή   
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΚΜΩΝ

Ξύλινη λαβή
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καµπυλότητας

Χάλυβας ή χυτοσιδηρός
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υλικά  είναι  σκληρά (χαλαζιακά,  πυριτικά κλπ.) είναι δύσκολο να κοπεί  ο  
αρµός χωρίς να δηµιουργηθούν απολεπίνσεις). 
 
  Η  µεγάλη δυσκολία της κοπής των αρµών συστολής µε 
αρµοκόπτη έγκειται στον καθορισµό του ακριβούς χρόνου  που  πρέπει  να γίνει  
η  κοπή τους.  Στην πραγµατικότητα ο «ακριβής»  χρόνος κυµαίνεται µεταξύ 
ενός ΜΙΝ και ενός MAX χρόνου.  Εάν  η  κοπή γίνει  νωρίτερα  από  το  ΜΙΝ  
χρόνο  θα έχουµε απολεπίνσεις (SPALLING) στις ακµές των αρµών. Εάν πάλι 
γίνει αργότερα από τον MAX χρόνο υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθούν  
ρωγµές  που µπορεί  πολλές  φορές  να είναι αόρατες,  τριχοειδείς και να 
γίνονται εµφανείς βδοµάδες ή και µήνες αργότερα.  Οι  ρωγµές αυτές  
σχηµατίζονται  περίπου  στην θέση του αρµού συστολής, οδεύουν περίπου 
κατά την κατεύθυνση του αρµού και βρίσκονται πότε προς τ’ αριστερά  και  πότε  
προς  τα  δεξιά  αυτού,  µε κυµαινόµενη  απόσταση  από  τον αρµό.  Είναι 
λοιπόν φυσικό η επισκευή τους ή ο έλεγχος τους να είναι πολύ δύσκολος. 
 
  Το µεταξύ ΜΙΝ και MAX χρονικό διάστηµα  είναι  µόνο  µερικές  
ώρες  και  εποµένως πρέπει να ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε µέσα σ’ αυτές να 
γίνει η κοπή των αρµών. (Έτσι δικαιολογούνται και οι αυστηρές απαιτήσεις για 
τους αρµοκόπτες  που  αναφέρονται στην παρ.4.11). 
 
  Ο συνηθισµένος χρόνος κοπής είναι περίπου 24 ώρες.  Πάντως ο 
ακριβής   χρόνος   πρέπει   να   προσδιορίζεται    επιτόπου, πειραµατικά,  γιατί  
εξαρτάται  από πολλούς παράγοντες (π. χ. θερµοκρασία, άνεµος, είδος 
τσιµέντου, αδρανή κλπ.). 
 
  Όταν η κοπή του αρµού γίνει σε δύο στάδια (βλ.παρ.4.11) τότε το 
πρώτο στάδιο  πρέπει  χρονικά  να  συµπίπτει  µεταξύ  των παραπάνω 
αναφερόµενων ΜΙΝ και MAX χρόνων.  Η κοπή έχει πάχος 3 MM και βάθος 40 
MM ή το 1/5 του πάχους της  πλάκας  (όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο). 
 
  Η  κοπή  του  δεύτερου σταδίου γίνεται µετά το MAX χρόνο και 
όποτε κρίνεται  σκόπιµο  από  τον  εργολάβο.  Το  πάχος  της δεύτερης  κοπής 
είναι 10 έως 15 MM και το βάθος 30 έως 40 MM (βλ.σχ.5.1.3.Β). 
 

  5.1.4 Αρµοί διαστολής  (βλ.σχ.5.1.4.A) 

 
  Οι αρµοί  διαστολής  αποτελούν  διακοπή  της  συνέχειας  του 
δαπέδου  και  χρησιµεύουν  στο να µην εµποδίζεται η διαστολή των πλακών 
λόγω θερµοκρασίας ή υγρασίας. 
 
  Οι αρµοί διαστολής θα είναι  ευθύγραµµοι,  οι  παρειές  τους 
κατακόρυφες και θα συνεχίζονται από άκρο σε άκρο του δαπέδου και σε 
ολόκληρο το πάχος των πλακών. 
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  Οι  αποστάσεις  των  αρµών διαστολής µεταξύ τους κυµαίνονται 
συνήθως από 30 έως 80 µέτρα.  Οι ακριβείς θέσεις  τους  (που µερικές  φορές  
υπαγορεύονται  και  από  άλλα  κριτήρια)  θα καθορίζονται στη µελέτη. 
 
  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά  στη  µελέτη  το  πάχος  του 
αρµού θα είναι 20 MM κάτω, και 28 MM επάνω. 
 



 49 

Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Α   α

ΣΧ.5.1.4.Α

∆ιαστάσεις σε mm.

ΑΡΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ

2η πλάκα δαπέδου1η πλάκα δαπέδου

Υλικό σφραγίσεως

Υλικό γεµίσµατος

Λεπτοµέρεια α

Π Ρ Ο Σ Ω  Ρ Ι Ν Η    Σ Α Ν Ι ∆ Α

∆οκός στραντζαριστή

Βίδα

Τ Ο Μ Η    Π Λ Α Κ Α Σ

 



 50 

 Στο  κάτω τµήµα του αρµού πλάτους 20 MM και  ύψους Η-40 MM θα 
τοποθετείται το υλικό γεµίσµατος του  αρµού, (βλ.παρ.3.5.1). Στο πάνω τµήµα 
πλάτους 28 MM και ύψους 40 MM θα τοποθετείται το υλικό σφραγίσεως του 
αρµού. 
 
  Οι αρµοί διαστολής δεν κόβονται αλλά κατασκευάζονται όταν το 
σκυρόδεµα είναι νωπό. 
  
 Για  τον τρόπο της κατασκευής τους θα αναφέρουµε χωριστά την 
περίπτωση µε χρήση σταθερών σιδεροτύπων και την περίπτωση µε χρήση 
ολισθαινόντων σιδεροτύπων. 
 

   5.1.4.1 Χρήση σταθερών σιδεροτύπων 

 
   Στην ακριβή θέση που προβλέπεται να  κατασκευασθεί  ο  
αρµός διαστολής   τοποθετείται   µονοκόµµατη  προσωρινή  µεταλλική  
«σανίδα» πάχους 20 MM και µήκους όση είναι η απόσταση µεταξύ  των 
σιδεροτύπων (π.χ.5,00 µ.).  Το ύψος  της  σανίδας  είναι  Η-40 + 10 MM και στο 
επάνω µέρος της είναι βιδωµένη ακλόνητα στραντζαριστή   δοκός  διαστάσεων  
28  Χ  40  MM  (βλ.   Σχ 5.1.4.Α). Η εξοχή της δοκού (28-20 = 8 MM) 
τοποθετείται  προ την πλευρά του αρµού που θα διαστρωθεί πρώτη. Η 
στερέωση τη σανίδας και δοκού γίνεται µόνο προς την πλευρά του αρµού που 
θα διαστρωθεί δεύτερη ενώ η άλλη πλευρά επαλείφεται επιµελώς µε   
κατάλληλο  υγρό  ώστε  να  µη  κολλήσει  επάνω  της  το σκυρόδεµα. 
 
   Σηµειωτέον ότι η µεταλλική σανίδα βυθίζεται κατά 10 MM  
µέσα   στην  υπόβαση  ώστε ν’ αποφευχθεί η «γεφύρωση» του αρµού κάτω 
από το υλικό γεµίσµατος. 
 
   Η  διάστρωση-συµπύκνωση  του   σκυροδέµατος   γίνεται   
πολύ προσεκτικά  ώστε να µην µετακινηθεί η µεταλλική σανίδα.  Εάν κοντά  
στον  αρµό  συγκεντρωθεί  από  την  ισοπεδωτική  πήχη πλεονάζον    
σκυρόδεµα,    αυτό    θ’ αφαιρείται    (και  θα αποµακρύνεται ) για την αποφυγή 
τοπικής  υπερυψώσεως  που  θα οδηγήσει   σε   ανισοσταθµία  των  ακµών  του  
αρµού  (STAIR STEPPING).  Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην  
δόνηση, (πρέπει  να  είναι  περιορισµένη) για να µη γίνει κοντά στην ακµή 
συγκέντρωση λεπτών υλικών ή γαλακτώµατος τσιµέντου. Για τους ίδιους 
λόγους η µόρφωση  των χειλέων των ακµών (R=6  MM) πρέπει  να  γίνει  
προσεκτικά  και  µε  λίγες διελεύσεις του ειδικού εργαλείου (Σχ. 5.1.2.Β). 
 
   Είναι  δυνατόν  αντί  για  προσωρινή  µεταλλική  σανίδα   
να χρησιµοποιηθεί  προσωρινή  ξύλινη  σανίδα  (µονοκόµµατη κατά µήκος και 
καθ’ υψος) που να µην σκεβρώνει  (π.χ.  NOVOPAN)  ή ακόµα  πλάκες 
διογκωµένης πολυστερίνης υψηλής συµπιέσεως που θα πρέπει όµως να µην 
φθείρονται εύκολα στις ακµές.  Εάν  οι πλάκες  αυτές δεν είναι µονοκόµµατες θα 
πρέπει όλοι οι αρµοί να είναι κολληµένοι µε συγκολλητικές ταινίες και  
οπωσδήποτε οι  πλάκες να αντιστηρίζονται πυκνά και ακλόνητα µε ξύλινα ή 
µεταλλικά ικριώµατα. 
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   Η  σκυροδέτηση  διακόπτεται  στον  αρµό  διαστολής.   
(Είναι δυνατόν  όµως. να συνεχιστεί η σκυροδέτηση αρχίζοντας από τον  πρώτο 
αρµό συστολής µετά τον αρµό διαστολής). 
 
   Μετά από ορισµένο διάστηµα,  που προσδιορίζεται 
πειραµατικά, αφαιρούνται τελείως τα στηρίγµατα της προσωρινής σανίδας και 
στερεώνεται   αυτή   προσωρινά   πάνω  στο  ήδη  διαστρωµένο  σκυρόδεµα. 
Στη συνέχεια επαλείφεται και η δεύτερη πλευρά της προσωρινής σανίδας µε 
υγρό  διευκολύνσεως  της  αποκολλήσεως του  σκυροδέµατος  και συνεχίζεται η 
διακοπείσα σκυροδέτηση. (Εάν η σκυροδέτηση  είχε  συνεχιστεί  µετά  τον  
πρώτο  αρµό συστολής,  τότε  ο  συρµός  διαστρώσεως σκυροδέµατος  γυρίζει 
πίσω και διαστρώνει την πλάκα  µεταξύ  αρµού  διαστολής  και πρώτου αρµού 
συστολής). 
 
   Τελικά  η  προσωρινή  σανίδα  αφαιρείται  οριστικά  µετά  
10 περίπου µέρες ή και περισσότερο  και  συνήθως  ακριβώς  πριν γίνει  το  
οριστικό γέµισµα του αρµού διαστολής.  Η αφαίρεση της προσωρινής  
µεταλλικής  ή  ξύλινης  σανίδας  είναι  πολύ δύσκολη εργασία και πρέπει να 
γίνει µε µεγάλη προσοχή για να µη  φθαρούν  τα  χείλη  των αρµών.  (Πιθανόν 
να χρειαστεί να ξεβιδωθεί πρώτα η δοκός 28X40 MM).  Εάν η  προσωρινή  
σανίδα είναι    από   διογκωµένη   πολυστερίνη   η   αφαίρεση   της 
επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα µε καµινέττο, δηλαδή καίγεται η  πολυστερίνη αντί 
ν’ αφαιρείται. 
 
   Μετά την αφαίρεση της προσωρινής σανίδας ελέγχεται 
οπτικά  ο αρµός διαστολής για την ύπαρξη γεφυρώσεων. 
 
   Εάν  δηµιουργήθηκαν στον αρµό γεφυρώσεις από 
σκυρόδεµα αυτές  αφαιρούνται αµέσως,  και εάν µεν είναι  σε  µικρό  βάθος  µε 
χρήση αρµοκόπτη, ενώ εάν είναι σε µεγάλο βάθος  µε χαλύβδινο  καλέµι 
(χειροκίνητο ή  ηλεκτροκίνητο  ή  κοµπρεσέρ).  Μεγάλη προσοχή  πρέπει  να  
δοθεί  κατά  την  αφαίρεση  ώστε  να µη τραυµατισθούν τα χείλη του αρµού. 
 
   Στη συνέχεια ο αρµός καθαρίζεται σχολαστικά από ξένα 
σώµατα, µε πεπιεσµένο αέρα,  οπότε τοποθετείται  το  οριστικό  υλικό 
γεµίσµατος  του  αρµού  (βλ.παρ.3.5.1)  και  τελικά οι αρµοί σφραγίζονται. 
 
   Είναι δυνατόν σαν παραλλαγή των παραπάνω,  το οριστικό 
υλικό γεµίσµατος  των  αρµών να τοποθετείται από την αρχή αντί για την 
προσωρινή σανίδα,  ή να τοποθετείται µετά την  πήξη  του σκυροδέµατος  της  
πρώτης  παρειάς του αρµού και πριν από την σκυροδέτηση της δεύτερης 
παρειάς (αφού  φυσικά  αφαιρεθεί  η προσωρινή  σανίδα).  Οι  παραλλαγές  
αυτές εξουδετερώνουν τη δυσκολία της τελικής αφαιρέσεως της προσωρινής 
σανίδας, αλλά  δεν  αποτρέπουν  τις  κακοποιήσεις   του   οριστικού   υλικού 
γεµίσµατος  και  επιπλέον  στερούν τη δυνατότητα ελέγχου και τυχόν 
αφαιρέσεως υπαρχόντων  γεφυρώσεων. 
 
   Για  τους  λόγους  αυτούς  οι  παραλλαγές  αυτές 
συνιστάται ν’ αποφεύγονται.   Οι   αρµοί   διαστολής  είναι  δυνατόν  να 
µορφωθούν και µε κατάλληλη λεπίδα που  εισέρχεται  δονούµενη στην 
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.προβλεπόµενη θέση,  εφόσον φυσικά, ο συρµός διαστρώσεως σκυροδέµατος  
διαθέτει τέτοιο µηχάνηµα.  Η εργασία εκτελείται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει 
ο κατασκευαστής του µηχανήµατος, αλλά   θα   πρέπει  πειραµατικά  ν’ 
αποδειχθεί  ότι  ο  αρµός διαστολής που κατασκευάζεται µ’ αυτό τον τρόπο,  
καλύπτει τις παραπάνω απαιτήσεις. 
 

   5.1.4.2 Χρήση ολισθαινόντων σιδεροτύπων 

  
   Οι  συρµοί  ολισθαινόντων  σιδεροτύπων συνήθως 
διαθέτουν και διάταξη για τη µόρφωση   των  αρµών  διαστολής  µε  δονούµενη 
λεπίδα.  Και  στην  περίπτωση όµως αυτή είναι προτιµότερο να κατασκευάζεται 
ο αρµός µε κατάλληλη ακλόνητη τοποθέτηση  της προσωρινής  σανίδας  πάνω  
από  την οποία διέρχεται ο συρµός διαστρώνοντας το σκυρόδεµα και από τις  
δύο  παρειές,  χωρίς διακοπή.  Φυσικά  η  εξαγωγή  της  προσωρινής  σανίδας 
είναι δύσκολη και µάλιστα  ακόµα  δυσκολότερη,  απ’ ότι  ήταν  στην περίπτωση 
των σταθερών σιδεροτύπων,  γι’ αυτό είναι πιθανόν η τοποθέτηση του 
οριστικού  υλικού  γεµίσµατος  από  την  αρχή (αντί για προσωρινή σανίδα) ν’ 
αποτελεί ρεαλιστική λύση. 

   5.1.4.3 Επιλογή µεθόδου 

 
   Από  τις  παραπάνω παραγράφους φαίνεται ότι η 
κατασκευή των αρµών διαστολής είναι µία πολύ δύσκολη εργασία  που  γίνεται 
ακόµα  δυσκολότερη  εάν  προβλέπεται η τοποθέτηση µηχανισµών 
συνεργασίας (DOWELS). 
 
   Για το λόγο αυτό,  παρέχεται στον  εργολάβο  η  ευχέρεια  
να προτείνει  ανάλογα µε την εµπειρία του και τα µηχανήµατα που διαθέτει, 
άλλη µέθοδο κατασκευής αρµών διαστολής.  Η νέα  αυτή  µέθοδος θα 
εφαρµοστεί πρώτα πειραµατικά, µε δαπάνες του εργολάβου, και εφόσον η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πεισθεί ότι  µε τον προτεινόµενο τρόπο είναι δυνατόν 
να κατασκευασθούν άψογοι αρµοί διαστολής θα δώσει τη  συγκατάθεση της για 
την εφαρµογή της νέας µεθόδου,   αλλιώς ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να 
εφαρµόσει τη   µέθοδο   που   περιγράφεται παραπάνω. 
 

  5.1.5 Αρµοί διακοπής εργασίας 

  
  Εάν   υπάρξει   λόγος   αναγκαστικής  διακοπής  εργασίας  θα 
κατασκευάζεται εγκάρσιος  αρµός  διακοπής  εργασίας.  Επίσης αρµός  
διακοπής  εργασίας  θα πρέπει να µορφώνεται στο τέλος κάθε ηµερήσιας 
διαστρώσεως. 
 
  Ο  αρµός  διακοπής  εργασίας  θα  κατασκευάζεται    µε   την 
τοποθέτηση  καταλλήλου  µεταλλικού ή ξύλινου σιδερότυπου και θα µορφώνεται 
όπως και οι αρµοί εργασίας  (βλ.παρ.5.1.2).  Ο αρµός   διακοπής  εργασίας  θα  
πρέπει  να  απέχει  από  τον προηγούµενο εγκάρσιο αρµό διαστολής ή 
συστολής απόσταση  0,5 β  (βλ.  σχ.5.1.1.Α).  Επειδή οι αρµοί διακοπής 
εργασίας δεν συνεχίζονται εγκαρσίως  (στις  προηγούµενες  είναι  αδύνατο) στις  
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επόµενες λωρίδες διαστρώσεως,  είναι σύνηθες φαινόµενο να εµφανίζονται 
αργότερα  στις  παράπλευρες  λωρίδες  ρωγµές κατ’ επέκταση των αρµών 
διακοπής εργασίας. 
 
  Αλλά  και  οι  πλάκες που µορφώνοντας µε πλευρές α και 0,5 β  
όταν π.χ.  το β έχει επιλεγεί ίσο µε 0,65α .έχουν  αναλογίες πλευρών  περίπου 1 
προς 3 µε αποτέλεσµα να ρηγµατώνονται στο µέσον περίπου. 
   
  Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει  ο  αρµός  διακοπής 
εργασίας  να  µορφώνεται  σε θέση αρµού διαστολής ή συστολής και  µόνο  σε 
έκτακτες περιπτώσεις η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να επιτρέπει την κατασκευή 
τους.  (Το τυχόν πλεονάζον σκυρόδεµα θ’  απορρίπτεται). 
 

  5.1.6 Κατάργηση αρµών διαστολής 

 
  Από διάφορες ξένες προδιαγραφές προβλέπεται η κατάργηση  
των αρµών  διαστολής όταν το πάχος της πλάκας είναι πάνω από 250 MM. 
 
  Από αυτή την προδιαγραφή δεν υιοθετείται  αυτή  η  κατάργηση 
γιατί από την ελληνική εµπειρία και λόγω των σχετικά µεγάλων διαφορών  
θερµοκρασίας  ηµέρας-νύχτας,   που  υπάρχουν  στον ελληνικό χώρο, 
θεωρείται ότι η  ύπαρξη  των  αρµών  διαστολής είναι απαραίτητη. 
 
  Επίσης  σ’ αυτή την Προδιαγραφή συνιστώνται αποστάσεις µεταξύ 
αρµών   διαστολής   αρκετά   µικρότερες   από   αυτές    που προβλέπονται  
γενικά στις ξένες προδιαγραφές.  Αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση του 
πλήθους των αρµών, δηλαδή την αύξηση της δαπάνης,  θεωρείται όµως από 
την ελληνική εµπειρία ότι  η παραπάνω   αύξηση   της   αρχικής  δαπάνης  είναι  
σηµαντικά µικρότερη από τη δαπάνη συντηρήσεως επισκευής των πλακών που 
θα χρειαστεί αναµφισβήτητα εφόσον µεγαλώσουν  οι αποστάσεις  µεταξύ των 
αρµών διαστολής. 
   
 5.2 Προετοιµασία υποκείµενης στρώσεως 
 
 Πριν αρχίσει η διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει πρώτα να ελεγχθεί 
η  υποκείµενη στρώση (υπόβαση) για την ακρίβεια των υψοµέτρων, κλίσεων 
κλπ. 
 
 Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως σταθερών σιδεροτύπων συνήθως 
στήνονται µε ακρίβεια οι σιδερότυποι (βλ. παρ.5.4) και µετά πάνω σ’ αυτούς 
κυλίεται αρνητικός οδηγός που δείχνει σε κάθε θέση   το   σωστό   υψόµετρο 
(καµπαρί) της επιφάνειας της υποβάσεως. 

 
 Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως ολισθαινόντων σιδεροτύπων τα 

υψόµετρα ελέγχονται µε χωροβάτη.    
 

 Σε όσα σηµεία η υπόβαση βρίσκεται ψηλότερα από το κανονικό θα 
αφαιρείται υλικό, ενώ σε όσα σηµεία βρίσκεται χαµηλότερα θα  προστίθεται 
υλικό. 
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 Στη συνέχεια για την εξοµάλυνση της επιφανείας διαστρώνεται άµµος 
πάχους 2 έως 2,5 εκ. σε όλη την επιφάνεια και γίνεται κυλίνδρωση µε σιδερένιο 
οδοστρωτήρα βάρους συνήθως 12 έως 16 τόνων. 
 
 Μετά  την  κυλίνδρωση  ελέγχονται  πάλι  τα  υψόµετρα και εάν 
χρειαστούν προσθαφαιρέσεις υλικού γίνεται νέα κυλίνδρωση. 
 
 Όταν τελικά διαπιστωθεί η ακρίβεια  όλων  των  υψοµέτρων  του 
τµήµατος αυτού της υποβάσεως απαγορεύεται (µε κινητά εµπόδια)  η  
κυκλοφορία  οχηµάτων  ή  µηχανηµάτων  επ’ αυτού.   Εάν  για οποιοδήποτε 
λόγο κυκλοφορήσουν οχήµατα κλπ.  τότε  πρέπει  να επαναελεγχθούν τα 
υψόµετρα. 
 
 Ο  εργολάβος  κατασκευής  του  δαπέδου  από  σκυρόδεµα  είναι 
υπεύθυνος για  την  απαιτούµενη  µόρφωση  των  υψοµέτρων  της επιφάνειας   
της  υποβάσεως  έστω  και  εάν  η  υπόβαση  έχει κατασκευαστεί από άλλο 
εργολάβο. 
 
 Η όλη εργασία  προετοιµασίας  της  επιφάνειας  της  υποβάσεως γίνεται 
µε  φροντίδα και δαπάνη του εργολάβου χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση  γιατί  
θεωρείται  ότι  η  σχετική   δαπάνη   έχει περιληφθεί στη τιµή µονάδος του 
σκυροδέµατος δαπέδου. 
 
 Εάν  η  υπόβαση έχει κατασκευστεί από άλλο εργολάβο και είναι 
ελαττωµατική (π.χ.  κακοσυµπυκνωµένη ή µε µεγάλη πλαστικότητα κλπ.)   
οφείλει   ο  εργολάβος  κατασκευής  του  δαπέδου  από σκυρόδεµα να 
γνωστοποιήσει έγκαιρα τις παρατηρήσεις του (µαζί µε τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν  τους  ισχυρισµούς  του)  στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ώστε να 
ληφθούν τ’ απαιτούµενα µέτρα. 
 
 Εάν ο εργολάβος παραλείψει την υποχρέωση του αυτή,  θεωρείται ότι 
έλεγξε την υπόβαση και τη βρήκε σε  καλή  κατάσταση,  και      εποµένως, σε 
περίπτωση βλαβών του σκυροδέµατος δεν µπορεί, εκ των υστέρων,  να 
επικαλεσθεί ότι οι βλάβες οφείλονται σε κακή ποιότητα η συµπύκνωση 
υποβάσεως κλπ. 
 
 5.3 Τοποθέτηση σιδεροτύπων 
 
  5.3.1 Σταθεροί σιδερότυποι 
  
  Οι  σταθεροί  σιδερότυποι  τοποθετούνται  πάνω  σε   ακλόνητο 
συµπυκνωµένο  υπόστρωµα  και οι ακριβείς θέσεις του καθώς και τα ακριβή 
υψόµετρα ελέγχονται σχολαστικά µε το χωροβάτη.  
 
  Είναι δυνατόν οι σιδερότυποι να εδρασθούν πάνω σε  χυτή  βάση 
από  σκυρόδεµα.  Θα  πρέπει όµως το σκυρόδεµα να περιορίζεται εκτός του 
χώρου που πρόκειται να γίνει  η  διάστρωση.  Φυσικά όταν  µελλοντικά  
πρόκειται να διαστρωθεί η γειτονική λωρίδα, θα καθαιρείται και αποµακρύνεται 
ή  από  σκυρόδεµα  βάση  των σιδεροτύπων. 
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  Τα  κοµµάτια  των  σιδεροτύπων µήκους τουλάχιστον 3 µέτρων το 
καθένα πρέπει να είναι καινούργια  ή  εάν  έχουν  επισκευασθεί πρέπει  να  
έχουν  ελεγχθεί  από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ότι πληρούν τις ανοχές της 
παρ.4.10.                  
 
  Η έδραση των σιδεροτύπων θα γίνεται σε όλο το µήκος τους  και η  
στερέωση  τους,  µε  3  τουλάχιστον καρφιά ανά τεµάχιο.  Η σύνδεση των 
τεµαχίων µεταξύ  τους  πρέπει  να  είναι  εύκολη, σταθερή και ν’ αποκλείει τη 
διαρροή του σκυροδέµατος. 
 
  Γενικά η στερέωση των σιδεροτύπων πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να µην αλλάζουν θέση κλπ. κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Επίσης δεν 
θα πρέπει να επηρεάζονται από τους κραδασµούς κλπ. που θα προκύψουν 
κατά την διέλευση του συρµού διαστρώσεως σκυροδέµατος  από τις 
παρακείµενες τροχιές, που τοποθετούνται παράλληλα µε τους σταθερούς 
σιδερότυπους. 
 
  Γενικά η χρησιµοποίηση των  σταθερών σιδεροτύπων και σαν 
τροχιών του συρµού διαστρώσεως πρέπει ν’ αποφεύγεται. 
 
  Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση µικροέργων, είναι δυνατόν να 
επιτραπεί η χρήση του συνδυασµού αυτού από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία,    
εφόσον    αποδειχτεί    πειραµατικά    ότι    το κατασκευαζόµενο απ’ αυτό το 
συνδυασµό δάπεδο είναι από πάσης απόψεως άψογο.                       
 
  Ακριβώς πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος θα ελέγχονται 
πάλι    οι    σιδερότυποι    ότι    δεν   έχουν   µετακινηθεί οριζοντιογραφικά ή 
υψοµετρικά και ότι είναι τελείως καθαροί. Τότε θα επαλείφονται µε κατάλληλο 
υγρό ώστε να διευκολυνθεί η αποκόλληση τους από το σκυρόδεµα. 
 
  Συνήθως το συνεργείο τοποθετήσεως των σταθερών 
σιδεροτύπων προηγείται του συρµού διαστρώσεως κατά µία εργάσιµη µέρα. 
 
  5.3.2 Ολισθαίνοντες σιδερότυποι 
 
  Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως   ολισθαινόντων   
σιδεροτύπων φυσικά δεν τοποθετούνται ούτε σταθεροί σιδερότυποι, ούτε 
τροχιές κυλίσεως του συρµού διαστρώσεως σκυροδέµατος . Αλλά σε κατάλληλη 
απόσταση από την προς διάστρωση λωρίδα τεντώνεται σύρµα (ή σύρµατα) 
που στερεώνεται πάνω σε κατάλληλα µεταλλικά υποστηρίγµατα.     Η     
ακριβής    θέση    (υψοµετρικά    και οριζοντιογραφικά) του σύρµατος ελέγχεται   
σχολαστικά   µε χωροβάτη µια και από αυτή θα καθοδηγηθεί µε το ηλεκτρονικό 
του αισθητήριο ο συρµός ολισθαινόντων σιδεροτύπων για την ακριβή 
διάστρωση του σκυροδέµατος. 
 
 5.4 Τοποθέτηση επικαλύψεως σκάφης 
 
 Πάνω στην απισωτική στρώση άµµου επιστρώνεται το επικαλυπτικό 
(αδιάβροχο) υλικό που έχει σκοπό: 
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  α) Να περιορίσει την απώλεια προς τα κάτω του νερού του υγρού 
σκυροδέµατος 
 
  β) Να εµποδίσει την διάβρωση της υποβάσεως από  τα  
εισδύοντα επιφανειακά  νερά,  και  την εκ του λόγου τούτου ρηγµάτωση της 
πλάκας κοντά και παράλληλα προς τις ακµές. 
 
  γ) Να µην εµποδίζει τις  µικροµετακινήσεις  της  πλάκας  λόγω 
συστολοδιαστολών και 
 
  δ) Να  καθορίζει σαφώς το όριο µεταξύ πλάκας σκυροδέµατος και 
υποβάσεως κατά τις επιµετρήσεις. 
 
 Το υλικό  επικαλύψεως  σκάφης  διαστρώνεται  σε  λωρίδες.  Οι 
αλληλοεπικαλύψεις  των  λωρίδων  θα  είναι  για  µεν το χάρτη σκάφης 
τουλάχιστον 10 εκ. κατά µήκος και 30 εκ. εγκαρσίως δια δε την πλαστική 
µεµβράνη τουλάχιστον 7,5 εκ.  κατά µήκος  και εγκαρσίως. 
 
 Οι  λωρίδες θα τοποθετούνται,  κατά τον δυνατόν,  αµέσως πριν από τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος και δεν  αφήνονται  πουθενά  «κενά».  Εάν  
χρησιµοποιούνται  σταθεροί  σιδερότυποι τότε οι λωρίδες   θα   ακουµπούν   
πάνω  στους   σιδερότυπους.   Εάν χρησιµοποιούνται ολισθαίνοντες 
σιδερότυποι τότε οι λωρίδες θα επεκτείνονται   εγκαρσίως   50   εκ.   πέραν  της  
ακµής  της διαστρωνόµενης πλάκας.  Εάν υπάρχουν  αρµοί  στην  υποκείµενη 
επιφάνεια  (περίπτωση  π. χ. OVERLAY)  τότε οι αλληλοεπικαλύψεις των 
λωρίδων θα απέχουν από αυτούς τουλάχιστον 60 εκ. 
 
 5.5  Τοποθέτηση οπλισµών 
 
 5.5.1 Τοποθέτηση οπλισµών πλακών 
 
 Όταν ο οπλισµός στις ελαφρά οπλισµένες πλάκες αποτελείται από ένα 
δοµικό πλέγµα τότε αυτό τοποθετείται στο  άνω  µέρος  της πλάκας  και  σε 



 57 

απόσταση Η/4 + 

ΣΧ.5.5.1.Α

ΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1.ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ (ΚΑΒΙΛΛΙΕΣ) Φ20

ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 5.00x5.00=25m2
ΤΕΜΑΧΙΑ 36x2.00x0.20=14.4

2.ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ (ΚΑΒΑΛΕΤΤΑ) ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Φ8

ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 5.00x5.00m2 ΤΕΜΑΧΙΑ 49

Αναβολείς στηρίξεως

άνω πλέγµατος Τ-131

Παρεµβλήµατα στηρίξεως

κάτω πλέγµατος Τ-131

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η πυκνότητα και η διάµετρος των καβαλέττων εξαρτώνται απο το πάχος της πλάκας

και πρέπει να καθορίζονται από την µελέτη.

Τα εµφαινόµενα στο παραπάνω σχέδιο αφορούν πάχος πλάκας 15εκ.

h

h20

15
15

 
 
2,5 εκ   από την άνω επιφάνεια (Η = πάχος  πλάκας).   Ο  οπλισµός  
διακόπτεται  στους   αρµούς διαστολής-συστολής  και  εργασίας  σε  απόσταση 
5-15 εκ.  από αυτούς. 
 
 Όταν ο οπλισµός αποτελείται  από  δύο  δοµικά  πλέγµατα  τότε 
τοποθετείται  στην  άνω  και  κάτω  επιφάνεια  της  πλάκας µε επικάλυψη 4 εκ. 
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για τον άνω οπλισµό και 2 εκ. για τον κάτω. Η στήριξη των πλεγµάτων γίνεται 
µε παρεµβλήµατα (καβίλλιες) και αναβολείς (καβαλέτα) όπως στο σχέδιο 
5.5.1.Α. 
 
 Γενικά οι καβίλλιες είναι από τεµάχια Φ.20  ενώ  η  πυκνότητα και  η  
διάµετρος  των  καβαλέτων εξαρτάται από το πάχος της  πλάκας και πρέπει να 
ορίζονται από  τη  µελέτη.  Οι  οπλισµοί τοποθετούνται αµέσως µετά τη 
διάστρωση των υλικών επικαλύψεως της  σκάφης  (βλ.παρ.5.4)  και συνήθως 
µία εργάσιµη µέρα πριν από τη σκυροδέτηση.  Φυσικά µετά την τοποθέτηση 
των πλεγµάτων δεν  είναι  δυνατόν  πλέον  να  γίνει µετωπική τροφοδότηση µε 
σκυρόδεµα της λωρίδας  διαστρώσεως  και  απαιτείται  η  χρήση  πλάγιου 
τροφοδότη (βλ.παρ.4.9.1.1).  
 
 Τα δοµικά πλέγµατα προσφέρονται σε φύλλα που η σύνδεσή τους 
γίνεται µε αλληλοεπικάλυψη. Κατά την έννοια του µήκους η επικάλυψη πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 30 εκ. και όχι λιγότερο από 30 φορές τη διάµετρο της 
διαµήκους ράβδου του πλέγµατος 
 
 Οι  εγκάρσιες  επικαλύψεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 εκ. και όχι 
λιγώτερο από  20  φορές  τη  διάµετρο  της  εγκάρσιας ράβδου του πλέγµατος. 
 
 Οι  διαµήκεις  ράβδοι  του πλέγµατος πρέπει να απέχουν µεταξύ τους το  
λιγώτερο  10  εκ.  και  το  περισσότερο  30  εκ.  Οι εγκάρσιες  ράβδοι του 
πλέγµατος πρέπει να απέχουν µεταξύ τους το λιγότερο 10 εκ. και το 
περισσότερο 60 εκ. 
 
  5.5.2 Τοποθέτηση οπλισµών αρµών 
 
   5.5.2.1 Μηχανισµοί συνεργασίας (DOWELS 
   (Σχ. 5.5.2.1.Α,   Σχ.5.5.2.1.Β,   Σχ.5.5.2.1.Γ,   Σχ.5.5.2.1.∆.) 
 
   Μηχανισµοί συνεργασίας µπορούν να τοποθετηθούν σε 
κάθε είδους αρµό. 
 
   Οι ράβδοι (βλ.παρ.3.2.1.1) πρέπει να είναι από χάλυβα Ι 
κυκλικής διατοµής,   να είναι ευθύγραµµοι,   λείοι,   χωρίς ανωµαλίες και τα άκρα 
τους να είναι κοµµένα µε πριόνι και όχι µε ψαλίδα. Πριν από τη χρήση τους θα 
βάφονται µε µίνιο (σε δύο στρώσε ι ς). 
 
   Το ήµισυ της ράβδου πρέπει να είναι επαλειµµένο µε 
λιπαντικό ώστε να µην κολλάει µε το σκυρόδεµα της δεύτερης πλάκας και    να 
εξασφαλίζεται  η  ελευθερία κινήσεως  των  πλακών.  Είναι επίσης  δυνατόν 
ολόκληρη η ράβδος να καλύπτεται από εφαρµοστή πλαστική θήκη (SHEATH) 
ελάχιστου πάχους 0.3 MM. 
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ΚΛ. ~1:5

∆ιαστάσεις σε mm

1η Πλάκα 2η Πλάκα

Σύρµα προσδέσεως

βλήτρου επι λίκνου
Βλήτρο (Φ28/30)

βαµµένο µε µίνιο

Μισό τµήµα του βλήτρου
που λιπαίνεται

ΤΟΜΗ  ΑΡΜΟΥ  ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ

4Φ8 Ηλεκτροκολληµένα

µε τα Φ8/30

ΣΧ.5.5.2.1.Α

Λίκνο Φ8/30

Τ
/2

+
3
5

Λίκνο Φ8/30

Μπαµπάκι

Πλαστική καλύπτρα
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ΣΧ.5.5.2.1.B

1η Πλάκα 2η Πλάκα

Σύρµα προσδέσεως
βλήτρου επι λίκνου

Βλήτρο (Φ28/30)
βαµµένο µε µίνιο

Μισό τµήµα του βλήτρου
που λιπαίνεται

ΤΟΜΗ  ΑΡΜΟΥ  ΣΥΣΤΟΛΗΣ

4Φ8 Ηλεκτροκολληµένα
µε τα Φ8/30

Τ
/2

+
3
.5

Φ8/30 (Λίκνο)

ΚΛ. ~1:5

Φ8/30 (Λίκνο)
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ΣΧ.5.5.2.1.B

1η Πλάκα 2η Πλάκα

Σύρµα προσδέσεως

βλήτρου επι λίκνου
Βλήτρο (Φ28/30)

βαµµένο µε µίνιο

Μισό τµήµα του βλήτρου

που λιπαίνεται

ΤΟΜΗ  ΑΡΜΟΥ  ΣΥΣΤΟΛΗΣ

4Φ8 Ηλεκτροκολληµένα

µε τα Φ8/30

Τ
/2

+
3
.5

Φ8/30 (Λίκνο)

ΚΛ. ~1:5

Φ8/30 (Λίκνο)
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΛΙΚΝΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

ΣΧ.5.5.2.1.∆

∆ιαστάσεις σε m.m.

Σύρµα προσδέσεως βλήτρου επί λίκνου

Καλύπτρα ολισθήσεως

µεταλλική ή πλαστική (P.V.C)

Πλαστική µαστίχη

σφραγίσεως

Βλήτρο Φ28/30

4Φ8

Ηλεκτροσυγκολληµένα στα Φ8/30

Υλικό σφραγίσεως

Προκατασκευασµένο

υλικό γεµίσµατος

Μισό τµήµα του βλήτρου

που λιπαίνεται

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ολόκληρο το βλήτρο βάφεται µε διπλή στρώση

µίνιου και το µισό βλήτρο λιπαίνεται

ΚΛ.1:20
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 Ειδικότερα για τους αρµούς διαστολής,  το ελεύθερο  άκρο  της ράβδου  
καλύπτεται  από  µία  µεταλλική  ή  πλαστική (P.V.C.) καλύπτρα.  Στο άκρο της 
καλύπτρας θα υπάρχει  διαθέσιµο  κενό για τη  διαστολή της ράβδου 
τουλάχιστον ίσο µε το πλάτος του αρµού διαστολής.  Το κενό αυτό είναι 
σκόπιµο να γεµίζεται  µε µπαµπάκι ή υλικό γεµίσµατος αρµών. 
 
   Οι  µηχανισµοί  συνεργασίας τοποθετούνται στο µέσο του 
πάχους της πλάκας και στηρίζονται ακλόνητα πριν από τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος σε κατάλληλα λίκνα  (κρεββατίνες)  ώστε  να  µην µετακινηθούν    
κατά    τη    διάρκεια    της   σκυροδετήσεως (βλ.Σχ.5.5.2.1.∆). 
 
   Η ακριβής, τοποθέτηση  των  µηχανισµών  συνεργασίας  
(DOWELS) είναι  πρωταρχικής  σηµασίας.  Εσφαλµένη τοποθέτηση µπορεί να 
τους καταστήσει  άχρηστους  ή  ακόµα  και  να  έχει  αρνητικά αποτελέσµατα. 
 
   Για την τοποθέτηση ισχύουν οι παρακάτω ανοχές: 
 
    α) Ως προς  την  τοποθέτηση  στο  µέσο  του 
πάχους της πλάκας   ± 20 MM 
 
    β) Όλες  οι   ράβδοι  ενός  αρµού  δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν διαφορά (οριζοντίως και καθέτως)  µεταξύ  των  άκρων  τους  
περισσότερο  από  1% δηλαδή π.χ.  σε ράβδο µήκους 400 MM η ανοχή είναι 4 
MM. 
 
    γ) Τα 2/3 των ράβδων ενός αρµού δεν  πρέπει  να  
παρουσιάζουν διαφορά  (οριζοντίως  και  καθέτως)  µεταξύ των άκρων τους 
περισσότερο από 0,65% δηλαδή π.χ. σε ράβδο µήκους 400 MM η ανοχή είναι 
2,6 MM. 
 
    δ) Καµία  ράβδος   δεν   θα   διαφέρει   στην   
ευθυγράµµιση περισσότερο  από  1%  (οριζοντίως  και  καθέτως)  από  τις 
γειτονικές της ράβδους 
 
   Επειδή οι παραπάνω τοποθετήσεις  είναι  δυνατόν  να  
υποστούν µικροµετακινήσεις  κατά  τη  σκυροδέτηση γίνεται δεκτό ότι οι 
παραπάνω ανοχές µπορούν µετά τη σκυροδέτηση να διπλασιασθούν. 
 
   Με τα συστήµατα τοποθετήσεως των µηχανισµών  
συνεργασίας  που διαθέτουν  σήµερα  οι συρµοί διαστρώσεως σκυροδέµατος 
(δηλαδή χωρίς  κρεβατίνες)  είναι  ακόµα  πιο   δύσκολη   η   ακριβής 
τοποθέτηση  των  ράβδων  και  γι’ αυτό  γίνεται  δεκτό ότι στην περίπτωση αυτή 
οι παραπάνω ανοχές µπορούν να διπλασιασθούν. 
 
   Επειδή ο έλεγχος της ακριβούς τοποθετήσεως των ράβδων 
µετά τη σκυροδέτηση είναι πολύ δύσκολος  ο επιβλέπων  µηχανικός,  εν γένει,  
θα περιορίζεται στον έλεγχο των ανοχών για την περίοδο πριν  από  τη  
σκυροδέτηση, µπορεί  όµως  δειγµατοληπτικά   να ελέγξει τη θέση των ράβδων 
και µετά τη σκυροδέτηση. 
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   Ακριβέστερη οπωσδήποτε τοποθέτηση των ράβδων 
επιτυγχάνεται όταν η πλάκα διαστρώνεται σε δύο στρώσεις (µισού πάχους η 
καθεµία),   οπότε   µετά   τη διάστρωση της κάτω στρώσεως τοποθετούνται οι 
ράβδοι πάνω στο νωπό σκυρόδεµα και στη συνέχεια διαστρώνεται η (δεύτερη) 
πάνω στρώση της πλάκας. 
 
   Η µέθοδος αυτή, της σκυροδετήσεως σε δύο στρώσεις δεν 
συνιστάται από αυτή την προδιαγραφή, ενώ παρουσιάζει ορισµένα 
πλεονεκτήµατα,   γιατί υπάρχουν πολλές   πιθανότητες   λόγω καθυστερήσεων   
στην   διάστρωση της δεύτερης στρώσεως να διαταραχθεί η µονολιθικότητα της 
πλάκας δηλαδή αντί µιας πλάκας να κατασκευαστούν δύο πλάκες µερικώς 
συνδεδεµένες (SEMI BONDED) µε προφανή µείωση της συνολικής αντοχής της 
πλάκας. 
 
   Οι διαστάσεις, το µήκος και οι αποστάσεις µεταξύ των 
ράβδων εξαρτώνται από το πάχος της πλάκας και  θα καθορίζονται σε κάθε 
µελέτη. 
    
   
                         Μηχανισµοί συνεργασίας σε υφιστάµενα δάπεδα  
 
   Όταν  θέλουµε να επεκτείνουµε δάπεδα οπλισµένα µε 
DOWELS τότε στο µέσο του πάχους της υφιστάµενης  πλάκας  θα  διανοίγονται 
οπές µε κρουστικό- περιστροφικό τρυπάνι και µε µεγάλη προσοχή ώστε  η  οπή 
να είναι κάθετη προς την επιφάνεια του αρµού και. παράλληλη προς την 
επιφάνεια της πλάκας και να µην δηµιουργεί ρηγµάτωση  του  σκυροδέµατος  
στην  περιοχή  της  οπής.   Στη συνέχεια  στην οπή θα τοποθετούνται ράβδοι 
(DOWELS) συνολικού µήκους 35 εκ.  και το κενό θα γεµίζεται µε εποξειδική  
ρητίνη   υπο πίεση. 
 
   5.5.2.2 Συνδετήριοι ράβδοι πλακών (TIE BARS 
 
   Οι συνδετήριοι ράβδοι πλακών τοποθετούνται σε 
ορισµένους κατά µήκος αρµούς συστολής (κυρίως σε ακραίες λωρίδες 
διαστρώσεως) ή σε εντορµίες αρµών εργασίας. 
 
   Συνήθως  οι  συνδετήριοι  ράβδοι  είναι  διαµέτρου  16 MM 
και µήκους 75 εκ.  Η τοποθέτηση τους γίνεται  στο µέσο του πάχους της πλάκας 
και ανά αποστάσεις 75 εκ. Οι συνδετήριοι ράβδοι θα βάφονται µε µίνιο (σε δύο 
στρώσεις). 
 
  5.5.3 Τοποθέτηση αγκυρίων προσδέσεως α/φ 
 
  Για  την  πρόσδεση  των σταθµευµένων αεροσκαφών 
προβλέπεται η κατασκευή ειδικών χαλύβδινων αγκυρίων  που  πακτώνονται  
µέσα στο δάπεδο.                               
 
  Στα  νέα  δάπεδα η τοποθέτηση των αγκυρίων γίνεται σύµφωνα 
µε το σχέδιο 5.5.3.Α. 
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  Στα  υφιστάµενα  δάπεδα,  για  την  τοποθέτηση  των  αγκυρίων 
γίνεται  πρώτα  διάνοιξη µε καροττιέρα οπής Φ.10 CM.  Κατόπιν τοποθετείται το 
αγκύριο και γεµίζεται η οπή µε γαρµπιλοµπετόν σύµφωνα µε τη  λεπτοµέρεια  
του  σχεδίου  5.5.3.Β.  Κατά  την τοποθέτηση  των  αγκυρίων πρέπει να 
λαµβάνεται πρόνοια ώστε η ελάχιστη απόσταση της παρειάς της οπής  από  
τους  αρµούς  να είναι  µεγαλύτερη από 20 CM.  Η ακριβής θέση τοποθετήσεως 
των    αγκυρίων προσδέσεως α/φ πρέπει να καθορίζεται από  τη  µελέτη κάθε  
έργου,  γιατί  διαφέρει  από  περίπτωση  σε  περίπτωση, ανάλογα µε τον τύπο 
και τη θέση του α/φ. 
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ΑΓΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣ∆ΕΣΕΩΣ Α/Φ

ΚΛ. ~1:5
∆ιαστάσεις σε m

ΣΧ.5.5.3

∆άπεδο σκυροδέµατος

Φ12

ΤΟΜΗ  α-α

ΤΟΜΗ  β-β

ΚΑΤΟΨΗ

β

β

α

α

∆άπεδο σκυροδέµατος

Φ/12

Φ12

Φ12
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ΣΧ.5.5.3.B

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ m

KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ∆ΕΣΕΩΣ Α/Φ

ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ∆ΑΠΕ∆Ο

Π
.Χ

  
0

.3
8

TOMH ∆ΑΠΕ∆ΟY 

∆ιάνοιξη οπής µε καροττιέρα 
διαµέτρου d=10

Σκυρόδεµα 

δαπέδων

Ελάχιστη απόσταση παρείας 

οπής από αρµούς 20 cm

Γέµισµα οπής µε γαρµπιλοµπετόν
350kg τσιµέντου

ΚΛΙΜΑΚΑ  ~1:5
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  5.5.4 Τοποθέτηση γειώσεων στατικού ηλεκτρισµού 
 
  Η τοποθέτηση και η σήµανση της γειώσεως σε νέο δάπεδο γίνεται 
βάση του Σχ.5.5.4.Α. 
 
  Για την εγκατάσταση της  γειώσεως  σε  υφιστάµενο  δάπεδο  θα 
διανοίγεται   οπή   διαµέτρου   10   CM  µε  καροττιέρα,   θα τοποθετείται η 
γείωση και κατόπιν θα γεµίζεται η οπή  σύµφωνα µε το σχέδιο 5.5.4.Β. 
 
  Οι ακριβείς θέσεις των γειώσεων θα καθορίζονται από τη µελέτη 
κάθε έργου. 
 
 
 5.6  Παραγωγή σκυροδέµατος 
 
 Το  σκυρόδεµα  παράγεται σε κεντρική εγκατάσταση (βλ.παρ.4.7) που θα 
εγκαθίσταται µέσα στο χώρο του αεροδροµίου ή  σε  χώρο εκτός αεροδροµίου 
αλλά σε απόσταση µέχρι 5 KM το πολύ από την περίφραξη.  Εάν  στη  
σύµβαση  δεν  αναγράφεται  ρητώς  ότι η Υπηρεσία θα παραχωρήσει στον 
εργολάβο τον απαιτούµενο για την εγκατάσταση χώρο, ο εργολάβος 
υποχρεούται να τον νοικιάσει µε δική  του  δαπάνη.  Επίσης  µε  δαπάνη  του  ο  
εργολάβος  θα φροντίσει  για  την  προσπέλαση  της εγκαταστάσεως, την 
παροχή ρεύµατος, νερού κλπ. 
 
 Είναι δυνατόν να επιτραπεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η λήψη 
έτοιµου σκυροδέµατος αν  συντρέχουν  αθροιστικά  οι  παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 
  α. Ο  µηχανικός  εξοπλισµός κλπ.  της εγκαταστάσεως να είναι 
άρτιος 
 
  β. Η  απόσταση   της   υπάρχουσας   εγκαταστάσεως   
παραγωγής σκυροδέµατος  να  µην  υπερβαίνει  τα  20 KM οδικώς και  σε κάθε  
περίπτωση εάν η θερµοκρασία του αέρος είναι µέχρι 30 Κελσίου ο χρόνος 
µεταφοράς θα είναι,  το πολύ 30 ΜΙΝ ενώ εάν η  θερµοκρασία  του  αέρος  είναι  
µέχρι  20  C ο  χρόνος µεταφοράς δεν θα υπερβαίνει τα 45 ΜΙΝ. 
 
  γ. Η απαιτούµενη συνολική ποσότητα σκυροδέµατος για δάπεδα 
να είναι µικρότερη από 3000 Μ3. 
 
  δ. Τις  ηµέρες που η εγκατάσταση θα παράγει σκυρόδεµα 
δαπέδων να µην παράγει κανένα άλλο είδος σκυροδέµατος (π.χ. 8-160, Β-225 
κλπ.).            
 
  ε. Να  εξασφαλίζεται η εργασιµότητα  του  σκυροδέµατος  αν  δε 
απαιτηθεί  η  προσθήκη  πλαστικοποιητικού  κλπ.  η σχετική δαπάνη θα βαρύνει 
τον εργολάβο. 
 
 Σε περιπτώσεις που η  συνολική  ποσότητα  του  προς  διάστωση 
σκυροδέµατος  είναι  µικρότερη  από  1000 Μ3 είναι δυνατόν να    επιτραπεί η 
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χρήση έτοιµου  σκυροδέµατος  χωρίς  τις  παραπάνω προϋποθέσεις  ή  η  
παραγωγή  σκυροδέµατος  επιτόπου µε χρήση µπετονιέρας, εφόσον 
αναγράφεται αυτό στη σύµβαση του έργου. 
 
 Και στην περίπτωση που  ο  εργολάβος  θα  διαθέσει  δική  του κεντρική  
εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέµατος µέσα ή κοντά στο αεροδρόµιο δεν 
επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτή τις ίδιες µέρες που θα παράγει σκυρόδεµα 
δαπέδου  να  παράγει   
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και  σκυρόδεµα άλλης   ποιότητας  που  θα  προορίζεται  για  άλλα  έργα  του 
αεροδροµίου (τεχνικά,  οικοδοµικά κλπ.)  του  ίδιου  ή  άλλου εργολάβου. 
 
 Επίσης  από  την παραπάνω εγκατάσταση απαγορεύεται η χορήγηση 
έτοιµου σκυροδέµατος προς τρίτους για την κατασκευή έργων που δεν έχουν 
σχέση µε το αεροδρόµιο. 
 
 Στην  περίπτωση  που   η   κεντρική   εγκατάσταση   παραγωγής 
σκυροδέµατος  βρίσκεται µέσα σε χώρο που παραχώρησε προσωρινά η 
Υπηρεσία ο εργολάβος υποχρεούται όπως σε  όλη  τη  διάρκεια της  εργολαβίας  
του  παράγει  και  πωλεί έτοιµο σκυρόδεµα σε άλλους εργολάβους που θα τους 
υποδεικνύει τυχόν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
 Από τον εργολάβο θα διευκολύνεται η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στον 
έλεγχο της ποιότητας του παρασκευαζόµενου σκυροδέµατος. 
 
 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κάθε πρωί πριν  από  την  έναρξη  της εργασίας  
και . οπωσδήποτε µετά από κάθε βροχή θα υπολογίζεται   από τον εργολάβο η 
περιεχόµενη υγρασία στα αδρανή υλικά  (και ιδιαίτερα   στην άµµο)   και θα 
διορθώνεται κατάλληλα η παρεχόµενη ποσότητα ανά Μ3 µίγµατος ούτως ώστε 
να διατηρείται η αναλογία του νερού που καθορίστηκε από τη µελέτη 
συνθέσεως   σκυροδέµατος. 
 
 5.7 Μεταφορά σκυροδέµατος 
 
 Η  µεταφορά  του σκυροδέµατος γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα που 
περιγράφονται στην παρ.4.8. 
 
 Σε   περιπτώσεις   που  .η   συνολική   διαστρωτέα   ποσότητα 
σκυροδέµατος  είναι µικρότερη από 100 Μ3 καθώς και η απόσταση µεταφοράς 
είναι µικρή,  είναι δυνατόν  να  επιτραπεί  από  τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η 
µεταφορά του σκυροδέµατος να γίνει µε οχήµατα  χωρίς  ανάδευση του 
σκυροδέµατος και που το άδειασµα τους  γίνεται  µε  πλάγια  ή  οπίσθια  
ανατροπή.   Και   στις περιπτώσεις  όµως αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
δεν θα γίνει απόµιξη των υλικών και ότι η κάθιση  και η  εργασιµότητα  του  
σκυροδέµατος  θα  είναι  αυτές  που  προβλέπονται από τη µελέτη του έργου. 
 
 Απαγορεύεται η προσθήκη νερού κατά τη µεταφορά, το άδειασµα ή τη 
διάστρωση  του  σκυροδέµατος.  Γενικότερα  απαγορεύεται  η προσθήκη   
οποιουδήποτε   υλικού   να  γίνεται  έξω  από  τον αναµικτήρα έστω και εάν µε  
αυτόν  τον  τρόπο  επιδιώκεται  η βελτίωση της εργασιµότητας κλπ. 
 
 5.8 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 
 
 Για τη διάστρωση, ισοπέδωση, συµπύκνωση κλπ. του σκυροδέµατος θα  
χρησιµοποιούνται µηχανήµατα (βλ.πρ.4.9) που ακολουθούν το ένα το άλλο σαν 
ένας συρµός. ∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις: 
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 α. Οι  σιδερότυποι του σκυροδέµατος είναι  σταθεροί  οπότε  ο  συρµός  
κυλίεται  µε  τροχούς  πάνω  σε σιδερένιες τροχιές παράλληλες µε τους 
σιδερότυπους και  
 
 β. Οι  σιδερότυποι (µικρού µήκους) αποτελούν τµήµα του συρµού και  
ολισθαίνουν  µαζί  µε  το  συρµό,  οπότε ο τελευταίος κινείται πάνω σε 
ερπύστριες. 
 
 Σηµειωτέον ότι όταν µία γειτονική λωρίδα  σκυροδέµατος  είναι ήδη  
κατασκευασµένη και επιτρέπεται να κυκλοφορηθεί οι τροχοί του συρµού µπορεί 
να κινούνται πάνω σ’ αυτή,  (βλ.παρ.5.17.1) και  πρέπει  να  έχουν λαστιχένια 
επίσωτρα.  Επίσης στην ίδια περίπτωση οι ερπύστριες πρέπει να φέρουν 
κατάλληλα λαστιχένια παρεµβύσµατα. 
 
 Και οι δύο τύποι συρµών  είναι  καταρχήν  αποδεκτοί  από  την Υπηρεσία  
και  εναπόκειται  στον  εργολάβο  να  επιλέξει  τον καταλληλότερο.  Η  επιλογή  
του  εργολάβου  πρέπει  να  γίνει εγκαίρως  ώστε  αυτή  να  ληφθεί  υπόψη  στη 
µελέτη συνθέσεως σκυροδέµατος  (διαφορετική  κάθιση   κλπ.).   Επίσης  η  
σειρά διαστρώσεως των λωρίδων είναι διαφορετική ανάλογα µε τον τύπο του  
συρµού.  Έτσι  στο  συρµό  µε  σταθερούς  σιδεροτύπους η διάστρωση αρχίζει 
από τη µεσαία λωρίδα και  συνεχίζεται  προς    τις  ακραίες,  ενώ στην 
περίπτωση του συρµού µε ολισθαίνοντες σιδεροτύπους η διάστρωση αρχίζει 
από τη χαµηλότερη υψοµετρικά λωρίδα και συνεχίζεται προς τις ψηλότερες για  
να  µειωθεί  η ανισοσταθµία   µεταξύ   λωρίδων.   Πράγµατι   στην περίπτωση 
ολισθαινόντων σιδεροτύπων παρατηρείται κάθιση της ακµής (EDGE SLUMP) 
της  λωρίδας  διαστρώσεως  που  είναι  µεγαλύτερη  στη χαµηλότερη   
υψοµετρικά  ακµή.   Σηµαντική  όµως  µείωση  της καθήσεως ακµής 
επιτυγχάνεται όταν η ακµή  αντιστηρίζεται  από τη   προηγούµενη   λωρίδα   
σκυροδέµατος.   Μειονέκτηµα   της διαστρώσεως της χαµηλότερης λωρίδας  
πριν  από  την  ψηλότερη είναι η δυσχέρεια φυσικής αποστραγγίσεως των 
ανάντη νερών της βροχής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.  Για την 
αποστράγγιση αυτή πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα. 
 
 Με τη χρήση ολισθαινόντων σιδεροτύπων µπορεί  το  πλάτος  της 
λωρίδας  διαστρώσεως να φτάσει τα 15 Μ και οι επιµέρους πλάκες και λωρίδες 
να έχουν διαφορετικές ή και  αντίθετες  εγκάρσιες κλίσεις. 
 
 Γενικά  µπορεί  να  λεχθεί  ότι  η διάστρωση µε ολισθαίνοντες 
σιδερότυπους  είναι  µία  πιο  δύσκολη  δουλειά  και  απαιτεί περισσότερο  
ειδικευµένο  προσωπικό.  Έχει  όµως το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι η  εργασία  
γίνεται  πολύ  γρηγορότερα.  Έτσι είναι  δυνατόν  ν’ απαιτηθεί η χρήση 
ολισθαινόντων σιδεροτύπων όταν χρειάζεται π.χ.  κάποιο  δάπεδο  να  
διαστρωθεί  σε  µια θερινή  περίοδο  ενώ  µε  την  διάταξη  σταθερών  
σιδεροτύπων πιθανόν να χρειαζόντουσαν  δύο. 
 
 
 Για να υπάρξει η δυνατότητα εκµεταλλεύσεως της ταχύτητας  του συρµού 
µε ολισθαίνοντες σιδεροτύπους θα πρέπει και η παραγωγή και  η  µεταφορά 
του σκυροδέµατος να είναι αντίστοιχα µεγάλη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στα  αυτοκίνητα-αναδευτήρες µεταφοράς  σκυροδέµατος  που θα πρέπει 
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να διαθέτουν κατάλληλη διάταξη γρήγορου αδειάσµατος χωρίς  να  γίνεται  
απόµιξη  του σκυροδέµατος.  Γενικά  πρέπει  να  επιδιώκεται  ο  συρµός  να 
κινείται  συνεχώς,   χωρίς   σταµατήµατα,   που   δηµιουργούν επιφανειακές 
κακοτεχνίες στις πλάκες. 
 
 Η   εργασιµότητα    του   σκυροδέµατος   είναι   αποφασιστικός 
παράγοντας  για  την  έντεχνη  κατασκευή  και  θα  πρέπει  να διατηρείται 
σταθερή κατά την µεταφορά και τη διάστρωση. 
 
 Απαγορεύεται     να     χρησιµοποιηθούν    χηµικά    πρόσθετα 
(ρευστοποιητικά  κλπ.)  για  την  αύξηση  της  εργασιµότητας, εφόσον  αυτά  δεν  
έχουν  χρησιµοποιηθεί και ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της µελέτης συνθέσεως 
του σκυροδέµατος. 
 
 5.9 Ισοπέδωση-συµπύκνωση σκυροδέµατος 
 
 Με  την  κατάλληλη  διάταξη  που  διαθέτουν  οι  συρµοί   το σκυρόδεµα  
ισοπεδώνεται  σε στάθµη κατά 2-3 εκ.  ψηλότερη από  την τελική.  Στη  συνέχεια  
επιτυγχάνεται  η  συµπύκνωση  του σκυροδέµατος  µε  χρησιµοποίηση  
δονητών επιφανείας και µάζας (βλ.παρ.4.9.1.4).  Κατόπιν  και  εφόσον  
προβλέπεται  από  τη σύµβαση  τοποθετούνται  από  το κατάλληλο µηχάνηµα 
του συρµού διαστρώσεως οι οπλισµοί των αρµών (DOWELS και TIE BARS). 
Μετά  την   τοποθέτηση   γίνεται   νέα   ισοπέδωση-συµπύκνωση   του 
σκυροδέµατος. 
  
 Μεγάλη   προσοχή   στην   συµπύκνωση   χρειάζεται   όταν  δεν 
χρησιµοποιούνται συρµοί διαστρώσεως οπότε για  τη  χρήση  των δονητών  
µάζας  και των δονητικών πήχεων απαιτείται η εργασία να γίνεται από 
ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. 
 
 5.10 Μόρφωση επιφάνειας σκυροδέµατος 
 
 Μόρφωση της επιφάνειας του σκυροδέµατος γίνεται µηχανικά από το 
διαγώνιο περαιωτή (βλ.παρ.4.9.1.8) που  είναι  ουσιαστικά µία  διαγώνια  
δονητική δοκός που καλύπτει όλο το πλάτος της λωρίδας διαστρώσεως.  
Χρησιµοποίηση εγκάρσιας δοκού  κάθετης πάνω  στον  άξονα  κινήσεως  δεν  
γίνεται  αποδεκτή  γιατί η διαγώνιος δοκός µορφώνει πιο οµοιόµορφα  την  
επιφάνεια  της πλάκας. 
 
 Σε περιπτώσεις µη χρησιµοποιήσεως συρµού (και µικρού πλάτους 
λωρίδας)  είναι  δυνατόν  να  χρησιµοποιηθεί και χειροκίνητη διαγώνιος δοκός 
(συνήθως από αλουµίνιο) που κρατιέται από τα δύο άκρα της από εργάτες και 
που την κινούν  συγχρόνως  κατά την  έννοια  του µήκους της και κατά τη φορά 
διαστρώσεως της λωρίδας. 
 
 Παρ’ όλη την τελειότητα  των  µηχανηµάτων  είναι  δυνατόν  να 
παρουσιασθούν  µικροανωµαλίες  κλπ.  που  είναι απαραίτητο να διορθώνονται 
χειρονακτικά  από   ειδικευµένους   τεχνίτες  µε   χρήση  µυστριού  κλπ.  Γι’ αυτό 
λόγο αυτό κατασκευάζεται γέφυρα από µαδέρια ή αλουµίνιο κλπ.  κυλιόµενη  µε  
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τροχούς,  επάνω στην   οποία   κινούνται   οι   τεχνίτες   που   κάνουν  τις 
µικροδιορθώσεις. 
 
 5.11 Μόρφωση χειλέων αρµών 
 
 Η µόρφωση  των χειλέων των αρµών γίνεται µε  εργατικά  χέρια, µε   
χρήση   ειδικού   εργαλείου   (βλ.σχ.5.1.2.Β)   και  µε χρησιµοποίηση της 
γέφυρας της προηγούµενης παραγράφου. 
  
 Η χρησιµοποίηση του  ειδικού  εργαλείου  πρέπει  να  γίνεται προσεκτικά 
για να µη δηµιουργηθούν από τις πολλές διελεύσεις του  συγκεντρώσεις λεπτών 
υλικών,  ή γαλακτώµατος τσιµέντου, στις ακµές.   
 
 5.12 Μόρφωση αντιολισθηρότητας επιφάνειας σκυροδέµατος 
 
 Η µόρφωση  αντιολισθηρότητας της επιφάνειας των πλακών  είναι µία  
πολύ  σηµαντική  και  λεπτή  δουλειά,  και  στην  πράξη επιτυγχάνεται µε τη 
δηµιουργία µικρών ανωµαλιών  της  τάξεως του 1 MM.          . 
 
 Χρειάζεται  όµως  πολύ  προσοχή γιατί εάν οι ανωµαλίες είναι µικρότερες 
από το  «κανονικό»  το   δάπεδο  γίνεται  ολισθηρό (κυρίως  όταν  είναι  
βρεγµένο),  ενώ  εάν είναι µεγαλύτερες φθείρονται ταχύτατα τα λαστιχένια 
επίσωτρα των αεροσκαφών. 
  
 Οι παραπάνω µικροανωµαλίες µορφώνονται µε συρµάτινη  βούρτσα    ή  
συρµάτινο   κύλινδρο  που  αποτελούν  µέρος  του  συρµού διαστρώσεως 
σκυροδέµατος  (βλ. παρ.  4.9.1.10)  και  κινούνται κάθετα προς τον άξονα 
διαστρώσεως της πλάκας. 
 
 Η  µόρφωση  . διαγώνιων  ανωµαλιών  πρέπει ν’ αποφεύγεται γιατί 
υπάρχει  κίνδυνος  π.χ.   σε  ένα  απότοµο   φρενάρισµα   το αεροσκάφος  να  
αποκλίνει  της  πορείας  του και να οδηγηθεί εκτός  δαπέδου.   Επίσης  είναι  
δυνατόν  οι  ανωµαλίες   να δηµιουργηθούν  χωρίς  µηχανήµατα  µε  
χειροκίνητη βούρτσα µε τρίχες από σκληρό νάυλον ή χόρτο  ή  ακόµα  µε  
λινάτσα  που τρίβεται  πάνω  στην  επιφάνεια  της  πλάκας κάθετα προς τον 
άξονα της λωρίδας διαστρώσεως.  Η λινάτσα έχει πλάτος 50  CM έως  100 CM 
και κάθε άκρο της κρατιέται από έναν εργάτη.  Με παλινδροµικές   κινήσεις   της   
λινάτσας   µορφώνονται   οι επιθυµητές µικροανωµαλίες. 
 
 Η   µέθοδος   της  λινάτσας,   όσο  και  αν  φαίνεται  κάπως  
«πρωτόγονη»,  έχει δώσει στα ελληνικά αεροδρόµια τα καλύτερα 
αποτελέσµατα.                              
 
 Γενικά,  στις  προδιαγραφές  ξένων  κρατών  και  στη  διεθνή 
βιβλιογραφία προτείνονται  διάφοροι  τρόποι  και  µηχανήµατα δηµιουργίας και 
ελέγχου της αντι ολισθηρότητας. 
 
 Σ’ αυτήν   την   Προδιαγραφή   αποφεύγεται   ο  προσδιορισµός 
ορισµένης  µεθόδου  καθώς  και  ο  ορισµός  των  «κανονικών» ανωµαλιών. 
Κρίνεται σκόπιµο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη  µελέτη του έργου,  η  
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αντιολισθηρότητα  να προσδιορίζεται πειραµατικά σε κατασκευαζόµενο µικρό 
δάπεδο εκτός του  έργου και   να   ζητείται   η  γνώµη  των. πεπειραµένων  
χειριστών αεροσκαφών της Μονάδας όπου κατασκευάζεται το έργο. 
 
 Εφόσον   ο   εργολάβος   δεν   επιτύχει   στο    έργο    την 
αντιολισθηρότητα   που  είχε  εγκριθεί στο δοκιµαστικό δάπεδο (παρ.6.3) θα 
πρέπει,  µε δαπάνες του,  να εκτελέσει µετά την κατασκευή   του   δαπέδου,   
αντιολισθηρές   αυλακώσεις  της επιφανείας των πλακών µε χρήση ειδικού 
µηχανήµατος. 
 
 5.13 Συντήρηση σκυροδέµατος (CURING) 
 
  5.13.1 Χηµικό υγρό 
 
  Αµέσως µετά τη διάστρωση του σκυροδέµατος και  το  φινίρισµα 
της  αντί ολισθηρότητας  της επιφάνειας του σκυροδέµατος,  θα γίνεται  για  τη   
συντήρηση   ψεκασµός   µε   χηµικό   υγρό (βλ.παρ.3.3.1). 
 
  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  τουλάχιστον  30 µέρες πριν από τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος να προσκοµίσει  για  έγκριση  στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία δείγµα του χηµικού υγρού  που προτίθεται  να   χρησιµοποιήσει,   
καθώς  . και  σχετικά  PROSPECTUS  του εργοστασίου παρασκευής του. 
 
  Η ποσότητα του  χηµικού  υγρού  που  θα  χρησιµοποιηθεί  στο  
τετραγωνικό  µέτρο  επιφάνειας  σκυροδέµατος καθορίζεται από τον 
παρασκευαστή του υλικού,  θα πρέπει όµως να  λαµβάνονται   υπόψη απώλειες 
λόγω ανέµου κλπ.            
 
  Στα  µεγάλα  έργα  θα  χρησιµοποιούνται  σταθεροί  µηχανικοί 
ψεκαστήρες (συρµοί διαστρώσεως) ενώ στα  µικρά  χειροκίνητοι ψεκαστήρες 
είναι αποδεκτοί. Τελικά οι ψεκαστήρες και το υγρό θα  γίνονται  αποδεκτά  εφ’ 
όσον  η  κατασκευαζόµενη µεµβράνη εκπληρώνει  τον προορισµό της. 
 
  5.13.2 Λινάτσες 
 
  Για τη συντήρηση είναι  δυνατόν  αντί  για  χηµικό  υγρό  να 
χρησιµοποιηθούν  λινάτσες   (βλ.παρ.3.3.2).  Οι  λινάτσες  θα πρέπει να  
τοποθετούνται  πάνω  στο  σκυρόδεµα  το  νωρίτερο δυνατόν  και πάντως  
µόλις  πήξει αρκετά,  ώστε να µη «κολλάνε» επάνω του . 
 
  Οι λωρίδες θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται κατά 30 εκ.  σε 
κάθε  κατεύθυνση.  Στη συνέχεια οι λινάτσες  θα ψεκάζονται µε καθαρό νερό και 
θα διατηρούνται κάθυγρες επί  7  τουλάχιστον µέρες  οπότε  θα  είναι  δυνατόν 
ν’ αφαιρεθούν.  Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών η παραπάνω 
προθεσµία θα πρέπει να παραταθεί. 
 
  Για να δώσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την άδεια  ενάρξεως  της 
διαστρώσεως  του  σκυροδέµατος  πρέπει ο εργολάβος να έχει προσκοµίσει 
επιτόπου τους  ψεκαστήρες  και  αρκετή  ποσότητα χηµικού υγρού  ή τις 
λινάτσες. 
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  Εάν  κατά  τη  διάρκεια  της  κατασκευής  υπάρξει  προσωρινή   
αδυναµία συνεχίσεως της εφαρµογής της λύσεως «χηµικού υγρού » είναι 
δυνατόν,  η ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  να  επιτρέψει   για µικρό  χρονικό  
διάστηµα,  σαν  εναλλακτική  λύση  τη  χρήση λινάτσας.  Εφόσον όµως 
συνεχίζεται η αδυναµία του  εργολάβου να   συνεχίσει   την   εγκεκριµένη   λύση   
συντηρήσεως  του σκυροδέµατος, η σκυροδέτηση θα διακόπτεται. 
 
 5.14 Αφαίρεση σιδερότυπων 
 
 Οι σταθεροί σιδερότυποι θα αφαιρούνται ανάλογα µε τις καιρικές 
συνθήκες, και πάντως όχι νωρίτερα από 12 ώρες µετά το τελείωµα του 
.δαπέδου. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται για να µη κακοποιηθούν τα χείλη 
των αρµών. 
 
 Εάν κατά την αφαίρεση των σιδεροτύπων διαπιστωθούν στην πλάγια 
επιφάνεια των πλακών (αρµοί, εργασίας) µικροκενά ή τρύπες, αυτά θα 
γεµίζονται αµέσως µε τσιµεντοκονία αναλογίας  1 άµµου προς 2 τσιµέντου.                
 
 Οι αφαιρούµενοι σιδερότυποι θα καθαρίζονται αµέσως από τυχόν 
προσκολληµένες τσιµεντοκονίες και θα επισκευάζονται από υπάρχουσες 
κακώσεις πριν ξαναχρησιµοποιηθούν. 
 
 5.15 Κόψιµο αρµών 
 
 Η κοπή των αρµών  θα γίνεται όπως προβλέπεται λεπτοµερώς στις 
παραγράφους 4.11 και 5.1.3. 
 
 5.16 Γέµισµα-σφράγιση αρµών             
  
 Το γέµισµα των αρµών διαστολής θα γίνεται όπως προβλέπεται στην 
παρ .5.1.4. 
 
 Η   σφράγιση   των   πάσης φύσεως αρµών θα γίνεται όπως 
προβλέπεται στην παρ  4.14.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται   ώστε   το 
ακροφύσιο διοχετεύσεως του σε υδαρή κατάσταση θερµού υλικού σφραγίσεως,    
να βρίσκεται   στο κατώτερο σηµείο του αρµού. ∆ηλαδή η σφράγιση του αρµού 
πρέπει να γίνεται από κάτω προς τα πάνω ώστε να µην εγκλωβίζεται αέρας και 
δηµιουργούνται ανεπιθύµητες φυσαλίδες στο υλικό σφραγίσεως. 
 
 
 5.17 Προστασία δαπέδου κατά την κατασκευή 
 
  5.17.1  Από την κυκλοφορία 
 
  Η  κυκλοφορία  πάνω  στο  νεοδιαστρωµένο  σκυρόδεµα  δεν  θα 
επιτρέπεται σε λιγότερο από 7 µέρες το καλοκαίρι  και  10  ή περισσότερες  
µέρες  το  χειµώνα  (µετρούµενες από την ηµέρα διαστρώσεως). 
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  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η  κυκλοφορία  των  αρµοκοπτών  που 
πρέπει όµως να έχουν λαστιχένια επίσωτρα. 
 
  Η  κυκλοφορία ελαφρών οχηµάτων του εργολάβου επιτρέπεται 
από την τρίτη µέρα. 
 
  Η κίνηση οχηµάτων µε µεταλλικά επίσωτρα απαγορεύεται εντελώς 
και σε οποιοδήποτε χρόνο. 
 
  Γενικά εάν η µεµβράνη του χηµικού υγρού  φθαρεί  τοπικά  πριν 
από  την  έβδοµη  (ή δέκατη) µέρα,  η ζηµιά θα αποκαθίσταται αµέσως µε 
δαπάνη του εργολάβου µε χειροκίνητο ψεκαστήρα. 
 
  5.17.2 Κατά τη διάρκεια βροχής 
 
  Το περατωµένο νωπό σκυρόδεµα πρέπει να προστατεύεται από  
τη βροχή (αλλά και τον αέρα και τον ήλιο), µε κατάλληλες τέντες που    κινούνται    
µαζί    µε    το    συρµό    διαστρώσεως (βλ.παρ.4.9.1.12). 
 
  Ο χρόνος προστασίας πρέπει να  είναι  τόσος,  ώστε  να  έχει 
προχωρήσει η πήξη του σκυροδέµατος,  και σε περίπτωση βροχής να µην 
αποπλένεται η επιφάνεια του δαπέδου από  το  τσιµέντο  και  τα  λεπτά  αδρανή  
υλικά.  Το απαιτούµενο συνήθως µήκος τεντών είναι 50 έως 60 µέτρα,  αλλά 
αυτό εξαρτάται  από  την    ταχύτητα   διαστρώσεως   και   τις   καιρικές  
συνθήκες  που  επηρεάζουν την ταχύτητα πήξεως του σκυροδέµατος. 
 
  Πάντως ο εργολάβος είναι υπεύθυνος  για  την  προστασία  του 
σκυροδέµατος  και  σε  περίπτωση που δεν λάβει τα απαιτούµενα µέτρα και 
λόγω βροχής αποπλυθεί η επιφάνεια των  πλακών  και δηµιουργηθούν 
ανωµαλίες βάθους 2 MM ή και µεγαλύτερες, είναι υποχρεωµένος   να   
καθαιρέσει   τις   πλάκες   και  να  τις ξανακατασκευάσει µε δική του δαπάνη. 
 
  Λείανση των ανωµαλιών ή αποκοπή των εξοχών δεν επιτρέπεται 
 
  Εάν ο εργολάβος, από έλλειψη µέσων προστασίας (τεντών) 
σταµατάει τη σκυροδέτηση τις βροχερές µέρες, δεν µπορεί να διεκδικήσει από 
το λόγο αυτό έγκριση   παρατάσεως   της προθεσµίας του έργου. 
  5.17.3   Σε χαµηλή θερµοκρασία 
 
  Όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µικρότερη από Οο C 
η σκυροδέτηση απαγορεύεται 
 
  Όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από +5 
C, η θερµοκρασία του διαστρωµένου σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον + 10 C και στη συνέχεια να διατηρείται η θερµοκρασία αυτού πάνω 
από + 5 C  επί 3 µέρες. 
 
  Επιτρέπεται να γίνει θέρµανση των αδρανών υλικών και του νερού 
πριν από την παραγωγή του σκυροδέµατος οπότε η θερµοκρασία του µίγµατος 
προκύπτει από το σχετικό τύπο της παρ.2.1.3 του προτύπου ΕΛΟΤ 515. 
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  Η προσθήκη αερακτικού στο σκυρόδεµα απαγορεύεται  εκτός εάν 
έχει προβλεφθεί στη µελέτη συνθέσεως σκυροδέµατος. Εάν µετά τη διάστρωση 
του σκυροδέµατος η θερµοκρασία πέσει κάτω από  + 5 C πρέπει  ο εργολάβος 
να λάβει µέτρα προστασίας του σκυροδέµατος, όπως κάλυψη µε λινάτσες  ή 
µονωτικές πλάκες, διοχέτευση ατµού κλπ. 
 
  Γενικά θεωρείται ότι όταν το σκυρόδεµα έχει αποκτήσει αντοχή 
τουλάχιστον 2 Ν/ΜΜ2 (20 KG/CM2) µπορεί  να  εκτεθεί  και  σε θερµοκρασίες 
κάτω από το µηδέν.  
  5.17.4   Σε ψηλή θερµοκρασία 
 
  Σε  περιπτώσεις  που  η  θερµοκρασία  είναι  αρκετά ψηλή και 
µάλιστα όταν συνδυάζεται µε ισχυρό άνεµο και χαµηλή  σχετική υγρασία  
υπάρχει  κίνδυνος από τη γρήγορη εξάτµιση του νερού του σκυροδέµατος  να  
δηµιουργηθούν  ρηγµατώσεις  ή  και  να γίνουν  κακοτεχνίες  από  τη  µείωση  
της  εργασιµότητας του σκυροδέµατος.   
  
  Θεωρείται ότι η  κατάσταση  είναι  επικίνδυνη όταν η εξάτµιση είναι 
ίση ή περισσότερη από 1 KG/M2 ανά ώρα. 
 
  Γενικά,  εάν  η θερµοκρασία του σκυροδέµατος υπερβαίνει τους 
32  C  η  σκυροδέτηση  θα  διακόπτεται.  Η  θερµοκρασία  του σκυροδέµατος  
θα  µετριέται  επιτόπου  µε θερµόµετρο.  Είναι δυνατόν να µειωθεί η 
θερµοκρασία  του  σκυροδέµατος,  εφόσον σκεπαστούν τα αδρανή υλικά , 
µονωθεί η δεξαµενή ύδατος κλπ . 
 
  Η   προσθήκη   πάγου   κατά  την  ανάµιξη  του  σκυροδέµατος 
απαγορεύεται. 
 
  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  µπορεί  να  επιτρέψει  τη  νυχτερινή 
εργασία,   εφόσον   ο  εργολάβος  διαθέσει  τον  απαιτούµενο νυχτερινό 
φωτισµό σε όλες τις βαθµίδες κατασκευής του έργου, και   παραιτηθεί   
εγγράφως   από    οποιαδήποτε    απαίτηση αποζηµιώσεως λόγω πρόσθετης 
δαπάνης. 
 
  Φυσικά σε περιπτώσεις υψηλής θερµοκρασίας είναι απαραίτητη η 
κάλυψη  του διαστρωθέντος σκυροδέµατος µε τέντες καθώς και η σχολαστική 
συµµόρφωση του εργολάβου µε τα απαιτούµενα  µέτρα συντηρήσεως  του  
σκυροδέµατος.  Η  προσθήκη  στο  σκυρόδεµα χηµικών προσθέτων 
απαγορεύεται εκτός  εάν  έχουν  προβλεφθεί στη µελέτη συνθέσεως 
σκυροδέµατος.     
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6.  ΣΥΝΘΕΣΗ    ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

  
 6.1 Γενικά 
  
Για τη σύνθεση και τον έλεγχο του σκυροδέµατος ελήφθη υπόψη ο 
«Κανονισµός  Τεχνολογίας  Σκυροδέµατος»  ή  Κ.Τ.Σ.  (ΦΕΚ 266: τεύχος 
δεύτερο από 9.5.1985). Όπου υπάρχει διαφορά,  οι διατάξεις της παρούσας 
Προδιαγραφής υπερισχύουν των διατάξεων του παραπάνω κανονισµού.  
 
 6.2 Μελέτη συνθέσεως  σκυροδέµατος 

  6.2.1  Υπόχρεος  µελέτης-εργαστήρια 

 
  Ο εργολάβος µετά την υπογραφή της  συµβάσεως  εκτελέσεως  
του έργου,  και  το  ταχύτερο  δυνατόν,  θα  µεριµνήσει  για  την διενέργεια 
µελέτης συνθέσεως σκυροδέµατος. 
 
  Η µελέτη αυτή θα εκπονηθεί από τα εργαστήρια  του  Υπουργείου 
∆ηµ. Έργων   ή   τα εργαστήρια  των  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή 
τα ιδιωτικά εργαστήρια που  εποπτεύονται  από  τα εργαστήρια του Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων.    

  6.2.2  ∆απάνη  

 
  Όλες  οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκπόνηση της µελέτης 
συνθέσεως σκυροδέµατος θα βαρύνουν τον εργολάβο.  

  6.2.3 Αντικείµενο µελέτης συνθέσεως 

 
  Η µελέτη συνθέσεως  σκυροδέµατος  θα  γίνεται  µε  χρήση  των 
αδρανών, του τσιµέντου και εάν είναι δυνατόν του νερού που θα 
χρησιµοποιηθούν στο έργο. 
 
  Εάν  προβλέπεται  η  χρησιµοποίηση  προσθέτου  σκυροδέµατος 
ο εργολάβος  θα  µεριµνά  µε  δαπάνη  του  να προµηθεύει   στο εργαστήριο  τις  
κατάλληλες  ποσότητες για να χρησιµοποιηθούν στο στάδιο της µελέτης 
συνθέσεως.    
 
  Κατά  την  µελέτη  συνθέσεως   θα   παρασκευάζονται   δοκίµια 
πρισµατικά  150X150X500  MM και κυβικά 150X150X150 MM.  Με τα 
πρισµατικά δοκίµια θα βρίσκεται (θραύση µε δύο φορτία  ASTM-C 78)  σε 28 
µέρες η χαρακτηριστική αντοχή  fcb  του σκυροδέµατος σε κάµψη  που πρέπει 

να είναι 4 ΜΡα. Όταν ισχύει αυτό τότε από τα αντίστοιχα κυβικά δοκίµια θα  
προκύπτει  η  χαρακτηριστική αντοχή  fck  σε θλίψη  σε 28 µέρες. 
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  Η  µέση  θλιπτική  αντοχή  fm  θα είναι τουλάχιστον ίση µε την 

απαιτούµενη θλιπτική αντοχή fα  που  θα  προκύπτει  από  τους τύπους: 
 

          91.1 Sfckfa ×+=  για συνήθη έργα 

          05,2 Sfckfa ×+=  για µικρά έργα 

 όπου S η τυπική απόκλιση. 
 
  Στα  µικρά  έργα  η  τυπική απόκλιση  λαµβάνεται S=5 MPa.  Στα 
συνήθη έργα  εάν ο εργολάβος γνωρίζει την τυπική  απόκλιση  θα  την  
αναφέρει  εγγράφως  στο εργαστήριο όπου γίνεται η µελέτη συνθέσεως άλλως 
προσωρινά θα λαµβάνεται S=5 MPa. 
 
  Πάντως η οριστική  τυπική  απόκλιση  θα  προκύπτει  κατά  την 
κατασκευή  του  δοκιµαστικού δαπέδου (παρ.6.3) σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
της παρ.6.2.4. 
 
  Με τη µελέτη συνθέσεως θα προσδιορίζονται και τα: 
  
  α. Μέση αντοχή σε κάµψη  σε 7 µέρες  
  β. Μέση αντοχή σε κάµψη  σε 3 µήνες  
  γ. Μέση αντοχή σε θλίψη  σε 7 µέρες  
  δ. Μέση αντοχή σε θλίψη  σε 3 µήνες 
 
  Και στην συνέχεια θα χαραχθούν οι καµπύλες αντοχής χρόνου για 
τις 7 µέρες- 28 µέρες-3 µήνες- επέκταση σε  6  µήνες  που  θα 
χρησιµοποιηθούν  υποχρεωτικά  στην   περίπτωση λήψεως καρότων για την 
εκτίµηση αυξήσεως  της  αντοχής  µε  την  αύξηση  της ηλικίας  του  
σκυροδέµατος.  Μετά  τους  6 µήνες η ηλικία του σκυροδέµατος θα λαµβάνεται  
υπόψη  όπως  προβλέπεται  από  το πρότυπο  ΕΛΟΤ-344  και  τη  παράγραφο  
13.7.8  του Κανονισµού  Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 
 
  Το τσιµέντο  που θα χρησιµοποιείται στη  µελέτη  συνθέσεως  θα 
πρέπει   να   είναι   το   ίδιο  µε  αυτό  που  πρόκειται  να χρησιµοποιηθεί  στο  
έργο.   Κρίνεται  σκόπιµο   όµως,   στην περίπτωση  που  υπάρχει έστω και 
µικρή πιθανότητα αλλαγής του τσιµέντου,  η µελέτη συνθέσεως  να  γίνεται  και  
µε  τα  δύο τσιµέντα,   όπως   π.χ.    τσιµέντο   Ι   και   τσιµέντο   II 
(βλ.παρ.3.1.2.2).  Η ελάχιστη ποσότητα τσιµέντου  Ι  (καθαρού τσιµέντου 
πόρτλαντ) θα είναι 350 KG/M3.  Στη µελέτη συνθέσεως θα  πρέπει  να  
λαµβάνονται  υπόψη  οι  ειδικές  συνθήκες   ή απαιτήσεις   του   έργου   όπως   
π.χ.   χρήση  ολισθαινόντων σιδεροτύπων, ύπαρξη οπλισµών, αντλήσιµο κλπ. 
 
  Επίσης από τη µελέτη συνθέσεως θα προκύπτουν στοιχεία για την 
εργασιµότητα  του  σκυροδέµατος  και   το  λόγο   νερού   προς τσιµέντο. 
 
  Η περιεκτικότητα  σε  αέρα θα ελέγχεται µόνο εάν προβλέπεται 
από τη σύµβαση η  προσθήκη  αερακτικού.  Η  κάθιση   θα  είναι µικρότερη από 
50 MM. 
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  6.2.4 ∆οκιµαστικά µίγµατα                              

  Στην  περίπτωση  συνήθων  έργων και κατά το στάδιο κατασκευής 
του δοκιµαστικού  δαπέδου  απαιτείται  η  κατασκευή  από  τον εργολάβο  15-60  
δοκιµίων  για  τον  προσδιορισµό της τυπικής αποκλίσεως S,  ώστε να µειωθεί 
κατά το δυνατόν η  απαιτούµενη αντοχή που προκύπτει από τον τύπο Fa = Fck 
+ 2S (1). 
 
  Η τυπική απόκλιση  S θα υπολογίζεται από τον τύπο 
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  όπου S  =  η τυπική απόκλιση  n  δοκιµίων  
   Χi = η αντοχή του δοκιµίου i 
   Χη= ο µέσος όρος αντοχής η δοκιµίων  
   n = ο αριθµός των δοκιµίων 
 
  Η   τυπική   απόκλιση  S  πριν  εισαχθεί  στον  τύπο  (1)  θα 
πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή  λ  του  παρακάτω  πίνακα ανάλογα µε το 
πλήθος n των δοκιµίων. 
 
 

Πλήθος δοκιµίων 
n 

Συντελεστής 
λ 

15 1.27 
20 1.18 
30 1.09 
40 1.05 
50 1.02 

60  ή περισσότερα 1.00 

 
 
  Για ενδιάµεσο αριθµό δοκιµίων ο συντελεστής λ προκύπτει µε 
γραµµική παρεµβολή. Συνιστάται και να λαµβάνονται τουλάχιστον 24  δοκίµια.  
Εάν  η  τιµή  της τυπικής αποκλίσεως S µετά τον πολλαπλασιασµό της µε το 
συντελεστή λ είναι  µικρότερη  από  3ΜΡα τότε στον τύπο (1) θα εισάγεται η 
τιµή S=3 ΜΡα. 
 
  Εάν  η τιµή της τυπικής αποκλίσεως είναι µεγαλύτερη από 7ΜΡα 
τότε,  εάν αποκλεισθεί η περίπτωση σφάλµατος,  το όλο σύστηµα παραγωγής 
σκυροδέµατος (υλικά,  προσωπικό, µηχανήµατα) πρέπει να θεωρείται 
ακατάλληλο. 
 
  Για την κατασκευή των παραπάνω δοκιµίων  θα  
χρησιµοποιούνται οι εγκαταστάσεις παραγωγής κλπ.  σκυροδέµατος του έργου 
καθώς και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Κάθε δοκίµιο θα 
προέρχεται από διαφορετικό ανάµιγµα. 
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  6.2.5 Τροποποίηση µελέτης συνθέσεως σκυροδέµατος 

 
  Η τροποποίηση  της  συνθέσεως  του  σκυροδέµατος  κατά   την 
κατασκευή απαγορεύεται. 
 
  Εάν  κατά  την  κατασκευή απαιτηθεί να τροποποιηθούν τα υλικά 
κατασκευής  του  σκυροδέµατος  ή  ν’ αλλάξουν  τα   µηχανήµατα παραγωγής 
(βλ.παρ.4.7) κλπ. τότε: 
 
  α.   Θα ενηµερώνεται αµέσως η Προϊσταµένη Αρχή 
 
  β.   Θα διακόπτονται οι εργασίες και 
 
  γ.  Θα  γίνεται  νέα µελέτη συνθέσεως σκυροδέµατος µε βάση τα 
νέα δεδοµένα. 
 
  Η δαπάνη για την νέα µελέτη θα βαρύνει τον εργολάβο.  
Παράταση προθεσµίας εκτελέσεως του έργου λόγω διακοπής των εργασιών δεν 
θα χορηγείται, εκτός αν υπάρχει  συνυπαιτιότητα  της Υπηρεσίας. 
 
 6.3 ∆οκιµαστικό δάπεδο  

  6.3.1 ∆άπεδο 

  Πριν από την έναρξη σκυροδετήσεως των  συµβατικών  δαπέδων  
ο εργολάβος  είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει ένα δοκιµαστικό δάπεδο 
από σκυρόδεµα,  ώστε να δοκιµαστούν το προσωπικό  του, τα µηχανήµατα και 
τα υλικά,  και να διαπιστωθεί,  ότι έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις. 
 

  6.3.2  Θέση δαπέδου 

 
  Η θέση του δοκιµαστικού δαπέδου θα ορισθεί από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και κατά  κανόνα  θ’ αποτελεί  τµήµα  του  συµβατικού 
δαπέδου.  Είναι  δυνατόν  όµως  να  ορισθεί θέση άσχετη µε το συµβατικό έργο 
οπότε όλες οι δαπάνες εκτός από τη  πλάκα  του σκυροδέµατος    (δηλαδή   
εκσκαφές,    επιχώσεις,    υπόβαση, αποστραγγίσεις,  προσπέλαση κλπ.) θα 
βαρύνουν  την  Υπηρεσία. Σχετικός  προϋπολογισµός  δαπάνης πρέπει να 
υποβληθεί έγκαιρα από  τη  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  στην  Προϊσταµένη   Αρχή   
για έγκριση. 

  6.3.3 ∆ιαστάσεις 

 
  Το  δοκιµαστικό  δάπεδο  θα  είναι  µία  λωρίδα από σκυρόδεµα 
πλάτους όσο οι συµβατικές λωρίδες µήκους 150  Μ,  και  πάχους  όσο το 
προβλεπόµενο συµβατικό πάχος. 
 
  Το  δοκιµαστικό  δάπεδο  θα χωριστεί σε δύο τµήµατα µήκους το 
καθένα 75 Μ. Κάθε τµήµα θα κατασκευαστεί σε διαφορετική µέρα, και στο 
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καθένα θα προβλέπεται η µόρφωση   αρµών  εργασίας  και ενός  τουλάχιστον  
αρµού  διαστολής,  καθώς  και η κοπή αρµών συστολής. 

  6.3.4 Τρόπος κατασκευής 

 
  Για την κατασκευή του δοκιµαστικού δαπέδου θα 
χρησιµοποιηθούν το προσωπικό, τα υλικά και τα µηχανήµατα που 
προβλέπονται για την κατασκευή του συµβατικού έργου. 
 
  6.3.5  Έλεγχοι 

   6.3.5.1 Αντοχή σκυροδέµατος-Τυπική απόκλιση 

 
   Από το  σκυρόδεµα  κάθε  τµήµατος  του  δοκιµαστικού  
δαπέδου (µήκους  75  Μ)  θα  ληφθούν 12 δοκίµια 150X150X150 MM που θα 
θραυστούν σε θλίψη  σε 7 µέρες.  Οι  προκύπτουσες  αντοχές  θα διορθωθούν 
βάσει της σχέσεως αντοχής 7/28 ηµερών που θα δίνει η  µελέτη συνθέσεως 
σκυροδέµατος και θα ερευνηθεί εάν πληρούν το κριτήριο Γ (5 και 6 κανόνες 
αποδοχής) (βλ.παρ.8.2.1.2). 
 
   Επίσης θα ληφθούν συνολικά τουλάχιστον 24 δοκίµια 
150X150X150 MM που θα θραυστούν σε θλίψη   σε 28  µέρες  για  τον  
οριστικό καθορισµό της τυπικής αποκλίσεως (βλ.παρ.6.2.3). 
 
   Όλα  τα  δοκίµια  του  έργου θα αριθµούνται µε αύξουσα 
συνεχή αρίθµηση. 

   6.3.5.2 ∆ιάφοροι έλεγχοι 

 
   Στο δοκιµαστικό δάπεδο θα ελέγχονται επίσης: 
 
    α.   Η οµαλότητα της επιφανείας (παρ.8.2.4)  
   β.   Η αντιολισθηρότητα  (παρ.5.12)  
   γ.   Η µόρφωση  των αρµών διαστολής  
   δ.   Η κοπή των αρµών  συστολής  
   ε.     Η µόρφωση  των αρµών εργασίας  
   στ.  Το γέµισµα και σφράγιση των αρµών  
   ζ.    Η συντήρηση του σκυροδέµατος  
   η.    Γενικά, η χρήση όλων των µηχανηµάτων και υλικών 
 

  6.3.6 Αποτελέσµατα των δοκίµων 

 
  Εάν τ’ αποτελέσµατα των  ελέγχων  της  παρ.6.3.5  παρουσιάζουν 
µικρές  αποκλίσεις από τις συµβατικές απαιτήσεις,  καλείται ο εργολάβος από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να λάβει τα  κατάλληλα µέτρα  ενώ συγχρόνως 
επιτρέπεται ν’ αρχίσει την κατασκευή του συµβατικού έργου. 
 
  Εάν όµως,  οι αποκλίσεις είναι  σηµαντικές  τότε  καλείται  ο 
εργολάβος   να  επαναλάβει  την  κατασκευή  του  δοκιµαστικού δαπέδου αφού 
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πρώτα  επιφέρει  τις  απαιτούµενες  αλλαγές  στο κύκλωµα προσωπικό – 
µηχανήµατα - υλικά.  Μετά γίνονται οι έλεγχοι της παρ.6.3.5 και εάν πάλι οι  
αποκλίσεις  είναι  σηµαντικές τότε  το  όλο  θέµα  τίθεται υπόψη της 
Προϊσταµένης Αρχής που ενδεχοµένως να εισηγηθεί και τη καταγγελία της  
συµβάσεως  µε το  αιτιολογικό  της  αδυναµίας  του εργολάβου ν’ ανταποκριθεί 
στις συµβατικές του υποχρεώσεις.    
 

  6.3.7 ∆απάνες 

 
  Όλες οι δαπάνες που έχουν σχέση µε το δοκιµαστικό  δάπεδο  (ή 
δάπεδα) βαρύνουν τον εργολάβο (εκτός από την υποπερίπτωση της 
παρ.6.3.2). 
 
 
 
7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΒΛΑΒΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 
 7.1  Γενικά 
 
 Τα  παλαιά δάπεδα εµφανίζουν διάφορα προβλήµατα κυριότερα των 
οποίων είναι η γήρανση του υλικού  σφραγίσεως  των  αρµών,  η εµφάνιση 
ρωγµών,  η ανισοσταθµία των πλακών, η αποσύνθεση του σκυροδέµατος  κλπ.   
Στις  παραγράφους  που   ακολουθούν   θα  αναπτυχθούν οι µέθοδοι 
αποκαταστάσεως των ανωτέρω βλαβών. 
 
 Γενικοί κανόνες των επισκευών είναι:  
 
  α. Οι   τριχοειδείς   ρωγµές   δεν   επισκευάζονται,    αλλά 
παρακολουθείται η εξέλιξη τους. 
 
  β. Κατά τις επισκευές,  απαγορεύεται η  κυκλοφορία  πάνω  στα 
δάπεδα  οχηµάτων  ή  µηχανηµάτων  που  φέρουν ερπύστριες ή µεταλλικά 
επίσωτρα. 
 
  γ.  Κατά  την   καθαίρεση  των  πλακών  απαγορεύεται  η  χρήση 
µπουλντόζας ή κρουστικών µηχανηµάτων τύπου λαιµητόµου. 
 
  δ. Τα  προϊόντα των καθαιρέσεων θ’ αποµακρύνονται αµέσως.  
Εάν σκύρα κλπ. εισχωρήσουν σε αρµούς του δαπέδου θ’ αφαιρούνται αυτά  µε  
χρήση  εργατικών  χεριών  και  µε   δαπάνη   του εργολάβου. 
 
  ε. Γενικά  η  σποραδική καθαίρεση πλακών πρέπει ν’ αποφεύγεται 
λόγω αδυναµίας  επιτεύξεως   άριστης   συµπυκνώσεως   της υποβάσεως  
οπότε  υπάρχει  κίνδυνος  καθιζήσεως  της  νέας κατασκευαζόµενης  πλάκας.   
Εξ  άλλου   υπάρχει   κίνδυνος υποσκαφής  της  υποβάσεως των γειτονικών 
πλακών και εκ του λόγου τούτου  εµφανίσεως  ρωγµών  σ’ αυτές.  Τέλος  µε  
την καθαίρεση  είναι  δυνατόν  να κακοποιηθούν οι παρακείµενοι αρµοί. 
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 7.2  Καθαρισµός-ξαναγέµισµα αρµών 
 
 Όταν το υλικό σφραγίσεως των αρµών έχει γηράσει, πρέπει τούτο να 
αντικατασταθεί µε το νέο υλικό. Κατ’ αρχήν θα αφαιρείται το υλικό σφραγίσεως. 
 
 Η αφαίρεση θα γίνεται  εν  γένει  µε  θερµό  πεπιεσµένο  αέρα 
(βλ.παρ.4.13).  Είναι δυνατόν όµως η αφαίρεση να γίνει και µε κατάλληλο 
καλέµι ή µε ειδικό εργαλείο υπό µορφή γάντζου.  Εάν παραµένει  κάποια  
ποσότητα υλικού προσκολληµένη στις παρειές του αρµού,  θα αφαιρείται και 
αυτή µε καµινέτο ή µε  µηχανικό τριβείο ή µε αµµοβολή. 
 
 Η  χρησιµοποίηση  γάντζου  που θα σύρεται µηχανικά (π.χ.  από όχηµα) 
απαγορεύεται. 
 
 Ο  εργολάβος  µπορεί  να  χρησιµοποιήσει  και   άλλη   µέθοδο 
καθαρισµού εκτός από τις παραπάνω,  µετά όµως από έγκριση της 
∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας,   και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι   ο καθαρισµός  θα  
γίνεται  τέλειος χωρίς να φθείρονται τα χείλη των αρµών. 
 
 Κατόπιν ο  αρµός  θα  καθαρίζεται  από  τα  χαλαρά  υλικά  µε 
πεπιεσµένο  αέρα,  και  θα  ακολουθεί η σφράγιση του αρµού µε υλικό που 
προδιαγράφεται .στην  Τεχνική  Προδιαγραφή  FEDERAL SPECIFICATION  
SS-S-167  Β  ή  µε  υλικό  άλλης  προδιαγραφής εφ’ όσον αυτό αναφέρεται στη 
µελέτη (παρ.3.5). 
 
 7.3 Επισκευή ρωγµών  
                 (σχ.7.3.Α και σχ.7.3.Β)  
 
 Στα δάπεδα από σκυρόδεµα εµφανίζονται ρωγµές διαφόρων  ειδών, 
όπως γωνιακές ρωγµές,  διαγώνιες ρωγµές,  παράλληλες κατά την µία 
διεύθυνση της πλάκας,  στο µέσον της ή πλησίον των  αρµών κλπ. 
 
 Ο τρόπος επισκευής των ρωγµών διαφέρει από ρωγµή σε ρωγµή και 
εξαρτάται  κυρίως από τη θέση της ρωγµής και από το αίτιο από το οποίο 
προήλθε. 
 
  7.3.1 Ρωγµές στις γωνίες (χωρίς καθίζηση) 
 
  Εάν δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία µεταξύ  των  πλακών  είναι 
δυνατόν   κατά  τη  διέλευση  των  φορτίων  να  δηµιουργηθούν διαγώνιες 
ρωγµές,  που γίνονται κοντά στη γωνία,  και διήκουν από την µία πλευρά της 
γωνίας µέχρι την άλλη. 
 
  Εάν  δεν  υπάρχει  καθίζηση ούτε θραύση,  της πλάκας,  τότε η 
ρωγµή καθαρίζεται µε  πεπιεσµένο  αέρα  ή  αµµοβολή  και  στη  συνέχεια  
σφραγίζεται µε υλικό σφραγίσεως αρµών (βλ.παρ.3.5). Εάν το πλάτος της 
ρωγµής είναι µικρότερο από  1  εκ.  και  το βάθος µικρότερο από 2,5 εκ. γίνεται 
καλλιέργεια της ρωγµής µε καλέµι  ή µηχανικό περιστροφικό αρµοκόπτη ώστε 
να επιτευχθούν τουλάχιστον οι παραπάνω διαστάσεις. 
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  7.3.2 Ρωγµές στις γωνίες (µε καθίζηση) 
 
  Εάν  η  ρωγµή  της  προηγούµενης  παραγράφου  δεν  σφραγισθεί 
εγκαίρως,   τα   επιφανειακά   νερά  µπαίνουν  από  τη  ρωγµή υποσκάπτουν 
την υπόβαση και  η  γωνία  της  πλάκας  (κυκλικός τοµέας)  σπάει  και 
καθιζάνει.  Η επισκευή µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. 
 
   7.3.2.1 Καθαίρεση του τµήµατος της πλάκας  
 
   Γίνεται  καθαίρεση  του τµήµατος της πλάκας που περιέχει 
το κατεστραµµένο σκυρόδεµα σε διαστάσεις  τουλάχιστον  0,80  Χ 0,80 Μ και 
επανακατασκευή µε ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα δαπέδου. 
 
   Προς τούτο προ της αποξηλώσεως του  τµήµατος  της  
πλάκας  θα προηγηθεί  χάραξη  µε  αρµοκόπτη  σε βάθος 5 έως 6 CM των δύο 
πλευρών του τµήµατος αυτού και θα ακολουθήσει η καθαίρεση  µε κοµπρεσέρ. 
 
   Μετά   την  αποµάκρυνση  των  προϊόντων  της  
καθαιρέσεως  θα τοποθετείται δοµικό πλέγµα Τ-131 στην επάνω και  κάτω  
παρειά της  πλάκας όπως φαίνεται στο σχέδιο 5.5.1.Α και θα ακολουθεί 
σκυροδέτηση µε σκυρόδεµα δαπέδου. 
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Λωρίδα διαστρώσεως σκυροδέµατος

Αρµοί εργασίας

ΕΙ∆Η ΡΩΓΜΩΝ

ΣΧ.7.3.Α

Αρµοί συστολής

Αρµός διαστολής
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ΣΧ.7.3.Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΒΛ.ΚΑΙ ΣΧ. 7.3.Α

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ 7.3.Α

ΤΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ
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   Μεταξύ  του  νέου  και  παλαιού  τµήµατος   της   πλάκας   
θα µορφώνονται αρµοί εργασίας οι οποίοι θα σφραγίζονται µε υλικό 
σφραγίσεως αρµών Προδιαγραφής FEDERAL SPECΙFΙCATIONS SS-S-167 Β  
ή µε υλικό άλλης προδιαγραφής εφ’ όσον αυτό αναφέρεται στην µελέτη 
(παραγρ.3.5). 
 
   Εάν  χρειάζεται   γίνεται  κατά  το  δυνατόν  συµπύκνωση  
της υπάρχουσας  υποβάσεως  χωρίς  όµως  να  προστεθεί  νέο  υλικό (δηλαδή 
το πάχος του σκυροδέµατος είναι  κατά  τι  µεγαλύτερο από το αρχικό). 
 
   7.3.2.2  Υποθεµελίωση τµήµατος της πλάκας       
 
   Εάν η καθίζηση της πλάκας είναι µικρή και το σπασµένο 
κοµµάτι της  πλάκας  υγιές  τότε  µπορεί  να  γίνει υποθεµελίωση του τµήµατος 
της πλάκας ως εξής: 
 
   Σφραγίζονται προσωρινά η ρωγµή και οι πέριξ αρµοί.  Από 
ένα ή δύο   σηµεία   της   ρωγµής,   που  τοποθετείται  σωληνίσκος, 
διαβιβάζεται κάτω από την πλάκα, υπό πίεση,  ασφαλτοσκυρόδεµα µεγάλης  
ρευστότητας  ή  υδαρής  τσιµεντοκονία.  Στη συνέχεια καθαρίζονται και 
σφραγίζονται οριστικά η ρωγµή και οι αρµοί. 
  
   Εάν ο ένας αρµός είναι αρµός διαστολής η χρήση 
τσιµεντοκονίας  απαγορεύεται για να µη δηµιουργηθούν γεφυρώσεις του αρµού.      
 
   Γενικά η µέθοδος αυτή δεν συνιστάται γιατί είναι 
δαπανηρότερη  από την προηγούµενη,   απαιτεί ειδικευµένο προσωπικό και  
µηχανήµατα και είναι δύσκολο να ελεγχθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της.    
                                     
  7.3.3 Σπάσιµο της πλάκας στις γωνίες 
 
  Εάν δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία µεταξύ των πλακών ή η 
ποιότητα του σκυροδέµατος είναι µέτρια ή τα διερχόµενα φορτία µεγαλύτερα 
από τα προβλεφθέντα, είναι δυνατόν, να σπάσει µία πλάκα   στη   γωνία   
(χωρίς   καθίζηση).   ∆ιακρίνουµε   δύο περιπτώσεις: 
 
   7.3.3.1 Επιφανειακό σπάσιµο 
 
   Εάν το σπάσιµο της πλάκας είναι επιφανειακό, δηλαδή η 
αποφλοίωση της πλάκας φθάνει το πολύ στο µισό του πάχους της, µπορούν να 
εφαρµοστούν δύο λύσεις επισκευής: 
 
    7.3.3.1.1 Επισκευή µε ασφαλτοτάπητα 
 
    Κατ’ αρχήν γίνεται αφαίρεση του σπασµένου 
τµήµατος της πλάκας και αποµάκρυνση των χαλαρών υλικών. Στη συνέχεια 
γίνεται διάστρωση ασφαλτικών ταπήτων της προδιαγραφής Α 265 σε 
διαδοχικές στρώσεις µέχρι την επιφάνεια της υπόλοιπης πλάκας. 
 
    Πριν   από τη διάστρωση του ασφαλτοτάπητας θα 
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εφαρµοσθεί συγκολλητική ασφαλτική επάλειψη σε όλες τις  επιφάνειες του 
κοιλώµατος για την καλύτερη συγκόλληση του ασφαλτικού επί του 
σκυροδέµατος. 
 
    7.3.3.1.2 Επισκευή µε σκυρόδεµα 
 
    Εάν είναι δύσκολη η προµήθεια του 
ασφαλτοµίγµατος στην περιοχή του αεροδροµίου ή εάν στην περιοχή που 
γίνεται η επισκευή υπάρχει πιθανότητα µελλοντικά να διαρρέει κηροζίνη τότε 
δεν εφαρµόζεται η λύση της προηγούµενης παραγράφου. Αλλά µετά την 
αφαίρεση του χαλαρού (σπασµένου) τµήµατος της πλάκας και τον σχολαστικό 
καθαρισµό του κοιλώµατος θα επαλείφεται το υγιές σκυρόδεµα µε εποξειδική 
ρητίνη και θα διαστρώνεται σκυρόδεµα δαπέδου. 
 
   7.3.3.2 Σπάσιµο σε πάχος µεγαλύτερο από το µισό 
 
   Εφαρµόζεται η λύση της παραγρ.7.3.2.1 δηλαδή καθαίρεση 
και επανακατασκευή του τµήµατος της πλάκας µε σκυρόδεµα δαπέδου. 
 
  7.3.4 ∆ιαµπερείς ρωγµές  (χωρίς καθίζηση) 
  
  Οι διαµπερείς ρωγµές διήκουν από τη µία πλευρά της πλάκας 
µέχρι την απέναντι, είτε κατά µήκος, είτε εγκαρσίως, και οφείλονται σε συστολή 
του σκυροδέµατος ή σε υπέρβαση τάσεων λόγω συνδυασµού φορτίων και 
θερµοκρασιακών µεταβολών ή σε κακή έδραση της πλάκας. 
 
  Εάν δεν διαπιστώνεται καθίζηση τότε, αφού καθαριστούν οι 
παρειές της ρωγµής (µε αµµοβολή και πεπιεσµένο αέρα) σε ένα βάθος περίπου 
2,5 CM και ελάχιστο πάχος 1 CM, θα γεµιστεί η ρωγµή µε υλικό σφραγίσεως 
της προδιαγραφής FED.SPEC.SS-S-167B. ή άλλης προδιαγραφής εφ’ όσον 
αυτό αναφέρεται στη µελέτη του έργου. 
 
  7.3.5 ∆ιαµπερείς ρωγµές  (µε καθίζηση) 
 
  Οι ρωγµές της προηγούµενης παραγράφου όταν οφείλονται 
κυρίως σε κακή έδραση της πλάκας, συνοδεύονται και από καθίζηση. 
 
  Η επισκευή γίνεται µε καθαίρεση τµήµατος της πλάκας και 
επανακατασκευή αυτού. Το καθαιρούµενο τµήµα ορίζεται από τον κοντινότερο 
αρµό (διαστολής ή συστολής ή εργασίας) και µία ευθεία παράλληλη προς τον 
αρµό και σε τόση απόσταση από αυτόν  ώστε µέσα στο τµήµα να περιέχεται 
όλη η ρωγµή. 
 
  Κατ’ αρχήν, το σκυρόδεµα στο όριο που ορίζει η παραπάνω 
ευθεία κόβεται µε αρµοκόπτη σε βάθος 5 έως 6 εκ. Στη συνέχεια καθαιρείται 
τµήµα της πλάκας µε κοµπρεσέρ. Μετά γίνεται αναµόχλευση του 
υποστρώµατος, συµπλήρωση µε υλικό υποβάσεως και συµπύκνωση όπως 
προβλέπεται από την προδιαγραφή 0-150 του Υ.∆.Ε. Έπειτα τοποθετείται 
δοµικό πλέγµα Τ-131 και γίνεται σκυροδέτηση µε σκυρόδεµα δαπέδου.                 
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  Τέλος ανακατασκευάζεται ο αρχικός αρµός,   στη θέση της 
παραπάνω «ευθείας» δηµιουργείται αρµός εργασίας, και οι δύο αρµοί 
σφραγίζονται µε υλικό σφραγίσεως (παρ.3.5). Το πλάτος του καθαιρούµε νου 
τµήµατος (δηλαδή η απόσταση του υπάρχοντος  αρµού  από  την  «ευθεία») θα 
είναι συνήθως ίσο προς το ήµισυ του αντίστοιχου πλάτους της πλάκας και  
πάντως  όχι  λιγότερο από το 1.5 Μ. 
 
  Εάν   το   υφιστάµενο   υπόστρωµα  είναι  ακατάλληλο (µεγάλη 
πλαστικότητα κλπ.) θα αντικαθίσταται µε υγιή υπόβαση. 
  7.3.6 Ρωγµές κοντά στα χείλη των αρµών  (χωρίς καθίζηση) 
 
  Όταν καθυστερήσει η κοπή των  αρµών συστολής  
δηµιουργούνται κοντά  στα  χείλη  των αρµών ρωγµές (SPALLING) συνήθως 
µικρού βάθους και πλάτους που βαίνουν σχεδόν παράλληλα  προς  αυτούς 
άλλοτε προς την µία µεριά και  άλλοτε προς την άλλη. 
 
  Καθίζηση   δεν  εµφανίζεται.   Προφανώς  οι  παραπάνω  ρωγµές 
αποτελούν κατασκευαστική κακοτεχνία  και  είναι  υπεύθυνος  ο εργολάβος του 
αρχικού έργου για την επισκευή τους µε δική του δαπάνη,  όταν  αυτές 
διαπιστωθούν µέχρι την οριστική παραλαβή του αρχικού έργου.  Είναι όµως  
δυνατόν  να  εµφανιστούν  και αργότερα (βλ.παρ.5.1.3). 
 
  Η επισκευή των ρωγµών γένεται ως εξής: 
 
  Χαράζεται µε αρµοκόπτη το σκυρόδεµα σε βάθος περίπου 5 CM  
σε ευθεία  παράλληλη  προς. τον  αρµό.  Η  ευθεία  είναι σε τόση απόσταση 
από τον αρµό ώστε µέσα στη λωρίδα να  περιλαµβάνεται ολόκληρη η ρωγµή. 
 
  Στη  συνέχεια αφαιρείται µε καλέµι ή προσεκτικά µε κοµπρεσέρ η 
λωρίδα του σκυροδέµατος µεταξύ αρµού και χαραγής  σε  βάθος περίπου  5  
CM   Μετά  επαλείφεται  το κοίλωµα µε εποξειδικές ρητίνες,  τοποθετείται 
ξυλότυπος προς την µεριά του αρµού και διαστρώνεται σκυρόδεµα δαπέδου. 
 
  Τέλος σφραγίζεται ο αρµός µε υλικό σφραγίσεως (παρ. 3.5). 
 
  Εάν  η  ρωγµή  βρίσκεται  εναλλακτικά στα δύο χείλη του αρµού 
συστολής τότε η παραπάνω εκσκαφή γίνεται και στα δύο χείλη. 
 
  7.3.7 Ρωγµές κοντά στα χείλη των αρµών (µε καθίζηση) 
 
  Οι  ρωγµές  αυτές  οφείλονται  στην  υποσκαφή  της  υποβάσεως 
(PUMPING)  που  δηµιουργείται  από  τη διείσδυση επιφανειακών νερών  όταν  
η  σφράγιση  των  αρµών  είναι  ατελής  ή   έχει καταστραφεί.  Για  την  επισκευή  
εφαρµόζεται  η  µέθοδος που περιγράφεται στην παρ.7.3.5. 
 
  7.3.8 Ρωγµές κοντά στα χείλη αρµών διαστολής (µε 
υπερύψωση και απολέπιση)                                
 
  Οι ρωγµές αυτές οφείλονται σε ανεπάρκεια του αρµού διαστολής, 
που έχει κλείσει. 
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  Για την επισκευή καθαιρείται η υπερυψωµένη   πλάκα,   (ή  
ενδεχοµένως  και  δύο  πλάκες  εκατέρωθεν  του  αρµού) ι σε πλάτος ίσο προς 
το ήµισυ του   πλάτους των  πλακών.  Κατά  τα λοιπά  εφαρµόζεται  η µέθοδος 
της παρ.7.3.5 µε τη διαφορά ότι εκτός από τον αρχικό αρµό διαστολής που 
κατασκευάζεται µε  το αρχικό  του  πλάτος  µορφώνεται  και νέος αρµός 
διαστολής του αυτού πλάτους στο άλλο άκρο της  νεοκατασκευαζόµενης  
πλάκας. Εάν  κατασκευάζονται  δύο πλάκες,  τότε στο άκρο της δεύτερης 
πλάκας µορφώνεται αρµός εργασίας.  
  7.3.9 Ρωγµές οφειλόµενες σε παρεµπόδιση διαστολής 
 
 Οι  ρωγµές  αυτές  δηµιουργούνται  όταν   ένα   σκληρό   ξένο αντικείµενο 
(π.χ. χαλίκι) εισέλθει µέσα σε αρµό διαστολής και εµποδίζει την ελεύθερη 
διαστολή των πλακών. 
 
 Οι ρωγµές έχουν διεύθυνση κάθετη προς τους εγκάρσιους αρµούς, 
ξεκινούν από αυτούς και προχωρούν προς τους κατά µήκος αρµούς της πλάκας 
µε ακανόνιστη πορεία.           
 
 Για  την  επισκευή  τους,   αφαιρείται  το  υφιστάµενο  υλικό σφραγίσεως 
του αρµού και τα ξένα σώµατα και αφού  καθαρισθούν ο  αρµός  και  η  ρωγµή  
όπως  περιγράφεται στην παραγρ.7.3.1  συµπληρώνονται µε νέο υλικό  
σφραγίσεως.  Εάν  η  ρωγµή  έχει πλάτος µικρότερο του 1 εκ. και βάθος 
µικρότερο από 2,5 εκ. θα γίνεται καλλιέργεια αυτής. 
 
 7.4 Επισκευή ανισοσταθµιών  
 
  7.4.1  Ανισοσταθµίες στις γωνίες των πλακών και χείλη 
αρµών 
 
  Οι   ανισοσταθµίες   αυτές  (STAIR  STEPPING)  οφείλονται  σε 
περίσσεια υλικού κατά  τη  σκυροδέτηση  και  κακή  χρήση  του διαγώνιου 
περαιωτή (βλ.παρ.4.9.1.8). Υπάρχει σαφής ευθύνη του εργολάβου και πρέπει 
να επισκευάζονται µε δική του δαπάνη.  Η επισκευή γίνεται ως εξής: 
 
  Κατ’ αρχήν µε χρήση  σκληρών  τριβιδίων  ή  µηχανής  λειάνσεως  
µωσαϊκού  δαπέδου,  αφαιρείται  (τρώγεται) η τοπική υπερύψωση της πλάκας 
στις γωνίες ή στα χείλη των αρµών. 
 
  Στη συνέχεια τα λειασθέντα τµήµατα της πλάκας του 
σκυροδέµατος καθίστανται ανώµαλα (άγρια),  µε  χρησιµοποίηση  θραπίνας  και  
εργατικών χειρών. 
 
  Μεγάλη  προσοχή  πρέπει  να δίνεται στο θραπίνισµα ώστε να µη 
δηµιουργείται µικρότερη  ή  µεγαλύτερη  αντιολισθηρότητα   από αυτή που έχει 
η πέριξ πλάκα.   
 
  7.4.2 Ανισοσταθµίες πλακών 
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  Η  ανισοσταθµία µεταξύ δύο συνεχόµενων πλακών,  οφείλονται σε 
διαφορετική καθίζηση του υποστρώµατος.            
 
 Όταν η ανισοσταθµία συνοδεύεται από  διαµπερείς  ρωγµές  τότε 
ουσιαστικά πρόκειται για την περίπτωση της παρ.7.3.5. 
 
 Είναι  δυνατόν όµως µία πλάκα να ανυψωθεί στο ένα άκρο και να καθίσει 
στο άλλο χωρίς να ρηγµατωθεί. Τότε η επισκευή γίνεται ως εξής:                                                   
 
 Κατ’ αρχήν καθαιρείται  η  υπερυψωµένη  πλάκα  (ή  πλάκες)  µε 
κοµπρεσέρ.    Στη    συνέχεια    γίνεται   αναµόχλευση   του υποστρώµατος,  
συµπλήρωση µε υλικό υποβάσεως όπως προβλέπεται από  την 0-150 Υ.∆.Ε,  
και ανακατασκευή της πλάκας στο κανονικό υψόµετρο  µε  σκυρόδεµα  
δαπέδου.   Περιµετρικά  της   πλάκας µορφώνονται κατάλληλοι αρµοί. 
 
 Εάν   µετά  την  καθαίρεση  της  πλάκας  διαπιστωθεί  ότι  το υφιστάµενο 
υπόστρωµα είναι ακατάλληλο  τότε  αυτό  πρέπει  να αποκαθίσταται µε υγιή 
υπόβαση. 
 
 Τελικά σφραγίζονται οι περιµετρικοί αρµοί (παρ.3.5).  
 
 7.5 Επιφανειακή αποσύνθεση σκυροδέµατος (Απολέπιση)  
 
  7.5.1 Αποκατάσταση επιφανειακής συνοχής µε λινέλαιο 
 
  Η  απολέπιση   της επιφανείας είναι το ξεφλούδισµα ή ψώριασµα 
της   επιφανείας   που   οφείλεται   σε   υπερβολική   δόνηση 
(OVERFINISHING)  ή  σε µη σωστή  ανάµιξη των υλικών ή σε χρήση 
ακατάλληλων  αδρανών  ή  σε  µη  σωστή  συντήρηση   µετά   τη σκυροδέτηση. 
 
 Η  επιφανειακή  συνοχή  µπορεί  να  αυξηθεί δια επαλείψεως της 
επιφανείας µε λινέλαιο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δίνεται προσοχή  διότι  
λόγω  του   λινελαίου   έχουµε   µείωση   της αντιστάσεως  τροχοπεδήσεως, η 
οποία  αποκαθίσταται περίπου 6 ώρες µετά την επάλειψη ξηρού δαπέδου και 2  
ηµέρες  µετά  την επάλειψη υγρού δαπέδου. 
 
  7.5.2 Ασφαλτικός λεπτοτάπητας 
 
  Όταν η ανωµαλία που έχει δηµιουργηθεί από την απολέπιση έχει 
βάθος  µικρότερο  από  1 CM,  αλλά καταλαµβάνει µεγάλη έκταση τότε  µπορεί   
να   επιδιορθωθεί   µε   εφαρµογή   ασφαλτικού λεπτοτάπητα  πάχους 1 CM 
αφού αποµακρυνθούν από την επιφάνεια τα χαλαρά υλικά και καθαριστεί. Ο 
τρόπος όµως αυτός επισκευής δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας 
προδιαγραφής. 
 
  7.5.3 Σποραδική απολέπιση 
 
  Όταν  οι  ανωµαλίες  είναι  σποραδικές,   πολύ  περιορισµένης 
εκτάσεως,  και βάθους 1 έως 2 CM το πολύ,  η επισκευή γίνεται ως εξής. 
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  Κατ’ αρχήν καθαρίζεται σχολαστικά η επιφάνεια  µε  αµµοβολή  ή 
διάλυµα  υδροχλωρικού  οξέως  ώστε  ν’ αποµακρυνθούν τα χαλαρά υλικά αλλά 
και τυχόν υπάρχουσες κηλίδες από  κηροζίνη,  λάδια χρώµατα   κλπ.   Στη  
συνέχεια  επαλείφεται  η  επιφάνεια  µε εποξειδικές ρητίνες και τέλος 
διαστρώνεται  τσιµεντοκονία.  Η κοκκοµετρική  διαβάθµιση  της  άµµου  και η 
περιεκτικότητα σε τσιµέντο  είναι αντικείµενο πειραµατικής έρευνας  ώστε  να  
µη εµφανισθούν ρηγµατώσεις. 
 
  7.5.4 Καθολική απολέπιση 
 
  Όταν  η απολέπιση  είναι καθολική και το βάθος µεγαλύτερο από 1  
έως  2  CM  τότε  η  καλλίτερη  λύση  είναι  η  διάστρωση ενισχυτικής 
επιστρώσεως (βλ. παρ. 7.8.1 και 7.8.2). 
  7.5.5  Απολέπιση λόγω βροχής                               
 
  Καθολική  απολέπιση   της  επιφάνειας  του  σκυροδέµατος όταν 
είναι νωπό, µπορεί να συµβεί,  εάν αµέσως µετά τη σκυροδέτηση βρέξει  και  ο  
εργολάβος  δεν  έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα προστασίας   (βλ.παρ.4.9.1.12).   
Προφανώς   υπάρχει   πλήρης υπαιτιότητα  του  εργολάβου  που θα πρέπει να 
καλείται από τη ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία να καθαιρέσει  και  ανακατασκευάσει   
τις βλαµµένες  πλάκες αµέσως,  µε δική του δαπάνη και πριν από τη συνέχιση 
της σκυροδετήσεως. 
 
 7.6 Ολισθηρότητα οδοστρώµατος 
 
  7.6.1 Επισκευή µε OVERLAY 
 
  Όταν η ολισθηρότητα  του  οδοστρώµατος  οφείλεται  στη  χρήση 
στρογγυλεµένων  αδρανών  (όχι θραυστών) ή σε λείανση θραυστών αδρανών,   
λόγω  της  κυκλοφορίας  ή  κακή   διαµόρφωση   της επιφανείας,  τότε  η  
επισκευή µπορεί ν’ αντιµετωπισθεί µε την κατασκευή ενισχυτικών επιστρώσεων 
(βλ. παρ.7.8.1 και 7.8.2). 
 
  Η επίστρωση λεπτού τάπητα (π.χ. 3 MM πάχους) µε σκληρά 
αδρανή υλικά  δεν  συνιστάται  λόγω  του  κινδύνου  αποκολλήσεως  των 
αδρανών και δηµιουργίας  F.O.D. 
 
  7.6.2 ∆ηµιουργία αυλακώσεων  
 
  Εάν η κατάσταση του δαπέδου από σκυρόδεµα είναι καλή και δεν 
συντρέχει λόγος αυξήσεως της αντοχής   του   (π.χ.   λόγω χρησιµοποιήσεως   
του   δαπέδου από βαρύτερα αεροσκάφη) η κατασκευή των ενισχυτικών 
επιστρώσεων της παραπάνω παραγράφου για την αύξηση της 
αντιολισθηρότητας είναι αντιοικονοµική λύση.                          
 
  Στις περιπτώσεις αυτές η αντιολισθηρότητα  αποκαθίσταται µε τη 
δηµιουργία αυλακώσεων στο δάπεδο από σκυρόδεµα µε χρήση ειδικού 
µηχανήµατος.  
   
  Το µηχάνηµα συνίσταται από έναν κύλινδρο που περιστρέφεται 
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περί οριζόντιο άξονα. Πάνω στον κύλινδρο είναι    προσαρµοσµένοι   δίσκοι   
κοπής   του   σκυροδέµατος ενισχυµένοι µε διαµάντια. Οι δίσκοι απέχουν 
µεταξύ τους περίπου 20 MM. To πλάτος των αυλακώσεων είναι συνήθως 2-4 
MM και το βάθος των αυλακώσεων είναι 3-6 MM. To συγκρότηµα κοπής 
συνοδεύεται και από σύστηµα ισχυρού απορροφητήρα για την απορρόφηση της 
προκύπτουσας σκόνης. 
 
  Οι αυλακώσεις θα κατασκευάζονται  κάθετα προς τον επιµήκη 
άξονα των διαδρόµων, τροχοδρόµων κλπ. ή κατά τη µέγιστη κλίση των 
δαπέδων σταθµεύσεως κλπ.   ώστε να επιτυγχάνεται   ταχεία αποστράγγιση του 
νερού της βροχής και να αποφεύγεται η υδρολίσθηση. 
 
  7.6.3 Καθαρισµός καµένου ελαστικού 
 
  Κατά την προσγείωση των αεροσκαφών αναπτύσσονται στα 
ελαστικά επίσωτρα υψηλές θερµοκρασίες λόγω τριβής, µε αποτέλεσµα τα  
ελαστικά   να  καίγονται και  µόρια  κοµµένου  ελαστικού  να αποτίθενται   στις  
µικροκοιλότητες   της   επιφανείας   του σκυροδέµατος. 
 
  Η  ποσότητα  του  αποτιθέµενου ελαστικού είναι ανάλογη µε την 
κίνηση του αεροδροµίου,  συνήθως όµως,  σε πολύ λίγα  χρόνια, µπορεί το 
οδόστρωµα (κυρίως των άκρων του διαδρόµου) να γίνει ολισθηρό  µια και οι 
αντιολισθητικές ανωµαλίες της επιφάνειας έχουν εξαλειφθεί. 
 
  Υπάρχουν δύο τρόποι καθαρισµού της επιφανείας. 
 
   7.6.3.1 Χρήση  νερού υπό πίεση 
    
   Η χρήση νερού  υπό  πίεση  είναι  η  πιο  δόκιµη  µέθοδος.  
Η εκτόξευση  του  νερού πρέπει να γίνεται µε πίεση όχι λιγότερη από 35 ΜΝ/Μ2.  
Συνήθως χρησιµοποιούνται ειδικά  οχήµατα  όπου αποθηκεύεται το νερό και µε 
ειδική αντλία εκτοξεύεται από 3-4 στόµια  µε  παροχή  100-150  LT/MIN.  To 
ύψος και η κλίση των στοµίων πρέπει να είναι ρυθµιζόµενα. 
 
   Το όχηµα συνήθως  κινείται  µε  µικρή  ταχύτητα  (2-3  
ΚΜ/Η). Φυσικά   οι   παραπάνω  αριθµοί  είναι  ενδεικτικοί  και  όχι 
υποχρεωτικοί  για  τον  εργολάβο   Μπορεί  να  γίνει   δεκτό οποιοδήποτε  
µηχάνηµα  όπως  και χρήση ιδιοκατασκευής,  αρκεί τ’ αποτελέσµατα 
καθαρισµού να είναι τέλεια. 
 
   7.6.3.2 Χρήση φλογοβόλου 
 
   Τα καµένα υπόλοιπα ελαστικών µπορούν να καθαριστούν  
(καούν) µε  τη  χρήση  κατάλληλου  φλογοβόλου (συνήθως προπανίου) που 
κινείται πάνω σε τροχούς ή τοποθετείται  επί αυτοκινήτου. 
 
   Φυσικά το γέµισµα και το σφράγισµα  των  αρµών  
καταστρέφεται και χρειάζεται ανακατασκευή και ξανασφράγισµα. 
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   Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι µε την υψηλή 
θερµοκρασία του   φλογοβόλου   υπάρχει  κίνδυνος  προκλήσεως  ζηµιών  στο 
σκυρόδεµα. 
 
  7.7 Καθολική θραύση πλακών (µπακλαβάδιασµα) 
 
  Καθολική θραύση των πλακών έχουµε όταν οι πλάκες  
ρηγµατωθούν µε   πολλαπλές   ακανόνιστες  αλληλοεµπλεκόµενες  
ρηγµατώσεις τυχαίων διευθύνσεων. (ALLIGATOR CRACKS). 
 
   7.7.1 Καθολική θραύση πλακών µε καθίζηση 
 
   Αυτή οφείλεται  σε  υπέρβαση  αντοχής  της  υποβάσεως  ή  
του   σκυροδέµατος  ή κακή κατασκευή ή ακατάλληλα υλικά.  Το δάπεδο  αυτό 
θεωρείται, σαν καταδικασµένο και ακατάλληλο για  χρήση και δεν αποµένει 
παρά η καθαίρεση του και  η  κατασκευή  νέου,  αφού  προηγουµένως ελεγχθεί 
η κατασκευή της υποβάσεως. Στα  συµβατικά  στοιχεία  θα  διευκρινίζεται  εάν 
το   νέο  κατασκευαζόµενο  σκυρόδεµα  θα είναι σύµφωνο µε την 
παράγραφο10.2 ή 10.3 ή 10.4 ή 10.5 ή 10.6  ή  10.7.  Εάν  δεν  υπάρχει 
διευκρίνηση  θα  θεωρείται ότι θα κατασκευαστεί σκυρόδεµα της παραγράφου 
10.2. 
 
    7.7.2 Καθολική θραύση πλακών χωρίς καθίζηση 
 
   Αυτή  οφείλεται  συνήθως  σε   υπέρβαση   της   αντοχής   
του σκυροδέµατος  λόγω  κυκλοφορίας βαρύτερων αεροσκαφών από αυτά που 
προβλέπονταν, σπανιότερα δε σε κακή κατασκευή και υλικά. 
  
   Επειδή η υπόβαση βρίσκεται σε καλή κατάσταση  δεν  
πρέπει  να καθαιρεθεί.  Αλλά  και  το  θραυσµένο  σκυρόδεµα  µπορεί  στη 
χειρότερη των περιπτώσεων να θεωρηθεί  σαν  υπόβαση  και  δεν είναι 
σκόπιµη η καθαίρεση του. 
 
   Η  επισκευή  του  δαπέδου  γίνεται  µε  κατασκευή 
ενισχυτικής επιστρώσεως  (OVERLAY)   είτε   από   σκυρόδεµα,   είτε   από 
ασφαλτικούς τάπητες. 
 
   Παρατήρηση 
 
   Γενικότερα  οι  παράγραφοι  7.7.2.2  και  7.8.2 δεν 
αποτελούν κατασκευή από σκυρόδεµα και θα µπορούσαν να είχαν παραληφθεί. 
Θεωρήθηκε όµως σκόπιµο να περιληφθούν σ’ αυτή την Προδιαγραφή, ώστε να 
ολοκληρωθεί το θέµα των ενισχυτικών επιστρώσεων. 
 
   7.7.2.1 Ενισχυτική επίστρωση από σκυρόδεµα 
  
   Κατ’ αρχήν  κυλινδρώνεται   το   παλιό   σκυρόδεµα   µε   
βαρύ λαστιχοφόρο  οδοστρωτήρα  (τουλάχιστον  50 Τ) ώστε να σπάσουν τυχόν  
µισοσπασµένα  κοµµάτια  πλάκας.   Συγχρόνως,   µε  την  κυλίνδρωση,  
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επιτυγχάνεται  η πάκτωση των σπασµένων κοµµατιών µέσα   στην    υπόβαση,    
ώστε    να    εξουδετερωθούν    οι  µικροµετακινήσει ς ή ταλαντώσεις αυτών. 
 
   Στη  συνέχεια  σκουπίζεται  προσεκτικά  το  παλιό  
οδόστρωµα.  Έπειτα τοποθετούνται δύο δοµικά πλέγµατα Τ-131,  το ένα  στο 
κάτω  µέρος  και  το  άλλο  στο  πάνω µέρος της πλάκας που θα διαστρωθεί 
όπως φαίνεται στο σχέδιο 5.5.1.Α. 
 
   Ανάλογα µε το πάχος της πλάκας του OVERLAY είναι  
δυνατόν  να προβλέπονται από τη µελέτη διαφορετικά πλέγµατα και καβαλέτα 
από αυτά που φαίνονται στο σχέδιο. 
 
   Κατόπιν  διαστρώνονται  οι  νέες  πλάκες  από  σκυρόδεµα 
όπως προβλέπεται από την παρ.5 της παρούσας.  Είναι  επιθυµητό  οι πάσης  
φύσεως  αρµοί του  νέου οδοστρώµατος να κατασκευάζονται πάνω από τους 
αντίστοιχους αρµούς του παλιού οδοστρώµατος.  Ο υπολογισµός του πάχους 
του νέου οδοστρώµατος γίνεται χωρίς να λαµβάνεται   υπόψη  το  παλιό  
οδόστρωµα  που  θεωρείται  σαν υπόβαση.  
 
   7.7.2.2 Ενισχυτική επίστρωση από ασφαλτοτάπητες 
 
   Κατ’ αρχήν κυλινδρώνεται το  παλιό  οδόστρωµα  όπως  
και  στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
   Στη  συνέχεια  σκουπίζεται  προσεκτικά το παλιό 
οδόστρωµα και εφαρµόζεται  ασφαλτική  προεπάλειψη.  Ακολουθεί  ή  
διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος σε διαδοχικούς τάπητες πάχους 
συνήθως 4-6 εκ. καθένας. 
 
   Συνήθως  οι  κατώτεροι  τάπητες  είναι  ανοικτού  τύπου,  
της προδιαγραφής Α-260 του Υ.∆.Ε (για λόγους ελαστικότητας αλλά και                           
οικονοµίας), ενώ ο ανώτερος τάπητας είναι οπωσδήποτε κλειστού τύπου της 
προδιαγραφής Α-265 του Υ.∆.Ε.                      
 
   Εάν καθυστερήσει η διάστρωση του επόµενου τάπητα  
επάνω στον προηγούµενο   τάπητα   εφαρµόζεται   συγκολλητική   ασφαλτική 
επάλειψη. 
 
 7.8   Ενίσχυση οδοστρώµατος 
  
 Όταν ένα δάπεδο πρόκειται  να  χρησιµοποιηθεί  από  αεροσκάφη 
βαρύτερα  από  αυτά για τα οποία είχε υπολογισθεί,  πρέπει να γίνει ενίσχυση 
του οδοστρώµατος.  Η ενίσχυση γίνεται  µε  την κατασκευή ενισχυτικών 
επιστρώσεων (OVERLAYS). 
 
 Προϋπόθεση  για  τα παρακάτω είναι ότι το παλιό οδόστρωµα από 
σκυρόδεµα είναι σε καλή κατάσταση χωρίς βέβαια  ν’ αποκλείεται περιορισµένη   
επιφανειακή  φθορά  και  λίγες  ρωγµές  (χωρίς καθίζηση). ∆ιακρίνουµε δυο 
περιπτώσεις: 
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  7.8.1 Ενισχυτική επίστρωση από σκυρόδεµα 
 
  Κατ’ αρχήν  στους  υφιστάµενους  αρµούς  αφαιρείται  το  τυχόν 
πλεονάζον σφραγιστικό υλικό καθώς και η υφιστάµενη χορτοφυία, και  κατόπιν  
σφραγίζονται όλα τα τµήµατα των αρµών στα οποία δεν υπάρχει υλικό 
σφραγίσεως, καθώς και οι ρωγµές. 
 
  Στη συνέχεια σκουπίζεται η επιφάνεια του παλιού  δαπέδου  και 
καθαρίζεται  τοπικά  όπου  υπάρχουν  λάδια ή χρώµατα κλπ.  µε χρήση 
αµµοβολής  ή µε πλύσιµο µε αραιό υδροχλωρικό οξύ. 
 
  Έπειτα τοποθετούνται δύο δοµικά πλέγµατα  Τ-131 το ένα στο 
κάτω µέρος και το άλλο στο πάνω µέρος της πλάκας όπως φαίνεται στο σχέδιο 
5.5.1.A. 
 
  Ανάλογα µε το πάχος της πλάκας του OVERLAY είναι  δυνατόν  
να προβλέπονται από τη µελέτη διαφορετικά πλέγµατα και καβαλέτα από αυτά 
που φαίνονται στο σχέδιο. 
 
  Κατόπιν   θα  γίνεται  διαβροχή  της  παλιάς  πλάκας  και  θα 
διαστρώνονται οι νέες πλάκες από σκυρόδεµα  όπως  προβλέπεται από  την 
παρ.5 της παρούσας και µε τέτοιο τρόπο ώστε οι πάσης φύσεως αρµοί του 
νέου οδοστρώµατος να κατασκευάζονται ΑΚΡΙΒΩΣ πάνω από τους 
αντίστοιχους αρµούς  του  παλιού  οδοστρώµατος. Εάν  το  πάχος  της  πλάκας 
OVERLAY είναι µικρότερο των 20 CM τότε  πριν  την  κατασκευή  του  
σκυροδέµατος  ενισχύσεως  θα διαστρώνεται  επί  του  παλιού  σκυροδέµατος 
χάρτης σκάφης.  Ο υπολογισµός  του  πάχους  του   νέου   οδοστρώµατος   
γίνεται λαµβανοµένης  υπόψη  µερικής συνεργασίας των δύο οδοστρωµάτων 
(SEMI BONDED). 
   
  Είναι δυνατόν, όταν η έκταση της ενισχύσεως είναι πολύ µικρή, 
και επιδιώκεται (για άλλους λόγους) το πάχος της νέας  πλάκας να  είναι  όσο  
γίνεται µικρότερο,  να εφαρµοστεί πριν από τη διάστρωση της νέας πλάκας 
επάλειψη της παλιάς  µε  εποξειδική ρητίνη οπότε οι δύο πλάκες υπολογίζονται 
σαν να συνεργάζονται πλήρως  (BONDED).  Πρακτικώς όµως η συγκόλληση 
των δύο πλακών είναι  αµφίβολη  και  τ’ αποτελέσµατα  δύσκολο  να  
ελεγχθούν, γι’ αυτό και η µέθοδος δεν συνιστάται. 
  7.8.2 Ενισχυτική επίστρωση από ασφαλτοτάπητες 
 
  Κατ’ αρχήν  καθαρίζονται  οι  πάσης  φύσεως  αρµοί  του παλιού 
οδοστρώµατος  και  ξανασφραγίζονται   µε   υλικό   σφραγίσεως (παρ.7.2).  
Επίσης εάν υπάρχουν ρωγµές σφραγίζονται και αυτές µε το ίδιο υλικό. 
 
  Στη συνέχεια σκουπίζεται προσεκτικά η  επιφάνεια  του  παλιού 
δαπέδου  και  τοποθετούνται πάνω σε όλους τους αρµούς λωρίδες από χάρτη 
σκάφης (παρ.3.4.1) πλάτους 40 εκ. 
 
  Έπειτα εφαρµόζεται  εφ’ όλης  της  επιφάνειας  (και  του  χάρτη 
σκάφης) ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και µετά αφαιρείται ο χάρτης 
σκάφης. 
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  Στη  συνέχεια διαστρώνεται ο πρώτος ασφαλτικός τάπητας 
ανοικτής συνθέσεως της προδ. Α-260 του Υ.∆.Ε πάχους συνήθως 5-6 εκ. 
 
  Έπειτα διαστρώνονται διαδοχικά οι απαιτούµενοι ασφαλτοτάπητες 
ώστε να επιτευχθεί το προβλεπόµενο  από  τη  µελέτη  συνολικό πάχος  
τάπητα.  Όλοι  οι  τάπητες  αυτοί είναι κατά προτίµηση ανοικτού τύπου (Προδ.Α-
260) εκτός  από τον τελευταίο που είναι απαραίτητα κλειστού τύπου (προδ.Α-
265). 
 
  Εάν καθυστερήσει η διάστρωση ενός τάπητα  τότε  πριν  από  τη 
διάστρωση   του   εφαρµόζεται  στο  προηγούµενο  συγκολλητική επάλειψη. 
 
  Γενικά τα µέτρα που λήφθηκαν  παραπάνω,  καθώς  και  η  τυχόν 
αύξηση  του πάχους του ασφαλτικού OVERLAY,  αποσκοπούν στο να 
περιοριστούν ή να καθυστερήσουν να. εµφανιστούν  ανακλαστικές ρωγµές στο 
νέο ασφαλτικό οδόστρωµα,  πάνω από τους αρµούς του παλιού  
οδοστρώµατος,   ΧΩΡΙΣ  όµως   να   µπορούν   να   τις αποκλείσουν. 
 
  Οι ρωγµές αυτές,  όταν εµφανιστούν σφραγίζονται µε µέθοδο που 
δεν  αποτελεί  αντικείµενο  της  παρούσας  προδιαγραφής   και συνήθως µε νέα 
εργολαβία. 
 
  Επίσης   είναι  δυνατόν  πάνω από  τους  αρµούς  του  παλιού 
οδοστρώµατος,  να κοπούν µε αρµοκόπτη αρµοί στο νέο ασφαλτικό      
οδόστρωµα   που  στη  συνέχεια  σφραγίζονται  όπως  οι  αρµοί συστολής 
(παρ.3.5). Αυτό όµως θα πρέπει να προβλέπεται από τη µελέτη του έργου.   
 
 
8. ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
 8.1 Έλεγχοι  υλικών 
 Οι έλεγχοι  υλικών  του  σκυροδέµατος  που  θα  γίνονται  στο εργοτάξιο  
κατά  τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και µετά την αποπεράτωση του δαπέδου 
περιγράφονται στην παρ.4.1. 
  
 8.2 Έλεγχος  σκυροδέµατος 
 
 Όλες οι δαπάνες για τον έλεγχο του σκυροδέµατος βαρύνουν  τον 
εργολάβο (βλ. παρ. 10.1 εδ.ε). 
 
  8.2.1 Έλεγχος  αντοχής σκυροδέµατος 
 
  Όπως είναι γνωστό,  οι κρίσιµες τάσεις που εµφανίζονται σ’ ένα 
δάπεδο από σκυρόδεµα είναι καµπτικές και όχι θλιπτικές. Είναι όµως γεγονός 
ότι ο έλεγχος του σκυροδέµατος  σε  κάµψη   είναι πολύ   δυσκολότερος.   
Πράγµατι   τα   δοκίµια   της  κάµψεως (150X150X500) είναι πολύ πιο βαριά 
από τα δοκίµια της θλίψεως (150X150X150). 
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  Αυτό έχει σαν συνέπεια τα δοκίµια της θλίψεως να λαµβάνονται, 
συντηρούνται, µεταφέρονται και θραύονται πολύ πιο εύκολα.  Εξ άλλου και οι 
απαιτήσεις για τον εξοπλισµό ελέγχου της κάµψεως (πρέσα) είναι µεγαλύτερες. 
 
  Λαµβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  υιοθετείται  από  αυτή την 
Προδιαγραφή   να  γίνεται  κατά  τη  διάρκεια  της  κατασκευής έλεγχος   της   
αντοχής   µόνο  σε  θλίψη  θεωρώντας  ότι  η  αντιστοιχία αντοχής κάµψεως-
θλίψεως είναι  αυτή  που  βρέθηκε κατά  το  στάδιο  µελέτης  συνθέσεως  
σκυροδέµατος.  Πάντως η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα σε 
περίπτωση αµφιβολίας να απαιτήσει τη λήψη περιορισµένου αριθµού  δοκιµίων  
κάµψεως (150X150X500 MM). 
   
   8.2.1.1 ∆οκίµια 
    
   Κάθε  εργάσιµη  µέρα,  και  κάθε  500  Μ3  σκυροδέµατος  
αν η ηµερήσια παραγωγή είναι  µεγαλύτερη,  θα  παίρνονται  από  12 δοκίµια  
για  τις  3  πρώτες  µέρες και από 3 δοκίµια για τις επόµενες. 
 
   Κάθε δοκίµιο θα παίρνεται τυχαία  από  διαφορετικό  
ανάµιγµα, και  µάλιστα  στην  παραγωγή  του  σκυροδέµατος,  εφόσον αυτή 
γίνεται µέσα στο αεροδρόµιο ή στο αυτοκίνητο  µεταφοράς  πριν από  τη 
διάστρωση εφόσον η εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέµατος βρίσκεται έξω 
από το αεροδρόµιο (Σαν «αεροδρόµιο» θεωρείται η περιφραγµένη περιοχή που 
ελέγχεται από την τοπική  αεροπορική Μονάδα). 
 
   Τα   δοκίµια  θα  είναι  διαστάσεων  150X150X150  MM  και  
θα παίρνονται σύµφωνα µε τον  κανονισµό ΣΚ-303. 
 
   ∆οκίµια που θα παρουσιάζουν  εµφανή  ελαττώµατα  ή  θα  
έχουν κακοποιηθεί    δεν    θα   συµπεριλαµβάνονται   στον   έλεγχο 
συµµορφώσεως. Για την κάλυψη της περιπτώσεως αυτής συνιστάται εκτός από 
τα παραπάνω δοκίµια,  να  λαµβάνεται  ένα  πρόσθετο δοκίµιο  που  όταν 
χρειάζεται θ’ αντικαθιστά ένα ελαττωµατικό. Εάν τα απαιτούµενα δοκίµια είναι 
άρτια  το  πρόσθετο  δεν  θα λαµβάνεται υπόψη. 
 
   Εκτός  από τα παραπάνω συµβατικά δοκίµια που είναι 
απαραίτητα για τους ελέγχους συµµορφώσεως θα λαµβάνονται  τις  πρώτες  15 
εργάσιµες  µέρες  και  άλλο  ένα  δοκίµιο τη µέρα το οποίο θα ελέγχεται σε 
ηλικία 7 ηµερών για  τον  υπολογισµό  της  σχέσης αντοχής  7/28  ηµερών  
σύµφωνα  και  µε  τη  µελέτη συνθέσεως σκυροδέµατος. Οι αντοχές των 
δοκιµίων αυτών είναι ενδεικτικές και δεν µπορούν να οδηγήσουν σε  απόρριψη  
του  σκυροδέµατος.  Μετά την πάροδο των 15 ηµερών παύει η απαίτηση της 
λήψεως των δοκιµίων αυτών. 
 
   8.2.1.2 Έλεγχος  συµµορφώσεως  
 
   Ο  έλεγχος συµµορφώσεως των δοκιµίων θα γίνεται µε τα 
επόµενα κριτήρια (βλ. και Κ.Τ.Σ.). 
 
   Κριτήριο Γ 
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   SfckX ×+≥ 43.112

__

            5ος κανόνας αποδοχής 

   MPafckX i 4−≥  6ος κανόνας αποδοχής 

   όπου: 

   12

__

X    =  η µέση αντοχή των 12 δοκιµίων κάθε σειράς 

   fck            = η χαρακτηριστική αντοχή (βλ.παρ.6.2.3) 

   Xi         =η αντοχή ενός δοκιµίου 

   i                = 1,2, ...,12 

   και S  η τυπική απόκλιση που δίνεται από τη σχέση: 
 

   ∑
=

=

−
=

12

1

2
12

__
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)(i

i

i XX
S  

 
   Κριτήριο  ∆ 

   SfckX ×+≥ 50.136

__

 7ος κανόνας αποδοχής 

   SfckX ×+≥ 60.13

__

 8ος κανόνας αποδοχής 

   όπου:  

   3

__

X  =  µέσος όρος  αντοχής 3 δοκιµίων της δειγµατοληψίας 

   36

__

X = µέσος όρος  αντοχής 3 δοκιµίων της δειγµατοληψίας 
καi  των 33 αµέσως προηγουµένων δοκιµίων. 

   S   = η τυπική απόκλιση  της τελευταίας οµάδας 60 
δοκιµίων (για τα  πρώτα  36  δοκίµια  θα  λαµβάνονται  υπόψη και τα 24 δοκίµια 
της παρ.6.2.4 ώστε 36+24 = 60). 
      
   Οι αντοχές των 12  δοκιµίων  της  παρ.  8.2.1.1  θα  πρέπει  
να ικανοποιούν  το κριτήριο συµµορφώσεως Γ (δηλαδή και τον 5ο και 6ο 
κανόνα αποδοχής). Οι αντοχές των 3 δοκιµίων της παρ. 8.2.1.1 θα πρέπει να 
ικανοποιούν έναν τουλάχιστον από τους κανόνες  7 και 8 του κριτηρίου 
συµµορφώσεως ∆. 
 
   Εάν  οι  αντοχές  δεν  ικανοποιούν  τα  κριτήρια Γ και ∆ 
όπως ορίζεται  παραπάνω τότε  θα  εφαρµόζεται  η  διαδικασία  της επόµενης 
παραγράφου. 
 
   8.2.1.3 Επανέλεγχος  σε σκληρυµένο σκυρόδεµα                 
    
   Το  σκυρόδεµα  που  διαστρώνεται  σε  µία  µέρα  ή  τα 500 
Μ3 (βλ.παρ.8.2.1.1) αποτελούν µία παρτίδα.  Τα όρια  διαστρώσεως µιας  
παρτίδας θα σηµειώνονται σε σχέδιο οριζοντιογραφίας των δαπέδων. 
 
   Εάν από τον έλεγχο συµµορφώσεως των  δοκιµίων  της  
παρτίδας, αµφισβητείται  η αντοχή της τότε ολόκληρη η παρτίδα προσωρινά δεν 
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θα πληρώνεται και θα γίνεται επανέλεγχος του  σκληρυµένου σκυροδέµατος ως 
εξής: 
 
   Σε  τυχαίες  θέσεις  (που  θ’ απέχουν  τουλάχιστον  50  CM 
από οποιοδήποτε  αρµό)  παίρνονται  6  καρόττα  (το   καθένα   σε διαφορετική 
πλάκα) διαµέτρου 10± 0,5 CM. 
 
   Καρότα    που   περιέχουν  τµήµατα  σιδηροπλισµού  
διαµέτρου  µεγαλύτερης από 8 MM θ’ απορρίπτονται. 
 
   Η κοπή και η προετοιµασία των καρόττων θα γίνεται 
σύµφωνα  µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-344,  το ύψος όµως κάθε καρόττου πριν από 
την επίστρωση της κονίας επιπέδωσης (καπέλλωµα)  δεν πρέπει  να είναι  
µικρότερο  από  9,5  CM.  Επίσης το ύψος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 
12,5 CM. 
 
   Η αναγωγή της  αντοχής  των  καρόττων  σε  αντοχή  
συµβατικών δοκιµίων  θα  γίνεται  όπως  προβλέπεται  στη  παρ.13.7.8 του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 

   Στη συνέχεια θα υπολογίζεται η µέση θλιπτική αντοχή 6

__

X  
των  6 καρότων  (ανοιγµένη σε αντοχή συµβατικών δοκιµίων 150X150X150 

MM) και θα συγκρίνεται  µε  την  απαιτούµενη  αντοχή  Fa  της µελέτης 
συνθέσεως σκυροδέµατος. 

   Εάν   η  6

__

X   είναι  µικρότερη  της  Fa   η  παρτίδα  
ολόκληρη θ’ απορρίπτεται,  ή θα γίνεται αποδεκτή, ή θα αποζηµιώνεται εν µέρει 
ανάλογα µε το ποσοστό µειώσεως  όπως  προβλέπεται  στην παρ.9.2.2  της  
παρούσας  όπου για να ενοποιηθεί η µείωση της αποζηµιώσεως  του  
εργολάβου  η  µειωµένη  αντοχή  ουσιαστικά µετατρέπεται σε µειωµένο πάχος 
σκυροδέµατος. 
 
  8.2.2 Έλεγχος  φέρουσας ικανότητας δαπέδου σκυροδέµατος 
 
  Ο   έλεγχος  αυτός  γίνεται  συνήθως  για  να  διαπιστωθεί  η 
αποµένουσα  φέρουσα  ικανότητα  ενός   παλιού   δαπέδου   από  σκυρόδεµα  
προκειµένου να προγραµµατισθεί η καθαίρεσή του ή ενίσχυσή του (OVERLAY).  
Είναι δυνατόν  όµως,  υπό  ορισµένες προϋποθέσεις,  να  χρησιµοποιηθεί  και  
για τη διαπίστωση της φέρουσας ικανότητας ενός νέου δαπέδου. 
 
  Η φέρουσα ικανότητα ενός δαπέδου από σκυρόδεµα 
προσδιορίζεται από τη δυνατότητα  του  δαπέδου  να  παραλάβει  κατ’ 
επανάληψη ορισµένα  φορτία.  Φυσικά όσο µεγαλύτερα είναι τα φορτία τόσο 
λιγότερες θα είναι οι δυνατές επαναλήψεις και αντίστροφα  όσο περισσότερες  
είναι οι επαναλήψεις τόσο µικρότερα θα είναι τα επιτρεπόµενα φορτία. 
 
  Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται µόνο όταν θα  προβλέπεται  από  τη 
σύµβαση του έργου. Υπάρχουν  δύο µέθοδοι ελέγχων,  που παρακάτω 
περιγράφονται σε γενικές γραµµές.  Η λεπτοµερής  περιγραφή  δεν  είναι  
δυνατή γιατί εξαρτάται από το χρησιµοποιούµενο τύπο µηχανηµάτων. 
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   8.2.2.1  Μέθοδοι  µε θραύση του σκυροδέµατος 
    
   Η µέθοδος  συνίσταται  στην  επιβολή  σε  µία  µικρή  
σχετικά επιφάνεια   του   δαπέδου   από   σκυρόδεµα   ενός  διαδοχικά 
αυξοµειούµενου φορτίου µέχρι θραύσεως του σκυροδέµατος. 
 
   Για την εφαρµογή της πάνω στο δάπεδο (πάντα στη γωνία 
ή  στον αρµό)  τοποθετείται χαλύβδινη πλάκα διαµέτρου 150MM (6”) έως 
760MM (30”) πάχους 25MM που πρέπει να εφάπτεται  τέλεια  σε όλη της την 
επιφάνεια στο δάπεδο. 
 
    Πάνω από  την  πλάκα  µεταφέρεται και τοποθετείται 
τροχοφόρα πλατφόρµα φορτωµένη µε βάρη 300 έως 700 ΚΝ (π.χ. ογκόλιθοι 
από µπετόν ή σιδηροτροχιές κ.λ.π.). 
 
   Μεταξύ πλάκας και  πλατφόρµας  τοποθετείται  ειδικός  
ισχυρός γρύλος που στηρίζεται αφενός πάνω στην πλάκα και αφετέρου σε 
κατάλληλα ενισχυµένο κεντροβαρικό σηµείο του πλαισίου (σασί) της 
πλατφόρµας. 
 
   Με  την επιβολή δυνάµεως από το γρύλο στην πλατφόρµα 
η πλάκα µπορεί να φορτιστεί από  0  µέχρι  Ρ  όπου  Ρ  το  βάρος  της 
φορτωµένης πλατφόρµας.  Η δύναµη αυτή επιβάλλεται σταδιακά µε πολλές 
φορτίσεις αποφορτίσεις όπως προβλέπεται από τη µέθοδο. 
 
   Τόσο  το  επιβαλλόµενο  φορτίο   όσο   και   οι   αντίστοιχες 
υποχωρήσεις   της   πλάκας   µέχρι  θραύσεως  µετριούνται  µε  κατάλληλη  
διάταξη   ευαίσθητων   οργάνων  που   πρέπει   να  προστατεύονται  από  τον  
άνεµο,  τον ήλιο,  τις δονήσεις που προκαλούν τα οχήµατα κλπ. 
 
   Στη συνέχεια η πλατφόρµα µετακινείται  µε  ρυµουλκό  σε  
άλλη θέση όπου επαναλαµβάνεται η όλη διαδικασία. 
 
   Όπως  φαίνεται  από  τ΄ ανωτέρω  η όλη διαδικασία είναι 
αρκετά πολύπλοκη και συνήθως γίνεται έλεγχος µόνο σε µία  θέση  κάθε µέρα.  
Εποµένως  για 20 απαιτούµενους κατ’ ελάχιστον ελέγχους, και εάν ληφθούν 
υπόψη  ο  χρόνος  για  την  ανακατασκευή  των σπασµένων πλακών και για την 
σκλήρυνση του νέου σκυροδέµατος αλλά  και  οι  καθυστερήσεις  από κακές 
καιρικές συνθήκες και ηµεραργίες,  το δάπεδο θα πρέπει να τεθεί εκτός  
ενεργείας  1 1/2 έως 2 µήνες.                  
 
   Εξ  άλλου  είναι  δυνατόν  εάν  το  δάπεδο είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση και το πάχος της πλάκας πάνω από  25  εκ.  να  µην µπορεί  
να σπάσει το σκυρόδεµα και εποµένως να µην προκύπτουν πλήρη στοιχεία για 
τη φέρουσα ικανότητα. 
 
   Τελευταίο σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι  η  
σχετικά µεγάλη δαπάνη. 
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   8.2.2.2 Μη καταστροφικές µέθοδοι  
   (NON DESTRUCTIVE TESTS) 
 
   Η   µέθοδος   συνίσταται  στη  µέτρηση  των  
παραµορφώσεων  ή υποχωρήσεων του δαπέδου από σκυρόδεµα,  που  
οφείλονται  στην επιβολή   γνωστών   (µικρών  σχετικά)  δυναµικών  ή  
τεχνητών κρούσεων.  Το δάπεδο δεν θραύεται  αλλά  από  τα  συλλεγόµενα 
στοιχεία συµπεραίνεται η φέρουσα ικανότητα του. 
 
   Υπάρχουν  σήµερα  πολλά, τέτοια  συστήµατα.  Το πιο 
απλό ίσως είναι η δοκός  BENKELMAN  που  µετράει  τις  υποχωρήσεις  του 
δαπέδου που οφείλονται στη διέλευση ενός τροχού αυτοκινήτου. 
 
   Άλλα είναι το KUAB DEELECTOMETER, το LACROIX 
DEFLECTOGRAPH, το ΡHONIΧ DEFLECTOMETER, το DYNATEST, 
DYNAFLECT και άλλα. 
 
   To DYNATEST είναι ίσως το τελειότερο αλλά είναι 3 φορές 
ακριβότερο από το DYNAFLECT. To πιο διαδεδοµένο σύστηµα είναι ίσως το 
DYNAFLECT που χρησιµοποιείται ως εξής: 
 
    - Σε  ένα µικρό δίτροχο,  ελκυόµενο όχηµα,  υπάρχει 
ένα µηχάνηµα παραγωγής  διαδοχικών  κατακόρυφων   φορτίσεων-δυνάµεων   
της τάξεως  των  5 έως 10 ΚΝ που επιβάλλονται στο δάπεδο µέσω δύο τροχών.   
Οι  παραµορφώσεις  του  δαπέδου  µετριούνται  µε  5 αισθητήρια  γεωφυσικού 
τύπου και τ’ αποτελέσµατα καταγράφονται ψηφιακά σε µία κονσόλα που 
τοποθετείται πλάι στον  οδηγό  του οχήµατος  που  έλκει το DYNAFLECT.  Τα 
στοιχεία των µετρήσεων µπορούν να καταγραφούν και σε µαγνητική ταινία ή να  
τυπωθούν σε χαρτί (PRINTER). 
  
    - Προσωπικό  για τη διενέργεια των µετρήσεων δεν 
χρειάζεται.  Ο οδηγός του έλκοντος οχήµατος µετά από  ολιγοήµερη  
εκπαίδευση αρκεί. Η καθηµερινή διακρίβωση των οργάνων κρατάει 5-10 ΜΙΝ. 
 
    - Η  θέση  σε ενέργεια του µηχανήµατος χρειάζεται 
30 SEC ,  και εκτέλεση ενός ελέγχου (TEST) γίνεται σε 15 SEC περίπου. 
 
    - Η δαπάνη αγοράς του  συγκροτήµατος  
DYNAFLECT  είναι  περίπου 30.000 δολάρια,  όσο δηλαδή είναι περίπου η 
δαπάνη για 20-30 TEST της µεθόδου της προηγούµενη  παραγράφου 8.2.2.1. 
 
    - Ύστερα από τα παραπάνω φαίνεται ότι η µέθοδος 
αυτή είναι πολύ ταχύτερη και οικονοµικότερη,  από τη µέθοδο της  
προηγούµενης παραγράφου, δεν προκαλεί ζηµιές στο δάπεδο και δεν 
χρειάζεται να τεθεί το δάπεδο εκτός ενεργείας.  Τέλος το µειονέκτηµα της 
µεθόδου, δηλαδή η µικρότερη ακρίβεια,  αντισταθµίζεται από τη δυνατότητα 
διενέργειας πολλών εκατοντάδων µετρήσεων.  
 
  8.2.3 Έλεγχος  πάχους σκυροδέµατος-ανοχές 
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  Το  πάχος  των  δαπέδων από σκυρόδεµα θα µετριέται µε δοκίµια 
(καρόττα) που θα κόβονται σε τυχαίες  θέσεις  και  πάντως  σε απόσταση 
τουλάχιστον 50 εκ. από οποιοδήποτε αρµό. 
 
  Τα  καρότα  θα  παίρνονται  τουλάχιστον  15  µέρες  µετά  τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος. 
 
  Όταν στην ίδια εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή δαπέδων  
από σκυρόδεµα  µε  διαφορετικά  πάχη,  τότε  για κάθε περιοχή που 
προδιαγράφεται  ένα  ενιαίο  πάχος  θα   γίνεται   ιδιαίτερος υπολογισµός του 
πάχους. 
 
  Σε  κάθε τουλάχιστον 1000 Μ2 επιφανείας δαπέδου θα λαµβάνεται 
ένα καρότο.                               
 
  Εάν ένα ανεξάρτητο δάπεδο έχει επιφάνεια µικρότερη  από  1000 
Μ2, τότε θα λαµβάνεται ένα καρότο ειδικά για το δάπεδο αυτό. 
 
  Κάθε   λωρίδα   διαστρώσεως   σκυροδέµατος  θα  χωρίζεται  σε  
«τµήµατα»,  µήκους περίπου 150-200 Μ (όταν  το  πλάτος  είναι αντίστοιχα  6-5  
Μ) . ή µικρότερου (όταν το πλάτος της λωρίδας είναι µεγαλύτερο από 6 Μ). 
   
  Κάθε «τµήµα»  θεωρείται ότι έχει ενιαίο πάχος. 
 
  Εάν το αντιπροσωπευτικό καρόττο νέος τµήµατος βρεθεί να  έχει 
µειωµένο πάχος τότε: 
  

   α. Εάν  η  µείωση είναι µέχρι 5 MM το δάπεδο γίνεται αποδεκτό 
χωρίς οικονοµικές επιπτώσεις. 

   β. Εάν  η µείωση είναι µεγαλύτερη από 5 MM και µικρότερη  από 
15  MM,  ή  και  µεγαλύτερη  από  15  MM  εφόσον  όµως δεν υπερβαίνει το 
10% του προβλεπόµενου  συµβατικά  πάχους  το δάπεδο γίνεται αποδεκτό 
αλλά µε οικονοµικές επιπτώσεις. 
  γ. Εάν η µείωση του πάχους δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις 
α  και  β  τότε  ένα  µέρος τουλάχιστον του «τµήµατος» του δαπέδου δεν γίνεται 
αποδεκτό.  Για  τον  προσδιορισµό  του µέρους  αυτού λαµβάνονται δύο νέα 
καρότα σε απόσταση 10 Μ εκατέρωθεν  του  σηµείου  λήψεως  του  καρότου  
µειωµένου πάχους,  και κατά τη διεύθυνση διαστρώσεως της λωρίδας του 
σκυροδέµατος. 
 
  Εάν σ’ αυτά τα καρότα  υπάρχει  το  ίδιο  πρόβληµα  µειωµένου 
πάχους τότε συνεχίζεται η λήψη καρότων ανά αποστάσεις 20 Μ ( ή  και  
λιγότερο  εάν  το  ζητήσει ο εργολάβος), µέχρις ότου βρεθούν αποδεκτά καρότα 
(δηλαδή καρότα, των υποπαραγράφων α κα β). 
 
  Το µη αποδεκτό µέρος του «τµήµατος» του δαπέδου  έχει  πλάτος 
όσο  το  πλάτος  της λωρίδας διαστρώσεως του σκυροδέµατος και µήκος όσο η 
απόσταση που  ορίζεται  από  τα  δύο  σηµεία  που  ισαπέχουν από τα δύο 
αποδεκτά καρότα και τα αµέσως γειτονικά  τους µη αποδεκτά. 
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  Η   δαπάνη   λήψεως   όλων   των   καρόττων   καθώς  και  του 
ξαναγεµίσµατος των οπών βαρύνει τον εργολάβο. 
 
  8.2.4 Έλεγχος  οµαλότητας επιφάνειας 
 
  Όταν το σκυρόδεµα πήξει αρκετά ώστε να επιτραπεί  το  βάδισµα 
πάνω  στο  δάπεδο  και πάντως όχι αργότερα από 36 ώρες από τη διάστρωση,  
η επιφάνεια του δαπέδου θα ελέγχεται ως προς  την οµαλότητα  της µε 
χρησιµοποίηση 3µέτρου κανόνα.  Ο κανόνας θα τοποθετείται πάνω στο δάπεδο 
ανά αποστάσεις  1,5Μ  περίπου  και  κατά  τις δύο διευθύνσεις (παράλληλα και 
κάθετα προς τον άξονα διαστρώσεως) και θα µετριούνται τα κενά που θα 
υπάρχουν  κάτω από  τον  κανόνα.   Στη  συνέχεια  ο  κανόνας µετακινείται  
παράλληλα προς τον άξονα του σε νέα θέση που θα καλύπτει  το  µισό  της  
προηγούµενης   και   γίνονται   νέες µετρήσεις. 
 
  Κενά  ή  ψηλά  σηµεία του  δαπέδου  µέχρι  3MM θα γίνονται 
αποδεκτά.  Για προεξοχές µεγαλύτερες από 3MM αλλά µικρότερες από  6MM  ο  
εργολάβος υποχρεούται,  όσο ακόµα το σκυρόδεµα είναι  φρέσκο,   να  τις  
λειοτριβήσει   µε   χρήση   τούβλου (χειρονακτικά)  ή  κατάλληλης  µηχανής  
(π.χ.  τύπου µωσαϊκού δαπέδου).  Στη δεύτερη περίπτωση η προκύπτουσα λεία 
επιφάνεια θα    εκτραχύνεται    στη    συνέχεια   µε   χρήση   θραπίνας  
(βλ.παρ.7.4.1). 
 
  Εάν οι εξοχές είναι µεγαλύτερες από  6ΜΜ τότε το τµήµα της  
πλάκας, πλάτους όσο το πλάτος της λωρίδας διαστρώσεως και µήκους περίπου 
2,5 Μ θα καθαιρείται και θα ανακατασκευάζεται µε δαπάνη του εργολάβου και 
χωρίς την έγκριση παρατάσεως της προθεσµίας του έργου.           
 
  8.2.5  Ο  έλεγχος εργασιµότητας 
 
  Η εργασιµότητα του σκυροδέµατος θα ελέγχεται µε την κάθιση. Το   
µέγεθος της καθίσης  θα καθορίζεται από τη µελέτη συνθέσεως σκυροδέµατος 
και δεν θα υπερβαίνει τα 50 MM. O έλεγχος της καθίσης θα γίνεται σύµφωνα µε 
την αµερικάνικη µέθοδο ASTM-C 143 ή AASHTO-T 119. 
 
  8.2.6. Έλεγχος  περιεκτικότητας σε αέρα 
 
  Η περιεκτικότητα σε αέρα του σκυροδέµατος έχει µεγάλη σηµασία 
για τις περιπτώσεις  παγετού  (συχνές  ψύξεις-αποψύξεις)  και 
χρησιµοποιήσεως αποψυκτικών αλάτων.        
 
  Επειδή συνήθως τ’ αεροδρόµια στην Ελλάδα κατασκευάζονται σε 
χαµηλό εδαφικό υψόµετρο και οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι ήπιες, κατά 
κανόνα δεν προβλέπεται η χρήση αερακτικών.  
 
  Εάν ζητηθεί η χρησιµοποίηση αερακτικού από τη σύµβαση 
κάποιου έργου τα κενά αέρος θα πρέπει να είναι περίπου 4-5% µε µια ανοχή 
±1,5%. 
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  Ο έλεγχος περιεκτικότητας σε αέρα του νωπού σκυροδέµατος θα 
γίνεται τη µέθοδο πιέσεως (ASTM-C 231). 
 
 8.3 Αποκατάσταση κακοτεχνιών κατασκευής 
 
 Κατά  τη διάρκεια της κατασκευής ενός δαπέδου από σκυρόδεµα ή και 
µετά από αυτή είναι  δυνατόν,  να  εµφανιστούν  ορισµένες κακοτεχνίες   είτε   
από  αµέλεια  ή  άγνοια  του  προσωπικού κατασκευής,   είτε . από  την  
προσπάθεια  του  εργολάβου   να εκτελέσει το έργο οικονοµικότερα ή 
εµπρόθεσµα. 
 
 Ο  εργολάβος σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση των κακοτεχνιών έστω και εάν οι  ζηµιές  που θα 
επακολουθήσουν θα εµφανιστούν αργότερα. 
 
 Η   αποκατάσταση   των  κακοτεχνιών  γίνεται  µε  δαπάνη  του 
εργολάβου χωρίς να εγκρίνεται  παράταση  της  προθεσµίας  του έργου. 
 
 Οι συνηθισµένες κακοτεχνίες είναι: 
 
  8.3.1 Ανωµαλίες επιφάνειας σκυροδέµατος 
 
  Οφείλονται   σε  κακότεχνη  διάστρωση  του  σκυροδέµατος.   Η 
αποκατάσταση θα γίνεται όπως περιγράφεται στην παρ.8.2.4. 
 
  8.3.2  Σπάσιµο ή ρωγµές της πλάκας στις γωνίες 
 
  Εάν το δάπεδο δεν έχει δοθεί σε χρήση, το σπάσιµο ή οι ρωγµές 
οφείλονται σε κακή κατασκευή ή κακή ποιότητα σκυροδέµατος. 
 

Η αποκατάσταση θα γίνεται όπως περιγράφεται στις παρ.7.3.1, 7.3.2 και 
7.3.3.   

  
  8.3.3 ∆ιαµπερείς ρωγµές 
 
  Εάν  το δάπεδο δεν έχει δοθεί σε χρήση,  οι διαµπερείς ρωγµές 
οφείλονται σε κακή ποιότητα σκυροδέµατος ή σε κακή  συντήρηση 
σκυροδέµατος ή σε κακή έδραση της πλάκας. 
 
 Σηµειωτέον  ότι  ο εργολάβος είναι υπεύθυνος και για την καλή ποιότητα 
της υποβάσεως  έστω και εάν  αυτή κατασκευάστηκε από  άλλο εργολάβο,  
εφόσον δεν έκανε έρευνα της καταστάσεως της και δεν εφάρµοσε τη διαδικασία 
της παρ.5.2. Η αποκατάσταση θα γίνεται όπως περιγράφεται στις παρ.7.3.4 , 
7.3.5 και 7.3.6. 
 
  8.3.4 Ρωγµές κοντά στα χείλη των αρµών (χωρίς καθίζηση) 
 
  Οφείλεται σε µη έγκαιρη κοπή των αρµών  συστολής,  και είναι η 
πιο  συνηθισµένη  κακοτεχνία.   Οι  ρωγµές  αυτές  µπορεί  να εµφανιστούν και 
πολύ αργότερα.  Πάντως αν  εµφανιστούν  µέχρι την   οριστική   παραλαβή   
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του   έργου   ο  εργολάβος  είναι υποχρεωµένος να  τις  αποκαταστήσει  όπως  
περιγράφεται  στην παρ.7.3.6. 
 
  8.3.5 Ανισοσταθµίες στις γωνίες των  λακών και στα χείλη 
των αρµών 
 
  Οφείλονται  σε  περίσσεια υλικού (που δεν αφαιρέθηκε) κατά τη 
σκυροδέτηση. 
 
  Η αποκατάσταση θα γίνεται όπως περιγράφεται την παρ.7.4.1. 
  8.3.6 Επιφανειακή απολέπιση  του σκυροδέµατος 
 

          Οφείλεται σε υπερβολική δόνηση κλπ.  του  σκυροδέµατος  ή  σε 
ισχυρή βροχόπτωση που έγινε όταν το σκυρόδεµα ήταν ακόµα νωπό και δεν 
είχε κατάλληλα προστατευθεί (τέντες).  Η αποκατάσταση θα γίνεται όπως 
περιγράφεται στις παρ.7.5.3, 7.5.4 και 7.5.5. 
  8.3.7 Ολισθηρότητα επιφανείας πλάκας 
 
  Οφείλεται σε µη συµφωνία της επιφάνειας  της  πλάκας  µε  την 
αντιολισθηρή  κατασκευή  του  προτύπου δαπέδου (παρ.5.12).  Η 
αποκατάσταση θα γίνεται όπως περιγράφεται στην. παρ.7.6.2. 
 
  8.3.8 Φυσαλίδες και ξεχείλισµα του υλικού σφραγίσεως 
αρµών 
 
  Οφείλεται σε κακή τοποθέτηση του υλικού σφραγίσεως (παρ.5.16) 
ή σε περίσσεια υλικού σφραγίσεως (παρ.4.14).  Η  αποκατάσταση θα  γίνεται µε 
κοπή (και αποµάκρυνση) του πλεονάζοντος υλικού  µε χρήση πολύ θερµής 
σπάτουλας. 
 
  8.3.9  Καθολική θραύση πλακών (µπακλαβάδιασµα) 
 
  Εάν το δάπεδο δεν έχει δοθεί σε χρήση,  τότε η καθολική  θραύση 
οφείλεται   σε   ακατάλληλα   υλικά   ή  κακή  κατασκευή.   Η αποκατάσταση θα 
γίνεται όπως περιγράφεται στις παρ.7.7.1  και 7.7.2. 
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9. ΤΡΟΠΟΣ       ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 
 9.1 Γενικά 
 
  α. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να παρέχει µε δική του 
δαπάνη όλο τ’ απαιτούµενο προσωπικό  αλλά  και  τα  υλικά, εργαλεία  και  
µηχανήµατα που χρειάζονται για την εκτέλεση των επιµετρήσεων.  
 
  β. Οι  επιµετρήσεις των δαπέδων πρέπει να γίνονται  σε 2 έως 4 
βδοµάδες από την ηµέρα διαστρώσεως του σκυροδέµατος. 
 
  γ. Οι  µετρήσεις  των  καρότων   θα  γίνονται σύµφωνα µε την 
αµερικάνικη προδιαγραφή ASTM-C 174. 
 
 9.2 ∆άπεδο από άοπλο σκυρόδεµα µε οπλισµούς αρµών 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται κατά κυβικό  µέτρο  σκυροδέµατος  που 
διαστρώθηκε και παραλήφθηκε. 
 
 Ο  όγκος  του .σκυροδέµατος  θα υπολογίζεται σαν άθροισµα των όγκων 
των αποδεκτών «τµηµάτων» των δαπέδων (βλ.παρ.8.2.3).  Ο όγκος  κάθε  
«τµήµατος»  θα  προκύπτει  από την επιφάνεια του τµήµατος όταν  
πολλαπλασιασθεί  επί  το  αντίστοιχο  «τελικό τεκµαρτό πάχος» του τµήµατος. 
 
 Το  τελικό τεκµαρτό πάχος του τµήµατος (που είναι κατά κανόνα 
διαφορετικό από το απαιτούµενο συµβατικό πάχος) προκύπτει από το 
µετρηµένο µε  καρότα  πραγµατικό  πάχος  ύστερα  από  δύο διορθώσεις,  
δηλαδή  µία  διόρθωση  λόγω  διαφοροποιήσεως  του πάχους  και  άλλη  µία  
λόγω  τυχόν  µειωµένης  αντοχής   του σκυροδέµατος. 
  9.2.1 Υπολογισµός  τεκµαρτού πάχους  λόγω  
διαφοροποιήσεως  του απαιτουµένου πάχους 
 
  Έστω     Π  = το απαιτούµενο από τα συµβατικά στοιχεία του 
έργου πάχος της πλάκας του σκυροδέµατος 
      Α  = το µετρηµένο πραγµατικό πάχος  
     ΤΠ  = το τεκµαρτό πάχος (επειδή Α διάφορο του Π) 
 
 

α/α Πραγµατικό πάχος Α Τεκµαρτό πάχος Τ.Π. 
1 ∆ια Α > Π + 10 MM Π+10ΜΜ 
2 ∆ια Α = Π + α  

Όπου 0<α≤10 ΜΜ 
Π + α ΜΜ 

3 ∆ια Α > Π - β  
Όπου 0<β≤5 ΜΜ 

Π - β 

4 ∆ια Α = Π - γ  
Όπου 5<γ≤10 ΜΜ 

0.9(Π – γ) 

5 ∆ια Α = Π - δ  
Όπου 10<δ≤15 ΜΜ 
και συγχρόνως δ<0.10Π 

0.8(Π – δ) 
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6 ∆ια Α = Π - ε  
Όπου ε>15 ΜΜ 
Και συγχρόνως ε<0.10Π 

0.7(Π – ε) 

7 ∆ια Α = Π - ζ  
Όπου ζ>0.10Π 

0 

 
 
 Όταν η µείωση του πάχους µέρους του δαπέδου είναι  µεγαλύτερη από 
το 10% του απαιτούµενου από τα συµβατικά στοιχεία πάχους, το  µέρος  του 
δαπέδου δεν θα πληρώνεται από την Υπηρεσία.  Η Προϊσταµένη  Αρχή  ύστερα  
από  εισήγηση   της   ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  έχει  το δικαίωµα να ζητήσει 
την καθαίρεση του παραπάνω µέρους του  δαπέδου  µε  δαπάνη  του  
εργολάβου  και επανακατασκευή   του   όπως   προβλέπεται  συµβατικά  
(δηλαδή διαστάσεις, τρόπος κατασκευής, πληρωµή κλπ.). 
 
 Παράταση προθεσµίας του έργου λόγω επανακατασκευής µέρους του 
δαπέδου δεν θα χορηγείται. 
 
 Το τεκµαρτό  πάχος  Τ.Π.  όπως  υπολογίσθηκε  παραπάνω  είναι 
δυνατόν  να  µειωθεί  περαιτέρω  όταν  η  αντοχή του σκυροδέµατος   (βλ. παρ. 
8. 2.13) είναι µειωµένη. 
 
 Το πάχος που προκύπτει µετά τη µείωση λόγω µειωµένης  αντοχής είναι 
το τελικό τεκµαρτό πάχος. 
 
  9.2.2 Υπολογισµός τελικού τεκµαρτού πάχους 
 
  Έστω Μ =  µείωση  της  αντοχής (%) έναντι της προβλεπόµενης  
συµβατικής αντοχής (βλ.παρ.8.2.1.3) 
 
  Τ.Π.= Τεκµαρτό πάχος (βλ.παρ.9.2.1) 
 
  Τ.Τ.Π.= Τελικό τεκµαρτό πάχος  
 

α/α  Μείωση αντοχής   Μ Τ.Τ.Π. 
1. ∆ια Μ = 0 Τ.Π. 
2. ∆ια 0<Μ≤10% Τ.Π. 

3. ∆ια 10%<Μ≤20% 0.8 (Τ.Π.) 
4. ∆ια 20%<Μ≤25% 0.5 (Τ.Π.) 
5. ∆ια Μ>25% 0 

 
 9.3 ∆άπεδο από άοπλο σκυρόδεµα χωρίς οπλισµούς αρµών 
 
Η επιµέτρηση  θα γίνεται κατά κυβικό  µέτρο  σκυροδέµατος  που διαστρώθηκε  
και  παραλήφθηκε,  και καθόλα τα λοιπά όπως στην παρ.9.2. 
 
 9.4 ∆άπεδο από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται κατά κυβικό  µέτρο  σκυροδέµατος  που 
διαστρώθηκε  και  παραλήφθηκε  και  καθ’ όλα τα λοιπά όπως στην παρ.9.2. 
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 9.5 Επέκταση δαπέδου µε άοπλο σκυρόδεµα µε οπλισµούς αρµών 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται κατά κυβικό  µέτρο  σκυροδέµατος  που 
διαστρώθηκε και παραλήφθηκε. 
 
 Για   τον   καθορισµό   των   «τµηµάτων»   του   σκυροδέµατος  
(βλ.παρ.9.2)   θα   οµαδοποιούνται   οι    επεκτάσεις    (που κατασκευάστηκαν 
περίπου την .ίδια ηµεροµηνία) ώστε το άθροισµα των επιφανειών τους να είναι 
τουλάχιστον 500 Μ2. 
 
 Στη  συνέχεια  θα  λαµβάνεται  σε  τυχαία θέση καρότο και θα µετριέται 
το πραγµατικό πάχος Α αυτού. 
 
 Εάν ο εργολάβος επιθυµεί είναι δυνατόν να ληφθούν  δύο  ακόµα καρότα  
σε  τυχαίες  θέσεις του ίδιου τµήµατος οπότε το Α θα προκύπτει σαν ο µέσος 
όρος του πάχους των 3 καρόττων. 
 
 Κατόπιν  το  τελικό  τεκµαρτό   πάχος   θα   προκύπτει   όπως 
περιγράφεται στις παρ.9.2.1 και 9.2.2. 
 
 9.6 Επέκταση δαπέδου µε άοπλο σκυρόδεµα χωρίς οπλισµούς 
αρµών 
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται κατά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος που 
διαστρώθηκε και παραλήφθηκε και καθόλα  τα  λοιπά  όπως  στην παρ.9.5. 
 
 9.7 Επέκταση δαπέδου µε ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται κατά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος που 
διαστρώθηκε και παραλήφθηκε και καθόλα  τα  λοιπά  όπως  στην παρ.9.5. 
 
 9.8 Τοποθέτηση αγκυρίων α/φ σε υφιστάµενο δάπεδο 
 
 Η   επιµέτρηση   θα   γίνεται  ανά  τεµάχιο  αγκυρίου  πλήρως 
τοποθετηµένου όπως προβλέπεται στην παρ.5.5.3. 
 
 9.9 Τοποθέτηση γειώσεως στατικού ηλεκτρισµού σε υφιστάµενο 
δάπεδο 
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά   τεµάχιο   γειώσεως   πλήρως 
τοποθετηµένης   και   επισηµασµένης   όπως  προβλέπεται  στην παρ.5.5.4. 
 
 9.10  Καθαρισµός - ξανασφράγισµα  αρµών συστολής ή αρµών 
διαστολής  ή αρµών εργασίας    
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά  µέτρο  µήκους   αρµού   που 
καθαρίστηκε   και   ξανασφραγίστηκε  όπως  προβλέπεται  στην παρ.7.2. 
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 9.11 Καθαρισµός - ξανασφράγισµα και αντικατάσταση υλικού 
γεµίσµατος αρµών διαστολής 
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά  µέτρο  µήκους   αρµού   που 
καθαρίστηκε  πλήρως (δηλαδή τόσο από το υλικό γεµίσµατος όσο και το υλικό 
σφραγίσεως) και στη συνέχεια ξαναγεµίστηκε  και ξανασφραγίστηκε όπως 
προβλέπεται από τις παρ.5.16 και 7.2. 
  
 9.12 Επισκευή ρωγµών στις γωνίες (χωρίς καθίζηση) 
 
 Η   επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά  µέτρο  µήκους  ρωγµής  που 
καθαρίστηκε και σφραγίστηκε όπως προβλέπεται στην παρ.7.3.1. 
 
 9.13 Επισκευή ρωγµών στις γωνίες (µε καθίζηση) 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της πλάκας  
που  καθαιρέθηκε  και  ξανακατασκευάστηκε  σε  πάχος περίπου  όσο  και της 
αρχικής πλάκας,  όπως προβλέπεται στην παρ.7.3.2. 
 
 9.14 Επισκευή  επιφανειακού σπασίµατος  πλάκας  στις  γωνίες  µε 
ασφαλτοτάπητα 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της πλάκας 
που καθαιρέθηκε και γεµίστηκε  µε  ασφαλτοτάπητες  σε πάχος  όσο  προκύψει  
από την καθαίρεση και καθ’ όλα τα λοιπά όπως προβλέπεται στην 
παρ.7.3.3.1.1.  Είναι δυνατόν  από  τη σύµβαση  να  προβλέπεται η 
χρησιµοποίηση ασφαλτοτάπητα άλλης  προδιαγραφής εκτός από την Α-265. 
 
 9.15 Επισκευή  επιφανειακού σπασίµατος  πλάκας  στις  γωνίες  µε 
σκυρόδεµα 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας της πλάκας 
που καθαιρέθηκε και γεµίστηκε µε σκυρόδεµα  σε  πάχος όσο  προκύψει  από  
την  καθαίρεση και καθ’ όλα τα λοιπά όπως προβλέπεται  στην  παρ.7.3.3.1.2.   
Εάν  από   αµέλεια   του εργολάβου  θραυτεί  και  το  υγιές τµήµα της πλάκας 
τότε θα εφαρµόζεται η επισκευή που προβλέπεται στην παρ.7.3.2.1 αλλά θα  
πληρώνεται  µε  τη  φτηνότερη  από  τις  δύο  τιµές  που προβλέπονται από τα 
άρθρα 10.15 ή 10.17. 
 
 9.16 Επισκευή διαµπερών ρωγµών (χωρίς καθίζηση) 
  
 Η   επιµέτρηση  θα  γίνεται  ανά  µέτρο  µήκους  ρωγµής  που 
καθαρίστηκε και σφραγίστηκε όπως προβλέπεται στην παρ.7.3.4. 
 
 9.17 Επισκευή διαµπερών ρωγµών (µε καθίζηση) 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της πλάκας 
που καθαιρέθηκε και ξανακατασκευάστηκε σε  πάχος  όσο της αρχικής πλάκας 
και καθόλα τα λοιπά όπως προβλέπεται στην παρ.7.3.5. 
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 9.18 Επισκευή ρωγµών κοντά στα χείλη των αρµών (χωρίς 
καθίζηση) 
 
 Η   επιµέτρηση    θα   γίνεται   ανά   µέτρο  µήκους  λωρίδας 
σκυροδέµατος    που    καθαιρέθηκε     (επιφανειακά)     και  
ξανασκυροδετήθηκε σε πάχος περίπου 5 CM και καθ’ όλα τα λοιπά όπως 
προβλέπεται στην παρ.7.3.6. 
 
 9.19  Επισκευή  ρωγµών κοντά στα χείλη των  αρµών  µε καθίζηση 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της πλάκας  
που  καθαιρέθηκε και ξανακατασκευάστηκε σε πάχος όσο της αρχικής πλάκας 
και καθόλα τα λοιπά όπως προβλέπεται στην παρ.7.3.7. 
 
 9.20 Επισκευή ρωγµών κοντά στα χείλη των αρµών (µε υπερύψωση  
και απολέπιση) 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της πλάκας  
που  καθαιρέθηκε και ξανακατασκευάστηκε σε πάχος όσο της αρχικής πλάκας 
και καθόλα τα λοιπά όπως προβλέπεται στην παρ.7.3.8. 
 
 9.21 Επισκευή ρωγµών που οφείλονται σε παρεµπόδιση διαστολής 
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά  µέτρο  µήκους  ρωγµής   που 
καθαρίστηκε  και  επισκευάστηκε  και  καθ’ όλα  τα λοιπά όπως προβλέπεται 
στην παρ.7.3.9. 
 
 9.22 Επισκευή ανισοσταθµιών στις γωνίες και στα χείλη των αρµών 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της  πλάκας 
που λειάνθηκε και θραπινίστηκε και καθ’ όλα  τα  λοιπά όπως προβλέπεται στην 
παρ.7.4.1. 
 
 9.23 Επισκευή ανισοσταθµιών πλακών 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της  πλάκας  
που  καθαιρέθηκε και ξανακατασκευάστήκε σε πάχος όσο της αρχικής πλάκας  
και καθόλα  τα  λοιπά  όπως  προβλέπεται στην παρ.7.4.2. 
 
 9.24 Αποκατάσταση επιφάνειας συνοχής µε λινέλαιο 
 
 Η  επιµέτρηση  θα  γίνεται ανά KG λινελαίου που θα επαλειφθεί στην  
επιφάνεια  της  πλάκας  και  καθόλα  τα   λοιπά   όπως προβλέπεται στην 
παρ.7.5.1. 
 
 9.25 Αποκατάσταση σποραδικής απολεπίσεως 
 
 Η  επιµέτρηση  θα  γίνεται  ανά τετραγωνικό µέτρο πλάκας που 
καθαρίστηκε και  επισκευάστηκε  και  καθόλα  τα  λοιπά  όπως προβλέπεται 
στην παρ.7.5.3. 
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   9.26 Αποκατάσταση αντιολισθηρότητας µε αυλακώσεις 
            
 Η  επιµέτρηση  θα  γίνεται  ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας πλάκας 
που αυλακώθηκε και καθόλα τα λοιπά  όπως  προβλέπεται στην παρ.7.6.2. 
 
 9.27 Καθαρισµός καµένου ελαστικού µε νερό υπό πίεση 
 
 Η επιµέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της πλάκας  
που καθαρίστηκε και καθόλα τα λοιπά όπως προβλέπεται στην παρ.7.6.3.1. 
 
 9.28 Καθαρισµός καµένου ελαστικού µε φλογοβόλο 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της πλάκας 
που καθαρίστηκε  και  καθόλα τα λοιπά όπως προβλέπεται στην παρ.7.6.3.2 
 
 9.29 Επισκευή καθολικής θραύσεως πλάκας  (µε καθίζηση) 
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος της 
κατασκευασθείσας  πλάκας.   Ανάλογα  µε  το   σκυρόδεµα   που 
χρησιµοποιήθηκε δηλαδή 10.2,......,10.7.  θα υπολογίζεται το πάχος της πλάκας 
σκυροδέµατος  όπως  προβλέπεται  αντίστοιχα στις παρ.9.2,........,9.7.  Καθόλα 
τα λοιπά όπως προβλέπεται στην παρ.7.7.1. 
 
 9.30 Επισκευή  καθολικής  θραύσεως  πλάκας  (χωρίς  καθίζηση) µε 
OVERLAY από  σκυρόδεµα 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά κυβικό  µέτρο  σκυροδέµατος  της 
ενισχυτικής  επιστρώσεως που κατασκευάστηκε και παραλήφθηκε. Το πάχος 
του σκυροδέµατος θα υπολογίζεται  όπως  προβλέπεται στην παρ.9.4 και 
καθόλα τα λοιπά σύµφωνα µε την παρ.7.7.2.1. 
 
 9.31 Επισκευή  καθολικής  θραύσεως  πλάκας  (χωρίς  καθίζηση) µε 
OVERLAY από ασφαλτοτάπητες                
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά  τετραγωνικό  µέτρο  τελικής επιφάνειας 
ενισχυτικής επιστρώσεως της πλάκας.  Το  συνολικό πάχος  της επιστρώσεως 
θα καθορίζεται από τη µελέτη,  καθόλα  τα λοιπά όπως προβλέπεται στην 
παρ.7.7.2.2. 
 
 9.32 Ενίσχυση δαπέδου µε OVERLAY από σκυρόδεµα 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά κυβικό  µέτρο  σκυροδέµατος  της  
ενισχυτικής  επιστρώσεως που κατασκευάστηκε και παραλήφθηκε. 
 Το πάχος του σκυροδέµατος θα υπολογίζεται  όπως  προβλέπεται στην 
παρ.9.2 και καθόλα τα λοιπά σύµφωνα µε την παρ.7.8.1.  
 9.33 Ενίσχυση δαπέδου µε OVERLAY από ασφαλτικούς τάπητες 
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά  τετραγωνικό  µέτρο  τελικής επιφάνειας 
ενισχυτικής επιστρώσεώς της πλάκας.  Το  συνολικό πάχος  της επιστρώσεώς 
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θα καθορίζεται από τη µελέτη.  Καθόλα τα λοιπά όπως προβλέπεται στην 
παρ.7.8.2. 
 
 9.34 Οπλισµός δαπέδου µε δοµικό πλέγµα  
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται ανά KG θεωρητικού βάρους του δοµικού 
πλέγµατος που θα  προκύψει  σύµφωνα  µε  τους  εγκεκριµένους καταλόγους   
οπλισµού.   Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  το πραγµατικό βάρος του σιδηρού 
οπλισµού είναι  µεγαλύτερο  από το  θεωρητικό, η επιπλέον δαπάνη λόγω της 
διαφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 9.35 Βοηθητικός οπλισµός για την τοποθέτηση των δοµικών 
πλεγµάτων 
 
 Για την τοποθέτηση των  δοµικών  πλεγµάτων  στα  δάπεδα  από 
σκυρόδεµα  χρησιµοποιούνται  καβαλέτα  και  καβίλλιες,  από χάλυβα Ι. 
 
 Η επιµέτρηση και των δύο θα γίνεται ανά KG θεωρητικού βάρους του 
οπλισµού που θα προκύψει σύµφωνα µε  τους  εγκεκριµένους  καταλόγους   
οπλισµού.   Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  το πραγµατικό βάρος του σιδηρού 
οπλισµού είναι  µεγαλύτερο  από το  θεωρητικό, η επιπλέον δαπάνη λόγω της 
διαφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 9.36 Αγκύρια προσδέσεως αεροσκαφών σε νέα δάπεδα 
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά  τεµάχιο   αγκυρίου   πλήρως  
τοποθετηµένου όπως προβλέπεται στην παρ.5.5.3. 
 
 9.37 Γειώσεις στατικού ηλεκτρισµού  σε νέα δάπεδα 
 
 Η   επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά  τεµάχιο  γειώσεως  πλήρως 
τοποθετηµένης  και  επισηµασµένης  όπως   προβλέπεται   στην παρ.5.5.4. 
 
 9.38 Μηχανισµοί συνεργασίας 
 
 Η  επιµέτρηση  θα  γίνεται ανά KG συνολικού (βλήτρο,  λίκνο, καλύπτρα 
κλπ.) βάρους έτοιµου µηχανισµού συνεργασίας  πλήρως τοποθετηµένου όπως 
προβλέπεται στην παρ.5.5.2.1. 
 
 9.39 Συνδετήριοι ράβδοι 
 
 Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται  ανά  KG συνολικού βάρους έτοιµης 
συνδετήριας ράβδου πλήρως τοποθετηµένης (βλ.παρ.5.5.2.2).   
 
 
 
10. ΤΡΟΠΟΣ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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 10.1 Γενικές παρατηρήσεις γενικά σ’ όλες τις παρακάτω 
παραγράφους (δηλαδή τις παρ.10.2, 10.3 .... 10.40, 10.41): 
 
  α. Περιλαµβάνεται η δαπάνη για την πληρωµή  του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού µαζί µε τις πάσης 
φύσεως εισφορές (ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ, ΤΣΜΕ∆Ε, ∆ωρόσηµο κλπ.). 
  
  β. Περιλαµβάνεται  η δαπάνη  για  την  προµήθεια,  µεταφορά, 
αποθήκευση,    προσκόµιση,   ανύψωση   ή καταβιβασµό,  επεξεργασία,    
τοποθέτηση   και   σύνδεση    όλων    των προβλεποµένων υλικών. 
 
  γ. Περιλαµβάνεται   η  δαπάνη  για  τη  διάθεση,   µεταφορά, 
προσκόµιση,   εγκατάσταση,   λειτουργία,   συντήρηση  και αποκόµιση    όλων    
των   απαιτουµένων   εργαλείων   και µηχανηµάτων. 
 
  δ. Περιλαµβάνεται  η δαπάνη όλων των µικροεργασιών καθώς και 
η  αξία  όλων  των  µικρούλικων που δεν αναφέρονται ρητώς αλλά είναι 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
  ε. Περιλαµβάνεται  η δαπάνη όλων των δοκιµασιών και  ελέγχων 
που προβλέπονται από αυτήν την Προδιαγραφή. 
 
  στ. Περιλαµβάνεται η δαπάνη λόγω δυσχερέστερης κατασκευής 
που προκαλείται   από  την  τοποθέτηση  των  οπλισµών  αρµών, αγκυρίων,  
προσδέσεως α/φ,  γειώσεων  στατ.  ηλεκτρισµού, οχετών, διαβάσεων κλπ. 
 
  ζ.  ∆εν περιλαµβάνεται το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους 
του εργολάβου που ορίζεται στα συµβατικά στοιχεία σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 
  η. ∆εν  περιλαµβάνονται τα πρόσθετα σκυροδέµατος (παρ.3.1.4) 
ούτε  τα  ειδικά  υλικά σφραγίσεως αρµών (παρ.3.5.2.2 και 3.5.2.3) εκτός εάν  
στα  συµβατικά  στοιχεία  αναγράφεται διαφορετικός όρος.                           
 
  θ. Περιλαµβάνεται  η δαπάνη για την προµήθεια,  µεταφορά και 
αποθήκευση του απαιτουµένου  νερού.  Το  ότι  διαθέτει  η Μονάδα  του  
αεροδροµίου δίκτυο υδρεύσεως δεν συνεπάγεται και ότι πρέπει να χορηγηθεί 
νερό στον εργολάβο.  Εάν όµως δώσει, τότε ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος 
να το πληρώσει µε τιµή που θα καθοριστεί από την Μονάδα. 
 
  Εάν  ο εργολάβος διανοίξει µε δική του δαπάνη γεώτρηση σε 
χώρο εντός  του  αεροδροµίου  (που  θα  του  επιτρέψει  η Μονάδα)  τότε  µετά  
το  πέρας του έργου η ιδιοκτησία της γεωτρήσεως περιέχεται στη Μονάδα. 
 
  ι. Περιλαµβάνεται η  δαπάνη προµήθειας  και  χρησιµοποιήσεως 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εργολάβος υποχρεούται να αγοράσει την  απαιτούµενη  
ηλεκτρική  ενέργεια  από  τη  ∆ΕΗ  ή να εγκαταστήσει δικό του 
ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος.  Η  Μονάδα δεν   είναι    υποχρεωµένη  να  
χορηγήσει  στον  εργολάβο ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο  της.  Εάν  όµως  
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του χορηγηθεί, τότε  ο  εργολάβος  είναι  υποχρεωµένος να την πληρώσει µε 
τιµή που θα καθοριστεί από την Μονάδα. 
 
 10.2 ∆άπεδο από άοπλο σκυρόδεµα µε οπλισµούς αρµών 
 
 Η κατασκευή δαπέδου από άοπλο σκυρόδεµα µε  οπλισµούς  στους 
αρµούς  θα  γίνεται  σύµφωνα  µε  τα άρθρα 3,4,5,6 και 8 της  παρούσας 
Προδιαγραφής. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως  προβλέπεται  στην  παρ.9.2.  Η 
προσφερόµενη  από  τον  εργολάβο  τιµή  ανά  Μ3  περατωµένου 
σκυροδέµατος δαπέδου περιλαµβάνει εκτός από  την  προµήθεια, παρασκευή,   
τοποθέτηση   κλπ.   του σκυροδέµατος  και  την προετοιµασία  της   
υποκείµενης   στρώσεως   (παρ.5.2),   τη προµήθεια  και  τοποθέτηση  του  
υλικού  επικαλύψεως  σκάφης (παρ.5.4),  την προµήθεια και τοποθέτηση  του  
οπλισµού  των αρµών πάσης φύσεως (παρ.5.5.2), την προµήθεια και 
τοποθέτηση των  αγκυρίων   προσδέσεως   αεροσκαφών  (παρ.5.5.3),   την 
προµήθεια και τοποθέτηση των γειώσεων  στατικού  ηλεκτρισµού (παρ.5.5.4),  
τη  συντήρηση του σκυροδέµατος (παρ.5.13),  τη µόρφωση ή  κοπή  των  
αρµών  (παρ.5.1),  την  προµήθεια  και τοποθέτηση  των  υλικών  γεµίσµατος 
και σφραγίσεως των αρµών (παρ.5.16),   την  προστασία  του  δαπέδου  
(παρ.5.17),   τη διάτρηση και ξαναγέµισµα των επιµετρητικών οπών,  και γενικά 
όσες άλλες εργασίες και  υλικά  χρειάζονται  για  την  πλήρη αποπεράτωση του 
δαπέδου. 
 
 10.3 ∆άπεδο από άοπλο σκυρόδεµα χωρίς οπλισµούς αρµών 
 
 Ισχύουν  όλα  τ’ αναφερόµενα  στην  παρ.10.2  εκτός  από  την 
προµήθεια και τοποθέτηση των οπλισµών των αρµών (παρ.5.5.2).  
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.3. 
 
 10.4  ∆άπεδο από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 
 
 Η κατασκευή του δαπέδου από ελαφρά  οπλισµένο  σκυρόδεµα  θα 
γίνεται  σύµφωνα  µε  τα  άρθρα  3,4,5,6  και 8 της παρούσας Προδιαγραφής. 
 
 Η επιµέτρηση θα γίνεται όπως  προβλέπεται  στην  παρ.9.4.  Η 
προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά Μ3 περατωµένου ελαφρά 
οπλισµένου  σκυροδέµατος  δαπέδου περιλαµβάνει εκτός από όσα 
αναφέρονται στην παρ.10.2 και την προµήθεια,  κατεργασία και τοποθέτηση   
του  οπλισµού  των  πλακών  που Προβλέπουν  τα συµβατικά σχέδια 
(παρ.3.2.3.1). 
 
 10.5  Επέκταση δαπέδου µε άοπλο σκυρόδεµα µε οπλισµούς αρµών 
 
 Η επέκταση του δαπέδου διαφοροποιείται από την κατασκευή της 
παρ.10.2   λόγω   εργασιών   περιορισµένης  .εκτάσεως    και χρησιµοποιήσεως  
δονητικού πήχυ και δονητών µάζας καθώς και χρήση εργατικών χειρών  για  την  
περαίωση  της  επιφάνειας, διαµόρφωση  αντιολισθηρότητας,  ψεκασµού  
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χηµικού υγρού κλπ. (παρ.4.9.3).    Επιπλέον   περιλαµβάνεται   και   η    τυχόν 
προβλεπόµενη   από   τη  σύµβαση  προµήθεια  και  τοποθέτηση µηχανισµών 
συνεργασίας και συνδετήριων ράβδων µεταξύ παλαιάς και νέας πλάκας 
(παρ.5.5.2.1.1).  Η  επιµέτρηση  θα  γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.5. 
 
 10.6 Επέκταση δαπέδου µε άοπλο σκυρόδεµα χωρίς οπλισµούς 
αρµών 
 
 Η επέκταση του δαπέδου διαφοροποιείται από την κατασκευή της 
παρ.10.3    λόγω   εργασιών   περιορισµένης   εκτάσεως   και χρησιµοποιήσεως 
δονητικού πήχυ και δονητών µάζας καθώς  και χρήση  εργατικών  χειρών  για  
την  περαίωση της επιφάνειας, διαµόρφωση αντιολισθηρότητας,  ψεκασµού 
χηµικού  υγρού  κλπ. (παρ.4.9.3).    Επιπλέον    περιλαµβάνεται   και   η   τυχόν 
προβλεπόµενη  από  την  σύµβαση  προµήθεια  και   τοποθέτηση µηχανισµών  
συνεργασίας  ή συνδετήριων ράβδων µεταξύ παλαιάς και νέας πλάκας 
(παρ.5.5.2.1.1).  Η  επιµέτρηση  θα  γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.6. 
 
 10.7 Επέκταση δαπέδου µε ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 
 
 Η  επέκταση  δαπέδου  διαφοροποιείται  από την κατασκευή της 
παρ.10.4   λόγω   εργασιών   περιορισµένης   εκτάσεως    και χρησιµοποιήσεως  
δονητικούς πήχυ και δονητών µάζας καθώς και χρήση εργατικών χειρών  για  
την  περαίωση  της  επιφάνειας, διαµόρφωση  αντιολισθηρότητας,  ψεκασµού  
χηµικού υγρού κλπ. (παρ.4.9.3).  Επιπλέον περιλαµβάνεται η  τυχόν  
προβλεπόµενη από   τη   σύµβαση   προµήθεια   και  τοποθέτηση  µηχανισµών 
συνεργασίας ή συνδετήριων ράβδων  µεταξύ  παλαιάς  και  νέας πλάκας,  
(παρ.5.5.2.1.1).   Η  επιµέτρηση  θα  γίνεται  όπως προβλέπεται στην παρ.9.7. 
 
 10.8 Τοποθέτηση αγκυρίων προσδέσεως α/φ σε υφιστάµενο 
δάπεδο 
 
 Η τοποθέτηση αγκυρίων προσδέσεως  αεροσκαφών  σε  υφιστάµενο 
δάπεδο  θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.5.5.3 (σχ.5.5.3.3).  Η επιµέτρηση θα  
γίνεται όπως  προβλέπεται  στην  παρ.9.8.  Η προσφερόµενη από τον 
εργολάβο τιµή ανά τεµ.  περιλαµβάνει τη διάνοιξη  οπής  Φ.10εκ.   µε 
καροττιέρα,   την  προµήθεια, κατεργασία  και  τοποθέτηση  του οπλισµού και το 
ξαναγέµισµα της οπής µε γαρµπιλοµπετόν. 
 
 10.9 Τοποθέτηση γειώσεως στατικού ηλεκτρισµού σε υφιστάµενο 
δάπεδο 
 
 Η τοποθέτηση γειώσεως  στατικού  ηλεκτρισµού  σε  υφιστάµενο δάπεδο  
θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.5.5.4 (σχ. 5 . 5 . 4 .Β).  Η  επιµέτρηση  θα  
γίνεται  όπως  προβλέπεται  στην  παρ.9.9.  Η προσφερόµενη από τον 
εργολάβο τιµή ανά τεµ.  περιλαµβάνει τη διάνοιξη οπής Φ.10εκ.  µε καροττιέρα  
στο  σκυρόδεµα  και υπόβαση,   την  προµήθεια,  κατεργασία  και  τοποθέτηση  
του χάλκινου  αγωγού  γειώσεως,   το  ξαναγέµισµα  της  οπής  µε λεπτόκοκκο  
υλικό  και  γαρµπιλοµπετόν  (σχ.5.5.4.Β) και την επισήµανση της γειώσεως µε 
τα κατάλληλα γράµµατα και  χρώµατα (σχ.5.5.4.Α). 
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 10.10 Καθαρισµός - ξανασφράγισµα αρµών συστολής 
 
 Η  αφαίρεση  του  καταστραµµένου  υλικού  σφραγίσεως και το 
ξανασφράγισµα του αρµού συστολής θα γίνεται σύµφωνα µε  την παρ.7.2. 
 
 Η  επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.10.  Η 
προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά µέτρο  µήκους  αρµού θα  
περιλαµβάνει την αφαίρεση του παλιού υλικού σφραγίσεως, την αφαίρεση του  
προσκολληµένου  στις  παρειές  του  αρµού υλικού  και την προµήθεια,  
κατεργασία και ξανασφράγιση του αρµού  µε  υλικό  της  προδ .SS-S-167  Β  ή   
όποιας   άλλης  προδιαγραφής προβλέπουν τα συµβατικά στοιχεία. 
 
 10.11 Καθαρισµός -  ξανασφράγισµα αρµών εργασίας 
 
 Ισχύουν  τα  αυτά όπως στην παρ.10.10 µε διαφοροποίηση µόνο των  
ποσοτήτων  εργασίας  και  υλικών   λόγω   διαφορετικών διαστάσεων των 
αρµών. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.10. 
 
 10.12 Καθαρισµός - ξανασφράγισµα αρµών διαστολής 
 
 Ισχύουν τα αυτά όπως στην παρ.10.10,  µε διαφοροποίηση όµως των 
ποσοτήτων εργασίας και υλικών λόγω διαφορετικής  µορφής και διαστάσεων 
των αρµών. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως στην παρ.9.10. 
 
 10.13 Καθαρισµός - ξανασφράγισµα και αντικατάσταση υλικού 
γεµίσµατος αρµών διαστολής 
 
 Ισχύουν   τα   αυτά   όπως   στην  παρ.10.12  και  επιπλέον 
περιλαµβάνεται η αφαίρεση του παλιού υλικού γεµίσµατος  των αρµών καθώς 
και η προµήθεια, κατεργασία και τοποθέτηση νέου υλικού γεµίσµατος αρµών 
(παρ.3.5.1). 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.11. 
 
 10.14 Επισκευή  ρωγµών στις γωνίες  (χωρίς καθίζηση) 
 
 Η  επισκευή  των  ρωγµών στις γωνίες όταν δεν διαπιστώνεται καθίζηση 
ούτε θραύση της πλάκας θα γίνεται σύµφωνα  µε  την παρ.7.3.1.  
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.12. 
 
 Η  προσφερόµενη  από  τον  εργολάβο  τιµή  ανά µέτρο µήκους ρωγµής 
θα περιλαµβάνει όλες  τις  εργασίες  και  υλικά  που περιγράφονται στην 
παρ.7.3.1.  
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 10.15 Επισκευή ρωγµών στις γωνίες (µε καθίζηση) 
 
 Η  επισκευή  των  ρωγµών  όταν  διαπιστώνεται  καθίζηση και θραύση 
της πλάκας θα γίνεται µε καθαίρεση και  ανακατασκευή του τµήµατος της 
πλάκας σύµφωνα  µε την παρ. 7 . 3. 2.1. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.13. 
 
 Η  προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 
επιφανείας καθαιρούµενου τµήµατος  πλάκας  θα  περιλαµβάνει όλες   τις   
εργασίες  και  υλικά  που  περιγράφονται  στην παρ.7.3.2.1 καθώς και τον 
καθαρισµό  και  ξανασφράγιση  του αντίστοιχου τµήµατος των παλιών αρµών. 
 
 10.16 Επισκευή επιφανειακού σπασίµατος πλάκας στις γωνίες µε 
ασφαλτοτάπητα 
 
 Η  επισκευή  επιφανειακού  (δηλαδή  µέχρι του µέσου πάχους) 
σπασίµατος πλάκας στις γωνίες θα γίνεται µε  καθαίρεση  του σπασµένου    
τµήµατος   και   γεµίσµατος   του   κενού   µε ασφαλτοτάπητα σύµφωνα µε την 
παρ.7.3.3.1.1. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.14. 
 
 Η προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο 
επιφάνειας  καθαιρούµενου  τµήµατος  πλάκας θα περιλαµβάνει όλες  τις  
εργασίες  και  υλικά  που   περιγράφονται   στην παρ. 7. 3.3.1.1. 
 
 10.17 Επισκευή  επιφανειακού  σπασίµατος  πλάκας  στις  γωνίες µε  
σκυρόδεµα 
  
 Η  επισκευή  επιφανειακού  (δηλαδή  µέχρι του µισού πάχους) 
σπασίµατος πλάκας στις γωνίες θα γίνεται µε  καθαίρεση  του σπασµένου  
τµήµατος  και  γεµίσµατος του κενού µε σκυρόδεµα σύµφωνα µε την 
παρ.7.3.3.1.2. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.15. 
 
 Η προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο 
επιφανείας  καθαιρούµενου  τµήµατος  πλάκας θα περιλαµβάνει όλες  τις  
εργασίες  και  υλικά  που   περιγράφονται   στην παρ.7.3.3.1.2. 
 
 10.18 Επισκευή διαµπερών ρωγµών  (χωρίς καθίζηση) 
 
 Η   επισκευή   διαµπερών   ρωγµών   των   πλακών  όταν  δεν 
διαπιστώνεται καθίζηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.7.3.4. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.1.6. 
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 Η προσφερόµενη από  τον  εργολάβο τιµή  ανά  µέτρο  µήκους 
επισκευαζόµενης  ρωγµής  θα  περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υλικά που 
περιγράφονται στην παρ.7.3.4. 
 
 10.19  Επισκευή διαµπερών ρωγµών µε καθίζηση 
 
 Η επισκευή διαµπερών ρωγµών των πλακών  όταν  διαπιστώνεται 
καθίζηση του ενός τµήµατος της πλάκας θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.7.3.5. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.17.   
 
 Η προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 
καθαιρούµενου τµήµατος της πλάκας θα περιλαµβάνει όλες  τις εργασίες και 
υλικά που περιγράφονται στην παρ.7.3.5.   
 
 10.20 Επισκευή ρωγµών κοντά στα χείλη των αρµών  (χωρίς 
καθίζηση) 
 
 Η  επισκευή  των  ρωγµών κοντά στα χείλη των αρµών όταν δεν 
διαπιστώνεται καθίζηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.7.3.6. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην  παρ.9.18. 
 
 Η προσφερόµενη από  τον  εργολάβο  τιµή  ανά  µέτρο  µήκους 
καθαιρούµενης   (επιφανειακής)   λωρίδας   σκυροδέµατος  θα     περιλαµβάνει 
όλες τις εργασίες και υλικά που  περιγράφονται στην παρ.7.3.6.  
  
 10.21 Επισκευή  ρωγµών  κοντά στα χείλη των αρµών  (µε 
καθίζηση) 
 
 Η  επισκευή  των  ρωγµών  κοντά  στα  χείλη  των αρµών όταν 
διαπιστώνεται καθίζηση του  ενός  τµήµατος  της  πλάκας  θα γίνεται σύµφωνα 
µε την παρ.7.3.7. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.19. 
 
 Η  προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 
επιφάνειας καθαιρούµενου τµήµατος  πλάκας  θα  περιλαµβάνει όλες   τις   
εργασίες  και  υλικά  που  περιγράφονται  στην παρ.7.3.7. 
 
 10.22 Επισκευή ρωγµών  κοντά  στα χείλη των αρµών  (µε 
υπερύψωση και απολέπιση) 
 
 
 Η επισκευή των ρωγµών κοντά στα χείλη των. αρµών  διαστολής όταν   
διαπιστώνεται   συγχρόνως   υπερύψωση   και   µερική τουλάχιστον απολέπιση 
της πλάκας θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.7.3.8. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.20. 
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 Η προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο 
καθαιρούµενου  τµήµατος της πλάκας θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και 
υλικά που περιγράφονται στην παρ.7.3.8. 
 
 10.23 Επισκευή ρωγµών που οφείλονται σε παρεµπόδιση 
διαστολής 
 
 Η επισκευή των ρωγµών που  οφείλονται  σε  παρεµπόδιση  της 
διαστολής θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.7.3.9. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.21. 
 
 Η  προσφερόµενη  από   τον  εργολάβο  τιµή  ανά µέτρο µήκους ρωγµής 
θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υλικά (και τον  καθαρισµό και 
επανασφράγιση του αρµού)  που  περιγράφονται την παρ..7. 3. 9. 
 
 10.24 Επισκευή ανισοσταθµιών στις γωνίες και στα χείλη των 
αρµών 
 
 Η  επισκευή των ανισοσταθµιών στις γωνίες και στα χείλη των αρµών θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παρ.7.4.1. 
 
 H επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.22. 
 
 Η προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή  (στην  περίπτωση  που έχει  
περάσει ο χρόνος εγγυήσεως του έργου) θα περιλαµβάνει όλες  τις  εργασίες  
και  υλικά  που  περιγράφονται   στην παρ.7.4.1. 
 
 10.25 Επισκευή ανισοσταθµιών πλακών 
 
 Η επισκευή των ανισοσταθµιών των πλακών (δηλαδή η υπερύψωση του  
ενός  άκρου  της  πλάκας  και  η  κάθιση  του άλλου) θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παρ.7.4.2. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.23.         
 
 Η προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο θα   
περιλαµβάνει   όλες   τις   εργασίες   και  υλικά  που περιγράφονται στην 
παρ.7.4.2. 
 
 10.26 Αποκατάσταση  επιφανειακής συνοχής µε    λινέλαιο 
 
 Η αποκατάσταση της επιφανειακής συνοχής της πλάκας που έχει 
υποστεί  ελαφρά  απολέπιση   θα  γίνεται  σύµφωνα  µε   την  παρ.7.5.1. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.24.  
 
 Η   προσφερόµενη  από  τον  εργολάβο  τιµή  ανά  KG  βάρους λινελαίου 
θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και  υλικά  που  περιγράφονται στην 
παρ.7.5.1. 
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 10.27   Αποκατάσταση  σποραδικής   απολεπίσεως 
 
 Η  αποκατάσταση  σποραδικής απολεπίσεως πολύ περιορισµένης 
εκτάσεως και βάθους το πολύ 1-2 εκ.  θα γίνεται σύµφωνα  µε την παρ. 7.5.3. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.25. 
 
 Η  προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 
επισκευασθείσας πλάκας θα περιλαµβάνει  όλες  τις  εργασίες και τα υλικά (και 
την πειραµατική έρευνα) που περιγράφονται στην παρ.7.5.3. 
 10.28 Αποκατάσταση αντιολισθηρότητας µε αυλακώσεις 
 
 Η  αποκατάσταση  της  αντιολισθηρότητας  της επιφάνειας του 
σκυροδέµατος µε τη δηµιουργία αυλακώσεων θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παρ.7.6.2.                        
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.26. Η 
προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο αυλακωθείσας  
επιφάνειας  θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται 
στην παρ.7.6.2. 
 
 10.29 Καθαρισµός καµένου ελαστικού µε νερό υπό πίεση 
 
 Ο καθαρισµός της επιφάνειας του σκυροδέµατος από τα καµένα 
ελαστικά των  τροχών  των  αεροσκαφών  µε  χρήση  νερού  θα  γίνεται 
σύµφωνα µε την παρ.7.6.3.1 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.27. 
 
 Η  προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 
καθορισθείσας επιφανείας δαπέδου θα περιλαµβάνει  όλες  τις εργασίες και τα 
υλικά που περιγράφονται στην παρ.7.6.3.1. 
 
 10.30 Καθαρισµός καµένου ελαστικού µε φλογοβόλο 
 
 Ο καθαρισµός της επιφάνειας του σκυροδέµατος από τα καµένα λάστιχα  
των  τροχών  των αεροσκαφών µε χρήση φλογοβόλου θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παρ.7.6.3.2. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.28. 
 
 Η προσφερόµενη τιµή από τον εργολάβο ανά τετραγωνικό  µέτρο 
καθορισθείσας  επιφανείας  δαπέδου θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και τα 
υλικά που περιγράφονται στην παρ.7.6.3.2. 
 
 10.31 Επισκευή καθολικής θραύσεως πλάκας (µε καθίζηση) 
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 Η  επισκευή  πλάκας  που  έχει  υποστεί   καθολική   θραύση 
(µπακλαβάδιασµα)   όταν  διαπιστώνεται  και  καθίζηση   θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παρ.7.7.1.  
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.29. 
 
 Η προσφερόµενη τιµή  από  τον  εργολάβο  ανά  κυβικό  µέτρο 
κατασκευαζόµενου  σκυροδέµατος  θα  περιλαµβάνει  όλες  τις  εργασίες και τα 
υλικά που περιγράφονται στην παρ.7.7.1. 
 
 
 10.32 Επισκευή καθολικής θραύσεως πλάκας  (χωρίς καθίζηση) µε 
OVERLAY από σκυρόδεµα 
 
 Η επισκευή πλακών που έχουν υποστεί καθολική θραύση αλλά δεν 
διαπιστώνεται καθίζηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 7.7.2.1 µε OVERLAY 
από σκυρόδεµα. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.30. 
 
 Η προσφερόµενη τιµή από τον εργολάβο ανά κυβικό µέτρο 
σκυροδέµατος OVERLAY θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και  τα υλικά που 
περιγράφονται στην παρ.7.7.2.1. 
 
 10.33 Επισκευή καθολικής θραύσεως πλάκας (χωρίς καθίζηση) µε 
OVERLAY από ασφαλτοτάπητες 
 
 Η επισκευή πλακών που έχουν υποστεί καθολική θραύση αλλά δεν 
διαπιστώνεται καθίζηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.7.7.2.2 µε OVERLAY 
από ασφαλτικούς τάπητες. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ. 9.31. 
 
 Η προσφερόµενη τιµή από τον εργολάβο ανά τετραγωνικό µέτρο 
OVERLAY θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται 
στην παρ. 7. 7. 2. 2 και θ’ αφορά το συνολικό πάχος  επιστρώσεως   (και  όχι   
τα επιµέρους πάχη των ασφαλτοταπήτων).   
 
 10.34 Ενίσχυση δαπέδου µε  OVERLAY από σκυρόδεµα 
 
 Η  ενίσχυση  της  αντοχής  του  δαπέδου  ή  η  αποκατάσταση καθολικής  
απολεπίσεως  (παρ.7.5.4)  ή  η αποκατάσταση της αντιολισθηρότητας 
(παρ.7.6.1) θα γίνεται  σύµφωνα  µε  την παρ.7.8.1 µε ενισχυτική επίστρωση 
από σκυρόδεµα. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.32. 
 
 Η  προσφερόµενη  τιµή  από  τον  εργολάβο  ανά κυβικό µέτρο 
σκυροδέµατος OVERLAY θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες  και τα υλικά που 
περιγράφονται στην παρ.. 7.8.1. 
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 10.35 Ενίσχυση δαπέδου µε OVERLAY από ασφαλτικούς τάπητες 
 
 Η  ενίσχυση  της  αντοχής  του  δαπέδου  ή  η  αποκατάσταση καθολικής 
απολεπίσεως (παρ.7.5.4)  ή  η  αποκατάσταση  της  αντιολισθηρότητας  
(παρ.7.6.1)  θα  γίνεται  σύµφωνα µε την  παρ. 7.8. 2 µε ενισχυτική επίστρωση 
από ασφαλτικούς τάπητες. 
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.33. 
 
 Η προσφερόµενη τιµή από τον εργολάβο ανά τετραγωνικό  µέτρο 
ενισχυτικής  επιστρώσεως  θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και τα υλικά που 
περιγράφονται στην παρ.7.8.2  και  θ’ αφορά το  συνολικό  πάχος της 
ενισχυτικής επιστρώσεως (και όχι τα επιµέρους πάχη των ασφαλτοταπήτων).  
 
 10.36 Οπλισµός δαπέδου µε δοµικό πλέγµα 
 
 Η  τοποθέτηση  του  δοµικού  πλέγµατος  θα   γίνεται   όπως 
προβλέπεται στην παρ.5.5.1. Η επιµέτρηση  θα γίνεται σύµφωνα µε  την  
παρ.9.34  και η προσφερόµενη από τον εργολάβο τιµή ανά ΚG βάρους 
περιλαµβάνει  εκτός  από την  προµήθεια  του υλικού και τη δαπάνη 
τοποθετήσεως του. 
 
 10.37 Βοηθητικός οπλισµός για την τοποθέτηση των  δοµικών  
πλεγµάτων 
 
 Οι καβίλλιες και τα καβαλέτα τοποθετούνται όπως προβλέπεται στην  
παρ.5.5.1.  Η  επιµέτρηση   θα  γίνεται  σύµφωνα µε την παρ.9.35 και η 
προσφερόµενη τιµή από  τον  εργολάβο  ανά  ΚG βάρους  περιλαµβάνει  εκτός 
από την προµήθεια του υλικού και τη δαπάνη τοποθετήσεως του. 
 
 10.38 Αγκύρια προσδέσεως α/φ  σε νέα δάπεδα 
 
 Η τοποθέτηση αγκυρίων προσδέσεως αεροσκαφών σε  νέο  δάπεδο θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παρ.5.5.3 (σχ.5.5.3.A).                  
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.36. 
 
 Η   προσφερόµενη   από   τον   εργολάβο  τιµή  ανά  τεµάχιο 
περιλαµβάνει την προµήθεια του υλικού την τοποθέτηση και την στερέωσή του. 
 

 10.39 Γειώσεις στατικού ηλεκτρισµού σε νέα δάπεδα     

 
 Η τοποθέτηση γειώσεως στατικού ηλεκτρισµού σε νέο δάπεδο θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παρ.5.5.4 (σχ.5.5.4.A).  
 
 Η επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.37. 
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 Η  προσφερόµενη  από  τον   εργολάβο   τιµή   ανά   τεµάχιο 
περιλαµβάνει  την  προµήθεια  του υλικού,   την κατάλληλη  εκσκαφή,  την 
τοποθέτηση και στερέωση του  υλικού  και  την επισήµανση της γειώσεως µε 
γράµµατα και χρώµατα.        
                     
 10.40 Μηχανισµοί συνεργασίας 
 
 Η  κατασκευή  και  τοποθέτηση των µηχανισµών συνεργασίας θα γίνεται 
όπως προβλέπεται στην παρ.5.5.2.1. Στη τιµή µονάδος περιλαµβάνεται εκτός 
από την προµήθεια  των  υλικών  και  η δαπάνη επεξεργασίας, µορφώσεως, 
µεταφοράς, τοποθετήσεως και στερεώσεως αυτών.  Η επιµέτρηση  θα γίνεται 
όπως προβλέπεται στην παρ.9.38.  
 
 10.41 Συνδετήριοι ράβδοι 
 
 Η  κατασκευή  και  τοποθέτηση  των  συνδετήριων  ράβδων  θα γίνεται  
όπως  προβλέπεται  στην  παρ.5.5.2.2.   Στην  τιµή µονάδος περιλαµβάνεται 
εκτός από την προµήθεια  των  υλικών και   η   δαπάνη   επεξεργασίας,    
µορφώσεως,   µεταφοράς, τοποθετήσεως και στερεώσεως αυτών.  Η 
επιµέτρηση  θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ.9.39.  
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�¾Äº»¸²½¸¾À ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ Äº½À¼À´²ÀÇ ¸²¾³º À »³¹ÀÃºÃ½ÌÄ Äº½Î¾ ½À¾¯·ÀÄ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, πÀÇ ¸²¾³º 
³π³Ã³²Ä¸Ä¸Ä ´º³ Ä¸¾ °¾Ä¸Ç¾¸ À¼À»¼±ÃÉÃ¸ ÄÀÇ �Ã´ÀÇ, ÌπÉÄ πÃÀ·º³´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ³ ¼Àºπ¯ ¤¸ÍÇ¸ 
�¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä πÀÇ ÀÃ²·À¾Ä³º ÃÄ¸ �º³»±ÃÇ¿¸. 
1.1  º Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ ³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º Ã¸ ½À¾¯·¸Ä π¼±ÃÉÄ π¸Ã³ºÉ½°¾É¾ 

¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φÀ¾Ä³º ³¾³¼ÇÄº»¯ π³Ã³»¯ÄÉ, Àº ÀπÀ²¸Ä ¹³ ¸»Ä¸¼¸ÃÄÀÍ¾ ÃÄ¸¾ 
π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ �Ã´ÀÇ.  º Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ Ì¼¸Ä ÄºÄ ·³π¯¾¸Ä πÀÇ ³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º 
ÃÄ¸¾ π¸Ãº´Ã³φ± ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, »³¹ÎÄ »³º ÌÃ¸Ä ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ π¼±Ã¸ »³º °¾Ä¸Ç¾¸ 
¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ »³º ½¸ Ä³ ¼Àºπ¯ ¤¸ÍÇ¸ �¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 
�³½º¯ ³¿²ÉÃ¸ ± ³½φºÃ³±Ä¸Ã¸ ·¸¾ ½πÀÃ¸² ¾³ ¹¸½¸¼ºÉ¹¸², ÉÄ πÃÀÄ ÄÀ ¸²·ÀÄ »³º Ä¸¾ ³πÌ·ÀÃ¸ 
ÄÉ¾ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾, ÄºÄ ¸º·º»ÌÄ¸Ä¸Ä »³º ÄÀ¾ ³Ãº¹½Ì ÄÀÇ ¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾º»ÀÍ πÃÀÃÉπº»ÀÍ »³º Ä¸¾ 
·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸Ä ± ½± ½¸Ç³¾º»Î¾ ½°ÃÉ¾, ¸»ÄÌÄ ³¾ ¯¼¼ÉÄ ÀÃ²·¸Ä³º ÃÄ³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ 
π³ÃÌ¾ÄÀÄ. 
£Í½φÉ¾³ ½¸ Ä³ π³Ã³π¯¾É, ½¸ ÄºÄ Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ  πÃÀ»ÍπÄ¸º ÄÀ 
πÃÀËπÀ¼À´º·Ì½¸¾À ¯½¸ÃÀ »ÌÃÄÀÄ ÄÀÇ �Ã´ÀÇ, ·¸¼³·± ÄÀ ÃÇ¾À¼º»Ì »ÌÃÄÀÄ ÄÉ¾ ¸π² ½°ÃÀÇÄ 
¸Ã´³ÃºÎ¾ ± ¼¸ºÄÀÇÃ´ºÎ¾, Àº ÀπÀ²¸Ä ÃÇ¾¹°ÄÀÇ¾ ÄÀ φÇÃº»Ì ³¾Äº»¸²½¸¾À ÄÀÇ �Ã´ÀÇ. £ÄºÄ Äº½°Ä 
½À¾¯·ÀÄ ³ÇÄ°Ä, ¸¾·¸º»Äº»¯ »³º ÌÇº π¸ÃºÀÃºÃÄº»¯, π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Ä³ »¯ÄÉ¹º: 

1.1.1 �¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ¸πº³¯ÃÇ¾Ã¸ ÄÉ¾ ¸¾ÃÉ½³ÄÀÇ½°¾É¾ Ç¼º»Î¾ ³πÌ φÌÃÀÇÄ, Ä°¼¸, ·³Ã½ÀÍÄ, °¿À·³ 
¸»Ä¸¼É¾ºÃ½ÀÍ, ¸º·º»ÀÍÄ φÌÃÀÇÄ ».¼π., π¼¸¾ ÄÀÇ §.¡.�.  �¾¯·ÀÇÀÄ ·¸¾ ³π³¼¼¯ÃÃ¸Ä³º ³πÌ 
Ä³ Ä°¼¸ ·ºÀ·²É¾ ÄÉ¾ »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ÄÀÇ ½°ÃÉ¾.  

1.1.2  º ·³π¯¾¸Ä πÃÀ½¸¹¸²³Ä ÄÉ¾ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ, ¸¾ÃÉ½³ÄÀÇ½°¾É¾ »³º ½¸, »ÇÃ²É¾ »³º 
³À¸¹¸Äº»Î¾ Ç¼º»Î¾, ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ÄÀÇÄ ÃÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ³πÀ¹±»¸ÇÃ¸Ä, 
φÍ¼³¿¸Ä, ¸π¸¿¸Ã´³Ã²³Ä ÄÀÇÄ (³¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º) »³º πÃÀÃ°´´ºÃ±Ä ÄÀÇÄ, ½¸ ÄºÄ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä 
φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸ºÄ, ÄºÄ ³Ãφ³¼²Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃÎ¾, ÄºÄ ÃÄ³¼²¸Ä ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾ »³º 
ÄºÄ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä π¼¯´º¸Ä ½¸Ä³φÀÃ°Ä, ¸»ÄÌÄ ÄÉ¾ ¸º·º»Î¾ π¸ÃºπÄÎÃ¸É¾, πÀÇ ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ 
π¼¸ÃÎ¾¸Ä³º º·º³ºÄ°ÃÉÄ ½¸ ³¾Ä²ÃÄÀºÇ³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ ¤º½À¼À´²ÀÇ.  

  ½À²ÉÄ Àº ·³π¯¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ φÀÃÄÀ¸»φÌÃÄÉÃ¸ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ (½¸ Ä¸¾ ÃÄ³¼²³ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ 
½°ÃÉ¾) ÄÉ¾ π¼¸À¾³·Ì¾ÄÉ¾ ±/»³º ³»³Ä¯¼¼¸¼É¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ¸»Ã»³φÎ¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ Ç¼º»Î¾, Ã¸ 
»³Ä¯¼¼¸¼ÀÇÄ ÇÎÃÀÇÄ ³πÌÃÃºÈ¸Ä, ¼³½³³¾À½°¾É¾ ÇπÌÈ¸ ÄÉ¾ ºÃÇÇÌ¾ÄÉ¾ ¡¸Ãº³³¼¼À¾Äº»Î¾ 
�ÃÉ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ �.£.¥. »³º ÄÀÇÄ ¼ÀºπÀÍÄ ÌÃÀÇÄ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

 ¤À »ÌÃÄÀÄ ÇπÀ·ÀÇ±Ä Ã¸ ³πÀ·¸»ÄÀÍÄ ÇÎÃÀÇÄ, ÄÉ¾ ³πÀ³¼±ÄÉ¾ ³πÌ ¸»Ã»³φ°Ä, »³Ä³Ã»¸Ç°Ä 
»³º »³Ä¸·³φ²Ã¸ºÄ (����), ÌπÉÄ ³ÇÄ¯ »³¹ÀÃ²·À¾Ä³º ÃÄ¸¾ �¥� 36259/1757/�103/2010 (§�� 
1312�/2010) »³º ¸¿¸º·º»¸ÍÀ¾Ä³º ½¸ Ä¸¾ �´»Í»¼ºÀ ³Ã. πÃÉÄ. Àº» 4834/25-1-2013 ÄÀÇ 
¥πÀÇÃ´¸²ÀÇ ¡¸Ãº³¯¼¼À¾ÄÀÄ �¾°Ã´¸º³Ä »³º �¼º½³Äº»±Ä �¼¼³´±Ä, π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ÃÄºÄ 
³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸Ä Äº½°Ä ÄÀÇ Äº½À¼À´²ÀÇ. 
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 ΩÄ «»ÌÃÄÀÄ ÇπÀ·ÀÇ±Ä Ã¸ ³πÀ·¸»ÄÀÍÄ ÇÎÃÀÇÄ» ¾À¸²Ä³º ÄÀ »ÌÃÄÀÄ ÇÃ±Ã¸Ä ÄÀÇ 
ÃÇ´»¸»Ãº½°¾ÀÇ ÇÎÃÀÇ ³πÌ Ä¸¾ π³Ã¯·ÀÃ¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ³ÇÄÎ¾ »³º Ä¸¾ ¸π°»¸º¾³ ·º³Ç¸²ÃºÃ± 
ÄÀÇÄ. 

1.1.3  º ·³π¯¾¸Ä ½ºÃ¹Î¾, ¸½¸ÃÀ½ºÃ¹²É¾, Çπ¸ÃÉÃºÎ¾, Çπ¸Ã¸Ã´³ÃºÎ¾, ³Ãφ³¼ºÃÄº»Î¾ ¸ºÃφÀÃÎ¾ 
(ÃÄÀ �.�.�., Ã¸ ³Ãφ³¼ºÃÄº»°Ä ¸Ä³ºÃ¸²¸Ä, ± Ã¸ ¯¼¼ÀÇÄ ¸½¸·³πÀÍÄ ±/»³º ³¼¼À·³πÀÍÄ 
³Ãφ³¼ºÃÄº»ÀÍÄ ÀÃ´³¾ºÃ½ÀÍÄ »¼π.), ·ÎÃÉ¾ ¸ÀÃÄÎ¾, ¸πº·À½¯ÄÉ¾ πÀÇ »³¹ÀÃ²·À¾Ä³º ³πÌ ÄºÄ 
ºÃÇÍÀÇÃ¸Ä ¸»¯ÃÄÀÄ¸ £Ç¼¼À´º»°Ä £Ç½³¯Ã¸ºÄ �Ã´³Ã²³Ä (³·¸²³Ä, Àº»À´¸¾¸º³»ÀÍ, ¹°Ã¸ÉÄ, 
³¾¹Ç´º¸º¾±Ä ¸Ã´³Ã²³Ä, ¸¿³ºÃ¸Ã²½É¾ ³Ã´ºÎ¾ ».¼π.), ¾Ç»Ä¸Ãº¾±Ä ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä (π¼¸¾ ÄÉ¾ 
°Ã´É¾ πÀÇ ¸ ¸»Ä°¼¸Ã± ÄÀÇÄ πÃÀ³¼°π¸Ä³º »³Ä¯ ÄºÄ ¾Ç»Ä¸Ãº¾°Ä ÎÃ¸Ä »³º Äº½À¼À´ÀÍ¾Ä³º 
º·º³ºÄ°ÃÉÄ) ».¼π., ÄÀÇ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ πÃÀÃÉπº»ÀÍ (¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾º»ÀÍ Ì¼É¾ ÄÉ¾ ¸º·º»ÀÄ±ÄÉ¾ 
À·¸´Î¾ »³º Ç¸ºÃºÃÄÎ¾ ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ »³º ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾, Ä¸Ç¾ºÄÎ¾ ÃÇ¾¸Ã´¸²É¾, ¸πºÃÄ¸½À¾º»ÀÍ 
πÃÀÃÉπº»ÀÍ »³º ÄÉ¾ ¸πºÃÄ³ÄÎ¾ ½¸ ¸¿¸º·º»¸Ç½°¾À ³¾Äº»¸²½¸¾À, ¸½¸·³πÀÍ ± ³¼¼À·³πÀÍ πÀÇ 
³π³ÃÇÀ¼¸²Ä³º ´º³ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸π² ÄÌπÀÇ ± ÀπÀÇ·±πÀÄ¸ ³¼¼ÀÍ. 

1.1.4  º »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ·³π¯¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ¸¿Àπ¼ºÃ½Ì »³º ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»ÀÍ 
¸Ã´³ÃÄ¸Ã²ÀÇ, ¸¯¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º, Ä¸¾ ¼±È¸ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÉ¾ ·À»º½²É¾ »³º Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ 
¸¼°´ÇÉ¾ »³º ·À»º½Î¾, ¸²Ä¸ ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Ì ¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ ± Ã¸ »Ã³Äº»Ì ± Ã¸ º·ºÉÄº»Ì Ä¸Ä 
¸´»Ã²Ã¸ÉÄ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

1.1.5  º ·³π¯¾¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä »³º ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ½À¾¯·É¾ π³Ã³´É´±Ä πÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾É¾ 
ÃÄÀºÇ¸²É¾, ¸φ9 ÌÃÀ¾ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ³πÌ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä, ÃÇ´»ÃÀÄ¸½¯ÄÉ¾ 
π³Ã³´É´±Ä ¹Ã³ÇÃÄÎ¾ Ç¼º»Î¾ (Ãπ³ÃÄ¸ÃÀÄÃº³¸²À), Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ³Ãφ³¼ÄÀ½º´½¯ÄÉ¾ ».¼π., 
ÃÄÀ¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Ì ÇÎÃÀ ± ¸»ÄÌÄ ³ÇÄÀÍ.  
£ÄºÄ ·³π¯¾¸Ä ³ÇÄ°Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: ¸ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ ÄÀÇ ³π³ºÄÀÇ½°¾ÀÇ ÇÎÃÀÇ, ¸ »³Ä³Ã»¸Ç± 
ÄÉ¾ ÇπÀ·À½Î¾, »ÄºÃº³»Î¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ °Ã´É¾ ÄÉ¾ ½À¾¯·É¾, ¸ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÀÇ 
³π³ºÄÀÇ½°¾ÀÇ »³Ä¯ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ, Àº ¼¸ºÄÀÇÃ´º»°Ä ·³π¯¾¸Ä π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ, Àº 
φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸ºÄ »³º ½¸Ä³φÀÃ°Ä ÄÉ¾ πÃÎÄÉ¾ Ç¼Î¾ ÃÄ¸¾ ½À¾¯·³ »³º ÄÉ¾ π³Ã³´À½°¾É¾ 
πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ½°ÇÃº ÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ ¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ±Ä ÄÀÇÄ ÃÄÀ �Ã´À, »³¹ÎÄ »³º ¸ ³πÀÃÇ¾³Ã½À¼Ì´¸Ã¸ 
ÄÉ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ½¸Ä¯ ÄÀ π°Ã³Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ¸ »³¹³²Ã¸Ã¸ ÄÉ¾ ÇπÀ·À½Î¾ ÄÀÇÄ (³¯Ã¸ºÄ, 
ÄÀºÇ²³ »¼π »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³ ± ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ¯¼¼À Ç¼º»Ì) »³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÄÀÇ 
ÇÎÃÀÇ Ã¸ ³³¹½Ì ³πÀ·¸»ÄÌ ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ »³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ºÃÇÍÀ¾Ä¸Ä 
¡¸Ãº³³¼¼À¾Äº»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ.  
 º ÉÄ ¯¾É ÌÃÀº ´º³ Ä¸¾ ³πÀ¿±¼ÉÃ¸ ÄÉ¾ ½À¾¯·É¾ »³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ °ÇÀÇ¾ 
¸φ³Ã½À´± ÃÄºÄ ³»Ì¼ÀÇ¹¸Ä π¸ÃºπÄÎÃ¸ºÄ: 
(³)  �Ä³¾ ¸ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÉ¾ ½À¾¯·É¾ °Ç¸º ´²¾¸º Ã¸ ÇÎÃÀ πÀÇ °Ç¸º π³Ã³ÇÉÃ¸¹¸² ³πÌ ÄÀ 

�¸½ÌÃºÀ 

(³)  �Ä³¾ Àº ½À¾¯·¸Ä °ÇÀÇ¾ ³¾¸´¸Ã¹¸² ½¸¾ Ã¸ ÇÎÃÀÇÄ πÀÇ °Ç¸º ¸¿³Ãφ³¼²Ã¸º À �¾¯·ÀÇÀÄ, 
³¼¼¯ °Ç¸º ·À¹¸² πÃÀÃÉÃº¾± ¯·¸º³ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä-¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ´º³ ÄºÄ ³¾¯´»¸Ä ÄÀÇ 
ÃÇ´»¸»Ãº½°¾ÀÇ °Ã´ÀÇ. 

1.1.6 ¤³ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ³Ãφ¯¼ºÃÄÃ³ ´º³ ÄÀ πÃÀÃÉπº»Ì ÄÀÇ �Ã´ÀÇ, ÄºÄ ½¸Ä³φÀÃ°Ä, Ä³ ½¸Ä³φÀÃº»¯ 
½°Ã³, Ä³ ½¸Ç³¾±½³Ä³ °Ã´É¾ »³º ÄºÄ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ, 

1.1.7  º ¸πº³³ÃÍ¾Ã¸ºÄ ³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÇπÌ Ä³ÇÄÌÇÃÀ¾¸ ·º¸¿³´É´± Ä¸Ä 
»Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä »³º Ä¸¾ ¼±È¸ ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÇ½°¾É¾ πÃÀÃÄ³Ä¸ÇÄº»Î¾ ½°ÄÃÉ¾, Àº ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ 
½°ÄÃÉ¾ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ÄÉ¾ Ì½ÀÃÉ¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, Ä¸Ä 
πÃÌ¼¸È¸Ä ³ÄÇÇ¸½¯ÄÉ¾ ¸Ã´³·À½°¾É¾ ± ÄÃ²ÄÉ¾, Ä¸Ä ³πÀφÇ´±Ä ³¼³³Î¾ Ã¸ »º¾¸Ä¯ ± ³»²¾¸Ä³ 
πÃ¯´½³Ä³ ÄÃ²ÄÉ¾, Ä¸Ä ³πÀφÇ´±Ä ÃÍπ³¾Ã¸Ä Ã¸½¯ÄÉ¾, πÀÄ³½Î¾, ³»ÄÎ¾ ».¼π., »³¹ÎÄ »³º Àº 
·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ½°ÄÃÉ¾ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ÄÉ¾ °Ã´É¾ Ã¸ »¯¹¸ φ¯Ã¸ Ä¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇÄ 
³¾¸¿³ÃÄ±ÄÉÄ Ä¸Ä ¸πÀÇ±Ä ÄÀÇ °ÄÀÇÄ (¸»Ã»³φ°Ä, ¹¸½¸¼ºÎÃ¸ºÄ, º»ÃºÎ½³Ä³, Ã»ÇÃÀ·¸Ä±Ã¸ºÄ ».¼π.) 
»³º ½°ÇÃº Ä¸¾ ÀÃºÃÄº»± π³Ã³¼³³± ÄÀÇÄ.  

1.1.8  º ·³π¯¾¸Ä ·º¸¿³´É´±Ä ÄÉ¾ ¸¼°´ÇÉ¾ πÀºÌÄ¸ÄÀÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÉ¾ π¯Ã¸Ä 
φÍÃ¸ÉÄ 89·À»º½³ÃÄº»Î¾ Ä½¸½¯ÄÉ¾99 πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ÃÄ¸¾ ¤.£.¥. »³º ÄÀÇÄ ¼ÀºπÀÍÄ ÌÃÀÇÄ 
·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä (½¸ÄÃ±Ã¸ºÄ, ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»À² °¼¸´ÇÀº »³º ·À»º½°Ä, ³¿²³ Ç¼º»Î¾, ÇÃ±Ã¸ 
½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾, ¸Ã´³Ã²³ ».¼π.) 
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1.1.9  º ·³π¯¾¸Ä ·º¯¹¸Ã¸Ä, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä »³º ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ÄÀÇ »ÇÃ²ÀÇ »³º ³À¸¹¸Äº»ÀÍ ½¸Ç³¾º»ÀÍ 
¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ »³º ½°ÃÉ¾ (π.Ç. º»ÃºÉ½¯ÄÉ¾, ¸Ã´³¼¸²É¾) πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ ÃÇ´»¸»Ãº½°¾¸Ä 
¸Ã´³Ã²¸Ä/¼¸ºÄÀÇÃ´²¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ÃÄÀ π¼³²ÃºÀ ÄÀÇ ¸´»¸»Ãº½°¾ÀÇ ÇÃÀ¾À·º³´Ã¯½½³ÄÀÄ, ÃÄºÄ 
ÀπÀ²¸Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Ä³ ½ºÃ¹Î½³Ä³, ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ, ¸ ÃÇ¾³Ã½À¼Ì´¸Ã¸ (ÌÄ³¾ 
³π³ºÄ¸²Ä³º), ¸ ³πÀ¹±»¸ÇÃ¸, ¸ φÍ¼³¿¸, ¸ ³Ãφ¯¼ºÃ¸, Àº ³πÀ·ÀÇ°Ä À·¸´Î¾, Ç¸ºÃºÃÄÎ¾, ³À¸¹Î¾ 
»³º Ä¸Ç¾ºÄÎ¾, Ä³ »³ÍÃº½³, Ä³ ¼ºπ³¾Äº»¯ »³º ¼Àºπ¯ ³¾³¼ÎÃº½³, Ä³ ³¾Ä³¼¼³»Äº»¯, Àº ¸πºÃ»¸Ç°Ä, 
Àº ½¸Ä³»º¾±Ã¸ºÄ ÃÄÀ¾ ÇÎÃÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, Àº ¸½¸Ã³Ã´²¸Ä ´º³ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³ºÄ²³, Àº π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ 
ÃÄ³¼²¸Ä »³º »³¹ÇÃÄ¸Ã±Ã¸ºÄ (πÀÇ ·¸¾ Àφ¸²¼À¾Ä³º Ã¸ Çπ³ºÄºÌÄ¸Ä³ ÄÀÇ �ÇÃ²ÀÇ ÄÀÇ �Ã´ÀÇ), ¸ 
³πÀÃÇ¾³Ã½À¼Ì´¸Ã± ÄÀÇÄ (¸¯¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º) »³º ¸ ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã± ÄÀÇÄ ³πÌ ÄÀ �Ã´À.  
¡¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ¸π²Ã¸Ä Àº π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ ¸φ¸·Ãº»ÀÍ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ πÀÇ 
·º³Ä¸Ã¸²Ä³º Ã¸ ¸ÄÀº½ÌÄ¸Ä³ ´º³ Ä¸¾ ³¾Äº½¸ÄÎπºÃ¸ ³¼³³Î¾ ± ´º³ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ¯¼¼¸ ³ºÄ²³. 

1.1.10  º ·³π¯¾¸Ä πÃÀ½¸¹¸²³Ä ± π³Ã³´É´±Ä, φÀÃÄÀ¸»φÌÃÄÉÃ¸Ä »³º ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ÃÄ¸ ¹°Ã¸ 
¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸Ä »³º ÄÇÇÌ¾ πÃÀÃÉÃº¾Î¾ ³πÀ¹°Ã¸É¾ »³º ¸π³¾³φÀÃÄÎÃ¸É¾ ³·Ã³¾Î¾ Ç¼º»Î¾ 
πÃÀ°¼¸ÇÃ¸Ä ¼³ÄÀ½¸²É¾, ÀÃÇÇ¸²É¾ »¼π. π¼¸¾ ÄÉ¾ π¸ÃºπÄÎÃ¸É¾ πÀÇ ÃÄ³ Àº»¸²³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ 
π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ ³¾³φ°Ã¸Ä³º Ã¸Ä¯ ÌÄº ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ π¼¸ÃÎ¾¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã³ (¯Ã¹Ã³ πÀÇ 
¸πºÃ¸½³²¾À¾Ä³º ½¸ ³ÃÄ¸Ã²Ã»À [*]).  

  ¡¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº ·³π¯¾¸Ä π¼ÍÃ¸ÉÄ, ³¾¯½º¿¸Ä ± ¸½π¼ÀÇÄºÃ½ÀÍ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾, ÎÃÄ¸ ¾³ 
³¾Ä³πÀ»Ã²¾À¾Ä³º ÃÄºÄ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ Ä¸¾ �¸¼°Ä¸ ÄÀÇ �Ã´ÀÇ πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä, 
¼³½³³¾À½°¾É¾ ÇπÌÈ¸ ÄÉ¾ ÃÇ¸Äº»Î¾ π¸Ãº³³¼¼À¾Äº»Î¾ ÌÃÉ¾ 

1.1.11  º ¸πº³³ÃÍ¾Ã¸ºÄ ³πÌ »³¹ÇÃÄ¸Ã±Ã¸ºÄ, ½¸ºÉ½°¾¸ ³πÌ·ÀÃ¸ »³º ½¸Ä³»º¾±Ã¸ºÄ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ »³º 
πÃÀÃÉπº»ÀÍ πÀÇ Àφ¸²¼À¾Ä³º: 
(³)  Ã¸ ¸½πÌ·º³ ÃÄÀ ÇÎÃÀ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ (³ÃÇ³ºÀ¼À´º»¯ ¸ÇÃ±½³Ä³, ·²»ÄÇ³  .�.Ω. 

».¼π.),  
(³)  ÃÄ¸¾ ½¸ À¼À»¼±ÃÉÃ¸ ÄÉ¾ ·º³·º»³ÃºÎ¾ ³π³¼¼ÀÄÃ²ÉÃ¸Ä Ä½¸½¯ÄÉ¾ ÄÀÇ ÇÎÃÀÇ 

¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ (ÇπÌ Ä¸¾ πÃÀËπÌ¹¸Ã¸ ÌÄº π³Ã°Ç¸Ä³º ¸ ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ 
Ä½¸½³Äº»±Ä ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾),  

(´)  ÃÄºÄ ÄÇÇÌ¾ º·º³²Ä¸Ã¸Ä ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ³¾Äº½¸ÄÎπºÃ¸Ä ÄÉ¾ ¸½πÀ·²É¾ ³πÌ ÄÀÇÄ ³Ã½Ì·ºÀÇÄ ´º³ 
³ÇÄ¯ φÀÃ¸²Ä (¥¡.¡ , �.�.�, ��¥�x ».¼π.),  

(·)  ÃÄ¸¾ ¸¾·¸ÇÌ½¸¾¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ »³Ä¯ φ¯Ã¸ºÄ ¼Ì´É ÄÉ¾ ÉÄ ¯¾É ¸½πÀ·²É¾,  
(¸)  ÃÄ¸¾ ·º¸¾°Ã´¸º³ ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÇ½°¾É¾ ½¸ÄÃ±Ã¸É¾, ¸¼°´ÇÉ¾ »³º ¸Ã¸Ç¾Î¾ (ÄÀπÀ´Ã³φº»Î¾, 

¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»Î¾, ´¸ÉÄ¸Ç¾º»Î¾ ».³.), »³¹ÎÄ »³º ÃÄºÄ ¼Àºπ°Ä ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ 
πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ÃÄ³ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä, ¸²Ä¸ Ä³ ÉÄ ¯¾É ³πÀ·¸½ºÎ¾À¾Ä³º 
º·º³²Ä¸Ã³ ¸²Ä¸ ¸²¾³º ³¾¸´½°¾³ ÃÄÀ πÀÃÀÃÄÌ �.�.&  .�. ± Ã¸ ¯¼¼³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ 
¤º½À¼À´²ÀÇ  

(ÃÄ) ÃÄ¸¾ ¼±È¸ ½°ÄÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ Ä¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä π¸·Î¾ »³º ÀÇ¸½¯ÄÉ¾,  
(·) Ã¸ πÃÀÃÉÃº¾°Ä ± ½Ì¾º½¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃº³»°Ä ÃÇ¹½²Ã¸ºÄ ÃÄ¸¾ ¸ÇÃÍÄ¸Ã¸ π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ 

´º³ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³ºÄ²³ (π.Ç. ¸ÀÃÄ°Ä, ¸Ã´³Ã²¸Ä ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸Ä À·º»ÀÍ ·º»ÄÍÀÇ »³º 
ÇπÀ·À½Î¾, ³¼¯³¸Ä Ã¸ ¯¼¼³ °Ã´³, ¸»Ä°¼¸Ã¸ ¯¼¼É¾ °Ã´É¾ »¼π.). 

1.1.12  º ·³π¯¾¸Ä ¼±È¸Ä ½°ÄÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ À½³¼± »³º ³Ãφ³¼± ·º³»²¾¸Ã¸ π¸·Î¾ »³º ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ ÃÄºÄ 
¹°Ã¸ºÄ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌπÉÄ ¸¾·¸º»Äº»¯: 
(1)  º ·³π¯¾¸Ä πÃÀÃÉÃº¾Î¾ ´¸φÇÃÎÃ¸É¾ ÀÃÇ´½¯ÄÉ¾ π¼¯ÄÀÇÄ °ÉÄ 3,0 m, ´º³ Ä¸¾ 

³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä π¸·Î¾ »³º ÀÇ¸½¯ÄÉ¾, ÌÄ³¾ ÄÀÍÄÀ »Ã²¾¸Ä³º ³π³Ã³²Ä¸ÄÀ 
³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ ± ÄºÄ ³Ã½Ì·º¸Ä �ÃÇ°Ä  

(2)  º ·³π¯¾¸Ä ¼±È¸Ä πÃÀÃÄ³Ä¸ÇÄº»Î¾ ½°ÄÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ ³πÃÌÃ»ÀπÄ¸ »³º ³Ãφ³¼± 
»Ç»¼ÀφÀÃ²³ π¸·Î¾ »³º ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ ÃÄ¸¾ π¸Ã²½¸ÄÃÀ ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, 
ÌπÀÇ ³π³ºÄ¸²Ä³º, ±ÄÀº ´º³ Ä¸¾ π¸Ã²φÃ³¿¸ ÄÉ¾ ÀÃÇ´½¯ÄÉ¾ »³º ´¸¾º»¯ ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ 
¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾, Ä¸¾ ¸¾¸½°ÃÉÃ¸ ÄÀÇ »Àº¾ÀÍ, Ä¸¾ Ã±½³¾Ã¸ »³º φÉÄ¸º¾± 
Ã¸½³ÄÀ·ÌÄ¸Ã¸ ÄÀÇ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»ÀÍ ÇÎÃÀÇ (π¼¸¾ ¸»¸²¾¸Ä πÀÇ πÃÀ»ÍπÄ¸º ³πÌ ½¸¼°Ä¸ 
Ã±½³¾Ã¸Ä »³º Äº½À¼À´¸²Ä³º º·º³ºÄ°ÃÉÄ), Ä¸¾ πÃÀÃÉÃº¾± ·º¸Ç¹°Ä¸Ã¸ »³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ 
Ä¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä »¼π. »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É 
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πÃÀÃÉÃº¾Î¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ »³º Ã±½³¾Ã¸Ä ½¸Ä¯ Ä¸¾ π¸Ã³²ÉÃ¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ »³º Ä¸¾ 
π¼±Ã¸ ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä ³ÃÇº»±Ä Ã±½³¾Ã¸Ä. 

1.1.13  º ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ÄÀπÀ´Ã³φº»Î¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ (³πÀÄÇπÎÃ¸É¾, π³ÃÃ³¼ÎÃ¸É¾, 
³¾³π³ÃÃ³¼ÎÃ¸É¾, πÍ»¾ÉÃ¸Ä ÄÃº´É¾À½¸ÄÃº»ÀÍ »³º πÀ¼Ç´É¾À½¸ÄÃº»ÀÍ ·º»ÄÍÀÇ, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÇÉÃÀÃÄ³¹½º»Î¾ ³φ¸Ä¸ÃºÎ¾ ».¼π.) πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ Ç¯Ã³¿¸ ÄÉ¾ 
¸πº½°ÃÀÇÄ ÃÄÀºÇ¸²É¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, Àº ·³π¯¾¸Ä ÃÍ¾Ä³¿¸Ä ½¸¼¸ÄÎ¾ ¸φ³Ã½À´±Ä (ÌÄ³¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º 
´º³ Ä¸¾ πÃÀÃ³Ã½À´± ÄÉ¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ Ä¸Ä ÀÃºÃÄº»±Ä ½¸¼°Ä¸Ä ÃÄÀ ³»Ãº³°Ä ³¾¯´¼ÇφÀ ÄÀÇ 
¸·¯φÀÇÄ ± ÇφºÃÄ¯½¸¾¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç°Ä), »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»Î¾ ÃÇ¸·²É¾ »³º ÃÇ¸·²É¾ ¼¸πÄÀ½¸Ã¸ºÎ¾, 
Àº ·³π¯¾¸Ä ³¾²Ç¾¸ÇÃ¸Ä »³º ¸¾ÄÀπºÃ½ÀÍ ¸½πÀ·²É¾ ÃÄÀ¾ ÇÎÃÀ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º 
¸»πÌ¾¸Ã¸Ä ½¸¼¸ÄÎ¾ ³¾Äº½¸ÄÎπºÃ¸Ä ³ÇÄÎ¾ (¼.Ç. Çπ¯ÃÇÀ¾Ä³ ¹¸½°¼º³, ÇÈ¸¼ÌÄ ÀÃ²·À¾Ä³Ä 
ÇπÀ´¸²É¾ Ç·¯ÄÉ¾, ·²»ÄÇ³  Ã´³¾ºÃ½Î¾ �Àº¾±Ä Ωφ¸¼¸²³Ä [ �Ω]),  

1.1.14  º ·³π¯¾¸Ä ³πÀÄÍπÉÃ¸Ä Ä¸Ç¾º»Î¾ °Ã´É¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ πÀÇ ³π³¾ÄÎ¾Ä³º ÃÄÀ 
ÇÎÃÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, Àº ·³π¯¾¸Ä ¸π³¼±¹¸ÇÃ¸Ä ÄÉ¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ ¸·¯φÀÇÄ ½¸ ÄÀπÀ´Ã³φº»°Ä 
½¸¹Ì·ÀÇÄ »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ¼±È¸Ä ¸πº½¸ÄÃ¸Äº»Î¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ »³Ä9 ³¾Äºπ³Ã¯ÃÄ³Ã¸ ½¸ 
¸»πÃÌÃÉπÀ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä »³º ÃÍ¾Ä³¿¸Ä ÄÉ¾ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ¸πº½¸ÄÃ¸Äº»Î¾ ÃÇ¸·²É¾, 
πº¾¯»É¾ »³º ÇπÀ¼À´ºÃ½Î¾ πÀÇ ¹³ ÇπÀ³¼¸¹ÀÍ¾ ÃÄ¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ πÃÀÄ °¼¸´ÇÀ. 

1.1.15 � ·³π¯¾¸ ÃÍ¾Ä³¿¸Ä ÄÉ¾ ³¾³πÄÇ´½¯ÄÉ¾ »³º πº¾¯»É¾ Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ã»ÇÃÀ·¸½¯ÄÉ¾ (ÌÄ³¾ ³ÇÄÀ² 
·¸¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ¸ ½¸¼°Ä¸. 

1.1.16  º ·³π¯¾¸Ä ¸¾¸½°ÃÉÃ¸Ä ÄÉ¾ ÀÃº·À¾ÄºÀ´Ã³φºÎ¾ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä ½¸ Ä³ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÉ¾ 
¸¾ÄÀπº·À½°¾É¾ ½¸ ¸Ã¸Ç¾¸Äº»°Ä ÄÀ½°Ä ± »³Ä¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ·º»ÄÍÉ¾  .�.Ω.  

1.1.17  º ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ³¾Ä¼±Ã¸É¾ (π¼¸¾ ÄÉ¾ ³¾Ä¼±Ã¸É¾ »³Ä¯ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± Ä¸Ç¾º»Î¾ ¸¾ÄÌÄ »À²Ä¸Ä 
πÀÄ³½Î¾ ± ÃÄ¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ ·¸¾ Çπ¯ÃÇ¸º ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ π³ÃÀÇ°Ä¸ÇÃ¸Ä πÃÀÄ φÇÃº»Ì ± 
Ä¸Ç¾¸ÄÌ ³πÀ·°»Ä¸ Ç·¯ÄÉ¾) »³¹ÎÄ »³º ÄÉ¾ πÃÀÃÉÃº¾Î¾ ·º¸Ç¹¸Ä±Ã¸É¾ ´º³ Ä¸¾ ³¾Äº½¸ÄÎπºÃ¸ 
ÄÉ¾ ¸πºφ³¾¸º³»Î¾, ÇπÀ´¸²É¾ »³º π¸´³²É¾ ¾¸ÃÎ¾ ÎÃÄ¸ ¾³ πÃÀÃÄ³Ä¸ÍÀ¾Ä³º ÄÌÃÀ Ä³ 
»³Ä³Ã»¸Ç³·Ì½¸¾³ ÀÃÀ »³º Ä³ Çπ¯ÃÇÀ¾Ä³ °Ã´³ »³º ÄÀ π¸Ãº³¯¼¼À¾ ´¸¾º»ÌÄ¸Ã³, ¸»ÄÌÄ ³¾ 
πÃÀ³¼°π¸Ä³º ·º³φÀÃ¸Äº»¯ ÃÄ³ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

1.1.18  º ·³π¯¾¸Ä πÀÇ ³πÀÃÃ°ÀÇ¾ ³πÌ ·º»³ºÎ½³Ä³ »³ÄÀÇÇÃÉ½°¾É¾ ½¸¹Ì·É¾ »³º ¸ÇÃ¸ÃºÄ¸Ç¾ºÎ¾ 
πÀÇ ¸φ³Ã½Ì·À¾Ä³º »³Ä¯ ÀπÀºÀ¾·±πÀÄ¸ ÄÃÌπÀ ´º³ Ä¸¾ °¾Ä¸Ç¾¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾. 

1.1.19  º ·³π¯¾¸Ä ·º³½ÌÃφÉÃ¸Ä πÃÀÃ³¯Ã¸É¾, πÃÀÃπ¸¼¯Ã¸É¾ »³º ·³π°·É¾ ¸Ã´³Ã²³Ä ÃÄ³ 
·º¯φÀÃ³ Ä½±½³Ä³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, »³º ´¸¾º»¯ »¯¹¸ ³À¸¹¸Äº»±Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä πÀÇ ¹³ ³π³ºÄ¸¹¸² Ã¸ 
ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÃÄ¯·ºÀ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌÄ³¾ ·¸¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ÃÄ³ 
ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸, »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ³πÀ¿±¼ÉÃ¸Ä ÄÉ¾ πÃÀÃÉÃº¾Î¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ »³º 
π¸Ãº³³¼¼À¾Äº»±Ä ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ (πÃÀÃ³¯Ã¸É¾, πÃÀÃπ¸¼¯Ã¸É¾, ·³π°·É¾ 
¸Ã´³Ã²³Ä ».¼π.) ¸»ÄÌÄ ¸¯¾ Çπ¯ÃÇ¸º °´´Ã³φ¸ ³πÀ·ÀÇ± Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä ´º³ Ä¸¾ ·º³Ä±Ã¸Ã± ÄÀÇÄ. 

1.1.20  º ·³π¯¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ πÃÀÃÄ³Ã²³ »³º Ä¸¾ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ Ä¸Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ÄÉ¾ ·º»ÄÍÉ¾  .�.Ω. πÀÇ 
·º³ÃÇ²·ÀÇ¾ ¸´»¯ÃÃº³ Ä³ ÀÃÍ´½³Ä³ ± ¸π¸Ã¸¯·À¾Ä³º ÄÀπº»¯ ³πÌ ÄºÄ ¸»Ä¸¼ÀÍ½¸¾¸Ä ¸Ã´³Ã²¸Ä, 
¤¸¾ ³πÀ»¼¸ºÃÄº»± ¸Ç¹Í¾¸ ´º³ Ä¸¾ πÃÌ»¼¸Ã¸ ·¸½ºÎ¾ »³º φ¹ÀÃÎ¾ ÃÄ³ ·²»ÄÇ³ ³ÇÄ¯ ¹³ φ°Ã¸º, 
ÄÌÃÀ ³ÃÄº»¯ ÌÃÀ »³º πÀº¾º»¯ »³º ½°ÇÃº π¸Ã³²ÉÃ¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, À �¾¯·ÀÇÀÄ ÄÀÇ �Ã´ÀÇ. 

1.1.21  º ·³π¯¾¸Ä πÃÌ¼¸È¸Ä »³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ·¸½º¯Ä »³¹ÎÄ »³º Àº ³πÀ·¸½ºÎÃ¸ºÄ 
´º³ »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ³¼¯³¸ ± ½¸ ÃÇ¾±¹¸ φ¹ÀÃ¯ ¸π² ÇφºÃÄ³½°¾É¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ »³Ä¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ 
ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ± Ä¸¾ ·º³»²¾¸Ã¸ ³³Ã°ÉÄ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ (π.Ç. ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾ 
½¸´¯¼¸Ä ÇÉÃ¸Äº»ÌÄ¸Ä³Ä, ¸ÃπÇÃÄÃºÀφÌÃÉ¾ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ ».¼π.) πÀÇ Àφ¸²¼À¾Ä³º Ã¸ ½¸ 
Ä±Ã¸Ã¸ ÄÉ¾ ÃÇ½³³Äº»Î¾ ÌÃÉ¾, ÄÉ¾ ÇπÀ·¸²¿¸É¾ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä, ÄÉ¾ ºÃÇÇÀÇÃÎ¾ ·º³Ä¯¿¸É¾ 
»³º ´¸¾º»ÌÄ¸Ã³ Ã¸ Çπ³ºÄºÌÄ¸Ä³ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ. 

1.1.22 �φ9 ÌÃÀ¾ ·¸¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ π¼¸ÃÉ½± ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸:  º π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ 
·³π¯¾¸Ä ´º³ ÄºÄ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»°Ä À·ÀÍÄ πÀÇ πÃÀ»ÍπÄÀÇ¾ ³πÌ Ä¸ ½¸¹À·À¼À´²³ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇ 
�¾³·ÌÇÀÇ »³º ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ ³Ãφ³¼± ·º³»²¾¸Ã¸ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ »³º Ç¼º»Î¾ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇ 
�Ã´ÀÇ (½²Ã¹ÉÃ¸ ± ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ ·º»³ºÉ½¯ÄÉ¾ ·º°¼¸ÇÃ¸Ä ³πÌ º·ºÉÄº»± °»Ä³Ã¸, »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÉ¾ 
À·Î¾ ± ³¸¼Ä²ÉÃ¸ Çπ³ÃÇÀÇÃÎ¾, Ã±½³¾Ã¸, ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸), »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸Ä 
ÄÉ¾ ³¾³´»³²É¾ ÇÎÃÉ¾ ³πÌ¹¸Ã¸Ä ÄÉ¾ π¼¸À¾³·Ì¾ÄÉ¾ ± ³»³Ä³¼¼±¼É¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ¸»Ã»³φÎ¾ 
(»³Ä³³À¼± Äº½±½³ÄÀÄ πÃÀÄ º·ºÀ»Ä±Ä¸Ä, ³¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º, ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ ÃÇ¸Äº»Î¾ ³·¸ºÎ¾, 
»³Ä³Ã»¸Ç± À·Î¾ πÃÀÃπ°¼³Ã¸Ä ± ¸π°»Ä³Ã¸ ± ³¸¼Ä²ÉÃ¸ Çπ³ÃÇÀÇÃÎ¾) »³º ¸ Ä¸¼º»± 
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·º³½ÌÃφÉÃ¸ ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ ½¸Ä¯ Ä¸¾ π¸Ã³²ÉÃ¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ 
¸´»¸»Ãº½°¾ÀÇÄ π¸Ãº³³¼¼À¾Äº»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ. 

1.1.23  º ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ πÃÀ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÃÄºÄ π³¼º°Ä ± ¾°¸Ä ¸πºφ¯¾¸º¸Ä À·ÀÃÄÃÉ½¯ÄÉ¾ ´º³ Ä¸¾ 
¸φ³Ã½À´± ³Ãφ³¼Äº»Î¾ ¸πºÃÄÃÎÃ¸É¾ ¸π' ³ÇÄÎ¾, ÌπÉÄ π.Ç. Ã»ÀÍπºÃ½³, »³¹³ÃºÃ½ÌÄ, 
·¸½ºÀÇÃ´²³ ÀπÎ¾ ³´»ÍÃÉÃ¸Ä (πº»ÀÍ¾ºÃ½³), »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ½¸Ä³φÀÃ¯Ä »³º ³πÌ¹¸Ã¸Ä 
ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ πÀÇ π³Ã¯´À¾Ä³º ÉÄ ³πÀÄ°¼¸Ã½³ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É ¸Ã´³ÃºÎ¾. 

1.1.24  º ·³π¯¾¸Ä ·º¯¾Àº¿¸Ä ÄÀ½Î¾ ± ÀπÎ¾ ÃÄ³ ÄÀºÇÎ½³Ä³ ÇφºÃÄ³½°¾É¾ ³´É´Î¾, φÃ¸³Ä²É¾, 
Ä¸Ç¾º»Î¾ °Ã´É¾ ».¼π., ½¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ½°Ã³, ´º³ Ä¸ ÃÍ¾·¸Ã¸ ¾°É¾ ÃÇ½³³¼¼Ì¾ÄÉ¾ ³´É´Î¾, 
¸»ÄÌÄ ³¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ π¼¸ÃÉ½± πÃÀÄ ÄÀÍÄÀ ÃÄ³ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

1.1.25  º ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ¸º·º»Î¾ ½¸¼¸ÄÎ¾, πÀÇ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄ³ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä ¾³ 
¸»πÀ¾¸¹ÀÍ¾ ³πÌ ÄÀ¾ �¾¯·ÀÇÀ ÇÉÃ²Ä º·º³²Ä¸Ã¸ ³½Àº³±, ÌπÉÄ ½¸¼°Ä¸Ä ÃÍ¾¹¸Ã¸Ä 
Ã»ÇÃÀ·¸½¯ÄÉ¾ »³º ³Ãφ³¼ÄÀ½º´½¯ÄÉ¾, ½¸¼°Ä¸Ä º»ÃºÉ½¯ÄÉ¾ ».¼π. 

1.1.26  º ·³π¯¾¸Ä °»·ÀÃ¸Ä ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÇ½°¾É¾ ³·¸ºÎ¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ ³πÌ ÄºÄ ³Ã½Ì·º¸Ä 
�ÃÇ°Ä, Ä¸¾ ¡À¼¸À·À½²³ »³º ÄÀÇÄ  Ã´³¾ºÃ½ÀÍÄ �Àº¾±Ä Ωφ¸¼¸²³Ä, ¸»ÄÌÄ ³¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º 
º·º³²Ä¸Ã¸ π¼¸ÃÉ½± πÃÀÄ ÄÀÍÄÀ ÃÄ³ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

1.1.27  º ·³π¯¾¸Ä ¼±È¸Ä ½°ÄÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ Ä¸Ä ÃÇ¾¸ÇÀÍÄ »³º ³πÃÌÃ»ÀπÄ¸Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä 
ÄÉ¾ Çπ³ÃÇÌ¾ÄÉ¾ ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ �Ã´ÀÇ ·º»ÄÍÉ¾ (·²»ÄÇ³ Í·Ã¸ÇÃ¸Ä, ¯Ã·¸ÇÃ¸Ä, 
³πÀÇ°Ä¸ÇÃ¸Ä »³º ³πÀÃÄÃ¯´´ºÃ¸Ä, Ä¯φÃÀº, ·ºÎÃÇ´¸Ä, Ç·³ÄÀÃ°½³Ä³ ».¼π.), Ä³ ÀπÀ²³ 
¸π¸Ã¸¯·À¾Ä³º ³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, »³º º·º³²Ä¸Ã³ ÌÄ³¾: 
(1) Ä³ ·²»ÄÇ³ ¸²¾³º ÃÇ¸Äº»¯ ³¾¸π³Ã»± »³º ¸Ç³²Ã¹¸Ä³ Ã¸ ·ÇÃ½¸¾± ½¸Ä³Ç¸²ÃºÃ¸, 
(2) ¹³ ¸πº³³ÃÇ¾¹¸² Çπ°Ã½¸ÄÃ³ ¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´º»ÌÄ¸Ä³ ÄÉ¾ ·º»ÄÍÉ¾ ³¾ À �¾¯·ÀÇÀÄ ·¸¾ ¼¯³¸º 

½°ÄÃ³ ´º³ ¾³ ³πÀÄÃ°È¸º Ä¸¾ ¸²ÃÀ·À φ¸ÃÄÎ¾ Ç¼Î¾ ³πÌ ÄºÄ ÇÉ½³ÄÀÇÃ´º»°Ä, »ÇÃ²ÉÄ, ± 
¯¼¼¸Ä ¸Ã´³Ã²¸Ä. 

 º Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ πÃÀÃ³Ç¿¯¾À¾Ä³º »³Ä¯ ÄÀ πÀÃÀÃÄÌ �¸¾º»Î¾ �¿Ì·É¾ (�.�.) 
»³º  φ°¼ÀÇÄ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ ( .�.), ÃÄÀ ÀπÀ²À π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ·³π¯¾¸Ä Àº ÀπÀ²¸Ä 
·¸¾ ½πÀÃÀÍ¾ ¾³ »³Ä³¾¸½¸¹ÀÍ¾ Ã¸ ÃÇ´»¸»Ãº½°¾¸Ä ¸Ã´³Ã²¸Ä ³¼¼¯ ³φÀÃÀÍ¾ ÃÇ¾À¼º»¯ ÄÀ »ÌÃÄÀÄ ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ ÌπÉÄ, »Ã³Ä±Ã¸ºÄ ± ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ ³ÇÄÀÍ, ÌπÉÄ ·³π¯¾¸Ä ·ºÀ²»¸Ã¸Ä »³º ¸π²³¼¸È¸Ä ÄÀÇ �Ã´ÀÇ, 
Ã±½³¾Ã¸Ä ¸Ã´ÀÄ³¿²É¾, φÌÃÀº, ·³Ã½À², ³Ãφ¯¼ºÃÄÃ³, ÄÌ»Àº »¸φ³¼³²É¾ »²¾¸Ã¸Ä, πÃÀ½±¹¸º¸Ä ¸´´Ç¸Äº»Î¾ 
¸πºÃÄÀ¼Î¾, °¿À·³ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ´Ã³φ¸²É¾ ».¼π., Ä³ ¸πºÃφ³¼± °¿À·³ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ »³¹ÎÄ »³º ÄÀ 
πÃÀÃ·À»Î½¸¾À »°Ã·ÀÄ ³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾. 
¤À ÉÄ ¯¾É πÀÃÀÃÄÌ �.�. &  .�., ³¾°ÃÇ¸Ä³º Ã¸ ·°»³ À»ÄÎ ÄÀºÄ ¸»³ÄÌ (18%) ÄÀÇ πÃÀËπÀ¼À´ºÃ½ÀÍ ÄÉ¾ 
¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌπÉÄ ³ÇÄÌÄ πÃÀ»ÍπÄ¸º ³¯Ã¸º ÄÉ¾ Äº½Î¾ ÄÀÇ ¤º½À¼À´²ÀÇ ¡ÃÀÃφÀÃ¯Ä ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ »¸²½¸¾¸Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ, »³º ·º³»Ã²¾¸Ä³º Ã¸: 
(³)  £Ä³¹¸Ã¯ °¿À·³, ·¸¼³·± ¯π³¿ ³¾³¼³½³³¾Ì½¸¾³ »³Ä¯ Ä¸ ·º¯Ã»¸º³ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä, Ä³ ÀπÀ²³ 

π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ ÄºÄ ·³π¯¾¸Ä: 
(1) �¿³Ãφ¯¼ºÃ¸Ä »³º ·º³ÃÃÍ¹½ºÃ¸Ä ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ÇÎÃÉ¾, ´º³ Ä¸¾ ³¾°´¸ÃÃ¸ »ÍÃºÉ¾ »³º 

³À¸¹¸Äº»Î¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ π.Ç.  ´Ã³φ¸²É¾, ¸Ã´³ÃÄ¸Ã²É¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ 
¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ ± ¯¼¼É¾, ¸φÌÃÀ¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄ³ °´´Ã³φ³ Ä¸Ä 
ÃÍ½³³Ã¸Ä. 

(2) �¾°´¸ÃÃ¸Ä »ÍÃºÉ¾ »³º ³À¸¹¸Äº»Î¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ ± 
¯¼¼É¾, ¸φÌÃÀ¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄ³ °´´Ã³φ³ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä. 

(3) ¡¸Ã²φÃ³¿¸Ä ±/»³º ·º³Ä¯¿¸É¾ ¸πºÄ±Ã¸Ã¸Ä ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ »³º ÇÎÃÉ¾ 
¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ ¸φÌÃÀ¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄ³ °´´Ã³φ³ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä. 

(4) �¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ  »ÍÃºÉ¾ »³º ³À¸¹¸Äº»Î¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ´º³ Ä¸ ·º³Ãφ¯¼ºÃ¸ 
¼¸ºÄÀÇÃ´º»±Ä ¸ÄÀº½ÌÄ¸Ä³Ä, ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸Ä Í·Ã¸ÇÃ¸Ä, ¸¼¸»ÄÃº»ÀÍ Ã¸Í½³ÄÀÄ, Ä¸¼¸φÉ¾º»±Ä 
ÃÍ¾·¸Ã¸Ä »³º ³πÀÇ°Ä¸ÇÃ¸Ä, »³¹ÎÄ »³º ¼ÀºπÎ¾ ³π³ºÄÀÇ½°¾É¾ ¸Ç»À¼ºÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ 
ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

(5) �πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸Ä »ÍÃºÉ¾ »³º ³À¸¹¸Äº»Î¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ½¸Ä¯ Ä¸¾ 
π¸Ã³²ÉÃ¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ »³Ä¯ ÄÃÌπÀ 
³πÀ·¸»ÄÌ  »³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ¸´»¸»Ãº½°¾ÀÇÄ ¡¸Ãº³³¼¼À¾Äº»ÀÍÄ �ÃÀÇÄ. 
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(6) �º¾¸ÄÀπÀ²¸Ã¸Ä (¸ºÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ) ÄÀÇ ³π³ºÄÀÍ½¸¾ÀÇ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ ´¸¾º»±Ä 
ÇÃ±Ã¸Ä (π.Ç. ´¸Ã³¾À², ÀÇ±½³Ä³ ½¸Ä³φÀÃ¯Ä πÃÀÃÉπº»ÀÍ), ÌπÉÄ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄÀ 
ÇÃÀ¾À·º¯´Ã³½½³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ³πÀ»º¾¸ÄÀπÀ²¸Ã¸Ä ½¸ ÄÀ π°Ã³Ä ÄÀÇ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾ÀÇ 
ÇÃÌ¾ÀÇ ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä. 

(7)  º ·³π¯¾¸Ä ¸πºÃ»Ìπ¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ½¸¼¸ÄÎ¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ÄÇÇÌ¾ ÃÇ½π¼¸ÃÎÃ¸ºÄ 
ÄÃÀπÀπÀº±Ã¸ºÄ, ¸φÌÃÀ¾ ·¸¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄÀ ¯½¸ÃÀ »ÌÃÄÀÄ. 

(8)  º ·³π¯¾¸Ä ÃÇ½π¼±ÃÉÃ¸Ä ÄÉ¾ £�¥/§�¥ (£Ç°·ºÀ �Ãφ¯¼¸º³Ä »³º ¥´¸²³Ä/§¯»¸¼ÀÄ 
�Ãφ¯¼¸º³Ä »³º ¥´¸²³Ä), ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ »¸²½¸¾¸Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ. 

(9) �º³ φÌÃÀÇÄ. 
(10) �º³ ¸´´Ç¸Äº»°Ä. 
(11) �Ãφ¯¼ºÃ¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
(12) ¡ÃÀÃÇ½³³Äº»ÀÍ ÃÄ³·²ÀÇ. 
(13) �º¯¹¸Ã¸Ä ½°ÃÉ¾ ³ÄÀ½º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä. 
(14) �º³ ¸πºÃφ³¼± °¿À·³ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ (π.Ç. ¸¿¸ÍÃ¸Ã¸Ä ÇÎÃÉ¾ ´Ã³φ¸²É¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ 

¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾, ÇÃ¸½³ÄÀÀº»À¾À½º»Î¾ ¸¿Ì·É¾, ³π³ºÄ±Ã¸ÉÄ ´º³ ½¸¼°Ä¸Ä πÀÇ ½πÀÃ¸² ¾³ 
πÃÀ»ÍÈÀÇ¾ »³Ä¯ Ä¸¾ πÀÃ¸²³ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ¸»Ä¸Ä³½°¾¸Ä ·º³φÉ¾²¸Ä »³º ³π³²Ä¸Ã¸ 
ºÃÇÇÃ±Ä ¾À½º»±Ä ÇπÀÃÄ±Ãº¿¸Ä, ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ´º³ ½°ÄÃ³ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ³πÌ ½¸ ¼¸φ¹¸²Ã¸Ä 
ÇπÌÈ¸ ³»Ã³²¸Ä ¸πºÄÌπÀÇ ÃÇ¾¹±»¸Ä, »¼Àπ°Ä ½¸ »³¼ÇπÄÌ½¸¾¸Ä ³πÌ ³Ãφ¯¼ºÃ¸). 

(³)  ΧÃÀ¾º»ÎÄ ÃÇ¾¸ÃÄ¸½°¾³ °¿À·³, ·¸¼³·± ¸¿³ÃÄÎ½¸¾³ ³πÌ Ä¸ ÇÃÀ¾º»± ·º¯Ã»¸º³ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä, 
Ä³ ÀπÀ²³ π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ ÄºÄ ·³π¯¾¸Ä: 

(1) ΧÃ±Ã¸ÉÄ - ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ÄÉ¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ »³º ¸Ç»À¼ºÎ¾ (π¸Ãº¼³½³¯¾¸º 
Ä¸ ÇÃ±Ã¸ ÄÉ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ »³º ÇÎÃÉ¾ »³¹³ÃÎ¾ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ πÃÀ³¼°È¸ºÄ ÄÉ¾ 
¸´»¸»Ãº½°¾É¾ ¡¸Ãº³³¼¼À¾Äº»Î¾ �ÃÉ¾) 

(2) ¡ÃÀÃÉπº»ÀÍ ´¸¾º»±Ä ¸πºÃÄ³Ã²³Ä »³º ·ºÀ²»¸Ã¸Ä ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ »³º ÇπÌ Ä¸¾ 
πÃÀËπÌ¹¸Ã¸ ½Ì¾º½¸Ä »³º ³πÀ»¼¸ºÃÄº»±Ä ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä ÃÄÀ °Ã´À (Ã¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ½¸ 
½Ì¾º½¸Ä »³º ³πÀ»¼¸ºÃÄº»±Ä ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä ¹³ ¼³½³¯¾¸Ä³º ÇπÌÈ¸ À ÇÃÌ¾ÀÄ 
³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä »³º ¸ ·º³¹¸Ãº½ÌÄ¸Ä³ ÃÄÀ °Ã´À). �¾¸´½°¾¸Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º »³º Àº 
·³π¯¾¸Ä ´º³ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ¾Ì½º½¸Ä ³πÀ·¸½ºÎÃ¸ºÄ. ¤À ¸πºÃÄ¸½À¾º»Ì πÃÀÃÉπº»Ì »³º 
Àº ¸πºÃÄ¯Ä¸Ä, ½¸ ¸¿¸º·º»¸Ç½°¾À ³¾Äº»¸²½¸¾À (π.Ç. ÇÉ½³ÄÀÇÃ´º»¯, Ä¸Ç¾º»¯, ³Ãφ³¼Äº»¯) ·¸¾ 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º. 

(3) �À½º»±Ä ÇπÀÃÄ±Ãº¿¸Ä  
(4) �¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ Ä¸Ç¾º»Î¾ ÃÇ½³ÀÍ¼É¾ ½¸ adhoc  ½¸Ä¯»¼¸Ã¸ 

(5) �º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ »³¹¸»Ì¾ÄÉ¾ Ä¸Ä π³Ã³π¯¾É »³Ä¸´ÀÃ²³Ä πÃÀÃÉπº»ÀÍ π.Ç. ÇÃ±Ã¸ 
³ÇÄÀ»º¾±ÄÉ¾ 

(6) �¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ ´¸¾º»±Ä ÇÃ±Ã¸Ä π.Ç. ´¸Ã³¾À², ÀÇ±½³Ä³ ½¸Ä³φÀÃ¯Ä 
πÃÀÃÉπº»ÀÍ  

(7) �¸ÄÃ±Ã¸É¾ ´¸¾º»Î¾ ·¸º»ÄÎ¾ »³º π³Ã³½°ÄÃÉ¾ πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ÃÄÀÇÄ ¸´»¸»Ãº½°¾ÀÇÄ 
π¸Ãº³³¼¼À¾Äº»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ »³º ¼±È¸ ½°ÄÃÉ¾ ´º³ ÃÇ½½ÌÃφÉÃ¸ πÃÀÄ ³ÇÄÀÍÄ 

(8) £Ç¾Ä±Ã¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ´º³ ÄÀ¾ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾À ÇÃÌ¾À 

(9) ¤Ì»Àº »¸φ³¼³²É¾ »²¾¸Ã¸Ä »³º ´¸¾º»ÌÄ¸Ã³ ÇÃ¸½³ÄÀÀº»À¾À½º»Ì »ÌÃÄÀÄ 

(10) ¤À ³¾³¼À´ÀÍ¾, Ã¸ ÃÇ°Ã¸ ½¸ Ä¸ ÃÇ½½¸ÄÀÇ± ÄÀÇ ÃÄÀ¾ »Í»¼À ¸Ã´³ÃºÎ¾ Ä¸Ä ¸πºÇ¸²Ã¸Ã¸Ä, 
»ÌÃÄÀÄ  °·Ã³Ä ¸πºÇ¸²Ã¸Ã¸Ä ±/»³º ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä »Àº¾ÀπÃ³¿²³Ä 

   §ÌÃÀÄ ¡ÃÀÃÄº¹°½¸¾¸Ä �¿²³Ä (§.¡.�) ¸π² ÄÉ¾ ¼À´³Ãº³Ã½Î¾ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ ³³ÃÍ¾¸º ÄÀ¾ 
�ÍÃºÀ ÄÀÇ �Ã´ÀÇ. 

 �¯¾ πÃÀ»ÍÈ¸º ³¾¯´»¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ πÀÇ π³ÃÀÇÃº¯·ÀÇ¾ ·º³φÀÃ¸Äº»¯ Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»¯ 
°¾³¾Äº π³Ã¸½φ¸ÃÎ¾ πÃÀÄ ³ÇÄ°Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ πÀÇ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄÀ π³ÃÌ¾ ¤º½À¼Ì´ºÀ, 
³πÀ·¸»Ä¯ Ì½ÉÄ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä, ± ¸Ã´³ÃºÎ¾ πÀÇ ¸πº½¸ÄÃÎ¾Ä³º 
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·º³φÀÃ¸Äº»¯, Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä ³ÇÄ°Ä ¸²¾³º ·Ç¾³ÄÌ¾ ¾³ ³¾³Ç¹ÀÍ¾ Ã¸ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ 
¤º½À¼À´²ÀÇ ½¸ ³¾³´É´± ÄÉ¾ ½¸´¸¹Î¾ ÄÀÇÄ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ ³»Ì¼ÀÇ¹À π³Ã¯·¸º´½³: 
(1) �º¯ÄÃ¸ÄÀº ÃÉ¼±¾¸Ä ÃÄÃ³´´ºÃÄ¸Ã²É¾, ³´É´À² ³πÀÇ°Ä¸ÇÃ¸Ä À½³Ã²É¾ »³º ³»³¹¯ÃÄÉ¾ 

³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³, PVC ».¼π. 
�º³ À¾À½³ÃÄº»± ·º¯½¸ÄÃÀ DN ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾ÀÇ ÃÉ¼±¾³ ·º³φÀÃ¸Äº»± ³πÌ ÄºÄ ³¾³φ¸ÃÌ½¸¾¸Ä 
ÃÄ³ ÇπÀ¯Ã¹Ã³ ÄÉ¾ ³¾ÄºÃÄÀ²ÇÉ¾ ¯Ã¹ÃÉ¾ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ »³º ´º³ ³¾Ä²ÃÄÀºÇÀ Ç¼º»Ì 
»³Ä³Ã»¸Ç±Ä, »³Ä¸´ÀÃ²³ ³¾ÄÀÇ±Ä »³º ½°¹À·À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä, ¹³ ´²¾¸Ä³º ³¾³´É´± ÄÀÇ ½±»ÀÇÄ 
ÄÀÇ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾ÀÇ ÃÉ¼±¾³ Ã¸ ½±»ÀÄ ÃÉ¼±¾³ Ä¸Ä ³½°ÃÉÄ ½º»ÃÌÄ¸Ã¸Ä ÃÄÀ π³ÃÌ¾ 
¤º½À¼Ì´ºÀ À¾À½³ÃÄº»±Ä ·º³½°ÄÃÀÇ, ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ ¼Ì´À: 

     DN / DM 

  ÌπÀÇ  DN:   ¾À½³ÃÄº»± ·º¯½¸ÄÃÀÄ ÄÀÇ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾ÀÇ ÃÉ¼±¾³ 

   DM:  � ³½°ÃÉÄ ½º»ÃÌÄ¸Ã¸ ·º¯½¸ÄÃÀÄ ÃÉ¼±¾³ πÀÇ π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ÃÄÀ π³ÃÌ¾ 
¤º½À¼Ì´ºÀ. 

�¾ ·¸¾ Çπ¯ÃÇ¸º ½º»ÃÌÄ¸Ã¸ ·º¯½¸ÄÃÀÄ ÉÄ DM ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸²Ä³º ¸ ³½°ÃÉÄ ½¸´³¼ÍÄ¸Ã¸ 
Çπ¯ÃÇÀÇÃ³ ·º¯½¸ÄÃÀÄ. 
(2) �ÌÃφÉÃ¸ ³Ã½Î¾ ½¸ πÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾¸Ä π¼¯»¸Ä ÄÍπÀÇ FLEXCELL ± ³¾³¼Ì´ÀÇ 

�º³ π¯ÇÀÄ DN ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä π¼¯»³Ä ½¸´³¼ÍÄ¸ÃÀ ³πÌ ÄÀ π¯ÇÀÄ Ä¸Ä ÃÇ½³³Äº»±Ä π¼¯»³Ä 
ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ Äº½À¼À´²ÀÇ (12 mm), ¹³ ´²¾¸Ä³º ³¾³´É´± Ä¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä Ä¸Ä 
ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä π¼¯»³Ä Ã¸ ¸πºφ¯¾¸º³ ÃÇ½³³Äº»±Ä π¼¯»³Ä π¯ÇÀÇÄ 12 mm, ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ 
¼Ì´À:  

     DN / 12 

 ÌπÀÇ DN: ¤À π¯ÇÀÄ Ä¸Ä ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä π¼¯»³Ä Ã¸ mm. 
(3) £Ä¸´¯¾ÉÃ¸ ³Ã½Î¾ ½¸ Ä³º¾²¸Ä ÄÍπÀÇ HYDROFOIL PVC 

�º³ π¼¯ÄÀÄ �N ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä Ä³º¾²³Ä ½¸´³¼ÍÄ¸ÃÀ ³πÌ ÄÀ π¼¯ÄÀÄ Ä¸Ä ÃÇ½³³Äº»±Ä Ä³º¾²³Ä 
ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ (240 mm), ¹³ ´²¾¸Ä³º ³¾³´É´± ÄÀÇ ½±»ÀÇÄ Ä¸Ä ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä 
Ä³º¾²³Ä Ã¸ ½±»ÀÄ ÃÇ½³³Äº»± Ä³º¾²³Ä π¼¯ÄÀÇÄ 240 mm, ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ ¼Ì´À:  

     �N / 240  

 ÌπÀÇ ��: ¤À π¼¯ÄÀÄ Ä¸Ä ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä Ä³º¾²³Ä Ã¸ mm 

¡³Ã¸½φ¸Ã±Ä πÃ³»Äº»± ½πÀÃ¸² ¾³ °Ç¸º ¸φ³Ã½À´± »³º Ã¸ ¯¼¼¸Ä π¸ÃºπÄÎÃ¸ºÄ ¯Ã¹ÃÉ¾ ÄÀÇ 
π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ. 

�πÀÇ ÃÄ³ ¸πº½°ÃÀÇÄ ¯Ã¹Ã³ Çπ¯ÃÇ¸º ³¾³φÀÃ¯ Ã¸ �¤�¡ ÄÉ¾ ÀπÀ²É¾ °Ç¸º ³Ã¹¸² ½¸ ³πÌφ³Ã¸ ¸ 
ÇπÀÇÃ¸ÉÄº»± ¸φ³Ã½À´±, ¸ ÃÇ¸Äº»± ³¾³φÀÃ¯ ½πÀÃ¸² ¾³ ³¾ÄºÃÄÀºÇ²·¸Ä³º ½¸ ³¾³φÀÃ¯ Ã¸ ¡�¤�¡ ± ¯¼¼À 
πÃÌÄÇπÀ πÀÇ ¹³ π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º Ã¸ ÃÇ¸Äº»Ì π²¾³»³ ÃÄÀÇÄ ´¸¾º»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ. 
 
 
1 ����� � ��� ����� �  ¢ � ¤¢ ¡ ¥ �¡���¤¢�£�£ ¤©� �¢��£�©� ¤ ¥ 

¡�¢ �¤ £ ¤�� � �� ¥ 

 

1.1 ����� �  ¢ �  
 

2.1.1 � ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ´²¾¸Ä³º ¸²Ä¸ ³¯Ã¸º ÄÉ¾ ÃÇ¸·²É¾ ÄÉ¾ ¸´»¸»Ãº½°¾É¾ 
½¸¼¸ÄÎ¾ ¸²Ä¸ ³¯Ã¸º ½¸ÄÃ±Ã¸É¾ »³º ÄÉ¾ ÃÇ¾Ä³ÃÃÌ½¸¾É¾ ³¯Ã¸º 
³ÇÄÎ¾¸πº½¸ÄÃ¸Äº»Î¾ ÃÇ¸·²É¾ »³º πº¾¯»É¾, ¼³½³³¾À½°¾É¾ ÇπÌÈ¸ ÄÉ¾ °´´Ã³φÉ¾ 
¸¾ÄÀ¼Î¾ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä »³º ÄÉ¾ ¸»¯ÃÄÀÄ¸ ÀÃº·À½°¾É¾ ³¾ÀÇÎ¾. 

2.1.2 � ¥π¸Ã¸Ã²³ ·º»³ºÀÍÄ³º ¾³ ¸¼°´¿¸º ÄÀ ÃÍ¾À¼À ± ½°ÃÀÄ ÄÀÇ �Ã´ÀÇ, »³Ä¯ Ä¸¾ »Ã²Ã¸ 
Ä¸Ä, πÃÀ»¸º½°¾ÀÇ ¾³ ¸πº³¸³³ºÎÃ¸º Ä¸¾ ÀÃ¹ÌÄ¸Ä³ ÄÉ¾ ¸πº½¸ÄÃ¸Äº»Î¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ 
πÀÇ ÇπÀ³¯¼¸º À �¾¯·ÀÇÀÄ.   �¾¯·ÀÇÀÄ ÇπÀÇÃ¸ÀÍÄ³º ½¸ ·º»± ÄÀÇ ·³π¯¾¸ ¾³ 
·º³¹°Ã¸º ÄÀ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾À ¸¿Àπ¼ºÃ½Ì »³º πÃÀÃÉπº»Ì ´º³ Ä¸¾ ÇπÀÃÄ±Ãº¿¸ Ä¸Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä ÃÄ¸¾ ·º¸¿³´É´± ÄÀÇ ¸¾ ¼Ì´É ¸¼°´ÇÀÇ. 
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2.1.3 � π¼¸ÃÉ½± ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ´²¾¸Ä³º ³¯Ã¸º Ä¸Ä πÃ³´½³Äº»±Ä πÀÃÌÄ¸Ä³Ä »¯¹¸ 
¸Ã´³Ã²³Ä, ¸πº½¸ÄÃÀÍ½¸¾¸Ä ÉÄ ³¾ÉÄ°ÃÉ ½¸ »³Ä¯¼¼¸¼¸ ½À¾¯·³ ½°ÄÃ¸Ã¸Ä, ¸π² Ä¸¾ 
Äº½± ½À¾¯·³Ä Ä¸Ä ¸Ã´³Ã²³Ä, ÌπÉÄ ³ÇÄ± »³¹ÀÃ²·¸Ä³º ÃÄÀ π³ÃÌ¾ ¡¸Ãº´Ã³φº»Ì 
¤º½À¼Ì´ºÀ. 

2.1.4 �º·º»ÌÄ¸Ã³ ´º³ »¯¹¸ ¸Ã´³Ã²³, À ÄÃÌπÀÄ »³º ¸ ½À¾¯·³ ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸Ä, »³¹ÎÄ »³º À 
ÄÃÌπÀÄ π¼¸ÃÉ½±Ä »³¹ÀÃ²·À¾Ä³º ÃÄºÄ ³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸Ä π³Ã³´Ã¯φÀÇÄ ÄÉ¾ π³Ã³»¯ÄÉ 
�����Ω�  ¢Ω� »³º ÄÉ¾ ¸π² ½°ÃÀÇÄ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ.  

2.1.5 �¾ ÄÀ π¸Ãº¸ÇÌ½¸¾À °¾ÌÄ ¸πº½°ÃÀÇÄ ¯Ã¹ÃÀÇ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ, πÀÇ 
³¾³φ°Ã¸Ä³º Ã¸ ½º³ Äº½± ½À¾¯·³Ä, ÀÃ²·¸º ÌÄº ¸ ¸¾ ¼Ì´É Äº½± ³πÀÄ¸¼¸² π¼±Ã¸ 
³πÀ·¸½²ÉÃ¸ ´º³ Ä¸¾ À¼À»¼±ÃÉÃ¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÄÀÇ ÃÇ´»¸»Ãº½°¾ÀÇ ¯Ã¹ÃÀÇ, ÄÌÄ¸ 
Àº ²·º¸Ä ¸πº½°ÃÀÇÄ ¸Ã´³Ã²¸Ä ·¸¾ ¹³ ¸πº½¸ÄÃÎ¾Ä³º ÀÍÄ¸ ¹³ π¼¸ÃÎ¾À¾Ä³º ÃÄÀ 
π¼³²ÃºÀ ¯¼¼ÀÇ ¯Ã¹ÃÀÇ πÀÇ π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ÃÄÀ ¤º½À¼Ì´ºÀ. 

2.1.6 £Ä¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ÀπÀº³Ã·±πÀÄ¸ ·º³φÉ¾²³Ä ½¸ ÄÀ¾ ÃÇ¾ÀπÄº»Ì π²¾³»³ Äº½Î¾, 
Çπ¸ÃºÃÇÍÀÇ¾ Àº ÌÃÀº ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ. 

 
1.2 ����� �  ¢ �  
 

2.2.1 §©��¤ ¥¢����£ �¢��£��£ 

 
�³Ä¯Ä³¿¸ ¸·³φÑ¾ ÉÄ πÃÀÄ Ä¸¾ ¸»Ã»³Èº½ÏÄ¸Ä³ 
 

• ΩÄ "Ç³¼³Ã¯ ¸·¯φ¸"Ç³Ã³»Ä¸Ã²·À¾Ä³º Àº φÇÄº»°Ä ´³²¸Ä, ¸ º¼ÍÄ, ¸ ÄÍÃφ¸ »³º ¼Àºπ¯ ¸·¯φ¸ 
πÀÇ °ÇÀÇ¾ πÃÀ°¼¹¸º ³πÌ ¸πºÇÉ½³ÄÎÃ¸ºÄ ½¸ ³¾À½ÀºÀ´¸¾± Ç¼º»¯.  

• ΩÄ "´³²¸Ä »³º ¸½²³Ã³ÇÀÄ "Ç³Ã³»Ä¸Ã²·À¾Ä³º Ä³ ³Ã´º¼º»¯, ³Ã´º¼À³½½Î·¸ ± 
³½½ÀÇ³¼º»Î·¸ Ç¼º»¯, »³¹ÎÄ »³º ½²´½³Ä³ ³ÇÄÎ¾, Àº ½¯Ã´¸Ä, Ä³ ½¸ÄÃ²ÉÄ ÄÃº½¸¾ÄÉ½°¾³ 
(cemented) ³½½ÀÇ¯¼º»³, À ½³¼³»ÌÄ, »³Ä³»¸Ã½³ÄºÃ½°¾ÀÄ ± ³πÀÃ³¹ÃÉ½°¾ÀÄ ³Ã¯ÇÀÄ, 
»³º ´¸¾º»¯ Ä³ ¸·¯φ¸ πÀÇ ½πÀÃÀÍ¾ ¾³ ¸»Ã»³φ¹ÀÍ¾ ³πÀÄ¸¼¸Ã½³Äº»¯ ½¸ ÃÇ¾±¹¸ 
¸»Ã»³πÄº»¯ ½¸Ç³¾±½³Ä³ (¸»Ã»³φ¸²Ä ± πÃÀÉ¹¸Ä°Ä), ÇÉÃ²Ä ¾³ ¸²¾³º ³π³Ã³²Ä¸Ä¸ ¸ 
ÇÃ±Ã¸ ¸»Ã¸»Äº»Î¾ Ç¼Î¾ ± »ÃÀÇÃÄº»ÀÍ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ. 

• ΩÄ "³Ã¯ÇÀÄ" Ç³Ã³»Ä¸Ã²·¸Ä³º ÄÀ ÃÇ½π³´°Ä π°ÄÃÉ½³ πÀÇ ·¸¾ ½πÀÃ¸² ¾³ ¸»Ã»³φ¹¸² ¸¯¾ 
·¸¾ Ç³¼³ÃÉ¹¸² πÃÀ¸´ÀÇ½°¾ÉÄ ½¸ ¸»Ã¸»Äº»°Ä Í¼¸Ä, ·ºÀ´»ÉÄº»¯ Ç¼º»¯ ± »ÃÀÇÃÄº»Ì 
¸¿Àπ¼ºÃ½Ì (¼.Ç. ³¸ÃÌÃφÇÃ¸Ä ± Ç·Ã³Ç¼º»°Ä ÃφÍÃ¸Ä). £Ä¸¾ »³Ä¸´ÀÃ²³ ÄÀÇ 
"³Ã¯ÇÀÇ"π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º »³º ½¸½À¾É½°¾Àº À´»Ì¼º¹Àº ½¸´°¹ÀÇÄ π¯¾É ³πÌ 0,50 m3. 

• ΩÄ "Ã»¼¸Ã¯ ´Ã³¾ºÄº»¯"»³º"»ÃÀ»³¼Àπ³´±"Ç³Ã³»Ä¸Ã²·À¾Ä³º Àº ÃÇ½π³´¸²Ä Ã»¼¸ÃÀ² 
³Ã³ÇÎ·¸ºÄ ÃÇ¸½³ÄºÃ½À² ³πÌ πÇÃº´¸¾± π¸ÄÃÎ½³Ä³ »³º Àº ºÃÇÇÃÎÄ ÄÃº½¸¾ÄÉ½°¾¸Ä 
»ÃÀ»¯¼¸Ä ± ³½½ÀÇ¯¼º»³, ¹¼ºπÄº»±Ä ³¾ÄÀÇ±Ä ½¸´³¼ÍÄ¸Ã¸Ä ÄÉ¾ 150 MPa. � ¸»Ã»³φ± 
ÄÉ¾ ÃÇ¸½³ÄºÃ½Î¾ ³ÇÄÎ¾ ¸²¾³º ·ÇÃÇ¸Ã±Ä (·¸¾ ³¾³½ÀÇ¼°ÇÀ¾Ä³º ½¸ ÄÀ ripper ÄÉ¾ 
πÃÀÉ¹¸ÄÎ¾ ºÃÇÍÀÄ 300 �¢, ¸ ·¸ ³πÌ·ÀÃ¸ ÄÉ¾ Ç·Ã³Ç¼º»Î¾ ÃφÇÃÎ¾ ¸²¾³º ½¸ºÉ½°¾¸) 

 

2.2.2  ���� �������¢��£  
¤³ »ÇÃºÌÄ¸Ã³ ¸²·¸ »º´»³¼¸Ã²³Ä, Ä³ ÀπÀ²³ À �¾¯·ÀÇÀÄ ÇπÀÇÃ¸ÀÍÄ³º (¸¾·¸º»Äº»¯ »³º ÌÇº 
π¸ÃºÀÃºÃÄº»¯) ¾³ πÃÀ½¸¹¸ÇÄ¸² »³º ¾³ Ä³ π³Ã³·ÎÃ¸º ÄÀπÀ¹¸Ä¸½°¾³ »³º °ÄÀº½³ πÃÀÄ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³ ¸²¾³º Ä³ ³»Ì¼ÀÇ¹³: 
§¸ºÃÀ¼³³°Ä 

- ¡¼±Ã¸Ä ·¸Í´ÀÄ Ç¸ºÃÀ¼³³Î¾ ´º³ ÃÄÃ¸πÄ¯ ¿Í¼º¾³ ¹ÇÃÌφÇ¼¼³ (½°Ã³-°¿É) ½¸ ÄºÄ 
³¾¯¼À´¸Ä ¸º·º»°Ä π¼¯»¸Ä ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä (½°Ã³-°¿É) ½¸ ¸¾ÃÉ½³ÄÉ½°¾À ¸º·º»Ì ÃÍÃÄ¸½³ 
»¼¸º·Î½³ÄÀÄ »³º °¾·¸º¿¸ »³Ä¯¼¸È¸Ä (πÃ¯Ãº¾À-»Ì»»º¾À), ÌπÀÇ ³π³ºÄ¸²Ä³º. 

- ¡¼±Ã¸Ä ·¸Í´ÀÄ Ç¸ºÃÀ¼³³Î¾ ´º³ ÃÄÃ¸πÄ¯ ¿Í¼º¾³ ¹ÇÃÌφÇ¼¼³ (½°Ã³-°¿É) ½¸ ÄºÄ 
³¾¯¼À´¸Ä ¸º·º»°Ä π¼¯»¸Ä ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä (½°Ã³-°¿É), ½¸ ½¸Ç³¾ºÃ½Ì ÃÍ¹½ºÃ¸Ä Ç¸ºÃÀ¼³³Î¾ 
»³º ¸¾ÃÉ½³ÄÉ½°¾¸ Àπ± ´º³ »Í¼º¾·ÃÀ »¼¸º·³Ãº¯Ä ³Ãφ³¼¸²³Ä. 
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- Χ¸ºÃÀ¼³³± (´ÃÇ¼ÌÇ¸ÃÀ) ´º³ ÃÄÃ¸πÄÌ π³Ã¯¹ÇÃÀ ½¸ Ä¸¾ ³¾¯¼À´¸ π¼¯»³ ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä 
(½°Ã³), ½¸ ½¸Ç³¾ºÃ½Ì ÃÍ¹½ºÃ¸Ä Ç¸ºÃÀ¼³³±Ä »³º ³¾Ä²»ÃºÃ½³ ÃÄÀ π¼³²ÃºÀ ± ÃÄÀ ¯¼¼À 
φÍ¼¼À (·²φÇ¼¼À π³Ã¯¹ÇÃÀ). 

- ΧÉ¾¸ÇÄ°Ä Ç¸ºÃÀ¼³³°Ä ´º³ ÃÇÃÌ½¸¾³ »ÀÇφÎ½³Ä³ ½πÃÀÍÄ·º¾¸Ä ± ³¾À¿¸²·ÉÄ¸Ä ± 
Ç³¼Í³·º¾¸Ä ± π¼³ÃÄº»°Ä ½¸ »¼¸º·³Ãº¯ ³Ãφ³¼¸²³Ä. 

�¼¸º·³Ãº°Ä - ·º³Ä¯¿¸ºÄ ³Ãφ¯¼ºÃ¸Ä 

- �¼¸º·³Ãº°Ä (ÇÉ¾¸ÇÄ°Ä ± ¸¿ÉÄ¸Ãº»°Ä) »³º »Í¼º¾·ÃÀº ³Ãφ³¼¸²³Ä 

- �Í¼º¾·ÃÀº »¸¾ÄÃº»ÀÍ »¼¸º·Î½³ÄÀÄ  

- �¼¸º·³Ãº¯ ³Ãφ³¼¸²³Ä, Ç³¼Í³·º¾¸, ´³¼³³¾ºÃ½°¾¸ »³º ÇÉ¾¸ÇÄ± ´º³ ¹ÍÃ¸Ä πÇÃ³Ãφ¯¼¸º³Ä 

- ¢¯³·Àº (½π¯Ã¸Ä) π³¾º»ÀÍ ´º³ ¹ÍÃ¸Ä πÇÃ³Ãφ¯¼¸º³Ä ÃÄºÄ ¸¿Ì·ÀÇÄ »º¾·Í¾ÀÇ 

- ΧÉ¾¸ÇÄÌÄ, Ç³¼Í³·º¾ÀÄ (½πÃÀÍÄ·º¾ÀÄ ± ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÄ) ÃÍÃÄ¸Ä ½¸ ³Ã³Ç²À¾³ (¾Ä²·³) 
πÀÇ ³Ãφ³¼²·¸º ¸π¯¾É - »¯ÄÉ ½°Ã³ Ã¸ ·ºπ¼¯ ³¾Ä²ÃÄÀºÇ³ ³¾Äº»Ã²Ã½³Ä³ (π¼³²ÃºÀ - φÍ¼¼À 
»³º φÍ¼¼À - ·¯π¸·À). 

�¸Ç³¾ºÃ½À² ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä »³º ¸π³¾³φÀÃ¯Ä ¹ÇÃÑ¾ 

- �¸Ç³¾ºÃ½ÌÄ ¸π³¾³φÀÃ¯Ä ÃÄ¸¾ »¼¸ºÃÄ± ¹°Ã¸ ½¸ ÇÃÀ¾º»± »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ ÃÄÃ¸πÄ±Ä 
¹ÍÃ³Ä ÇÉÃ²Ä ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ πÇÃ³Ãφ¯¼¸º³Ä, ÃÄÀ ¯¾É ½°ÃÀÄ Ä¸Ä ¹ÍÃ³Ä. 

- �¸Ç³¾ºÃ½ÌÄ ¸π³¾³φÀÃ¯Ä ÌπÉÄ π³Ã³π¯¾É ³¼¼¯ ½¸ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ πÇÃ³Ãφ¯¼¸º³Ä. 

- �¸Ç³¾ºÃ½ÌÄ ¸π³¾³φÀÃ¯Ä ¹ÍÃ³Ä ¸πº·³π°·ºÀÄ, ½¸ ÇÃÀ¾º»± »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ 

- ¡¼¯»³ ÃÄÀ »¯ÄÉ ½°ÃÀÄ ¹ÍÃ³Ä ´º³ πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ »ÄÇπ±½³Ä³ πÀ·ºÎ¾ »Ä¼. 

- �¾³ÃÄÀ¼¸²Ä (stoppers) 

- �¾³ÃÄÀ¼¸²Ä ¹ÍÃ³Ä - ·³π°·ÀÇ 

- �¾³ÃÄÀ¼¸²Ä ¹ÍÃ³Ä - ÄÀ²ÇÀÇ 

- �¾³ÃÄÀ¼¸²Ä φÍ¼¼É¾ ¸Ã½³Ã²ÀÇ 

- �¾³ÃÄÀ¼¸²Ä ÃÇ´»Ã¯Ä¸Ã¸Ä ¸¿ÎφÇ¼¼É¾ π³Ã³¹ÍÃÉ¾ 

- ¡¼¯»¸Ä ÃÄ±Ãº¿¸Ä, ÃÀ·°Ä¸Ä »Ä¼ 

- £ÍÃÄ¸Ä ÀÃº·Ì¾Äº³Ä ± »³Ä³»ÌÃÇφ¸Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä 

- �¸Ç³¾ºÃ½À² Ã»º³Ã½ÀÍ (ÃÀ¼Àπ¸Ä¯Ã½³Ä³, Ã»²³ÃÄÃ³) 

- �º·º»ÌÄ �¿Àπ¼ºÃ½ÌÄ »ÀÇφÉ½¯ÄÉ¾ »¯¹¸ ÄÍπÀÇ ´º³ ���� 

- �¸Ä³¼¼º»¯ ¸¿³ÃÄ±½³Ä³ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ³¾Àº´Ì½¸¾É¾ ± ÃÇÃÌ½¸¾É¾ ¹ÇÃÎ¾ ³Ãφ³¼¸²³Ä, ½¸ 
MasterKey 

- �º·º»À² ½¸Ç³¾ºÃ½À² ³ÇÄÌ½³ÄÀÇ »¼¸ºÃ²½³ÄÀÄ »ÀÇφÉ½¯ÄÉ¾ »¯¹¸ ÄÍπÀÇ 

- �¸Ç³¾ºÃ½À² ³ÇÄÌ½³ÄÉ¾ ¹ÇÃÎ¾, ½¸ ¸¼¸»ÄÃÀ½¸Ç³¾º»Ì ÃÍÃÄ¸½³, ½¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± ½À¾¯·³ 
¸¼°´ÇÀÍ, ½¸ ÃÇÃ»¸Ç± ½º»ÃÀ»Ç½¯ÄÉ¾ 

� πÃÀ½±¹¸º³ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É ¸º·Î¾ »º´»³¼¸Ã²³Ä, ¹³ ´²¾¸º ³πÀ¼À´ºÃÄº»¯, »³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ 
ÄºÄ ·º³·º»³Ã²¸Ä πÀÍ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ³πÌ ÄºÄ »¸²½¸¾¸Ä "π¸Ã² �¸½ÀÃ²É¾ �Ã´É¾" ·º³Ä¯¿¸ºÄ, 
¸»ÄÌÄ ¸¯¾ ³¾³φ°Ã¸Ä³º ·º³φÀÃ¸Äº»¯ ÃÄ³ Àº»¸²³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ, ¸ ·¸ 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ÃÄ¸¾ Äº½± ÄÀÇ »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ »ÀÇφÎ½³ÄÀÄ. 

 

2.2.3. §¢©��¤�£� �  
 º ¸Ã´³Ã²¸Ä ÇÃÉ½³ÄºÃ½Î¾ ¸πº½¸ÄÃÎ¾Ä³º Ã¸ Ä¸ÄÃ³´É¾º»¯ ½°ÄÃ³ (m²) ¸πºφ³¾¸ºÎ¾ ± Ã¸ 
½°ÄÃ³ ½±»ÀÇÄ (m) ´Ã³½½º»Î¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ ÃÇ´»¸»Ãº½°¾É¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾, π¼±ÃÉÄ 
π¸Ã³ºÉ½°¾É¾, ³¾¯ ¸²·ÀÄ ÇÃÉ½³ÄºÃ½ÀÍ. �πÌ ÄºÄ ¸πº½¸ÄÃÀÍ½¸¾¸Ä ¸πºφ¯¾¸º¸Ä ³φ³ºÃ¸²Ä³º 
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»¯¹¸ ¯¾Àº´½³, Àπ± ± »¸¾Ì »³º ³πÌ Ä³ ´Ã³½½º»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ »¯¹¸ ³ÃÇ¾°Ç¸º³ πÀÇ ·¸¾ 
ÇÃÉ½³Ä²·¸Ä³º ± ÇÃÉ½³Ä²·¸Ä³º ½¸ ¯¼¼À ¸²·ÀÄ ÇÃÉ½³ÄºÃ½ÀÍ.  
� ¸φ³Ã½À´± ÃÇ¾Ä¸¼¸ÃÄÎ¾ ¹³ ´²¾¸Ä³º ÌπÉÄ ÀÃ²·¸Ä³º π³Ã³»¯ÄÉ, ¸¾Î ¸ ³¾Äº·º³³ÃÉÄº»± 
πÃÀÃÄ³Ã²³ ÄÉ¾ Ãº·¸ÃÎ¾ ¸πºφ³¾¸ºÎ¾ ¸πº½¸ÄÃ¯Ä³º ³¾¯ kg ³¯ÃÀÇÄ ÄÉ¾ Ãº·¸ÃÎ¾ 
»³Ä³Ã»¸ÇÎ¾, ¸»ÄÌÄ ¸¯¾ ³¾³φ°Ã¸Ä³º ·º³φÀÃ¸Äº»¯. 
 º πÀÃÌÄ¸Ä¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ πÀÇ ¸»Ä¸¼°ÃÄ¸»³¾ º»³¾ÀπÀº¸Äº»¯, ÌπÉÄ ³ÇÄ°Ä ¸πº½¸ÄÃÀÍ¾Ä³º 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ³¾ÉÄ°ÃÉ »³º °´º¾³¾ ³πÀ·¸»Ä°Ä ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³, ¹³ π¼¸ÃÎ¾À¾Ä³º 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ π³ÃÀÍÃ³ π³Ã¯´Ã³φÀ ´º³ Ä³ ·º¯φÀÃ³ ¸²·¸ ÇÃÉ½³ÄºÃ½Î¾.  
 º Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä ¹³ ³πÀÄ¸¼ÀÍ¾ π¼±Ã¸ ³πÀ·¸½²ÉÃ¸ ´º³ Ä³ ÌÃ³ ÀÃ²·À¾Ä³º ÃÄ¸¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ 
π³Ã¯´Ã³φÀ "�º·º»À² ÌÃÀº"ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¯Ã¹ÃÀÇ, »³¹ÎÄ »³º ´º³ »¯¹¸ ¯¼¼¸ ·³π¯¾¸ πÀÇ 
¸²¾³º ³¾³´»³²³ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ÀÃº·Ì½¸¾³ ÃÄÀ ¯Ã¹ÃÀ "�¸¾º»À² �ÃÀº". 
 º Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ Ì¼É¾ ÄÉ¾ »³Ä¸´ÀÃºÎ¾ ÇÃÉ½³ÄºÃ½Î¾ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ Äº½À¼À´²ÀÇ 
³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º Ã¸ πÃ³´½³Äº»± ÇÃÉ½³Äº·Ì½¸¾¸ ¸πºφ¯¾¸º³ »³º Ã¸ ÍÈÀÄ ³πÌ ÄÀ ·¯π¸·À 
¸Ã´³Ã²³Ä ½°ÇÃº 5,0 m. º Äº½°Ä ´º³ ÇÃÉ½³ÄºÃ½ÀÍÄ πÀÇ ¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º Ã¸ ÍÈÀÄ ½¸´³¼ÍÄ¸ÃÀ, 
»³¹ÀÃ²·À¾Ä³º Ã¸ ³¾Ä²ÃÄÀºÇ³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ Äº½À¼À´²ÀÇ, Ä³ ÀπÀ²³ °ÇÀÇ¾ ¸φ³Ã½À´± 
ÌÄ³¾ ·¸¾ π¼¸ÃÎ¾¸Ä³º º·º³ºÄ°ÃÉÄ ¸ ·³π¯¾¸ ÄÉ¾ º»ÃºÉ½¯ÄÉ¾. 
£¸ Ì¼¸Ä ÄºÄ Äº½°Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÇÃÉ½³ÄºÃ½Î¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº ³¾³½²¿¸ºÄ ÄÉ¾ ÇÃÉ½¯ÄÉ¾, Àº 
·À»º½³ÃÄº»°Ä ³³φ°Ä ´º³ °´»ÃºÃ¸ ÄÉ¾ ÇÃÉ½¯ÄÉ¾ ³πÌ Ä¸¾ �π²³¼¸È¸, Ä³ »º¾¸Ä¯ º»ÃºÎ½³Ä³ Ä³ 
ÀπÀ²³ ¹³ »³Ä³Ã»¸Ç¯·À¾Ä³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ »³¹ÀÃº·Ì½¸¾³ ½¸ ÄºÄ ºÃÇÍÀÇÃ¸Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ π¸Ã² 
³Ãφ³¼¸²³Ä ÄÀÇ ³ÃÇÀ¼ÀÍ½¸¾ÀÇ ÃÄºÄ Àº»À·À½º»°Ä ¸Ã´³Ã²¸Ä ¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾º»ÀÍ πÃÀÃÉπº»ÀÍ, »³º 
¸ ¸Ã´³Ã²³ ³φ³ºÃ°Ã¸ÉÄ »³º ¸π³¾³ÄÀπÀ¹¸Ä±Ã¸ÉÄ ÃÄÀºÇ¸²É¾ (π.Ç. ÃÄÀºÇ¸²É¾ »ÀÇφÉ½¯ÄÉ¾ 
»¼π) ÃÄºÄ π¸ÃºπÄÎÃ¸ºÄ πÀÇ ³ÇÄÌ ³π³ºÄ¸²Ä³º ± ¸πº³¯¼¼¸Ä³º. 
�Ä³¾ πÃÌ»¸ºÄ³º ´º³ »ÀÇφÎ½³Ä³ »³º »º´»¼º·Î½³Ä³ Ä³ ÀπÀ²³ ÇÃÉ½³Ä²·À¾Ä³º ¸¿ À¼À»¼±ÃÀÇ, ¸ 
¸πº½¸ÄÃÀÍ½¸¾¸ ¸πºφ¯¾¸º³ ÄÉ¾ ÇÃÉ½³ÄºÃ½Î¾ ÇπÀ¼À´²·¸Ä³º ÉÄ ÄÀ ´º¾Ì½¸¾À Ä¸Ä ³π¼±Ä 
ÃÇ½³³Äº»±Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä »³Ä³Ã»¸Ç³·Ì½¸¾ÀÇ »ÀÇφÎ½³ÄÀÄ (³¯Ã¸º ÄÉ¾ ¸¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ ÄÀÇ Ä¸ÄÃ¯¿Ç¼ÀÇ ± ÄÃ²¿Ç¼ÀÇ) ± Ä¸Ä »³Ä³¼³½³³¾Ì½¸¾¸Ä ³πÌ ½¸Ä³¼¼º»± ¹ÍÃ³ ± 
»º´»¼²·É½³ π¼±ÃÀÇÄ, ³π¼±Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä, ¸π² ÃÇ½³³Äº»Ì ÃÇ¾Ä¸¼¸ÃÄ± À ÀπÀ²ÀÄ ÀÃ²·¸Ä³º 
π³Ã³»¯ÄÉ: 

 

³/³ �²·ÀÄ £Ç¾Ä¸¼¸ÃÄ±
Ä 

1. �ÍÃ¸Ä Ä³½π¼³·ÉÄ°Ä ± πÃ¸ÃÃ³ÃºÃÄ°Ä π¼±Ã¸ºÄ ± ½¸ 
Ç³¼Àπ²¾³»¸Ä Àº ÀπÀ²Àº »³¼ÍπÄÀÇ¾ ¼º´ÌÄ¸ÃÀ ³πÌ ÄÀ 
50% ÄÀÇ ÍÈÀÇÄ »¯ÃÃ³Ä ¹ÍÃ³Ä. 
³) ½¸ »¯Ã³ »³·ÃÌ¾º (± 1/4 π¼²¾¹ÀÇ) 
³) ½¸ »¯Ã³ ¸π² ·ÃÀ½º»ÀÍ ÄÀ²ÇÀÇ 

´) ½¸ »¯Ã³ ¸π² ½π³Äº»ÀÍ ÄÀ²ÇÀÇ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. ¥³¼Ì¹ÇÃ¸ÄÄ³½π¼³·ÉÄ°Ä ± πÃ¸ÃÃ³ÃºÃÄ°Ä 

½¸ Ç³¼Àπ²¾³»¸Ä πÀÇ »³¼ÍπÄÀÇ¾ π¸ÃºÃÃÌÄ¸ÃÀ ³πÌ ÄÀ 
50% ÄÀÇ ÍÈÀÇÄ »¯ÃÃ³Ä ¹ÍÃ³Ä. 
³) ½¸ »¯ÃÃ³ »³·ÃÌ¾º (± 1/4 π¼²¾¹ÀÇ) 
³) ½¸ »¯ÃÃ³ ¸π² ·ÃÀ½º»ÀÍ ÄÀ²ÇÀÇ 

´) ½¸ »¯ÃÃ³ ¸π² ½π³Äº»ÀÍ ÄÀ²ÇÀÇ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. ¥³¼ÀÃÄ¯Ãº³ : 
³) ½¸ »¯ÃÃ³ »³·ÃÌ¾º (± 1/4 π¼²¾¹ÀÇ) 
³) ½¸ »¯ÃÃ³ ¸π² ·ÃÀ½º»ÀÍ ÄÀ²ÇÀÇ 

´) ½¸ »¯ÃÃ³ ¸π² ½π³Äº»ÀÍ 

·) π³Ã³¹ÍÃÉ¾ ÃÀ¼¼Î¾ 

¸) Ãº·¸Ã°¾º³ 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. ¡³Ã¯¹ÇÃ³ ½¸ ¸¿ÎφÇ¼¼³ ÀºÀÇ·±πÀÄ¸ ÄÍπÀÇ (ÇÉÃº»ÀÍ,  
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³/³ �²·ÀÄ £Ç¾Ä¸¼¸ÃÄ±
Ä 

´³¼¼º»ÀÍ, ´¸Ã½³¾º»ÀÍ) π¼¸¾ ÃÀ¼¼Î¾ 3,70 

5. ¢À¼¼¯ ¿Í¼º¾³, π¼³²ÃºÀ »³º π±Ç¸ºÄ ³¯Ã¸º ÄÉ¾ 
¸¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ Ãº·¸ÃÀÍ π¼³ºÃ²ÀÇ 

 

2,60 

6. £º·¸Ã°¾º¸Ä ¹ÍÃ¸Ä : 
³) ½¸ ½²³¾ π¼±Ã¸ ¸π°¾·ÇÃ¸ ½¸ ¼³½³Ã²¾³ 

³) ½¸ ¸π°¾·ÇÃ¸ ½¸ ¼³½³Ã²¾³ »³º ÃÄºÄ ·ÍÀ π¼¸ÇÃ°Ä 

´) ÇÉÃ²Ä ¸π°¾·ÍÃ¸ ½¸ ¼³½³Ã²¾³ (± ½Ì¾À¾ ½¸ πÀ·º¯) 
·) ½¸ »º¾¸Ä¯ Ç³¼ÀÃÄ¯Ã²³, »³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÉÄ ´ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. ¡ÃÀπ¸Ä¯Ã½³Ä³ Ãº·¸Ã¯ : 
³) ÃÀ¼¼¯ ³πÌ Ç³¼Ç³·À¼³½³Ã²¾³ 

³) ÃÀ¼¼¯ ³πÌ Ãº·¸ÃÌπ¼¸´½³ 

´) πÄÇÃÃÌ½¸¾³ (φÇÃ³Ã½Ì¾º»³Ä) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. �º´»¼º·Î½³Ä³ ¿Í¼º¾³ ± Ãº·¸Ã¯ : 
³) ³π¼ÀÍ ± ÃÇ¾¹°ÄÀÇ ÃÇ¸·²ÀÇ 

³) πÀ¼ÇÃÇ¾¹°ÄÀÇ ÃÇ¸·²ÀÇ 

 

1,00 

1,50 

9. �¸Ã½³¾Äº»¯ ÃÎ½³Ä³ : 
¡Ã³´½³Äº»± ÇÃÉ½³Äº·À½°¾¸ ¸πºφ¯¾¸º³ ³¯Ã¸º ÄÉ¾ 
¡º¾¯»É¾ ÃÇ¾Ä¸¼¸ÃÄÎ¾ ÄÉ¾ ¸Ã´ÀÃÄ³Ã²É¾ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä 
ÄÉ¾ ¹¸Ã½³¾Äº»Î¾ ÃÉ½¯ÄÉ¾ 

 

 
 
 

2.2.4. ��¢��¢���  
1. ¤³ ³¾³φ¸ÃÌ½¸¾³ ÃÄ¸¾ ÃÇ¾°Ç¸º³ ÃÄÀºÇ¸²³ πÃÀ¸¼¸ÍÃ¸ÉÄ, Ã»¼¸ÃÌÄ¸Ä³Ä »³º 

ÇÃÎ½³ÄÀÄ ½³Ã½¯ÃÉ¾ ¸²¾³º ¸¾·¸º»Äº»¯ »¯πÀºÉ¾ ³πÌ ÄºÄ πºÀ ·º³·¸·À½°¾¸Ä 
πÀº»º¼²¸Ä πÀÇ π³Ã¯´À¾Ä³º. �ÇÄÌ Ã¸ »³½½º¯ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ·¸¾ Ã¸½³²¾¸º ÌÄº Ä³ 
»ÀºÄ¯Ã½³Ä³ ½³Ã½¯ÃÀÇ ÄÉ¾ ·º³φÌÃÉ¾ π¸ÃºÀÇÎ¾ ¸²¾³º À½ÀºÌ½ÀÃφ³ ÉÄ πÃÀÄ ÄÀ 
ÇÃÎ½³, Ä¸¾ Ã»¼¸ÃÌÄ¸Ä³ »³º ÄºÄ ¼Àºπ°Ä º·ºÌÄ¸Ä¸Ä. �¼¼ÉÃÄ¸ »³º Àº Äº½°Ä ·º¯¹¸Ã¸Ä 
ÄÉ¾ ½³Ã½¯ÃÉ¾ »¯¹¸ π¸ÃºÀÇ±Ä ·º³φÀÃÀπÀºÀÍ¾Ä³º »³º ½¯¼ºÃÄ³ Ã¸½³¾Äº»¯, 
³¾¯¼À´³ ½¸ Ä³ Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»¯ ÄÀÇÄ. 
�º³ ÄÀ¾ ¼Ì´À ³ÇÄÌ Ä³ ¯Ã¹Ã³ ÄÉ¾ ·º³φÌÃÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ¸π²ÃÄÃÉÃ¸Ä ½¸ ½¯Ã½³Ã³ 
ÄÉ¾ ��¤  �� π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ º·º³ºÄ°ÃÉÄ Äº½± "φ³ÄÀÍÃ³Ä" πÀÇ ¸πºÃ¸½³²¾¸Ä³º 
½¸ ·ºπ¼Ì ³ÃÄ¸Ã²Ã»À. 

2.  º Äº½°Ä ´º³ Ä¸¾ π¼±Ã¸ ¸Ã´³Ã²³ ³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º Ã¸ ½¯Ã½³ÃÀ πÃÀ°¼¸ÇÃ¸Ä 
�°ÃÀº³Ä, ¼¸Ç»Ì, ¸¿³ºÃ¸Äº»±Ä πÀºÌÄ¸ÄÀÄ (extra), Ã»¼¸ÃÌ ± ½³¼³»Ì »³Ä¯ 
π¸Ã²πÄÉÃ¸, »³º ¸²¾³º ¸Ç¾Ì¸ÄÀ ÌÄº ¸²¾³º ³π¼ÎÄ ¸¾·¸º»Äº»°Ä ´º³ ¸πºÃÄÃÎÃ¸ºÄ ½¸ 
½¯Ã½³ÃÀ ½°ÃÉ¾ πÀºÀÄº»Î¾ Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»Î¾. 

3.   �¸¼¸Ä¸Ä±Ä ³φÀÍ ¸πº¼°¿¸º Ä³ Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»¯ ÄÀÇ ½³Ã½¯ÃÀÇ πÀÇ ¹³ 
ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº±Ã¸º ÃÄÀ °Ã´À (¼.Ç. ÇÃÎ½³, Çφ±, Ã»¼¸ÃÌÄ¸Ä³, ·º³¹¸Ãº½ÌÄ¸Ä³ ÃÄ¸¾ 
π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ), πÃ°π¸º ¾³ »¯¾¸º °Ã¸Ç¾³ ³´ÀÃ¯Ä, ¾³ ·º³πºÃÄÎÃ¸º Ä¸¾ Äº½± 
·º¯¹¸Ã¸Ä ÄÀÇ ÃÇ´»¸»Ãº½°¾ÀÇ ÄÍπÀÇ ½³Ã½¯ÃÀÇ »³º Ã' ³ÇÄ±¾ ¾³ πÃÀÃ¹°Ã¸º Ä¸¾ 
Äº½± "φ³ÄÀÍÃ³Ä" πÀÇ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄÀ ��¤  ��.  ¡³Ã¯¼¼¸¼³ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ 
¸π°½³¸º ÃÄ¸¾ π¸Ãº´Ã³φ± ÄÀÇ ¯Ã¹ÃÀÇ »³º ¾³ ¸ºÃ¯´¸º ¸»¸² Ä³ ¸πº¹Ç½¸Ä¯ 
Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»¯ ÄÀÇ ½³Ã½¯ÃÀÇ. 
�π¸º·± Àº Äº½°Ä ÄÉ¾ ½³Ã½¯ÃÉ¾ ·º³φ°ÃÀÇ¾ Ã¸½³¾Äº»¯, ¸²¾³º Ã»Ìπ½À ¸ ¸πº¼À´± 
ÄÀÇ ÄÍπÀÇ ¾³ ´²¾¸Ä³º Ã¸ ÃÇ¾¸¾¾Ì¸Ã¸ ½¸ Ä¸¾ �/¾ÀÇÃ³ Ä¸¾ �¸¼°Ä¸ ¥π¸Ã¸Ã²³. 

4. �πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ÌÄº Ä³ ½¯Ã½³Ã³ πÃ°π¸º ¾³ π¼¸ÃÀÍ¾ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ 
�ÇÃÉπ³Ê»Î¾ ¡ÃÀÄÍπÉ¾ �� ¤ EN 12058: Naturalstoneflooringandstair - 
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¡ÃÀÊÌ¾Ä³ ³πÌ φÇÃº»ÀÍÄ ¼²¹ÀÇÄ - ¡¼¯»¸Ä ´º³ ·¯π¸·³ »³º Ã»¯¼¸Ä - �π³ºÄ±Ã¸ºÄ 
»³º �� ¤ EN 1469: Naturalstonecladding - ¡ÃÀÊÌ¾Ä³ ³πÌ φÇÃº»ÀÍÄ ¼²¹ÀÇÄ - 
¡¼¯»¸Ä ´º³ ¸π¸¾·ÍÃ¸ºÄ -  �π³ºÄ±Ã¸ºÄ »³º ¾³ φ°ÃÀÇ¾ Ã±½³¾Ã¸ CE, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ 
Ä¸¾ �¥� 10976/244,  §�� 973�/18-07-2007. 

 
������ : ÃÇ¾¸¹ºÃ½°¾¸Ä φ¹ÀÃ¯Ä »³º ¸Í»À¼¸Ä »³Ä¸Ã´³Ã²³Ä 

 

1 ¡¸¾Ä°¼¸Ä �¸Ç»Ì 

2 �À»»º¾³Ã¯ ¤¸φÃÌ¾ 

3 �À·¯¾¸Ä �¸Ç»Ì 

4 �´. �³Ã²¾³Ä �¸Ç»Ì ÃÇ¾¸φÎ·¸Ä 

5 �³π³¾·ÃºÄ²ÀÇ �ºÄÃº¾ÉπÌ 

6 �³Ã³¹Î¾³ �»Ã² 
7 �¯¿ÀÇ �¸Ç»Ì 

8 �¼º³¸Ã²ÀÇ ¤¸φÃÌÇÃÀÇ¾ – ½¸¼³¾Ì 

9 �³Ã³¹Î¾³ ¤¸φÃÌÇÃÀÇ¾ – ½¸¼³¾Ì 

10 �°ÃÀº³Ä �¸Ç»Ì 

11 �¯ÃÀÇ �¸Ç»Ì 

12 ¡¸¼²ÀÇ �¸Ç»Ì 

 
£���¢�: ÃÇ¾¸¹ºÃ½°¾¸Ä φ¹ÀÃ¯Ä »³º ·ÍÃ»À¼¸Ä »³Ä¸Ã´³Ã²³Ä 

 

1 �Ã°ÄÃº³Ä �ÃÇ¹ÃÌÄ¸φÃÀ 

2 �½³ÃÍ¾¹ÀÇ �ÃÇ¹ÃÌÄ¸φÃÀ 

3 �À½³Ã³Ê¾¸Ä �¸³Î¾ �π¸· 

4 �À½³Ã³Ê¾¸Ä �¸³Î¾ �²ÄÃº¾À 

5 �À½³Ã³Ê¾¸Ä �¸³Î¾ �ÃÇ¹ÃÌ 

6 £ÄÍÃÉ¾ ¡Ã¯Ãº¾À 

7 �¯ÃºÃ³Ä ¡Ã¯Ãº¾À 

8 �É³¾¾²¾É¾ �π¸· 

9 §³ÃÃ¯¼É¾ �»Ãº 
10 �·Ã³Ä ¢À·ÌÄ¸φÃÀ πÀ¼ÍÇÃÉ½À 

11 �ºÀ¾ÍÃÀÇ ΧºÀ¾Ì¼¸Ç»À 

 
����¢�¤��Ω£ £���¢�: ½°ÄÃº³Ä φ¹ÀÃ¯Ä »³º ·ÍÃ»À¼¸Ä »³Ä¸Ã´³Ã²³Ä  

 

1 �É³¾¾²¾É¾ ¢À·ÌÇÃÀÇ¾ 

2 Χ²ÀÇ ¤¸φÃÌ 

3 Χ²ÀÇ �²ÄÃº¾À 

4 ¤±¾ÀÇ ¡Ã¯Ãº¾À 

5 ¢Ì·ÀÇ �π¸· 

6 �´²ÀÇ ¡°ÄÃÀÇ �³ÍÃÀ 

7 �ÇÄ²¾³Ä �³ÍÃÀ 

8 �¯¾¸Ä �ÃÇ¹ÃÌ 

9 �³Çπ¼²ÀÇ �ÃÇ¹ÃÌ 

10 �³Çπ¼²ÀÇ �²ÄÃº¾À 

11 �ÇÄº¼±¾¸Ä �ÃÇ¹ÃÌ πÀ¼ÍÇÃÉ½À 

12 ¤Ã²πÀ¼¸Ä �»Ãº ½¸ ¼¸Ç»°Ä φ°Ä¸Ä 

13 £³¼³½²¾³Ä �»Ãº ± πÀ¼ÍÇÃÉ½À 

14 �Ã¯ÇÉ³³Ä »³φ° 

 
5. £¸ Ì¼¸Ä ÄºÄ Äº½°Ä ÄÉ¾ ½³Ã½³ÃÀÃÄÃÎÃ¸É¾, π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º »³º ¸ ÃÄ²¼³ÉÃ¸ 

³ÇÄÎ¾ (¾¸ÃÌ¼ÀÇÃÄÃÀ) 
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6. ¤À »À¾²³½³ ·Ì½¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ½³Ã½³ÃÀÃÄÃÎÃ¸É¾, »³Ä³Ã»¸Ç¯·¸Ä³º ½¸ ¼¸Ç»Ì 
ÄÃº½°¾ÄÀ. 

 

2.2.5. �¡���¥£� ¤ �§©� ��� ¨�¥� ¢ §©�. 
 

 º ¸Ã´³Ã²¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ½¸Ä³¼¼º»Î¾ Ã»¸¼¸ÄÎ¾ (¸»ÄÌÄ ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ) ÄÀ²ÇÉ¾ »³º 
È¸Ç·ÀÃÀφÎ¾ Äº½À¼À´ÀÍ¾Ä³º ½¸ Ä³ ¯Ã¹Ã³ 61.30 »³º 61.31.  
 º ¸Ã´³Ã²¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ¸π²π¸·¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä ´ÇÈÀÃ³¾²·É¾ÄÀºÇÀπ¸Ä¯Ã½³ÄÀÄ Ã¸ 
°ÄÀº½À Ã»¸¼¸ÄÌ Äº½À¼À´¸²Ä³º½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 78.05. 
 º ¸Ã´³Ã²¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä »³½πÍ¼É¾ ÄÀºÇÀπ¸Ä³Ã½¯ÄÉ¾ ³πÀ·¸½ºÎ¾À¾Ä³º ¸πºπ¼°À¾ 
»³º ½¸ Ä¸¾ πÃÌÃ¹¸Ä¸ Äº½± ÄÀÇ ¯Ã¹ÃÀÇ 78.12. 
 º ¸Ã´³Ã²¸Ä ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä ´ÇÈÀÃ³¾²·É¾ ¸π²π¸·¸Ä È¸Ç·ÀÃÀφ±Ä Ã¸ °ÄÀº½À Ã»¸¼¸ÄÌ 
³πÀ·¸½ºÎ¾À¾Ä³º, ½³·² ½¸ ÄºÄ ¸Ã´³Ã²¸Ä ³¼¼ÀÇ½º¾²ÀÇ, ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 78.34 »³º ÃÄ¸¾ 
π¸Ã²πÄÉÃ¸ ½¸ ¸π²π¸·¸Ä ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 78.35. £Ä¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ÇÃ±Ã¸Ä 
´ÇÈÀÃ³¾²·³Ä ·º³φÀÃ¸Äº»ÀÍ π¯ÇÀÇÄ ³πÌ ÄÀ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾À ÃÄ³ π³Ã³π¯¾É 
¯Ã¹Ã³ 78.34 »³º 78.35, Àº Äº½°Ä πÃÀÃ³Ã½Ì·À¾Ä³º ³¾³¼À´º»¯ ½¸ ÄºÄ Äº½°Ä ÄÀÇ 
¯Ã¹ÃÀÇ 61.30. 

 £¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä »³º ÀÃÇ»ÄÀ³¯½³³»³, ¸ ³πÀ·¸½²ÉÃ± ÄÀÇ Äº½À¼À´¸²Ä³º 
½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 79.55. 

 

 
Γ� �Κ�£ � �£��� £��£ 

 

�.  �º Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ ÄÀÇ π³ÃÏ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ πÀÇ φ°ÃÀÇ¾ Ä¸¾ Ã±½³¾Ã¸ [*] 
π³Ã³π¼¸ÐÃËÄ Ä¸Ä ³¾³´Ã³φÏ½¸¾¸Ä Äº½±Ä Ã¸ �¥¡Ω ·¸¾ 
ÃÇ½π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ Ä¸¾ ·³π¯¾¸ Ä¸Ä »³¹³Ã±Ä ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ÄË¾, »³Ä¯ 
π¸Ã²πÄËÃ¸, Ç¼º»Ñ¾ ± πÃÀÌÏ¾ÄË¾. 

 

 � �¸½ÀπÃ³ÄÀÐÃ³ �ÃÇ± ¹³ πÃÀÃ¹°Ä¸º ÃÄºÄ Äº½°Ä ³ÇÄ°Ä Ä¸¾ ·³π¯¾¸ ÄÀÇ 
½¸Ä³φÀÃº»ÀÐ °Ã´ÀÇ, ½¸ ³¯Ã¸ Ä³ ÃÄÀºÇ¸²³ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä »³º ÄºÄ ÃÇ¾¹±»¸Ä 
¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 

 

 Γº³ ÄÀ¾ πÃÀÃ·ºÀÃºÃ½Ï Ä¸Ä ËÄ ¯¾Ë ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ ½¸Ä³φÀÃº»ÀÐ °Ã´ÀÇ 
»³¹ÀÃ²·À¾Ä³º Àº ³»Ï¼ÀÇ¹¸Ä Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä Ã¸ €/m3.km 

 

£¸ ³ÃÄº»°Ä π¸ÃºÀÇ°Ä   

 - ³πÌÃÄ³Ã¸ < 5 km 0,28 

 - ³πÌÃÄ³Ã¸ ≥ 5 km 0,21 

�»ÄÏÄ πÏ¼¸ÉÄ   

 · À·À² »³¼±Ä ³³ÄÏÄ¸Ä³Ä   

 - ³πÌÃÄ³Ã¸ < 5 km 0,20 

 - ³πÌÃÄ³Ã¸ ≥ 5 km 0,19 

 · À·À² »³»±Ä ³³ÄÏÄ¸Ä³Ä   

 - ³πÌÃÄ³Ã¸ < 5 km 0,25 

 - ³πÌÃÄ³Ã¸ ≥ 5 km 0,21 

 · ¸Ã´ÀÄ³¿º³»°Ä À·À²   

- ³πÌÃÄ³Ã¸ < 3 km 0,22 

 - ³πÌÃÄ³Ã¸ ≥ 3 km 0,20 
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¡ÃÏÃ¹¸Ä¸ Äº½± ´º³ π³Ã³Ä¸Ä³½°¾¸ 
³¾³½À¾± φÀÃÄÀ¸»φÏÃÄÉÃ¸Ä (³Ãφ³¼Äº»¯, 
¸»Ã»³φ°Ä ¹¸½¸¼²É¾ »³º Ç³¾·¯»É¾, ½º»Ã±Ä 
»¼²½³»³Ä ¸»Ã»³φ°Ä) 

0,03 

 

 

Oº Äº½°Ä ³ÇÄ°Ä °ÇÀÇ¾ ¸φ³Ã½À´± ÃÄÀ¾ πÃÀÃ·ºÀÃºÃ½Ï Ä¸Ä Äº½±Ä ÄÀÇ 
³ÃÄ¸Ã²Ã»ÀÇ [*] ÄË¾ ¯Ã¹ÃË¾ ÄÀÇ π³ÃÏ¾ÄÀÄ Äº½À¼À´²ÀÇ ÄË¾ ÀπÀ²Ë¾ Àº 
¸Ã´³Ã²¸Ä ¸πº½¸ÄÃÑ¾Ä³º Ã¸ »Ç³º»¯ ½°ÄÃ³ (m3), »³Ä¯ ÄÀ¾ ÄÃÏπÀ πÀÇ 
»³¹ÀÃ²·¸Ä³º Ã¸ °»³ÃÄÀ ¯Ã¹ÃÀ.  
 

£¸ »³½½²³ π¸Ã²πÄËÃ¸ ·¸¾ ¸φ³Ã½Ï·¸Ä³º ÃÇ¾Ä¸¼¸ÃÄ±Ä ¸πºπ¼±Ã½³ÄÀÄ ± 
ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ¯¼¼¸ πÃÀÃ³Ð¿¸Ã¸ »³º À ÇπÀ¼À´ºÃ½ÏÄ ´²¾¸Ä³º ½¸ ³¯Ã¸ Ä³ 
¸πº½¸ÄÃÀÐ½¸¾³m3 »¯¹¸ ¸Ã´³Ã²³Ä, ÏπËÄ »³¹ÀÃ²·¸Ä³º ÃÄÀ ³¾Ä²ÃÄÀºÇÀ 
¯Ã¹ÃÀ. 
 

� ·³π¯¾¸ ÄÀÇ ½¸Ä³φÀÃº»ÀÐ °Ã´ÀÇ, ÏπËÄ πÃÀÃ·ºÀÃ²·¸Ä³º ÃÄÀ π³ÃÏ¾ 
Äº½À¼Ï´ºÀ ( �¤ ��Κ), πÃÀÃÄ²¹¸Ä³º ÃÄ¸¾ Äº½± ³¯Ã¸ËÄ ÄË¾ ¯Ã¹ÃË¾ πÀÇ 
¸πºÃ¸½³²¾À¾Ä³º ½¸ [*], »³º ³¾³¹¸ËÃ¸²Ä³º ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ¾ ¸»¯ÃÄÀÄ¸ 
»³¹ÀÃº·Ï½¸¾À »Ë·º»Ï ³¾³¹¸ÑÃ¸Ã¸Ä (·¸¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ¯¼¼¸, º·º³²Ä¸Ã¸ 
³¾³¹¸ÑÃ¸Ã¸ ÄÀÇ ½¸Ä³φÀÃº»ÀÐ °Ã´ÀÇ). 

 

�. £ÄºÄ Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ ÄÀÇ π³ÃÏ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ πÀÇ φ°ÃÀÇ¾ Ä¸¾ Ã±½³¾Ã¸ 
[**] π³Ã³Ä²¹¸Ä³º ¸ Äº½± πÀÇ ³¾³¼À´¸² ÃÄ¸¾ »³¹³Ã± ¸Ã´³Ã²³ (φ³ÄÀÐÃ³) »³º 
Ä³ ³À¸¹¸Äº»¯ Ç¼º»¯. ΌÄ³¾ ·º³φÀÃÀπÀºÀÐ¾Ä³º Ä³ πÀºÀÄº»¯ Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»¯ 
ÄË¾ »ÇÃ²Ë¾ ¸¾ÃË½³ÄÀÇ½°¾Ë¾ Ç¼º»Ñ¾, °¾³¾Äº ³ÇÄÑ¾ πÀÇ ³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º 
ÃÄÀ  ¸Ãº´Ã³φº»Ï ΆÃ¹ÃÀ, ¸ �¸½ÀπÃ³ÄÀÐÃ³ �ÃÇ± ¹³ πÃÀÃ³Ã½Ï·¸º 
³¾¯¼À´³ ÄºÄ Äº½°Ä ¸φ³Ã½À´±Ä (π¸ÃºπÄÑÃ¸ºÄ ¿Ç¼¸²³Ä, »¸Ã³½º»Ñ¾ 
π¼³»º·²Ë¾ »³º ½³Ã½¯ÃË¾ ·º³φÏÃË¾ »³Ä¸´ÀÃºÑ¾ »³º πÀºÀÄ±ÄË¾). 
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 ���� 1.1: �����¢�£��£ - §©��¤ ¥¢���� –  � £¤¢©£�� 
 
�¤: 1.1.1 
 �  �-1 £§  �»Ã»³φ°Ä Ç³¼³ÃÎ¾ ¸·³φÎ¾ 

    (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  � -1110) 
 

�»Ã»³φ±, ½¸ Ä¸¾ φÀÃÄÀ¸»φÌÃÄÉÃ¸ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸ ± Ä¸¾ 
·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ Ã¸ π¸ÃºÀÇ± π¼¸Ã²À¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, φÇÄº»Î¾ ´³ºÎ¾, º¼ÍÀÄ, ÄÍÃφ¸Ä »³º 
¼ÀºπÎ¾ ¸πºφ³¾¸º³»Î¾ ³»³Ä³¼¼±¼É¾ ¸·³φÎ¾ ÀπÀºÀÇ·±πÀÄ¸ ³¯¹ÀÇÄ »³º π¼¯ÄÀÇÄ, ÃÍ½φÉ¾³ 
½¸ Ä¸ ½¸¼°Ä¸, ¸²Ä¸ ´º³ Ä¸¾ °·Ã³Ã¸ ¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾ »³º ¸¿Ç´º³¾Äº»Î¾ ÃÄÃÎÃ¸É¾ ¸²Ä¸ ´º³ ÄÀ 
·º³ÇÉÃºÃ½Ì ÄÀÇÄ ³πÌ Ä³ ÇπÌ¼Àºπ³, »³Ä¯¼¼¸¼³ ´º³ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾, πÃÀÊÌ¾Ä³ 
ÀÃÇ´½¯ÄÉ¾. 
 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 

• ¸ πÃÀÃ°´´ºÃ¸ ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾ »³º ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾, »³º ¸ ¸»Ã»³φ± ½¸ »¯¹¸ 
½°ÃÀ¾,  

• ¸ ¸»Ã²·ÉÃ¸, ¸ »Àπ± »³º ¸ ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ ¹¯½¾É¾ »³º ·°¾·ÃÉ¾ ÀπÀº³Ã·±πÀÄ¸ 
·º³½°ÄÃÀÇ (π¼¸¾ ¸»¸²¾É¾ πÀÇ ¹³ π³Ã³·À¹ÀÍ¾ πÃÀÄ ¸»½¸Ä¯¼¼¸ÇÃ¸),  

• ¸ ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ »³º ³πÀÃÄÃ¯´´ºÃ¸ ÄÉ¾ Ç·¯ÄÉ¾ »³º ¸ ½ÌÃφÉÃ¸ π³Ã¸ºÎ¾ »³º Ã»¯φ¸Ä,  
• ¸ ·º³¼À´± ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ¸»Ã»³φ±Ä,  
• Àº »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸ºÄ, ·º³ÃÄÃÎÃ¸ºÄ  »³º ½¸Ä³φÀÃ°Ä ½¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ½°ÃÀ 

»³º Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸, ¸²Ä¸ ´º³ πÃÀÃÉÃº¾± ³πÌ¹¸Ã¸, πÃÀ»¸º½°¾ÀÇ ¾³ 
ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ÉÄ φÇÄº»°Ä ´³²¸Ä ÃÄÀ °Ã´À ¸²Ä¸ ´º³ ³πÌÃÃºÈ¸ Ã¸ ¸πºÄÃ¸πÌ½¸¾¸Ä 
¹°Ã¸ºÄ ¸φÌÃÀ¾ ³ÇÄ¯ »Ãº¹ÀÍ¾ ³»³Ä¯¼¼¸¼³ ´º³ φÇÄº»¯, ± π¼¸À¾¯·À¾Ä³, 

• Àº ÄÇÇÌ¾ ¸¾·º¯½¸Ã¸Ä φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸ºÄ »³º ½¸Ä³»º¾±Ã¸ºÄ, ³¾ ÄÇÇÌ¾ »³Ä³¼¸φ¹¸² À 
³π³ºÄÀÍ½¸¾ÀÄ ÇÎÃÀÄ ÄÉ¾ πÃÀÃÉÃº¾Î¾ ³πÀ¹°Ã¸É¾ ³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ÇπÀ¼À²πÉ¾ 
¸Ã´³ÃºÎ¾, »³¹ÎÄ »³º ·º³½ÌÃφÉÃ± ÄÀÇÄ Ã¸ Ã¸ºÃ¯·º³ »³º ¸ ·º³φÍ¼³¿± ÄÀÇÄ ½°ÇÃº ¾ 
ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ÃÄÀ °Ã´À.  

 
£¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ π¼¸À¾³·Ì¾ÄÉ¾ ± ³»³Ä³¼¼±¼É¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ÃÄ¸¾ Äº½± π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º, ¸»ÄÌÄ 
³πÌ Ä¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇÄ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸, »³º ¸ ·º³½ÌÃφÉÃ± ÄÀÇÄ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ 
³π³ºÄ±Ã¸ºÄ Ä¸Ä �¤�¡ 02-01-02-00 »³º ÄÉ¾ ÌÃÉ¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ.  
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸. 
 
�πº½°ÄÃ¸Ã¸ ½¸ ¼±È¸ ³ÃÇº»Î¾ »³º Ä¸¼º»Î¾ ·º³ÄÀ½Î¾. 

 

 
¤º½± ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ. 
 

 

�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: �³·À½±¾Ä³ π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 0,75 
 
 
 
�¤: 1.1.2 
 �  �-2 £§   �¸¾º»°Ä ¸»Ã»³φ°Ä Ã¸ °·³φÀÄ ´³ºÎ·¸Ä-¸½º³Ã³ÇÎ·¸Ä 

     (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  � -1123�) 
 

�¸¾º»°Ä ¸»Ã»³φ°Ä, ½¸ Ä¸¾ ½¸Ä³φÀÃ¯ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸, ¸·³φÎ¾ ´³ºÉ·Î¾ »³º 
¸½º³Ã³ÇÉ·Î¾ ÀπÀº³Ã·±πÀÄ¸ ÃÇÃÄ¯Ã¸ÉÄ, ³¾¸¿³ÃÄ±ÄÉÄ ³¯¹ÀÇÄ, π¼¯ÄÀÇÄ »³º »¼²Ã¸ÉÄ 
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πÃ³¾Î¾, Ã¸ ¾°À °Ã´À ± ´º³ ¸π°»Ä³Ã¸ ± ÃÇ½π¼±ÃÉÃ¸ ± ·º³π¼¯ÄÇ¾Ã¸ Çπ¯ÃÇÀ¾ÄÀÄ, 
³¾¸¿³ÃÄ±ÄÉÄ Ä¸Ä ¹°Ã¸Ä ¸Ã´³Ã²³Ä »³º ÄÉ¾ ·ÇÃÇ¸Ã¸ºÎ¾ πÀÇ πÃÀ»³¼¸² (»À¾Ä¯ ± ½³»Ãº¯, Ç³½¸¼¯ 
± ÇÈ¸¼¯ ÃÇ¸Äº»¯ ½¸ ÄÀ Çπ¯ÃÇÀ¾ °Ã´À), ´º³ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ Ã»ÀπÌ »³º ½¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ 
¸»Ã»³πÄº»Ì ½°ÃÀ, ¸¾ ¿¸ÃÎ ± ½¸ π³ÃÀÇÃ²³ ¾¸ÃÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ �¤�¡ 02-02-01-00.  
 

�¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ ³ÇÄÌ Äº½À¼À´ÀÍ¾Ä³º ¸π²Ã¸Ä Àº ³»Ì¼ÀÇ¹¸Ä ¸»Ã»³φ°Ä Ã¸ ¸·¯φ¸ ³¾¯¼À´¸Ä 
Ã»¼¸ÃÌÄ¸Ä³Ä: 
 

- ³¾ÀºÇÄÎ¾ Ä¯φÃÉ¾ ´º³ ÄÀ Ä½±½³ ÄÀÇÄ π¼¯ÄÀÇÄ ½¸´³¼ÍÄ¸ÃÀÇ ÄÉ¾ 5,00 m ½¸Ä¯ Ä¸Ä 
½ÌÃφÉÃ¸Ä ÄÉ¾ πÃ³¾Î¾ »³º ÄÀÇ πÇ¹½°¾³ ÄÀÇÄ,  

- ´º³ Ä¸ ·¸½ºÀÇÃ´²³ ³¾³³³¹½Î¾ πÃÀÄ ³´»ÍÃÉÃ¸ ÄÉ¾ ¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾, 
- ÄÃº´É¾º»Î¾ Ä¯φÃÉ¾ ½¸Ä¯ Ä¸Ä ½ÌÃφÉÃ¸Ä ÄÉ¾ πÃ³¾Î¾, ÌÄ³¾ ³ÇÄ°Ä »³Ä³Ã»¸Ç¯·À¾Ä³º ÃÄ¸ 

ÃÇ¾°Ç¸º³ ÄÉ¾ ´¸¾º»Î¾ ¸»Ã»³φÎ¾ Ä¸Ä À·ÀÍ, 
- ´º³ ÄÀ¾ »³¹³ÃºÃ½Ì ÀÇ¸ÄÎ¾ ÍÈÀÇÄ »³º π¼¯ÄÀÇÄ ½¸´³¼ÍÄ¸ÃÀÇ ÄÉ¾ 5,00 m, 

- Ä¸Ç¾º»Î¾ Cut and Cover ½¸Ä¯ ÄÉ¾ ½°ÄÃÉ¾ πÃÀÃÉÃº¾±Ä »³º ½Ì¾º½¸Ä ³¾ÄºÃÄ±Ãº¿¸Ä ÄÉ¾ 
πÃ³¾Î¾ ÄÉ¾ ¸»Ã»³φÎ¾ ¸φÌÃÀ¾ ·¸¾ ³πÀ·¸½ºÎ¾À¾Ä³º ½¸ ¯¼¼À ¯Ã¹ÃÀ ³ÇÄÀÍ ÄÀÇ 
Äº½À¼À´²ÀÇ  

- ´º³ Ä¸ ·¸½ºÀÇÃ´²³ ÃÄÀ½²É¾ Ã¸Ã¯´´É¾ »³º Cut and Cover  
 

£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 

• ¸ πÃÀÃ°´´ºÃ¸ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ »³º ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾, ¸ ¸»Ã»³φ± ½¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ½°ÃÀ 
»³º ÇπÌ ÀπÀº¸Ã·±πÀÄ¸ ÃÇ¾¹±»¸Ä,  

• ¸ ³πÀÃÄÃ¯´´ºÃ¸ ÄÉ¾ Ç·¯ÄÉ¾, ¸ ½ÌÃφÉÃ¸ ÄÉ¾ π³Ã¸ºÎ¾, ÄÉ¾ πÃ³¾Î¾ »³º ÄÀÇ πÇ¹½°¾³ 
Ä¸Ä Ã»¯φ¸Ä »³º À ÃÇ¸½³ÄºÃ½ÌÄ ÄÉ¾ ³¾³³³¹½Î¾  

• ¸ ·º³¼À´±, φÍ¼³¿¸, φÀÃÄÀ¸»φÌÃÄÉÃ¸ Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ½¸Ä³φÀÃº»Ì ½°ÃÀ »³º ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ 
ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸ ´º³ Ä¸ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ ÄÉ¾ »³Ä¯¼¼¸¼É¾ ÃÄÀ 
°Ã´À (π.Ç. »³Ä³Ã»¸Ç± ¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾) ± ´º³ ³πÌÃÃºÈ¸ ÄÉ¾ ³»³Ä¯¼¼¸¼É¾ ± π¼¸À¾³·Ì¾ÄÉ¾ 
Ã¸ ¸πºÄÃ¸πÌ½¸¾¸Ä Ä¸¼º»°Ä ± πÃÀÃÉÃº¾°Ä ¹°Ã¸ºÄ 

• ¸ ¸¾³πÌ¹¸Ã¸ Ã¸ Ä¸¼º»°Ä ± ¸¾·º¯½¸Ã¸Ä ¹°Ã¸ºÄ, ¸ ¸π³¾³φÌÃÄÉÃ¸ ³πÌ ÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ ÄÉ¾ 
πÃÀÃÉÃº¾Î¾ ³πÀ¹°Ã¸É¾ »³º ¸ ¸»φÌÃÄÉÃ¸ Ã¸ Ä¸¼º»°Ä ¹°Ã¸ºÄ, »³¹ÎÄ »³º ¸ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ »³º 
·º³½ÌÃφÉÃ¸ ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ ³πÌ¹¸Ã¸Ä ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ π¸Ãº³³¼¼À¾Äº»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ 

• ¸ ³¾ÄºÃÄ±Ãº¿¸ ÄÉ¾ πÃ³¾Î¾ ¸»Ã»³φ± ÌπÀÇ ÄÇÇÌ¾ ³ÇÄ± ³π³ºÄ¸²Ä³º, »³¹ÎÄ »³º ¸ 
¸»¹¯½¾ÉÃ¸ »Àπ±, ¸»Ã²·ÉÃ¸ »³º ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ ·°¾·ÃÉ¾, ³¾¸¿³ÃÄ±ÄÉÄ π¸Ãº½°ÄÃÀÇ 
»ÀÃ½ÀÍ, Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸. 

• ¸ ³¾Äº½¸ÄÎπºÃ¸ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ·ÇÃÇ¸Ã¸ºÎ¾ πÀÇ πÃÀ»ÍπÄÀÇ¾ ³πÌ Ä¸ ÃÍ´ÇÃÀ¾¸ 
»Ç»¼ÀφÀÃ²³, ÌπÉÄ π¸ÃºÀÃºÃ½°¾³ ½°ÄÉπ³ »³º Ì´»Àº ¸»Ã»³φÎ¾ »¼π. 

• ¸ ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ Ä¸Ä Ã»¯φ¸Ä ÄÉ¾ ÀÃÇ´½¯ÄÉ¾ »¯ÄÉ ³πÌ Ä¸ "ÃÄÃÎÃ¸ °·Ã³Ã¸Ä 
À·ÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ" ½°ÇÃº ÄÀÇ ³¯¹ÀÇÄ πÀÇ ¼³½³¯¾¸Ä³º ÇπÌÈ¸ ÃÄÀ¾ »³¹ÀÃºÃ½Ì Ä¸Ä 
§°ÃÀÇÃ³Ä �»³¾ÌÄ¸Ä³Ä �·Ã³Ã¸Ä (§.�.�), ÌπÉÄ ³ÇÄ± ÀÃ²·¸Ä³º ÃÄ¸¾ ½¸¼°Ä¸, Ã¸ ³³¹½Ì 
ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸Ä πÀÇ ¾³ ³¾ÄºÃÄÀºÇ¸² Ã¸ ¿¸Ã¯ φ³º¾Ì½¸¾¸ πÇ»¾ÌÄ¸Ä³ ²Ã¸ »³Ä' ¸¼¯ÇºÃÄÀ ½¸ ÄÀ 
90% Ä¸Ä πÇ»¾ÌÄ¸Ä³Ä πÀÇ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»¯ »³Ä¯ Ä¸¾ ÄÃÀπÀπÀº¸½°¾¸ ·À»º½± 
Proctor (Proctor Modified »³Ä¯ �� ¤ EN 13286-2).  

• Àº π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ÃÄ³¼²¸Ä ÄÀÇ ½¸Ç³¾º»ÀÍ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ »³º ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾ 

• ¸ ¸π³¾¸π²ÇÉÃ¸ (½¸ πÃÀÊÌ¾Ä³ ¸»Ã»³φÎ¾) ÄÉ¾ ¹¸½¸¼²É¾ »³º Ä¯φÃÉ¾ ¸»ÄÌÄ ÄÀÇ ÃÎ½³ÄÀÄ 
Ä¸Ä À·ÀÍ, πÀÇ Àº ¸»Ã»³φ°Ä ÄÀÇÄ ³πÀ·¸½ºÎ¾À¾Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ ³ÇÄÌ, ÌÄ³¾ ·¸¾ Çπ¯ÃÇ¸º 
³π³²Ä¸Ã¸ ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸Ä 

• � ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ¸»Ã»³φÎ¾ Ã¸ ÇÎÃÀÇÄ πÀÇ ¹³ ÇπÀ·¸²¿¸º ¸ ¥π¸Ã¸Ã²³, ¸ 
·º¯ÃÄÃÉÃ¸ »³º ¸ ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ± ÄÀÇÄ. 
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�πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ÌÄº ¸ Äº½± ¸²¾³º ´¸¾º»±Ä ¸φ³Ã½À´±Ä ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ Ä¸Ä ¸Ã´³Ã²³Ä 
Ã¸ ½º³ ± π¸ÃºÃÃÌÄ¸Ã¸Ä φ¯Ã¸ºÄ πÀÇ Çπ³´ÀÃ¸ÍÀ¾Ä³º ³πÌ ÄÀ πÃÌ´Ã³½½³ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ± 
¯¼¼ÀÇÄ ÄÀπº»ÀÍÄ π¸ÃºÀÃºÃ½ÀÍÄ.  
 
� ³πÀ¿±¼ÉÃ¸ ³Ãφ³¼ÄÀÄ³π±ÄÉ¾, ÃÄÃÎÃ¸É¾ À·ÀÃÄÃÉÃ²³Ä ÃÄ³¹¸ÃÀπÀº¸½°¾É¾ ½¸ ÄÃº½°¾ÄÀ, 
π¼³»ÀÃÄÃÎÃ¸É¾, ·³π°·É¾ ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³, »Ã³Ãπ¸·ÀÃ¸²¹ÃÉ¾ »³º ÃÄ¸Ã¸Î¾ °·Ã³Ã¸Ä »³º 
¸´»º³ÉÄºÃ½ÀÍ ÄÀÇÄ, »³¹ÎÄ »³º π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ πÀÇ ³Ã²Ã»À¾Ä³º ¸¾ÄÌÄ ÄÀÇ Ì´»ÀÇ 
ÄÉ¾ ´¸¾º»Î¾ ¸»Ã»³φÎ¾, ¸πº½¸ÄÃÎ¾Ä³º »³º Äº½À¼À´ÀÍ¾Ä³º º·º³²Ä¸Ã³ ½¸ ³¯Ã¸ Ä³ Àº»¸²³ ¯Ã¹Ã³ 
ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ Äº½À¼À´²ÀÇ. 
 
�πº½°ÄÃ¸Ã¸ ½¸ ¼±È¸ ³ÃÇº»Î¾ »³º Ä¸¼º»Î¾ ·º³ÄÀ½Î¾ »³º ½°ÇÃº Ä³ ÌÃº³ ¸»Ã»³φ±Ä ÄÉ¾ 
¸´»¸»Ãº½°¾É¾ ÃÇ½³³Äº»Î¾ ÃÇ¸·²É¾ »³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ πÃÉÄÌ»À¼¼À Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃ½ÀÍ. 
�º¸Ç»Ãº¾²·¸Ä³º ÌÄº ÀÇ·¸½²³ ³πÀ·¸½²ÉÃ¸ »³Ä³³¯¼¼¸Ä³º ÃÄÀ¾ �¾¯·ÀÇÀ ´º³ ÄºÄ ¸π² π¼°À¾ ÄÉ¾ 
πÃÀ³¼¸πÀ½°¾É¾ ³πÌ Ä¸ ½¸¼°Ä¸ ¸»Ã»³φ°Ä ¸»ÄÌÄ ¸¯¾ °Ç¸º ·À¹¸² ¸º·º»± ¸¾ÄÀ¼± ³πÌ Ä¸¾ 
¥π¸Ã¸Ã²³. 
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸. 
 

¤º½± ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ. 
 

 

�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: Έ¾³ ¸ÇÃÑ »³º ¸²»ÀÃº ¼¸πÄ¯ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 1,20 
 
 
 
�¤: 1.1.3 
 �  �-1 £§     ¤À½± ¸πºφ³¾¸ºÎ¾ ³Ãφ³¼ÄÀÃ»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ± Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ  
                         (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  � -3121.�) 
 
¤À½± ¸πºφ³¾¸ºÎ¾, ¸Ç¹Í´Ã³½½¸ ± ½¸, ³Ãφ³¼ÄÀÃ»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ± Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ (¯Àπ¼ÀÇ ± 
Àπ¼ºÃ½°¾ÀÇ), ÀπÀºÀÇ·±πÀÄ¸ π¯ÇÀÇÄ »³º ÄÍπÀÇ, ¸ ÀπÀ²³ ´²¾¸Ä³º ³πÀ»¼¸ºÃÄº»¯ »³º ½Ì¾À¾ ½¸ 
ÇÃ±Ã¸ ¸º·º»ÀÍ ³Ãφ³¼ÄÀ»ÌπÄ¸ ½¸ ½¸Ç³¾º»Ì ÄÃÀÇÌ ÎÃÄ¸ ¾³ ³πÀ»¼¸²À¾Ä³º ³πÀ¿¸¼ÎÃ¸ºÄ °¿É 
³πÌ Ä³ Ç³Ã³´½°¾³ ÌÃº³ Ä¸Ä »Àπ±Ä »³º ¾³ πÃÀφÇ¼¯ÃÃ¸Ä³º ÄÀ À·ÌÃÄÃÉ½³ ± Ä³ ·¯π¸·³ ³πÌ 
φ¹ÀÃ°Ä »³Ä¯ Ä¸ ·º¯Ã»¸º³ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾. £Ä¸¾ Äº½± π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸  ·³π¯¾¸  ¸Ã´³Ã²³Ä »³º 
Ç¼º»Î¾ πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ °¾Ä¸Ç¾¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸ Ä¸Ä »Àπ±Ä ÉÄ ¯¾É ÃÄºÄ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä »³º 
»³¹ÀÃºÃ½°¾¸Ä ¹°Ã¸ºÄ. 
£Ä¸¾ Äº½± ¸π²Ã¸Ä π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ ³φ³²Ã¸Ã¸ ÄÇÇÌ¾ Ç¼º»ÀÍ ÃφÃ³´²Ã½³ÄÀÄ ³Ã½Î¾ ½¸ 
π¸πº¸Ã½°¾À ³°Ã³ ± ½¸ »³Ä¯¼¼¸¼À »³¼°½º ± ¸º·º»Ì ¸Ã´³¼¸²À Ã¸ ½ÀÃφ± ´¯¾Ä·ÀÇ. �¾ π³Ã³½°¾¸º 
»¯πÀº³ πÀÃÌÄ¸Ä³ ÃÄºÄ π³Ã¸º°Ä ³ÇÄ± ¹³ ³φ³ºÃ¸²Ä³º ½¸ »³½º¾°ÄÀ ± ½¸ ½¸Ç³¾º»Ì ÄÃº³¸²À ± ½¸ 
³½½À³À¼±.  
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸. 
 
¤º½± ³¾¯ ½°ÄÃÀ ½±»ÀÇÄ ÄÀ½±Ä π¯ÇÀÇÄ ½°ÇÃº 0,40m 
 
 

�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: ¤Ã²³ ¸ÇÃÑ  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 3,00 
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�¤: 1.1.4 
 �  �-12 £§  �³¹³²Ã¸Ã¸ £»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ 

     (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  �� 2226£Χ) 
 
�³¹³²Ã¸Ã¸ ·³π°·É¾ ³¸ÃÀ·ÃÀ½²É¾, φÀÃ°É¾, ·À»Î¾, π¼³»Î¾, ³¯¹ÃÉ¾, πÄ¸ÃÇ´ÀÄÀ²ÇÉ¾, 
Ä¸Ç¾º»Î¾ °Ã´É¾ »³º ÄÀ²ÇÉ¾ ³πÌ ¯Àπ¼À ± Àπ¼ºÃ½°¾À Ã»ÇÃÌ·¸½³, ½¸ ± ÇÉÃ²Ä ÇÃ±Ã¸ 
½¸Ç³¾º»Î¾ ½°ÃÉ¾, ½¸ Ä¸¾ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸. 
 
¡¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ »³¹³²Ã¸Ã¸ ÄÉ¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ ³πÌ ¯Àπ¼À ± Àπ¼ºÃ½°¾À Ã»ÇÃÌ·¸½³, ¸ 
ÃÇ´»°¾ÄÃÉÃ¸, ³πÀ»À½º·± »³º ³πÌ¹¸Ã¸ Ì¼É¾ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ πÀÇ ¹³ πÃÀ»ÍÈÀÇ¾ ³ÃÇº»¯ Ã¸ 
πÃÀÃÉÃº¾°Ä ¹°Ã¸ºÄ »³º ½¸Ä¯ Ã¸ ÇÎÃÀÇÄ ¸πºÄÃ¸πÌ½¸¾ÀÇÄ ³πÌ ÄºÄ ³Ã½Ì·º¸Ä �ÃÇ°Ä Ã¸ 
ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸. � »³¹³²Ã¸Ã¸ ¹³ ´²¾¸º ½¸ º·º³²Ä¸Ã¸ πÃÀÃÀÇ± ÃÄºÄ ³»½°Ä  ÄÉ¾ 
·³π°·É¾ ÎÃÄ¸ ¾³ ½¸¾ ¸π¸Ã¸³ÃÄÀÍ¾ π³Ã³»¸²½¸¾¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ± ·¯π¸·³. ¤³ πÃÀÊÌ¾Ä³ ÄÉ¾ 
»³¹³ºÃ°Ã¸É¾ ¹³ ³πÀ½³»ÃÇ¾¹ÀÍ¾ ½¸ °¿À·³ »³º ¸Ç¹Í¾¸ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ »³º ¹³ ½¸Ä³φ¸Ã¹ÀÍ¾ Ã¸ 
»³Ä¯¼¼¸¼ÀÇÄ ÇÎÃÀÇÄ ³πÌ¹¸Ã¸Ä »³º ·º³Ç¸²ÃºÃ¸Ä ¸»ÄÌÄ ÄÀÇ �¸ÃÀ·ÃÀ½²ÀÇ. 
 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·ÀÄ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 

• ¸ ·³π¯¾¸ ÄÇÇÌ¾ πÃÀÃÉÃº¾±Ä ¸¾³πÌ¹¸Ã¸Ä ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ »³¹³²Ã¸Ã¸Ä, 
• ¸ ·³π¯¾¸ ¸¾³πÌ¹¸Ã¸Ä ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ »³¹³²Ã¸Ã¸Ä Ã¸ ÇÎÃÀÇÄ ¸πºÄÃ¸πÌ½¸¾ÀÇÄ ³πÌ ÄºÄ 

³Ã½Ì·º¸Ä �ÃÇ°Ä Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸. 
• ¸ ÃÄ³¼²³ ÄÀÇ ½¸Ç³¾º»ÀÍ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ  
• À π¼±Ã¸Ä »³¹³ÃºÃ½ÌÄ ÄÀÇ ÇÎÃÀÇ ³πÌ Ä³ πÃÀÊÌ¾Ä³ »³¹³²Ã¸Ã¸Ä. 

 
�πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ÌÄº ¸ Äº½± ¸²¾³º ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä¸ ³πÌ Ä¸¾ ¹°Ã¸ »³º ÃÄ¯¹½¸ πÀÇ ´²¾À¾Ä³º Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä 
Ã¸ ÃÇ°Ã¸ ½¸ Ä¸¾ À·Ì, »³º ÌÄº À �¾¯·ÀÇÀÄ Àφ¸²¼¸º ¾³ ¼¯³¸º Ä³ ³¾³´»³²³ ½°ÄÃ³ ´º³ ¾³ 
³πÀφ¸ÇÇ¹¸² ¸ ³πÌφÃ³¿¸ ÄÇÇÌ¾ Çπ³ÃÇÌ¾ÄÉ¾ Ä¸Ç¾º»Î¾ »³º Ä¯φÃÉ¾ Ä¸Ä À·ÀÍ ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ± 
¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾. �³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä ¹³ ¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ 
ÀÃº·Ì½¸¾³ ÃÄ¸¾ �¤�¡ 15-02-01-01. 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ π¼±Ã¸Ä π¸Ã³ºÉ½°¾¸ ¸Ã´³Ã²³ ½¸ Ä¸¾ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÉ¾ 
πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ Ä¸Ä »³¹³²Ã¸Ã¸Ä. 
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸. 
 
¤º½± ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ »³¹³²Ã¸Ã¸Ä ¯Àπ¼Î¾ ± Àπ¼ºÃ½°¾É¾ Ã»ÇÃÀ·¸½¯ÄÉ¾ πÀÇ ½¸ÄÃ¯Ä³º Ã¸ 
Ì´»À ³¯Ã¸º ÇÉÃÀÃÄ¯¹½¸Ã¸Ä πÃÀ »³º ½¸Ä¯ Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³. 
 

�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: ¤Ãº¯¾Ä³ ¸ÇÃÑ »³º ÄÃº¯¾Ä³ ¼¸πÄ¯ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 30,30 
 
 
�¤: 1.1.5 
 �  �-18.3 ¡ÃÀ½±¹¸º³ ·³¾¸²É¾ ¹Ã³ÇÃÄÎ¾ ¸π²¼¸»ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ �³Ä¸´ÀÃ²³Ä �4 

(�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  � -1510) 
 
¡ÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÉ¾ °Ã´É¾ ³πÌ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸, ·³¾¸²É¾ 
ÇÉ½¯ÄÉ¾ ¸²Ä¸ ´º³ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ¾°ÀÇ ¸πºÇÎ½³ÄÀÄ ¸²Ä¸ ´º³ Ä¸ ·º³π¼¯ÄÇ¾Ã¸ ± ³¾ÍÈÉÃ¸ 
Çπ¯ÃÇÀ¾ÄÀÄ ¸πºÇÎ½³ÄÀÄ ¸²Ä¸ ´º³ Ä¸¾ ¸π³¾¸π²ÇÉÃ¸ ¹¸½¸¼²É¾, Ä¯φÃÉ¾, C&C »¼π  
 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·ÀÄ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 

• Àº ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä ¸¾°Ã´¸º¸Ä »³º ·º³·º»³Ã²¸Ä ´º³ Ä¸¾ ³¾¯πÄÇ¿¸ ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ ± 
·³¾¸ºÀ¹³¼¯½ÀÇ,  
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• ¸ ¸»¹¯½¾ÉÃ¸, ¸»Ã²·ÉÃ¸ »³º »Àπ± ·°¾·ÃÉ¾ ÀπÀº³Ã·±πÀÄ¸ π¸Ãº½°ÄÃÀÇ, ¸ ³φ³²Ã¸Ã¸ 
ÄÉ¾ φÇÄº»Î¾ ´³ºÎ¾ »³º ´¸¾º»¯ ÄÉ¾ ³»³Ä¯¼¼¸¼É¾ ¸πºφ³¾¸º³»Î¾ ± ½¸ ÃÄÃÉ½¯ÄÉ¾ »³º 
¸ ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã± ÄÀÇÄ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸,  

• ¸ ¸»Ã»³φ± ´º³ Ä¸¾ ³πÌ¼¸È¸ ÄÉ¾ ·³¾¸²É¾,  
• Àº φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸ºÄ, ¸ ÃÄ³¼²³ ÄÉ¾ ³ÇÄÀ»º¾±ÄÉ¾ »³º ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÉ¾ ·³¾¸²É¾ ³πÌ 

ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ,  
• Àº ÄÇÇÌ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä ³¾Ä¼±Ã¸ºÄ Ç·¯ÄÉ¾  

� ¸Ã´³Ã²³ ¹³ ¸»Ä¸¼¸²Ä³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ »³¹ÀÃº·Ì½¸¾³ ÃÄ¸¾ �¤�¡ 02-06-00-00 "�¾¯πÄÇ¿¸ 
- ¸»½¸Ä¯¼¼¸ÇÃ¸ ¼³ÄÀ½¸²É¾ »³º ·³¾¸ºÀ¹³¼¯½É¾". 
 
¤º½± ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ ·³¾¸²É¾, πÀÇ ¸πº½¸ÄÃ¯Ä³º Ã¸ Ì´»À »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÇ ¸πºÇÎ½³ÄÀÄ 
½¸ ¼±È¸ ³ÃÇº»Î¾ »³º Ä¸¼º»Î¾ ·º³ÄÀ½Î¾. 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: �¾¾°³ ¸ÇÃÑ »³º ÄÃº¯¾Ä³ ¼¸πÄ¯ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 9,30 
 
 
 
�¤: 1.1.6 
 �  �-20 �³Ä³Ã»¸Ç± ¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾ 

(�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  � -1530) 
 
�³Ä³Ã»¸Ç± ¸πºÇÎ½³ÄÀÄ À·ÀÍ ± ÃÇ½π¼±ÃÉÃ¸ Çπ¯ÃÇÀ¾ÄÀÄ, ½¸Ä¯ ³πÌ πÃÀ¸´ÀÍ½¸¾À 
»³¹³ÃºÃ½Ì ÄÀÇ ¸·¯φÀÇÄ °·Ã³Ã¸Ä, ½¸ ÇÃ±Ã¸ Ç¼º»Î¾ πÀÇ ¹³ πÃÀÃ»À½ºÃ¹ÀÍ¾ ¸π² ÄÌπÀÇ, 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸ ½¸¼°Ä¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º Ä¸¾ �¤�¡ 02-07-01-00 "�³Ä³Ã»¸Ç± ¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾". 
 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·ÀÄ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 
• � »³Ä³Ã»¸Ç± Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ä½¸½¯ÄÉ¾ ÄÀÇ ¸πºÇÎ½³ÄÀÄ, ÃÇ¾±¹ÀÇÄ ± ³Ç¿¸½°¾ÀÇ ³³¹½ÀÍ 

ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸Ä, ÌπÉÄ ¹¸½°¼ºÀ, πÇÃ±¾³Ä, ½¸Ä³³³Äº»Ì Ä½±½³ ³Ã³ÇÎ·ÀÇÄ ¸πºÇÎ½³ÄÀÄ, Ä³ 
ÀπÀ²³ ¹³ ÃÇ½πÇ»¾Î¾À¾Ä³º Ã¸ πÀÃÀÃÄÌ 90% »³º 95% ³¾Ä²ÃÄÀºÇ³ Ä¸Ä ¿¸Ã¯Ä φ³º¾Ì½¸¾¸Ä 
πÇ»¾ÌÄ¸Ä³Ä πÀÇ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»¯ »³Ä¯ Ä¸¾ ÄÃÀπÀπÀº¸½°¾¸ ·À»º½± Proctor 
(Proctor modified »³Ä¯ �� ¤ EN 13286-2) ´º³ Ä³ ´³ºÎ·¸ ¸πºÇÎ½³Ä³, ± ÃÄÀ¾ ³³¹½Ì πÀÇ 
πÃÀ·º³´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ½¸¼°Ä¸ ´º³ Ä³ ³Ã³ÇÎ·¸ ¸πºÇÎ½³Ä³.  

• � ½ÌÃφÉÃ¸ »³º ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ ÄÀÇ ¸·¯φÀÇÄ °·Ã³Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾, Ã¸ ³³¹½Ì 
ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸Ä »³Ä' ¸¼¯ÇºÃÄÀ¾ 90% Ä¸Ä πÇ»¾ÌÄ¸Ä³Ä, πÀÇ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»¯ 
»³Ä¯ Ä¸¾ ÄÃÀπÀπÀº¸½°¾¸ ·À»º½± Proctor 

• � »³Ä³Ã»¸Ç± Ä¸Ä "ÃÄÃÎÃ¸Ä °·Ã³Ã¸Ä À·ÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ", ÃÇ½πÇ»¾É½°¾¸Ä Ã¸ πÀÃÀÃÄÌ 95% 
Ä¸Ä ¿¸Ã¯Ä φ³º¾Ì½¸¾¸Ä πÇ»¾ÌÄ¸Ä³Ä πÀÇ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»¯ »³Ä¯ Ä¸¾ 
ÄÃÀπÀπÀº¸½°¾¸ ·À»º½± Proctor, ½¸ »³Ä¯¼¼¸¼À ³Ãº¹½Ì ·º¸¼¸ÍÃ¸É¾ À·ÀÃÄÃÉÄ±Ã³ 
¸¼³ÃÄºÇÀφÌÃÀÇ ± ½¸ ¼¸²ÀÇÄ »Ç¼²¾·ÃÀÇÄ, ÎÃÄ¸ ¾³ ·º³½ÀÃφÉ¹¸² ½º³ ¼¸²³ "ÃφÃ³´ºÃÄº»±" 
¸πºφ¯¾¸º³. 
�¿³ºÃ¸²Ä³º ¸ »³Ä³Ã»¸Ç± Ä¸Ä "ÃÄÃÎÃ¸Ä ÃÄÃ¯´´ºÃ¸Ä À·ÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ" (ÌπÀÇ Çπ¯ÃÇ¸º), ¸ 
ÀπÀ²³ Äº½À¼À´¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ³¾Ä²ÃÄÀºÇÀ ¯Ã¹ÃÀ ÄÀÇ Äº½À¼À´²ÀÇ. 

• � ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ ¼ÉÃ²·³Ä ¸·¯φÀÇÄ π¼¯ÄÀÇÄ ½°ÇÃº 2,0 m ¸»³Ä°ÃÉ¹¸¾ ÄÉ¾ πÀ·Î¾ ÄÀÇ 
¸πºÇÎ½³ÄÀÄ . 

• � ÄÇÇÌ¾ ¸π³Í¿¸Ã¸ ÄÀÇ Ì´»ÀÇ ÄÀÇ ¸πºÇÎ½³ÄÀÄ ¼Ì´É ÃÇ¾²·¸Ã¸Ä, »³¹²·¸Ã¸Ä ± 
·º³π¼¯ÄÇ¾Ã±Ä ÄÀÇ π°Ã³¾ ÄÉ¾ ÀÃ²É¾ πÀÇ πÃÀ³¼°π¸º ¸ ½¸¼°Ä¸. 

• � πÃÀ½±¹¸º³ »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½³ÃÄÍÃÉ¾ ¸¼°´ÇÀÇ ÇπÀÇÉÃ±Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ÇÈ¸¼Î¾ 
¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ »³¹ÀÃº·Ì½¸¾³ ÃÄ¸¾ ½¸¼°Ä¸, ¸ ¸¿¯ÃÄ¸Ã± ÄÀÇÄ ³πÌ 
ÇÉÃÀÃÄ³¹½º»°Ä ³φ¸Ä¸Ã²¸Ä (repairs) ¸»ÄÌÄ Ä¸Ä ·Î¾¸Ä ¸πºÇÎ½³ÄÀÄ, ¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸  
ÄÀπÀ´Ã³φº»Î¾ ½¸ÄÃ±Ã¸É¾ ³»Ãº³¸²³Ä »³º ¸ »³Ä³ÇÎÃ¸Ã± ÄÀÇÄ Ã¸ φÍ¼¼³ ¸¼°´ÇÀÇ, »³¹ÎÄ 
»³º ¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÃºÎ¾ ½¸ÄÃ±Ã¸É¾ Ã¸ ÇÃÌ¾ÀÇÄ πÀÇ ¹³ »³¹ÀÃ²Ã¸º ¸ ¥π¸Ã¸Ã²³. 
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£Ä¸¾ Äº½± ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¯Ã¹ÃÀÇ ·¸¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º »³º ¸πº½¸ÄÃÎ¾Ä³º º·º³²Ä¸Ã³ ½¸ ³¯Ã¸ Ä³ 
Àº»¸²³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ Äº½À¼À´²ÀÇ: 
• ¤³ ½¸Ä³³³Äº»¯ ¸πºÇÎ½³Ä³ π²ÃÉ ³πÌ Ä¸Ç¾º»¯ °Ã´³ (´°φÇÃ¸Ä, ¸½º´°φÇÃ¸Ä, ÄÀ²ÇÀº, ÀÇ¸ÄÀ², 

Cut and Cover, ÃÄÌ½º³ Ã¸Ã¯´´É¾, ³´É´À² ».¼.π)  
•  º ¸Ã´³Ã²¸Ä »³¹³ÃºÃ½ÀÍ ÄÀÇ ¸·¯φÀÇÄ °·Ã³Ã¸Ä »³º ·¸½ºÀÇÃ´²³Ä ³¾³³³¹½Î¾   
• � »³Ä³Ã»¸Ç± ¸¿Ç´º³¾Äº»±Ä ÃÄÃÎÃ¸Ä ÇπÌ Ä³ ¸πºÇÎ½³Ä³   
 
�πº½°ÄÃ¸Ã¸ ½¸ ¼±È¸ ³ÃÇº»Î¾ »³º Ä¸¼º»Î¾ ·º³ÄÀ½Î¾. 
 
¤º½± ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ (m³). 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: �¾¸¾±¾Ä³ π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 0,95 
 
 
 
�¤: 1.1.7 
 �  �-64.2 £§ �¸ÉÍφ³Ã½³ ·º³ÇÉÃºÃ½ÀÍ 

             (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  ��-7914) 
 
¡ÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½¸ Çφ³¾ÄÀÍ ´¸ÉÇφ¯Ã½³ÄÀÄ ³πÌ ²¾¸Ä 
πÀ¼ÇπÃÀπÇ¼¸¾²ÀÇ ´º³ ÄÀ¾ ·º³ÇÉÃºÃ½Ì ¸·³φº»Î¾ ÃÄÃÎÃ¸É¾ πÃÀ»¸º½°¾ÀÇ ¾³ ³πÀφ¸ÇÇ¹¸² ¸ 
³¾¯½º¿¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾, ³¯ÃÀÇÄ 280 gr/m2, ¸φ¸¼»ÇÃÄº»±Ä ³¾ÄÀÇ±Ä 15 k�/m (»³Ä¯ �� ¤ EN 
ISO 10319), ¸πº½±»Ç¾Ã¸Ä Ã¸ ¹Ã³ÍÃ¸ 50% (20%) »³Ä¯ �� ¤ EN ISO 10319, ³¾ÄÀÇ±Ä Ã¸ 
·º¯ÄÃ¸Ã¸ 3000 N (»³Ä¯ �� ¤ EN ISO 12236 »³º π¯ÇÀÇÄ 1,25 mm (»³Ä¯ �� �SO 9864). 
  
£Ä¸ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 
 

• ¸ πÃÀ½±¹¸º³ ÄÀÇ ´¸ÉÇφ¯Ã½³ÄÀÄ ¸π² ÄÌπÀÇ »³º Àº π¼¯´º¸Ä ½¸Ä³φÀÃ°Ä ÄÀÇ 

• ÄÀ πÃÀÃÉπº»Ì, À ¸¿Àπ¼ºÃ½ÌÄ »³º Ä³ ½°Ã³ πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ 
¸Ã´³ÃºÎ¾ 

• ¸ ¸»ÄÍ¼º¿¸, Ä¯¾ÇÃ¸ »³º πÃÀÃÉÃº¾± ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ÄÀÇ ´¸ÉÇφ¯Ã½³ÄÀÄ 

• ¸ ¸πº»¯¼ÇÈ¸ ÄÉ¾ π³Ã³»¸º½°¾É¾ φÍ¼¼É¾ »³Ä¯ ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ 20 cm »³º ¸ ÃÇÃÃ³φ± 
  
�πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ¸ ³¾¯´»¸ ÇÃ±Ã¸Ä »³Ä¯¼¼¸¼É¾ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ »³º ½°ÃÉ¾, ÎÃÄ¸ ¾³ 
³πÀφ¸ÇÇ¹ÀÍ¾ ÄÇÇÌ¾ φ¹ÀÃ°Ä ÃÄÀ ´¸ÉÍφ³Ã½³.  
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸. 
 
¤º½± ³¾¯ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ ¸πºφ¯¾¸º³Ä ·º³ÇÉÃºÃ½ÀÍ ½¸ ´¸ÉÍφ³Ã½³. 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: Έ¾³ ¸ÇÃÑ »³º ¸¿±¾Ä³ π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 1,65 
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�¤: 1.1.8 
 �  �-1-1 £§ ¥πÌ³³Ã¸ À·ÀÃÄÃÉÃ²³Ä ½¸Ä³³¼¸ÄÀÍ π¯ÇÀÇÄ 

       (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  � -3121.�) 
 
�³Ä³Ã»¸Ç± ÇπÌ³³Ã¸Ä À·ÀÃÄÃÉÃ²³Ä ½¸Ä³³¼¸ÄÀÍ π¯ÇÀÇÄ ³πÌ ¹Ã³ÇÃÄ¯ ³·Ã³¾± Ç¼º»¯ 
ÃÄ³¹¸ÃÀπÀºÀÇ½°¾ÀÇ ÄÍπÀÇ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ �¤�¡ 05-03-03-00 "£ÄÃÎÃ¸ºÄ À·ÀÃÄÃÉ½¯ÄÉ¾ 
³πÌ ³ÃÍ¾·¸Ä³ ³·Ã³¾± Ç¼º»¯", ½¸ ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ »³Ä¯ ÃÄÃÎÃ¸ºÄ ½¸´²ÃÄÀÇ ÃÇ½πÇ»¾É½°¾ÀÇ 
π¯ÇÀÇÄ »¯¹¸ ÃÄÃÎÃ¸Ä 0,10 m, ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ³πÌ Ä¸ ½ÀÃφ± »³º Ä¸¾ °»Ä³Ã¸ Ä¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä 
»³Ä³Ã»¸Ç±Ä, Ã¸ Çπ³²¹Ãº³ ± ÇπÌ´¸º³ °Ã´³. 
 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 
• ¸ πÃÀ½±¹¸º³ ÄÉ¾ ³·Ã³¾Î¾ »³º ÄÀÇ ¾¸ÃÀÍ ·º³³ÃÀÇ±Ä, 
• ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇÄ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ³πÌ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸, 
• ¸ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸, ·º³³Ãox± »³º π¼±Ã¸Ä ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸, ÎÃÄ¸ ¾³ πÃÀ»ÍÈ¸º ¸ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸ 

³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ ´¸É½¸ÄÃº»± ¸πºφ¯¾¸º³. 
 
� ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ ¹³ ´²¾¸Ä³º ½¸ ´¸É½¸ÄÃº»± ÇÉÃÀÃÄ¯¹½¸Ã¸ »³Ä¯ ·º³ÄÀ½°Ä πÃº¾ »³º ½¸Ä¯ Ä¸¾ 
»³Ä³Ã»¸Ç± Ä¸Ä ÃÄÃÎÃ¸ÉÄ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸.  
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸. 
 
¤º½± ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ ÃÇ½πÇ»¾É½°¾¸Ä ÇπÌ³³Ã¸Ä ½¸Ä³³¼¸ÄÀÍ π¯ÇÀÇÄ. 
 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: �¸»³Ä°ÃÃ¸Ã³ ¸ÇÃÑ »³º ÄÃº¯¾Ä³ ¼¸πÄ¯ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 14,30 
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�¤: 1.1.9 
 �  �-2-1  £§ �¯Ã¸ À·ÀÃÄÃÉÃ²³Ä ½¸Ä³³¼¸ÄÀÍ π¯ÇÀÇÄ 

      (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  � -3211.�) 
 
�³Ä³Ã»¸Ç± ³¯Ã¸Ä À·ÀÃÄÃÉÃ²³Ä ½¸Ä³³¼¸ÄÀÍ π¯ÇÀÇÄ ³πÌ ¹Ã³ÇÃÄ¯ ³·Ã³¾± Ç¼º»¯ 
ÃÄ³¹¸ÃÀπÀºÀÇ½°¾ÀÇ ÄÍπÀÇ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ �¤�¡ 05-03-03-00 "£ÄÃÎÃ¸ºÄ À·ÀÃÄÃÉ½¯ÄÉ¾ 
³πÌ ³ÃÍ¾·¸Ä³ ³·Ã³¾± Ç¼º»¯", ½¸ ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ »³Ä¯ ÃÄÃÎÃ¸ºÄ ½¸´²ÃÄÀÇ ÃÇ½πÇ»¾É½°¾ÀÇ 
π¯ÇÀÇÄ »¯¹¸ ÃÄÃÎÃ¸Ä 0,10 m, ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ³πÌ Ä¸ ½ÀÃφ± »³º Ä¸¾ °»Ä³Ã¸ Ä¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä 
»³Ä³Ã»¸Ç±Ä, Ã¸ Çπ³²¹Ãº³ ± ÇπÌ´¸º³ °Ã´³. 
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ¼Àºπ¯ ÃÇ½³³Äº»¯ 
ÃÄÀºÇ¸²³.  
 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 
• ¸ πÃÀ½±¹¸º³ ÄÉ¾ ³·Ã³¾Î¾ »³º ÄÀÇ ¾¸ÃÀÍ ·º³³ÃÀÇ±Ä,  
• ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇÄ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ³πÌ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸,  
• ¸ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸, ·º³³Ãox± »³º π¼±Ã¸Ä ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸, ÎÃÄ¸ ¾³ πÃÀ»ÍÈ¸º ¸ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸ 

³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ ´¸É½¸ÄÃº»± ¸πºφ¯¾¸º³. 
 
� ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ ¹³ ´²¾¸Ä³º ½¸ ´¸É½¸ÄÃº»± ÇÉÃÀÃÄ¯¹½¸Ã¸ »³Ä¯ ·º³ÄÀ½°Ä πÃº¾ »³º ½¸Ä¯ Ä¸¾ 
»³Ä³Ã»¸Ç± Ä¸Ä ÃÄÃÎÃ¸ÉÄ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸.  
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸. 
 
¤º½± ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ ÃÇ½πÇ»¾É½°¾¸Ä ³¯Ã¸Ä ½¸Ä³³¼¸ÄÀÍ π¯ÇÀÇÄ. 
 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: �¸»³Ä°ÃÃ¸Ã³ ¸ÇÃÑ »³º ÄÃº¯¾Ä³ ¼¸πÄ¯ 

 �Ãº¹½¸Äº»¯: 14,30 
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 ���� 1.2: £�¥¢ ����¤� 

 

�.¤. : 1.2.1 
 �� 38.03 �Ç¼ÌÄÇπÀº ÃÇ¾±¹É¾ ÇÇÄÎ¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾  
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 3816 
 

�Ç¼ÌÄÇπÀº ÃÇ¾±¹É¾ ÇÇÄÎ¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ (π¼³»Î¾, ·À»Î¾, π¼³ºÃ²É¾, φ³Ä¾É½¯ÄÉ¾, 
ÃÄÍ¼É¾, π¸·²¼É¾, Çπ¸Ã¹ÍÃÉ¾, »¼º½¯»É¾ »¼π) Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ÃÄ¯¹½¸ ³πÌ ÄÀ °·³φÀÄ, 
³¼¼¯ Ã¸ ÍÈÀÄ ÄÀÇ πÇ¹½°¾³ ÄÀÇ ¿Ç¼ÀÄÍπÀÇ ½°ÇÃº +4,00 m ³πÌ ÄÀ ÇπÀ»¸²½¸¾À ·¯π¸·À 
¸Ã´³Ã²³Ä, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ »³º Ä¸¾ �¤�¡ 01-04-00-00 "�³¼ÀÍπº³ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ ³πÌ 
Ã»ÇÃÌ·¸½³ (ÄÍπÀº)". 
 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: ¸ φ¹ÀÃ¯ »³º ³πÀ½¸²ÉÃ¸ ÄÉ¾ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÇ½°¾É¾ 
Ç¼º»Î¾, ¸ ¸Ã´³Ã²³ ³¾°´¸ÃÃ¸Ä-ÃÇ¾³Ã½À¼Ì´¸Ã¸Ä »³º ¸ ¸Ã´³Ã²³ ³πÀ¿±¼ÉÃ¸Ä ÄÀÇ »³¼ÀÇπºÀÍ 
»³º ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸Ä Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ πÀÇ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº±¹¸»³¾ ´º³ Ä¸¾ ·º³½ÌÃφÉÃ± ÄÀÇ. 
 
¤º½± ³¾¯ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ (m2) ³¾¸πÄÇ´½°¾¸Ä ¸πºφ³¾¸²³Ä. 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: �¸»³Ä°ÃÃ¸Ã³ ¸ÇÃÑ  

 �Ãº¹½¸Äº»¯: 14,00 
 
 
�.¤. : 1.2.2 
 �� 32.01.03 ¡ÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ, ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ »³º  
  ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ³¾Ä¼²³Ä ±  
  πÇÃ´À´¸Ã³¾ÀÍ ´º³ »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³  
  »³Ä¸´ÀÃ²³Ä C12/15 
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 3214 
 

¡³Ã³´É´± ± πÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ÀπÀº³Ã·±πÀÄ¸ 
»³Ä¸´ÀÃ²³Ä ± πÀºÌÄ¸ÄÀÄ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ �³¾À¾ºÃ½ÀÍ ¤¸Ç¾À¼À´²³Ä 
£»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ (�¤£), ½¸ Ä¸¾ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ³¾Ä¼²³Ä Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ± πÇÃ´À´¸Ã³¾ÀÍ 
»³º Ä¸¾ ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ ³ÇÄÀÍ ¸π² ÄÉ¾ »³¼ÀÇπºÎ¾ ±/»³º ¼ÀºπÎ¾ ¸πºφ³¾¸ºÎ¾ ÇπÀ·ÀÇ±Ä 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ÇÉÃ²Ä Ä¸¾ ·³π¯¾¸ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÉ¾ »³¼ÀÇπºÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ,»³º ÄºÄ �¤�¡: 
 
01-01-01-00 "¡³Ã³´É´± »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-02-00 "�º¯ÃÄÃÉÃ¸ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-03-00 "£Ç¾Ä±Ã¸Ã¸ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-04-00 "�Ã´ÀÄ³¿º³»¯ ÃÇ´»ÃÀÄ±½³Ä³ π³Ã³´É´±Ä Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-05-00 "�À¾¸Äº»± ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-07-00 "£»ÇÃÀ·¸Ä±Ã¸ºÄ À´»É·Î¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾". 
 
�πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ÌÄº ³π³´ÀÃ¸Í¸Ä³º ³ÇÃÄ¸Ã¯ ¸ πÃÀÃ¹±»¸ ¾¸ÃÀÍ ÃÄÀ Ã»ÇÃÌ·¸½³ ¸π² ÄÌπÀÇ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. �π²Ã¸Ä ³π³´ÀÃ¸Í¸Ä³º ¸ ÇÃ±Ã¸ ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ½¸Ä¯ Ä¸¾ π³Ã°¼¸ÇÃ¸ 90 
¼¸πÄÎ¾ ³πÌ Ä¸¾ ³¾¯½º¿¸, ¸»ÄÌÄ ¸¯¾ ¸φ³Ã½ÀÃ¹ÀÍ¾ ¸πº³Ã³·Ç¾Äº»¯ πÃÌÃ¹¸Ä³ ½¸ ³¯Ã¸ ¸º·º»± 
½¸¼°Ä¸ ÃÇ¾¹°Ã¸ÉÄ. 
 
£Ä¸¾ Äº½± π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 
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³. � πÃÀ½±¹¸º³, ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ³πÌ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸ ÃÄ¸ ¹°Ã¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ, ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ¸φÌÃÀ¾ πÃÌ»¸ºÄ³º ´º³ ¸Ã´ÀÃÄ³Ãº³»Ì Ã»ÇÃÌ·¸½³ ± ¸ πÃÀ½±¹¸º³, 
φÀÃÄÀ¸»φÌÃÄÉÃ¸ Ì¼É¾ ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾É¾ Ç¼º»Î¾ (³·Ã³¾Î¾, ÄÃº½°¾ÄÉ¾, ¾¸ÃÀÍ) ´º³ Ä¸¾ 
π³Ã³Ã»¸Ç± ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ¸φÌÃÀ¾ ÄÀ Ã»ÇÃÌ·¸½³ π³Ã³Ã»¸Ç¯·¸Ä³º ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ 
(¸Ã´ÀÄ³¿º³»Ì Ã»ÇÃÌ·¸½³), Àº ÃÄ³¼²¸Ä ÄÉ¾ ³ÇÄÀ»º¾±ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ³·Ã³¾Î¾ Ç¼º»Î¾ »³º 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ¸ π³Ã³Ã»¸Ç± ÄÀ ½²´½³ÄÀÄ »³º ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ 
πÃÀÄ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸. 
 �πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ÌÄº ÃÄ¸¾ Äº½± ³¾¯ »³Ä¸´ÀÃ²³ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ÃÇ½π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ 
·³π¯¾¸ Ä¸Ä ¸»¯ÃÄÀÄ¸ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä πÀÃÌÄ¸Ä³Ä ÄÃº½°¾ÄÀÇ ´º³ Ä¸¾ ¸π²Ä¸Ç¿¸ ÄÉ¾ 
πÃÀ³¼¸πÀ½°¾É¾ Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»Î¾ (³¾ÄÀÇ±Ä, ¸Ã´³Ã²½ÀÇ »¼π) ÇπÌ Ä¸¾ ¸φ³Ã½À·Ì½¸¾¸ 
»À»»À½¸ÄÃº»± ·º³³¯¹½ºÃ¸ ÄÉ¾ ³·Ã³¾Î¾ »³Ä¯ π¸Ã²πÄÉÃ¸. £¸ ÀÇ·¸½²³ π¸Ã²πÄÉÃ¸ 
¸πº½¸ÄÃ¯Ä³º º·º³²Ä¸Ã³ ¸ ¸¾ÃÉ½³ÄÀÍ½¸¾¸ πÀÃÌÄ¸Ä³ ÄÃº½°¾ÄÀÇ ÃÄÀ Ã»ÇÃÌ·¸½³. 
 � ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸ »À»»À½¸ÄÃº»± ·º³³¯¹½ºÃ¸ ÄÉ¾ ³·Ã³¾Î¾ »³º ¸ π¸Ãº¸»Äº»ÌÄ¸Ä³ Ã¸ 
ÄÃº½°¾ÄÀ ´º³ Ä¸¾ ¸π²Ä¸Ç¿¸ Ä¸Ä ·¸ÄÀÍ½¸¾¸Ä Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»±Ä ³¾ÄÀÇ±Ä ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ 
»³¹ÀÃ²·¸Ä³º ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»¯ ½¸ ·³π¯¾¸ ÄÀÇ A¾³·ÌÇÀÇ. 
³. ¤³ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ πÃÌÃ¹¸Ä³ (π¼±¾ Ã¸ÇÃÄÀπÀº¸Äº»Î¾ »³º ¸πº³Ã³·Ç¾Äº»Î¾ π±¿¸ÉÄ) 
πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ³πÌ Ä¸¾ ¸´»¸»Ãº½°¾¸, »³Ä¯ π¸Ã²πÄÉÃ¸, ½¸¼°Ä¸ ÃÇ¾¹°Ã¸ÉÄ, 
¸πº½¸ÄÃÎ¾Ä³º »³º π¼¸ÃÎ¾À¾Ä³º º·º³ºÄ°ÃÉÄ. 
´. � ·³π¯¾¸ ÇÃ±Ã¸ÉÄ ·À¾¸ÄÎ¾ ½¯·³Ä ±/»³º ¸πºφ³¾¸²³Ä »³º ¸ ·º³½ÌÃφÉÃ¸ Ä¸Ä ¯¾É 
ÃÄ¯¹½¸Ä ÄÉ¾ Ã»ÇÃÀ·ÀÄÀÇ½°¾É¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ (Ä¸¼º»±Ä ± πÃÀÃÉÃº¾±Ä), ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ 
»³¹ÀÃº·Ì½¸¾³ ÃÄ¸¾ ½¸¼°Ä¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ³¾³φÀÃº»¯ ½¸ Ä¸¾ πÀºÌÄ¸Ä³ »³º ÄºÄ ³¾ÀÇ°Ä ÄÀÇ 
Ä¸¼¸ºÎ½³ÄÀÄ. 
·. £Ç½π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸π²Ã¸Ä ³¾¸´½°¾¸ ¸ ·³π¯¾¸ ÃÄ³¼²³Ä ÄÉ¾ ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃ¯Ä 
ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ (³³Ã°¼³Ä), ¸ ·³π¯¾¸ ½¸Ä¯³³Ã¸Ä ¸π² ÄÌπÀÇ, ÃÄ¸Ã²½³ÄÀÄ »³º ¸πºÃÄÃÀφ±Ä 
Ä¸Ä πÃ°ÃÃ³Ä Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ »³º ¸ π¸ÃºÃÇ¼¼À´±, φÌÃÄÉÃ¸ »³º ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ ÄÇÇÌ¾ 
Çπ¸ÃÇ¸º¼²Ã¸É¾ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ³πÌ Ä¸¾ ¹°Ã¸ Ã»ÇÃÀ·°Ä¸Ã¸Ä.  
¸. �¸¾ ÃÇ½π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ πÃÌÃ¹¸Ä¸ ¸π¸¿¸Ã´³Ã²³ ·º³½ÌÃφÉÃ¸Ä ·³π°·É¾ ¸º·º»Î¾ 
³π³ºÄ±Ã¸É¾ (¼.Ç. ³ºÀ½¸Ç³¾º»Ì ·¯π¸·À). 
 
 º Äº½°Ä °ÇÀÇ¾ ¸φ³Ã½À´± Ã¸ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³, ¸»ÄÌÄ ³πÌ 
»¸¼Íφ¸, ³È²·¸Ä »³º ÄÃÀÍ¼ÀÇÄ. 
 
�πº½°ÄÃ¸Ã¸ ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ »³Ä³Ã»¸Ç³Ã¹°¾ÄÀÄ ÃÄÀºÇ¸²ÀÇ ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ 
ÄºÄ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ ·º³ÃÄ¯Ã¸ºÄ. 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ:  �³·À½±¾Ä³ π°¾Ä¸ ¸ÇÃÑ  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 75,00 
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�.¤. : 1.2.3 
 �� 32.01.06 ¡ÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ, ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ »³º  
  ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ³¾Ä¼²³Ä ±  
  πÇÃ´À´¸Ã³¾ÀÍ ´º³ »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³  
  »³Ä¸´ÀÃ²³Ä C25/30 
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 3215 
 
 

¡³Ã³´É´± ± πÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ÀπÀº³Ã·±πÀÄ¸ 
»³Ä¸´ÀÃ²³Ä ± πÀºÌÄ¸ÄÀÄ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ �³¾À¾ºÃ½ÀÍ ¤¸Ç¾À¼À´²³Ä 
£»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ (�¤£), ½¸ Ä¸¾ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ³¾Ä¼²³Ä Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ± πÇÃ´À´¸Ã³¾ÀÍ 
»³º Ä¸¾ ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ ³ÇÄÀÍ ¸π² ÄÉ¾ »³¼ÀÇπºÎ¾ ±/»³º ¼ÀºπÎ¾ ¸πºφ³¾¸ºÎ¾ ÇπÀ·ÀÇ±Ä 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ÇÉÃ²Ä Ä¸¾ ·³π¯¾¸ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÉ¾ »³¼ÀÇπºÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, »³º ÄºÄ �¤�¡: 
 
01-01-01-00 "¡³Ã³´É´± »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-02-00 "�º¯ÃÄÃÉÃ¸ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-03-00 "£Ç¾Ä±Ã¸Ã¸ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-04-00 "�Ã´ÀÄ³¿º³»¯ ÃÇ´»ÃÀÄ±½³Ä³ π³Ã³´É´±Ä Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-05-00 "�À¾¸Äº»± ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ",  
01-01-07-00 "£»ÇÃÀ·¸Ä±Ã¸ºÄ À´»É·Î¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾". 
 
�πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ÌÄº ³π³´ÀÃ¸Í¸Ä³º ³ÇÃÄ¸Ã¯ ¸ πÃÀÃ¹±»¸ ¾¸ÃÀÍ ÃÄÀ Ã»ÇÃÌ·¸½³ ¸π² ÄÌπÀÇ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. �π²Ã¸Ä ³π³´ÀÃ¸Í¸Ä³º ¸ ÇÃ±Ã¸ ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ½¸Ä¯ Ä¸¾ π³Ã°¼¸ÇÃ¸ 90 
¼¸πÄÎ¾ ³πÌ Ä¸¾ ³¾¯½º¿¸, ¸»ÄÌÄ ¸¯¾ ¸φ³Ã½ÀÃ¹ÀÍ¾ ¸πº³Ã³·Ç¾Äº»¯ πÃÌÃ¹¸Ä³ ½¸ ³¯Ã¸ ¸º·º»± 
½¸¼°Ä¸ ÃÇ¾¹°Ã¸ÉÄ. 
 
£Ä¸¾ Äº½± π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 
 
³. � πÃÀ½±¹¸º³, ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ³πÌ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸ ÃÄ¸ ¹°Ã¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ, ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ¸φÌÃÀ¾ πÃÌ»¸ºÄ³º ´º³ ¸Ã´ÀÃÄ³Ãº³»Ì Ã»ÇÃÌ·¸½³ ± ¸ πÃÀ½±¹¸º³, 
φÀÃÄÀ¸»φÌÃÄÉÃ¸ Ì¼É¾ ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾É¾ Ç¼º»Î¾ (³·Ã³¾Î¾, ÄÃº½°¾ÄÉ¾, ¾¸ÃÀÍ) ´º³ Ä¸¾ 
π³Ã³Ã»¸Ç± ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ¸φÌÃÀ¾ ÄÀ Ã»ÇÃÌ·¸½³ π³Ã³Ã»¸Ç¯·¸Ä³º ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ 
(¸Ã´ÀÄ³¿º³»Ì Ã»ÇÃÌ·¸½³), Àº ÃÄ³¼²¸Ä ÄÉ¾ ³ÇÄÀ»º¾±ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ³·Ã³¾Î¾ Ç¼º»Î¾ »³º 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ¸ π³Ã³Ã»¸Ç± ÄÀ ½²´½³ÄÀÄ »³º ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ 
πÃÀÄ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸. 
 �πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ÌÄº ÃÄ¸¾ Äº½± ³¾¯ »³Ä¸´ÀÃ²³ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ÃÇ½π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ 
·³π¯¾¸ Ä¸Ä ¸»¯ÃÄÀÄ¸ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä πÀÃÌÄ¸Ä³Ä ÄÃº½°¾ÄÀÇ ´º³ Ä¸¾ ¸π²Ä¸Ç¿¸ ÄÉ¾ 
πÃÀ³¼¸πÀ½°¾É¾ Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»Î¾ (³¾ÄÀÇ±Ä, ¸Ã´³Ã²½ÀÇ »¼π) ÇπÌ Ä¸¾ ¸φ³Ã½À·Ì½¸¾¸ 
»À»»À½¸ÄÃº»± ·º³³¯¹½ºÃ¸ ÄÉ¾ ³·Ã³¾Î¾ »³Ä¯ π¸Ã²πÄÉÃ¸. £¸ ÀÇ·¸½²³ π¸Ã²πÄÉÃ¸ 
¸πº½¸ÄÃ¯Ä³º º·º³²Ä¸Ã³ ¸ ¸¾ÃÉ½³ÄÀÍ½¸¾¸ πÀÃÌÄ¸Ä³ ÄÃº½°¾ÄÀÇ ÃÄÀ Ã»ÇÃÌ·¸½³. 
 � ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸ »À»»À½¸ÄÃº»± ·º³³¯¹½ºÃ¸ ÄÉ¾ ³·Ã³¾Î¾ »³º ¸ π¸Ãº¸»Äº»ÌÄ¸Ä³ Ã¸ 
ÄÃº½°¾ÄÀ ´º³ Ä¸¾ ¸π²Ä¸Ç¿¸ Ä¸Ä ·¸ÄÀÍ½¸¾¸Ä Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»±Ä ³¾ÄÀÇ±Ä ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ 
»³¹ÀÃ²·¸Ä³º ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»¯ ½¸ ·³π¯¾¸ ÄÀÇ A¾³·ÌÇÀÇ. 
³. ¤³ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ πÃÌÃ¹¸Ä³ (π¼±¾ Ã¸ÇÃÄÀπÀº¸Äº»Î¾ »³º ¸πº³Ã³·Ç¾Äº»Î¾ π±¿¸ÉÄ) 
πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ³πÌ Ä¸¾ ¸´»¸»Ãº½°¾¸, »³Ä¯ π¸Ã²πÄÉÃ¸, ½¸¼°Ä¸ ÃÇ¾¹°Ã¸ÉÄ, 
¸πº½¸ÄÃÎ¾Ä³º »³º π¼¸ÃÎ¾À¾Ä³º º·º³ºÄ°ÃÉÄ. 
´. � ·³π¯¾¸ ÇÃ±Ã¸ÉÄ ·À¾¸ÄÎ¾ ½¯·³Ä ±/»³º ¸πºφ³¾¸²³Ä »³º ¸ ·º³½ÌÃφÉÃ¸ Ä¸Ä ¯¾É 
ÃÄ¯¹½¸Ä ÄÉ¾ Ã»ÇÃÀ·ÀÄÀÇ½°¾É¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ (Ä¸¼º»±Ä ± πÃÀÃÉÃº¾±Ä), ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ 
»³¹ÀÃº·Ì½¸¾³ ÃÄ¸¾ ½¸¼°Ä¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ³¾³φÀÃº»¯ ½¸ Ä¸¾ πÀºÌÄ¸Ä³ »³º ÄºÄ ³¾ÀÇ°Ä ÄÀÇ 
Ä¸¼¸ºÎ½³ÄÀÄ. 
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·. £Ç½π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸π²Ã¸Ä ³¾¸´½°¾¸ ¸ ·³π¯¾¸ ÃÄ³¼²³Ä ÄÉ¾ ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃ¯Ä 
ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ (³³Ã°¼³Ä), ¸ ·³π¯¾¸ ½¸Ä¯³³Ã¸Ä ¸π² ÄÌπÀÇ, ÃÄ¸Ã²½³ÄÀÄ »³º ¸πºÃÄÃÀφ±Ä 
Ä¸Ä πÃ°ÃÃ³Ä Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ »³º ¸ π¸ÃºÃÇ¼¼À´±, φÌÃÄÉÃ¸ »³º ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ ÄÇÇÌ¾ 
Çπ¸ÃÇ¸º¼²Ã¸É¾ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ³πÌ Ä¸¾ ¹°Ã¸ Ã»ÇÃÀ·°Ä¸Ã¸Ä.  
¸. �¸¾ ÃÇ½π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ πÃÌÃ¹¸Ä¸ ¸π¸¿¸Ã´³Ã²³ ·º³½ÌÃφÉÃ¸Ä ·³π°·É¾ ¸º·º»Î¾ 
³π³ºÄ±Ã¸É¾ (¼.Ç. ³ºÀ½¸Ç³¾º»Ì ·¯π¸·À). 
 
 º Äº½°Ä °ÇÀÇ¾ ¸φ³Ã½À´± Ã¸ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³, ¸»ÄÌÄ ³πÌ 
»¸¼Íφ¸, ³È²·¸Ä »³º ÄÃÀÍ¼ÀÇÄ. 
 
�πº½°ÄÃ¸Ã¸ ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ »³Ä³Ã»¸Ç³Ã¹°¾ÄÀÄ ÃÄÀºÇ¸²ÀÇ ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ 
ÄºÄ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ ·º³ÃÄ¯Ã¸ºÄ. 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ:  �¾¸¾±¾Ä³ ¸ÇÃÑ  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 90,00 
 
 
 
 
�.¤. : 1.2.4 
 �� 38.20.02 Χ³¼Í³·º¾Àº Àπ¼ºÃ½À² Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ.  
  Χ³¼Í³·º¾Àº Àπ¼ºÃ½À² »³Ä¸´ÀÃ²³Ä B500C  
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 3873 
 

¡ÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ Ç¯¼Ç³³ Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ½ÀÃφ±Ä 
·º³ÄÀ½Î¾, »³Ä¸´ÀÃ²³Ä (Ç¯¼Ç³³Ä B500A, B500C »³º ·À½º»¯ π¼°´½³Ä³) »³º ·º³½ÌÃφÉÃ¸Ä 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸, πÃÀÃ°´´ºÃ¸ ÃÄ¸¾ ¹°Ã¸ ¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸Ä ½¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ½°ÃÀ¾ »³º 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã± ÄÀÇ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ÃÇ°·º³ Àπ¼ºÃ½ÀÍ. �»Ä°¼¸Ã¸ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ 
�¤�¡ 01-02-01-00 "Χ³¼Í³·º¾ÀÄ Àπ¼ºÃ½ÌÄ Ã»ÇÃÀ·¸½¯ÄÉ¾" 
 
� ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ÄÀÇ Ãº·¸ÃÀπ¼ºÃ½ÀÍ ¹³ ´²¾¸Ä³º ½Ì¾À¾ ½¸Ä¯ Ä¸¾ π³Ã³¼³³± ÄÀÇ ¿Ç¼ÀÄÍπÀÇ ± 
Ä¸Ä ¸πºφ³¾¸²³Ä °·Ã³Ã¸Ä ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ (π.Ç. ÇπÌÃÄÃÉ½³ Àπ¼ºÃ½°¾É¾ ·³π°·É¾ »¼π). 
 
  Ç¯¼Ç³³Ä Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ã»ÇÃÀ·¸½¯ÄÉ¾ ¸πº½¸ÄÃ¯Ä³º Ã¸ Çº¼ºÌ´Ã³½½³ ³¯Ã¸º ³¾³¼ÇÄº»Î¾ 
¡º¾¯»É¾  π¼ºÃ½ÀÍ. �¯¾ Àº π²¾³»¸Ä ³ÇÄÀ² ·¸¾ ÃÇ½π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ¸¾ ¸´»¸»Ãº½°¾¸ 
½¸¼°Ä¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ¹³ ÃÇ¾Ä¯ÃÃÀ¾Ä³º ½¸ ½°Ãº½¾³ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ »³º ¹³ ÇπÀ³¯¼¼À¾Ä³º ÃÄ¸¾ 
¥π¸Ã¸Ã²³ πÃÀÄ °¼¸´ÇÀ »³º ¹¸ÎÃ¸Ã¸ πÃº¾ ³πÌ Ä¸¾ °¾³Ã¿¸ Ä¸Ä ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä ÄÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ.  
 
 º ¡²¾³»¸Ä ¹³ ÃÇ¾Ä¯ÃÃÀ¾Ä³º ³¯Ã¸º ÄÉ¾ ÃÇ¸·²É¾ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä »³º ¹³ π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ 
¼¸πÄÀ½¸ÃÎÄ ÄºÄ ·º³ÃÄ¯Ã¸ºÄ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾ (³¾³πÄÍ´½³Ä³), ÄºÄ ·º³½°ÄÃÀÇÄ, ÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä »³º Ä³ ½±»¸ Çπ¸Ã»¯¼ÇÈ¸Ä, Ä³ ³¯Ã¸ ³¾¯ ÄÃ°ÇÀ¾ ½°ÄÃÀ »³Ä¯ ·º¯½¸ÄÃÀ, Ä³ ¸π² 
½°ÃÀÇÄ »³º Ä³ À¼º»¯ ½±»¸ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾, Ä³ ½¸Ãº»¯ ³¯Ã¸ ³¾¯ ·º¯½¸ÄÃÀ »³º ÄÀ À¼º»Ì ³¯ÃÀÄ. 
 º ÉÄ ¯¾É ¡²¾³»¸Ä  π¼ºÃ½ÀÍ, ½¸Ä¯ Ä¸¾ π³Ã³¼³³± ÄÉ¾ Àπ¼ºÃ½Î¾, ¹³ ÇπÀ´Ã¯φÀ¾Ä³º ³πÌ 
ÄÀ¾ �¾¯·ÀÇÀ »³º Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ »³º ¹³ ³πÀÄ¸¼ÀÍ¾ Ä¸¾ ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ ÄÉ¾ Àπ¼ºÃ½Î¾. 
 
¤À ³¾¯ ÄÃ°ÇÀ¾ ½°ÄÃÀ ³¯ÃÀÄ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾ Àπ¼ºÃ½ÀÍ ¹³ ÇπÀ¼À´²·¸Ä³º ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ¾ π²¾³»³ 3-
1 ÄÀÇ �¤Χ-2008, À ÀπÀ²ÀÄ π³Ã³Ä²¹¸Ä³º ÃÄ¸¾ ÃÇ¾°Ç¸º³. £¸ »³½½²³ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ·¸¾ ´²¾¸Ä³º 
³πÀ·¸»ÄÌÄ À πÃÀÃ·ºÀÃºÃ½ÌÄ ÄÀÇ ½À¾³·º³²ÀÇ ³¯ÃÀÇÄ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾ ³¯Ã¸º ·Ç´À¼À´²ÀÇ. 
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 ¾À½.  
·º¯½¸ÄÃÀÄ 

(mm) 

¡¸·²À ¸φ³Ã½À´±Ä 

 ¾À½. 
·º³ÄÀ½±  
(mm2) 

 ¾À½.  
½¯·³/ 
½°ÄÃÀ  
(kg/m) 

¢¯³·Àº 
�ÀÇ¼ÀÐÃ¸Ä »³º 

¸Ç¹Ç´Ã³½½ºÃ½°¾³ 
πÃÀÊÏ¾Ä³ 

�¼¸»ÄÃÀ-
ÃÇ´»À¼¼¸½°¾³ 
π¼°´½³Ä³ »³º 
·º»ÄÇÑ½³Ä³ 

B500C B500� B500C B500� B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
£ÄºÄ ¸πº½¸ÄÃÀÍ½¸¾¸Ä πÀÃÌÄ¸Ä¸Ä, π°Ã³¾ Ä¸Ä πÃÀ½±¹¸º³Ä, ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ¸π² ÄÌπÀÇ, 
·º³½ÌÃφÉÃ¸Ä »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä ÄÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ, π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ³¾¸´½°¾³ Ä³ ³»Ì¼ÀÇ¹³: 
• � ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾ »³Ä¯ ÄÃÌπÀ ÃÄ¸Ã¸Ì ½¸ ÃÍÃ½³, Ã¸ Ì¼¸Ä ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ÄºÄ 
·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ºÄ »³º ÌÇº ¸¾³¼¼¯¿  
• � πÃÀ½±¹¸º³ ÄÀÇ ÃÍÃ½³ÄÀÄ πÃÌÃ·¸Ã¸Ä.  
• � πÃÀ½±¹¸º³ »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ³Ã½À»¼¸º·Î¾ (»³Ä¯ ISO 15835-2), ¸»ÄÌÄ ³¾ ÃÄ³ 
ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ πÃÀ³¼°π¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ »³º π¼¸ÃÉ½± ³ÇÄÎ¾. 
•  º π¼¯´º¸Ä ½¸Ä³φÀÃ°Ä »³º ¸ ·º³»²¾¸Ã¸ ÄÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÍÈÀÄ ³πÌ ÄÀ 
·¯π¸·À ¸Ã´³Ã²³Ä.  
• � ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ÇπÀÃÄ¸Ãº´½¯ÄÉ¾ (»³³²¼º¸Ä, ³¾³³À¼¸²Ä) »³º ¸º·º»Î¾ Ä¸½³Ç²É¾ 
³¾¯ÃÄ¸Ã¸Ä πÀÇ ÄÇÇÌ¾ ¹³ ³π³ºÄ¸¹ÀÍ¾ (¸Ã´³Ã²³ »³º Ç¼º»¯). 
• � ³πÀ½¸²ÉÃ¸ »³º φ¹ÀÃ¯ ÄÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ »³Ä¯ Ä¸¾ »Àπ± »³º »³Ä¸Ã´³Ã²³ . 
 
Χ³¼Í³·º¾Àº Àπ¼ºÃ½À² »³Ä¸´ÀÃ²³Ä B500C 
 
¤º½± ³¾¯ Çº¼ºÌ´Ã³½½À  (kg) Ãº·¸ÃÀÍ Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ç·Ã³Ç¼º»Î¾ °Ã´É¾ ÄÀπÀ¹¸Ä¸½°¾ÀÇ 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸. 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ:  �¾¸¾±¾Ä³ π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 0,95 
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�.¤. : 1.2.5 
 �� 38.20.03 Χ³¼Í³·º¾Àº Àπ¼ºÃ½À² Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ.  
  �À½º»¯ π¼°´½³Ä³ B500C  
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 3873 
 

¡ÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ Ç¯¼Ç³³ Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ½ÀÃφ±Ä 
·º³ÄÀ½Î¾, »³Ä¸´ÀÃ²³Ä (Ç¯¼Ç³³Ä B500A, B500C »³º ·À½º»¯ π¼°´½³Ä³) »³º ·º³½ÌÃφÉÃ¸Ä 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸, πÃÀÃ°´´ºÃ¸ ÃÄ¸¾ ¹°Ã¸ ¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸Ä ½¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ½°ÃÀ¾ »³º 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã± ÄÀÇ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ÃÇ°·º³ Àπ¼ºÃ½ÀÍ. �»Ä°¼¸Ã¸ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ 
�¤�¡ 01-02-01-00 "Χ³¼Í³·º¾ÀÄ Àπ¼ºÃ½ÌÄ Ã»ÇÃÀ·¸½¯ÄÉ¾" 
 
� ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ÄÀÇ Ãº·¸ÃÀπ¼ºÃ½ÀÍ ¹³ ´²¾¸Ä³º ½Ì¾À¾ ½¸Ä¯ Ä¸¾ π³Ã³¼³³± ÄÀÇ ¿Ç¼ÀÄÍπÀÇ ± 
Ä¸Ä ¸πºφ³¾¸²³Ä °·Ã³Ã¸Ä ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ (π.Ç. ÇπÌÃÄÃÉ½³ Àπ¼ºÃ½°¾É¾ ·³π°·É¾ »¼π). 
 
  Ç¯¼Ç³³Ä Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ã»ÇÃÀ·¸½¯ÄÉ¾ ¸πº½¸ÄÃ¯Ä³º Ã¸ Çº¼ºÌ´Ã³½½³ ³¯Ã¸º ³¾³¼ÇÄº»Î¾ 
¡º¾¯»É¾  π¼ºÃ½ÀÍ. �¯¾ Àº π²¾³»¸Ä ³ÇÄÀ² ·¸¾ ÃÇ½π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ¸¾ ¸´»¸»Ãº½°¾¸ 
½¸¼°Ä¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ¹³ ÃÇ¾Ä¯ÃÃÀ¾Ä³º ½¸ ½°Ãº½¾³ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ »³º ¹³ ÇπÀ³¯¼¼À¾Ä³º ÃÄ¸¾ 
¥π¸Ã¸Ã²³ πÃÀÄ °¼¸´ÇÀ »³º ¹¸ÎÃ¸Ã¸ πÃº¾ ³πÌ Ä¸¾ °¾³Ã¿¸ Ä¸Ä ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä ÄÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ.  
 
 º ¡²¾³»¸Ä ¹³ ÃÇ¾Ä¯ÃÃÀ¾Ä³º ³¯Ã¸º ÄÉ¾ ÃÇ¸·²É¾ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä »³º ¹³ π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ 
¼¸πÄÀ½¸ÃÎÄ ÄºÄ ·º³ÃÄ¯Ã¸ºÄ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾ (³¾³πÄÍ´½³Ä³), ÄºÄ ·º³½°ÄÃÀÇÄ, ÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä »³º Ä³ ½±»¸ Çπ¸Ã»¯¼ÇÈ¸Ä, Ä³ ³¯Ã¸ ³¾¯ ÄÃ°ÇÀ¾ ½°ÄÃÀ »³Ä¯ ·º¯½¸ÄÃÀ, Ä³ ¸π² 
½°ÃÀÇÄ »³º Ä³ À¼º»¯ ½±»¸ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾, Ä³ ½¸Ãº»¯ ³¯Ã¸ ³¾¯ ·º¯½¸ÄÃÀ »³º ÄÀ À¼º»Ì ³¯ÃÀÄ. 
 º ÉÄ ¯¾É ¡²¾³»¸Ä  π¼ºÃ½ÀÍ, ½¸Ä¯ Ä¸¾ π³Ã³¼³³± ÄÉ¾ Àπ¼ºÃ½Î¾, ¹³ ÇπÀ´Ã¯φÀ¾Ä³º ³πÌ 
ÄÀ¾ �¾¯·ÀÇÀ »³º Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ »³º ¹³ ³πÀÄ¸¼ÀÍ¾ Ä¸¾ ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ ÄÉ¾ Àπ¼ºÃ½Î¾. 
 
¤À ³¾¯ ÄÃ°ÇÀ¾ ½°ÄÃÀ ³¯ÃÀÄ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾ Àπ¼ºÃ½ÀÍ ¹³ ÇπÀ¼À´²·¸Ä³º ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ¾ π²¾³»³ 3-
1 ÄÀÇ �¤Χ-2008, À ÀπÀ²ÀÄ π³Ã³Ä²¹¸Ä³º ÃÄ¸¾ ÃÇ¾°Ç¸º³. £¸ »³½²³ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ·¸¾ ´²¾¸Ä³º 
³πÀ·¸»ÄÌÄ À πÃÀÃ·ºÀÃºÃ½ÌÄ ÄÀÇ ½À¾³·º³²ÀÇ ³¯ÃÀÇÄ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾ ³¯Ã¸º ·Ç´À¼À´²ÀÇ. 
 

 ¾À½.  
·º¯½¸ÄÃÀÄ 

(mm) 

¡¸·²À ¸φ³Ã½À´±Ä 

 ¾À½. 
·º³ÄÀ½±  
(mm2) 

 ¾À½.  
½¯·³/ 
½°ÄÃÀ  
(kg/m) 

¢¯³·Àº 
�ÀÇ¼ÀÐÃ¸Ä »³º 

¸Ç¹Ç´Ã³½½ºÃ½°¾³ 
πÃÀÊÏ¾Ä³ 

�¼¸»ÄÃÀ-
ÃÇ´»À¼¼¸½°¾³ 
π¼°´½³Ä³ »³º 
·º»ÄÇÑ½³Ä³ 

B500C B500� B500C B500� B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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£ÄºÄ ¸πº½¸ÄÃÀÍ½¸¾¸Ä πÀÃÌÄ¸Ä¸Ä, π°Ã³¾ Ä¸Ä πÃÀ½±¹¸º³Ä, ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ¸π² ÄÌπÀÇ, 
·º³½ÌÃφÉÃ¸Ä »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä ÄÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ, π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ³¾¸´½°¾³ Ä³ ³»Ì¼ÀÇ¹³: 
• � ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÉ¾ Ã¯³·É¾ »³Ä¯ ÄÃÌπÀ ÃÄ¸Ã¸Ì ½¸ ÃÍÃ½³, Ã¸ Ì¼¸Ä ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ÄºÄ 
·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ºÄ »³º ÌÇº ¸¾³¼¼¯¿  
• � πÃÀ½±¹¸º³ ÄÀÇ ÃÍÃ½³ÄÀÄ πÃÌÃ·¸Ã¸Ä.  
• � πÃÀ½±¹¸º³ »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ³Ã½À»¼¸º·Î¾ (»³Ä¯ ISO 15835-2), ¸»ÄÌÄ ³¾ ÃÄ³ 
ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ πÃÀ³¼°π¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ »³º π¼¸ÃÉ½± ³ÇÄÎ¾. 
•  º π¼¯´º¸Ä ½¸Ä³φÀÃ°Ä »³º ¸ ·º³»²¾¸Ã¸ ÄÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÍÈÀÄ ³πÌ ÄÀ 
·¯π¸·À ¸Ã´³Ã²³Ä.  
• � ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ÇπÀÃÄ¸Ãº´½¯ÄÉ¾ (»³³²¼º¸Ä, ³¾³³À¼¸²Ä) »³º ¸º·º»Î¾ Ä¸½³Ç²É¾ 
³¾¯ÃÄ¸Ã¸Ä πÀÇ ÄÇÇÌ¾ ¹³ ³π³ºÄ¸¹ÀÍ¾ (¸Ã´³Ã²³ »³º Ç¼º»¯). 
• � ³πÀ½¸²ÉÃ¸ »³º φ¹ÀÃ¯ ÄÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ »³Ä¯ Ä¸¾ »Àπ± »³º »³Ä¸Ã´³Ã²³ . 
 
�À½º»¯ π¼°´½³Ä³ B500C  
 
¤º½± ³¾¯ Çº¼ºÌ´Ã³½½À  (kg) Ãº·¸ÃÀÍ Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ç·Ã³Ç¼º»Î¾ °Ã´É¾ ÄÀπÀ¹¸Ä¸½°¾ÀÇ 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸. 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ:  �¾¸¾±¾Ä³ ¼¸πÄ¯  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 0,90 
 
 
�.¤. : 1.2.6 
  �� 38.45 �πÀÃÄ³Ä±Ã¸Ä Ãº·¸ÃÀπ¼ºÃ½ÀÍ Ã»ÇÃÀ·¸Ä±Ã¸É¾  
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 3873 
 

¡ÃÀ½±¹¸º³ »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ π¼³ÃÄº»Î¾ ± ³πÌ ÄÃº½¸¾ÄÀ¸º·± Ç¼º»¯ ÃÄ¸Ãº´½¯ÄÉ¾ 
(³πÀÃÄ³Ä±Ã¸Ä) Ç³¼Ç³·²¾ÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ ÃÄÀºÇ¸²É¾ ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³, ´º³ Ä¸¾ ¸π²Ä¸Ç¿¸ Ä¸Ä 
πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ ÄÀÇÄ »³¾À¾ºÃ½ÀÍÄ »³º Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ ¸πº»¯¼ÇÈ¸Ä ÄÀÇ Àπ¼ºÃ½ÀÍ, Ã¸ 
ÀπÀº³·±πÀÄ¸ Ä½±½³Ä³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÍÈÀÄ ³πÌ ÄÀ ·¯π¸·À ¸Ã´³Ã²³Ä. 
 
¤º½± ³¾¯ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ (m2) ¸πºφ³¾¸²³Ä ¿Ç¼ÀÄÍπÀÇ. 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ:  �ÐÀ ¸ÇÃÑ  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 2,00 
 
�¤: 1.2.7 
 �� 32.01.07 £§ ¡ÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ, ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ »³º ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸  
    Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ·³π°·É¾ ³¸ÃÀ·ÃÀ½²É¾ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ³¾Ä¼²³Ä ±  
   πÇÃ´À´¸Ã³¾ÀÍ 

                 (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  ��-3216) 
 
¡ÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ·³π°·É¾ ³¸ÃÀ·ÃÀ½²É¾, 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ �¤�¡ 06-01-01-00 »³º ÃÇ½π¼¸ÃÉ½³Äº»¯ Ä¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡ÃÀ·º³´Ã³φ± ��-7 
Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä, ÄÀÇÄ ºÃÇÍÀ¾Ä¸Ä �³¾À¾ºÃ½ÀÍÄ, ÄÀ¾ �³¾À¾ºÃ½Ì ¤¸Ç¾À¼À´²³Ä £»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ 
2016,  Ä³ ¼Àºπ¯ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ (Ä¸ÍÇ¸ »³º ÃÇ°·º³) ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, »³¹ÎÄ »³º ÄºÄ À·¸´²¸Ä 
Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä, ÀπÀºÀÇ·±πÀÄ¸ ÃÇ±½³ÄÀÄ, ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾, ¸½³³·ÀÍ ¸πºφ¯¾¸º³Ä »³º π¯ÇÀÇÄ, 
ÃÍ¾¹¸Ã¸Ä »³º ³¾ÄÀÇ±Ä ÌπÉÄ ¹³ »³¹ÀÃºÃÄ¸² ½¸Ä¯ ³πÌ Ä¸¾ °´»ÃºÃ¸, ³πÌ ¹Ã³ÇÃÄÌ Ç¼º»Ì 
¼³ÄÀ½¸²ÀÇ »³Ä¯¼¼¸¼¸Ä »À»»À½°ÄÃ¸Ã¸Ä »³º ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ ½°´ºÃÄÀÇ »Ì»»ÀÇ (»³½πÍ¼¸ Ä¸Ä 
»À»»À½¸ÄÃº»±Ä ·º³³¯¹½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ ³·Ã³¾Î¾ ¹³ ³Ã²Ã»¸Ä³º ½°Ã³ ÃÄ³ ÌÃº³ Ä¸Ä � ÄÀÇ π²¾³»³ 
¡�1-3 »³º ÄÀÇ ·º³´Ã¯½½³ÄÀÄ ¡�1-2 ÄÀÇ �¤£ 2016), ½¸ ÇÃ±Ã¸ ÄÃº½°¾ÄÀÇ »³Ä¯¼¼¸¼ÀÇ 
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ÄÍπÀÇ, »³Ä¸´ÀÃ²³Ä, ³¾ÄÀÇ±Ä (³π³ºÄÀÍ½¸¾¸ »³½πÄº»± ³¾ÄÀÇ± ¸¼°´ÇÀÇ Ã¸ ¸¼º»²³ 60 ¸½¸ÃÎ¾ 
ÄÀÇ ·³π°·ÀÇ ÀÃ²·¸Ä³º Ã¸ 5,5 Mpa) »³º πÀÃÌÄ¸Ä³Ä, »³¹ÎÄ »³º ÄÉ¾ ÄÇÇÌ¾ ³¾³´»³²É¾ 
πÃÌÃ¹¸ÄÉ¾ Ã¸ÇÃÄÀπÀº¸Äº»Î¾, Çπ¸ÃÃ¸ÇÃÄÀπÀº¸Äº»Î¾, ³¸Ã³»Äº»Î¾, ÃÄ³¹¸ÃÀπÀº¸Äº»Î¾ »¼π 
Ç¼º»Î¾, ½¸Ä³φ¸ÃÌ½¸¾À ³πÌ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸ ± ½¸ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÃÇ´»ÃÀÄ±½³ÄÀÄ 
π³Ã³´É´±Ä ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ (Ä¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä »³º ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ³ÇÄÀÍ ½¸ 
π¼¸ÃÉ¾Ì½¸¾¸Ä ÇÉÃºÃÄ¯). 
£Ä¸¾ Äº½± π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 

• ¸ ·³π¯¾¸ πÃÀ½±¹¸º³Ä, ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ³πÌ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ 
¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸Ä »³º ¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸Ä »¯¹¸ Ç¼º»ÀÍ »³º »¯¹¸ ¸Ã´³Ã²³Ä πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º, 
¸¾ ¿¸ÃÎ ± ½°Ã³ Ã¸ ¾¸ÃÌ 

• ¸ ·³π¯¾¸ πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä, ÇÃ±Ã¸Ä »³º ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸Ä ½¸Ä¯ ÄÀ Ä°¼ÀÄ 
ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÄÀÇ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ³π³ºÄÀÍ½¸¾ÀÇ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ »³º ÄÉ¾ ³À¸¹¸Äº»Î¾ 
¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ 

• ¸ ·³π¯¾¸ ÄÉ¾ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ π³Ã³´É´±Ä, ½¸Ä³φÀÃ¯Ä, ¯¾Ä¼¸Ã¸Ä, ³¾ÍÈÉÃ¸Ä, 
»³Ä³³º³³Ã½ÀÍ, ³¾¯½¸º¿¸Ä, ·Ì¾¸Ã¸Ä »¼π 

• ¸ ·³π¯¾¸ ·º³½ÌÃφÉÃ¸Ä ÄÉ¾ º»ÃºÉ½¯ÄÉ¾, ÄÉ¾ ¿Ç¼ÌÄÇπÉ¾, ÄÉ¾ Ãº·¸ÃÌÄÇπÉ¾ 

• ¸ ·³π¯¾¸ ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸Ä ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ½¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ½°ÃÀ (¼º¾¯ÄÃ¸Ä, Ç¸½º»Ì 
Ç´ÃÌ »¼π) ½°ÇÃº Ä¸ Ã»¼±ÃÇ¾Ã± ÄÀÇ 

• ¸ ·³π¯¾¸ ¸π¸¿¸Ã´³Ã²³Ä ÄÉ¾ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»Î¾ ³Ã½Î¾. 
• ¸ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ½¸ ÇÃ±Ã¸ Ãº·¸ÃÌÄÇπÉ¾, ½¸ ½¸Ç³¾º»¯ ½°Ã³ ± ½¸ Ä³ 

Ç°Ãº³ ÌπÀÇ ³π³ºÄ¸²Ä³º, ¸ ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ ³ÇÄÀÍ, ¸ ½ÌÃφÉÃ¸ ÄÉ¾ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾É¾ 
»¼²Ã¸É¾ »³º ´¸¾º»¯ Ì¼¸Ä Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä 

• ¸ ½ÌÃφÉÃ¸ »³º »Àπ± ÄÉ¾ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾É¾ ³Ã½Î¾ 

• À Ç¯ÃÄ¸Ä Ã»¯φ¸Ä »³º ¸ ¯½½ÀÄ π¯ÇÀÇÄ °ÉÄ 2 cm 

• ¸ »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÉ¾ ³´»ÇÃ²É¾ πÃÌÃ·¸Ã¸Ä ³¸ÃÀÃ»³φÎ¾ »³º ´¸ºÎÃ¸É¾ 

• ¸ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ Àπ¼ºÃ½ÀÍ, ³¼±ÄÃÉ¾ (dowels) »Ä¼ (¸φÌÃÀ¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º) »³º  
• ´¸¾º»¯ »¯¹¸ ¸Ã´³Ã²³ »³º Ç¼º»Ì ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ÌπÉÄ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ³πÌ Ä³ 

ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ (Ä¸ÍÇ¸ »³º ÃÇ°·º³) Ä¸Ä ¸Ã´À¼³³²³Ä, ¸»ÄÌÄ ³πÌ ÄÀ¾ Ç³¼Í³·º¾À 
Àπ¼ºÃ½Ì (π¼°´½³Ä³, »³³²¼º¸Ä, ³¾³³À¼¸²Ä), ÌπÀÇ πÃÀ³¼°π¸Ä³º, πÀÇ π¼¸ÃÎ¾¸Ä³º 
ÇÉÃºÃÄ¯.  

�¾¸´½°¾³ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ¸¾ Äº½± Àº ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ³¾³´»³²É¾ ½¸¼¸ÄÎ¾ ÃÍ¾¹¸Ã¸Ä 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, Àº ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ½¸¼¸ÄÎ¾ »³º ÃÇ¸·º³Ã½ÀÍ Ä¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»±Ä ½¸¹Ì·ÀÇ, 
ÄÉ¾ ³À¸¹¸Äº»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ »³º ÄÉ¾ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ º»ÃºÉ½¯ÄÉ¾ »³º ÄÉ¾ Ãº·¸ÃÌÄÇπÉ¾ 
»³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ·¸º´½³ÄÀ¼¸ÈºÎ¾, ¸¼°´ÇÉ¾, ·À»º½Î¾ »³º ½¸ÄÃ±Ã¸É¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ 
ÄÀÇÄ ¼ÀºπÀÍÄ ÌÃÀÇÄ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

� ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ¹³ ´²¾¸Ä³º ´º³ »¯¹¸ »³Ä¸´ÀÃ²³ Ã¸ πÃ³´½³Äº»ÀÍÄ 
Ì´»ÀÇÄ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸ ½¸¼°Ä¸ »³º ÄºÄ ¸¾ÄÀ¼°Ä Ä¸Ä Çπ¸Ã¸Ã²³Ä (³φ³ºÃÀÇ½°¾É¾ ÄÉ¾ 
ÀπÀºÉ¾·±πÀÄ¸ »¸¾Î¾ πÀÇ ·º³½ÀÃφÎ¾À¾Ä³º ½¸ Ã»ÀπÌ Ä¸ ½¸²ÉÃ¸ ÄÀÇ Ì´»ÀÇ ÄÀÇ 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ »¼π) ½¸ ³φ³ºÃÀÍ½¸¾É¾ ÄÉ¾ Àπ¼ºÃ½Î¾. � Äº½± Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ 
¯Ã¹ÃÀÇ ¸²¾³º ´¸¾º»±Ä ¸φ³Ã½À´±Ä, ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ÄÀÇ ³¾ πÃÌ»¸ºÄ³º ´º³ πÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç± ± 
ÃÇ½³³Äº»± »³Ä³Ã»¸Ç±, ³¾ πÃÌ»¸ºÄ³º ´º³ ÇÇÄÌ ± ³¾Ä¼¸ÄÌ »³º ³¾ »¯¹¸ ÃÄÀºÇ¸²À Ä¸Ä 
»³Ä³Ã»¸Ç±Ä À¼À»¼¸ÃÎ¾¸Ä³º Ã¸ ½²³ φ¯Ã¸ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ± ¸»Ä¸¼¸²Ä³º Ä½¸½³Äº»¯, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ 
Ä¸Ç¾º»± ½¸¼°Ä¸, ± ¼Ì´É ÄÀπº»Î¾ π¸ÃºÀÃºÃ½Î¾ (¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ Ä¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä, πÃÌÃ»Ä¸Ã¸ 
³¾³´»³²³Ä ¸·³φº»±Ä ¼ÉÃ²·³Ä »¼π) ± ´º³ ÀπÀºÀ¾·±πÀÄ¸ ¯¼¼À ¼Ì´À.  
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸. 
 
¤º½± ³¾¯ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ (m³) π¼±ÃÉÄ »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ. 
 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: �»³ÄÏ¾ π¸¾±¾Ä³ ¸ÇÃÑ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 150,00 
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�¤: 1.2.8 
¥�¢ 10.15 £§ �³Ä³Ã»¸Ç± ³Ã½Î¾ 

                (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ ¥�¢-6370) 
 
�º³½ÌÃφÉÃ¸ ³Ã½Î¾ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ½¸ ÇÃ±Ã¸ Ç¼º»Î¾ »³º ½°ÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ³Ã½Î¾ 
Ì¼É¾ ÄÉ¾ ÄÍπÉ¾ (¸Ã´³Ã²³Ä-ÃÇÃÄÀ¼±Ä-·º³ÃÄÀ¼±Ä »Ä¼). � »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÉ¾ ³Ã½Î¾  
»³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ¹³ ´²¾¸º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ �¤�¡ 06-02-01-00 »³º –
ÃÇ½π¼¸ÃÉ½³Äº»¯- ½¸ Ä¸¾ ¡ÃÀ·º³´Ã³φ± ��-7 ¸¾Î Ä³ Ç¼º»¯ ¹³ π¼¸ÃÀÍ¾ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ 
πÃÀ·º³´Ã³φÎ¾ �� ¤ �� 14188 (Part 1 »³º 3), ± Ä¸Ä ¡ÃÀ·º³´Ã³φ±Ä US Federal 
Specification SS-S-200-� ± ¯¼¼¸Ä ºÃÀ·Í¾³½¸Ä. 
 
� ¸φ³Ã½À´± ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ¹³ ´²¾¸Ä³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ À·¸´²¸Ä ÄÀÇ πÃÀ½¸¹¸ÇÄ± ÄÀÇÄ »³º Ä¸¾ 
Ä¸Ç¾º»± π¸Ãº´Ã³φ±. 
 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·ÀÄ π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º À ¸πº½¸¼±Ä »³¹³ÃºÃ½ÌÄ ÄÉ¾ ³Ã½Î¾, ¸ πÃÀ¸ÄÀº½³Ã²³ 
Ä¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä ÎÃÄ¸ ¾³ ¸²¾³º »³¹³Ã±, ÃÄ¸´¾± »³º ÇÉÃ²Ä Ã³¹Ã¯ ½°Ã¸ »³º ¸ πÃÀ¸π¯¼¸ºÈ¸ ½¸ 
»³Ä¯¼¼¸¼À Ç¼º»Ì (¸¾ºÃÇÇÄº»Ì πÃÌÃφÇÃ¸Ä), ¸ πÃÀ½±¹¸º³ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃφÃ¯´ºÃ¸Ä »³º 
ÃÄ¸´¯¾ÉÃ¸Ä »³º ¸ ¸Ã´³Ã²³ ¸φ³Ã½À´±Ä ³ÇÄÎ¾. 
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯, ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ¼Àºπ¯ ÃÇ½³³Äº»¯ 
Ä¸ÍÇ¸. 
  
¤º½± ³¾¯ ÄÃ°ÇÀ¾ ½°ÄÃÀ ³Ã½ÀÍ (m). 
 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: �²»ÀÃº ·ÐÀ ¸ÇÃÑ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 22,00 
 
 
 
�¤: 1.2.9 
 �  �-17.1 �º³´Ã¯½½ºÃ¸ ½¸ ³¾³»¼³ÃÄº»± ³³φ± 

  (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  ��-7788) 
 
�º³´Ã¯½½ºÃ¸ À·ÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ/¸πºφ³¾¸ºÎ¾ »²¾¸Ã¸Ä ³¸ÃÀÃ»³φÎ¾ »³º ÀÇ¸½¯ÄÉ¾, ³Ãφ³¼Äº»ÀÍ 
± Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ½¸ ³¾³»¼³ÃÄº»± ³³φ±, ¾°³ ± ³¾³·º³´Ã¯½½ºÃ¸, ÀπÀºÀÇ·±πÀÄ¸ ÃÇ±½³ÄÀÄ, 
½ÀÃφ±Ä »³º ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ (·º³½±»¸Ä, ¸´»¯ÃÃº³ ¸º·º»¯ ´Ã¯½½³Ä³ ± ÃÍ½³À¼³), ½¸ 
³¾Ä³¾³»¼³ÃÄº»Ì Ç¼º»Ì Ç¼º»Ì ÇÈ¸¼±Ä ÀπºÃ¹³¾¯»¼³Ã¸Ä, ½¸ ´Ç¯¼º¾³ Ãφ³ºÃ²·º³ »³Ä¯ �� ¤ 
�� 1424, ÃÇ¾À·¸ÇÌ½¸¾À ½¸ πºÃÄÀπÀº¸Äº»Ì ¸πº·ÌÃ¸É¾ »³Ä¯ �� ¤ �� 1436, ·À»º½Î¾ 
π¸·²ÀÇ »³Ä¯ �� ¤ �� 1824 »³º φÇÃº»Î¾ Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»Î¾ »³Ä¯ �� ¤ �� 1871, 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ Ã±½³¾Ã¸Ä Ä¸Ä À·ÀÍ »³º Ä¸¾ �¤�¡ 05-04-02-00 89 Ãº·Ì¾Äº³ 
Ã±½³¾Ã¸ À·Î¾99 

 
£ÄºÄ Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 

 

• ¸ πÃÀ½±¹¸º³ ÄÀÇ Ç¼º»ÀÍ ·º³´Ã¯½½ºÃ¸Ä, ¸ πÃÀÃ»Ì½ºÃ± ÄÀÇ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ¸ 
πÃÀÃÉÃº¾± ³πÀ¹±»¸ÇÃ¸ (³¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º) 

• ¸ ·º¯¹¸Ã¸ ÄÀÇ ³π³ºÄÀÇ½°¾ÀÇ πÃÀÃÉπº»ÀÍ, ½°ÃÉ¾ »³º ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ ´º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ 
¸Ã´³ÃºÎ¾ »³º Ä¸¾ ÃÍ¹½ºÃ¸ Ä¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä »³Ä¯ Ä¸¾ ·º¯Ã»¸º¯ ÄÀÇÄ 
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• À »³¹³ÃºÃ½ÌÄ ÄÀÇ À·ÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ ³πÌ »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ Ç³¼³Ã¯ Ç¼º»¯ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ½¸Ç³¾º»ÀÍ 
Ã¯ÃÉ¹ÃÀÇ ± ³πÀÃÃÀφ¸Äº»±Ä Ã»ÀÍπ³Ä ±/»³º Ç¸ºÃÉ¾³»Äº»± ÇπÀ³À±¹¸Ã¸ 

• ¸ πÃÀ¸ÄÀº½³Ã²³ ´º³ Ä¸¾ ·º³´Ã¯½½ºÃ¸ (ÃÄ²¿¸-πº»¸Ä¯ÃºÃ½³)  
• ¸ ¸φ³Ã½À´± Ä¸Ä ·º³´Ã¯½½ºÃ¸Ä ½¸ ·º³´Ã³½½ºÃÄº»Ì ½¸Ç¯¾¸½³, »³Ä¯¼¼¸¼À ´º³ ÄÀ¾ ÄÍπÀ 

ÄÀÇ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÇ½°¾ÀÇ Ç¼º»ÀÍ  
• ¸ ·º¸Ç¹°Ä¸Ã¸ Ä¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä »³Ä¯ Ä¸ ·º¯Ã»¸º³ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾  
• ¸ ¼±È¸ ½°ÄÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ πÃÀÃÄ³Ã²³ Ä¸Ä ¾Éπ±Ä ·º³´Ã¯½½ºÃ¸Ä ³πÌ Ä¸¾ »Ç»¼ÀφÀÃ²³ ½°ÇÃº 

Ä¸¾ π¼±Ã¸ ÃÄ¸Ã¸ÀπÀ²¸Ã± ÄÀÇÄ »³º ÃÄ¸¾ ÃÇ¾°Ç¸º³ ¸ ¯ÃÃ¸ ÄÀÇÄ 

�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ ³¾³¼Í¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ¼Àºπ¯ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
¤º½± ´º³ °¾³ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ °ÄÀº½¸Ä ·º³´Ã¯½½ºÃ¸Ä À·ÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ 
  
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: ¤Ã²³ ¸ÇÃÑ »³º Ã³Ã¯¾Ä³ π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 3,45 
 
 
 
 
 
�¤: 1.2.10 
 �  �-8.1£§ �πÀ¿±¼ÉÃ¸ »³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ³Ãφ³¼ÄÀÃ»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ 

      (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  � -4521�) 
 
 
�πÀ¿±¼ÉÃ¸ ÇφºÃÄ³½°¾ÀÇ ³Ãφ³¼Äº»ÀÍ À·ÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ ³φÀÍ °Ç¸º πÃÀ¸´¸¹¸² ³Ã½À»Àπ± Ä¸Ä 
πÃÀÄ ³πÀ¿±¼ÉÃ¸ π¸ÃºÀÇ±Ä, Ã¸ Ì¼À ÄÀ ³¯¹ÀÄ ÄÀÇ ³Ãφ³¼ÄÀÄ¯π¸Ä³. (� ³Ã½À»Àπ± 
Äº½À¼À´¸²Ä³º º·º³²Ä¸Ã³) 
 
¡ÃÀ¸π¯¼¸ºÈ¸ ³¾³Ãφ¯¼ÄÉÄ¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä ½¸ ³Ãφ³¼Äº»Ì ·º¯¼Ç½³ ÄÍπÀÇ ��-0 ± ½¸ Ì¿º¾À 
³Ãφ³¼Äº»Ì ´³¼¯»ÄÉ½³, ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ³πÌ Ä¸¾ °»Ä³Ã¸ »³º Ä¸ ½ÀÃφ± Ä¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä, Ã¸ 
Çπ³²¹Ãº³ »³º ÇπÌ´¸º³ °Ã´³, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ �¤�¡ 05-03-11-01 "�Ãφ³¼Äº»± 
πÃÀ¸π¯¼¸ºÈ¸". 
 
�³Ä³Ã»¸Ç± ³Ãφ³¼Äº»±Ä ÃÄÃÎÃ¸Ä ³¯Ã¸Ä ÃÇ½πÇ»¾É½°¾ÀÇ π¯ÇÀÇÄ 0,05m, Ã¸ ÇπÌ´¸º³ »³º 
Çπ³²¹Ãº³ °Ã´³, ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ³πÌ Ä¸¾ °»Ä³Ã¸ »³º Ä¸ ½ÀÃφ± Ä¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä, ½¸ ³Ãφ³¼ÄÌ½º´½³ 
π³Ã³Ã»¸Ç³·Ì½¸¾À ¸¾ ¹¸Ã½Î Ã¸ ½Ì¾º½¸ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ½¸ ¹Ã³ÇÃÄ¯ ³·Ã³¾± Ç¼º»¯ ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ, 
ÄÍπÀÇ �£ 31,5 ± �£ 40, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ¸´»¸»Ãº½°¾¸ ½¸¼°Ä¸ ÃÇ¾¹°Ã¸ÉÄ »³º Ä¸¾ �¤�¡ 05-
03-11-04 "�Ãφ³¼Äº»°Ä ÃÄÃÎÃ¸ºÄ »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ ³Ãφ³¼Äº»ÀÍ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ".   
 
£Ç´»À¼¼¸Äº»± ¸π¯¼¸ºÈ¸ ¸π² ³Ãφ³¼Äº»±Ä ÃÄÃÎÃ¸Ä ± ¸π² Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ (π.Ç. πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
½¸½³Ã³¾Î¾ ÃÄ¸´³¾ÀπÀ²¸Ã¸Ä Ä¸Ç¾º»Î¾ ÃÄ°È¸Ä), ½¸ ³Ãφ³¼Äº»Ì ·º¯¼Ç½³ ÄÍπÀÇ ��-5 ± 
»³¹³Ã± ¯Ãφ³¼ÄÀ ± ³Ãφ³¼Äº»Ì ´³¼¯»ÄÉ½³ Ä³Ç¸²³Ä ·º¯Ãπ³Ã¸Ä, ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ³πÌ Ä¸¾ °»Ä³Ã¸ 
»³º Ä¸ ½ÀÃφ± Ä¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä, Ã¸ ÇπÌ´¸º³ »³º Çπ³²¹Ãº³ °Ã´³. 
 
�³Ä³Ã»¸Ç± ³Ãφ³¼Äº»±Ä ÃÄÃÎÃ¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä ÃÇ½πÇ»¾É½°¾ÀÇ π¯ÇÀÇÄ 0,05m, Ã¸ 
ÇπÌ´¸º³ »³º Çπ³²¹Ãº³ °Ã´³, ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ³πÌ Ä¸¾ °»Ä³Ã¸ »³º Ä¸ ½ÀÃφ± Ä¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä, ½¸ 
³Ãφ³¼ÄÌ½º´½³ π³Ã³Ã»¸Ç³·Ì½¸¾À ¸¾ ¹¸Ã½Î Ã¸ ½Ì¾º½¸ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ½¸ ¹Ã³ÇÃÄ¯ ³·Ã³¾± 
Ç¼º»¯ ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ, ÄÍπÀÇ �£ 12,5 ± �£ 20, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ¸´»¸»Ãº½°¾¸ ½¸¼°Ä¸ ÃÇ¾¹°Ã¸ÉÄ 
»³º Ä¸¾ �¤�¡ 05-03-11-04 "�Ãφ³¼Äº»°Ä ÃÄÃÎÃ¸ºÄ »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ ³Ãφ³¼Äº»ÀÍ 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ".  
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£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 
 

• � πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸, ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ »³º ³πÀ»Ì½ºÃ¸ ÄÉ¾ ½°ÃÉ¾ ³πÀ¿±¼ÉÃ¸Ä 

• � φÌÃÄÉÃ¸ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ³πÀ¿±¼ÉÃ¸Ä ¸π² ³ÇÄÀ»º¾±ÄÀÇ »³º ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇÄ ÃÄºÄ 
πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ ¹°Ã¸ºÄ ÀÃºÃÄº»±Ä ³πÌ¹¸Ã¸Ä ± ³¾³»Í»¼ÉÃ¸Ä 

•   »³¹³ÃºÃ½ÌÄ Ä¸Ä ¸πºφ³¾¸²³Ä ³πÀ¿±¼ÉÃ¸Ä ½¸ ½¸Ç³¾º»Ì Ã¯ÃÉ¹ÃÀ »³º Ç¸ºÃÉ¾³»Äº»± 
ÇπÀ³À±¹¸Ã¸ 

•  º ÃÄ³¼²¸Ä ÄÀÇ ½¸Ç³¾º»ÀÍ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ  
•  º »Ç»¼ÀφÀÃº³»°Ä ÃÇ¹½²Ã¸ºÄ »³Ä¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ½¸ ¸φ³Ã½À´± 

πÃÀÃÉÃº¾±Ä ¸Ã´ÀÄ³¿º³»±Ä Ã±½³¾Ã¸Ä 

• � πÃÀ½±¹¸º³ Ä¸Ä ³Ãφ¯¼ÄÀÇ, ÄÀÇ π¸ÄÃ¸¼³²ÀÇ »³º ÄÀÇ ÄÇÇÌ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾ÀÇ 
³¾ÄºÇ·ÃÌφº¼ÀÇ π³Ã³Ã»¸Ç¯Ã½³ÄÀÄ »³º ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇÄ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ³πÌ 
ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³πÌÃÄ³Ã¸,  

• � ·º³»²¾¸Ã¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ »³º ¸ π³Ã³Ã»¸Ç± ÄÀÇ ³Ãφ³¼Äº»ÀÍ ·º³¼Í½³ÄÀÄ (¹°Ã½³¾Ã¸, 
¸¾³πÀ¹±»¸ÇÃ¸, φÍ¼³¿¸ »¼π.),  

•   »³¹³ÃºÃ½ÌÄ Ä¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä πÀÇ ¹³ πÃÀ¸π³¼¸ºφ¹¸² ½¸ ½¸Ç³¾º»Ì Ã¯ÃÉ¹ÃÀ »³º 
Ç¸ºÃÉ¾³»Äº»± ÇπÀ³À±¹¸Ã¸,  

• � ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ·º¯ÇÇÃ¸ ÄÀÇ ³Ãφ³¼Äº»ÀÍ ·º³¼Í½³ÄÀÄ ± ÄÀÇ ´³¼³»ÄÎ½³ÄÀÄ ½¸ 
³ÇÄÀ»º¾ÀÍ½¸¾À ·º³¾À½°³ ³Ãφ¯¼ÄÀÇ (Federal),  

• � ¸π³¾³¹°Ã½³¾Ã¸ ÄÀÇ ·º³¼Í½³ÄÀÄ πÃº¾ ³πÌ Ä¸ ·º¯ÇÇÃ¸ (ÌÄ³¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º),  
• � ¸¾·¸ÇÌ½¸¾¸ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ³·Ã³¾ÀÍÄ Ç¼º»ÀÍ ¸πº»¯¼ÇÈ¸Ä ½¸ Ä¸¾ ³¿²³ π³Ã³´É´±Ä ± 

πÃÀ½±¹¸º³Ä »³º ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ³ÇÄÀÍ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ·º¯ÃÄÃÉÃ¸Ä. 
• � π³Ã³´É´± ± πÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÉ¾ »³Ä¯¼¼¸¼É¾ ³·Ã³¾Î¾ Ç¼º»Î¾ »³º Ä¸Ä 

³Ãφ¯¼ÄÀÇ ½°ÇÃº Ä¸¾ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ π³Ã³´É´±Ä ÄÀÇ ³Ãφ³¼ÄÀ½²´½³ÄÀÄ 

• � π³Ã³´É´± ÄÀÇ ³Ãφ³¼ÄÀ½²´½³ÄÀÄ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ¸´»¸»Ãº½°¾¸ ½¸¼°Ä¸ 
ÃÇ¾¹°Ã¸ÉÄ  

• � ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇ ¹¸Ã½ÀÍ ³Ãφ³¼ÄÀ½²´½³ÄÀÄ ¸π² ÄÌπÀÇ, ¸ ·º¯ÃÄÃÉÃ± ÄÀÇ (½¸ fºnisher 
± ¯¼¼³ ½°Ã³) 

• � ÃÄ³¼²³ ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾ 

• � »Ç¼²¾·ÃÉÃ¸ ÄÀÇ ³Ãφ³¼ÄÀ½²´½³ÄÀÄ (³ÃÇº»±, ¸¾·º¯½¸Ã¸-¸¾Ä³Äº»± »³º Ä¸¼º»±), ÎÃÄ¸ 
¾³ πÃÀ»ÍÈ¸º ¸ πÃÀ·º³´Ã³φÌ½¸¾¸ ¸πºφ³¾¸º³»± Çφ± »³º À½³¼ÌÄ¸Ä³ 

• � π¼±Ã¸Ä ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ »³º ¸πº½¸¼±Ä ºÃÀπ°·ÉÃ¸ ÄÉ¾ ·º³½±»É¾ »³º ¸´»³ÃÃ²É¾ 
¸¾ÎÃ¸É¾ ´º³ Ä¸¾ ¸¿¯¼¸ºÈ¸ ÄÉ¾ ¸πºφ³¾¸º³»Î¾ ºÇ¾Î¾. 

 
£ÄºÄ Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º »³º ¸ ³¿²³ Ä¸Ä ¸¾ÃÉ½³ÄÀÇ½°¾¸Ä ³Ãφ¯¼ÄÀÇ. 
 
 ¤À π³ÃÎ¾ ¯Ã¹ÃÀ ¸φ³Ã½Ì·¸Ä³º ½Ì¾À Ã¸ Ä½±½³Ä³ À·ÀÍ ³πÌ ³Ãφ³¼ÄÀÃ»ÇÃÌ·¸½³, ÌπÀÇ 
πÃÌ»¸ºÄ³º ¾³ ·º°¼¹¸º Ç¯¾·³»³Ä ´º³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾ ± ¯¼¼É¾ ·º»ÄÍÉ¾ 
¸Ç»À¼ºÎ¾. 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯, ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ¼Àºπ¯ ÃÇ½³³Äº»¯ 
Ä¸ÍÇ¸. 
 
¤º½± ´º³ °¾³ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ °ÄÀº½¸Ä π¼±ÃÉÄ ³πÀ»³Ä¸ÃÄ¸½°¾¸Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä 
À·ÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ. 
  
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: ¡¸¾±¾Ä³ π°¾Ä¸ ¸ÇÃÑ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 55,00 
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�¤: 1.2.11 
 �  �-17.1 �φ³²Ã¸Ã¸/³πÀ¿±¼ÉÃ¸ ·º³´Ã¯½½ºÃ¸Ä À·ÀÃÄÃÉ½¯ÄÉ¾ 

  (�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ  ��-7788) 
 
�φ³²Ã¸Ã¸/³πÀ¿±¼ÉÃ¸ Çπ¯ÃÇÀÇÃ³Ä ·º³´Ã¯½½ºÃ¸Ä À·ÀÃÄÃÉ½¯ÄÉ¾, ½¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ 
½¸Ç³¾º»Ì ÄÃÌπÀ (½¸ ¿ÍÃÄÃ³, ÄÃº³¸²³, Ç·ÃÀ³À¼± »Ä¼), Ä¸Ä ³πÀ¼ÍÄÀÇ ¸πº¼À´±Ä ÄÀÇ 
³¾³·ÌÇÀÇ. 

�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ ³¾³¼Í¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ¼Àºπ¯ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
¤º½± ´º³ °¾³ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ °ÄÀº½¸Ä ·º³´Ã¯½½ºÃ¸Ä À·ÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ 
  
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: Έ¾³ ¸ÇÃÑ »³º π¸¾±¾Ä³ ¼¸πÄ¯ 
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 1,50 
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 ���� 1.3: ��¤������£ ��¤�£��¥�£ 
 

�.¤. : 1.3.1 
  �� 61.05 £§ §°ÃÀ¾Ä³ ÃÄÀºÇ¸²³ ³πÌ Ãº·¸ÃÀ·À»ÀÍÄ ± »Àº¼À·À»ÀÍÄ  
  ³¾¸¿³ÃÄ±ÄÀÇ ÍÈÀÇÄ ± π¼¸ÇÃ¯Ä 
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 6104 
 

�³Ä³Ã»¸Ç± φ¸ÃÌ¾ÄÉ¾ ± ½¸ ÃÄÀºÇ¸²É¾ ³πÌ Ãº·¸ÃÀ·À»ÀÍÄ ± »Àº¼À·À»ÀÍÄ »¯¹¸ ÄÍπÀÇ, 
³¾¸¿³ÃÄ±ÄÀÇ ÍÈÀÇÄ ± π¼¸ÇÃ¯Ä, πÀºÌÄ¸Ä³Ä S235J »³Ä¯ �� 10025 (St 37.2), ÀπÀºÉ¾·±πÀÄ¸ 
ÄÍπÀÇ (�¢�, ´É¾º°Ä, »³Ã°, ¸¼¯Ã½³Ä³, ¼¯½¸Ä, ».³) »³º ÀπÀºÉ¾·±πÀÄ¸ ·º³Ä¯¿¸É¾ –
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾, »¯¹¸ ÃÇ¸·²ÀÇ, »³º Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ¹°Ã¸ ± ÍÈÀÄ ³πÌ ÄÀ °·³φÀÄ ± ÄÀ ·¯π¸·À 
¸Ã´³Ã²³Ä, ÃÇ¾·¸·¸½°¾É¾ ½¸Ä³¿Í ÄÀÇÄ ½¸ »ÀÇ¼²¸Ä (½πÀÇ¼Ì¾º³) ½¸ ·ºπ¼¯ π¸Ãº»ÌÇ¼º³ ½°Ã³ 
³πÌ ¸º·º»¯ ·º³¾Àº´Ì½¸¾¸Ä Àπ°Ä »³º ½¸ π³Ã¸½³À¼± Ä½¸½¯ÄÉ¾ ¸¼³Ã½¯ÄÉ¾, ± ½¸ 
¸¼¸»ÄÃÀÃÇ´»Ì¼¼¸Ã¸, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸, »³º °·Ã³Ã± ÄÀÇÄ ¸π² ÄÉ¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ 
¹¸½¸¼²ÉÃ¸Ä ± ¼ÀºπÎ¾ ·À½º»Î¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ¸¼³Ã½¯ÄÉ¾ »³º »ÀÇ¼ºÎ¾ ± ½¸ »¯¹¸ ¯¼¼À 
ÄÃÌπÀ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ »³º Ä³ ÃÇ°·º³.  
�¸ Ä¸¾ Äº½± ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¯Ã¹ÃÀÇ Äº½À¼À´ÀÍ¾Ä³º Ì¼³ Ä³ ½¸Ä³¼¼º»¯ ÃÄÀºÇ¸²³, »³º Ä³ ¸º·º»¯ 
½¸Ä³¼¼º»¯ ÃÄÀºÇ¸²³, Ä³ »À½³À¸¼¯Ã½³Ä³ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ÃÇ°·º³ , Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä, ¸ 
¸Ã´³Ã²³ ·º¯¾Àº¿¸Ä ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾É¾ ÀπÎ¾ ´º³ Ä¸¾ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ÄÉ¾ »ÀÇ¼ºÎ¾, ¸ ¸Ã´³Ã²³ 
½ÌÃφÉÃ¸Ä ÄÉ¾ ¸¼³Ã½¯ÄÉ¾ »Ä¼ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ Ä¸Ç¾º»± π¸Ãº´Ã³φ± »³º Ä³ ÃÇ°·º³ ´º³ Ä¸¾ 
π¼±Ã¸ »³Ä³Ã»¸Ç±. 
¡¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸ ¸º·º»¸Ç½°¾ÀÇ πÃÀÃÉπº»ÀÍ, ´¸Ã³¾Î¾, ³¾ÇÈÉÄº»Î¾ 
·º³Ä¯¿¸É¾, Ä³ ³π³ºÄÀÍ½¸¾³ º»ÃºÎ½³Ä³ »³º ³À¸¹¸Äº»°Ä »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ´º³ Ä¸¾ ³¾°´¸ÃÃ¸, ¸ 
ÇÃ±Ã¸ ´ÃÍ¼¼É¾ ».³. π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸Ã´ÀÃÄ³Ãº³»± ³³φ±  Ã¸ ·ÍÀ ÃÄÃÎÃ¸ºÄ primer π¯ÇÀÇÄ 
Ç´ÃÀÍ Ç½°¾³ 50½m »³º ½²³ ÃÄÃÎÃ¸ Ä¸¼º»±Ä ³³φ±Ä ¸¼³ºÀÇÃÎ½³ÄÀÄ π¯ÇÀÇÄ 70½m, 

³πÌÇÃÉÃ¸Ä ¸πº¼À´±Ä Ä¸Ä Çπ¸Ã¸Ã²³Ä. 

� ¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ Ä¸Ä Ï¼¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä (·º³ÄÀ½°Ä »³º »À½³À¸¼¯Ã½³Ä³) ¹³ ´²¾¸º 
Çº¼ºÏ´Ã³½½³ ³¯ÃÀÇÄ ³πÀ»¼¸ºÃÄº»¯ ½¸ ³¯Ã¸ ³¾³¼ÇÄº»ÀÐÄ π²¾³»¸Ä ·º³ÄÀ½Ñ¾. 
�πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ÏÄº ÄÀ ³¯ÃÀÄ ÄÉ¾ ÇπÏ¼ÀºπÉ¾ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»Ñ¾ Ç¼º»Ñ¾ (»ÀÇ¼²¸Ä, 
π¸Ãº»ÏÇ¼º³ »Ä¼) ¸²¾³º ³¾¸´½°¾À ÃÄºÄ Äº½°Ä ÄÀÇ Äº½À¼À´²ÀÇ »³º ÉÄ ¸» ÄÀÐÄÀÇ ·¸¾ ¹³ 
¸πº½¸ÄÃ¸¹ÀÐ¾ º·º³ºÄ°ÃÉÄ.  
 

�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± π¸Ãº´Ã³φ± »³º Ä³ ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ 
ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ.   
 

¤º½± ³¾¯ Çº¼ºÌ´Ã³½½À (kg) »³Ä³Ã»¸Ç±Ä. 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: ¤Ã²³ ¸ÇÃÑ  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 3,00 
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�.¤. : 1.3.2 
  �� 72.65 £§ �πºÃÄ°´³Ã¸ ½¸ π¸Ä¯Ã½³Ä³ ÄÍπÀÇ sandwich ³πÌ  
  ´³¼³³¾ºÃ½°¾¸ ¼³½³Ã²¾³ ½¸ π¼±ÃÉÃ¸ πÀ¼ÇÀÇÃ¸¹¯¾¸Ä  
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 6401 
 

�πºÃÄ°´³Ã¸ ½¸ ¹¸Ã½À½À¾ÉÄº»Ì π°Ä³Ã½³ (π¯¾¸¼) ÄÍπÀÇ "Ã¯¾ÄÀÇºÄÄ", ÃÇ¾À¼º»ÀÍ ¸¼¯ÇºÃÄÀÇ 
π¯ÇÀÇÄ 50mm, ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾¸ ¼³½³Ã²¾³ πÃÀ³³½½°¾¸ ÃÄÀ ¸Ã´ÀÃÄ¯ÃºÀ, ¸π²π¸·¸, 
ÄÃ³π¸·À¸º·± ± ³Ç¼³»ÉÄ± (ÃÄ¸¾ ¸ÃÉÄ¸Ãº»± »³º ¸¿ÉÄ¸Ãº»± π¼¸ÇÃ¯), »³º ¸¾·º¯½¸Ã³ ½¸ 
¹¸Ã½À½À¾ÉÄº»Ì Ç¼º»Ì ³πÌ ³φÃÎ·¸ πÀ¼ÇÀÇÃ¸¹¯¾¸ (CFC & HCFC Free), ½¸ ÄºÄ 
πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ¸ÇÀ½Ì¾ÉÃ¸Ä »³º πÇÃ³¾ÄÀÇ±Ä, »³º »³Ä¯ Ä³ 
¼Àºπ¯ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ �¤�¡ 03-05-02-01 "�πºÃÄ¸´¯Ã¸ºÄ ½¸ ½¸Ä³¼¼º»¯ φÍ¼¼³ 
³ÇÄÀφ¸ÃÌ½¸¾³". 
 
£Ç½π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ πÃÀ½±¹¸º³ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾, ¸¿³ÃÄ¸½¯ÄÉ¾ »³º Ì¼É¾ ÄÉ¾ ¸º·º»Î¾ Ä¸½³Ç²É¾ 
(ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ Ä¸Ç¾º»°Ä πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä/À·¸´²¸Ä ÄÀÇ πÃÀ½¸¹¸ÇÄ± ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾, ÌπÉÄ 
ÇÄ°¾º³, »ÀÃφº¯·¸Ä »Ä¼), À ³π³ºÄÀÍ½¸¾ÀÄ ³¾ÇÈÉÄº»ÌÄ »³º ¼ÀºπÌÄ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÌÄ »³º  º»ÃºÎ½³Ä³ 
»³º ¸Ã´³Ã²³  ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä »³º ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ÃÄºÄ Çπ¯ÃÇÀÇÃ¸Ä Ä¸´²·¸Ä ½¸ ³ÇÄÀ»ÀÇ¼ºÀÍ½¸¾ÀÇÄ 
ÃÇ¾·°Ã½ÀÇÄ ÇÈ¸¼±Ä ³¾ÄÀÇ±Ä.   
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± π¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ 
Ä¸ÍÇ¸. 
 
¤º½± ³¾¯ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ (m2) 
 

 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: £³Ã¯¾Ä³ ÄÃ²³ ¸ÇÃÑ  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 43,00 
 
 
�.¤. : 1.3.3 
  �� 72.80.£§ ¡¸Ä¯Ã½³Ä³ π¼³´ºÀ»¯¼ÇÈ¸Ä ÄÍπÀÇ sandwich 
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 7231 
 

¡¸Ä¯Ã½³Ä³ π¼³´ºÀ»¯¼ÇÈ¸Ä (π¯¾¸¼Ä) ÄÍπÀÇ "Ã¯¾ÄÀÇºÄÄ", ÃÇ¾À¼º»ÀÍ ¸¼¯ÇºÃÄÀÇ π¯ÇÀÇÄ 
5¸»., ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾¸ ¼³½³Ã²¾³ πÃÀ³³½½°¾¸ ÃÄÀ ¸Ã´ÀÃÄ¯ÃºÀ, ¸π²π¸·¸, »³º ¸¾·º¯½¸Ã³ 
½¸ ¹¸Ã½À½À¾ÉÄº»Ì Ç¼º»Ì ³πÌ ³φÃÎ·¸ πÀ¼ÇÀÇÃ¸¹¯¾¸ (CFC & HCFC Free), ½¸ ÄºÄ 
πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ¸ÇÀ½Ì¾ÉÃ¸Ä »³º πÇÃ³¾ÄÀÇ±Ä.  
 
£Ç½π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ πÃÀ½±¹¸º³ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾, ¸¿³ÃÄ¸½¯ÄÉ¾ »³º Ì¼É¾ ÄÉ¾ ¸º·º»Î¾ Ä¸½³Ç²É¾ 
(ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ Ä¸Ç¾º»°Ä πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä/À·¸´²¸Ä ÄÀÇ πÃÀ½¸¹¸ÇÄ± ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾, ÌπÉÄ 
ÇÄ°¾º³, »ÀÃφº¯·¸Ä »Ä¼), À ³π³ºÄÀÍ½¸¾ÀÄ ³¾ÇÈÉÄº»ÌÄ »³º ¼ÀºπÌÄ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÌÄ »³º  º»ÃºÎ½³Ä³ 
»³º ¸Ã´³Ã²³  ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä »³º ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ÃÄÀ¾ Çπ¯ÃÇÀ¾Ä³ Ã»¸¼¸ÄÌ ½¸ ³ÇÄÀ»ÀÇ¼ºÀÍ½¸¾ÀÇÄ 
ÃÇ¾·°Ã½ÀÇÄ ÇÈ¸¼±Ä ³¾ÄÀÇ±Ä »³º ¸ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ¸º·º»Î¾ πÃÌÃ¹¸ÄÉ¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ 
ÃÄ±Ãº¿¸Ä/ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä ´º³ πÃÀÃÄ³Ã²³ Ã¸ πº°Ã¸ºÄ ¸¿³ºÄ²³Ä »³º Ä¸Ä ÎÃ¸Ä ³πÌ Ä¸¾ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
»³º »²¾¸Ã¸ ÄÉ¾ ³¸ÃÀÃ»³φÎ¾.   
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º Ä³ ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 
¤º½± ³¾¯ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ (m2) 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: £³Ã¯¾Ä³ °¾³ ¸ÇÃÑ  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 41,00 
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�.¤. : 1.3.4 
 �� 77.55£§ §ÃÑÃ¸ ½¸Ä³¼¼º»ÀÐ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ 
  �É·º»ÌÄ �¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸Ä  �� 7755£Χ 
 

ΧÃÎÃ¸ ½¸Ä³¼¼º»ÀÍ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ ½¸ ¸¼³ºÀÇÃÉ½³ÄºÃ½Ì »Àº¾À² Ãº·¸ÃÎ¾ ¸πºφ³¾¸ºÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ 
½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ »³º Ä¸¾ �¤�¡ 03-10-03-00 "�¾ÄºÃ»ÉÃº³»± πÃÀÃÄ³Ã²³ »³º ÇÃÉ½³ÄºÃ½ÌÄ 
Ãº·¸ÃÎ¾ ¸πºφ³¾¸ºÎ¾". �πÌ¿¸Ã¸ »³º »³¹³ÃºÃ½ÌÄ ½¸ È±»ÄÃ³ »³º Ã½ÇÃº·Ìπ³¾À, ½²³ ÃÄÃÎÃ¸ 
³¾Äº·º³³ÃÉÄº»ÀÍ ÇπÀÃÄÃÎ½³ÄÀÄ ¸¾ÌÄ ÃÇÃÄ³Äº»ÀÍ »³º ·ÍÀ ÃÄÃÎÃ¸ºÄ ¸¼³ºÀÇÃÎ½³ÄÀÄ. ¥¼º»¯ 
»³º ½º»ÃÀË¼º»¯ ¸π² ÄÌπÀÇ »³º ¸Ã´³Ã²³.  
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º Ä³ ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 
¤º½± »³Ä¯ ³πÀ»Àπ± ´º³ Ä¸½¯ÇºÀ 
 
�¥¢Ω  ¼À´Ã¯φÉÄ: ¡°¾Ä¸ Çº¼º¯·¸Ä ¸ÇÃÑ  
 �Ãº¹½¸Äº»¯: 5.000,00 
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�¾Äº»¸²½¸¾À ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ Äº½À¼À´²ÀÇ ¸²¾³º À »³¹ÀÃºÃ½ÌÄ Äº½Î¾ ½À¾¯·ÀÄ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, πÀÇ 
¸²¾³º ³π³Ã³²Ä¸Ä¸Ä ´º³ Ä¸¾ °¾Ä¸Ç¾¸ À¼À»¼±ÃÉÃ¸ ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ, ÌπÉÄ πÃÀ·º³´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ³ ¼Àºπ¯ 
¤¸ÍÇ¸ �¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä πÀÇ ÀÃ²·À¾Ä³º ÃÄ¸ �º³»±ÃÇ¿¸. 
1.  º Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ ³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º Ã¸ ½À¾¯·¸Ä π¼±ÃÉÄ 

π¸Ã³ºÉ½°¾É¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φÀ¾Ä³º ³¾³¼ÇÄº»¯ π³Ã³»¯ÄÉ, Àº ÀπÀ²¸Ä ¹³ 
¸»Ä¸¼¸ÃÄÀÍ¾ ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ.  º Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ Ì¼¸Ä ÄºÄ 
·³π¯¾¸Ä πÀÇ ³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º ÃÄ¸¾ π¸Ãº´Ã³φ± ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, »³¹ÎÄ »³º ÌÃ¸Ä 
³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ π¼±Ã¸ »³º °¾Ä¸Ç¾¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ »³º ½¸ Ä³ 
¼Àºπ¯ ¤¸ÍÇ¸ �¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 
�³½º¯ ³¿²ÉÃ¸ ± ³½φºÃ³±Ä¸Ã¸ ·¸¾ ½πÀÃ¸² ¾³ ¹¸½¸¼ºÉ¹¸², ÉÄ πÃÀÄ ÄÀ ¸²·ÀÄ »³º Ä¸¾ 
³πÌ·ÀÃ¸ ÄÉ¾ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾, ÄºÄ ¸º·º»ÌÄ¸Ä¸Ä »³º ÄÀ¾ ³Ãº¹½Ì ÄÀÇ ¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾º»ÀÍ 
πÃÀÃÉπº»ÀÍ »³º Ä¸¾ ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸Ä ± ½± ½¸Ç³¾º»Î¾ ½°ÃÉ¾, ¸»ÄÌÄ ³¾ 
¯¼¼ÉÄ ÀÃ²·¸Ä³º ÃÄ³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ. 
£Í½φÉ¾³ ½¸ Ä³ π³Ã³π¯¾É, ½¸ ÄºÄ Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ  
πÃÀ»ÍπÄ¸º ÄÀ πÃÀËπÀ¼À´º·Ì½¸¾À ¯½¸ÃÀ »ÌÃÄÀÄ ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ, ·¸¼³·± ÄÀ ÃÇ¾À¼º»Ì 
»ÌÃÄÀÄ ÄÉ¾ ¸π² ½°ÃÀÇÄ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ± ¼¸ºÄÀÇÃ´ºÎ¾, Àº ÀπÀ²¸Ä ÃÇ¾¹°ÄÀÇ¾ ÄÀ φÇÃº»Ì 
³¾Äº»¸²½¸¾À ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ. £ÄºÄ Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ ³ÇÄ°Ä, ¸¾·¸º»Äº»¯ »³º ÌÇº π¸ÃºÀÃºÃÄº»¯, 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Ä³ »¯ÄÉ¹º: 

1.1 �¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ¸πº³¯ÃÇ¾Ã¸ ÄÉ¾ ¸¾ÃÉ½³ÄÀÇ½°¾É¾ Ç¼º»Î¾ ³πÌ φÌÃÀÇÄ,Ä°¼¸, ·³Ã½ÀÍÄ, 
°¿À·³ ¸»Ä¸¼É¾ºÃ½ÀÍ, ¸º·º»ÀÍÄ φÌÃÀÇÄ ».¼π., π¼¸¾ ÄÀÇ §.¡.�.  �¾¯·ÀÇÀÄ ·¸¾ 
³π³¼¼¯ÃÃ¸Ä³º ³πÌ Ä³ Ä°¼¸ ·ºÀ·²É¾ ÄÉ¾ »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ÄÀÇ ½°ÃÉ¾.  

1.2  º ·³π¯¾¸Ä πÃÀ½¸¹¸²³Ä ÄÉ¾ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ, ¸¾ÃÉ½³ÄÀÇ½°¾É¾ »³º ½¸, »ÇÃ²É¾ »³º 
³À¸¹¸Äº»Î¾ Ç¼º»Î¾, ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ÄÀÇÄ ÃÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, 
³πÀ¹±»¸ÇÃ¸Ä, φÍ¼³¿¸Ä, ¸π¸¿¸Ã´³Ã²³Ä ÄÀÇÄ (³¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º) »³º πÃÀÃ°´´ºÃ±Ä ÄÀÇÄ, ½¸ 
ÄºÄ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸ºÄ, ÄºÄ ³Ãφ³¼²Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃÎ¾, ÄºÄ ÃÄ³¼²¸Ä ÄÉ¾ 
½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾ »³º ÄºÄ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä π¼¯´º¸Ä ½¸Ä³φÀÃ°Ä, ¸»ÄÌÄ ÄÉ¾ ¸º·º»Î¾ 
π¸ÃºπÄÎÃ¸É¾, πÀÇ ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ π¼¸ÃÎ¾¸Ä³º º·º³ºÄ°ÃÉÄ ½¸ ³¾Ä²ÃÄÀºÇ³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ 
¤º½À¼À´²ÀÇ.  

  ½À²ÉÄ Àº ·³π¯¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ φÀÃÄÀ¸»φÌÃÄÉÃ¸ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ (½¸ Ä¸¾ ÃÄ³¼²³ 
½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾) ÄÉ¾ π¼¸À¾³·Ì¾ÄÉ¾ ±/»³º ³»³Ä¯¼¼¸¼É¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ¸»Ã»³φÎ¾ 
»³º ¼ÀºπÎ¾ Ç¼º»Î¾, Ã¸ »³Ä¯¼¼¸¼ÀÇÄ ÇÎÃÀÇÄ ³πÌÃÃºÈ¸Ä, ¼³½³³¾À½°¾É¾ ÇπÌÈ¸ ÄÉ¾ 
ºÃÇÇÌ¾ÄÉ¾ ¡¸Ãº³³¼¼À¾Äº»Î¾ �ÃÉ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ �.£.¥. »³º ÄÀÇÄ ¼ÀºπÀÍÄ ÌÃÀÇÄ 
·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

 ¤À »ÌÃÄÀÄ ÇπÀ·ÀÇ±Ä Ã¸ ³πÀ·¸»ÄÀÍÄ ÇÎÃÀÇÄ, ÄÉ¾ ³πÀ³¼±ÄÉ¾ ³πÌ ¸»Ã»³φ°Ä, 
»³Ä³Ã»¸Ç°Ä »³º »³Ä¸·³φ²Ã¸ºÄ (����), ÌπÉÄ ³ÇÄ¯ »³¹ÀÃ²·À¾Ä³º ÃÄ¸¾ �¥� 



114¡�-22-03_¤�� � �� _�� 

36259/1757/�103/2010 (§�� 1312�/2010) »³º ¸¿¸º·º»¸ÍÀ¾Ä³º ½¸ Ä¸¾ �´»Í»¼ºÀ ³Ã. 
πÃÉÄ. Àº» 4834/25-1-2013 ÄÀÇ ¥πÀÇÃ´¸²ÀÇ ¡¸Ãº³¯¼¼À¾ÄÀÄ �¾°Ã´¸º³Ä »³º �¼º½³Äº»±Ä 
�¼¼³´±Ä, π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ÃÄºÄ ³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸Ä Äº½°Ä ÄÀÇ Äº½À¼À´²ÀÇ. 

 ΩÄ «»ÌÃÄÀÄ ÇπÀ·ÀÇ±Ä Ã¸ ³πÀ·¸»ÄÀÍÄ ÇÎÃÀÇÄ» ¾À¸²Ä³º ÄÀ »ÌÃÄÀÄ ÇÃ±Ã¸Ä ÄÀÇ 
ÃÇ´»¸»Ãº½°¾ÀÇ ÇÎÃÀÇ ³πÌ Ä¸¾ π³Ã¯·ÀÃ¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ³ÇÄÎ¾ »³º Ä¸¾ ¸π°»¸º¾³ 
·º³Ç¸²ÃºÃ± ÄÀÇÄ. 

1.3  º ·³π¯¾¸Ä ½ºÃ¹Î¾, ¸½¸ÃÀ½ºÃ¹²É¾, Çπ¸ÃÉÃºÎ¾, Çπ¸Ã¸Ã´³ÃºÎ¾, ³Ãφ³¼ºÃÄº»Î¾ 
¸ºÃφÀÃÎ¾ (ÃÄÀ �.�.�., Ã¸ ³Ãφ³¼ºÃÄº»°Ä ¸Ä³ºÃ¸²¸Ä, ± Ã¸ ¯¼¼ÀÇÄ ¸½¸·³πÀÍÄ ±/»³º 
³¼¼À·³πÀÍÄ ³Ãφ³¼ºÃÄº»ÀÍÄ ÀÃ´³¾ºÃ½ÀÍÄ »¼π.), ·ÎÃÉ¾ ¸ÀÃÄÎ¾, ¸πº·À½¯ÄÉ¾ πÀÇ 
»³¹ÀÃ²·À¾Ä³º ³πÌ ÄºÄ ºÃÇÍÀÇÃ¸Ä ¸»¯ÃÄÀÄ¸ £Ç¼¼À´º»°Ä £Ç½³¯Ã¸ºÄ �Ã´³Ã²³Ä (³·¸²³Ä, 
Àº»À´¸¾¸º³»ÀÍ, ¹°Ã¸ÉÄ, ³¾¹Ç´º¸º¾±Ä ¸Ã´³Ã²³Ä, ¸¿³ºÃ¸Ã²½É¾ ³Ã´ºÎ¾ ».¼π.), 
¾Ç»Ä¸Ãº¾±Ä ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä (π¼¸¾ ÄÉ¾ °Ã´É¾ πÀÇ ¸ ¸»Ä°¼¸Ã± ÄÀÇÄ πÃÀ³¼°π¸Ä³º »³Ä¯ 
ÄºÄ ¾Ç»Ä¸Ãº¾°Ä ÎÃ¸Ä »³º Äº½À¼À´ÀÍ¾Ä³º º·º³ºÄ°ÃÉÄ) ».¼π., ÄÀÇ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ 
πÃÀÃÉπº»ÀÍ (¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾º»ÀÍ Ì¼É¾ ÄÉ¾ ¸º·º»ÀÄ±ÄÉ¾ À·¸´Î¾ »³º Ç¸ºÃºÃÄÎ¾ 
ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ »³º ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾, Ä¸Ç¾ºÄÎ¾ ÃÇ¾¸Ã´¸²É¾, ¸πºÃÄ¸½À¾º»ÀÍ πÃÀÃÉπº»ÀÍ »³º 
ÄÉ¾ ¸πºÃÄ³ÄÎ¾ ½¸ ¸¿¸º·º»¸Ç½°¾À ³¾Äº»¸²½¸¾À, ¸½¸·³πÀÍ ± ³¼¼À·³πÀÍ πÀÇ 
³π³ÃÇÀ¼¸²Ä³º ´º³ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸π² ÄÌπÀÇ ± ÀπÀÇ·±πÀÄ¸ ³¼¼ÀÍ. 

1.4  º »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ·³π¯¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ¸¿Àπ¼ºÃ½Ì »³º ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
¸Ã´ÀÄ³¿º³»ÀÍ ¸Ã´³ÃÄ¸Ã²ÀÇ, ¸¯¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º, Ä¸¾ ¼±È¸ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÉ¾ ·À»º½²É¾ 
»³º Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ¸¼°´ÇÉ¾ »³º ·À»º½Î¾, ¸²Ä¸ ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Ì ¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ ± Ã¸ »Ã³Äº»Ì 
± Ã¸ º·ºÉÄº»Ì Ä¸Ä ¸´»Ã²Ã¸ÉÄ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ 
·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

1.5  º ·³π¯¾¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä »³º ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ½À¾¯·É¾ π³Ã³´É´±Ä 
πÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾É¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾, ¸φ9 ÌÃÀ¾ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ³πÌ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ 
·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä, ÃÇ´»ÃÀÄ¸½¯ÄÉ¾ π³Ã³´É´±Ä ¹Ã³ÇÃÄÎ¾ Ç¼º»Î¾ (Ãπ³ÃÄ¸ÃÀÄÃº³¸²À), 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ³Ãφ³¼ÄÀ½º´½¯ÄÉ¾ ».¼π., ÃÄÀ¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Ì ÇÎÃÀ ± ¸»ÄÌÄ ³ÇÄÀÍ.  
£ÄºÄ ·³π¯¾¸Ä ³ÇÄ°Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: ¸ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ ÄÀÇ ³π³ºÄÀÇ½°¾ÀÇ ÇÎÃÀÇ, ¸ 
»³Ä³Ã»¸Ç± ÄÉ¾ ÇπÀ·À½Î¾, »ÄºÃº³»Î¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ °Ã´É¾ ÄÉ¾ ½À¾¯·É¾, ¸ 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÀÇ ³π³ºÄÀÇ½°¾ÀÇ »³Ä¯ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ, Àº ¼¸ºÄÀÇÃ´º»°Ä 
·³π¯¾¸Ä π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ, Àº φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸ºÄ »³º ½¸Ä³φÀÃ°Ä ÄÉ¾ πÃÎÄÉ¾ Ç¼Î¾ 
ÃÄ¸¾ ½À¾¯·³ »³º ÄÉ¾ π³Ã³´À½°¾É¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ½°ÇÃº ÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ ¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ±Ä ÄÀÇÄ 
ÃÄÀ ΈÃ´À, »³¹ÎÄ »³º ¸ ³πÀÃÇ¾³Ã½À¼Ì´¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ½¸Ä¯ ÄÀ π°Ã³Ä ÄÉ¾ 
¸Ã´³ÃºÎ¾, ¸ »³¹³²Ã¸Ã¸ ÄÉ¾ ÇπÀ·À½Î¾ ÄÀÇÄ (³¯Ã¸ºÄ, ÄÀºÇ²³ »¼π »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ³πÌ 
Ã»ÇÃÌ·¸½³ ± ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ¯¼¼À Ç¼º»Ì) »³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÄÀÇ ÇÎÃÀÇ Ã¸ ³³¹½Ì 
³πÀ·¸»ÄÌ ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ »³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ºÃÇÍÀ¾Ä¸Ä ¡¸Ãº³³¼¼À¾Äº»ÀÍÄ 
ÌÃÀÇÄ.  
 º ÉÄ ¯¾É ÌÃÀº ´º³ Ä¸¾ ³πÀ¿±¼ÉÃ¸ ÄÉ¾ ½À¾¯·É¾ »³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ 
°ÇÀÇ¾ ¸φ³Ã½À´± ÃÄºÄ ³»Ì¼ÀÇ¹¸Ä π¸ÃºπÄÎÃ¸ºÄ: 
(³)  �Ä³¾ ¸ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÉ¾ ½À¾¯·É¾ °Ç¸º ´²¾¸º Ã¸ ÇÎÃÀ πÀÇ °Ç¸º π³Ã³ÇÉÃ¸¹¸² 

³πÌ ÄÀ �¸½ÌÃºÀ 

(³)  �Ä³¾ Àº ½À¾¯·¸Ä °ÇÀÇ¾ ³¾¸´¸Ã¹¸² ½¸¾ Ã¸ ÇÎÃÀÇÄ πÀÇ °Ç¸º ¸¿³Ãφ³¼²Ã¸º À 
�¾¯·ÀÇÀÄ, ³¼¼¯ °Ç¸º ·À¹¸² πÃÀÃÉÃº¾± ¯·¸º³ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä-¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ´º³ ÄºÄ 
³¾¯´»¸Ä ÄÀÇ ÃÇ´»¸»Ãº½°¾ÀÇ °Ã´ÀÇ. 

1.6 ¤³ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ³Ãφ¯¼ºÃÄÃ³ ´º³ ÄÀ πÃÀÃÉπº»Ì ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ, ÄºÄ ½¸Ä³φÀÃ°Ä, Ä³ 
½¸Ä³φÀÃº»¯ ½°Ã³, Ä³ ½¸Ç³¾±½³Ä³ °Ã´É¾ »³º ÄºÄ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ, 

1.7  º ¸πº³³ÃÍ¾Ã¸ºÄ ³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÇπÌ Ä³ÇÄÌÇÃÀ¾¸ ·º¸¿³´É´± Ä¸Ä 
»Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä »³º Ä¸¾ ¼±È¸ ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÇ½°¾É¾ πÃÀÃÄ³Ä¸ÇÄº»Î¾ ½°ÄÃÉ¾, Àº ·³π¯¾¸Ä 
ÄÉ¾ ½°ÄÃÉ¾ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ÄÉ¾ Ì½ÀÃÉ¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ 
¸Ã´³ÃºÎ¾, Ä¸Ä πÃÌ¼¸È¸Ä ³ÄÇÇ¸½¯ÄÉ¾ ¸Ã´³·À½°¾É¾ ± ÄÃ²ÄÉ¾, Ä¸Ä ³πÀφÇ´±Ä 
³¼³³Î¾ Ã¸ »º¾¸Ä¯ ± ³»²¾¸Ä³ πÃ¯´½³Ä³ ÄÃ²ÄÉ¾, Ä¸Ä ³πÀφÇ´±Ä ÃÍπ³¾Ã¸Ä Ã¸½¯ÄÉ¾, 
πÀÄ³½Î¾, ³»ÄÎ¾ ».¼π., »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ½°ÄÃÉ¾ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ÄÉ¾ °Ã´É¾ 
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Ã¸ »¯¹¸ φ¯Ã¸ Ä¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇÄ ³¾¸¿³ÃÄ±ÄÉÄ Ä¸Ä ¸πÀÇ±Ä ÄÀÇ °ÄÀÇÄ (¸»Ã»³φ°Ä, 
¹¸½¸¼ºÎÃ¸ºÄ, º»ÃºÎ½³Ä³, Ã»ÇÃÀ·¸Ä±Ã¸ºÄ ».¼π.) »³º ½°ÇÃº Ä¸¾ ÀÃºÃÄº»± π³Ã³¼³³± 
ÄÀÇÄ.  

1.8  º ·³π¯¾¸Ä ·º¸¿³´É´±Ä ÄÉ¾ ¸¼°´ÇÉ¾ πÀºÌÄ¸ÄÀÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÉ¾ 
π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ 89·À»º½³ÃÄº»Î¾ Ä½¸½¯ÄÉ¾99 πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ÃÄ¸¾ ¤.£.¥. »³º ÄÀÇÄ 
¼ÀºπÀÍÄ ÌÃÀÇÄ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä (½¸ÄÃ±Ã¸ºÄ, ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»À² °¼¸´ÇÀº »³º ·À»º½°Ä, ³¿²³ 
Ç¼º»Î¾, ÇÃ±Ã¸ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾, ¸Ã´³Ã²³ ».¼π.) 

1.9  º ·³π¯¾¸Ä ·º¯¹¸Ã¸Ä, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä »³º ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ÄÀÇ »ÇÃ²ÀÇ »³º ³À¸¹¸Äº»ÀÍ 
½¸Ç³¾º»ÀÍ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ »³º ½°ÃÉ¾ (π.Ç. º»ÃºÉ½¯ÄÉ¾, ¸Ã´³¼¸²É¾) πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ 
ÃÇ´»¸»Ãº½°¾¸Ä ¸Ã´³Ã²¸Ä/¼¸ºÄÀÇÃ´²¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ÃÄÀ π¼³²ÃºÀ ÄÀÇ ¸´»¸»Ãº½°¾ÀÇ 
ÇÃÀ¾À·º³´Ã¯½½³ÄÀÄ, ÃÄºÄ ÀπÀ²¸Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Ä³ ½ºÃ¹Î½³Ä³, ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² 
ÄÌπÀÇ, ¸ ÃÇ¾³Ã½À¼Ì´¸Ã¸ (ÌÄ³¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º), ¸ ³πÀ¹±»¸ÇÃ¸, ¸ φÍ¼³¿¸, ¸ ³Ãφ¯¼ºÃ¸, 
Àº ³πÀ·ÀÇ°Ä À·¸´Î¾, Ç¸ºÃºÃÄÎ¾, ³À¸¹Î¾ »³º Ä¸Ç¾ºÄÎ¾, Ä³ »³ÍÃº½³, Ä³ ¼ºπ³¾Äº»¯ »³º 
¼Àºπ¯ ³¾³¼ÎÃº½³, Ä³ ³¾Ä³¼¼³»Äº»¯, Àº ¸πºÃ»¸Ç°Ä, Àº ½¸Ä³»º¾±Ã¸ºÄ ÃÄÀ¾ ÇÎÃÀ ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ, Àº ¸½¸Ã³Ã´²¸Ä ´º³ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³ºÄ²³, Àº π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ÃÄ³¼²¸Ä »³º 
»³¹ÇÃÄ¸Ã±Ã¸ºÄ (πÀÇ ·¸¾ Àφ¸²¼À¾Ä³º Ã¸ Çπ³ºÄºÌÄ¸Ä³ ÄÀÇ �ÇÃ²ÀÇ ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ), ¸ 
³πÀÃÇ¾³Ã½À¼Ì´¸Ã± ÄÀÇÄ (¸¯¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º) »³º ¸ ³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã± ÄÀÇÄ ³πÌ ÄÀ ΈÃ´À.  
¡¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ¸π²Ã¸Ä Àº π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ ¸φ¸·Ãº»ÀÍ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ πÀÇ 
·º³Ä¸Ã¸²Ä³º Ã¸ ¸ÄÀº½ÌÄ¸Ä³ ´º³ Ä¸¾ ³¾Äº½¸ÄÎπºÃ¸ ³¼³³Î¾ ± ´º³ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ¯¼¼¸ 
³ºÄ²³. 

1.10  º ·³π¯¾¸Ä πÃÀ½¸¹¸²³Ä ± π³Ã³´É´±Ä, φÀÃÄÀ¸»φÌÃÄÉÃ¸Ä »³º ½¸Ä³φÀÃ¯Ä ÃÄ¸ ¹°Ã¸ 
¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸Ä »³º ÄÇÇÌ¾ πÃÀÃÉÃº¾Î¾ ³πÀ¹°Ã¸É¾ »³º ¸π³¾³φÀÃÄÎÃ¸É¾ ³·Ã³¾Î¾ 
Ç¼º»Î¾ πÃÀ°¼¸ÇÃ¸Ä ¼³ÄÀ½¸²É¾, ÀÃÇÇ¸²É¾ »¼π. π¼¸¾ ÄÉ¾ π¸ÃºπÄÎÃ¸É¾ πÀÇ ÃÄ³ 
Àº»¸²³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ ³¾³φ°Ã¸Ä³º Ã¸Ä¯ ÌÄº ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ π¼¸ÃÎ¾¸Ä³º 
º·º³²Ä¸Ã³ (¯Ã¹Ã³ πÀÇ ¸πºÃ¸½³²¾À¾Ä³º ½¸ ³ÃÄ¸Ã²Ã»À [*]).  

  ¡¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº ·³π¯¾¸Ä π¼ÍÃ¸ÉÄ, ³¾¯½º¿¸Ä ± ¸½π¼ÀÇÄºÃ½ÀÍ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾, ÎÃÄ¸ 
¾³ ³¾Ä³πÀ»Ã²¾À¾Ä³º ÃÄºÄ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ Ä¸¾ �¸¼°Ä¸ ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä, 
¼³½³³¾À½°¾É¾ ÇπÌÈ¸ ÄÉ¾ ÃÇ¸Äº»Î¾ π¸Ãº³³¼¼À¾Äº»Î¾ ÌÃÉ¾ 

1.11  º ¸πº³³ÃÍ¾Ã¸ºÄ ³πÌ »³¹ÇÃÄ¸Ã±Ã¸ºÄ, ½¸ºÉ½°¾¸ ³πÌ·ÀÃ¸ »³º ½¸Ä³»º¾±Ã¸ºÄ 
½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ »³º πÃÀÃÉπº»ÀÍ πÀÇ Àφ¸²¼À¾Ä³º: 
(³)  Ã¸ ¸½πÌ·º³ ÃÄÀ ÇÎÃÀ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ (³ÃÇ³ºÀ¼À´º»¯ ¸ÇÃ±½³Ä³, 

·²»ÄÇ³  .�.Ω. ».¼π.),  
(³)  ÃÄ¸¾ ½¸ À¼À»¼±ÃÉÃ¸ ÄÉ¾ ·º³·º»³ÃºÎ¾ ³π³¼¼ÀÄÃ²ÉÃ¸Ä Ä½¸½¯ÄÉ¾ ÄÀÇ ÇÎÃÀÇ 

¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ (ÇπÌ Ä¸¾ πÃÀËπÌ¹¸Ã¸ ÌÄº π³Ã°Ç¸Ä³º ¸ ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ 
Ä½¸½³Äº»±Ä ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾),  

(´)  ÃÄºÄ ÄÇÇÌ¾ º·º³²Ä¸Ã¸Ä ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ³¾Äº½¸ÄÎπºÃ¸Ä ÄÉ¾ ¸½πÀ·²É¾ ³πÌ ÄÀÇÄ 
³Ã½Ì·ºÀÇÄ ´º³ ³ÇÄ¯ φÀÃ¸²Ä (¥¡.¡ , �.�.�, ��¥�x ».¼π.),  

(·)  ÃÄ¸¾ ¸¾·¸ÇÌ½¸¾¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ »³Ä¯ φ¯Ã¸ºÄ ¼Ì´É ÄÉ¾ ÉÄ ¯¾É 
¸½πÀ·²É¾,  

(¸)  ÃÄ¸¾ ·º¸¾°Ã´¸º³ ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÇ½°¾É¾ ½¸ÄÃ±Ã¸É¾, ¸¼°´ÇÉ¾ »³º ¸Ã¸Ç¾Î¾ 
(ÄÀπÀ´Ã³φº»Î¾, ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»Î¾, ´¸ÉÄ¸Ç¾º»Î¾ ».³.), »³¹ÎÄ »³º ÃÄºÄ ¼Àºπ°Ä 
ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ÃÄ³ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä, 
¸²Ä¸ Ä³ ÉÄ ¯¾É ³πÀ·¸½ºÎ¾À¾Ä³º º·º³²Ä¸Ã³ ¸²Ä¸ ¸²¾³º ³¾¸´½°¾³ ÃÄÀ πÀÃÀÃÄÌ 
�.�.&  .�. ± Ã¸ ¯¼¼³ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ  

(ÃÄ) ÃÄ¸¾ ¼±È¸ ½°ÄÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ Ä¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä π¸·Î¾ »³º ÀÇ¸½¯ÄÉ¾,  
(·) Ã¸ πÃÀÃÉÃº¾°Ä ± ½Ì¾º½¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃº³»°Ä ÃÇ¹½²Ã¸ºÄ ÃÄ¸¾ ¸ÇÃÍÄ¸Ã¸ π¸ÃºÀÇ± 

ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ´º³ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³ºÄ²³ (π.Ç. ¸ÀÃÄ°Ä, ¸Ã´³Ã²¸Ä ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸Ä À·º»ÀÍ 
·º»ÄÍÀÇ »³º ÇπÀ·À½Î¾, ³¼¯³¸Ä Ã¸ ¯¼¼³ °Ã´³, ¸»Ä°¼¸Ã¸ ¯¼¼É¾ °Ã´É¾ »¼π.). 

1.12  º ·³π¯¾¸Ä ¼±È¸Ä ½°ÄÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ À½³¼± »³º ³Ãφ³¼± ·º³»²¾¸Ã¸ π¸·Î¾ »³º 
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ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ ÃÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌπÉÄ ¸¾·¸º»Äº»¯: 
(1)  º ·³π¯¾¸Ä πÃÀÃÉÃº¾Î¾ ´¸φÇÃÎÃ¸É¾ ÀÃÇ´½¯ÄÉ¾ π¼¯ÄÀÇÄ °ÉÄ 3,0 m, ´º³ Ä¸¾ 

³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä π¸·Î¾ »³º ÀÇ¸½¯ÄÉ¾, ÌÄ³¾ ÄÀÍÄÀ »Ã²¾¸Ä³º 
³π³Ã³²Ä¸ÄÀ ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ ± ÄºÄ ³Ã½Ì·º¸Ä �ÃÇ°Ä  

(2)  º ·³π¯¾¸Ä ¼±È¸Ä πÃÀÃÄ³Ä¸ÇÄº»Î¾ ½°ÄÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ ³πÃÌÃ»ÀπÄ¸ »³º ³Ãφ³¼± 
»Ç»¼ÀφÀÃ²³ π¸·Î¾ »³º ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ ÃÄ¸¾ π¸Ã²½¸ÄÃÀ ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ 
¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌπÀÇ ³π³ºÄ¸²Ä³º, ±ÄÀº ´º³ Ä¸¾ π¸Ã²φÃ³¿¸ ÄÉ¾ ÀÃÇ´½¯ÄÉ¾ »³º ´¸¾º»¯ 
ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾, Ä¸¾ ¸¾¸½°ÃÉÃ¸ ÄÀÇ »Àº¾ÀÍ, Ä¸¾ Ã±½³¾Ã¸ »³º 
φÉÄ¸º¾± Ã¸½³ÄÀ·ÌÄ¸Ã¸ ÄÀÇ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»ÀÍ ÇÎÃÀÇ (π¼¸¾ ¸»¸²¾¸Ä πÀÇ πÃÀ»ÍπÄ¸º 
³πÌ ½¸¼°Ä¸ Ã±½³¾Ã¸Ä »³º Äº½À¼À´¸²Ä³º º·º³ºÄ°ÃÉÄ), Ä¸¾ πÃÀÃÉÃº¾± ·º¸Ç¹°Ä¸Ã¸ 
»³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä »¼π. »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ 
³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É πÃÀÃÉÃº¾Î¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ »³º Ã±½³¾Ã¸Ä ½¸Ä¯ 
Ä¸¾ π¸Ã³²ÉÃ¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ »³º Ä¸¾ π¼±Ã¸ ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ä¸Ä ³ÃÇº»±Ä 
Ã±½³¾Ã¸Ä. 

1.13  º ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ÄÀπÀ´Ã³φº»Î¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ (³πÀÄÇπÎÃ¸É¾, π³ÃÃ³¼ÎÃ¸É¾, 
³¾³π³ÃÃ³¼ÎÃ¸É¾, πÍ»¾ÉÃ¸Ä ÄÃº´É¾À½¸ÄÃº»ÀÍ »³º πÀ¼Ç´É¾À½¸ÄÃº»ÀÍ ·º»ÄÍÀÇ, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÇÉÃÀÃÄ³¹½º»Î¾ ³φ¸Ä¸ÃºÎ¾ ».¼π.) πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ Ç¯Ã³¿¸ 
ÄÉ¾ ¸πº½°ÃÀÇÄ ÃÄÀºÇ¸²É¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, Àº ·³π¯¾¸Ä ÃÍ¾Ä³¿¸Ä ½¸¼¸ÄÎ¾ ¸φ³Ã½À´±Ä (ÌÄ³¾ 
³π³ºÄ¸²Ä³º ´º³ Ä¸¾ πÃÀÃ³Ã½À´± ÄÉ¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ Ä¸Ä ÀÃºÃÄº»±Ä ½¸¼°Ä¸Ä ÃÄÀ ³»Ãº³°Ä 
³¾¯´¼ÇφÀ ÄÀÇ ¸·¯φÀÇÄ ± ÇφºÃÄ¯½¸¾¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç°Ä), »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»Î¾ ÃÇ¸·²É¾ »³º 
ÃÇ¸·²É¾ ¼¸πÄÀ½¸Ã¸ºÎ¾, Àº ·³π¯¾¸Ä ³¾²Ç¾¸ÇÃ¸Ä »³º ¸¾ÄÀπºÃ½ÀÍ ¸½πÀ·²É¾ ÃÄÀ¾ ÇÎÃÀ 
¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ¸»πÌ¾¸Ã¸Ä ½¸¼¸ÄÎ¾ ³¾Äº½¸ÄÎπºÃ¸Ä ³ÇÄÎ¾ (¼.Ç. Çπ¯ÃÇÀ¾Ä³ 
¹¸½°¼º³, ÇÈ¸¼ÌÄ ÀÃ²·À¾Ä³Ä ÇπÀ´¸²É¾ Ç·¯ÄÉ¾, ·²»ÄÇ³  Ã´³¾ºÃ½Î¾ �Àº¾±Ä Ωφ¸¼¸²³Ä 
[ �Ω]),  

1.14  º ·³π¯¾¸Ä ³πÀÄÍπÉÃ¸Ä Ä¸Ç¾º»Î¾ °Ã´É¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ πÀÇ 
³π³¾ÄÎ¾Ä³º ÃÄÀ ÇÎÃÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, Àº ·³π¯¾¸Ä ¸π³¼±¹¸ÇÃ¸Ä ÄÉ¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ ¸·¯φÀÇÄ 
½¸ ÄÀπÀ´Ã³φº»°Ä ½¸¹Ì·ÀÇÄ »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ¼±È¸Ä ¸πº½¸ÄÃ¸Äº»Î¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ 
»³Ä9 ³¾Äºπ³Ã¯ÃÄ³Ã¸ ½¸ ¸»πÃÌÃÉπÀ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä »³º ÃÍ¾Ä³¿¸Ä ÄÉ¾ π¯Ã¸Ä 
φÍÃ¸ÉÄ ¸πº½¸ÄÃ¸Äº»Î¾ ÃÇ¸·²É¾, πº¾¯»É¾ »³º ÇπÀ¼À´ºÃ½Î¾ πÀÇ ¹³ ÇπÀ³¼¸¹ÀÍ¾ 
ÃÄ¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ πÃÀÄ °¼¸´ÇÀ. 

1.15 � ·³π¯¾¸ ÃÍ¾Ä³¿¸Ä ÄÉ¾ ³¾³πÄÇ´½¯ÄÉ¾ »³º πº¾¯»É¾ Àπ¼ºÃ½ÀÍ Ã»ÇÃÀ·¸½¯ÄÉ¾ 
(ÌÄ³¾ ³ÇÄÀ² ·¸¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ¸ ½¸¼°Ä¸. 

1.16  º ·³π¯¾¸Ä ¸¾¸½°ÃÉÃ¸Ä ÄÉ¾ ÀÃº·À¾ÄºÀ´Ã³φºÎ¾ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä ½¸ Ä³ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÉ¾ 
¸¾ÄÀπº·À½°¾É¾ ½¸ ¸Ã¸Ç¾¸Äº»°Ä ÄÀ½°Ä ± »³Ä¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ·º»ÄÍÉ¾ 
 .�.Ω.  

1.17  º ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ³¾Ä¼±Ã¸É¾ (π¼¸¾ ÄÉ¾ ³¾Ä¼±Ã¸É¾ »³Ä¯ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± Ä¸Ç¾º»Î¾ 
¸¾ÄÌÄ »À²Ä¸Ä πÀÄ³½Î¾ ± ÃÄ¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ ·¸¾ Çπ¯ÃÇ¸º ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ 
π³ÃÀÇ°Ä¸ÇÃ¸Ä πÃÀÄ φÇÃº»Ì ± Ä¸Ç¾¸ÄÌ ³πÀ·°»Ä¸ Ç·¯ÄÉ¾) »³¹ÎÄ »³º ÄÉ¾ 
πÃÀÃÉÃº¾Î¾ ·º¸Ç¹¸Ä±Ã¸É¾ ´º³ Ä¸¾ ³¾Äº½¸ÄÎπºÃ¸ ÄÉ¾ ¸πºφ³¾¸º³»Î¾, ÇπÀ´¸²É¾ »³º 
π¸´³²É¾ ¾¸ÃÎ¾ ÎÃÄ¸ ¾³ πÃÀÃÄ³Ä¸ÍÀ¾Ä³º ÄÌÃÀ Ä³ »³Ä³Ã»¸Ç³·Ì½¸¾³ ÀÃÀ »³º Ä³ 
Çπ¯ÃÇÀ¾Ä³ °Ã´³ »³º ÄÀ π¸Ãº³¯¼¼À¾ ´¸¾º»ÌÄ¸Ã³, ¸»ÄÌÄ ³¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ·º³φÀÃ¸Äº»¯ 
ÃÄ³ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

1.18  º ·³π¯¾¸Ä πÀÇ ³πÀÃÃ°ÀÇ¾ ³πÌ ·º»³ºÎ½³Ä³ »³ÄÀÇÇÃÉ½°¾É¾ ½¸¹Ì·É¾ »³º 
¸ÇÃ¸ÃºÄ¸Ç¾ºÎ¾ πÀÇ ¸φ³Ã½Ì·À¾Ä³º »³Ä¯ ÀπÀºÀ¾·±πÀÄ¸ ÄÃÌπÀ ´º³ Ä¸¾ °¾Ä¸Ç¾¸ 
¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾. 

1.19  º ·³π¯¾¸Ä ·º³½ÌÃφÉÃ¸Ä πÃÀÃ³¯Ã¸É¾, πÃÀÃπ¸¼¯Ã¸É¾ »³º ·³π°·É¾ ¸Ã´³Ã²³Ä 
ÃÄ³ ·º¯φÀÃ³ Ä½±½³Ä³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, »³º ´¸¾º»¯ »¯¹¸ ³À¸¹¸Äº»±Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä πÀÇ ¹³ 
³π³ºÄ¸¹¸² Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÃÄ¯·ºÀ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌÄ³¾ ·¸¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ 
¸πº½°ÄÃ¸Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸, »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ³πÀ¿±¼ÉÃ¸Ä ÄÉ¾ 
πÃÀÃÉÃº¾Î¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ »³º π¸Ãº³³¼¼À¾Äº»±Ä ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ 
(πÃÀÃ³¯Ã¸É¾, πÃÀÃπ¸¼¯Ã¸É¾, ·³π°·É¾ ¸Ã´³Ã²³Ä ».¼π.) ¸»ÄÌÄ ¸¯¾ Çπ¯ÃÇ¸º 
°´´Ã³φ¸ ³πÀ·ÀÇ± Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä ´º³ Ä¸¾ ·º³Ä±Ã¸Ã± ÄÀÇÄ. 



114¡�-22-03_¤�� � �� _�� 

1.20  º ·³π¯¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ πÃÀÃÄ³Ã²³ »³º Ä¸¾ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ Ä¸Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ÄÉ¾ ·º»ÄÍÉ¾ 
 .�.Ω. πÀÇ ·º³ÃÇ²·ÀÇ¾ ¸´»¯ÃÃº³ Ä³ ÀÃÍ´½³Ä³ ± ¸π¸Ã¸¯·À¾Ä³º ÄÀπº»¯ ³πÌ ÄºÄ 
¸»Ä¸¼ÀÍ½¸¾¸Ä ¸Ã´³Ã²¸Ä, ¤¸¾ ³πÀ»¼¸ºÃÄº»± ¸Ç¹Í¾¸ ´º³ Ä¸¾ πÃÌ»¼¸Ã¸ ·¸½ºÎ¾ »³º 
φ¹ÀÃÎ¾ ÃÄ³ ·²»ÄÇ³ ³ÇÄ¯ ¹³ φ°Ã¸º, ÄÌÃÀ ³ÃÄº»¯ ÌÃÀ »³º πÀº¾º»¯ »³º ½°ÇÃº π¸Ã³²ÉÃ¸Ä 
ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, À �¾¯·ÀÇÀÄ ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ. 

1.21  º ·³π¯¾¸Ä πÃÌ¼¸È¸Ä »³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ·¸½º¯Ä »³¹ÎÄ »³º Àº 
³πÀ·¸½ºÎÃ¸ºÄ ´º³ »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ³¼¯³¸ ± ½¸ ÃÇ¾±¹¸ φ¹ÀÃ¯ ¸π² ÇφºÃÄ³½°¾É¾ 
»³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ »³Ä¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ± Ä¸¾ ·º³»²¾¸Ã¸ ³³Ã°ÉÄ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ 
ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ (π.Ç. ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾ ½¸´¯¼¸Ä ÇÉÃ¸Äº»ÌÄ¸Ä³Ä, ¸ÃπÇÃÄÃºÀφÌÃÉ¾ 
½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ ».¼π.) πÀÇ Àφ¸²¼À¾Ä³º Ã¸ ½¸ Ä±Ã¸Ã¸ ÄÉ¾ ÃÇ½³³Äº»Î¾ ÌÃÉ¾, ÄÉ¾ 
ÇπÀ·¸²¿¸É¾ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä, ÄÉ¾ ºÃÇÇÀÇÃÎ¾ ·º³Ä¯¿¸É¾ »³º ´¸¾º»ÌÄ¸Ã³ Ã¸ 
Çπ³ºÄºÌÄ¸Ä³ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ. 

1.22 �φ9 ÌÃÀ¾ ·¸¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ π¼¸ÃÉ½± ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸:  º π¯Ã¸Ä 
φÍÃ¸ÉÄ ·³π¯¾¸Ä ´º³ ÄºÄ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»°Ä À·ÀÍÄ πÀÇ πÃÀ»ÍπÄÀÇ¾ ³πÌ Ä¸ ½¸¹À·À¼À´²³ 
»³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ »³º ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ ³Ãφ³¼± ·º³»²¾¸Ã¸ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ 
»³º Ç¼º»Î¾ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ (½²Ã¹ÉÃ¸ ± ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ ·º»³ºÉ½¯ÄÉ¾ ·º°¼¸ÇÃ¸Ä 
³πÌ º·ºÉÄº»± °»Ä³Ã¸, »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÉ¾ À·Î¾ ± ³¸¼Ä²ÉÃ¸ Çπ³ÃÇÀÇÃÎ¾, Ã±½³¾Ã¸, 
ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸), »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸Ä ÄÉ¾ ³¾³´»³²É¾ ÇÎÃÉ¾ ³πÌ¹¸Ã¸Ä 
ÄÉ¾ π¼¸À¾³·Ì¾ÄÉ¾ ± ³»³Ä³¼¼±¼É¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ¸»Ã»³φÎ¾ (»³Ä³³À¼± Äº½±½³ÄÀÄ 
πÃÀÄ º·ºÀ»Ä±Ä¸Ä, ³¾ ³π³ºÄ¸²Ä³º, ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ ÃÇ¸Äº»Î¾ ³·¸ºÎ¾, »³Ä³Ã»¸Ç± À·Î¾ 
πÃÀÃπ°¼³Ã¸Ä ± ¸π°»Ä³Ã¸ ± ³¸¼Ä²ÉÃ¸ Çπ³ÃÇÀÇÃÎ¾) »³º ¸ Ä¸¼º»± ·º³½ÌÃφÉÃ¸ ÄÉ¾ 
ÇÎÃÉ¾ ½¸Ä¯ Ä¸¾ π¸Ã³²ÉÃ¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ¸´»¸»Ãº½°¾ÀÇÄ 
π¸Ãº³³¼¼À¾Äº»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ. 

1.23  º ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ πÃÀ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÃÄºÄ π³¼º°Ä ± ¾°¸Ä ¸πºφ¯¾¸º¸Ä À·ÀÃÄÃÉ½¯ÄÉ¾ ´º³ Ä¸¾ 
¸φ³Ã½À´± ³Ãφ³¼Äº»Î¾ ¸πºÃÄÃÎÃ¸É¾ ¸π' ³ÇÄÎ¾, ÌπÉÄ π.Ç. Ã»ÀÍπºÃ½³, 
»³¹³ÃºÃ½ÌÄ, ·¸½ºÀÇÃ´²³ ÀπÎ¾ ³´»ÍÃÉÃ¸Ä (πº»ÀÍ¾ºÃ½³), »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä 
½¸Ä³φÀÃ¯Ä »³º ³πÌ¹¸Ã¸Ä ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ πÀÇ π³Ã¯´À¾Ä³º ÉÄ ³πÀÄ°¼¸Ã½³ ÄÉ¾ 
π³Ã³π¯¾É ¸Ã´³ÃºÎ¾. 

1.24  º ·³π¯¾¸Ä ·º¯¾Àº¿¸Ä ÄÀ½Î¾ ± ÀπÎ¾ ÃÄ³ ÄÀºÇÎ½³Ä³ ÇφºÃÄ³½°¾É¾ ³´É´Î¾, 
φÃ¸³Ä²É¾, Ä¸Ç¾º»Î¾ °Ã´É¾ ».¼π., ½¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ½°Ã³, ´º³ Ä¸ ÃÍ¾·¸Ã¸ ¾°É¾ 
ÃÇ½³³¼¼Ì¾ÄÉ¾ ³´É´Î¾, ¸»ÄÌÄ ³¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ π¼¸ÃÉ½± πÃÀÄ ÄÀÍÄÀ ÃÄ³ 
Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

1.25  º ·³π¯¾¸Ä ÄÉ¾ ¸º·º»Î¾ ½¸¼¸ÄÎ¾, πÀÇ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄ³ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä ¾³ 
¸»πÀ¾¸¹ÀÍ¾ ³πÌ ÄÀ¾ �¾¯·ÀÇÀ ÇÉÃ²Ä º·º³²Ä¸Ã¸ ³½Àº³±, ÌπÉÄ ½¸¼°Ä¸Ä ÃÍ¾¹¸Ã¸Ä 
Ã»ÇÃÀ·¸½¯ÄÉ¾ »³º ³Ãφ³¼ÄÀ½º´½¯ÄÉ¾, ½¸¼°Ä¸Ä º»ÃºÉ½¯ÄÉ¾ ».¼π. 

1.26  º ·³π¯¾¸Ä °»·ÀÃ¸Ä ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÇ½°¾É¾ ³·¸ºÎ¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ ³πÌ ÄºÄ 
³Ã½Ì·º¸Ä �ÃÇ°Ä, Ä¸¾ ¡À¼¸À·À½²³ »³º ÄÀÇÄ  Ã´³¾ºÃ½ÀÍÄ �Àº¾±Ä Ωφ¸¼¸²³Ä, ¸»ÄÌÄ ³¾ 
πÃÀ³¼°π¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ π¼¸ÃÉ½± πÃÀÄ ÄÀÍÄÀ ÃÄ³ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

1.27  º ·³π¯¾¸Ä ¼±È¸Ä ½°ÄÃÉ¾ ´º³ Ä¸¾ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ Ä¸Ä ÃÇ¾¸ÇÀÍÄ »³º ³πÃÌÃ»ÀπÄ¸Ä 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ÄÉ¾ Çπ³ÃÇÌ¾ÄÉ¾ ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ ·º»ÄÍÉ¾ (·²»ÄÇ³ Í·Ã¸ÇÃ¸Ä, 
¯Ã·¸ÇÃ¸Ä, ³πÀÇ°Ä¸ÇÃ¸Ä »³º ³πÀÃÄÃ¯´´ºÃ¸Ä, Ä¯φÃÀº, ·ºÎÃÇ´¸Ä, Ç·³ÄÀÃ°½³Ä³ ».¼π.), 
Ä³ ÀπÀ²³ ¸π¸Ã¸¯·À¾Ä³º ³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, »³º º·º³²Ä¸Ã³ ÌÄ³¾: 
(1) Ä³ ·²»ÄÇ³ ¸²¾³º ÃÇ¸Äº»¯ ³¾¸π³Ã»± »³º ¸Ç³²Ã¹¸Ä³ Ã¸ ·ÇÃ½¸¾± ½¸Ä³Ç¸²ÃºÃ¸, 
(2) ¹³ ¸πº³³ÃÇ¾¹¸² Çπ°Ã½¸ÄÃ³ ¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´º»ÌÄ¸Ä³ ÄÉ¾ ·º»ÄÍÉ¾ ³¾ À �¾¯·ÀÇÀÄ ·¸¾ 

¼¯³¸º ½°ÄÃ³ ´º³ ¾³ ³πÀÄÃ°È¸º Ä¸¾ ¸²ÃÀ·À φ¸ÃÄÎ¾ Ç¼Î¾ ³πÌ ÄºÄ 
ÇÉ½³ÄÀÇÃ´º»°Ä, »ÇÃ²ÉÄ, ± ¯¼¼¸Ä ¸Ã´³Ã²¸Ä. 

 º Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ πÃÀÃ³Ç¿¯¾À¾Ä³º »³Ä¯ ÄÀ πÀÃÀÃÄÌ�¸¾º»Î¾ 
�¿Ì·É¾ (�.�.) »³º  φ°¼ÀÇÄ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ ( .�.), ÃÄÀ ÀπÀ²À π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº π¯Ã¸Ä 
φÍÃ¸ÉÄ ·³π¯¾¸Ä Àº ÀπÀ²¸Ä ·¸¾ ½πÀÃÀÍ¾ ¾³ »³Ä³¾¸½¸¹ÀÍ¾ Ã¸ ÃÇ´»¸»Ãº½°¾¸Ä ¸Ã´³Ã²¸Ä ³¼¼¯ 
³φÀÃÀÍ¾ ÃÇ¾À¼º»¯ ÄÀ »ÌÃÄÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ÌπÉÄ, »Ã³Ä±Ã¸ºÄ ± ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ ³ÇÄÀÍ, ÌπÉÄ 
·³π¯¾¸Ä ·ºÀ²»¸Ã¸Ä »³º ¸π²³¼¸È¸Ä ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ, Ã±½³¾Ã¸Ä ¸Ã´ÀÄ³¿²É¾, φÌÃÀº, ·³Ã½À², 
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³Ãφ¯¼ºÃÄÃ³, ÄÌ»Àº »¸φ³¼³²É¾ »²¾¸Ã¸Ä, πÃÀ½±¹¸º¸Ä ¸´´Ç¸Äº»Î¾ ¸πºÃÄÀ¼Î¾, °¿À·³ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä 
´Ã³φ¸²É¾ ».¼π., Ä³ ¸πºÃφ³¼± °¿À·³ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ »³¹ÎÄ »³º ÄÀ πÃÀÃ·À»Î½¸¾À »°Ã·ÀÄ 
³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾. 
¤À ÉÄ ¯¾É πÀÃÀÃÄÌ �.�. &  .�., ³¾°ÃÇ¸Ä³º Ã¸ ·°»³ À»ÄÎ ÄÀºÄ ¸»³ÄÌ (18%) ÄÀÇ 
πÃÀËπÀ¼À´ºÃ½ÀÍ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌπÉÄ ³ÇÄÌÄ πÃÀ»ÍπÄ¸º ³¯Ã¸º ÄÉ¾ Äº½Î¾ ÄÀÇ ¤º½À¼À´²ÀÇ 
¡ÃÀÃφÀÃ¯Ä ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ »¸²½¸¾¸Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ, »³º ·º³»Ã²¾¸Ä³º Ã¸: 
(³)  £Ä³¹¸Ã¯ °¿À·³, ·¸¼³·± ¯π³¿ ³¾³¼³½³³¾Ì½¸¾³ »³Ä¯ Ä¸ ·º¯Ã»¸º³ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä, Ä³ 

ÀπÀ²³ π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ ÄºÄ ·³π¯¾¸Ä: 
(1) �¿³Ãφ¯¼ºÃ¸Ä »³º ·º³ÃÃÍ¹½ºÃ¸Ä ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ÇÎÃÉ¾, ´º³ Ä¸¾ ³¾°´¸ÃÃ¸ 

»ÍÃºÉ¾ »³º ³À¸¹¸Äº»Î¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ π.Ç.  ´Ã³φ¸²É¾, 
¸Ã´³ÃÄ¸Ã²É¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ ± ¯¼¼É¾, ¸φÌÃÀ¾ 
πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄ³ °´´Ã³φ³ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä. 

(2) �¾°´¸ÃÃ¸Ä »ÍÃºÉ¾ »³º ³À¸¹¸Äº»Î¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ÄÀÇ 
�¾³·ÌÇÀÇ ± ¯¼¼É¾, ¸φÌÃÀ¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄ³ °´´Ã³φ³ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä. 

(3) ¡¸Ã²φÃ³¿¸Ä ±/»³º ·º³Ä¯¿¸É¾ ¸πºÄ±Ã¸Ã¸Ä ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ »³º 
ÇÎÃÉ¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ ¸φÌÃÀ¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄ³ °´´Ã³φ³ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä. 

(4) �¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ  »ÍÃºÉ¾ »³º ³À¸¹¸Äº»Î¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ´º³ Ä¸ 
·º³Ãφ¯¼ºÃ¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´º»±Ä ¸ÄÀº½ÌÄ¸Ä³Ä, ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸Ä Í·Ã¸ÇÃ¸Ä, ¸¼¸»ÄÃº»ÀÍ 
Ã¸Í½³ÄÀÄ, Ä¸¼¸φÉ¾º»±Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä »³º ³πÀÇ°Ä¸ÇÃ¸Ä, »³¹ÎÄ »³º ¼ÀºπÎ¾ 
³π³ºÄÀÇ½°¾É¾ ¸Ç»À¼ºÎ¾, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä. 

(5) �πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸Ä »ÍÃºÉ¾ »³º ³À¸¹¸Äº»Î¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ ½¸Ä¯ 
Ä¸¾ π¸Ã³²ÉÃ¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, »³¹ÎÄ »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÄÉ¾ ÇÎÃÉ¾ 
»³Ä¯ ÄÃÌπÀ ³πÀ·¸»ÄÌ  »³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ¸´»¸»Ãº½°¾ÀÇÄ ¡¸Ãº³³¼¼À¾Äº»ÀÍÄ 
�ÃÀÇÄ. 

(6) �º¾¸ÄÀπÀ²¸Ã¸Ä (¸ºÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ) ÄÀÇ ³π³ºÄÀÍ½¸¾ÀÇ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ 
´¸¾º»±Ä ÇÃ±Ã¸Ä (π.Ç. ´¸Ã³¾À², ÀÇ±½³Ä³ ½¸Ä³φÀÃ¯Ä πÃÀÃÉπº»ÀÍ), ÌπÉÄ 
πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄÀ ÇÃÀ¾À·º¯´Ã³½½³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ³πÀ»º¾¸ÄÀπÀ²¸Ã¸Ä ½¸ ÄÀ 
π°Ã³Ä ÄÀÇ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾ÀÇ ÇÃÌ¾ÀÇ ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä. 

(7)  º ·³π¯¾¸Ä ¸πºÃ»Ìπ¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ½¸¼¸ÄÎ¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ÄÇÇÌ¾ ÃÇ½π¼¸ÃÎÃ¸ºÄ 
ÄÃÀπÀπÀº±Ã¸ºÄ, ¸φÌÃÀ¾ ·¸¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄÀ ¯½¸ÃÀ »ÌÃÄÀÄ. 

(8)  º ·³π¯¾¸Ä ÃÇ½π¼±ÃÉÃ¸Ä ÄÉ¾ £�¥/§�¥ (£Ç°·ºÀ �Ãφ¯¼¸º³Ä »³º 
¥´¸²³Ä/§¯»¸¼ÀÄ �Ãφ¯¼¸º³Ä »³º ¥´¸²³Ä), ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ »¸²½¸¾¸Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ. 

(9) �º³ φÌÃÀÇÄ. 
(10) �º³ ¸´´Ç¸Äº»°Ä. 
(11) �Ãφ¯¼ºÃ¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
(12) ¡ÃÀÃÇ½³³Äº»ÀÍ ÃÄ³·²ÀÇ. 
(13) �º¯¹¸Ã¸Ä ½°ÃÉ¾ ³ÄÀ½º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä. 
(14) �º³ ¸πºÃφ³¼± °¿À·³ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ (π.Ç. ¸¿¸ÍÃ¸Ã¸Ä ÇÎÃÉ¾ ´Ã³φ¸²É¾ »³º 

¼ÀºπÎ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾, ÇÃ¸½³ÄÀÀº»À¾À½º»Î¾ ¸¿Ì·É¾, ³π³ºÄ±Ã¸ÉÄ ´º³ 
½¸¼°Ä¸Ä πÀÇ ½πÀÃ¸² ¾³ πÃÀ»ÍÈÀÇ¾ »³Ä¯ Ä¸¾ πÀÃ¸²³ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, 
¸»Ä¸Ä³½°¾¸Ä ·º³φÉ¾²¸Ä »³º ³π³²Ä¸Ã¸ ºÃÇÇÃ±Ä ¾À½º»±Ä ÇπÀÃÄ±Ãº¿¸Ä, ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ 
´º³ ½°ÄÃ³ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ³πÌ ½¸ ¼¸φ¹¸²Ã¸Ä ÇπÌÈ¸ ³»Ã³²¸Ä ¸πºÄÌπÀÇ ÃÇ¾¹±»¸Ä, 
»¼Àπ°Ä ½¸ »³¼ÇπÄÌ½¸¾¸Ä ³πÌ ³Ãφ¯¼ºÃ¸). 

(³)  ΧÃÀ¾º»ÎÄ ÃÇ¾¸ÃÄ¸½°¾³ °¿À·³, ·¸¼³·± ¸¿³ÃÄÎ½¸¾³ ³πÌ Ä¸ ÇÃÀ¾º»± ·º¯Ã»¸º³ Ä¸Ä 
ÃÍ½³³Ã¸Ä, Ä³ ÀπÀ²³ π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ ÄºÄ ·³π¯¾¸Ä: 
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(1) ΧÃ±Ã¸ÉÄ - ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ÄÉ¾ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Î¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ »³º ¸Ç»À¼ºÎ¾ 
(π¸Ãº¼³½³¯¾¸º Ä¸ ÇÃ±Ã¸ ÄÉ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ »³º ÇÎÃÉ¾ »³¹³ÃÎ¾ ÃÍ½φÉ¾³ 
½¸ ÄºÄ πÃÀ³¼°È¸ºÄ ÄÉ¾ ¸´»¸»Ãº½°¾É¾ ¡¸Ãº³³¼¼À¾Äº»Î¾ �ÃÉ¾) 

(2) ¡ÃÀÃÉπº»ÀÍ ´¸¾º»±Ä ¸πºÃÄ³Ã²³Ä »³º ·ºÀ²»¸Ã¸Ä ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ »³º ÇπÌ Ä¸¾ 
πÃÀËπÌ¹¸Ã¸ ½Ì¾º½¸Ä »³º ³πÀ»¼¸ºÃÄº»±Ä ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä ÃÄÀ °Ã´À (Ã¸ 
π¸Ã²πÄÉÃ¸ ½¸ ½Ì¾º½¸Ä »³º ³πÀ»¼¸ºÃÄº»±Ä ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä ¹³ ¼³½³¯¾¸Ä³º 
ÇπÌÈ¸ À ÇÃÌ¾ÀÄ ³π³ÃÇÌ¼¸Ã¸Ä »³º ¸ ·º³¹¸Ãº½ÌÄ¸Ä³ ÃÄÀ °Ã´À). �¾¸´½°¾¸Ä 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º »³º Àº ·³π¯¾¸Ä ´º³ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ¾Ì½º½¸Ä ³πÀ·¸½ºÎÃ¸ºÄ. 
¤À ¸πºÃÄ¸½À¾º»Ì πÃÀÃÉπº»Ì »³º Àº ¸πºÃÄ¯Ä¸Ä, ½¸ ¸¿¸º·º»¸Ç½°¾À ³¾Äº»¸²½¸¾À 
(π.Ç. ÇÉ½³ÄÀÇÃ´º»¯, Ä¸Ç¾º»¯, ³Ãφ³¼Äº»¯) ·¸¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º. 

(3) �À½º»±Ä ÇπÀÃÄ±Ãº¿¸Ä  

(4) �¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ Ä¸Ç¾º»Î¾ ÃÇ½³ÀÍ¼É¾ ½¸ ad hoc  ½¸Ä¯»¼¸Ã¸ 

(5) �º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ »³¹¸»Ì¾ÄÉ¾ Ä¸Ä π³Ã³π¯¾É »³Ä¸´ÀÃ²³Ä πÃÀÃÉπº»ÀÍ 
π.Ç. ÇÃ±Ã¸ ³ÇÄÀ»º¾±ÄÉ¾ 

(6) �¸ºÄÀÇÃ´²³Ä ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ ´¸¾º»±Ä ÇÃ±Ã¸Ä π.Ç. ´¸Ã³¾À², ÀÇ±½³Ä³ ½¸Ä³φÀÃ¯Ä 
πÃÀÃÉπº»ÀÍ  

(7) �¸ÄÃ±Ã¸É¾ ´¸¾º»Î¾ ·¸º»ÄÎ¾ »³º π³Ã³½°ÄÃÉ¾ πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ÃÄÀÇÄ 
¸´»¸»Ãº½°¾ÀÇÄ π¸Ãº³³¼¼À¾Äº»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ »³º ¼±È¸ ½°ÄÃÉ¾ ´º³ ÃÇ½½ÌÃφÉÃ¸ 
πÃÀÄ ³ÇÄÀÍÄ 

(8) £Ç¾Ä±Ã¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ´º³ ÄÀ¾ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾À ÇÃÌ¾À 

(9) ¤Ì»Àº »¸φ³¼³²É¾ »²¾¸Ã¸Ä »³º ´¸¾º»ÌÄ¸Ã³ ÇÃ¸½³ÄÀÀº»À¾À½º»Ì »ÌÃÄÀÄ 

(10) ¤À ³¾³¼À´ÀÍ¾, Ã¸ ÃÇ°Ã¸ ½¸ Ä¸ ÃÇ½½¸ÄÀÇ± ÄÀÇ ÃÄÀ¾ »Í»¼À ¸Ã´³ÃºÎ¾ Ä¸Ä 
¸πºÇ¸²Ã¸Ã¸Ä, »ÌÃÄÀÄ  °·Ã³Ä ¸πºÇ¸²Ã¸Ã¸Ä ±/»³º ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä »Àº¾ÀπÃ³¿²³Ä 

   §ÌÃÀÄ ¡ÃÀÃÄº¹°½¸¾¸Ä �¿²³Ä (§.¡.�) ¸π² ÄÉ¾ ¼À´³Ãº³Ã½Î¾ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ 
³³ÃÍ¾¸º ÄÀ¾ �ÍÃºÀ ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ. 

 �¯¾ πÃÀ»ÍÈ¸º ³¾¯´»¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ πÀÇ π³ÃÀÇÃº¯·ÀÇ¾ ·º³φÀÃ¸Äº»¯ 
Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»¯ °¾³¾Äº π³Ã¸½φ¸ÃÎ¾ πÃÀÄ ³ÇÄ°Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ πÀÇ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄÀ 
π³ÃÌ¾ ¤º½À¼Ì´ºÀ, ³πÀ·¸»Ä¯ Ì½ÉÄ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ ·¸½ÀπÃ¯Ä¸Ã¸Ä, ± 
¸Ã´³ÃºÎ¾ πÀÇ ¸πº½¸ÄÃÎ¾Ä³º ·º³φÀÃ¸Äº»¯, Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä ³ÇÄ°Ä ¸²¾³º ·Ç¾³ÄÌ¾ ¾³ 
³¾³Ç¹ÀÍ¾ Ã¸ ¯Ã¹Ã³ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ ½¸ ³¾³´É´± ÄÉ¾ ½¸´¸¹Î¾ ÄÀÇÄ 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ ³»Ì¼ÀÇ¹À π³Ã¯·¸º´½³: 
(1) �º¯ÄÃ¸ÄÀº ÃÉ¼±¾¸Ä ÃÄÃ³´´ºÃÄ¸Ã²É¾, ³´É´À² ³πÀÇ°Ä¸ÇÃ¸Ä À½³Ã²É¾ »³º 

³»³¹¯ÃÄÉ¾ ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³, PVC ».¼π. 
�º³ À¾À½³ÃÄº»± ·º¯½¸ÄÃÀ DN ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾ÀÇ ÃÉ¼±¾³ ·º³φÀÃ¸Äº»± ³πÌ ÄºÄ 
³¾³φ¸ÃÌ½¸¾¸Ä ÃÄ³ ÇπÀ¯Ã¹Ã³ ÄÉ¾ ³¾ÄºÃÄÀ²ÇÉ¾ ¯Ã¹ÃÉ¾ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ 
»³º ´º³ ³¾Ä²ÃÄÀºÇÀ Ç¼º»Ì »³Ä³Ã»¸Ç±Ä, »³Ä¸´ÀÃ²³ ³¾ÄÀÇ±Ä »³º ½°¹À·À πÃÀÃÄ³Ã²³Ä, ¹³ 
´²¾¸Ä³º ³¾³´É´± ÄÀÇ ½±»ÀÇÄ ÄÀÇ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾ÀÇ ÃÉ¼±¾³ Ã¸ ½±»ÀÄ ÃÉ¼±¾³ Ä¸Ä 
³½°ÃÉÄ ½º»ÃÌÄ¸Ã¸Ä ÃÄÀ π³ÃÌ¾ ¤º½À¼Ì´ºÀ À¾À½³ÃÄº»±Ä ·º³½°ÄÃÀÇ, ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ ¼Ì´À: 

     DN / DM 

  ÌπÀÇ  DN:   ¾À½³ÃÄº»± ·º¯½¸ÄÃÀÄ ÄÀÇ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾ÀÇ ÃÉ¼±¾³ 

   DM:  � ³½°ÃÉÄ ½º»ÃÌÄ¸Ã¸ ·º¯½¸ÄÃÀÄ ÃÉ¼±¾³ πÀÇ π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ÃÄÀ 
π³ÃÌ¾ ¤º½À¼Ì´ºÀ. 

�¾ ·¸¾ Çπ¯ÃÇ¸º ½º»ÃÌÄ¸Ã¸ ·º¯½¸ÄÃÀÄ ÉÄ DM ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸²Ä³º ¸ ³½°ÃÉÄ 
½¸´³¼ÍÄ¸Ã¸ Çπ¯ÃÇÀÇÃ³ ·º¯½¸ÄÃÀÄ. 
(2) �ÌÃφÉÃ¸ ³Ã½Î¾ ½¸ πÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾¸Ä π¼¯»¸Ä ÄÍπÀÇ FLEXCELL ± 

³¾³¼Ì´ÀÇ 
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�º³ π¯ÇÀÄ DN ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä π¼¯»³Ä ½¸´³¼ÍÄ¸ÃÀ ³πÌ ÄÀ π¯ÇÀÄ Ä¸Ä 
ÃÇ½³³Äº»±Ä π¼¯»³Ä ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ Äº½À¼À´²ÀÇ (12 mm), ¹³ ´²¾¸Ä³º ³¾³´É´± Ä¸Ä 
¸πºφ¯¾¸º³Ä Ä¸Ä ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä π¼¯»³Ä Ã¸ ¸πºφ¯¾¸º³ ÃÇ½³³Äº»±Ä π¼¯»³Ä 
π¯ÇÀÇÄ 12 mm, ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ ¼Ì´À:  

     DN / 12 

 ÌπÀÇ DN: ¤À π¯ÇÀÄ Ä¸Ä ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä π¼¯»³Ä Ã¸ mm. 

(3) £Ä¸´¯¾ÉÃ¸ ³Ã½Î¾ ½¸ Ä³º¾²¸Ä ÄÍπÀÇ HYDROFOIL PVC 

�º³ π¼¯ÄÀÄ �N ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä Ä³º¾²³Ä ½¸´³¼ÍÄ¸ÃÀ ³πÌ ÄÀ π¼¯ÄÀÄ Ä¸Ä 
ÃÇ½³³Äº»±Ä Ä³º¾²³Ä ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ (240 mm), ¹³ ´²¾¸Ä³º ³¾³´É´± ÄÀÇ 
½±»ÀÇÄ Ä¸Ä ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä Ä³º¾²³Ä Ã¸ ½±»ÀÄ ÃÇ½³³Äº»± Ä³º¾²³Ä π¼¯ÄÀÇÄ 240 
mm, ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ ¼Ì´À:  

     �N / 240  

 ÌπÀÇ ��: ¤À π¼¯ÄÀÄ Ä¸Ä ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸Ä Ä³º¾²³Ä Ã¸ mm 

¡³Ã¸½φ¸Ã±Ä πÃ³»Äº»± ½πÀÃ¸² ¾³ °Ç¸º ¸φ³Ã½À´± »³º Ã¸ ¯¼¼¸Ä π¸ÃºπÄÎÃ¸ºÄ ¯Ã¹ÃÉ¾ 
ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ ¤º½À¼À´²ÀÇ. 
�πÀÇ ÃÄ³ ¸πº½°ÃÀÇÄ ¯Ã¹Ã³ Çπ¯ÃÇ¸º ³¾³φÀÃ¯ Ã¸ �¤�¡ ÄÉ¾ ÀπÀ²É¾ °Ç¸º ³Ã¹¸² ½¸ 
³πÌφ³Ã¸ ¸ ÇπÀÇÃ¸ÉÄº»± ¸φ³Ã½À´±, ¸ ÃÇ¸Äº»± ³¾³φÀÃ¯ ½πÀÃ¸² ¾³ ³¾ÄºÃÄÀºÇ²·¸Ä³º ½¸ 
³¾³φÀÃ¯ Ã¸ ¡�¤�¡ ± ¯¼¼À πÃÌÄÇπÀ πÀÇ ¹³ π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º Ã¸ ÃÇ¸Äº»Ì π²¾³»³ 
ÃÄÀÇÄ ´¸¾º»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ ÄÀÇ π³ÃÌ¾ÄÀÄ. 
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��¤�� ¢�� ��: ����¤¢ ��Χ�� � ����£ �¢��£��£ 

 ���� 2.1 ���������� ���Ω£�-��¤���¢�¥���� ¡¢ £¤�£�� 

 
�.�.¤.: 2.1.1  
�¤�� 8758.2.6 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

�´É´ÌÄ ´Ç½¾ÌÄ ¡À¼Í»¼É¾ÀÄ ³πÌ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À Ç¯¼Ç³³, ·º³½°ÄÃÀÇ 
70mm², ½¸ ¼¸²³ ¸πºφ¯¾¸º³ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÍÃÉÃ¸Ä ´º³ ÇÃ±Ã¸ ¸¾ÄÌÄ ¸·¯φÀÇÄ, 
»³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1 »³º �� ¤-�� 50164-2, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
½¸Ä³φÀÃ¯, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ »³º »³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : Έ¾Ä¸»³ �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 11,78) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.2  
�¤�� 8757.1.4£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

�»²·³ ÃÇ¼¼±È¸ÉÄ Ç³¼Í³·º¾¸ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸ (St/Zn), 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ §10 x 200 mm  ´º³  ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã± Ä¸Ä Ã¸ ÃÄ±Ãº´½³ ³´É´ÀÍ, 
·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ »³º πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. :  »ÄÎ �ÇÃÎ »³º ·¸»³ÄÃ²³ ¼¸πÄ¯         ( € 8,13) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.3 
�¤�� 8757.1.4£Χ2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

�»²·³  ÃÇ¼¼±È¸ÉÄ  Ç³¼Í³·º¾¸  ¹¸Ã½¯  ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸ (St/Zn), 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ §16x1500mm ´º³ ÃÄ±Ãº¿¸ Ã¸ »³Ä³»ÌÃÇφ¸ ¸πºφ¯¾¸º³, 
ÃÄ¸Ãº·Ì½¸¾¸ ½¸ ·ÍÀ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »³º ÃÇ¾·¸Ì½¸¾¸ ½¸ ÄÀÇÄ ÃÇ¼¼¸»Ä±ÃºÀÇÄ 
³´É´ÀÍÄ ½¸ °¾³¾ Ãφº»Ä±Ã³, »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1 »³º �� ¤-�� 50164-2, 
·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ »³º πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ (³»²·³ - ·ÍÀ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »³º 
°¾³¾ Ãφº»Ä±Ã³) ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º 
π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �²»ÀÃº °¾³ �ÇÃÎ »³º Ã³Ã¯¾Ä³ ÄÃ²³ ¼¸πÄ¯         ( € 21,43) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.4 
�¤�� 9344.£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

£Ä±Ãº´½³ Ç³¼Í³·º¾À ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ´º³ ÃÄ±Ãº¿¸ 
Ç³¼Í³·º¾ÀÇ ³´É´ÀÍ §8 ± §10 Ã¸ Ã»¸π± ³πÌ π¯¾¸¼. ¤À ÃÄ±Ãº´½³ ÃÍÃφº¿¸Ä 
ÄÀÇ ³´É´ÀÍ ¹³ ¸²¾³º ·º½¸Ã°Ä »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1 »³º �� ¤-�� 50164-
2, ½¸ ³²·¸Ä Ç³¼Í³·º¾¸Ä ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸Ä ½¸ ÄÃ³π¸·À¸º·± »¸φ³¼± 
�6 x 16 »³Ä¯ DIN 84. ¤À π¯¾É ½°ÃÀÄ ÄÀÇ ÃÄ¸Ã²´½³ÄÀÄ ¸·Ã¯·¸Ä³º Ã¸ 
π¼³ÃÄº»± ³¯Ã¸ πÀÇ ¹³ ³¾Ä°Ç¸º Ã¸ ¸¿ÉÄ¸Ãº»Ì π¸Ãº³¯¼¼À¾ »³º ÃÄÀ »¯ÄÉ ½°ÃÀÄ 
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Ä¸Ä φ°Ã¸º π³Ã°½³ÇÃ½³ ³πÌ NEOPREN ´º³ Ä¸¾ ÃÄ¸´³¾ÀπÀ²¸Ã¸ ÄÀÇ Ã¸½¸²ÀÇ 
ÃÄ¸Ã²¿¸ÎÄ ÄÀÇ ³φ' ¸¾ÌÄ, »³º Ä¸¾ π¯»ÄÉÃ¸ ÄÀÇ ÃÄ¸Ã²´½³ÄÀÄ  ³φ' ¸Ä°ÃÀÇ, πÀÇ 
¹³ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ Ä¸¾ ¸»ÄÌ¾ÉÃ± ÄÀÇ ¸¾ÄÌÄ Ä¸Ä Àπ±Ä Ä¸Ä ÃÄ°´¸Ä ½¸ Ä¸¾ 
ÃÇ½π²¸Ã¸ πÀÇ ³Ã»¸² ÄÀ π¸Ãº»ÌÇ¼ºÀ πÀÇ ³Ã²Ã»¸Ä³º ÃÄÀ ¯»ÃÀ ÄÀÇ 
π³Ã¸½³ÍÃ½³ÄÀÄ, ½¸ Ä¸¾ π¸ÃºÃÄÃÀφ± Ä¸Ä Ç³¼Í³·º¾¸Ä ³²·³Ä �6 
¸πº»³·½ºÉ½°¾¸Ä πÀÇ ·º³π¸Ã¾¯ Ì¼À ÄÀ ½±»ÀÄ ÄÀÇ ÃÄ¸Ã²´½³ÄÀÄ. £Ä±Ãº´½³ 
ÌπÉÄ π³Ã³π¯¾É, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸ »³º 
π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �πÄ¯ �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ °¿º ¼¸πÄ¯         ( € 7,76) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.5 
�¤�� 9344.£Χ3 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

£φº»Ä±Ã³Ä  ·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ÉÄ ± ·º³»¼³·ÎÃ¸ÉÄ »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1, 
»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 50x50x3mm ´º³ ÃÍÃφº¿¸ ³´É´Î¾ §8/10 Ç³¼Í³·º¾É¾, ¸¼³φÃÀÍ 
ÄÍπÀÇ ´º³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ ½Ì¾À π¯¾É ³πÌ ÄÀ °·³φÀÄ. � ÃÍÃφº¿¸ 
¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³²·¸Ä �6 x 20mm (inox) ½¸ ÄÃ³π¸·À¸º·± »¸φ³¼±, 
·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ »³º πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¡°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º ÄÃ²³ ¼¸πÄ¯         ( € 5,03) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.6 
�¤�� 9344.£Χ4 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

£Ä±Ãº´½³ Ç³¼Í³·º¾À ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ³´É´ÀÍ §16 
Ç³¼Í³·º¾ÀÇ, Ã¸ ÀÃº·Ì¾Äº³ ÃÄ¸´³¾ÀπÀº¸½°¾¸ ¸πºφ¯¾¸º³ ± »³Ä³»ÌÃÇφ¸ 
¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀ²ÇÀÇ ± Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ± π¯¾¸¼ »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1 »³º 
�� ¤-�� 50164-2, ¸φÀ·º³Ã½°¾ÀÇ ½¸ ÃÀ·°¼¼³ ³πÀÃÄ¯Ã¸ÉÄ »³º ÃÀ·°¼³ 
ÃÄ¸´¯¾ÉÃ¸Ä ³πÌ PVC. ¤À ÃÄ±Ãº´½³ ¹³ ¸²¾³º ·º½¸Ã°Ä »³º ¸ ÃÍÃφº¿¸ ÄÀÇ 
³´É´ÀÍ ¹³ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ ·ÍÀ Ç³¼Í³·º¾¸Ä ³²·¸Ä ¹¸Ã½¯ 
¸πºφ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸Ä ½¸ ÄÃ³π¸·À¸º·± »¸φ³¼± �6 x 16. � ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ¹³ 
πÃ³´½³ÄÀπÀº¸²Ä³º ½¸ UPAT §8 »³º ¿Ç¼Ì³º·³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸, 
·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ 
π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¡°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º π¸¾±¾Ä³ ÄÃ²³ ¼¸πÄ¯         ( € 5,53) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.7 
�¤�� 9344.£Χ5 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

¡¸Ãº¼³²½ºÀ - »À¼¼¯ÃÀ »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1, ¸¾ÌÄ Ã¸½¸²ÀÇ ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, ³πÌ 
Ç³¼Í³·º¾À °¼³Ã½³ 40 x 3mm ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ·º½¸Ã°Ä, 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸Ä ·º¯ÃÄ³Ã¸Ä ´º³ ÃÍ¾·¸Ã¸ »Ç»¼º»±Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä (ÀπÎÄ ÃÉ¼±¾³) 
½¸ ³´É´Ì »Ç»¼º»±Ä ·º³ÄÀ½±Ä. � ÃÍÃφº¿± ÄÀÇ ¸π² Ä¸Ä »Ç»¼º»±Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä 
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πÃ³´½³ÄÀπÀº¸²Ä³º ½¸ ·ÍÀ ³²·¸Ä ¸¿¯´É¾¸Ä �8 x 20 »³º ·ÍÀ π¸Ãº»ÌÇ¼º³ �8 
Ç³¼Í³·º¾³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾³. � ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÀÇ π¸Ãº¼³º½²ÀÇ ½¸ ÄÀ¾ 
³´É´Ì §8/10mm, Ç³¼Í³·º¾À ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ ± Ç¯¼»º¾À ½¸ ·º½¸Ä³¼¼º»± ¸π³φ±, 
πÃ³´½³ÄÀπÀº¸²Ä³º ½¸ ½À¾Ì Ãφº»Ä±Ã³, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ (»À¼¼¯ÃÀ »³º 
Ãφº»Ä±Ã³Ä), ½¸Ä³φÀÃ¯, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : Έ¾Ä¸»³ �ÇÃÎ »³º π¸¾±¾Ä³ À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 11,58) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.8 
�¤�� 8838.2.7.2£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

�ÇÌ½¸¾ÀÄ ÃÍ¾·¸Ã½ÀÄ ¸¼°´ÇÀÇ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ ½ÀÃφ±Ä ³»ÃÀ·¸»ÄÎ¾, »³Ä¯ �� ¤-
�� 50164-1, ³πÌ  ÇÇÄÀÇ¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), 
»³Ä¯¼¼¸¼À ´º³ ÃÍÃφº¿¸ ³´É´ÀÍ Ç³¼Í³·º¾ÀÇ »Ç»¼º»±Ä ·º³ÄÀ½±Ä §8/10. � 
ÃÍÃφº¿¸ ÄÀÇ ³´É´ÀÍ ÃÄÀ¾ ³»ÃÀ·°»Ä¸, ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ ¸º·º»± ³²·³ 
Ç³¼Í³·º¾¸ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸ �10 x 25, »³Ä¯¼¼¸¼³  ·º³½ÀÃφÉ½°¾¸ 
ÃÄ¸¾ »¸φ³¼± ´º³ Ä¸ ÇπÀ·ÀÇ± ÄÀÇ ³´É´ÀÍ »³º ½¸ ¸¿¯´É¾À π¸Ãº»ÌÇ¼ºÀ »³Ä¯ 
¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À. � ÃÍÃφº¿¸ ÄÉ¾ ³»ÃÀ·¸»ÄÎ¾ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ 
·ÍÀ ³²·¸Ä ¸¿¯´É¾¸Ä �8 x 20³πÌ ³¾À¿¸²·ÉÄÀ Ç¯¼Ç³³ »³º ½¸ ¸¿¯´É¾³ 
π¸Ãº»ÌÇ¼º³ �8 ÄÀÇ º·²ÀÇ Ç¼º»ÀÍ, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³.( 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �°»³ �ÇÃÎ »³º ¸¿±¾Ä³ ÄÃ²³ ¼¸πÄ¯         ( € 10,63) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.9 
�¤�� 9344 £Χ14 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

£φº»Ä±Ã³Ä  ´¸φÍÃÉÃ¸Ä  »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1, »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ 
Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 50x50x3mm ´º³ 
ÃÍÃφº¿¸ ³´É´Î¾ §8/10 Ç³¼Í³·º¾É¾ ½¸ ½¸Ä³¼¼º»°Ä »À¼Î¾¸Ä, ¸¼³φÃÀÍ ÄÍπÀÇ 
´º³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ ½Ì¾À π¯¾É ³πÌ ÄÀ °·³φÀÄ. � ÃÍÃφº¿¸ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ 
Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³²·¸Ä �6 x 20mm (inox) ½¸ ÄÃ³π¸·À¸º·± »¸φ³¼±.   Ãφº»Ä±Ã³Ä ¸²¾³º 
¸φÀ·º³Ã½°¾ÀÄ ÇπÀÇÃ¸ÉÄº»¯ ½¸ ¸¾·º¯½¸ÃÀ π¼³»²·ºÀ º·²ÀÇ Ç¼º»ÀÍ, π¯ÇÀÇÄ 
2mm ÎÃÄ¸ »³Ä¯ Ä¸¾ ÃÍÃφº¿¸ ÄÉ¾ ³´É´Î¾ ¾³ π³Ã³½³¯¼¼¸Ä³º ÄÀ π¼³»²·ºÀ »³º   
°ÄÃº   ¾³  ³Ç¿¯¾¸Ä³º   ¸  ¸πºφ¯¾¸º³   ¸π³φ±Ä   ½¸Ä³¿Í   ÄÉ¾,  ·¸¼³·± 
πÃÀ½±¹¸º³ »³º πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, 
ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : Έ¿º �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 6,78) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.10 
�¤�� 8758.1£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

¤³º¾²³ Ç³¼Í³·º¾¸ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸ ·º³ÄÀ½±Ä 30 x 3,5 mm ½¸ 
π¯ÇÀÄ ¸πº»¯¼ÇÈ¸Ä 500 gr/m² ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ½¸¾¸ ´º³ π¸Ãº½¸ÄÃº»± ¹¸½¸¼º³»± 
´¸²ÉÃ¸ ½°Ã³ ÃÄÀ °·³φÀÄ ± ÃÄÀ ½π¸ÄÌ¾. �À»º½³Ã½°¾À ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ 
�ÇÃÉπ³Ê»Ì πÃÌÄÇπÀ EN 50164 - 2, ½¸ Ì¼³ Ä³ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ πÀÇ 
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ÇÃ¸º¯·À¾Ä³º (³Ç¿¸½°¾¸ »³Ä¯ 10% ´º³ Ä³ ³π³ºÄÀÍ½¸¾³ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ ³¾¯ 1m »³º 
ÄÀÇÄ ÃÇ¾·°Ã½ÀÇÄ Ä³º¾²³Ä-Ä³º¾²³Ä »³º Ä³º¾²³Ä ³´É´ÀÍ), ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
½¸Ä³φÀÃ¯, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸ ½¸ ÄÀ¾ Àπ¼ºÃ½Ì ÄÀÇ »ÄºÃ²ÀÇ »³º ÄÀÇÄ 
¯¼¼ÀÇÄ ³´É´ÀÍÄ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ »³º »³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �πÄ¯ �ÇÃÎ »³º ¸²»ÀÃº ¸¾¾°³ ¼¸πÄ¯         ( € 7,29) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.11 
�¤�� 9344£Χ8 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

£φº»Ä±Ã³Ä »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1, »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ 
¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 60x80mm ´º³ ÃÍÃφº¿¸ Ä³º¾ºÎ¾ 
¸ÉÄ 40Χ4mm, ½¸ Àπ¼ºÃ½Ì Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ¸ÉÄ §24mm ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ ´º³ 
ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ ¸¾ÄÌÄ ¸·¯φÀÇÄ. � ÃÍÃφº¿¸ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ ·ÍÀ ³²·¸Ä �8 x 
25mm (inox) ½¸ ÄÃ³π¸·À¸º·± »¸φ³¼±. ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ »³º πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ 
ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º 
π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. :  »ÄÎ �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 8,78) 

 
�.�.¤.: 2.1.12 
�¤�� 9344£Χ10 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

£φº»Ä±Ã³Ä  ·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ÉÄ ± ·º³»¼³·ÎÃ¸ÉÄ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ, ´º³ ÃÍÃφº¿¸ 
³´É´Î¾ §8/10 »³º ¼¯½³Ä 30x3,5mm  Ç³¼Í³·º¾É¾ ± ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ ¸¾ÄÌÄ »³º 
¸»ÄÌÄ ¸·¯φÀÇÄ, »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 60x60x4mm. � ÃÍÃφº¿¸ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³²·¸Ä 
¸¿¯´É¾¸Ä ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸Ä �8Χ25mm »³Ä¯ DIN933 »³º ¸¿¯´É¾³ 
π¸Ãº»ÌÇ¼º³ �8 »³Ä¯ DIN 934, ÄÀÇ º·²ÀÇ Ç¼º»ÀÍ, ·À»º½³Ã½°¾À ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ 
�ÇÃÉπ³Ê»Ì πÃÌÄÇπÀ ��  50164 - 1, ·¸¼³·±  πÃÀ½±¹¸º³  »³º πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ 
ÄÀÇ Ç¼º»ÀÍ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º 
π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �Î·¸»³ �ÇÃÎ »³º Ã³Ã¯¾Ä³ °¿º ¼¸πÄ¯         ( € 12,46) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.13 
�¤�� 8758.1.4£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

�À¾Ì»¼É¾ÀÄ ³´É´ÌÄ »Ç»¼º»±Ä ·º³ÄÀ½±Ä, ·º³½°ÄÃÀÇ §8mm, 
»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ »Ã¯½³ ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ (AlMgSi), À ÀπÀ²ÀÄ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸²Ä³º 
ÉÄ ³´É´ÌÄ ÃÇ¼¼¸»Ä¸Ã²ÀÇ ÃÇÃÄ±½³ÄÀÄ ± ÉÄ ³´É´ÌÄ »³¹Ì·ÀÇ.   ³´É´ÌÄ ¹³ 
πÃ°π¸º ¾³ °Ç¸º ÇπÀÃÄ¸² ½¸ ¸πºÄÇÇ²³ Ì¼¸Ä ÄºÄ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ ÄÀ 
�ÇÃÉπ³Ê»Ì ¡ÃÌÄÇπÀ �� ¤ �� 50164-2 ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»°Ä ·À»º½°Ä. � 
πÃ³´½³ÄÀπÀ²¸Ã¸ ÄÉ¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ ·À»º½Î¾ ¹³ ³πÀ·¸º»¾Í¸Ä³º ½¸ �¸¼Ä²À 
�πÀÄ¸¼¸Ã½¯ÄÉ¾ �À»º½Î¾ ³πÌ ·º³πºÃÄ¸Ç½°¾À ¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ ÃÄÀ π¸·²À 
·º³π²ÃÄ¸ÇÃ¸Ä ÄÀÇ ÀπÀ²ÀÇ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº ·À»º½°Ä ÄÉ¾ 
�ÇÃÉπ³Ê»Î¾ ¡ÃÀÄÍπÉ¾ Ã¸ºÃ¯Ä �� ¤ �� 50164. �ÌÃÄÀÄ πÃÀ½±¹¸º³Ä, 
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πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, 
¸¼°´ÇÀÇ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸Ä Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : ¤Ã²³ �ÇÃÎ »³º ¸¿±¾Ä³ ÄÃ²³ ¼¸πÄ¯         ( € 3,63) 
 
 
�.�.¤.: 2.1.14 
�¤�� 9344£Χ11 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

£φº»Ä±Ã³Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ, ´º³ ¸πº½±»Ç¾Ã¸ ¼¯½³Ä 30x3,5mm  
Ç³¼Í³·ÀÇ ± ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ ¸¾ÄÌÄ »³º ¸»ÄÌÄ ¸·¯φÀÇÄ, »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ 
Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 60x60x4mm. � ÃÍÃφº¿¸ 
¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³²·¸Ä ¸¿¯´É¾¸Ä ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸Ä 
�8Χ25mm »³Ä¯ DIN933 »³º ¸¿¯´É¾³ π¸Ãº»ÌÇ¼º³ �8 »³Ä¯ DIN 934, ÄÀÇ 
º·²ÀÇ Ç¼º»ÀÍ, ·À»º½³Ã½°¾À ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ �ÇÃÉπ³Ê»Ì πÃÌÄÇπÀ ��  50164 - 
1, ·¸¼³·±  πÃÀ½±¹¸º³  »³º πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ÄÀÇ Ç¼º»ÀÍ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³.( 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �°»³ �ÇÃÎ »³º ¸¿±¾Ä³ ÄÃ²³ ¼¸πÄ¯         ( € 10,63) 

 
�.�.¤.: 2.1.15 
�¤�� 9344£Χ9 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

£φº»Ä±Ã³Ä »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1, »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ 
¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 60x80mm ´º³ ÃÍ¾·¸Ã¸ 
Ç³¼Í³·º¾É¾ ³´É´Î¾ »Ç»¼º»±Ä ·º³ÄÀ½±Ä §8/10, »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1, ½¸ 
Àπ¼ºÃ½Ì Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ¸ÉÄ §24mm ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ ´º³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ 
¸¾ÄÌÄ ¸·¯φÀÇÄ. � ÃÍÃφº¿¸ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ ·ÍÀ ³²·¸Ä �8 x 25mm (inox) ½¸ 
ÄÃ³π¸·À¸º·± »¸φ³¼±. ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ »³º πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ 
ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³.( 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : Έ¿º �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ¼¸πÄ¯         ( € 6,90) 

 
�.�.¤.: 2.1.16 
�¤�� 9344 £Χ15 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

£φº»Ä±Ã³Ä  ·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ÉÄ ± ·º³»¼³·ÎÃ¸ÉÄ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ, ´º³ ÃÍÃφº¿¸ 
³´É´Î¾ §8/10 »³º ¼¯½³Ä 30x3,5mm  Ç³¼Í³·º¾É¾ ± ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ ¸¾ÄÌÄ »³º 
¸»ÄÌÄ ¸·¯φÀÇÄ, »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ Ç³¼»Ì ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 60x60x4mm. � 
ÃÍÃφº¿¸ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ Ä°ÃÃ¸ÃºÄ ³²·¸Ä ¸¿¯´É¾¸Ä ¹¸Ã½¯ 
¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸Ä �8Χ25mm »³Ä¯ DIN933 »³º ¸¿¯´É¾³ π¸Ãº»ÌÇ¼º³ �8 
»³Ä¯ DIN 934, ÄÀÇ º·²ÀÇ Ç¼º»ÀÍ, ·À»º½³Ã½°¾À ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ �ÇÃÉπ³Ê»Ì 
πÃÌÄÇπÀ ��  50164 - 1, ·¸¼³·±  πÃÀ½±¹¸º³  »³º πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ÄÀÇ Ç¼º»ÀÍ 
ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸, °¼¸´ÇÀ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ 
π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³.( 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �¸»³À»ÄÎ �ÇÃÎ »³º π¸¾±¾Ä³ ¼¸πÄ¯         ( € 18,50) 
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�.�.¤.: 2.1.17 
�¤�� 9342.£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

�¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ, ·º³½°ÄÃÀÇ §17 »³º ½±»ÀÇÄ 1500mm, 
»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾À ³πÌ Ç³¼Í³·º¾¸ ÈÇÇ± ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»¯ ¸πºÇ³¼»É½°¾o ½¸ 
π¯ÇÀÄ ¸πºÇ¯¼»ÉÃ¸Ä 254½m. ¤À ¸¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ¹³ φ°Ã¸º Ãπ¸²ÃÉ½³ ÃÄºÄ ·ÍÀ 
¯»Ã¸Ä ÄÀÇ ÎÃÄ¸ ¾³ ¸²¾³º ·Ç¾³Ä± ¸ ¸πº½±»Ç¾Ã± ÄÀÇ ½¸ Ä¸ ÇÃ±Ã¸ ÃÇ¾·°Ã½ÀÇ 
¸πº½±»Ç¾Ã¸Ä. � ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÀÇ ¸¼¸»ÄÃÀ·²ÀÇ ½¸ ÄÀ¾ ³´É´Ì πÃ³´½³ÄÀπÀº¸²Ä³º 
½¸ »ÀÇ¼ºÉÄÌ Ãφº»Ä±Ã³ ³πÌ »Ã¯½³ Ç³¼»ÀÍ. ¤À ¸¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ °Ç¸º 
ÇπÀÃÄ¸² ½¸ ¸πºÄÇÇ²³ Ì¼¸Ä ÄºÄ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ ÄÀ �ÇÃÉπ³Ê»Ì ¡ÃÌÄÇπÀ 
�� ¤ �� 50164-2 ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»°Ä ·À»º½°Ä. � πÃ³´½³ÄÀπÀ²¸Ã¸ ÄÉ¾ 
³¾ÉÄ°ÃÉ ·À»º½Î¾ ¹³ ³πÀ·¸º»¾Í¸Ä³º ½¸ �¸¼Ä²À �πÀÄ¸¼¸Ã½¯ÄÉ¾ �À»º½Î¾ ³πÌ 
·º³πºÃÄ¸Ç½°¾À ¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ ÃÄÀ π¸·²À ·º³π²ÃÄ¸ÇÃ¸Ä ÄÀÇ ÀπÀ²ÀÇ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº ·À»º½°Ä ÄÉ¾ �ÇÃÉπ³Ê»Î¾ ¡ÃÀÄÍπÉ¾ Ã¸ºÃ¯Ä �� ¤ �� 
50164. ¤À ¸¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ¹³ ³Ã²Ã»¸Ä³º ¸¾ÄÌÄ πÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÇ φÃ¸³Ä²ÀÇ 
³πÌ Ã»¼¸ÃÌ PVC ½¸ »³π¯»º ½¸ ³¾¯´¼ÇφÀ ÄÀ Ã±½³ Ä¸Ä ´°ºÉÃ¸Ä ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 
25X25cm. �¸¼³·± »ÌÃÄÀÄ πÃÀ½±¹¸º³Ä, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, ¸¼°´ÇÀÇ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸Ä Ã¸ π¼±Ã¸ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¡¸¾±¾Ä³ À»ÄÎ �ÇÃÎ »³º °¾³ ¼¸πÄÌ         ( € 58,01) 

 
�.�.¤.:  2.1.18 
�¤�� 9342.£Χ2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

�¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ, ·º³½°ÄÃÀÇ §17 »³º ½±»ÀÇÄ 1500mm, 
»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾À ³πÌ Ç³¼Í³·º¾¸ ÈÇÇ± ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»¯ ¸πºÇ³¼»É½°¾o ½¸ 
π¯ÇÀÄ ¸πºÇ¯¼»ÉÃ¸Ä 254½m. ¤À ¸¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ¹³ φ°Ã¸º Ãπ¸²ÃÉ½³ ÃÄºÄ ·ÍÀ 
¯»Ã¸Ä ÄÀÇ ÎÃÄ¸ ¾³ ¸²¾³º ·Ç¾³Ä± ¸ ¸πº½±»Ç¾Ã± ÄÀÇ ½¸ Ä¸ ÇÃ±Ã¸ ÃÇ¾·°Ã½ÀÇ 
¸πº½±»Ç¾Ã¸Ä. � ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÀÇ ¸¼¸»ÄÃÀ·²ÀÇ ½¸ ÄÀ¾ ³´É´Ì πÃ³´½³ÄÀπÀº¸²Ä³º 
½¸ »ÀÇ¼ºÉÄÌ Ãφº»Ä±Ã³ ³πÌ »Ã¯½³ Ç³¼»ÀÍ. ¤À ¸¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ °Ç¸º 
ÇπÀÃÄ¸² ½¸ ¸πºÄÇÇ²³ Ì¼¸Ä ÄºÄ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ ÄÀ �ÇÃÉπ³Ê»Ì ¡ÃÌÄÇπÀ 
�� ¤ �� 50164-2 ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»°Ä ·À»º½°Ä. � πÃ³´½³ÄÀπÀ²¸Ã¸ ÄÉ¾ 
³¾ÉÄ°ÃÉ ·À»º½Î¾ ¹³ ³πÀ·¸º»¾Í¸Ä³º ½¸ �¸¼Ä²À �πÀÄ¸¼¸Ã½¯ÄÉ¾ �À»º½Î¾ ³πÌ 
·º³πºÃÄ¸Ç½°¾À ¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ ÃÄÀ π¸·²À ·º³π²ÃÄ¸ÇÃ¸Ä ÄÀÇ ÀπÀ²ÀÇ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº ·À»º½°Ä ÄÉ¾ �ÇÃÉπ³Ê»Î¾ ¡ÃÀÄÍπÉ¾ Ã¸ºÃ¯Ä �� ¤ �� 
50164. �¸¼³·± »ÌÃÄÀÄ πÃÀ½±¹¸º³Ä, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, ¸¼°´ÇÀÇ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸Ä Ã¸ π¼±Ã¸ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤Ãº¯¾Ä³ ÄÃ²³ �ÇÃÎ »³º °¾³ ¼¸πÄÌ         ( € 33,01) 
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�.�.¤.: 2.1.19 
�¤�� 9344.£Χ2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

�ÀÇ¼ºÉÄÌÄ Ãφº´»Ä±Ã³Ä, ´º³ Ä¸¾ ÃÍ¾·¸Ã¸ Ç¯¼»º¾ÀÇ πÀ¼Í»¼É¾ÀÇ ³´É´ÀÍ, 
·º³ÄÀ½±Ä °ÉÄ 70mm² ± ÃÄÃÀ´´Ç¼ÀÍ ³´É´ÀÍ ·º³½°ÄÃÀÇ §8mm π¯¾É Ã¸ 
¸¼¸»ÄÃÌ·º³ »Ç»¼º»±Ä ·º³ÄÀ½±Ä, ·º³½°ÄÃÀÇ §17, ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»¯ 
¸πºÇ³¼»É½°¾³, ÄÍπÀÇ ''�'' (Heavy type). �²¾³º »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ ÇÇÄÌ 
ÀÃ¸²Ç³¼»À.   Ãφº´»Ä±Ã³Ä ¹³ πÃ°π¸º ¾³ °Ç¸º ÇπÀÃÄ¸² ½¸ ¸πºÄÇÇ²³ Ì¼¸Ä ÄºÄ 
πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ ÄÀ �ÇÃÉπ³Ê»Ì ¡ÃÌÄÇπÀ �� ¤ �� 50164-2 
¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»°Ä ·À»º½°Ä. � πÃ³´½³ÄÀπÀ²¸Ã¸ ÄÉ¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ ·À»º½Î¾ ¹³ 
³πÀ·¸º»¾Í¸Ä³º ½¸ �¸¼Ä²À �πÀÄ¸¼¸Ã½¯ÄÉ¾ �À»º½Î¾ ³πÌ ·º³πºÃÄ¸Ç½°¾À 
¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ ÃÄÀ π¸·²À ·º³π²ÃÄ¸ÇÃ¸Ä ÄÀÇ ÀπÀ²ÀÇ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº ·À»º½°Ä ÄÉ¾ �ÇÃÉπ³Ê»Î¾ ¡ÃÀÄÍπÉ¾ Ã¸ºÃ¯Ä �� ¤ �� 
50164. �ÌÃÄÀÄ πÃÀ½±¹¸º³Ä, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, ¸¼°´ÇÀÇ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸Ä Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤Ã²³ �ÇÃÎ »³º ¸¿±¾Ä³ ¸¾¾°³ ¼¸πÄ¯         ( € 3,69) 

 
�.�.¤.: 2.1.20 
�¤�� 9342.£Χ3 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

�πº»ÃÀÇÃÄ±Ã³Ä ¸¼¸»ÄÃÀ·²ÀÇ ´¸²ÉÃ¸Ä §20, ´º³ ¸¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ·º³½°ÄÃÀÇ §17, 
½¸ Ãπ¸²ÃÉ½³. �ÌÃÄÀÄ πÃÀ½±¹¸º³Ä, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, ¸¼°´ÇÀÇ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸Ä Ã¸ π¼±Ã¸ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤Ãº¯¾Ä³ ¼¸πÄ¯         ( € 0,30) 

 
�.�.¤.: 2.1.21 
�¤�� 9344.£Χ16 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 
£Í¾·¸Ã½ÀÄ ¸πº½±»Ç¾Ã¸Ä ¸¼¸»ÄÃÀ·²ÀÇ ´¸²ÉÃ¸Ä, ·º³½°ÄÃÀÇ §17, ½¸ 
¸ÃÉÄ¸Ãº»Ì Ãπ¸²ÃÉ½³  »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ »Ã¯½³ Ç³¼»ÀÍ ·º³½°ÄÃÀÇ 
§17mm.   ÃÍ¾·¸Ã½ÀÄ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ °Ç¸º ÇπÀÃÄ¸² ½¸ ¸πºÄÇÇ²³ Ì¼¸Ä ÄºÄ 
πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ ÄÀ �ÇÃÉπ³Ê»Ì ¡ÃÌÄÇπÀ �� ¤ �� 50164-2 
¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»°Ä ·À»º½°Ä. � πÃ³´½³ÄÀπÀ²¸Ã¸ ÄÉ¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ ·À»º½Î¾ ¹³ 
³πÀ·¸º»¾Í¸Ä³º ½¸ �¸¼Ä²À �πÀÄ¸¼¸Ã½¯ÄÉ¾ �À»º½Î¾ ³πÌ ·º³πºÃÄ¸Ç½°¾À 
¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ ÃÄÀ π¸·²À ·º³π²ÃÄ¸ÇÃ¸Ä ÄÀÇ ÀπÀ²ÀÇ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º Àº ·À»º½°Ä ÄÉ¾ �ÇÃÉπ³Ê»Î¾ ¡ÃÀÄÍπÉ¾ Ã¸ºÃ¯Ä �� ¤ �� 
50164. �ÌÃÄÀÄ πÃÀ½±¹¸º³Ä, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, ¸¼°´ÇÀÇ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸Ä Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤Ãº¯¾Ä³ π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯         ( € 0,35) 
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�.�.¤.: 2.1.22 
�¤�� 9342.£Χ4 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���45 

¡º¾³»²·³ ´¸²ÉÃ¸Ä, ³πÌ ³¼ÀÇ½²¾ºÀ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 150X200mm π¸Ã²πÀÇ, ´º³ Ä¸¾ 
¸πºÃ±½³¾Ã¸ Ä¸Ä ¹°Ã¸Ä πÀÇ ¸²¾³º ¸´»³Ä¸ÃÄ¸½°¾Àº Àº ´¸ºÉÄ°Ä, ³º·É½°¾¸ Ã¸ 
¸½π¸´½°¾À ´³¼³³¾ºÃ½°¾À Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾³ 1 ½", ½±»ÀÇÄ 1,5m, ½¸ Ç³Ã³´½°¾³ 
Ä³ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÉ¾ ´¸ºÉÄÎ¾ (³πÀÃÄ¯Ã¸ºÄ ½¸Ä³¿Í ÄÀÇÄ, ½±»ÀÄ ¸¼¸»ÄÃÀ·²É¾ »¼π), 
·¸¼³·± »ÌÃÄÀÄ πÃÀ½±¹¸º³Ä, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä »³º π³Ã¯·ÀÃ¸Ä Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �°»³ ÄÃ²³ �ÇÃÎ         ( € 13,00) 
 

 

 ���� 2.2 �£Χ¥¢� ¢�¥��¤� 

 
�.�.¤.: 2.2.1 
�¤�� 8735.2.2£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 41 

�ÇÄ²À ·º³»¼³·ÎÃ¸ÉÄ, ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À, ·¸¼³·± ÃÉ¼±¾³Ä »ÇÄ²À »³º 
½º»ÃÀË¼º»¯ (´ÍÈÀÄ, π²ÃÃ³ ½À¾ÉÄº»±, »³¾¾¯³º, ½²¾ºÀ, ¿Í¼º¾³ Ä³»¯»º³, ³²·¸Ä, 
½³ÃÄÀ² ·º³ÃÄÀ¼°Ä, ÃÇÃÄÀ¼°Ä, »Ì¾ÄÃ³, π³¿º½¯·º³, Ä¯π¸Ä) ¸π² ÄÌπÀÇ »³º 
¸Ã´³Ã²³ π¼±ÃÀÇÄ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ »³º ÃÇ¾·°Ã¸ÉÄ. ¡¼³ÃÄº»Ì � 80 X 80 mm 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : ¤°ÃÃ¸Ã³ �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ °¿º ¼¸πÄ¯         ( € 4,76 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.2 
�¤�� �8737.1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���42 

�ÃÇ¯Ã³ »³¼É·²É¾ ³πÌ Ç³¼Ç³·À°¼³Ã½³ ´³¼³³¾º·° ± D�¢ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À ¸¾ 
¹¸Ã½Î ± ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»¯ Ã¸ ÄÃÌπÀ πÀÇ ¾³ ¸¿³Ãφ³¼²·¸Ä³º ¸ ³¾ÄÀÇ± Ã¸ 
À¿¸²·ÉÃ¸, ·¸¼³·± Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ ¸πº ÄÌπÀÇ »³º ¸Ã´³Ã²³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä 
ÃÍ¾·¸Ã¸Ä Ã¸ ¸¾º³²À ÃÍ¾À¼À, Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ¸π²π¸·À/ÍÈÀÄ ¸Ã´³Ã²³Ä, 
π¸Ãº¼³½³³¾À½°¾É¾ ÄÉ¾ »ÀÇ¼ºÎ¾, ³ÇÃ½¯ÄÉ¾, ³¾À¿¸²·ÉÄÉ¾ ¾Äº·Î¾ »Ä¼ »³º Ä¸¾ 
·º¯¾Àº¿¸ ÀπÎ¾ ¸π² ÀºÀÇ·±πÀÄ¸ ÃÄÀºÇ¸²ÀÇ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ »³º 
»³¾À¾º»± ÇÃ±Ã¸. ¡¯ÇÀÇÄ ¸¼¯Ã½³ÄÀÄ 1.25 mm »³º ·º³ÃÄ¯Ã¸ºÄ 10Χ5cm. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �°»³ Ä°ÃÃ¸Ã³ �ÇÃÎ »³º π¸¾±¾Ä³ °¿º ¼¸πÄ¯         ( € 14,56 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.3 
�¤�� 8749.4£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ Ä³:  �� 3211 (0%) ���10 (100%)  
¡ÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾À φÃ¸¯ÄºÀ ·º³»¼¯·ÉÃ¸Ä ÇπÀ´¸²É¾ »³¼É·²É¾ ³πÌ 
Àπ¼ºÃ½°¾À Ã»ÇÃÌ·¸½³ π¯ÇÀÇÄ ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ 14 cm, ¸ÃÉÄ¸Ãº»Î¾ »³¹³ÃÎ¾ 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 80x80 cm π¸Ã²πÀÇ »³º ³¯¹ÀÇÄ 95cm, ½¸ π¯ÄÀ π¯ÇÀÇÄ 10cm, ½¸ 
ÇÇÄÀÃº·¸ÃÌ »¯¼Ç½½³ 90Χ90cm À½¯·³Ä B125 (φÀÃÄ²À ·À»º½±Ä 125 k� - 12,5 
tn) ÃÇ¸·º³Ã½ÀÍ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ πÃÌÄÇπÀ ��124 »³º »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ³πÌ ¸¼³ÄÌ 
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ÇÇÄÀÃ²·¸ÃÀ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ πÃÌÄÇπÀ ISO 1083-7 (grade 500-7), ·¸¼³·± 
πÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ πÀÇ 
ÇÃ¸º¯·À¾Ä³º, »³¹ÉÄ »³º ÄÀÇ »³¼Í½½³ÄÀÄ φÃ¸³Ä²ÀÇ  ÄÀÇ πÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÇ 
φÃ¸³Ä²ÀÇ, Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³ ¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸Ä ÄÉ¾ ¯»ÃÉ¾ ÄÉ¾ ÇπÀ´¸²É¾ ÃÉ¼±¾É¾ 
·º¸¼¸ÍÃ¸ÉÄ ÄÉ¾ ÄÃÀφÀ·ÀÄº»Î¾ »³¼É·²É¾, Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÄÀÇ 
»³¼Í½½³ÄÀÄ »³º ´¸¾º»¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ »¯¹¸ ¸Ã´³Ã²³Ä ÃÇ½π¸Ãº¼³½³³¾À½°¾É¾ 
Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ³¾¸´½°¾É¾ Ã¸ ¸Ã´³Ã²³ ´º³ Ä¸¾ π¼±Ã¸ »³º °¾Ä¸Ç¾¸ 
»³Ä³Ã»¸Ç± »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¸¾ÌÄ φÃ¸³Ä²ÀÇ. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �º³»ÌÃº³ Ã³Ã¯¾Ä³ °¿º �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ °¾³ ¼¸πÄ¯         ( € 246,71) 

 
 

 
�.�.¤.: 2.2.4 
�¤�� 8773.1.12£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 47 

�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY �À¾ÀπÀ¼º»Ì ´º³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ ÃÄÀ °·³φÀÄ, ·¸¼³·± 
³´É´ÌÄ, Ç¼º»¯ ÃÍ¾·¸Ã¸Ä »³º ¸πºÃ±½³¾Ã¸Ä (½ÀÍφ¸Ä, »ÉÄ, π°·º¼³, »¼π) »³º 
½º»ÃÀË¼º»¯ ¸π² ÄÌπÀÇ »³º ¸Ã´³Ã²³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä, ·º³»¼¯·ÉÃ¸Ä ·À»º½Î¾ 
½Ì¾ÉÃ¸Ä ´º³ π¼±Ã¸ »³º »³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 
�º³ÄÀ½±Ä 1 X 120 mm2 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �²»ÀÃº π°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯         ( € 25,95 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.5 
�¤�� 8773.1.15£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 47 

�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY �À¾ÀπÀ¼º»Ì ´º³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ ÃÄÀ °·³φÀÄ, ·¸¼³·± 
³´É´ÌÄ, Ç¼º»¯ ÃÍ¾·¸Ã¸Ä »³º ¸πºÃ±½³¾Ã¸Ä (½ÀÍφ¸Ä, »ÉÄ, π°·º¼³, »¼π) »³º 
½º»ÃÀË¼º»¯ ¸π² ÄÌπÀÇ »³º ¸Ã´³Ã²³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä, ·º³»¼¯·ÉÃ¸Ä ·À»º½Î¾ 
½Ì¾ÉÃ¸Ä ´º³ π¼±Ã¸ »³º »³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 
�º³ÄÀ½±Ä 1 X 240 mm2 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : £³Ã¯¾Ä³ ÄÃ²³ �ÇÃÎ »³º ¸²»ÀÃº °¾³ ¼¸πÄ¯         ( € 43,21 ) 
 
 
�.�.¤.: 2.2.6 
�¤�� 8774.3.1£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 47 

�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ÄÃºπÀ¼º»Ì ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ Ç¼º»Î¾ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾ (»À¼¯Ã³, »ÀÇ¼²¸Ä, ½ÀÍφ¸Ä, 
ÄÃº½¸¾ÄÀ»À¾²³½³, Ä³»¯»º³, π°·º¼³, »³ÃÃºÄ¸ÃÀ»Ì¼¼¸Ã¸, ½À¾ÉÄº»¯, ¸º·º»¯ 
ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ ± ³¾³¼À´²³ ¸ÃÇ¯Ã³Ä »³¼É·²É¾ »¼π) ¸π² ÄÌπÀÇ »³º ¸Ã´³Ã²³ 
·º³¾À²¿¸ÉÄ ³Ç¼¯»É¾ »³º ÀπÎ¾ Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÃÄÀºÇ¸²À, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ 
·º³½ÌÃφÉÃ¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÉ¾ ¯»ÃÉ¾ ÄÀÇ (ÃÄ³ »ÇÄ²³ »³º Ä³ ¸¿³ÃÄ±½³Ä³ Ä¸Ä 
¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ) »³º π¼±Ã¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ π³Ã³·ÀÄ°À Ã¸ »³¾À¾º»± 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
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�º³ÄÀ½±Ä 3 X 1.5 mm2 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : ¡°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º ·°»³ Ä°ÃÃ¸Ã³ ¼¸πÄ¯         ( € 5,14 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.7 
�¤�� 8774.3.2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 47 

�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ÄÃºπÀ¼º»Ì ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ Ç¼º»Î¾ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾ (»À¼¯Ã³, »ÀÇ¼²¸Ä, ½ÀÍφ¸Ä, 
ÄÃº½¸¾ÄÀ»À¾²³½³, Ä³»¯»º³, π°·º¼³, »³ÃÃºÄ¸ÃÀ»Ì¼¼¸Ã¸, ½À¾ÉÄº»¯, ¸º·º»¯ 
ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ ± ³¾³¼À´²³ ¸ÃÇ¯Ã³Ä »³¼É·²É¾ »¼π) ¸π² ÄÌπÀÇ »³º ¸Ã´³Ã²³ 
·º³¾À²¿¸ÉÄ ³Ç¼¯»É¾ »³º ÀπÎ¾ Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÃÄÀºÇ¸²À ÄÀÇ »ÄºÃ²ÀÇ, 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ·º³½ÌÃφÉÃ¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÉ¾ ¯»ÃÉ¾ ÄÀÇ (ÃÄ³ »ÇÄ²³ »³º Ä³ 
¸¿³ÃÄ±½³Ä³ Ä¸Ä ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ) »³º π¼±Ã¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ π³Ã³·ÀÄ°À Ã¸ 
»³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 
�º³ÄÀ½±Ä 3 X 2.5 mm2 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : ¡°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º Ã³Ã¯¾Ä³ À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 5,48 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.8 
�¤�� 8774.6.4£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 47 

�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ¡¸¾Ä³πÀ¼º»Ì ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ Ç¼º»Î¾ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾ (»À¼¯Ã³, »ÀÇ¼²¸Ä, ½ÀÍφ¸Ä, 
ÄÃº½¸¾ÄÀ»À¾²³½³, Ä³»¯»º³, π°·º¼³, »³ÃÃºÄ¸ÃÀ»Ì¼¼¸Ã¸, ½À¾ÉÄº»¯, ¸º·º»¯ 
ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ ± ³¾³¼À´²³ ¸ÃÇ¯Ã³Ä »³¼É·²É¾ »¼π) ¸π² ÄÌπÀÇ »³º ¸Ã´³Ã²³ 
·º³¾À²¿¸ÉÄ ³Ç¼¯»É¾ »³º ÀπÎ¾ Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÃÄÀºÇ¸²À, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ 
·º³½ÌÃφÉÃ¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÉ¾ ¯»ÃÉ¾ ÄÀÇ (ÃÄ³ »ÇÄ²³ »³º Ä³ ¸¿³ÃÄ±½³Ä³ Ä¸Ä 
¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ) »³º π¼±Ã¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ π³Ã³·ÀÄ°À Ã¸ »³¾À¾º»± 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 
�º³ÄÀ½±Ä 5 X 6 mm2 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �°»³ �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ ¼¸πÄ¯         ( € 10,70 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.9 
�¤�� 8774.6.5£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 47 

�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ¡¸¾Ä³πÀ¼º»Ì ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ Ç¼º»Î¾ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾ (»À¼¯Ã³, »ÀÇ¼²¸Ä, ½ÀÍφ¸Ä, 
ÄÃº½¸¾ÄÀ»À¾²³½³, Ä³»¯»º³, π°·º¼³, »³ÃÃºÄ¸ÃÀ»Ì¼¼¸Ã¸, ½À¾ÉÄº»¯, ¸º·º»¯ 
ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ ± ³¾³¼À´²³ ¸ÃÇ¯Ã³Ä »³¼É·²É¾ »¼π) ¸π² ÄÌπÀÇ »³º ¸Ã´³Ã²³ 
·º³¾À²¿¸ÉÄ ³Ç¼¯»É¾ »³º ÀπÎ¾ Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÃÄÀºÇ¸²À, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ 
·º³½ÌÃφÉÃ¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÉ¾ ¯»ÃÉ¾ ÄÀÇ (ÃÄ³ »ÇÄ²³ »³º Ä³ ¸¿³ÃÄ±½³Ä³ Ä¸Ä 
¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ) »³º π¼±Ã¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ π³Ã³·ÀÄ°À Ã¸ »³¾À¾º»± 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
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�º³ÄÀ½±Ä 5 X 10 mm2 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �¸»³ÄÃ²³ �ÇÃÎ »³º À´·Ì¾Ä³ °¾³ ¼¸πÄ¯         ( € 13,81 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.10 
�¤�� 8773.5.7£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 47 

�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ¡¸¾Ä³πÀ¼º»Ì ´º³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ ÃÄÀ °·³φÀÄ ·¸¼³·± 
πÃÀ½±¹¸º³, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ Ç¼º»Î¾ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾ (»À¼¯Ã³, »ÀÇ¼²¸Ä, ½ÀÍφ¸Ä, 
»¼π) ¸π² ÄÌπÀÇ »³º ¸Ã´³Ã²³ ·º³¾À²¿¸ÉÄ ³Ç¼¯»É¾ »³º ÀπÎ¾ Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ 
ÃÄÀºÇ¸²À, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ·º³½ÌÃφÉÃ¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸ ÄÉ¾ ¯»ÃÉ¾ ÄÀÇ (ÃÄ³ »ÇÄ²³ 
»³º Ä³ ¸¿³ÃÄ±½³Ä³ Ä¸Ä ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ) »³º π¼±Ã¸Ä ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ π³Ã³·ÀÄ°À 
Ã¸ »³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 
�º³ÄÀ½±Ä 5 X 25 mm2 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : ¤Ãº¯¾Ä³ °¾³ �ÇÃÎ »³º ¸²»ÀÃº π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯         ( € 31,25 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.11 
�¤�� 8815.4£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 49 

�º³»ÌπÄ¸Ä ÃÄ¸´³¾ÌÄ, ÀÃ³ÄÌÄ, π¸ÃºÃÄÃÀφº»ÌÄ ¸¾Ä¯Ã¸ÉÄ 10 �, Ä¯Ã¸ÉÄ 250 V 
π¼±Ã¸Ä ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ·º³»ÌπÄÀÇ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾ (´ÍÈÀÄ, 
»¯¾¾³³º, ½²¾ºÀ »¼π) ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸ �À½ºÄ³Ä¸Ã ± ³¼° Ã¸ÄÀÇÃ 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : �²»ÀÃº °¾³ �ÇÃÎ »³º °¾Ä¸»³ ¼¸πÄ¯         ( € 21,11 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.12 
�¤�� 8828.1.1£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���49 

¢¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä ÀÃ³ÄÌÄ π¼±Ã¸Ä, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ 
Ã¸Ç½³ÄÀ·ÌÄÀÇ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾ (ÃÀ·°ÄÄ³ Ç¯ÃÄÀÇ, ¿Í¼º¾³ Ä³»¯»º³, ´ÍÈÀÄ, 
¿Ç¼Ì³º·¸Ä »¼π.) ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �°»³ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯         ( € 10,95) 

 
�.�.¤.: 2.2.13 
�¤�� 8828.1.2£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���49 

¢¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä �ºÀ½¸Ç³¾º»ÀÍ ÄÍπÀÇ ÀÃ³ÄÌÄ π¼±Ã¸Ä, ÄÃºφ³Ãº»ÌÄ ¸π³φ± 
´¸ºÎÃ¸ÉÄ, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ Ã¸Ç½³ÄÀ·ÌÄÀÇ »³º 
½º»ÃÀË¼º»Î¾,(ÃÀ·°ÄÄ³ Ç¯ÃÄÀÇ, ¿Í¼º¾³ Ä³»¯»º³, ´ÍÈÀÄ, ¿Ç¼Ì³º·¸Ä »¼π.) 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤Ãº¯¾Ä³ π°¾Ä¸ �ÇÃÎ         ( € 35,00) 
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�.�.¤.: 2.2.14 
�¤�� 8840.4.3£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���52 

�¼¸»ÄÃº»ÌÄ π²¾³»³Ä ³πÌ Ç³¼Ç³·À°¼³Ã½³ '¾Ä¸»³π°' »³º ½ÀÃφÀÃ²·¸ÃÀ, 
ÃÄ¸´³¾ÌÄ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ ÇÎÃÀÇ, ¸π²ÄÀºÇÀÄ, IP66, ½¸ ³·º³φ³¾± ½¸Ä³¼¼º»± πÌÃÄ³ 
πÃÀÃÄ³Ã²³Ä, ÇÉÃ²Ä Ä³ ÌÃ´³¾¯ ÄÀÇ (·º³»ÌπÄ¸Ä, ³Ãφ¯¼¸º¸Ä, ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä 
»¼π) ³¼¼¯ ½¸ Ä³ ³π³Ã³²Ä¸Ä³ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³, Àπ°Ä ¸ºÃÌ·ÀÇ »³º ¸¿Ì·ÀÇ ÄÉ¾ 
¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾, ³»ÃÀ·°»Ä¸Ä, »³¼É·ºÎÃ¸ºÄ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä 
»¼π ½º»ÃÀË¼º»¯ »³¹ÎÄ »³º ÄÀ¾ ÇÃÉ½³ÄºÃ½Ì ÄÉ¾ ½¸Ä³¼¼º»Î¾ ½¸ÃÎ¾ ³ÇÄÀÍ ½¸ 
³³Ãº»Ì ÇÃÎ½³, ÃÄÌ»À πºÃÄÀ¼²ÀÇ »³º ·ÍÀ ÃÄÃÎ½³Ä³ ¸È¸½°¾ÀÇ 
³¸Ã¾º»ÀÇÃÎ½³ÄÀÄ, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ »³º ¸Ã´³Ã²³ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä 
ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä ÄÉ¾ ÀÃ´¯¾É¾, ·º¯¾Àº¿¸ Àπ±Ä ¸Ã½³Ã²ÀÇ, ¸¾ÄÀ²ÇºÃ¸ »³º 
ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ± ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ¸π² ÄÀÇ ÄÀ²ÇÀÇ ½¸ π³»ÄÀÍ½¸¾³ Ãº·¸Ã¯ ¸¼¯Ã½³Ä³, 
ÃÇ¾·°Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ¸ºÃ¸ÃÇÀ½°¾É¾ »³º ³π¸ÃÇÀ½°¾É¾ ´Ã³½½Î¾ »³¹ÎÄ »³º »¯¹¸ 
¸Ã´³Ã²³ ´º¯ Ä¸ ·À»º½± »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 
¸¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 820Χ550Χ260(mm) (¡Χ¥Χ�) (54 ÃÄÀºÇ¸²É¾) 
 

�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ 
ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 

(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �º³»ÌÃº³ À´·Ì¾Ä³ À»ÄÎ �ÇÃÎ »³º π¸¾±¾Ä³ π°¾Ä¸ ¼¸πÄ¯         ( € 288,55 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.15 
�¤�� 8840.4.3£Χ3 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���52 

�¼¸»ÄÃº»ÌÄ π²¾³»³Ä ³πÌ Ç³¼Ç³·À°¼³Ã½³ '¾Ä¸»³π°' »³º ½ÀÃφÀÃ²·¸ÃÀ, 
ÃÄ¸´³¾ÌÄ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ ÇÎÃÀÇ, ¸π²ÄÀºÇÀÄ, IP66, ½¸ ³·º³φ³¾± ½¸Ä³¼¼º»± πÌÃÄ³ 
πÃÀÃÄ³Ã²³Ä, ÇÉÃ²Ä Ä³ ÌÃ´³¾¯ ÄÀÇ (·º³»ÌπÄ¸Ä, ³Ãφ¯¼¸º¸Ä, ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä 
»¼π) ³¼¼¯ ½¸ Ä³ ³π³Ã³²Ä¸Ä³ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³, Àπ°Ä ¸ºÃÌ·ÀÇ »³º ¸¿Ì·ÀÇ ÄÉ¾ 
¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾, ³»ÃÀ·°»Ä¸Ä, »³¼É·ºÎÃ¸ºÄ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä 
»¼π ½º»ÃÀË¼º»¯ »³¹ÎÄ »³º ÄÀ¾ ÇÃÉ½³ÄºÃ½Ì ÄÉ¾ ½¸Ä³¼¼º»Î¾ ½¸ÃÎ¾ ³ÇÄÀÍ ½¸ 
³³Ãº»Ì ÇÃÎ½³, ÃÄÌ»À πºÃÄÀ¼²ÀÇ »³º ·ÍÀ ÃÄÃÎ½³Ä³ ¸È¸½°¾ÀÇ 
³¸Ã¾º»ÀÇÃÎ½³ÄÀÄ, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ »³º ¸Ã´³Ã²³ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä 
ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä ÄÉ¾ ÀÃ´¯¾É¾, ·º¯¾Àº¿¸ Àπ±Ä ¸Ã½³Ã²ÀÇ, ¸¾ÄÀ²ÇºÃ¸ »³º 
ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ± ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ¸π² ÄÀÇ ÄÀ²ÇÀÇ ½¸ π³»ÄÀÍ½¸¾³ Ãº·¸Ã¯ ¸¼¯Ã½³Ä³, 
ÃÇ¾·°Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ¸ºÃ¸ÃÇÀ½°¾É¾ »³º ³π¸ÃÇÀ½°¾É¾ ´Ã³½½Î¾ »³¹ÎÄ »³º »¯¹¸ 
¸Ã´³Ã²³ ´º¯ Ä¸ ·À»º½± »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 
¸¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 1250Χ820Χ260(mm) (¡Χ¥Χ�) (120 ÃÄÀºÇ¸²É¾) 
 

�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ 
ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 

(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¡¸¾Ä³»ÌÃº³ Ã³Ã¯¾Ä³ π°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º π¸¾±¾Ä³ °¿º ¼¸πÄ¯         ( € 545,56 ) 
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�.�.¤.: 2.2.16 
�¤�� 8840.4.3£Χ2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���52 

�¼¸»ÄÃº»ÌÄ π²¾³»³Ä ³πÌ Ç³¼Ç³·À°¼³Ã½³ "¾Ä¸»³π°" »³º ½ÀÃφÀÃ²·¸ÃÀ, ÇÉÃ²Ä 
Ä³ ÌÃ´³¾¯ ÄÀÇ (·º³»ÌπÄ¸Ä, ³Ãφ¯¼¸º¸Ä, ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä »¼π.) ³¼¼¯ ½¸ Ä³ 
³π³Ã³²Ä¸Ä³ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³, Àπ°Ä ¸ºÃÌ·ÀÇ »³º ¸¿Ì·ÀÇ ÄÉ¾ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾, 
³»ÃÀ·°»Ä¸Ä, ½π¯Ã¸Ä Ç³¼»ÀÍ, ÃÄÇπºÀ¹¼±πÄ¸Ä, ÀÃ¹ÉÃÄ¯Ä¸Ä ÃÄ±Ãº¿¸Ä 
Ã³´ÀË¼º»ÀÍ, ½¸ ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ÃÍ¹½ºÃ¸Ä ³¯¹ÀÇÄ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä Ç¼º»ÀÍ, 
»³¼É·ºÎÃ¸ºÄ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä »¼π. ½º»ÃÀË¼º»¯, »³¹ÎÄ »³º ÄÀ¾ 
ÇÃÉ½³ÄºÃ½Ì ÄÉ¾ ½¸Ä³¼¼º»Î¾ ÄÀÇ ½¸ÃÎ¾ ½¸ ³³Ãº»Ì ÇÃÎ½³, ÃÄÌ»À πºÃÄÀ¼ºÀÍ 
»³º ·ÍÀ ÃÄÃÎ½³Ä³ È¸½°¾ÀÇ ³¸Ã¾º»ÀÇÃÎ½³ÄÀÄ, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ »³º 
¸Ã´³Ã²³ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä ÄÉ¾ ÀÃ´¯¾É¾, ·º¯¾Àº¿¸Ä ÀπÎ¾ 
¸Ã½³Ã²ÀÇ, ¸¾ÄÀ²ÇºÃ¸ »³º ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ± ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ ¸π² ÄÀÇ ÄÀ²ÇÀÇ, ½¸ π³»ÄÉ½°¾³ 
Ãº·¸Ã°¾º³ ¸¼¯Ã½³Ä³, ÃÇ¾·°Ã¸ ÄÉ¾ ¸ºÃ¸ÃÇÀ½°¾É¾ »³º ³π¸ÃÇÀ½°¾É¾ 
´Ã³½½Î¾ »³¹ÎÄ »³º »¯¹¸ ¸Ã´³Ã²³ ´º³ Ä¸ ·À»º½¸ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³, ½¸ πÌÃÄ³, ÃÄ¸´³¾ÌÄ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä �¢ 66/�� 10, ¹¸Ã½À»Ã³Ã²³ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä -25 °ÉÄ +100 C, ³¾Ä²ÃÄ³Ã¸ ÃÄ¸ φÉÄº¯ 750À C, À¾À½³ÃÄº»±Ä 
°¾Ä³Ã¸Ä - Ä¯Ã¸Ä 400�/690V, ¸π²ÄÀºÇÀÄ, ·º³¾À½±Ä ´º³ Ã³´ÀË¼º»¯, ³ÇÄÀ½¯ÄÀÇÄ 
·º³»ÌπÄ¸Ä »³º ½¸ ´¸¾º»Ì ³ÇÄÌ½³ÄÀ ·º³»ÌπÄ¸, ÄÉ¾ 72 ÃÄÀºÇ¸²É¾ 24 ³¾¯ Ã¸ºÃ¯, 
°ÉÄ 2 ³ÇÄÀ½¯ÄÉ¾ ·º³»ÀπÄÎ¾ ·º³¾À½±Ä »³º ´¸¾º»Ì ³ÇÄÌ½³ÄÀ ·º³»ÌπÄ¸ °ÉÄ 
400 �. 
¸¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 1000Χ800Χ300(mm) (¡Χ¥Χ�) (72 ÃÄÀºÇ¸²É¾) 
 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ 
ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. :  »Ä³»ÌÃº³ ¸¿±¾Ä³ π°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 865,97) 

 
�.�.¤.: 2.2.17 
�¤�� 8841.2.1£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���88 

¡¸·²À ¸¼¸»ÄÃº»ÀÍ π²¾³»³ Ç³½¸¼±Ä Ä¯Ã¸Ä ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 0.80Χ0.80Χ2.20 m, 
ºÃÄ¯½¸¾ÀÇ ÄÍπÀÇ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä, ³¾¸¿¯ÃÄ¸ÄÀ ± 
ÃÇ¾³Ã½À¼À´¸½°¾À ½¸ ¯¼¼³ π¸·²³, ³πÌ Ç³¼Ç³·À°¼³Ã½³ ¾Ä¸»³π° π¯ÇÀÇÄ 
ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ 1,5 mm ½¸ ¸πº»¯¼ÇÈ¸ ¹¸Ã½º»¯ πÀ¼Ç½¸ÃºÃ½°¾¸Ä ¸πÀ¿¸º·º»±Ä 
πÀÍ·Ã³Ä »³º π¼³²ÃºÀ ³πÌ ½ÀÃφÀÃ²·¸ÃÀ ½¸ ÄºÄ ³π³Ã³²Ä¸Ä¸Ä ÇπÀ·ÀÇ°Ä »³º 
ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ ÃÄ¸Ã²¿¸Ä ÄÉ¾ ·Ç´Î¾, Ä³ ÌÃ´³¾³ »³º ¼Àºπ°Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ π²¾³»³ 
(ÌÃ´³¾³ ½¸ÄÃ±Ã¸É¾ »³º ÄºÄ ¸¾·¸º»Äº»°Ä ¼ÇÇ¾²¸Ä ½¸ ÄºÄ ³Ãφ¯¼¸º°Ä ÄÀÇÄ, 
ÃÇ½π¸Ãº¼³½³³¾À½°¾É¾ ÃÄ¸¾ Äº½± ÄÀÇ π²¾³»³), ½¸ ÄÀÇÄ ·Ç´ÀÍÄ 40Χ10, πÀÇ 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ¸¾ Äº½± ÄÀÇ π²¾³»³, ÄÀÇÄ ³»ÃÀ·°»Ä¸Ä, Ä¸¾ »³¼É·²ÉÃ¸ Ä¸Ä 
¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä ÄÀÇ π²¾³»³ (³¾ÄÀÇ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ 
ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ 100 KA), Ä³ Ä°ÃÃ¸Ã³ (4) ³¼¸¿º»°Ã³Ç¾³ Χ.¤. »³º »¯¹¸ ¯¼¼À Ç¼º»Ì 
± ½º»ÃÀË¼º»Ì πÀÇ ·¸¾ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º Ã³φÎÄ ³¼¼¯ ³π³ºÄ¸²Ä³º ´º³ Ä¸¾ π¼±Ã¸ 
»³º »³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ ÄÀÇ π¸·²ÀÇ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
ÄºÄ πº¾³»²·¸Ä °¾·¸º¿¸Ä ÄÉ¾ ÀÃ´¯¾É¾ ÄÀÇ, ÄÀ¾ ÇÃÉ½³ÄºÃ½Ì ÄÉ¾ ½¸Ä³¼¼º»Î¾ 
½¸ÃÎ¾ ÄÀÇ, ½¸ ÄÀ ³³Ãº»Ì ÇÃÎ½³ »³º ·ÍÀ ÃÄÃÎÃ¸ºÄ È¸½°¾ÀÇ 
³¸Ã¾º»ÀÇÃÎ½³ÄÀÄ, ½¸ Ä³ ³π³Ã³²Ä¸Ä³ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ »³º Ä¸¾ 
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³π³ºÄÀÍ½¸¾¸ ¸Ã´³Ã²³ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä, ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä »¼π, (Ä³ 
Ç¼º»¯ ¹³ ¸²¾³º ¾°³, ·À»º½³Ã½°¾³, ¸Ã´ÀÃÄ³Ãº³»±Ä Ã¸ºÃ¯Ä π³Ã³´É´±Ä, 
ÃÇ¾À·¸ÇÌ½¸¾³ ³πÌ πºÃÄÀπÀº¸Äº»¯ ÄÍπÀÇ »³º ¸Ã´ÀÃÄ³Ãº³»°Ä ·À»º½°Ä ´º³ 
π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ π¼±Ã¸ »³º »³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸¾ÌÄ π¸·²ÀÇ ¸πº¹¸ÉÃÀÍ½¸¾ÀÇ ³πÌ ½πÃÀÃÄ¯, ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ ·Ç´Î¾ 
30x10mm. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : Χ²¼º³ ÄÃº³»ÌÃº³ ¸¿±¾Ä³ °¿º �ÇÃÎ »³º ·¸»³À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 1.366,18) 

 
 

�.�.¤.: 2.2.18 
�¤�� 8871.4.3£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ Ä³: ���50 (40%) ���55 (60%)  
�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ·º³φÇ´±Ä °¾Ä³Ã¸Ä πº¾¯»É¾. �ÇÄÌ½³ÄÀÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä 
·º³φÇ´±Ä °¾Ä³Ã¸Ä πº¾¯»É¾ ÄÃºφ³Ãº»ÌÄ, À¾À½.  �¾Ä¯Ã¸ÉÄ 40� 
(4Χ40�/30mA) 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �¾¸¾±¾Ä³ °¾³ �ÇÃÎ »³º ¸¿±¾Ä³ ÄÃ²³ ¼¸πÄ¯         ( € 91,63 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.19 
�¤�� 8892.1.1£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���55 

�¼¸»ÄÃÀ¾Ì½ÀÄ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾À Ã¸Í½³ ·º³ÃÃÀ±Ä »³º ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ÇÃÀ¾À»³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸, π¼±Ã¸Ä 
´º³ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ã¸ ³ÇÄÌ½³ÄÀ ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ÄÃºπÀ¼º»Ì ± 
Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»Ì, À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä¯Ã¸ÉÄ 160�, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ 
¸π² ÄÌπÀÇ Ì¼É¾ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É Ç¼º»Î¾ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾, ÃÍ¾·¸Ã¸ ÃÄÀ¾ 
³ÇÄÌ½³ÄÀ ·º³»ÌπÄ¸ ºÃÇÍÀÄ ¸¾ÄÌÄ ÇÇÄÀÃº·¸Ã¯Ä ·º³¾À½±Ä ¸ÇÃºÃ»À½°¾¸Ä ½°Ã³ 
Ã¸ π²¾³»³ π¸·²ÀÇ ± π²¼¼³Ã ± ¸π²ÄÀºÇÀ ¸Ã½¯ÃºÀ, ¸¼¸»ÄÃº»± ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³, 
ÃÍ¹½ºÃ¸ »³º ·À»º½± »³¼±Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤Ãº³»ÌÃº³ Ã³Ã¯¾Ä³ π°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º ÄÃº¯¾Ä³ ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 345,37) 

 
�.�.¤.: 2.2.20 
�¤�� 8880.2.1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ H�M 55 

�º³»ÌπÄ¸Ä πº¾¯»É¾ �π¼ÌÄ ·ºπÀ¼º»ÌÄ �¾Ä¯Ã¸ÉÄ 25 � ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ 5¤� 
SIEMENS (Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä) π¸ÃºÀÃºÃ½°¾É¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ ÇÉ¾¸ÇÄÌÄ ½¸ 
½ÀÇ¼²Ã»À, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : �²»ÀÃº °¾³ �ÇÃÎ »³º Ã³Ã¯¾Ä³ ¼¸πÄ¯         ( € 21,40 ) 
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�.�.¤.: 2.2.21 
�¤�� 8880.4.1 £Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ H�M 55 

�º³»ÌπÄ¸Ä πº¾¯»É¾ �π¼ÌÄ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»ÌÄ �¾Ä¯Ã¸ÉÄ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ 5¤� 
SIEMENS (Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä) π¸ÃºÀÃºÃ½°¾É¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ ÇÉ¾¸ÇÄÌÄ ½¸ 
½ÀÇ¼²Ã»À, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 

�¾Ä¯Ã¸ÉÄ 16� 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : ¤Ãº¯¾Ä³ °¾³ �ÇÃÎ »³º °¿º ¼¸πÄ¯         ( € 31,06 ) 
 

 

�.�.¤.: 2.2.22 
�¤�� 8881.2£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���49 

¢¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä π²¾³»³ SCHUKO, ·ºπÀ¼º»ÌÄ, ¸¾Ä¯Ã¸ÉÄ °ÉÄ 16�, ½¸ »³π¯»º, 
»³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ Ã¸ Ã¯´³ ½°Ã³ Ã¸ ¸¼¸»ÄÃº»Ì π²¾³»³ ¸πÌºÄÀºÇÀ ± 
ÇÉ¾¸ÇÄÌ, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸, ÃÍ¾·¸Ã¸ »³º 
π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �¾¾°³ �ÇÃÎ »³º À´·Ì¾Ä³ °¾³ ¼¸πÄ¯         ( € 9,81) 

 
�.�.¤.: 2.2.23 
�¤�� 8886.1.1.4£Χ2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���55 

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ½¸ 
·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ¸πº¼À´±Ä ÇÃÀ¾º»±Ä »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸Ä ± ÃÄº´½º³²³,  ½¸ ÃÍ¹½ºÃ¸ 
·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ 10�n ¸²Ä¸ ÃÇ¹½º·Ì½¸¾À ½¸ 
ÇÃÀ¾À»³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ 0.1 - 0.25sec, ¸²Ä¸ ³»³Ãº³²³, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ¸π² ÄÌπÀÇ, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½¸ »ÀÇ¼²ÉÃ¸  (·º¯¾Àº¿¸ ÀπÎ¾ »¼π.) 
¸¾ÄÌÄ ÇÇÄÀÃº·¸Ã¯Ä ·º³¾À½±Ä ¸ÇÃºÃ»À½°¾¸Ä ½°Ã³ Ã¸ π²¾³»³ π¸·²ÀÇ ± π²¼¼³Ã 
± ¸π²ÄÀºÇÀ ¸Ã½¯ÃºÀ, ¸¼¸»ÄÃº»± ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³ »³º ·À»º½± »³¼±Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä. 
 
À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä³Ã¸ÉÄ In=100� »³º º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ 
°ÉÄ Ä³ 25K� 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �º³»ÌÃº³ π¸¾±¾Ä³ °¾³ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ·ÍÀ ¼¸πÄ¯         ( € 251,92 ) 
 
 
�.�.¤.: 2.2.24 
�¤�� 8886.1.1.5£Χ2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���55 

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ½¸ 
·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ¸πº¼À´±Ä ÇÃÀ¾º»±Ä »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸Ä ± ÃÄº´½º³²³,  ½¸ ÃÍ¹½ºÃ¸ 
·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ 10�n ¸²Ä¸ ÃÇ¹½º·Ì½¸¾À ½¸ 
ÇÃÀ¾À»³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ 0.1 - 0.25sec, ¸²Ä¸ ³»³Ãº³²³, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
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πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ¸π² ÄÌπÀÇ, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½¸ »ÀÇ¼²ÉÃ¸  (·º¯¾Àº¿¸ ÀπÎ¾ »¼π.) 
¸¾ÄÌÄ ÇÇÄÀÃº·¸Ã¯Ä ·º³¾À½±Ä ¸ÇÃºÃ»À½°¾¸Ä ½°Ã³ Ã¸ π²¾³»³ π¸·²ÀÇ ± π²¼¼³Ã 
± ¸π²ÄÀºÇÀ ¸Ã½¯ÃºÀ, ¸¼¸»ÄÃº»± ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³ »³º ·À»º½± »³¼±Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä. 
 
À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä³Ã¸ÉÄ In=125� »³º º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ 
°ÉÄ Ä³ 25K� 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤Ãº³»ÌÃº³ ¸¿±¾Ä³ �ÇÃÎ »³º ¸²»ÀÃº À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 360,28 ) 
 

 
�.�.¤.: 2.2.25 
�¤�� 8886.1.3£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���55 

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ½¸ 
·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ¸πº¼À´±Ä ÇÃÀ¾º»±Ä »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸Ä ± ÃÄº´½º³²³,  ½¸ ÃÍ¹½ºÃ¸ 
·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ 10�n ¸²Ä¸ ÃÇ¹½º·Ì½¸¾À ½¸ 
ÇÃÀ¾À»³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ 0.1 - 0.25sec, ¸²Ä¸ ³»³Ãº³²³, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ¸π² ÄÌπÀÇ, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½¸ »ÀÇ¼²ÉÃ¸  (·º¯¾Àº¿¸ ÀπÎ¾ »¼π.) 
¸¾ÄÌÄ ÇÇÄÀÃº·¸Ã¯Ä ·º³¾À½±Ä ¸ÇÃºÃ»À½°¾¸Ä ½°Ã³ Ã¸ π²¾³»³ π¸·²ÀÇ ± π²¼¼³Ã 
± ¸π²ÄÀºÇÀ ¸Ã½¯ÃºÀ, ¸¼¸»ÄÃº»± ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³ »³º ·À»º½± »³¼±Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä. 
 
À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä³Ã¸ÉÄ In=400� »³º º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ 
°ÉÄ Ä³ 36K� 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. :  »Ä³»ÌÃº³ À´·Ì¾Ä³ °¾³ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ·ÍÀ ¼¸πÄ¯         ( € 881,92 ) 

 
 
�.�.¤.: 2.2.26 
�¤�� 8886.1.1.2£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���55 

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ½¸ 
·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ¸πº¼À´±Ä ÇÃÀ¾º»±Ä »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸Ä ± ÃÄº´½º³²³,  ½¸ ÃÍ¹½ºÃ¸ 
·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ 10�n ¸²Ä¸ ÃÇ¹½º·Ì½¸¾À ½¸ 
ÇÃÀ¾À»³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ 0.1 - 0.25sec, ¸²Ä¸ ³»³Ãº³²³, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ¸π² ÄÌπÀÇ, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½¸ »ÀÇ¼²ÉÃ¸  (·º¯¾Àº¿¸ ÀπÎ¾ »¼π.) 
¸¾ÄÌÄ ÇÇÄÀÃº·¸Ã¯Ä ·º³¾À½±Ä ¸ÇÃºÃ»À½°¾¸Ä ½°Ã³ Ã¸ π²¾³»³ π¸·²ÀÇ ± π²¼¼³Ã 
± ¸π²ÄÀºÇÀ ¸Ã½¯ÃºÀ, ¸¼¸»ÄÃº»± ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³ »³º ·À»º½± »³¼±Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä. 
 
À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä¯Ã¸ÉÄ In=50�, ½¸ º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ 
°ÉÄ Ä³ 18K� 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �»³ÄÌ¾ À´·Ì¾Ä³ ·ÍÀ �ÇÃÎ »³º ¸¿±¾Ä³ ¸πÄ¯  ¼¸πÄ¯         ( € 182,67 ) 
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�.�.¤.: 2.2.27 
�¤�� 8886.1.1.1£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���55 

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ½¸ 
·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ¸πº¼À´±Ä ÇÃÀ¾º»±Ä »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸Ä ± ÃÄº´½º³²³,  ½¸ ÃÍ¹½ºÃ¸ 
·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ 10�n ¸²Ä¸ ÃÇ¹½º·Ì½¸¾À ½¸ 
ÇÃÀ¾À»³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ 0.1 - 0.25sec, ¸²Ä¸ ³»³Ãº³²³, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ¸π² ÄÌπÀÇ, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½¸ »ÀÇ¼²ÉÃ¸  (·º¯¾Àº¿¸ ÀπÎ¾ »¼π.) 
¸¾ÄÌÄ ÇÇÄÀÃº·¸Ã¯Ä ·º³¾À½±Ä ¸ÇÃºÃ»À½°¾¸Ä ½°Ã³ Ã¸ π²¾³»³ π¸·²ÀÇ ± π²¼¼³Ã 
± ¸π²ÄÀºÇÀ ¸Ã½¯ÃºÀ, ¸¼¸»ÄÃº»± ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³ »³º ·À»º½± »³¼±Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä. 
À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä¯Ã¸ÉÄ In=32�, ½¸ º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ 
°ÉÄ Ä³ 18K� 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �»³ÄÌ¾ ¸¿±¾Ä³ ·ÍÀ �ÇÃÎ »³º ¸¿±¾Ä³ ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 162,67 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.28 
�¤�� 8886.1.2£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���55 

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤¸ÄÃ³πÀ¼º»ÌÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ½¸ 
·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ¸πº¼À´±Ä ÇÃÀ¾º»±Ä »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸Ä ± ÃÄº´½º³²³,  ½¸ ÃÍ¹½ºÃ¸ 
·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ 10�n ¸²Ä¸ ÃÇ¹½º·Ì½¸¾À ½¸ 
ÇÃÀ¾À»³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ 0.1 - 0.25sec, ¸²Ä¸ ³»³Ãº³²³, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ¸π² ÄÌπÀÇ, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½¸ »ÀÇ¼²ÉÃ¸  (·º¯¾Àº¿¸ ÀπÎ¾ »¼π.) 
¸¾ÄÌÄ ÇÇÄÀÃº·¸Ã¯Ä ·º³¾À½±Ä ¸ÇÃºÃ»À½°¾¸Ä ½°Ã³ Ã¸ π²¾³»³ π¸·²ÀÇ ± π²¼¼³Ã 
± ¸π²ÄÀºÇÀ ¸Ã½¯ÃºÀ, ¸¼¸»ÄÃº»± ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³ »³º ·À»º½± »³¼±Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä. 
 
À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä¯Ã¸ÉÄ In=250� »³º  º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ 
°ÉÄ Ä³ 36K� 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤¸ÄÃ³»ÌÃº³ ¸²»ÀÃº π°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º ·¸»³¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 425,17 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.29 
�¤�� 8886.1.1.3£Χ2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���55 

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤¸ÄÃ³πÀ¼º»ÌÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ½¸ 
·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ¸πº¼À´±Ä ÇÃÀ¾º»±Ä »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸Ä ± ÃÄº´½º³²³,  ½¸ ÃÍ¹½ºÃ¸ 
·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ 10�n ¸²Ä¸ ÃÇ¹½º·Ì½¸¾À ½¸ 
ÇÃÀ¾À»³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ 0.1 - 0.25sec, ¸²Ä¸ ³»³Ãº³²³, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ ¸π² ÄÌπÀÇ, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½¸ »ÀÇ¼²ÉÃ¸  (·º¯¾Àº¿¸ ÀπÎ¾ »¼π.) 
¸¾ÄÌÄ ÇÇÄÀÃº·¸Ã¯Ä ·º³¾À½±Ä ¸ÇÃºÃ»À½°¾¸Ä ½°Ã³ Ã¸ π²¾³»³ π¸·²ÀÇ ± π²¼¼³Ã 
± ¸π²ÄÀºÇÀ ¸Ã½¯ÃºÀ, ¸¼¸»ÄÃº»± ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³ »³º ·À»º½± »³¼±Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä. 
 
À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä³Ã¸ÉÄ In=63� »³º  º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ 
°ÉÄ Ä³ 25K� 
(1 Ä¸½.) 
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¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �»³ÄÌ¾ π¸¾±¾Ä³ π°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º À´·Ì¾Ä³ À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 155,88 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.30 
�¤�� 8910.1.1 £Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 54 

�Ãφ¯¼¸º³ ÃÇ¾Ä¸»Äº»± ÄÍπÀÇ EZ-SIEMENS π¼±Ã¸Ä ³πÌ πÀÃÃ¸¼¯¾¸ ½¸ Ä¸¾ 
³¯Ã¸, ½±ÄÃ³, πÎ½³ »³º ÃÇ¾Äº»Äº»Ì ³Ã³·¸²³Ä ± Ä³Ç¸²³Ä Ä±¿¸ÉÄ »³º 
πÃÀφÇ¼³»Äº»Ì ·³»ÄÍ¼ºÀ ¸π²Ã¸Ä ³πÌ πÀÃÃ¸¼¯¾¸ ½¸ ³»ÃÀ·°»Ä¸Ä ÃÇ¾·°Ã¸ÉÄ 
³πÌ ½πÃÀÃÄ¯, »³Ä¯¼¼¸¼¸ ´º¯ ÇÉ¾¸ÇÄ± ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ã¸ π²¾³»³ ÄÍπÀÇ 
¸Ã½³Ã²ÀÇ ± ½°Ã³ Ã¸ ÃÄ¸´³¾Ì »º³ÎÄºÀ, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸ �Ãφ¯¼¸º³ ÃÇ¾Ä¸»Äº»± ÄÍπÀÇ EZ-SIEMENS 
Έ¾Ä³Ã¸Ä 35� & Ãπ¸ºÃÎ½³ÄÀÄ �16 (½º¾ºÀ) 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : �Î·¸»³ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 12,98 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.31 
�¤�� 8915.1.2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 55 

�º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÄ �À¾ÀπÀ¼º»ÌÄ ´º¯ ³Ãφ¯¼ºÃ¸ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾ 
¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ WL-SIEMENS »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º¯ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ Ã¸ 
½¸Ä³¼¼º»Ì π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ½¸ Ä¸¾ ³¾¯¼À´¸ ·³π¯¾¸ ´º¯ ³´É´ÀÍÄ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä 
ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä, ´º¯ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ ½À¾ÉÄº»¯ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »³º ¼Àºπ°Ä 
¸ÃÉÄ¸Ãº»°Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ π²¾³»³ »³¹ÎÄ »³º ³À¸¹¸Äº»¯ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ 
»³º Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³ π¼±ÃÀÇÄ ÄÀπÀ¹¸Ä±Ã¸ÉÄ ÃÄÀ¾ π²¾³»³ 
 
�¾Ä¯Ã¸ÉÄ 10 � 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : �¾¾°³ �ÇÃÎ »³º ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 9,07 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.32 
�¤�� 8915.1.3 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 55 

�º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÄ �À¾ÀπÀ¼º»ÌÄ ´º¯ ³Ãφ¯¼ºÃ¸ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾ 
¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ WL-SIEMENS »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º¯ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ Ã¸ 
½¸Ä³¼¼º»Ì π²¾³»³ ·º³¾À½±Ä ½¸ Ä¸¾ ³¾¯¼À´¸ ·³π¯¾¸ ´º¯ ³´É´ÀÍÄ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä 
ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä, ´º¯ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ ½À¾ÉÄº»¯ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »³º ¼Àºπ°Ä 
¸ÃÉÄ¸Ãº»°Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ π²¾³»³ »³¹ÎÄ »³º ³À¸¹¸Äº»¯ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ 
»³º Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³ π¼±ÃÀÇÄ ÄÀπÀ¹¸Ä±Ã¸ÉÄ ÃÄÀ¾ π²¾³»³ 
 
�¾Ä¯Ã¸ÉÄ 16 � 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : �°»³ �ÇÃÎ »³º Ä°ÃÃ¸Ã³ ¼¸πÄ¯         ( € 10,04 ) 
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�.�.¤.: 2.2.33 
�¤�� 8915.2.6 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 55 

�º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ ´º¯ ³Ãφ¯¼ºÃ¸ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ 
ÄÍπÀÇ WL-SIEMENS »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º¯ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ Ã¸ ½¸Ä³¼¼º»Ì π²¾³»³ 
·º³¾À½±Ä ½¸ Ä¸¾ ³¾¯¼À´¸ ·³π¯¾¸ ´º¯ ³´É´ÀÍÄ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä, 
´º¯ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ ½À¾ÉÄº»¯ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »³º ¼Àºπ°Ä ¸ÃÉÄ¸Ãº»°Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ 
π²¾³»³ »³¹ÎÄ »³º ³À¸¹¸Äº»¯ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ »³º Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³ π¼±ÃÀÇÄ 
ÄÀπÀ¹¸Ä±Ã¸ÉÄ ÃÄÀ¾ π²¾³»³ 
 
�¾Ä¯Ã¸ÉÄ 32 � 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : ¤Ãº¯¾Ä³ °¿º �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ¸¾¾°³ ¼¸πÄ¯         ( € 36,99 ) 
 
 
�.�.¤.: 2.2.34 
�¤�� 8916.3.10 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 55 

�º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ ´º¯ ³Ãφ¯¼ºÃ¸ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ÃÇÃ»¸ÇÎ¾ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ 
ÄÍπÀÇ WG-SIEMENS »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º¯ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ Ã¸ ½¸Ä³¼¼º»Ì π²¾³»³ 
·º³¾À½±Ä ½¸ Ä¸¾ ³¾¯¼À´¸ ·³π¯¾¸ ´º¯ ³´É´ÀÍÄ ¸ÃÉÄ¸Ãº»±Ä ÃÇ¾·¸Ã½À¼À´²³Ä, 
´º¯ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ ½À¾ÉÄº»¯ ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »³º ¼Àºπ°Ä ¸ÃÉÄ¸Ãº»°Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ 
π²¾³»³ »³¹ÎÄ »³º ³À¸¹¸Äº»¯ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ »³º Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³ π¼±ÃÀÇÄ 
ÄÀπÀ¹¸Ä±Ã¸ÉÄ ÃÄÀ¾ π²¾³»³ 
 
�¾Ä¯Ã¸ÉÄ 16 � 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : �²»ÀÃº ¸¾¾°³ �ÇÃÎ »³º °¾Ä¸»³ ¼¸πÄ¯         ( € 29,11 ) 

 
 

�.�.¤.: 2.2.35 
�¤�� 8880.4.1£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 55 

�º³»ÌπÄ¸Ä πº¾¯»É¾ �π¼ÌÄ Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»ÌÄ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ 5¤� SIEMENS 
(Ã³´À·º³»ÌπÄ¸Ä) π¸ÃºÀÃºÃ½°¾É¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ ÇÉ¾¸ÇÄÌÄ ½¸ ½ÀÇ¼²Ã»À, ·¸¼³·± 
πÃÀ½±¹¸º³, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸ Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
 
�¾Ä¯Ã¸ÉÄ 40� 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : ¤Ãº¯¾Ä³ ·ÍÀ �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ Ä°ÃÃ¸Ã³ ¼¸πÄ¯         ( € 32,74 ) 
 
 

�.�.¤.: 2.2.36  
�¤�� 8924.2£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���55 

�¾·¸º»Äº»± ¼ÇÇ¾²³ Ä¯Ã¸ÉÄ ½°ÇÃº 500V, π¼±Ã¸Ä ¸´»³Ä¸ÃÄ¸½°¾¸, »³Ä¯¼¼¸¼¸ 
´º³ ÃÍ¾·¸Ã¸ Ã¸ ¸¼¸»ÄÃº»Ì π²¾³»³ Ã¸ ½ÀÃφ± DIN43880 (Ã¯´³), ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ 
ÄÍπÀÇ ¸π²ÄÀºÇÀÇ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾ÀÇ, π¼±Ã¸Ä, ½¸ Ä³ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ 
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¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ »³º ÃÇ¾·°Ã¸ÉÄ »³º Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³ π³Ã³·ÀÄ°³ Ã¸ π¼±Ã¸ »³º 
»³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤°ÃÃ¸Ã³ �ÇÃÎ »³º ¸¿±¾Ä³ °¾³ ¼¸πÄ¯         ( € 4,61) 
 
�.�.¤.: 2.2.37 
�¤�� 8924.1£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 55 

�¾·¸º»Äº»± ¼ÇÇ¾²³ Ä¯Ã¸ÉÄ ½°ÇÃº 500 V π¼±Ã¸Ä, ¸´»³Ä¸ÃÄ¸½°¾¸ ´º¯ 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ã¸ π²¾³»³ Χ.¤. ÃÄ¸´³¾Î¾ ·º³¾À½Î¾, ½¸ ³Ãφ¯¼¸º³ πÀÃÃ¸¼¯¾¸Ä 
25/2 � π¼±ÃÀÇÄ Ä³ Ç¼º»¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä »³º ÃÍ¾·¸Ã¸Ä »³º Ä¸¾ 
¸Ã´³Ã²³, π³Ã³·ÀÄ°³ Ã¸ π¼±Ã¸ »³º »³¾À¾º»± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �°»³ ÄÃ²³ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ·ÍÀ ¼¸πÄ¯         ( € 13,92) 

 
�.�.¤.: 2.2.38 
�¤�� 8990.1.1£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���103 

�´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ φÉÄºÃÄº»ÀÍ LED 110Watt, IP65 φÉÄ¸º¾±Ä ºÃÇÍÀÄ ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ 
9.000Lumen, ¹¸Ã½À»Ã³Ã²³Ä 4000À�-4500À� (ÀÇ·°Ä¸ÃÀ φÉÄ ± φÉÄ ¸½°Ã³Ä), 
´É¾²³Ä φÉÄºÃ½ÀÍ 180°, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ Ä¸Ä 
¼ÇÇ¾²³Ä ¸¾ÄÌÄ φÉÄºÃÄº»ÀÍ ÃÎ½³ÄÀÄ »Ã¸½³ÃÄÀÍ ± »ÀÃÇφ±Ä ± Ã¸ ³Ã³Ç²À¾³ 
ÄÃº½¸¾ÄÀÊÃÄÀÍ ± Ãº·¸ÃÀÊÃÄÀ ± Ã¸ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»Ì ÃÄÀºÇ¸²À, Ã¸ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ 
ÍÈÀÄ. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �º³»ÌÃº³ Ã³Ã¯¾Ä³ ÄÃ²³ �ÇÃÎ »³º Ã³Ã¯¾Ä³ ·ÍÀ ¼¸πÄ¯         ( € 243,42) 
 
 
 
�.�.¤.: 2.2.39 
�¤�� 9302.1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ  �� 2123 

�»Ã»³φ± Ç¯¾·³»³ Ã¸ °·³φÀÄ ´³ºÎ·¸Ä ´º³ Ä¸¾ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ »³¼É·²É¾ 
π¼¯ÄÀÇÄ ÌφÃÇÀÄ ÀÃÍ´½³ÄÀÄ ½º»ÃÀÄ°ÃÀÇ ± ½°ÇÃº 1,00 m »³º Ã¸ ³¯¹ÀÄ ½°ÇÃº 
1,00 m ½¸ ÀπÀºÀ¾·±πÀÄ¸ ÄÃÌπÀ ± ½°ÃÀ ¸»Ã»³φ±Ä Ã¸ ¿¸ÃÌ °·³φÀÄ ± ½°Ã³ Ã¸ 
¾¸ÃÌ ¸ ÃÄ¯¹½¸ ÄÀÇ ÀπÀ²ÀÇ ± ¸ÇÃ²Ã»¸Ä³º Ã¸ ¸Ã¸½²³ ± ÇπÀ³º³¯·¸Ä³º ½¸ 
¯¾Ä¼¸Ã¸, πÀÇ ¹³ π¼¸ÃÉ¹¸² ¿¸ÇÉÃºÃÄ¯, Ä¸¾ ½ÌÃφÉÃ¸ ÄÉ¾ π³Ã¸ºÎ¾ »³º ÄÀÇ 
πÇ¹½°¾³ ÄÀÇ ÀÃÍ´½³ÄÀÄ ÃÄºÄ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä ·º³ÄÀ½°Ä. £Ä¸¾ Äº½± 
π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º »³º ¸ ·³π¯¾¸ ÄÉ¾ ³¾³´»³²É¾ ·³π°·É¾ ¸Ã´³Ã²³Ä, πÀÇ 
ÇÃ¸º¯·À¾Ä³º ´º¯ Ä¸¾ ³¾³π°Ä³Ã¸ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ³¾¯¼À´³ ½¸ ÄÀÇÄ ÄÃÌπÀÇÄ »³º 
Ä³ ½°Ã³ ¸»Ã»³φ±Ä, ÄÉ¾ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸É¾, ÄÀπ»Î¾ 
½¸Ä³»º¾±Ã¸É¾ (ÀÃº·Ì¾ÄºÉ¾ ± »³Ä³»ÀÃÍφÉ¾) »³º ½¸Ä³φÀÃÎ¾ ´º¯ Ä¸¾ ÀÃºÃÄº»± 
³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ πÀÇ π¸ÃºÃ¸ÍÀÇ¾ Ã¸ ¹°Ã¸ºÄ πÀÇ ¸πºÄÃ°πÀ¾Ä³º 
³πÌ Ä¸¾ ³ÃÄÇ¾À½²³ ± πÃÀÃÉÃº¾± ³πÌ¹¸Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ´º¯ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± 
¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾ πÃÀÄ ¸π³¾¸π²ÇÉÃ¸ ÄÉ¾ ¸»Ã»³φ°¾ÄÉ¾ Ç³¾·¯»É¾ »³¹ÎÄ »³º ¸ 
·³π¯¾¸ ÃÄ³¼²³Ä ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾. £Ä¸¾ Äº½± π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸π²Ã¸Ä 
»³º ¸ ¸Ã´³Ã²³ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ Ä¸Ä ¸π³¾¸πºÇÎÃ¸ÉÄ ÄÉ¾ ¸»Ã»³φ°¾ÄÉ¾ Ç³¾·¯»É¾ 
»³Ä¯ ÃÄÃÎÃ¸ºÄ π¼±ÃÉÄ ÃÇ½πº¸·Ì½¸¾¸Ä. 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ 
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ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 
(1 m3) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m3 : �¸»³À»ÄÎ �ÇÃÎ »³º ÄÃº¯¾Ä³ ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 18,37 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.40 
�¤�� 9302.2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ  �� 2123 

�»Ã»³φ± Ç¯¾·³»³ Ã¸ °·³φÀÄ ¸½º³Ã³ÇÎ·¸Ä ´º¯ Ä¸¾ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ »³¼É·²É¾ 
π¼¯ÄÀÇÄ ÌφÃÇÀÄ ÀÃÍ´½³ÄÀÄ ½º»ÃÀÄ°ÃÀÇ ± ½°ÇÃº 1,00 m »³º Ã¸ ³¯¹ÀÄ ½°ÇÃº 
1,00 m ½¸ ÀπÀºÀ¾·±πÀÄ¸ ÄÃÌπÀ ± ½°ÃÀ ¸»Ã»³φ±Ä Ã¸ ¿¸ÃÌ °·³φÀÄ ± ½°Ã³ Ã¸ 
¾¸ÃÌ ¸ ÃÄ¯¹½¸ ÄÀÇ ÀπÀ²ÀÇ ± ¸ÇÃ²Ã»¸Ä³º Ã¸ ¸Ã¸½²³ ± ÇπÀ³º³¯·¸Ä³º ½¸ 
¯¾Ä¼¸Ã¸, πÀÇ ¹³ π¼¸ÃÉ¹¸² ¿¸ÇÉÃºÃÄ¯, Ä¸¾ ½ÌÃφÉÃ¸ ÄÉ¾ π³Ã¸ºÎ¾ »³º ÄÀÇ 
πÇ¹½°¾³ ÄÀÇ ÀÃÍ´½³ÄÀÄ ÃÄ²Ä ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä ·º³ÄÀ½°Ä. £Ä¸¾ Äº½± 
π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º »³º ¸ ·³π¯¾¸ ÄÉ¾ ³¾³´»³²É¾ ·³π°·É¾ ¸Ã´³Ã²³Ä, πÀÇ 
ÇÃ¸º¯·À¾Ä³º ´º¯ Ä¸¾ ³¾³π°Ä³Ã¸ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ³¾¯¼À´³ ½¸ ÄÀÇÄ ÄÃÌπÀÇÄ »³º 
Ä³ ½°Ã³ ¸»Ã»³φ±Ä, ÄÉ¾ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸É¾, ÄÀπ»Î¾ 
½¸Ä³»º¾±Ã¸É¾ (ÀÃº·Ì¾ÄºÉ¾ ± »³Ä³»ÀÃÍφÉ¾) »³º ½¸Ä³φÀÃÎ¾ ´º¯ Ä¸¾ ÀÃºÃÄº»± 
³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ πÀÇ π¸ÃºÃ¸ÍÀÇ¾ Ã¸ ¹°Ã¸ºÄ πÀÇ ¸πºÄÃ°πÀ¾Ä³º 
³πÌ Ä¸¾ ³ÃÄÇ¾À½²³ ± πÃÀÃÉÃº¾± ³πÌ¹¸Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ´º¯ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± 
¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾ πÃÀÄ ¸π³¾¸π²ÇÉÃ¸ ÄÉ¾ ¸»Ã»³φ°¾ÄÉ¾ Ç³¾·¯»É¾ »³¹ÎÄ »³º ¸ 
·³π¯¾¸ ÃÄ³¼²³Ä ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾. £Ä¸¾ Äº½± π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸π²Ã¸Ä 
»³º ¸ ¸Ã´³Ã²³ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ Ä¸Ä ¸π³¾¸πºÇÎÃ¸ÉÄ ÄÉ¾ ¸»Ã»³φ°¾ÄÉ¾ Ç³¾·¯»É¾ 
»³Ä¯ ÃÄÃÎÃ¸ºÄ π¼±ÃÉÄ ÃÇ½πº¸·Ì½¸¾¸Ä. 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ 
ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 
(1 m3) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m3 : �²»ÀÃº ·ÍÀ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 22,97 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.41 
�¤�� 9302.3 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ  �� 2123 

�»Ã»³φ± Ç¯¾·³»³ Ã¸ °·³φÀÄ ³Ã³ÇÎ·¸Ä ´º¯ Ä¸¾ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ »³¼É·²É¾ 
π¼¯ÄÀÇÄ ÌφÃÇÀÄ ÀÃÍ´½³ÄÀÄ ½º»ÃÀÄ°ÃÀÇ ± ½°ÇÃº 1,00 m »³º Ã¸ ³¯¹ÀÄ ½°ÇÃº 
1,00 m ½¸ ÀπÀºÀ¾·±πÀÄ¸ ÄÃÌπÀ ± ½°ÃÀ ¸»Ã»³φ±Ä Ã¸ ¿¸ÃÌ °·³φÀÄ ± ½°Ã³ Ã¸ 
¾¸ÃÌ ¸ ÃÄ¯¹½¸ ÄÀÇ ÀπÀ²ÀÇ ± ¸ÇÃ²Ã»¸Ä³º Ã¸ ¸Ã¸½²³ ± ÇπÀ³º³¯·¸Ä³º ½¸ 
¯¾Ä¼¸Ã¸, πÀÇ ¹³ π¼¸ÃÉ¹¸² ¿¸ÇÉÃºÃÄ¯, Ä¸¾ ½ÌÃφÉÃ¸ ÄÉ¾ π³Ã¸ºÎ¾ »³º ÄÀÇ 
πÇ¹½°¾³ ÄÀÇ ÀÃÍ´½³ÄÀÄ ÃÄ²Ä ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä ·º³ÄÀ½°Ä. £Ä¸¾ Äº½± 
π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º »³º ¸ ·³π¯¾¸ ÄÉ¾ ³¾³´»³²É¾ ·³π°·É¾ ¸Ã´³Ã²³Ä, πÀÇ 
ÇÃ¸º¯·À¾Ä³º ´º¯ Ä¸¾ ³¾³π°Ä³Ã¸ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ³¾¯¼À´³ ½¸ ÄÀÇÄ ÄÃÌπÀÇÄ »³º 
Ä³ ½°Ã³ ¸»Ã»³φ±Ä, ÄÉ¾ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ φÀÃÄÀ¸»φÀÃÄÎÃ¸É¾, ÄÀπ»Î¾ 
½¸Ä³»º¾±Ã¸É¾ (ÀÃº·Ì¾ÄºÉ¾ ± »³Ä³»ÀÃÍφÉ¾) »³º ½¸Ä³φÀÃÎ¾ ´º¯ Ä¸¾ ÀÃºÃÄº»± 
³πÀ½¯»ÃÇ¾Ã¸ ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ πÀÇ π¸ÃºÃ¸ÍÀÇ¾ Ã¸ ¹°Ã¸ºÄ πÀÇ ¸πºÄÃ°πÀ¾Ä³º 
³πÌ Ä¸¾ ³ÃÄÇ¾À½²³ ± πÃÀÃÉÃº¾± ³πÌ¹¸Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ´º¯ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± 
¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾ πÃÀÄ ¸π³¾¸π²ÇÉÃ¸ ÄÉ¾ ¸»Ã»³φ°¾ÄÉ¾ Ç³¾·¯»É¾ »³¹ÎÄ »³º ¸ 
·³π¯¾¸ ÃÄ³¼²³Ä ÄÉ¾ ½¸Ä³φÀÃº»Î¾ ½°ÃÉ¾. £Ä¸¾ Äº½± π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸π²Ã¸Ä 
»³º ¸ ¸Ã´³Ã²³ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ Ä¸Ä ¸π³¾¸πºÇÎÃ¸ÉÄ ÄÉ¾ ¸»Ã»³φ°¾ÄÉ¾ Ç³¾·¯»É¾ 
»³Ä¯ ÃÄÃÎÃ¸ºÄ π¼±ÃÉÄ ÃÇ½πº¸·Ì½¸¾¸Ä 
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�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ 
ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
(1 m3) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m3 : ¤Ãº¯¾Ä³ À»ÄÎ �ÇÃÎ »³º ¸²»ÀÃº À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 38,28 ) 
 
 
�.�.¤.: 2.2.42 
�¤�� 9315.£Χ9 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���8 

¡¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä �ºπ¼ÌÄ §125 ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE 
·º³ÄÀ½±Ä , ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¸¾ÌÄ m ½±»ÀÇÄ 
π¼³ÃÄº»ÀÍ ÃÉ¼±¾³ ¸¾ÄÌÄ Ç¯¾·³»³, ³πÌ ÇÈ¸¼±Ä πÇ»¾ÌÄ¸Ä³Ä πÀ¼Ç³º¹Ç¼°¾ºÀ 
(HDPE) ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ¸ÇÃÉπ³Ê»Î¾ πÃÀÄÍπÉ¾ �� 50086-2-4. 
� ¸¿ÉÄ¸Ãº»± ¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀÇ ¹³ ¸²¾³º »Ç½³ÄÀ¸º·±Ä (ÃπºÃ¯¼), ¸¾Î ¸ ¸ÃÉÄ¸Ãº»± 
¹³ ¸²¾³º ¼¸²³,  Ç¼º»¯ ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä »³º π¼°´½³ ¸πºÃ±½³¾Ã¸Ä ½³·² ½¸ ÄÀ¾ 
³π³ºÄÀÍ½¸¾À À·¸´Ì ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À ÃÍÃ½³ (³¾¸´½°¾³ Ã¸ ¸Ã´³Ã²³) ´º³ Ä¸¾ 
»³Ä³Ã»¸Ç± ÇπÀ´¸²ÀÇ ·º»ÄÍÀÇ ·º¸¼¸ÍÃ¸ÉÄ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ »³¼É·²É¾, 
ÃÇ´»ÃÀÄÀÇ½°¾ÀÇ ³πÌ ÃÇ¾¸ÇÌ½¸¾À π¼³ÃÄº»Ì ÃÉ¼±¾³ πÀÇ ¹³ ÃÇ¾·°¸Ä³º ½¸ 
¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ (½ÀÍφ¸Ä) »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ½°Ã³ Ã¸ Ç¯¾·³»³. 
 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : Έ¾Ä¸»³ �ÇÃÎ »³º π¸¾±¾Ä³ ¸¾¾°³ ¼¸πÄ¯         ( € 11,59 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.43 
�¤�� 9315.£Χ11 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���8 

¡¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ¤¸ÄÃ³π¼ÌÄ §125 ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE 
·º³ÄÀ½±Ä , ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¸¾ÌÄ m ½±»ÀÇÄ 
π¼³ÃÄº»ÀÍ ÃÉ¼±¾³ ¸¾ÄÌÄ Ç¯¾·³»³, ³πÌ ÇÈ¸¼±Ä πÇ»¾ÌÄ¸Ä³Ä πÀ¼Ç³º¹Ç¼°¾ºÀ 
(HDPE) ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ¸ÇÃÉπ³Ê»Î¾ πÃÀÄÍπÉ¾ �� 50086-2-4. 
� ¸¿ÉÄ¸Ãº»± ¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀÇ ¹³ ¸²¾³º »Ç½³ÄÀ¸º·±Ä (ÃπºÃ¯¼), ¸¾Î ¸ ¸ÃÉÄ¸Ãº»± 
¹³ ¸²¾³º ¼¸²³,  Ç¼º»¯ ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä »³º π¼°´½³ ¸πºÃ±½³¾Ã¸Ä ½³·² ½¸ ÄÀ¾ 
³π³ºÄÀÍ½¸¾À À·¸´Ì ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À ÃÍÃ½³ (³¾¸´½°¾³ Ã¸ ¸Ã´³Ã²³) ´º³ Ä¸¾ 
»³Ä³Ã»¸Ç± ÇπÀ´¸²ÀÇ ·º»ÄÍÀÇ ·º¸¼¸ÍÃ¸ÉÄ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ »³¼É·²É¾, 
ÃÇ´»ÃÀÄÀÇ½°¾ÀÇ ³πÌ ÃÇ¾¸ÇÌ½¸¾À π¼³ÃÄº»Ì ÃÉ¼±¾³ πÀÇ ¹³ ÃÇ¾·°¸Ä³º ½¸ 
¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ (½ÀÍφ¸Ä) »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ½°Ã³ Ã¸ Ç¯¾·³»³. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �²»ÀÃº �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 20,98 ) 
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�.�.¤.: 2.2.44 
�¤�� 9315.£Χ15 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���8 

¡¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ¤¸ÄÃ³π¼ÌÄ §160 ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE 
·º³ÄÀ½±Ä , ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¸¾ÌÄ m ½±»ÀÇÄ 
π¼³ÃÄº»ÀÍ ÃÉ¼±¾³ ¸¾ÄÌÄ Ç¯¾·³»³, ³πÌ ÇÈ¸¼±Ä πÇ»¾ÌÄ¸Ä³Ä πÀ¼Ç³º¹Ç¼°¾ºÀ 
(HDPE) ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ¸ÇÃÉπ³Ê»Î¾ πÃÀÄÍπÉ¾ �� 50086-2-4. 
� ¸¿ÉÄ¸Ãº»± ¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀÇ ¹³ ¸²¾³º »Ç½³ÄÀ¸º·±Ä (ÃπºÃ¯¼), ¸¾Î ¸ ¸ÃÉÄ¸Ãº»± 
¹³ ¸²¾³º ¼¸²³,  Ç¼º»¯ ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä »³º π¼°´½³ ¸πºÃ±½³¾Ã¸Ä ½³·² ½¸ ÄÀ¾ 
³π³ºÄÀÍ½¸¾À À·¸´Ì ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À ÃÍÃ½³ (³¾¸´½°¾³ Ã¸ ¸Ã´³Ã²³) ´º³ Ä¸¾ 
»³Ä³Ã»¸Ç± ÇπÀ´¸²ÀÇ ·º»ÄÍÀÇ ·º¸¼¸ÍÃ¸ÉÄ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ »³¼É·²É¾, 
ÃÇ´»ÃÀÄÀÇ½°¾ÀÇ ³πÌ ÃÇ¾¸ÇÌ½¸¾À π¼³ÃÄº»Ì ÃÉ¼±¾³ πÀÇ ¹³ ÃÇ¾·°¸Ä³º ½¸ 
¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ (½ÀÍφ¸Ä) »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ½°Ã³ Ã¸ Ç¯¾·³»³. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �²»ÀÃº °¾³ �ÇÃÎ »³º À´·Ì¾Ä³ °¿º ¼¸πÄ¯         ( € 21,86 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.45 
�¤�� 9315.£Χ16 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���8 

¡¸¾Ä³π¼ÌÄ π¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE 
·º³ÄÀ½±Ä §3Χ160 »³º §2Χ125, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¸¾ÌÄ m ½±»ÀÇÄ π¼³ÃÄº»ÀÍ ÃÉ¼±¾³ ¸¾ÄÌÄ Ç¯¾·³»³, ³πÌ 
ÇÈ¸¼±Ä πÇ»¾ÌÄ¸Ä³Ä πÀ¼Ç³º¹Ç¼°¾ºÀ (HDPE) ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ 
¸ÇÃÉπ³Ê»Î¾ πÃÀÄÍπÉ¾ �� 50086-2-4. � ¸¿ÉÄ¸Ãº»± ¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀÇ ¹³ ¸²¾³º 
»Ç½³ÄÀ¸º·±Ä (ÃπºÃ¯¼), ¸¾Î ¸ ¸ÃÉÄ¸Ãº»± ¹³ ¸²¾³º ¼¸²³, ½¸ π¼°´½³ 
¸πºÃ±½³¾Ã¸Ä »³º  Ç¼º»¯ ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä  ½³·² ½¸ ÄÀ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾À À·¸´Ì ³πÌ 
´³¼³³¾ºÃ½°¾À ÃÍÃ½³ (³¾¸´½°¾³ Ã¸ ¸Ã´³Ã²³) ´º³ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ÇπÀ´¸²ÀÇ 
·º»ÄÍÀÇ ·º¸¼¸ÍÃ¸ÉÄ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ »³¼É·²É¾, ÃÇ´»ÃÀÄÀÇ½°¾ÀÇ ³πÌ 
ÃÇ¾¸ÇÌ½¸¾À π¼³ÃÄº»Ì ÃÉ¼±¾³ πÀÇ ¹³ ÃÇ¾·°¸Ä³º ½¸ ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ (½ÀÍφ¸Ä) 
»³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ½°Ã³ Ã¸ Ç¯¾·³»³. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �²»ÀÃº π°¾Ä¸ �ÇÃÎ »³º Ã³Ã¯¾Ä³ ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 25,47) 

 
�.�.¤.: 2.2.46 
�¤�� 9316.7£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 5 

£º·¸ÃÀÃÉ¼±¾³Ä ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ ·º°¼¸ÇÃ¸ »³¼É·²É¾ »¼π ·¸¼³·± 
πÃÀ½±¹¸º³ ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ¸¾ÌÄ ½°ÄÃÀÇ Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾³ 
´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÇ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ¹°Ã¸ ½¸ Ä³ ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ »³º 
½º»ÃÀË¼º»¯ (Ã³»ÌÃ, ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³, ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »¼π) πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º 
�º³½°ÄÃÀÇ § 3 ins π¯ÇÀÇÄ 4,05 mm, ³Ç¿. 10% ´º³ ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³, φ¹ÀÃ¯ »³º 
½º»ÃÀË¼º»¯ ÃÍ¾·¸Ã¸Ä »¼π 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : ¤Ãº¯¾Ä³ ÄÃ²³ �ÇÃÎ »³º π¸¾±¾Ä³ ¼¸πÄ¯         ( € 33,50 ) 
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�.�.¤.: 2.2.47 
�¤�� 9315.£Χ17 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���8 

¤Ãºπ¼ÌÄ π¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE ·º³ÄÀ½±Ä 
§2Χ160 »³º §1Χ125, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¸¾ÌÄ 
m ½±»ÀÇÄ π¼³ÃÄº»ÀÍ ÃÉ¼±¾³ ¸¾ÄÌÄ Ç¯¾·³»³, ³πÌ ÇÈ¸¼±Ä πÇ»¾ÌÄ¸Ä³Ä 
πÀ¼Ç³º¹Ç¼°¾ºÀ (HDPE) ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ¸ÇÃÉπ³Ê»Î¾ πÃÀÄÍπÉ¾ 
�� 50086-2-4. � ¸¿ÉÄ¸Ãº»± ¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀÇ ¹³ ¸²¾³º »Ç½³ÄÀ¸º·±Ä (ÃπºÃ¯¼), 
¸¾Î ¸ ¸ÃÉÄ¸Ãº»± ¹³ ¸²¾³º ¼¸²³, ½¸ π¼°´½³ ¸πºÃ±½³¾Ã¸Ä »³º  Ç¼º»¯ 
ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä  ½³·² ½¸ ÄÀ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾À À·¸´Ì ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À ÃÍÃ½³ 
(³¾¸´½°¾³ Ã¸ ¸Ã´³Ã²³) ´º³ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ÇπÀ´¸²ÀÇ ·º»ÄÍÀÇ ·º¸¼¸ÍÃ¸ÉÄ 
¸¼¸»ÄÃº»Î¾ »³¼É·²É¾, ÃÇ´»ÃÀÄÀÇ½°¾ÀÇ ³πÌ ÃÇ¾¸ÇÌ½¸¾À π¼³ÃÄº»Ì ÃÉ¼±¾³ 
πÀÇ ¹³ ÃÇ¾·°¸Ä³º ½¸ ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ (½ÀÍφ¸Ä) »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ³ÇÄÎ¾ ½°Ã³ 
Ã¸ Ç¯¾·³»³. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �¸»³Ä°ÃÃ¸Ã³ �ÇÃÎ »³º ÄÃº¯¾Ä³ ¼¸πÄ¯         ( € 14,30) 

 
�.�.¤.: 2.2.48 
�¤�� 9316.8£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���8 

£º·¸ÃÀÃÉ¼±¾³Ä �ιπλόÄ ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ ·º°¼¸ÇÃ¸ »³¼É·²É¾ »¼π 
·º³½°ÄÃÀÇ § 4 ins π¯ÇÀÇÄ 4.50 mm ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ¸¾ÌÄ ½°ÄÃÀÇ ½±»ÀÇÄ Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾³ ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÇ ³³Ã°ÉÄ 
ÄÍπÀÇ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ¹°Ã¸ ½¸ Ä³ ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ (Ã³»ÌÃ, 
¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³, ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »¼π.)  πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : £³Ã¯¾Ä³ ÄÃ²³ �ÇÃÎ         ( € 43,00 ) 

 
 

�.�.¤.: 2.2.49 
�¤�� 9316.8£Χ2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���8 

£º·¸ÃÀÃÉ¼±¾³Ä ¤ÃιπλόÄ ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ ·º°¼¸ÇÃ¸ »³¼É·²É¾ »¼π 
·º³½°ÄÃÀÇ § 4 ins π¯ÇÀÇÄ 4.50 mm ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ¸¾ÌÄ ½°ÄÃÀÇ ½±»ÀÇÄ Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾³ ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÇ ³³Ã°ÉÄ 
ÄÍπÀÇ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ¹°Ã¸ ½¸ Ä³ ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ (Ã³»ÌÃ, 
¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³, ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »¼π.)  πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m : �¿±¾Ä³ Ä°ÃÃ¸Ã³ �ÇÃÎ »³º π¸¾±¾Ä³ ¼¸πÄ¯         ( € 64,50 ) 
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�.�.¤.: 2.2.50 
�¤�� 9316.8£Χ3 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���8 

£º·¸ÃÀÃÉ¼±¾³Ä ¤ετÃ³πλόÄ ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ ·º°¼¸ÇÃ¸ »³¼É·²É¾ »¼π 
·º³½°ÄÃÀÇ § 4 ins π¯ÇÀÇÄ 4.50 mm ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ »³º 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ¸¾ÌÄ ½°ÄÃÀÇ ½±»ÀÇÄ Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾³ ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÇ ³³Ã°ÉÄ 
ÄÍπÀÇ Ã¸ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ¹°Ã¸ ½¸ Ä³ ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ (Ã³»ÌÃ, 
¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³, ÃÄ¸Ã²´½³Ä³ »¼π.)  πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º. 
(1 m) 
¤º½± ¸¾ÌÄ m :  ´·Ì¾Ä³ °¿º �ÇÃÎ         ( € 86,00 ) 
 
 
�.�.¤.: 2.2.51 
�¤�� 9345£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ��� 55 

§ÉÄÀ¸¼¸»ÄÃº»Ì »ÍÄÄ³ÃÀ, ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯, ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ »³º 
ÃÍ¾·¸Ã¸ ¸¾ÌÄ φÉÄÀ¸¼¸»ÄÃº»ÀÍ »ÍÄÄ³ÃÀÇ »³Ä¯¼¼¸¼ÀÇ ´º³ ³ÇÄÌ½³Ä¸ ³φ± »³º 
Ã³°Ã¸ À·º»ÀÍ ¸¼¸»ÄÃÀφÉÄºÃ½ÀÍ. £Ä¸ Äº½± π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º »³º ¸ ³¿²³ ÄÉ¾ 
Ç¼º»Î¾ (Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾É¾, »¼π.) ½°ÇÃº ÄÀ¾ π²¾³»³ ·º³¾À½Î¾, ÄÉ¾ 
´¼³³³¾ºÃ½°¾É¾ π¸Ãº¼³º½²É¾ ÃÄ¸Ã¸ÎÃ¸ÉÄ »³º ¼ÀºπÎ¾ ½º»ÃÀÇ¼º»Î¾. 
(1 Ä¸½) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½ : �»³ÄÌ¾ ·¸»³°¿º �ÇÃÎ         ( € 116,00) 
 

 

�.�.¤.: 2.2.52 
�¤�� 9350.£Χ3 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���52 

�º³ÎÄºÀ ¸¼¸»ÄÃº»±Ä ·º³¾À½±Ä (π²¼¼³Ã), ¸ÃÉÄ¸Ãº»Î¾ ·º³ÃÄ. 
1250Χ1000Χ300mm (�ÈÀÄ X ¡¼¯ÄÀÄ X �¯¹ÀÄ), ·¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³, 
½¸Ä³φÀÃ¯ »³º ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ¸¾ÌÄ π²¼¼³Ã »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÇ ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾³ 
Ãº·¸Ã¯ π¼³²Ãº³ ³πÌ ´É¾²³ 40Χ40Χ3mm, ÃÇ´»À¼¼¸½°¾³ ± ÃÇ¾·¸·¸½°¾³ ½¸ 
»ÀÇ¼²¸Ä »³º ¸¿ÉÄ¸Ãº»Ì ½¸Ä³¼¼º»Ì »º³ÎÄºÀ ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À Ç³¼Ç³·À°¼³Ã½³ 
(¼³½³Ã²¾³º) πÃ¸ÃÃ³ÃºÃÄÌ π¯ÇÀÇÄ ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ 2 mm. �³ °Ç¸º πÃÀÃÄ³Ã²³ ½¸ 
´³¼³¯¾ºÃ½³ ¸¾ ¹¸Ã½Î ³¯Ã¸º EN ISO 1481.  º ¸ÃÉÄ¸Ãº»°Ä Éφ°¼º½¸Ä 
·º³ÃÄ¯Ã¸ºÄ ÄÀÇ ¹³ ¸²¾³º: �ÈÀÄ 1250mm, π¼¯ÄÀÄ 1000mm »³º ³¯¹ÀÄ 300mm. 
 º ¹ÍÃ¸Ä ³) ¹³ »¼¸²¾ÀÇ¾ ½¸ Ä¸¾ ³À±¹¸º³ ¸¼³ÃÄº»ÀÍ π³Ã¸½³ÍÃ½³ÄÀÄ ³) 
π¸Ãº½¸ÄÃº»¯ ¹³ ¸²¾³º ·ÍÀ φÀÃ°Ä »¸»³½°¾¸Ä »³Ä¯ ÀÃ¹± ´É¾²³ (ÃÄÃ³Ä·³ÃºÃÄ°Ä) 
´º³ ¾³ π³ÃÀÇÃº¯·ÀÇ¾ ³Ç¿¸½°¾¸ ³¾ÄÀÇ± ÃÄ¸¾ π³Ã³½ÌÃφÉÃ¸ »³º ¾³ 
¸φ³Ã½Ì·ÀÇ¾ »³¼¯ ÃÄÀ »¼¸²Ãº½À ´) ¹³ ³¾³ÃÄÎ¾Ä³º ÃÄÀ ÃÎ½³ ÄÀÇ π²¼¼³Ã ½¸ 
Ä¸¾ ³À±¹¸º³ ½¸¾Ä¸Ã°·É¾ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ »³º ·) ¹³ °ÇÀÇ¾ ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä¸ ÇÉ¾¸ÇÄ± 
»¼¸º·³Ãº¯. £ÄÀ¾ ¸ÃÉÄ¸Ãº»Ì ÇÎÃÀ ¹³ Çπ¯ÃÇ¸º »³Ä³Ã»¸Ç± ³πÌ Ãº·¸ÃÀ´É¾²¸Ä, 
¸¼¯Ã½³Ä³, Ã¯´¸Ä »¼π. ´º³ Ä¸¾ ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ Ä¸Ä ¸¼¸»ÄÃº»±Ä ·º³¾À½±Ä. ¤À ¸π¯¾É 
½°ÃÀÄ ÄÀÇ π²¼¼³Ã ¹³ °Ç¸º ÃÇ±½³ ÃÄ°´¸Ä ± ÄÌ¿ÀÇ »³º ¹³ πÃÀ¸¿°Ç¸º Ä¸Ä 
ÇπÌ¼Àºπ¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä »³Ä¯ 6 ¸».  ¼Ì»¼¸Ã¸ ¸ »³Ä³Ã»¸Ç± ¹³ ¸²¾³º ÃÄ¸´³¾± 
ÃÄ¸¾ ³ÃÀÇ± »³º ¹³ ¸²¾³º ³³½½°¾À ¸¼¸»ÄÃÀÃÄ³Äº»¯ ½¸ πÀÍ·Ã³ πÀ¼Ç¸ÃÄ¸Ãº»Î¾ 
ÇÃÉ½¯ÄÉ¾ (duplex system). £Ä¸¾ Äº½± ÄÀÇ »º³ÉÄ²ÀÇ (π²¼¼³Ã) 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ¸π²Ã¸Ä : ³) ¸ ¸»Ã»³φ± ´º³ Ä¸¾ ³¯Ã¸ °·Ã³Ã¸Ä ÄÀÇ π²¼¼³Ã, 
³) Ä³ ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ ´É¾²¸Ä 45° ³πÌ π¼³ÃÄº»Ì ÃÉ¼±¾³ §63 ´º³ Ä¸¾ ·º°¼¸ÇÃ¸ 
ÄÉ¾ »³¼É·²É¾, ´) ¸ ³¯Ã¸ °·Ã³Ã¸Ä ÄÀÇ π²¼¼³Ã ¸ ÀπÀ²³ ¹³ ¸²¾³º 
πÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾¸ ± »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾¸ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ 
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(π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ¿Ç¼ÌÄÇπÀº »¼π), ³πÌ Ã»ÇÃÌ·¸½³ πÀºÌÄ¸Ä³Ä C35/45 
(π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ ³¿²³ ÄÀÇ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ), ¯Àπ¼¸, ÃÇ¾À¼º»Î¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 
1250Χ1000Χ300mm (�±»ÀÄ Χ ¡¼¯ÄÀÄ Χ �¯¹ÀÄ). � ³¯Ã¸ ´º³ Ä¸¾ ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ 
ÄÀÇ ºÃÄÀÍ ¹³ π¸Ãº°Ç¸º ÄÀ ÃÍÃÄ¸½³ ÄÉ¾ »ÀÇ¼ºÎ¾ ³´»ÍÃÉÃ¸Ä (³´»ÍÃºÀ) ÄÀÇ 
ºÃÄÀÍ πÀÇ ¹³ ³πÀÄ¸¼¸²Ä³º ³πÌ ±¼ÀÇÄ »ÀÇ¼²ÉÃ¸Ä (½πÀÇ¼Ì¾º³) ·º³½°ÄÃÀÇ �16 
ÃÇ¾À¼º»ÀÍ ½±»ÀÇÄ 0,55m (½±»ÀÄ 0,45m »³º Ãπ¸²ÃÉ½³ 0,10m) »³¼¯ 
¸π¸¿¸Ã´³Ã½°¾À (π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ÄÀ ³´»ÍÃºÀ). �¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ »³º 
½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º, ´º³ Ä¸¾ 
π¼±Ã¸ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¸¾ÌÄ »º³ÉÄ²ÀÇ (π²¼¼³Ã), Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³ ¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸Ä ÄÉ¾ 
¯»ÃÉ¾ ÄÉ¾ ÇπÀ´¸²É¾ ÃÉ¼±¾É¾ ·º¸¼¸ÍÃ¸ÉÄ ÄÉ¾ ÄÃÀφÀ·ÀÄº»Î¾ »³¼É·²É¾, 
Ä¸¾ ¸Ã´³Ã²³ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä »³º ´¸¾º»¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ »¯¹¸ ¸Ã´³Ã²³Ä 
ÃÇ½π¸Ãº¼³½³³¾À½°¾É¾ Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾ ³¾¸´½°¾É¾ Ã¸ 
¸Ã´³Ã²³ ´º³ Ä¸¾ π¼±Ã¸ »³º °¾Ä¸Ç¾¸ »³Ä³Ã»¸Ç± »³º ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¸¾ÌÄ π²¼¼³Ã 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ÃÇ°·º³ »³º Ä¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ±. 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ 
ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤¸ÄÃ³»ÌÃº³ À´·Ì¾Ä³ °¾³ �ÇÃÎ »³º À´·Ì¾Ä³ À»ÄÎ ¼¸πÄ¯         ( € 481,88 ) 
 
 
�.�.¤.: 2.2.53 
�¤�� 9368.1£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���103 

§³¾ÌÄ ¸½πÀ·²É¾, ½À¾ÌÄ, ÃÇ½½¸ÄÃº»±Ä φÉÄ¸º¾±Ä ³»Äº¾À³À¼²³Ä 
(π³¾»³Ä¸Ç¹Ç¾Äº»ÌÄ) ´º³ Ä¸¾ °¾·¸º¿¸ ¸½πÀ·²É¾ ÃÄºÄ ·Î¾¸Ä ³Ãφ³¼¸²³Ä, 
φÉÄ¸º¾±Ä °¾Ä³Ã¸Ä 10 Cd - »Ì»»º¾À (¸¼¯ÇºÃÄÀ), ÃÍ½φÉ¾ÀÄ ½¸ Ä³ πÃÌÄÇπ³ 
ICAO Annex 14 »³º FAA-AC 150/5345-43. �³ ¸²¾³º »³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾ÀÄ ³πÌ 
»Ã¯½³ ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ, ÃÄ¸´³¾±Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä, ³¾¹¸»Äº»ÌÄ Ã¸ ¹³¼³ÃÃº¾Ì 
π¸Ãº³¯¼¼À¾ »³º ÃÄ¸¾ Ã»Ì¾¸, ÇÃÎ½³ÄÀÄ »²ÄÃº¾À �¸ÃÀπÀÃ²³Ä RAL 1006, 
³³¹½ÀÍ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä IP65.   ÇπÀ·ÀÇ°³Ä ÄÀÇ φÉÄºÃÄº»ÀÍ ¹³ ¸²¾³º ³πÌ »Ã¯½³ 
³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ ³¾¹¸»Äº»Ì Ã¸ ¹³¼³ÃÃº¾Ì π¸Ãº³¯¼¼À¾, ½¸ ¸º·º»± ÇÇÄ± φ¼¯¾Ä·³ ´º³ 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ Ã¸ ÄÀ²ÇÀ ± ÀÃÀφ±, ½¸ ³¾À¿¸²·ÉÄ¸ ³Ãφ¯¼¸º³ ´º³ Ä¸¾ ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸ 
ÄÀÇ ´Ç¯¼º¾ÀÇ ¹Ì¼ÀÇ.   �Ç¯¼º¾ÀÄ ¹Ì¼ÀÄ ¹³ ¸²¾³º »Ì»»º¾ÀÇ ÇÃÎ½³ÄÀÄ, 
π³¾»³Ä¸Ç¹Ç¾Äº»ÌÄ, ³¾¹¸»Äº»ÌÄ ÃÄ¸¾ ¹¸Ã½À»Ã³Ã²³ (glass 2), ¹³ °Ç¸º ¸¼³ÃÄº»Ì 
π³Ã°½³ÇÃ½³ ÃÄÀ¾ ¹Ì¼À πÀÇ ¹³ ¸¿³Ãφ³¼²·¸º ÃÄ¸´³¾ÌÄ¸Ä³ °¾³¾Äº ¾¸ÃÀÍ »³º 
Ã»Ì¾¸Ä, ½¸ ¼³½πÄ±Ã³ LED 230 V, ºÃÇÍÀÄ ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ 7 Watt (³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸Ä 
φÉÄ¸º¾±Ä ºÃÇÍÀÄ ½¸ ¼³½πÄ±Ã³ πÇÃ³»ÄÎÃ¸ÉÄ 100Watt ÎÃÄ¸ ¾³ º»³¾ÀπÀº¸²Ä³º 
¸ ÃÇ¾¹±»¸ ÄÉ¾ 10cd »À»»º¾ÀÇ ÇÃÎ½³ÄÀÄ), ´º³ ¾ÄÀÇ² ÄÍπÀÇ E27, ·¸¼³·± 
πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º ÃÍ¾·¸Ã¸ Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ ¸¾ÌÄ 
½À¾ÀÍ φ³¾ÀÍ °¾·¸º¿¸Ä ¸½πÀ·²É¾ ½¸ Ä¸ ³¯Ã¸ ÃÄ±Ãº¿¸Ä ¸π² ÀπÀº³·±πÀÄ¸ 
¸πºφ¯¾¸º³Ä ÍÈÀÇÄ °ÉÄ 8m, ÃÇ½π¸Ãº¼³½³³¾À½°¾ÀÇ Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ »³º 
½º»ÃÀË¼º»Î¾. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �¾¸¾±¾Ä³ À»ÄÎ �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ °¾³ ¼¸πÄ¯         ( € 98,71) 

 
�.�.¤.: 2.2.54 
�¤�� 9375.1£Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���103 

¡ÃÀ³À¼°³Ä Ä¸Ç¾À¼À´²³Ä LED, Ä¯Ã¸Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä 220V, ¸¼¸»ÄÃº»±Ä ºÃÇÍÀÄ 
150 Watt ½¸Ä¯ Ä¸Ä ¼ÇÇ¾²³Ä ÄÀÇ, ³·º¯³ÃÀÇÀÄ ´º³ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¸¿ÉÄ¸Ãº»ÀÍ 
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ÇÎÃÀÇ, φÉÄ¸º¾±Ä ºÃÇÍÀÄ 13.500 Lm π¸Ã²πÀÇ ÃÄÀÇÄ 25°C (³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸ 
φÉÄ¸º¾± ºÃÇÍÄ ½¸ ÃÇ½³³Äº»Ì πÃÀ³À¼°³ 1.500 Watt), ÃÍ¾·¸Ã¸Ä ³π¸Ç¹¸²³Ä Ã¸ 
½À¾Àφ³Ãº»Ì ¸¼¸»ÄÃº»Ì ·²»ÄÇÀ, ÃÇ½½¸ÄÃº»±Ä ·°Ã½¸Ä, ´É¾²³Ä φÉÄºÃ½ÀÍ 
ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ 120°. �³ ¸²¾³º »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ φÉÄºÃ½Ì ·ÃÌ½É¾, π¸·Ì·ÃÀ½É¾, 
parking »¼π.   πÃÀ³À¼°³Ä ¹³ ³πÀÄ¸¼¸²Ä³º ³πÌ »°¼ÇφÀÄ ÇÇÄÀÍ ³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ 
³³½½°¾À ½¸ ³¾ÄºÄÀ¿º»± ³³φ± φÀÍÃ¾ÀÇ, ÇÃÎ½³ÄÀÄ ½³ÍÃÀÇ »³º ¹³ φ°Ã¸º 
πÄ¸ÃÍ´º³ ÈÍ¿¸ÉÄ. �ÃÉÄ¸Ãº»¯ À πÃÀ³À¼°³Ä φ°Ã¸º »¯ÄÀπÄÃÀ ³πÌ ³¼ÀÇ½²¾ºÀ 
π³Ã³³À¼º»±Ä ½ÀÃφ±Ä. �½πÃÌÄ ¹³ »³¼ÍπÄ¸Ä³º ½¸ »³¹³ÃÌ ´Ç³¼² ÇÈ¸¼±Ä 
³¾ÄÀÇ±Ä, ³¾¹¸»Äº»Ì ÃÄºÄ ½¸Ä³³À¼°Ä Ä¸Ä ¹¸Ã½À»Ã³Ã²³Ä »³º ¹³ ÃÄ¸Ã¸Î¾¸Ä³º ÃÄÀ 
ÃÎ½³ ½¸ π¼³²ÃºÀ ³πÌ ÇÇÄÌ ³¼ÀÇ½²¾ºÀ. � ÃÄ¸´³¾ÌÄ¸Ä³ ¹³ ¸πºÄÇ´Ç¯¾¸Ä³º ½¸ 
»³Ä¯¼¼¸¼À π³Ã°½³ÇÃ½³.   ³³¹½ÌÄ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ¹³ ¸²¾³º IP 66 ± ºÃÀ·Í¾³½ÀÄ 
»³Ä¯ ÄÀÇÄ ·º¸¹¾¸²Ä »³¾À¾ºÃ½ÀÍÄ. �π²Ã¸Ä À πÃÀ³À¼°³Ä ÃÇ½π¼¸ÃÎ¾¸Ä³º ½¸ Ä¸ 
³¯Ã¸ ÃÄ±Ãº¿¸Ä, πÀÇ ¹³ ÃÇ´»Ã³Ä¸²Ä³º ÃÄÀ »°¼ÇφÀÄ (ÃÎ½³ ÄÀÇ πÃÀ³À¼°³) ½¸ 
³¾À¿¸²·ÉÄÀÇÄ »ÀÇ¼²¸Ä »³º ¹³ ÃÇ¹½²·¸º Ä¸¾ ´É¾²³ ÄÀÇ πÃÀ³À¼°³ »³¹' ÍÈÀÄ. 
�¸¼³·± πÃÀ½±¹¸º³ Ì¼É¾ ÄÉ¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ, ½¸Ä³φÀÃ¯, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ »³º 
ÃÍ¾·¸Ã¸, Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³, ¸¾ÌÄ πÃÀ³À¼°³ ÀπÀÇ·±πÀÄ¸ (Ã¸ 
ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÃÄÀºÇ¸²À »³º ÍÈÀÄ/¸π²π¸·À ¸Ã´³Ã²³Ä »¼π), 
ÃÇ½π¸Ãº¼³½³³¾À½°¾ÀÇ Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾.  
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �»³ÄÌ¾ ÄÃº¯¾Ä³ °¿º �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 136,97 ) 

 
�.�.¤.: 2.2.55 
�¤�� 9386.£Χ1 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���54 

�À¾ÀπÀ¼º»ÌÄ (L-N) ³π³´É´ÌÄ ÃÇ¾·Ç³Ã½°¾¸Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ¤1+¤2, 
»³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ ÃÍ¾·¸Ã¸ ¸¾¸Ã´ÀÍ ³´É´ÀÍ (L1, L2, L3) ½¸ ÄÀ¾ ÀÇ·°Ä¸ÃÀ (�), 
½°´ºÃÄ¸Ä Ä¯Ã¸Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä, UN= 440V AC, ½°´ºÃÄÀ Ã¸Í½³ ¸»φÌÃÄºÃ¸Ä, Iimp 
10/350½s  (50Hz) = 25kA (1 πÌ¼ÀÄ), �»³¾ÌÄ¸Ä³ Ã¸ Ã¸Í½³ ³Ã³ÇÇ»Ç»¼Î½³ÄÀÄ 
= 25kA/50Hz, ÃÄ±Ãº¿¸ Ã¸ Ã¯´³ DIN - 3, ½¸ ³À¸¹¸Äº»± ¸π³φ± »³º ÀπÄº»± 
°¾·¸º¿¸, ¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»¯ ·À»º½³Ã½°¾ÀÄ ½¸ ¸¼¸»ÄÃº»°Ä ·À»º½°Ä class I + II ³¯Ã¸º 
ÄÉ¾ πÃÀÄÍπÉ¾ �� ¤ �� 61643 - 11 »³º IEC 61643 - 1.  ¡ÃÀ³¼°π¸Ä³º ¾³ 
¸´»³Ä³ÃÄ³¹¸² ½¸Ä³¿Í ÄÉ¾ �É¾Î¾ �¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä ¡ÃÀÃÄ³Ã²³Ä (��¡) 0�  °ÉÄ 
»³º 2 πÃÀÃφ°ÃÀ¾Ä³Ä πÃÀÃÄ³Ã²³ Ã¸ ¸¼¸»ÄÃº»°Ä ÃÇÃ»¸Ç°Ä »³Ä¸´ÀÃ²³Ä VI, I�I 
»³º �� ³¯Ã¸º ÄÀÇ IEC 60364-4-443 °ÇÀ¾Ä³Ä ÃÄ¯¹½¸ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ? 2,5kV. �³ 
πÃ°π¸º ¾³ ÃÇ¾¸Ã´¯·À¾Ä³º ½¸ ³π³´É´ÀÍÄ ¤2 »³º ¤3 ÇÉÃ²Ä Ä¸¾ ÇÃ±Ã¸ 
ÃÄÀºÇ¸²É¾ ÃÇ¾¸Ã´³Ã²³Ä ³¯Ã¸º ÄÀÇ IEC 61643 - 12. �ÌÃÄÀÄ πÃÀ½±¹¸º³Ä, 
πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, 
¸¼°´ÇÀÇ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸Ä Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �³·À½±¾Ä³ ¸¾¾°³ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 79,97) 

 
�.�.¤.: 2.2.56 
�¤�� 9386.£Χ2 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���54 

�À¾ÀπÀ¼º»ÌÄ (�-¢�) ³π³´É´ÌÄ ÄÍπÀÇ ¤3, »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ ÃÍ¾·¸Ã¸ 
ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ ³´É´ÀÍ ½¸ Ä¸ ´¸²ÉÃ¸ ½¸ º»³¾ÌÄ¸Ä³ ¸»φÌÃÄºÃ¸Ä »ÃÀÇÃÄº»Î¾ 
Ã¸Ç½¯ÄÉ¾, ½°´ºÃÄ¸ Ä¯Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä UN= 255V AC (50Hz), �°´ºÃÄÀ Ã¸Í½³ 
¸»φÌÃÄºÃ¸Ä, Imax 8/20½s=20kA (1 πÌ¼ÀÄ), º»³¾ÌÄ¸Ä³ Ã¸ Ã¸Í½³ 
³Ã³ÇÇ»Ç»¼Î½³ÄÀÄ=3kA/50Hz, ÃÄ±Ãº¿¸ Ã¸ Ã¯´³ DIN - 3, ½¸ ³À¸¹¸Äº»± ¸π³φ± 
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»³º ÀπÄº»± °¾·¸º¿¸¸Ã´³ÃÄ¸Ãº³»¯ ·À»º½³Ã½°¾Àº ½¸ ¸¼¸»ÄÃº»°Ä ·À»º½°Ä class III 
³¯Ã¸º ÄÉ¾ πÃÀÄÍπÉ¾ �� 61643 - 11 »³º IEC 61643 - 1.  ¡ÃÀ³¼°π¸Ä³º ¾³ 
¸´»³Ä³ÃÄ³¹¸² ½¸Ä³¿Í ÄÉ¾ �É¾Î¾ �¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä ¡ÃÀÃÄ³Ã²³Ä (��¡) 2 »³º 3 
ÌπÀÇ ³¾³½°¾¸Ä³º ¸ ¸²ÃÀ·ÀÄ »ÃÀÇÃÄº»ÀÍ Ã¸Í½³ÄÀÄ. �³ πÃ°π¸º ¾³ π³Ã°ÇÀÇ¾ 
πÃÀÃÄ³Ã²³ Ã¸ ¸¼¸»ÄÃº»°Ä ÃÇÃ»¸Ç°Ä πÀÇ ³¾±»ÀÇ¾ ÃÄºÄ »³Ä¸´ÀÃ²¸Ä VI, III, II  
»³º � ³¯Ã¸º ÄÀÇ IEC 60364-4-443 πÀÇ Ã¸½³²¾¸º ¾³ °ÇÀÇ¾ ÃÄ¯¹½¸ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
1,5kV. �ÌÃÄÀÄ πÃÀ½±¹¸º³Ä, πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸Ä ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, ¸¼°´ÇÀÇ »³º π³Ã¯·ÀÃ¸Ä Ã¸ π¼±Ã¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �³·À½±¾Ä³ Ä°ÃÃ¸Ã³ �ÇÃÎ »³º ¸¾¸¾±¾Ä³ ¸πÄ¯ ¼¸πÄ¯         ( € 74,97) 
 
 
�.�.¤.: 2.2.57 
�¤�� �9898 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ���4 

¡¼±Ã¸Ä ¸Ã´³Ã²³ ³πÀÃÍ¾·¸Ã¸Ä/³πÀ¿±¼ÉÃ¸Ä   φÉÄºÃÄº»ÀÍ ÃÎ½³ÄÀÄ 
ÄÃÀÇÀ·ÃÌ½ÀÇ-ÃÇ¾·¸Ä±ÃºÉ¾, ½³·²  ½¸ Ä¸¾ »³¼É·²ÉÃ¸ »³º ÄÀ¾ ½¸Ä³ÃÇ¸½³ÄºÃÄ± 
ÄÀÇ,  »³º Ä¸¾ ½¸Ä³φÀÃ¯ ³ÇÄÀÍ ´º³ Ä¸¾ ¸π°»Ä³Ã¸ ÄÀÇ ·³π°·ÀÇ �΄ ÌπÉÄ 
»³¹ÀÃ²·¸Ä³º ³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸. 
�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ 
ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
(1 Ä¸½.) 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : �»³ÄÌ �ÇÃÎ         ( € 100,00) 
 
 
�.�.¤.: 2.2.58 
¤�  �-52 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ  �  2922 

¡¼³»ÌÃÄÃÉÃ¸ π¸·À·ÃÀ½²É¾, ¾¸Ã²·É¾ »¼π, ½¸ ÄÃº½¸¾ÄÌπ¼³»¸Ä »³Ä¯ �� ¤ 
�� 1339, ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 0,50 x 0,50 m, π¯ÇÀÇÄ 5 cm, ³¾ÄºÀ¼ºÃ¹¸Ã°Ä, ½¸ 
¸πºφ³¾¸º³»± ÃÄÀº³¯·³ ³πÌ ¼¸Ç»Ì ÄÃº½°¾ÄÀ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ »³º Ä¸¾ 
�¤�¡ 05-02-02-00 '' ¡¼³»ÀÃÄÃÎÃ¸ºÄ - ¼º¹ÀÃÄÃÎÃ¸ºÄ π¸·À·ÃÀ½²É¾ »³º 
π¼³Ä¸ºÎ¾'' 
 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º: 

● ¸ πÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ÄÉ¾ ÄÃº½¸¾ÄÀπ¼³»Î¾ 
»³º ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ÃÄ¸Ã°ÉÃ¸Ä »³º ³Ã½À¼Ì´¸Ã¸Ä,  

● ¸ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ÄÉ¾ ÄÃº½¸¾ÄÀπ¼³»Î¾, ¸ °·Ã³Ã¸ ¸π² ÃÄÃÎÃ¸ÉÄ 
³Ã³¸ÃÄÀÄÃº½¸¾ÄÀ-»À¾º¯½³ÄÀÄ π¯ÇÀÇÄ 2,5 - 3,0 cm, ³πÀÄ¸¼ÀÍ½¸¾ÀÇ 
³πÌ °¾³ ½°ÃÀÄ ³Ã³°ÃÄ¸, π°¾Ä¸ ½°Ã¸ »³¹³Ã±Ä ¯½½ÀÇ »³º 180 kg 
ÄÃº½°¾ÄÀÇ ³¾¯ m3,  

● ¸ ³Ã½À¼Ì´¸Ã¸ ½¸ ÄÃº½¸¾ÄÀ½³Ã½³ÃÀ»À¾²³ ½¸ ¼¸Ç»Ì ÄÃº½°¾ÄÀ Ã¸ 
³¾³¼À´²³ 650 kg ÄÃº½°¾ÄÀÇ ³¾¯ m3 ½³Ã½³ÃÀ»À¾²³Ä »³º À »³¹³ÃºÃ½ÌÄ 
ÄÉ¾ ³Ã½Î¾. 

¤º½± ³¾¯ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ °ÄÀº½¸Ä π¼³»ÀÃÄÃÎÃ¸ÉÄ 

������ ¤��� 
¤º½± ¸¾ÌÄ m2 : �Î·¸»³ �ÇÃÎ »³º ¸¿±¾Ä³ ¼¸πÄ¯         ( € 12,60) 
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�.�.¤.: 2.2.59 
¤ � 46.10.01 £Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ  �� 4661.1 

¡ÃÀÃÄ³Ã²³/¸πºÃ±½³¾Ã¸ ¸¼¸»ÄÃº»ÀÍ ·º»ÄÍÀÇ ½¸ ·º¯»¸¾ÀÇÄ ÄÇπÀπÀº¸½°¾ÀÇÄ 
ÀπÄÌπ¼º¾¹ÀÇÄ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 9x12x19 cm. 
 

�³Ä¯ Ä³ ¼Àºπ¯ ÌπÉÄ π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± »³º ÃÄ³ 
ÇπÌ¼Àºπ³ ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 

¤º½± ³¾¯ Ä¸ÄÃ³´É¾º»Ì ½°ÄÃÀ (m2) πÃ³´½³Äº»±Ä ¸πºφ¯¾¸º³Ä.  
������ ¤��� 
¤º½± ¸¾ÌÄ m2 : �°»³  �ÇÃÎ         ( € 10,00) 
 
 
�.�.¤.: 2.2.60 

¤¥� 5.07 
£ÄÃÎÃ¸ºÄ °·Ã³Ã¸Ä »³º ¸´»º³ÉÄºÃ½ÌÄ ÃÉ¼±¾É¾ ¸¾ÄÌÄ ÀÃÍ´½³ÄÀÄ ½¸ ¯½½À 
πÃÀ°¼¸ÇÃ¸Ä ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ÄÇπº»°Ä ·º³ÄÀ½°Ä Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä »³º Ä¸¾ 
�¤�¡ 08-01-03-02 ''�π³¾¸π²ÇÉÃ¸ ÀÃÇ´½¯ÄÉ¾ ÇπÀ´¸²É¾ ·º»ÄÍÉ¾'' 
£Ä¸¾ Äº½± ½À¾¯·³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º : 
³.� πÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¯½½ÀÇ ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
³.� πÃÀÃ°´´ºÃ¸, °»ÃºÈ¸ »³º ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ ÄÀÇ Ç¼º»ÀÍ ÃÄÀ ÌÃÇ´½³. 
´.� ºÃÀπ°·ÉÃ¸ Ä¸Ä ÃÄÃÎÃ¸Ä °·Ã³Ã¸Ä »³º ¸ ÄÍπ³¾Ã¸ ± ¸¼³φÃ¯ 
ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ Ä¸Ä ÃÄÃÎÃ¸Ä ¸´»º³ÉÄºÃ½ÀÍ °ÄÃº ÎÃÄ¸ ¾³ π¸Ãº³¯¼¼¸º π¼±ÃÉÄ 
ÄÀÇÄ ÃÉ¼±¾¸Ä, ½¸ º·º³²Ä¸Ã¸ πÃÀÃÀÇ± ´º³ Ä¸¾ ³πÀφÇ´± ·¸½ºÎ¾ ÃÄ¸¾ 
ÃÉ¼¸¾À´Ã³½½±.  
¤º½± ´º³ °¾³ »Ç³º»Ì ½°ÄÃÀ (m3) ¸π²ÇÉÃ¸Ä ÉÄ ³¾ÉÄ°ÃÉ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ 
πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ ´Ã³½½°Ä π¼¸ÃÉ½±Ä (ÄÇπº»°Ä ·º³ÄÀ½°Ä 
³´É´Î¾) 
������ ¤��� 
¤º½± ¸¾ÌÄ m3 ÄÇπº»°Ä ·º³ÄÀ½°Ä ³´É´Î¾ : �¸»³ÄÃ²³ �ÇÃÎ »³º ¸³·À½±¾Ä³ 
¼¸πÄ¯         ( € 13,70) 
 
 

�.�.¤.: 2.2.61 
¤¥� 11.01.03.31 £Χ 
�¾³¹¸ÉÃ¸²Ä³º ½¸ ÄÀ ¥�¢ 6621.9 

K³¼Í½½³Ä³ φÃ¸³Ä²É¾ »³Ä¯ �� ¤ �� 124, ½¸ Ã±½³¾Ã¸ CE, Ä¸Ä »³Ä¸´ÀÃ²³Ä 
φ°ÃÀÇÃ³Ä º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä D πÀÇ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ (³¾¯¼À´³ Ä¸¾ 
¹°Ã¸ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸Ä). 
¡¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ¸ πÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ ÄÀÇ »³¼Í½½³ÄÀÄ ÄÀÇ 
φÃ¸³Ä²ÀÇ »³º ÄÀÇ π¼³ºÃ²ÀÇ °·Ã³Ã¸Ä ³ÇÄÀÍ, ¸ ³»Ãº³±Ä ÃÍ¹½ºÃ¸ Ä¸Ä ÃÄ¯¹½¸Ä 
»³º ¸π²»¼ºÃ¸Ä ÄÀÇ »³¼Í½½³ÄÀÄ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ÃÄ¸Ã¸Î¾ ÇπÀ¹¸½¯ÄÉ¾ »³º À 
¸´»º³ÉÄºÃ½ÌÄ ÄÀÇ π¼³ºÃ²ÀÇ °·Ã³Ã¸Ä ½¸ Ã»ÇÃÌ·¸½³. �³¼Í½½³Ä³ φÃ¸³Ä²É¾ 
³πÌ ÃÇ¾¹¸Äº»¯ Ç¼º»¯. 
�³¼Í½½³Ä³ φÃ¸³Ä²É¾ ³πÌ ÃÇ¾¹¸Äº»¯ Ç¼º»¯ (composite materials), ¯½¸Ã¸Ä 
°´ÇÇÃ¸Ä (½À¾À¼º¹º»±Ä ·À½±Ä), ÇÉÃ²Ä πÃÀÃ¹±»¸ ³·Ã³¾Î¾ ÃÄÀ ½²´½³ 
ÇÍÄ¸ÇÃ¸Ä, Ä¸Ä πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ³πÌ Ä¸¾ ½¸¼°Ä¸ φ°ÃÀÇÃ³Ä º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä »³Ä¯ ÄÀ 
¡ÃÌÄÇπÀ �� ¤ �� 124, ½¸ ÄÀ π¼³²ÃºÀ °·Ã³Ã±Ä ÄÀÇÄ, ¸φÀ·º³Ã½°¾³ ½¸ 
π³Ã°½³ÇÃ½³ ÃÄ¸´¯¾ÉÃ¸Ä/³πÌÃ³¸Ã¸Ä ¹ÀÃÍ³ÀÇ ³πÌ EPDM ± ³¾¯¼À´À Ç¼º»Ì 
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½¸Ä³¿Í »³¼Í½½³ÄÀÄ »³º π¼³ºÃ²ÀÇ °·Ã³Ã¸Ä »³º ½¸Ç³¾ºÃ½Ì »¼¸º·Î½³ÄÀÄ ³πÌ 
³¾À¿¸²·ÉÄÀ Ç¯¼Ç³³, π¼±ÃÉÄ ÄÀπÀ¹¸Ä¸½°¾³ »³º ¸Ç¹Ç´Ã³½½ºÃ½°¾³. 
�³¼Í½½³Ä³ φÃ¸³Ä²É¾ ³πÌ ÃÇ¾¹¸Äº»¯ Ç¼º»¯, »³¹³ÃÀÍ ³¾À²´½³ÄÀÄ D 700mm, 
»¼¯Ã¸Ä D400 »³Ä¯ �� ¤ �� 124, ¸¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 800X800, 
π¯ÇÀÇÄ 75 mm. 
¤º½± ³¾¯ Ä¸½¯ÇºÀ (Ä¸½) 
������ ¤��� 
¤º½± ¸¾ÌÄ Ä¸½. : ¤¸ÄÃ³»ÌÃº³ �ÇÃÎ         ( € 400,00) 
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3. ¡¢ Ϋ¡ � ��£� £ 
 

«��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� £¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� 
£¤�� 114¡� » 

(114¡�-22-03) 

 

 



�¸Ã¹º¯ �»¹º¯

1 �»Ã»³φ°Ä Ç³¼³ÃÎ¾ ¸·³φÎ¾  �  �-1 £Χ 1.1.1  � -1110 m³ 145,00 0,75 108,75

2 �¸¾º»°Ä ¸»Ã»³φ°Ä Ã¸ °·³φÀÄ ´³ºÎ·¸Ä-¸½º³Ã³ÇÎ·¸Ä  �  �-2 £Χ 1.1.2  � -1123� m³ 4.240,00 1,20 5.088,00

3 ¤À½± ¸πºφ³¾¸ºÎ¾ ³Ãφ³¼ÄÀÃ»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ± Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ  �  �-1 £Χ 1.1.3  � -3121.� m 740,00 3,00 2.220,00

4 �³¹³²Ã¸Ã¸ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ  �  �-12 £Χ 1.1.4  ��-2227 m³ 1.020,00 30,30 30.906,00

5
¡ÃÀ½±¹¸º³ ·³¾¸²É¾ ¹Ã³ÇÃÄÎ¾ ¸π²¼¸»ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ 
�³Ä¸´ÀÃ²³Ä �4  �  �-18.3 1.1.5  � -1510 m³ 1.750,00 9,30 16.275,00

6 �³Ä³Ã»¸Ç± ¸πºÇÉ½¯ÄÉ¾  �  �-20 1.1.6  � -1530 m³ 1.750,00 0,95 1.662,50

7 �¸ÉÍφ³Ã½³ ·º³ÇÉÃºÃ½ÀÍ.  �  �-64.2 £Χ 1.1.7  ��-7914 m² 5.300,00 1,65 8.745,00

8 ¥πÌ³³Ã¸ À·ÀÃÄÃÉÃ²³Ä ½¸Ä³³¼¸ÄÀÍ π¯ÇÀÇÄ  �  �-1.1 £Χ 1.1.8  � -3121.� m³ 880,00 14,30 12.584,00

9 �¯Ã¸ À·ÀÃÄÃÉÃ²³Ä ½¸Ä³³¼¸ÄÀÍ π¯ÇÀÇÄ   �  �-2.1 £Χ 1.1.9  � -3211.� m³ 880,00 14,30 12.584,00

90.173,25

�¸Ã¹º¯ �»¹º¯
10 �Ç¼ÌÄÇπÀº ÃÇ¾±¹É¾ ÇÇÄÎ¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾  �� 38.03 1.2.1  �� 3816 m2 900,00 14,00 12.600,00

11

¡ÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ, ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ »³º ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ³¾Ä¼²³Ä ± πÇÃ´À´¸Ã³¾ÀÍ ´º³ »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ³πÌ 
Ã»ÇÃÌ·¸½³ »³Ä¸´ÀÃ²³Ä C12/15

 �� 32.01.03 1.2.2  �� 3214 m³ 100,00 75,00 7.500,00

12

¡ÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ, ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ »³º ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ³¾Ä¼²³Ä ± πÇÃ´À´¸Ã³¾ÀÍ ´º³ »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ³πÌ 
Ã»ÇÃÌ·¸½³ »³Ä¸´ÀÃ²³Ä C25/30

 �� 32.01.06 1.2.3  �� 3215 m³ 200,00 90,00 18.000,00

13
Χ³¼Í³·º¾Àº Àπ¼ºÃ½À² Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ. Χ³¼Í³·º¾Àº Àπ¼ºÃ½À² »³Ä¸´ÀÃ²³Ä 
B500C

 �� 38.20.02 1.2.4  �� 3873 kg 18.000,00 0,95 17.100,00

14 Χ³¼Í³·º¾Àº Àπ¼ºÃ½À² Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ. �À½º»¯ π¼°´½³Ä³ B500C  �� 38.20.03 1.2.5  �� 3873 kg 10.600,00 0,90 9.540,00

15 �πÀÃÄ³Ä±Ã¸Ä Ãº·¸ÃÀπ¼ºÃ½ÀÍ Ã»ÇÃÀ·¸Ä±Ã¸É¾  �� 38.45 1.2.6  �� 3873 m² 1.260,00 2,00 2.520,00

16

¡ÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯ ¸π² ÄÌπÀÇ, ·º¯ÃÄÃÉÃ¸ »³º ÃÇ½πÍ»¾ÉÃ¸ 
Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ·³π°·É¾ ³¸ÃÀ·ÃÀ½²É¾ ½¸ ÇÃ±Ã¸ ³¾Ä¼²³Ä ± 
πÇÃ´À´¸Ã³¾ÀÍ

 �� 32.01.07 £Χ 1.2.7  ��-3216  m³ 1.600,00 150,00 240.000,00

17 �³Ä³Ã»¸Ç± ³Ã½Î¾ ¥�¢ 10.15 £Χ 1.2.8 ¥�¢-6370 m 2.570,00 22,00 56.540,00

18 �º³´Ã¯½½ºÃ¸  ½¸ ³¾³»¼³ÃÄº»± ³³φ±  �  �-17.1 1.2.9  ��-7788 m² 400,00 3,45 1.380,00

¤¹¼¯ �¿½¬·³Ä 
(�υÃώ)

�³π¬½· (�υÃώ)

�.¤.

��¤���¡�� 1:  ����������£ �¡��£��£
����� 1.1: �����¡�£��£ - §©��¤�¥¡���� - ���£¤¡©£��

£¥���� ����� 1.1: �����¡�£��£ - §©��¤�¥¡���� - ���£¤¡©£��
����� 1.2: £�¥¡�����¤�

³/³ �°·¿Ä ¸Ãγ³Ã°³Ä �ω·¹ºόÄ ΆÃ¸Ã¿υ �.¤. �ω·¹ºόÄ 
�½³¸¸ώÃ·Ã·Ä ��  ¿ÃόÄ·Ä³

�ω·¹ºόÄ 
�½³¸¸ώÃ·Ã·Ä ��  ¿ÃόÄ·Ä³ ¤¹¼¯ �¿½¬·³Ä 

(�υÃώ)

�¢Χ����  ¤��¤���£  A�¢ ¡ ¢��£
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���)
���¥�¥�£� �2 (¥¡ � ��£)
¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & �����£� £¥���£�Ω�)

�¢� : «��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� 
£¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� £¤�� 114¡�» 
(114¡�-22-03)

 ¡�« �����£��£

³/³ �°·¿Ä ¸Ãγ³Ã°³Ä �ω·¹ºόÄ ΆÃ¸Ã¿υ �³π¬½· (�υÃώ)



�¸Ã¹º¯ �»¹º¯�.¤. �ω·¹ºόÄ 
�½³¸¸ώÃ·Ã·Ä ��  ¿ÃόÄ·Ä³ ¤¹¼¯ �¿½¬·³Ä 

(�υÃώ)³/³ �°·¿Ä ¸Ãγ³Ã°³Ä �ω·¹ºόÄ ΆÃ¸Ã¿υ �³π¬½· (�υÃώ)

19 �πÀ¿±¼ÉÃ¸ »³º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ³Ãφ³¼ÄÀÃ»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ  �  �-8.1 £Χ 1.2.10  � -4521� m² 25,00 55,00 1.375,00

20 �φ³²Ã¸Ã¸/³πÀ¿±¼ÉÃ¸ ·º³´Ã¯½½ºÃ¸Ä À·ÀÃÄÃÉ½¯ÄÉ¾  �  �-8.1 £Χ 1.2.11  ��-7788 m² 300,00 1,50 450,00

367.005,00

�¸Ã¹º¯ �»¹º¯

21
§°ÃÀ¾Ä³ ÃÄÀºÇ¸²³ ³πÌ Ãº·¸ÃÀ·À»ÀÍÄ ± »Àº¼À·À»ÀÍÄ ³¾¸¿³ÃÄ±ÄÀÇ 
ÍÈÀÇÄ ± π¼¸ÇÃ¯Ä

 ��
61.05 £Χ 1.3.1  �� 6104 kg 122.100,00 3,00 366.300,00

22
�πºÃÄ°´³Ã¸ ½¸ π¸Ä¯Ã½³Ä³ ÄÍπÀÇ sandwich ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾¸ 
¼³½³Ã²¾³ ½¸ π¼±ÃÉÃ¸ πÀ¼ÇÀÇÃ¸¹¯¾¸Ä

 �� 
72.65 £Χ 1.3.2  �� 6401 m² 3.100,00 43,00 133.300,00

23 ¡¸Ä¯Ã½³Ä³ π¼³´ºÀ»¯¼ÇÈ¸Ä ÄÍπÀÇ sandwich, π¯ÇÀÇÄ 50mm  �� 
72.80 £Χ 1.3.3  �� 7231 m² 980,00 41,00 40.180,00

24 ΧÃÎÃ¸ ½¸Ä³¼¼º»ÀÍ ÃÄ¸´¯ÃÄÃÀÇ  �� 
77.55 £Χ 1.3.4  �� 7755 Ä¸½ 1,00 5.000,00 5.000,00

544.780,00

�¸Ã¹º¯ �»¹º¯
25 ¡À¼Í»¼É¾ÀÄ ³´É´ÌÄ 70mm² ³πÌ »³¹³ÃÌ ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»Ì Ç³¼»Ì (Cu) �¤�� 8758.2.6 2.1.1 ���45 m 200,00 11,78 2.356,00

26
�»²·³ ÃÇ¼¼±È¸ÉÄ Ç³¼Í³·º¾¸ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸ (St/Zn), 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ §10 x 200 mm  ´º³  ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã± Ä¸Ä Ã¸ ÃÄ±Ãº´½³ ³´É´ÀÍ �¤�� 8757.1.4£Χ1 2.1.2 ���45 Ä¸½. 63,00 8,13 512,19

27
�»²·³  ÃÇ¼¼±È¸ÉÄ  Ç³¼Í³·º¾¸  ¹¸Ã½¯  ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸ (St/Zn), 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ §16x1500mm �¤�� 8757.1.4£Χ2 2.1.3 ���45 Ä¸½. 7,00 21,43 150,01

28
£Ä±Ãº´½³ Ç³¼Í³·º¾À ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ´º³ ÃÄ±Ãº¿¸ 
Ç³¼Í³·º¾ÀÇ ³´É´ÀÍ §8 ± §10 Ã¸ Ã»¸π± ³πÌ π¯¾¸¼ �¤�� 9344.£Χ1 2.1.4 ���45 Ä¸½. 1.700,00 7,76 13.192,00

29

£φº»Ä±Ã³Ä ·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ÉÄ ± ·º³»¼³·ÎÃ¸ÉÄ ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ 
¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ´º³ ÃÍÃφº¿¸ ³´É´Î¾ §8/10 Ç³¼Í³·º¾É¾, 
¸¼³φÃÀÍ ÄÍπÀÇ ´º³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ ½Ì¾À π¯¾É ³πÌ ÄÀ °·³φÀÄ.

�¤�� 9344.£Χ3 2.1.5 ���45 Ä¸½. 150,00 5,03 754,50

30

£Ä±Ãº´½³ Ç³¼Í³·º¾À ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ³´É´ÀÍ §16 
Ç³¼Í³·º¾ÀÇ, Ã¸ ÀÃº·Ì¾Äº³ ÃÄ¸´³¾ÀπÀº¸½°¾¸ ¸πºφ¯¾¸º³ ± »³Ä³»ÌÃÇφ¸ 
¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀ²ÇÀÇ ± Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ ± π¯¾¸¼

�¤�� 9344.£Χ4 2.1.6 ���45 Ä¸½. 7,00 5,53 38,71

31

¡¸Ãº¼³²½ºÀ - »À¼¼¯ÃÀ »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1, ¸¾ÌÄ Ã¸½¸²ÀÇ, 
Ç³¼Í³·º¾À °¼³Ã½³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À (St/Zn), ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸Ä 
·º¯ÃÄ³Ã¸Ä

�¤�� 9344.£Χ5 2.1.7 ���45 Ä¸½. 7,00 11,58 81,06

32

�ÇÌ½¸¾ÀÄ ÃÍ¾·¸Ã½ÀÄ ¸¼°´ÇÀÇ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ ³πÌ ÇÇÄÀÇ¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ 
¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾ÀÄ (St/Zn), »³Ä¯ �� ¤-�� 50164-1, ´º³ ÃÍÃφº¿¸ 
³´É´Î¾ §8/10

�¤�� 8838.2.7.2£Χ1 2.1.8 ���45 Ä¸½. 168,00 10,63 1.785,84

33

£φº»Ä±Ã³Ä ´¸φÍÃÉÃ¸Ä ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À 
(St/Zn), ´º³ ÃÍÃφº¿¸ ³´É´Î¾ §8/10 Ç³¼Í³·º¾É¾ »³º ½¸Ä³¼¼º»Î¾ 
»À¼É¾Î¾, ¸¼³φÃÀÍ ÄÍπÀÇ ´º³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ ½Ì¾À π¯¾É ³πÌ ÄÀ 
°·³φÀÄ.

�¤�� 9344.£Χ14 2.1.9 ���45 Ä¸½. 84,00 6,78 569,52

34 ¤³º¾²³ Ç³¼Í³·º¾¸ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾¸ ·º³ÄÀ½±Ä 30 x 3,5 mm �¤�� 8758.1.£Χ1 2.1.10 ���45 m 600,00 7,29 4.374,00

£¥���� ����� 1.3: ��¤������£ ��¤�£��¥�£
��¤���¡�� 2: ����¤¡���§���������£ �¡��£��£
����� 2.1: ���������� ���©£� - ��¤���¡�¥����  ¡�£¤�£��

³/³ �°·¿Ä ¸Ãγ³Ã°³Ä �ω·¹ºόÄ ΆÃ¸Ã¿υ �.¤. �ω·¹ºόÄ 
�½³¸¸ώÃ·Ã·Ä ��  ¿ÃόÄ·Ä³ ¤¹¼¯ �¿½¬·³Ä 

(�υÃώ)
�³π¬½· (�υÃώ)

��  ¿ÃόÄ·Ä³ ¤¹¼¯ �¿½¬·³Ä 
(�υÃώ)

�³π¬½· (�υÃώ)

£¥���� ����� 1.2: £�¥¡�����¤�
����� 1.3: ��¤������£ ��¤�£��¥�£

³/³ �°·¿Ä ¸Ãγ³Ã°³Ä �ω·¹ºόÄ ΆÃ¸Ã¿υ �.¤. �ω·¹ºόÄ 
�½³¸¸ώÃ·Ã·Ä



�¸Ã¹º¯ �»¹º¯�.¤. �ω·¹ºόÄ 
�½³¸¸ώÃ·Ã·Ä ��  ¿ÃόÄ·Ä³ ¤¹¼¯ �¿½¬·³Ä 

(�υÃώ)³/³ �°·¿Ä ¸Ãγ³Ã°³Ä �ω·¹ºόÄ ΆÃ¸Ã¿υ �³π¬½· (�υÃώ)

35

£φº»Ä±Ã³Ä-ÃÄ±Ãº´½³ ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À 
(St/Zn),»³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ ÃÍÃφº¿¸ Ä³º¾ºÎ¾ ¸ÉÄ 40Χ4mm, ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ 
´º³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ ¸¾ÄÌÄ ¸·¯φÀÇÄ

�¤�� 9344£Χ8 2.1.11 ���45 Ä¸½. 350,00 8,78 3.073,00

36

£φº»Ä±Ã³Ä  ·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ÉÄ ± ·º³»¼³·ÎÃ¸ÉÄ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ, ´º³ 
ÃÍÃφº¿¸ ³´É´Î¾ §8/10 »³º ¼¯½³Ä 30x3,5mm ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ 
¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À

�¤�� 9344£Χ10 2.1.12 ���45 Ä¸½. 72,00 12,46 897,12

37
�À¾Ì»¼É¾ÀÄ ³´É´ÌÄ »Ç»¼º»±Ä ·º³ÄÀ½±Ä, §8mm, ³πÌ »Ã¯½³ 
³¼ÀÇ½º¾²ÀÇ (AlMgSi) �¤�� 8758.1.4£Χ1 2.1.13 ���45 m 1.700,00 3,63 6.171,00

38
£φº»Ä±Ã³Ä  ÃÍÃφº¿¸Ä   ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ, »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ ¸πº½±»Ç¾Ã¸  
¼¯½³Ä 30x3,5mm ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À �¤�� 9344£Χ11 2.1.14 ���45 Ä¸½. 21,00 10,63 223,23

39

£φº»Ä±Ã³Ä-ÃÄ±Ãº´½³ ³πÌ Ç¯¼Ç³³ ¹¸Ã½¯ ¸πºÈ¸Ç·³Ã´ÇÃÉ½°¾À 
(St/Zn),»³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ ÃÍ¾·¸Ã¸ Ç³¼Í³·º¾É¾ ³´É´Î¾ »Ç»¼º»±Ä 
·º³ÄÀ½±Ä §8/10,³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ ´º³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã¸ ¸¾ÄÌÄ ¸·¯φÀÇÄ

�¤�� 9344£Χ9 2.1.15 ���45 Ä¸½. 150,00 6,90 1.035,00

40
£φº»Ä±Ã³Ä  ·º³ÃÄ³ÇÃÎÃ¸ÉÄ ± ·º³»¼³·ÎÃ¸ÉÄ ³³Ã°ÉÄ ÄÍπÀÇ, ´º³ 
ÃÍÃφº¿¸ ³´É´Î¾ 70mm2 »³º ¼¯½³Ä 30x3,5mm ³πÌ Ç³¼»Ì �¤�� 9344.£Χ15 2.1.16 ���45 Ä¸½. 20,00 18,50 370,00

41

�¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ, ·º³½°ÄÃÀÇ §17 »³º ½±»ÀÇÄ 1500mm, 
»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾À ³πÌ Ç³¼Í³·º¾¸ ÈÇÇ± ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»¯ ¸πºÇ³¼»É½°¾o ½¸ 
π¯ÇÀÄ ¸πºÇ¯¼»ÉÃ¸Ä 254½m Ã¸ φÃ¸¯ÄºÀ

�¤�� 9342.£Χ1 2.1.17 ���45 Ä¸½. 9,00 58,01 522,09

42

�¼¸»ÄÃÌ·ºÀ ´¸ºÎÃ¸ÉÄ, ·º³½°ÄÃÀÇ §17 »³º ½±»ÀÇÄ 1500mm, 
»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾À ³πÌ Ç³¼Í³·º¾¸ ÈÇÇ± ¸¼¸»ÄÃÀ¼ÇÄº»¯ ¸πºÇ³¼»É½°¾o ½¸ 
π¯ÇÀÄ ¸πºÇ¯¼»ÉÃ¸Ä 254½m

�¤�� 9342.£Χ2 2.1.18 ���45 Ä¸½. 20,00 33,01 660,20

43

�ÀÇ¼ºÉÄÌÄ Ãφº´»Ä±Ã³Ä, ´º³ Ä¸¾ ÃÍ¾·¸Ã¸ Ç¯¼»º¾ÀÇ πÀ¼Í»¼É¾ÀÇ 
³´É´ÀÍ, ·º³ÄÀ½±Ä 70mm² ± ÃÄÃÀ´´Ç¼ÀÍ ³´É´ÀÍ ·º³½°ÄÃÀÇ §8mm 
π¯¾É Ã¸ ¸¼¸»ÄÃÌ·º³ »Ç»¼º»±Ä ·º³ÄÀ½±Ä, ·º³½°ÄÃÀÇ §17

�¤�� 9344.£Χ2 2.1.19 ���45 Ä¸½. 29,00 3,69 107,01

44 �πº»ÃÀÇÃÄ±Ã³Ä ¸¼¸»ÄÃÀ·²ÀÇ ´¸²ÉÃ¸Ä �¤�� 9342.£Χ3 2.1.20 ���45 Ä¸½. 7,00 0,30 2,10

45 £Í¾·¸Ã½ÀÄ ¸πº½±»Ç¾Ã¸Ä ¸¼¸»ÄÃÀ·²ÀÇ ´¸²ÉÃ¸Ä, ·º³½°ÄÃÀÇ §17 �¤�� 9344.£Χ16 2.1.21 ���45 Ä¸½. 7,00 0,35 2,45

46
¡º¾³»²·³ ´¸²ÉÃ¸Ä, ³πÌ ³¼ÀÇ½²¾ºÀ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 150X200mm Ã¸ 
´³¼³³¾ºÃ½°¾À Ãº·¸ÃÀÃÉ¼±¾³ 1 ½" �¤�� 9342.£Χ4 2.1.22 ���45 Ä¸½. 1,00 13,00 13,00

36.890,03

�¸Ã¹º¯ �»¹º¯
47 �ÇÄ²À ·º³»¼³·ÎÃ¸ÉÄ, ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À ¡¼³ÃÄº»Ì � 80 X 80 mm �¤�� 8735.2.2£Χ 2.2.1 ��� 41 Ä¸½ 70,00 4,76 333,20

48 £Ç¯Ã³ »³¼É·²É¾ ³πÌ ´³¼³³¾ºÃ½°¾À ¸¼³Ã½³ DKP 10Χ5mm �¤�� �8737.1 2.2.2 ���42 m 500,00 14,56 7.280,00

49

¡ÃÀ»³Ä³Ã»¸Ç³Ã½°¾À φÃ¸¯ÄºÀ ·º³»¼¯·ÉÃ¸Ä ÇπÀ´¸²É¾ »³¼É·²É¾ 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 80x80 cm »³º ³¯¹ÀÇÄ 95cm ³πÌ Àπ¼ºÃ½°¾À Ã»ÇÃÌ·¸½³ 
π¯ÇÀÇÄ 14 cm, ½¸ »¯¼Ç½½³ ³πÌ ¸¼³ÄÌ ÇÇÄÀÃ²·¸ÃÀ À½¯·³Ä �125.

�¤�� 8749.4£Χ 2.2.3
 �� 3211 (0%), 
���10 (100%) Ä¸½. 35,00 246,71 8.634,85

50
�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ´º³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ ÃÄÀ °·³φÀÄ �À¾ÀπÀ¼º»Ì 
�º³ÄÀ½±Ä 1 X 120 mm2 �¤�� 8773.1.12£Χ 2.2.4 ��� 47 m 3.700,00 25,95 96.015,00

51
�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ´º³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ ÃÄÀ °·³φÀÄ �À¾ÀπÀ¼º»Ì 
�º³ÄÀ½±Ä 1 X 240 mm2 �¤�� 8773.1.15£Χ 2.2.5 ��� 47 m 5.500,00 43,21 237.655,00

52
�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À ¤ÃºπÀ¼º»Ì �º³ÄÀ½±Ä 3 X 1.5 
mm2

�¤�� 8774.3.1£Χ 2.2.6 ��� 47 m 720,00 5,14 3.700,80

53
�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À ¤ÃºπÀ¼º»Ì �º³ÄÀ½±Ä 3 X 2.5 
mm2

�¤�� 8774.3.2£Χ 2.2.7 ��� 47 m 320,00 5,48 1.753,60

��  ¿ÃόÄ·Ä³

£¥���� ����� 2.1: ���������� ���©£� - ��¤���¡�¥����  ¡�£¤�£��

����� 2.2: �£§¥¡� ¡�¥��¤�

³/³ �°·¿Ä ¸Ãγ³Ã°³Ä �ω·¹ºόÄ ΆÃ¸Ã¿υ �.¤. �ω·¹ºόÄ 
�½³¸¸ώÃ·Ã·Ä

¤¹¼¯ �¿½¬·³Ä 
(�υÃώ)

�³π¬½· (�υÃώ)



�¸Ã¹º¯ �»¹º¯�.¤. �ω·¹ºόÄ 
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54
�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À ¡¸¾Ä³πÀ¼º»Ì �º³ÄÀ½±Ä 5 X 
6 mm2

�¤�� 8774.6.4£Χ 2.2.8 ��� 47 m 50,00 10,70 535,00

55
�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ÀÃ³ÄÌ ± ¸¾ÄÀºÇºÃ½°¾À ¡¸¾Ä³πÀ¼º»Ì �º³ÄÀ½±Ä 5 X 
10 mm2

�¤�� 8774.6.5£Χ 2.2.9 ��� 47 m 50,00 13,81 690,50

56
�³¼Î·ºÀ ÄÍπÀÇ NYY ´º³ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ ÃÄÀ °·³φÀÄ ¡¸¾Ä³πÀ¼º»Ì 
�º³ÄÀ½±Ä 5 X 25 mm2 �¤�� 8773.5.7£Χ 2.2.10 ��� 47 m 500,00 31,25 15.625,00

57
�º³»ÌπÄ¸Ä ÃÄ¸´³¾ÌÄ, ÀÃ³ÄÌÄ, π¸ÃºÃÄÃÀφº»ÌÄ ¸¾Ä¯Ã¸ÉÄ 10 �, Ä¯Ã¸ÉÄ 
250 V �π¼ÌÄ ½À¾ÀπÀ¼º»ÌÄ �À½ºÄ³Ä¸Ã ± ³¼¼³Ã¸ÄÀÇÃ �¤�� 8815.4£Χ 2.2.11 ��� 49 Ä¸½ 14,00 21,11 295,54

58 ¢¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä ÀÃ³ÄÌÄ π¼±Ã¸Ä, SCHUKO �¤�� 8828.1.1£Χ 2.2.12 ���49 Ä¸½. 14,00 10,95 153,30

59
¢¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä �ºÀ½¸Ç³¾º»ÀÍ ÄÍπÀÇ ÀÃ³ÄÌÄ π¼±Ã¸Ä, ÄÃºφ³Ãº»ÌÄ ¸π³φ± 
´¸ºÎÃ¸ÉÄ 25�,32�,63� 100�,125�. �¤�� 8828.1.2£Χ 2.2.13 ���49 Ä¸½. 25,00 35,00 875,00

60

�¼¸»ÄÃº»ÌÄ π²¾³»³Ä ³πÌ Ç³¼Ç³·À°¼³Ã½³ ,¾Ä¸»³π° »³º ½ÀÃφÀÃ²·¸ÃÀ 
IP66 ¸¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 820Χ550Χ260(mm) (¡Χ¥Χ�) (54 
ÃÄÀºÇ¸²É¾)

�¤�� 8840.4.3£Χ1 2.2.14 ���52 Ä¸½. 3,00 288,55 865,65

61

�¼¸»ÄÃº»ÌÄ π²¾³»³Ä ³πÌ Ç³¼Ç³·À°¼³Ã½³ ,¾Ä¸»³π° »³º ½ÀÃφÀÃ²·¸ÃÀ 
IP66 ¸¿ÉÄ¸Ãº»Î¾ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 1250Χ820Χ260(mm) (¡Χ¥Χ�) (120 
ÃÄÀºÇ¸²É¾)

�¤�� 8840.4.3£Χ3 2.2.15 ���52 Ä¸½. 4,00 545,56 2.182,24

62

�¼¸»ÄÃº»ÌÄ π²¾³»³Ä ³πÌ Ç³¼Ç³·À°¼³Ã½³ DKP, �¢66, ¸π²ÄÀºÇÀÄ, ½¸ 
½¸Ä³¼¼º»± πÌÃÄ³, 72 ÃÄÀºÇ¸²É¾, °ÉÄ 2 ³ÇÄÀ½¯ÄÉ¾ ·º³»ÀπÄÎ¾ »³º 
´¸¾º»ÀÍ ³ÇÄÀ½¯ÄÀÇ ·º³»ÌπÄÀÇ °ÉÄ 400 �.

�¤�� 8840.4.3£Χ2 2.2.16 ���52 Ä¸½. 3,00 865,97 2.597,91

63
¡¸·²À π²¾³»³ Ç³½¸¼±Ä Ä¯Ã¸Ä ¸πº¹¸ÉÃÀÍ½¸¾À ³πÌ ½πÃÀÃÄ¯, 
·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 80Χ80Χ220 cm, ½¸ ½π¯Ã¸Ä 40Χ10 mm. �¤�� 8841.2.1£Χ 2.2.17 ���88 Ä¸½. 1,00 1.366,18 1.366,18

64
�º³»ÌπÄ¸Ä �º³φÇ´¸Ä �¾Ä¯Ã¸ÉÄ �ÇÄÌ½³ÄÀÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ·º³φÇ´±Ä 
°¾Ä³Ã¸Ä πº¾¯»É¾ ÄÃºφ³Ãº»ÌÄ, À¾À½.  �¾Ä¯Ã¸ÉÄ 40� (4Χ40�/30mA) �¤�� 8871.4.3£Χ1 2.2.18

���50 (40%), 
���55 (60%) Ä¸½. 7,00 91,63 641,41

65 �¼¸»ÄÃÀ¾Ì½ÀÄ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä »Ç»¼É½¯ÄÉ¾ °¾³¾Äº ·º³ÃÃÀ±Ä πÃÀÄ Ä¸ ´¸ �¤�� 8892.1.1£Χ 2.2.19 ���55 Ä¸½. 8,00 345,37 2.762,96

66
�º³»ÌπÄ¸Ä πº¾¯»É¾ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ 5¤� SIEMENS �π¼ÌÄ ·ºπÀ¼º»ÌÄ 
�¾Ä¯Ã¸ÉÄ 25 � �¤�� 8880.2.1 2.2.20 H�M 55 Ä¸½ 21,00 21,40 449,40

67
�º³»ÌπÄ¸Ä πº¾¯»É¾ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ 5¤� SIEMENS �π¼ÌÄ 
Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»ÌÄ �¾Ä¯Ã¸ÉÄ 16 � �¤�� 8880.4.1 £Χ 2.2.21 H�M 55 Ä¸½ 7,00 31,06 217,42

68
¢¸Ç½³ÄÀ·ÌÄ¸Ä π²¾³»³ SCHUKO, ·ºπÀ¼º»ÌÄ »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ½°Ã³ Ã¸ ¸¼¸»ÄÃº»Ì π²¾³»³ ÇÉ¾¸ÇÄÌ ± ¸π²ÄÀºÇÀ �¤�� 8881.2£Χ 2.2.22 ���49 Ä¸½. 8,00 9,81 78,48

69

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º 
³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³  À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä³Ã¸ÉÄ In=100�, ½¸ ÃÍ¹½ºÃ¸ ·º³»Àπ±Ä 
Ã¸ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ 83-100� »³º  º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ 
°ÉÄ Ä³ 25K�

�¤�� 8886.1.1.4£Χ2 2.2.23 ���55 Ä¸½. 3,00 251,92 755,76

70

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º 
³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä³Ã¸ÉÄ In=125�, ½¸ 
ÃÍ¹½ºÃ¸ ·º³»Àπ±Ä Ã¸ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ 100-125� »³º  º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä 
Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ Ä³ 25K�

�¤�� 8886.1.1.5£Χ2 2.2.24 ���55 Ä¸½. 3,00 360,28 1.080,84



�¸Ã¹º¯ �»¹º¯�.¤. �ω·¹ºόÄ 
�½³¸¸ώÃ·Ã·Ä ��  ¿ÃόÄ·Ä³ ¤¹¼¯ �¿½¬·³Ä 
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71
�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ÄÃºπÀ¼º»ÌÄ ± Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»ÌÄ (3¢ ±4P) ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=400�/36kA �¤�� 8886.1.3£Χ1 2.2.25 ���55 Ä¸½. 2,00 881,92 1.763,84

72

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º 
³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä³Ã¸ÉÄ In=50�, ½¸ 
º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ Ä³ 18K�

�¤�� 8886.1.1.2£Χ1 2.2.26 ���55 Ä¸½. 7,00 182,67 1.278,69

73

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º 
³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä³Ã¸ÉÄ In=32�, ½¸  
º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ Ä³ 18K�

�¤�� 8886.1.1.1£Χ1 2.2.27 ���55 Ä¸½. 7,00 162,67 1.138,69

74
�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ÄÃºπÀ¼º»ÌÄ ± Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»ÌÄ (3¢ ±4P) ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ 
·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ,  In=250�/36kA �¤�� 8886.1.2£Χ1 2.2.28 ���55 Ä¸½. 6,00 425,17 2.551,02

75

�ÇÄÌ½³ÄÀÄ ·º³»ÌπÄ¸Ä ºÃÇÍÀÄ ·º³¾À½±Ä, »¼¸ºÃÄÀÍ ÄÍπÀÇ, ½¸ 
ÃÇ¹½º·Ì½¸¾¸ ¸¼¸»ÄÃÀ¾º»± πÃÀÃÄ³Ã²³ ³πÌ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ »³º 
³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ ¤¸ÄÃ³πÀ¼º»ÌÄ À¾À½³ÃÄº»±Ä ¸¾Ä³Ã¸ÉÄ In=63�, ½¸ 
ÃÍ¹½ºÃ¸ ·º³»Àπ±Ä Ã¸ Çπ¸Ã°¾Ä³Ã¸ ¸ÉÄ 63� »³º  º»³¾ÌÄ¸Ä³Ä ·º³»Àπ±Ä 
Ã¸ ³Ã³ÇÇ»Í»¼É½³ °ÉÄ Ä³ 25K�

�¤�� 8886.1.1.3£Χ2 2.2.29 ���55 Ä¸½. 8,00 155,88 1.247,04

76
�Ãφ¯¼¸º³ ÃÇ¾Ä¸»Äº»± ÄÍπÀÇ EZ-SIEMENS �Ãφ¯¼¸º³ ÃÇ¾Ä¸»Äº»± ÄÍπÀÇ 
EZ-SIEMENS Έ¾Ä³Ã¸Ä35� & Ãπ¸ºÃÎ½³ÄÀÄ �16 (½º¾ºÀ) �¤�� 8910.1.1 £Χ 2.2.30 ��� 54 Ä¸½ 21,00 12,98 272,58

77
�º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÄ ´º¯ ³Ãφ¯¼ºÃ¸ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ 
WL-SIEMENS �À¾ÀπÀ¼º»ÌÄ �¾Ä¯Ã¸ÉÄ 10 � �¤�� 8915.1.2 2.2.31 ��� 55 Ä¸½ 35,00 9,07 317,45

78
�º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÄ ´º¯ ³Ãφ¯¼ºÃ¸ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ 
WL-SIEMENS �À¾ÀπÀ¼º»ÌÄ �¾Ä¯Ã¸ÉÄ 16 � �¤�� 8915.1.3 2.2.32 ��� 55 Ä¸½ 21,00 10,04 210,84

79
�º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÄ ´º¯ ³Ãφ¯¼ºÃ¸ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ´Ã³½½Î¾ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ 
WL-SIEMENS ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ �¾Ä¯Ã¸ÉÄ 32 � �¤�� 8915.2.6 2.2.33 ��� 55 Ä¸½ 7,00 36,99 258,93

80
�º»ÃÀ³ÇÄÌ½³ÄÀÄ ´º¯ ³Ãφ¯¼ºÃ¸ ¸¼¸»ÄÃº»Î¾ ÃÇÃ»¸ÇÎ¾ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ 
ÄÍπÀÇ WG-SIEMENS ¤ÃºπÀ¼º»ÌÄ �¾Ä¯Ã¸ÉÄ 16 � �¤�� 8916.3.10 2.2.34 ��� 55 Ä¸½ 14,00 29,11 407,54

81
�º³»ÌπÄ¸Ä πº¾¯»É¾ ¸¾·¸º»Äº»ÀÍ ÄÍπÀÇ 5¤� SIEMENS �π¼ÌÄ 
Ä¸ÄÃ³πÀ¼º»ÌÄ �¾Ä¯Ã¸ÉÄ 40 � �¤�� 8880.4.1 £Χ 2.2.35 ��� 55 Ä¸½ 14,00 32,74 458,36

82
�¾·¸º»Äº»± ¼ÇÇ¾²³ Ä¯Ã¸ÉÄ ½°ÇÃº 500V, ¸´»³Ä¸ÃÄ¸½°¾¸ Ã¸ ¸¼¸»ÄÃº»Ì 
π²¾³»³ �¤�� 8924.2£Χ 2.2.36 ��� 55 Ä¸½ 50,00 4,61 230,50

83

�¾·¸º»Äº»± ¼ÇÇ¾²³ Ä¯Ã¸ÉÄ ½°ÇÃº 500 V π¼±Ã¸Ä ½¸ ³Ãφ¯¼¸º³ 
πÀÃÃ¸¼¯¾¸Ä 25/2 � π¼±ÃÀÇÄ ´º¯ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ã¸ π²¾³»³ Χ.¤. 
ÃÄ¸´³¾Î¾ ·º³¾À½Î¾

�¤�� 8924.1£Χ 2.2.37 ��� 55 Ä¸½ 3,00 13,92 41,76

84 §ÉÄºÃÄº»Ì LED φÉÄ¸º¾±Ä ºÃÇÍÀÄ ÄÀÇ¼³ÇºÃÄÀ¾ 9.000Lumen �¤�� 8990.1.1£Χ 2.2.38 ���103 Ä¸½. 42,00 243,42 10.223,64

85 �»Ã»³φ± Ç¯¾·³»³ ´º¯ Ä¸¾ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ »³¼É·²É¾ £¸ °·³φÀÄ ´³ºÎ·¸Ä �¤�� 9302.1 2.2.39  �� 2123 m3 290,00 18,37 5.327,30

86
�»Ã»³φ± Ç¯¾·³»³ ´º¯ Ä¸¾ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ »³¼É·²É¾ £¸ °·³φÀÄ 
¸½º³Ã³ÇÎ·¸Ä �¤�� 9302.2 2.2.40  �� 2123 m3 20,00 22,97 459,40

87
�»Ã»³φ± Ç¯¾·³»³ ´º¯ Ä¸¾ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ »³¼É·²É¾ £¸ °·³φÀÄ ³Ã³ÇÎ·¸Ä �¤�� 9302.3 2.2.41  �� 2123 m3 20,00 38,28 765,60

88
¡¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE  §125 
�ºπ¼ÌÄ �¤�� 9315.£Χ9 2.2.42 ���8 m 30,00 11,59 347,70

89
¡¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE  §125 
¤¸ÄÃ³π¼ÌÄ �¤�� 9315.£Χ11 2.2.43 ���8 m 35,00 20,98 734,30

90
¡¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE  §160 
¤¸ÄÃ³π¼ÌÄ �¤�� 9315.£Χ15 2.2.44 ���8 m 480,00 21,86 10.492,80
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91
¡¸¾Ä³π¼ÌÄ π¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE 
·º³ÄÀ½±Ä §3Χ160 »³º §2Χ125. �¤�� 9315.£Χ16 2.2.45 ���8 m 45,00 25,47 1.146,15

92

£º·¸ÃÀÃÉ¼±¾³Ä ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ ·º°¼¸ÇÃ¸ »³¼É·²É¾ »¼π 
�º³½°ÄÃÀÇ § 3 ins π¯ÇÀÇÄ 4,05 mm, ³Ç¿. 10% ´º³ ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³, 
φ¹ÀÃ¯ »³º ½º»ÃÀË¼º»¯ ÃÍ¾·¸Ã¸Ä »¼π

�¤�� 9316.7£Χ 2.2.46 ��� 5 m 50,00 33,50 1.675,00

93
¤Ãºπ¼ÌÄ π¼³ÃÄº»ÌÄ ÃÉ¼±¾³Ä ·ºπ¼ÀÍ ·À½¸½°¾ÀÇ ÄÀºÇÎ½³ÄÀÄ HDPE 
·º³ÄÀ½±Ä §2Χ160 »³º §1Χ125. �¤�� 9315.£Χ17 2.2.47 ���8 m 45,00 14,30 643,50

94
£º·¸ÃÀÃÉ¼±¾³Ä ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ ·º°¼¸ÇÃ¸ »³¼É·²É¾ »¼π, 
·º³½°ÄÃÀÇ § 4 ins �ºπ¼ÌÄ �¤�� 9316.8£Χ1 2.2.48 ���8 m 45,00 43,00 1.935,00

95
£º·¸ÃÀÃÉ¼±¾³Ä ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ ·º°¼¸ÇÃ¸ »³¼É·²É¾ »¼π, 
·º³½°ÄÃÀÇ § 4 ins ¤Ãºπ¼ÌÄ �¤�� 9316.8£Χ2 2.2.49 ���8 m 140,00 64,50 9.030,00

96
£º·¸ÃÀÃÉ¼±¾³Ä ´³¼³³¾ºÃ½°¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ ·º°¼¸ÇÃ¸ »³¼É·²É¾ »¼π, 
·º³½°ÄÃÀÇ § 4 ins ¤¸ÄÃ³π¼ÌÄ �¤�� 9316.8£Χ3 2.2.50 ���8 m 40,00 86,00 3.440,00

97 §ÉÄÀ¸¼¸»ÄÃº»Ì »ÍÄÄ³ÃÀ �¤�� 9345£Χ 2.2.51 ��� 55 Ä¸½ 7,00 116,00 812,00

98 ¡º¼¼³Ã 1250Χ1000Χ300mm �¤�� 9350.£Χ3 2.2.52 ���52 Ä¸½. 1,00 481,88 481,88

99

§³¾ÌÄ ¸½πÀ·²É¾, ½À¾ÌÄ, ÃÇ½½¸ÄÃº»±Ä φÉÄ¸º¾±Ä ³»Äº¾À³À¼²³Ä, ´º³ Ä¸¾ 
°¾·¸º¿¸ ¸½πÀ·²É¾, φÉÄ¸º¾±Ä °¾Ä³Ã¸Ä 10 Cd - »Ì»»º¾À (¸¼¯ÇºÃÄÀ), 
ÃÍ½φÉ¾ÀÄ ½¸ Ä³ πÃÌÄÇπ³ ICAO Annex 14 »³º FAA-AC 150/5345-43

�¤�� 9368.1£Χ 2.2.53 ���103 Ä¸½. 7,00 98,71 690,97

100
¡ÃÀ³À¼°³Ä LED, ³·º¯³ÃÀÇÀÄ �¢66, 220V, ¸¼¸»ÄÃº»±Ä ºÃÇÍÀÄ 150 Watt, 
φÉÄ¸º¾±Ä ºÃÇÍÀÄ 13.500 Lm 150 Watt �¤�� 9375.1£Χ 2.2.54 ���103 Ä¸½. 7,00 136,97 958,79

101

�À¾ÀπÀ¼º»ÌÄ (L-N) ³π³´É´ÌÄ ÃÇ¾·Ç³Ã½°¾¸Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ¤1+¤2, 
»³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ ÃÍ¾·¸Ã¸ ¸¾¸Ã´ÀÍ ³´É´ÀÍ (L1, L2, L3) ½¸ ÄÀ¾ ÀÇ·°Ä¸ÃÀ 
(�).

�¤�� 9386.£Χ1 2.2.55 ���54 Ä¸½. 8,00 79,97 639,76

102
�À¾ÀπÀ¼º»ÌÄ (�-¢�) ³π³´É´ÌÄ ÄÍπÀÇ ¤1 + ¤2, »³Ä¯¼¼¸¼ÀÄ ´º³ 
ÃÍ¾·¸Ã¸ ÀÇ·°Ä¸ÃÀÇ ³´É´ÀÍ ½¸ Ä¸ ´¸²ÉÃ¸ �¤�� 9386.£Χ2 2.2.56 ���54 Ä¸½. 24,00 74,97 1.799,28

103
�Ã´³Ã²³ ³πÀÃÍ¾·¸Ã¸Ä, ³πÀ¿±¼ÉÃ¸Ä ÄÉ¾ ÄÃºÎ¾  φÉÄºÃÄº»Î¾ 
ÄÃÀÇÀ·ÃÌ½ÀÇ-ÃÇ¾·¸Ä±ÃºÉ¾ �¤�� �9898 2.2.57 ���4 Ä¸½. 3,00 100,00 300,00

104 ¡¼³»ÀÃÄÃÎÃ¸ºÄ π¸·À·ÃÀ½²É¾ ¤�  �-52 2.2.58  �  2922 m2 5,00 12,60 63,00

105
¡ÃÀÃÄ³Ã²³/¸πºÃ±½³¾Ã¸ ¸¼¸»ÄÃº»ÀÍ ·º»ÄÍÀÇ ½¸ ·º¯»¸¾ÀÇÄ 
ÄÇπÀπÀº¸½°¾ÀÇÄ ÀπÄÌπ¼º¾¹ÀÇÄ ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 9x12x19 cm. ¤ � 46.10.01 £Χ 2.2.59  �� 4661.1 m2 440,00 10,00 4.400,00



�¸Ã¹º¯ �»¹º¯�.¤. �ω·¹ºόÄ 
�½³¸¸ώÃ·Ã·Ä ��  ¿ÃόÄ·Ä³ ¤¹¼¯ �¿½¬·³Ä 

(�υÃώ)³/³ �°·¿Ä ¸Ãγ³Ã°³Ä �ω·¹ºόÄ ΆÃ¸Ã¿υ �³π¬½· (�υÃώ)

106
£ÄÃÎÃ¸ºÄ °·Ã³Ã¸Ä »³º ¸´»º³ÉÄºÃ½ÌÄ ÃÉ¼±¾É¾ ¸¾ÄÌÄ ÀÃÍ´½³ÄÀÄ ½¸ 
¯½½À πÃÀ°¼¸ÇÃ¸Ä ¼³ÄÀ½¸²ÀÇ ¤¥� 5.07 2.2.60 ¥�¢ 6069 m3 180,00 13,70 2.466,00

107 �³¼Í½½³Ä³ φÃ¸³Ä²É¾ ¤¥� 11.01.03.31 £Χ 2.2.61 ¥�¢ 6621.9 Ä¸½. 11,00 400,00 4.400,00

459.954,35

90.173,25

367.005,00

544.780,00

1.001.958,25

36.890,03

459.954,35

496.844,38

1.498.802,63

269.784,47

1.768.587,10

265.288,07

2.033.875,17

16.124,83

2.050.000,00

492.000,00

2.542.000,00

�� £¥�¤��¤�£

�£�Χ £ (��)
¤ ¥� ¥��� £ ����.   

£� £ (¤��)
�����£ ¡ ¥� £ �¢�£¤.

��¤�£ �2¤���� 4

£�Χ £ (��) £�Χ £ (��)
���������£ �¡ £¤ � £ ��¥� ¡ ¥� £ ��Ω¢�� £

£¥���� �� ���£ §©¡�£ § �
§ � (24%)
£¥������ �� ��� �¡��¥ �� § �

¤� �

�.�. º³¹ �.�. 18%
��¡��� £¥���� 1
� ¡���� ¤� 15%
��¡��� £¥���� 2
�����©¡�£�

£¥���� ��¤���¡�� 1:  ����������£ �¡��£��£

£¥���� ����� 2.1: ���������� ���©£� - ��¤���¡�¥����  ¡�£¤�£��
£¥���� ����� 2.2: �£§¥¡� ¡�¥��¤�
£¥���� ��¤���¡�� 2: ����¤¡���§���������£ �¡��£��£

��¡��£�� �¡��£�©� (���+��)

£¥���� ����� 2.2: �£§¥¡� ¡�¥��¤�

£¥��¨�  ¡�« �����£��¥

£¥���� ����� 1.1: �����¡�£��£ - §©��¤�¥¡���� - ���£¤¡©£��
£¥���� ����� 1.2: £�¥¡�����¤�
£¥���� ����� 1.3: ��¤������£ ��¤�£��¥�£



 
 
 
 

 

�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£ 
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
���¥�¥�£� �2 (¥¡ � ��£) 
¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & 
�����£� £¥���£�Ω�) 
 

 

5. £Χ���� 
 

«��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� £¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� 
£¤�� 114¡� » 

(114¡�-22-03) 

 

 



 

ΑΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙΤΛΟΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1 ΟΙΚ-1 Ξυλότυπος Θεμελίωσης - Λεπτομέρειες 
2 ΟΙΚ-2 Κάτοψη Στέγης – Όψη – Τομή – Λεπτομέρειες Μεταλλικής 

Κατασκευής 
3 ΟΙΚ-3 Χωροθέτηση Έξι Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων 
   

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 

1 Η – 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚA ΗΛΕΚΤΡΙΚA ΔΙΚΤΥA 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

2 Η – 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 
ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

3 Η - 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΙΛΛΑΡ 
4 Η - 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ1 
5 Η - 5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ2 
6 Η - 6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ3 
7 Η - 7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ4 
8 Η - 8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ5 
9 Η - 9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ6 

10 Η - 10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ7 
11 Η - 11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ1.1 
12 Η - 12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ2.1 
13 Η - 13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΦ3.1 

 

 



































 

 

�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£ 
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
���¥�¥�£� �2 (¥¡ � ��£) 
¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & 
�����£� £¥���£�Ω�) 
 

 

5. §�¥-£�¥ 
 

«��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� £¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� 
£¤�� 114¡� » 

(114¡�-22-03) 

 

 



¡ ������ ��¢ ¡ ¢��                           
�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£  
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
���¥�¥�£� �2 (¥¡ � ��£) 
¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & 
�����£� £¥���£�Ω�) 

�¢�  «��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� 
£¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� £¤�� 
114¡�» (114¡�-22-03) 
 

 

114¡�-22-03_ §�¥                              
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§�����£ �£§�����£ & ¥����£  
(§�¥) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡ ������ ��¢ ¡ ¢��                           
�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£  
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
���¥�¥�£� �2 (¥¡ � ��£) 
¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & 
�����£� £¥���£�Ω�) 

�¢�  «��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� 
£¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� £¤�� 
114¡�» (114¡�-22-03) 
 

 

114¡�-22-03_ §�¥                              
 

 
 
 

¤���� �’ 
 
 
������  
 

 
1.  �²·ÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ÇÃ±Ã¸ ³ÇÄÀÐ: 

«��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� £¤���£¤¡Ω� ��¡�£��§Ω� £¤�� 
114 �» 

 

2.  �À¾¯·³ ¡À¼¸½º»±Ä �¸ÃÀπÀÃ²³Ä:  114 � (¤����¡�) 
 
 

3.  �Ãº¹½ÏÄ �´»ÃºÄº»±Ä �º³Ä³´±Ä ΈÃ´ÀÇ: §.916/��.          /£.       /     -    -18 /�¤� 
 

4.  £ÄÀºÇ¸²³ ÄÉ¾ »ÇÃ²É¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ: ¡À¼¸½º»± �¸ÃÀπÀÃ²³ 
 

5.  £Ð¾Ä³¿¸ §�¥ : �¤�/�2 
 

6.  £ÄÀºÇ¸²³ ÄÉ¾ Çπ¸Ç¹Ð¾É¾ ¸¾¸½°ÃÉÃ¸Ä/ ³¾³πÃÀÃ³Ã½À´±Ä ÄÀÇ §�¥: 
 
 

�À¿¿³Ä¸πώÀυ¿¿ �·ιόÄηÄ³ �¿Àά·³ 
�¿¸Ã¿¿ηÀ°³ 

³À³πÃ¿Ã³Ã¿¿γ¯Ä 

    

    

    

    

    

    

    



¡ ������ ��¢ ¡ ¢��                           
�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£  
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
���¥�¥�£� �2 (¥¡ � ��£) 
¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & 
�����£� £¥���£�Ω�) 

�¢�  «��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� 
£¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� £¤�� 
114¡�» (114¡�-22-03) 
 

 

114¡�-22-03_ §�¥                              
 

 

¤���� �’ 
 
��¤¡Ω� ¤�¥ �¡��¥  

1.  ¤¸Ç¾º»± π¸Ãº´Ã³φ± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ:  
 

ΩÄ ¤¸Ç¾º»± ¡¸Ãº´Ã³φ± ÄÀÇ Ä¸ÐÇÀÇÄ �¸¼°Ä¸Ä. 
 

2.  ¡³Ã³·ÀÇ°Ä ½¸¼°Ä¸Ä: 
 

�. ¥���� 
 

➢  π¼ºÃ½À² (Ã²·¸ÃÀÄ, π¼°´½³Ä³ »Ä¼) 
➢ �πÀÃÄ³Ä±Ã¸Ä Ãº·¸ÃÀπ¼ºÃ½ÀÐ Ã»ÇÃÀ·¸Ä±Ã¸É¾ 
➢ �¸ÉÐφ³Ã½³ ·º³ÇÉÃºÃ½ÀÐ 
➢ §°ÃÀ¾Ä³ ÃÄÀºÇ¸²³ ³πÏ Ãº·¸ÃÀ·À»ÀÐÄ ± »Àº¼À·À»ÀÐÄ ³¾¸¿³ÃÄ±ÄÀÇ ÐÈÀÇÄ ± 

π¼¸ÇÃ¯Ä 
➢ ¡¸Ä¯Ã½³Ä³ ÄÐπÀÇ sandwich ³πÏ ´³¼³³¾ºÃ½°¾¸ ¼³½³Ã²¾³ ½¸ π¼±ÃÉÃ¸ 

πÀ¼ÇÀÇÃ¸¹¯¾¸Ä (ÀÃÀφ±Ä, π¼³´ºÀ»¯¼ÇÈ¸Ä, ¸º·º»¯ Ä¸½¯Çº³ »Ä¼) 
➢ �³¼Ñ·º³  
➢ ¡²¼¼¸Ã  
➢ ¡²¾³»¸Ä ·º³¾À½±Ä  
➢ �º³»ÏπÄ¸Ä ºÃÇÐÀÄ  
➢ ¥¼º»¯ ¸¼¸»ÄÃÀ¼À´º»ÀÐ π²¾³»³ 
➢ £Ç¯Ã¸Ä ·º°¼¸ÇÃ¸Ä »³¼É·²É¾ 
➢ §ÉÄºÃÄº»¯ 
➢ ¡ÃÀ³À¼¸²Ä 
➢ ¢¸Ç½³ÄÀ·ÏÄ¸Ä 
➢ �º³»ÏπÄ¸Ä 
➢ ¥¼º»¯ ´¸ºÑÃ¸É¾ 
➢ ¥¼º»¯ ³¾Äº»¸Ã³Ç¾º»±Ä πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 

 
�. �¡�§����� �§�¢� ��£ 

 
114 � (¤����¡�) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



¡ ������ ��¢ ¡ ¢��                           
�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£  
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
���¥�¥�£� �2 (¥¡ � ��£) 
¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & 
�����£� £¥���£�Ω�) 

�¢�  «��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� 
£¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� £¤�� 
114¡�» (114¡�-22-03) 
 

 

114¡�-22-03_ §�¥                              
 

¤�Χ���� ����£� 

 
 �. �������� 

 
�°Ã¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ:  º ¸Ã´³Ã²¸Ä ¹³ ¸»Ä¸¼¸ÃÄÀÐ¾ ÃÄ¸¾ 114 � (¤����¡�) 
 

 

��.  �¡��¡�§�  
 
£Ç¾ÀπÄº»¯, Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä πÀÇ ¹³ ¸»Ä¸¼¸Ã¹ÀÐ¾ ¸²¾³º Àº π³Ã³»¯ÄÉ: 
 

§άÃ·ιÄ 
ΕÃγ³Ãιών 

1  º»À·À½º»°Ä �Ã´³Ã²¸Ä 

2 �� ¸Ã´³Ã²¸Ä 

3 �À»º½°Ä 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



¡ ������ ��¢ ¡ ¢��                           
�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£  
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
���¥�¥�£� �2 (¥¡ � ��£) 
¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & 
�����£� £¥���£�Ω�) 

�¢�  «��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� 
£¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� £¤�� 
114¡�» (114¡�-22-03) 
 

 

114¡�-22-03_ §�¥                              
 

¤���� �’ 
� �£����£��£ 
 
Ό¼¸Ä Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä ¹³ πÃ³´½³ÄÀπÀº¸¹ÀÐ¾ ÃÄ¸¾ 114 � (¤����¡�) 
 
 

• �³Ä¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÑ¾ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ ¼¸φ¹ÀÐ¾ ½¸ ½°Ãº½¾³ ÄÀÇ �¾³·ÏÇÀÇ Ï¼³ 
Ä³ ³π³ºÄÀÐ½¸¾³ ½°ÄÃ³ ³Ãφ³¼¸²³Ä πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ³πÏ Ä¸¾ »¸²½¸¾¸ ¾À½À¹¸Ã²³ ´º³ Ä¸¾ 
³πÀφÇ´± ÀπÀºÀÇ·±πÀÄ¸ ³ÄÇÇ±½³ÄÀÄ ÄÀÇ ¸Ã´³Äº»ÀÐ πÃÀÃÉπº»ÀÐ »³º ÄÀÇ πÃÀÃÉπº»ÀÐ 
Ä¸Ä �À¾¯·³Ä. 

• �¯Ã¸º ÄÉ¾ ³¾ÉÄ°ÃÉ À �¾¯·ÀÇÀÄ ¾³ ÇπÀ³¯¼¼¸º ÃÄ¸¾ �º¸Ç¹Ð¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ πÃº¾ Ä¸¾ 
°¾³Ã¿¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÑ¾, π¼±Ã¸Ä ³¾³½ÀÃφÉ½°¾³ £�¥ »³º §�¥, ÃÄÀÇÄ ÀπÀ²ÀÇÄ ¹³ 
¼³½³¯¾À¾Ä³º ÇπÏÈ¸ Ï¼³ Ä³ ½°ÄÃ³ ³Ãφ³¼¸²³Ä πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º »³º ¹³ ¸πºÃ¸½³²¾À¾Ä³º 
Ï¼Àº Àº »²¾·Ç¾Àº. 

•   �¾¯·ÀÇÀÄ Àφ¸²¼¸º ¾³ ¼¯³¸º Ï¼³ Ä³ ³π³Ã³²Ä¸Ä³ ½°ÄÃ³ »³Ä¯ Ä¸¾ ·º¯Ã»¸º³ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÑ¾ 
´º³ Ä¸¾ πÃÀÃÄ³Ã²³ Ï¼É¾ ÄÉ¾ π³Ã³»¸²½¸¾É¾ »³Ä³Ã»¸ÇÑ¾.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡ ������ ��¢ ¡ ¢��                           
�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£  
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
���¥�¥�£� �2 (¥¡ � ��£) 
¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & 
�����£� £¥���£�Ω�) 

�¢�  «��¤�£��¥� ��Ω� ��¤�����Ω� 
£¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� £¤�� 
114¡�» (114¡�-22-03) 
 

 

114¡�-22-03_ §�¥                              
 

 

¤���� �’ 
������£ ��� Χ¡�£��� £¤��Χ��� 
 

•   �¾¯·ÀÇÀÄ Àφ¸²¼¸º ¾³ ¼¯³¸º Ï¼³ Ä³ ³π³Ã³²Ä¸Ä³ ½°ÄÃ³ »³Ä¯ Ä¸¾ ·º¯Ã»¸º³ ÄÉ¾ 
¸Ã´³ÃºÑ¾ ´º³ Ä¸¾ πÃÀÃÄ³Ã²³ Ï¼É¾ ÄÉ¾ »³Ä³Ã»¸ÇÑ¾ πÀÇ °ÇÀÇ¾ πÃÀ¸´¸¹¸² . 

 

•  πÉÃ·±πÀÄ¸ ¹³ ´²¾¸º ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ Ï¼É¾ ÄÉ¾ »³»ÀÄ¸Ç¾ºÑ¾ ± ·¸½ºÑ¾, πÀÇ ¹³ 
πÃÀ»¼¸¹ÀÐ¾ ÃÄºÄ »³Ä³Ã»¸Ç°Ä ½¸ ·³π¯¾¸ ÄÀÇ �Ã´À¼±πÄ¸. 

 

• �Ã´³Ã²¸Ä Ã¸ ÐÈÀÄ ÃÄÀ °Ã´À (½°´ºÃÄÀ ½°ÇÃº 10m π¸Ã²πÀÇ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡ ������ ��¢ ¡ ¢��                           
�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£  
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
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¤���� 4 (��¡ ��£� ����¤Ω� & 
�����£� £¥���£�Ω�) 
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£¤���£¤¢Ω� ��¢ £��§Ω� £¤�� 
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¤���� �’ 
 
 ¡��¡���� �������Ω� � ���Ω¡�£�Ω� ��� £¥�¤�¡�£�Ω� ¤�¥ �¡��¥  

 
� ÇπÏÈ¸ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ πÃ°π¸º ¾³ ¸πº¹¸ÉÃ¸²Ä³º »³º ¾³ ÃÇ¾Ä¸Ã¸²Ä³º ³¾¯ Ä³»Ä¯ ÇÃÀ¾º»¯ 

·º³ÃÄ±½³Ä³. 
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�¢Χ����  ¤��¤���£ ��¢ ¡ ¢��£  
���� £ �’ (¥¡ £¤�¢���) 
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�����£� £¥���£�Ω�) 
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£§���  �£§�����£ & ¥����£  
(£�¥) 
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¤���� �’ 
 

������ 
 

1.  �²·ÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ÇÃ±Ã¸ ³ÇÄÀÐ:  
 

«��¤�£��¥� ��©� ��¤�����©� £¤���£¤¢©� ��¢ £��§©� £¤�� 114¡�» 

 
2.  £Ð¾ÄÀ½¸ π¸Ãº´Ã³φ± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ: ΩÄ π³Ã. 6 π³ÃÏ¾ÄÀÄ Ä½±½³ÄÀÄ »³º ¤¸Ç¾º»± 

¡¸Ãº´Ã³φ± ÄÀÇ Ä¸ÐÇÀÇÄ �¸¼°Ä¸Ä. 
 

3.  �À¾¯·³ ¡À¼¸½º»±Ä �¸ÃÀπÀÃ²³Ä: 114¡� (¤����¢�) 
 

4.  £ÄÀºÇ¸²³ ÄÉ¾ »ÇÃ²É¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ: ¡À¼¸½º»± �¸ÃÀπÀÃ²³. 
 
 

5.  £Ð¾Ä³¿¸ §�¥ : �¤�/�2 
 
 

6.  £ÄÀºÇ¸²³ ÄÉ¾ φ¯Ã¸É¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ÄÉ¾ ¸φ³Ã½À·À½°¾É¾ »³Ä¯ φ¯Ã¸ 
½¸¹Ï·É¾ ¸Ã´³Ã²³Ä: 
 

£Ç¾ÀπÄº»¯, Àº ¸Ã´³Ã²¸Ä πÀÇ ¹³ ¸»Ä¸¼¸Ã¹ÀÐ¾ ¸²¾³º Àº π³Ã³»¯ÄÉ: 
 
 

§άÃ·ιÄ 
ΕÃγ³Ãιών 

1  º»À·À½º»°Ä �Ã´³Ã²¸Ä 

2 �� ¸Ã´³Ã²¸Ä 

3 �À»º½°Ä 
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¤���� B’ 

 

����¥� � ¡ ¥ ����§�¤�� �� ��§���£¤ ¥� ��¤� ¤�� ��¤���£� ¤ ¥ �¢� ¥ 
 

¡ÃÀ»¸º½°¾ÀÇ ¾³ ¼¸φ¹ÀÐ¾ π¼±ÃÉÄ ÇπÏÈ¸ Ï¼¸Ä Àº º·º³ºÄ¸ÃÏÄ¸Ä¸Ä Ã¸ ¹°½³Ä³ ³Ãφ³¼¸²³Ä 
»³º Ç´¸²³Ä ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ º·º³²Ä¸Ã¸Ä ÄÀπº»°Ä ÃÇ¾¹±»¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ½¸ ÃÄÏÇÀ Ä¸ ½°´ºÃÄ¸ ·Ç¾³Ä± 
³Ãφ¯¼¸º³ ÄÀÇ πÃÀÃÉπº»ÀÐ ¾³ ÃÇ½π¼¸ÃÉ¹ÀÐ¾ Àº ¸πºÃÇ¾³πÄÏ½¸¾Àº π²¾³»¸Ä Ä½±½³ �΄, �΄ 
»³¹ÑÄ »³º ÄÀ Ä½±½³ �΄ πÀÇ ³φÀÃ¯ Ä¸¾ ¸φ³Ã½ÀÃÄ°³ ¾À½À¹¸Ã²³ ´º³ ¼±È¸ ½°ÄÃÉ¾ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä 
³πÏ ÄÀ¾ �¾¯·ÀÇÀ Ã¸ ÃÇ¾¸Ã´³Ã²³ ½¸ ÄÀ¾ �πº³¼°πÀ¾Ä³ ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ πÃº¾ Ä¸¾ ÃÇ´»ÃÏÄ¸Ã¸ ÄÀÇ 
¸Ã´ÀÄ³¿²ÀÇ ÄÀ ÀπÀ²À ¹³ ÇπÀ³¼¸¹¸² ÃÄ¸¾ �º¸Ç¹Ð¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ ´º³ °´»ÃºÃ¸.  º π²¾³»¸Ä 
ÃÇ¾Ä²¹¸¾Ä³º ÀÃº·Ï¾Äº³ ½¸¾ ³πÏ πÃÀ»³Ä³´¸´´Ã³½½°¾¸Ä «π¸´°Ä »º¾·Ð¾É¾», »³Ä³»ÏÃÇφ³ ·¸ ³πÏ 
½¸ πÃÀ»³¹ÀÃºÃ½°¾¸Ä «φ¯Ã¸ºÄ »³º ÇπÀφ¯Ã¸ºÄ ¸Ã´³Ã²³Ä». 

 
�³ πÃ°π¸º ¾³ ¼¸φ¹ÀÐ¾ ÇπÏÈ¸ Ä³ »¯ÄÉ¹º: 

 
1.  �³ ³¾ÄºÃÄÀºÇ¸¹ÀÐ¾ Àº φ¯Ã¸ºÄ / ÇπÀφ¯Ã¸ºÄ ÄÀÇ ÇÃÀ¾À·º³´Ã¯½½³ÄÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, Ã¸ 

¹°Ã¸ºÄ ÄÀÇ πº¾³»º·²ÀÇ πÀÇ, ´º³ ¼Ï´ÀÇÄ ¸Ç»À¼²³Ä, ¸²¾³º ¸¾ÃÉ½³ÄÉ½°¾À Ã¸ Ï¼ÀÇÄ ÄÀÇÄ π²¾³»¸Ä 
(³¾ Çπ¯ÃÇ¸º ³¾¯´»¸ ·º¯»ÃºÃ¸Ä π¸ÃºÃÃÏÄ¸ÃÉ¾ φ¯Ã¸É¾ / ÇπÀφ¯Ã¸É¾, ¹³ πÃ°π¸º ¾³ ´²¾¸º 
³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸ πÃÀÃ³Ã½À´± ÄÀÇ πº¾³»º·²ÀÇ). 
 

2.  �º³ »¯¹¸ ¸πº½°ÃÀÇÄ φ¯Ã¸ / ÇπÀφ¯Ã¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¾³ ¸πºÃ¸½³¾¹ÀÐ¾ Àº  
»²¾·Ç¾Àº πÀÇ ¸¾·°Ç¸Ä³º ¾³ π³ÃÀÇÃº³ÃÄÀÐ¾. � ¸πºÃ±½³¾Ã¸ ´²¾¸Ä³º ½¸ Ä¸¾ ³¾³´Ã³φ± ÄÉ¾ 
³Ãº¹½Ñ¾ 1, 2 ± 3 ÃÄÀÇÄ »Ï½³ÀÇÄ ÄÀÇ π²¾³»³, ÏπÀÇ ³¾Ä²ÃÄÀºÇ³ ¸¾ÄÀπ²·¸Ä³º πº¹³¾± π¸´± 
»º¾·Ð¾ÀÇ. � ÇÃ±Ã¸ ÄÉ¾ ³Ãº¹½Ñ¾ ¸²¾³º ÇπÀ»¸º½¸¾º»±, ³πÀ·²·¸º ·¸ Ä¸¾ ³¾Ä²¼¸È¸ ÄÀÇ ÃÇ¾Ä¯»Ä¸ 
´º³ Ä¸¾ °¾Ä³Ã¸ ÄÉ¾ »º¾·Ð¾É¾. 

 
³.   ³Ãº¹½ÏÄ 3 Ç³Ã³»Ä¸Ã²·¸º π¸ÃºπÄÑÃ¸ºÄ ÏπÀÇ ·º³πºÃÄÑ¾¸Ä³º ÏÄº:  
 

(1) ¸ π¸´± »º¾·Ð¾ÀÇ ¸²¾³º ÃÇ¾¸ÇÑÄ π³ÃÀÐÃ³ »³Ä¯ Ä¸¾ ¸¿¸Ä³·Ï½¸¾¸ φ¯Ã¸/ 
ÇπÀφ¯Ã¸ ¸Ã´³Ã²³Ä. 

 
(2) Àº º·º³²Ä¸Ã¸Ä ÃÇ¾¹±»¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ·¸½ºÀÇÃ´ÀÐ¾ ³Ç¿¸½°¾¸ πº¹³¾ÏÄ¸Ä³ 

¸πº»º¾·Ð¾É¾ »³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾,  
 
(3) À »²¾·Ç¾ÀÄ ¸²¾³º πÀ¼Ð ÃÀ³³ÃÏÄ, °ÃÄÉ »³º ³¾ ¸ πº¹³¾ÏÄ¸Ä³ ¾³ ¸πºÃÇ½³¸² 

¸²¾³º π¸ÃºÀÃºÃ½°¾¸  
 

³.   ³Ãº¹½ÏÄ 1 Ç³Ã³»Ä¸Ã²·¸º π¸ÃºπÄÑÃ¸ºÄ ÏπÀÇ: 
 

(1) ¸ π¸´± »º¾·Ð¾ÀÇ ¸½φ³¾²·¸Ä³º π¸ÃºÀ·º»¯ ± ½¸ ÇÃÀ¾º»¯ ·º³¼¸²πÀ¾Ä³ ÄÃÏπÀ  
(2) ·¸¾ ÃÇ¾ÄÃ°ÇÀÇ¾ ¸º·º»°Ä ³ºÄ²¸Ä ³Ð¿¸Ã¸Ä ÄÉ¾ »º¾·Ð¾É¾  
 
(3) À »²¾·Ç¾ÀÄ ·¸¾ ¸²¾³º ÃÀ³³ÃÏÄ, °ÃÄÉ »³º ³¾ ¸ πº¹³¾ÏÄ¸Ä³ ¾³ ¸πºÃÇ½³¸² 

¸²¾³º ½¸´¯¼¸  
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´.   ³Ãº¹½ÏÄ 2 Ç³Ã³»Ä¸Ã²·¸º  ÄºÄ ¹¸ÉÃÀÐ½¸¾¸Ä ÉÄ «¸¾·º¯½¸Ã¸Ä» ÄÉ¾ 1 »³º 3 
π¸ÃºπÄÑÃ¸ºÄ. 
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¤���� �’ 

 

��¤¢� ��� ¤�� ¡¢ ��¨� ��� �¡ ¤¢ ¡� ¤©� ����¥�©� ��� ������ ��� 
¤�� �£§����� ��� ¤�� ¥���� ¤©� �¢��� ���©� 

 
�³ ÃÇ½π¼¸ÃÉ¹ÀÐ¾ Àº ¸πºÃÇ¾³πÄÏ½¸¾Àº π²¾³»¸Ä ³πÏ ÄÀ¾ �πº³¼°πÀ¾Ä³ ½¸ Ä¸ 

ÃÇ¾¸Ã´³Ã²³ ÄÀÇ �Ã´À¼±πÄ¸. 
 
 �³ πÃ°π¸º ¾³ ¼¸φ¹ÀÐ¾ ÇπÏÈ¸ Ä³ »¯ÄÉ¹º: 
 

�º³ »¯¹¸ π¸´± »º¾·Ð¾ÀÇ (»³Ä¸´ÀÃ²³Ä 07ΧΧΧ) πÀÇ °Ç¸º ±·¸ ¸πºÃ¸½³¾¹¸² ÃÄÀÇÄ 
π²¾³»¸Ä ÄÀÇ ¤½±½³ÄÀÄ �’, »³¹ÑÄ »³º ´º³ ¯¼¼ÀÇÄ »º¾·Ð¾ÀÇÄ ½¸ ¸»Ä²½¸Ã¸ ÄÀÇ �πº³¼°πÀ¾Ä³ »³º 
ÄÀÇ �Ã´À¼±πÄ¸, ¾³ »³Ä³´Ã³φÀÐ¾ Àº φ¯Ã¸ºÄ / ÇπÀφ¯Ã¸ºÄ ÏπÀÇ Çπ¯ÃÇ¸º πº¹³¾ÏÄ¸Ä³ ¸½φ¯¾ºÃ¸Ä 
(ÃÄ±¼¸ 2), ¾³ ³¾³´Ã³φÀÐ¾ Àº ÃÇ¸Äº»°Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ Ä¸Ä »¸²½¸¾¸Ä ¾À½À¹¸Ã²³Ä πÀÇ πÃÀ³¼°πÀÇ¾ Ä¸ 
¼±È¸ ½°ÄÃÉ¾ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä (ÃÄ±¼¸ 3), »³º ¾³ ÃÇ½π¼¸ÃÉ¹ÀÐ¾ ÄÇÇÏ¾ πÃÏÃ¹¸Ä³ ± ¸º·º»¯ ½°ÄÃ³ 
³Ãφ³¼¸²³Ä πÀÇ ¸πº³¯¼¼À¾Ä³º ³πÏ ÄºÄ º·º³²Ä¸Ã¸Ä ÃÇ¾¹±»¸Ä ± ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ (ÃÄ±¼¸ 4).     
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¤���� �’ 

 

¡¢ £��¤� £¤ �§��� 
 

�³ πÃ°π¸º ¾³ »³¹ÀÃºÃÄÀÐ¾ ³πÏ ÄÀ¾ �πº³¼°πÀ¾Ä³ ÄÀÇ ΈÃ´ÀÇ »³º ÄÀ¾ �Ã´À¼±πÄ¸ Ä³ 
π³Ã³»¯ÄÉ: 
 

1.  �²À·Àº πÃÀÃπ°¼³Ã¸Ä ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ »³º πÃÏÃ³³Ã¸Ä ÃÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ ¸Ã´³Ã²³Ä. 
 
2.  �²À·Àº »Ç»¼ÀφÀÃ²³Ä π¸·Ñ¾ »³º ÀÇ¸½¯ÄÉ¾ ¸¾ÄÏÄ ÄÀÇ ¸Ã´ÀÄ³¿²ÀÇ. 
 
3.  ΧÑÃÀº ÃÇ¼¼À´±Ä ³ÇÃ±ÃÄÉ¾ »³º ¸πº»²¾·Ç¾É¾ Ç¼º»Ñ¾. 
 
4.  ΧÑÃÀº Ç´º¸º¾±Ä, ¸ÃÄ²³Ã¸Ä »³º πÃÑÄÉ¾ ³À¸¹¸ºÑ¾. 
 
5.  £ÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ ¾³ ·º³½ÀÃφÉ¹¸² ½º»ÃÏ φ³Ã½³»¸²À ½¸ Ä³ ³π³Ã³²Ä¸Ä³ ¸²·¸ πÃÑÄÉ¾ 

³À¸¹¸ºÑ¾.  
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¤���� �’ 
 

� � ��¤��� ������� ��� ¤� ��¨� ��¤¢©� ¡¢ £¤�£��£ 
 

��¤�� � £ � � ��¤���¤©� ��� ��� ��£¤��©� ���¤���©� ���§�£¤�£ 
�¡��¤�£��£ �£§�����£ ��� ¥����£ £¤� �¢� ¤���� 

�. � � �   

�. 495/76  §�� 337/�/76 ¡.�. 174/97  §�� 150/�/97 

�. 1430/84  §�� 49/�/84 ¡.�. 175/97  §�� 150/�/97 

�. 1568/85  §�� 177/�/85 ¡.�. 62/98  §�� 67/�/98 

�. 2696/99 (�. .�) §�� 57/�/99 ¡.�. 88/99  §�� 94/�/99 

�. ¡¢ ��¢��� ���¤����¤� ¡.�. 90/99 §�� 94/�/99 

¡.�. Ä¸Ä 22-12-33 §�� 406/�/33 ¡.�. 127/00  §�� 111/�/00 

¡.�. 413/77 §�� 128/�/77 ¡.�. 304/00 §�� 241/�/00 

¡.�. 17/78 §�� 20/�/78 ¡.�. 338/01 §�� 227/�/01 

¡.�. 95/78 §�� 20/�/78 ¡.�. 339/01  §�� 227/�/01 

¡.�. 216/78 §�� 47/�/78 ¡.�. 43/03  §�� 44/�/03  
¡.�. 778/80 §�� 193/�/80 ¡.�. 155/04 §�� 121/�/04 

¡.�. 1073/81  §�� 260/�/81 ¡.�. 176/05  §�� 227/�/05 

¡.�. 307/86  §�� 135/�/86 ¡.�. 149/06  §�� 159/�/06 

¡.�. 94/87  §�� 54/�/87 ¡.�. 186/95  §�� 97/�/95 

¡.�. 70³/88  §�� 31/�/88 ¡.�. 17/96 §�� 11/�/96 

¡.�. 225/89  §�� 106/�/89 �. ¥¡ ¥¢����£ �¡ §�£��£ 

¡.�. 31/90  §�� 31/�/90 �¥� 8243/1113/91 §�� 138/�/91 

¡.�. 70/90  §�� 31/�/90 �¥� ³Ã.Àº».�.4373/1205/93 §�� 187/�/93 

¡.�. 85/91  §�� 38/�/91 �¥� 16440/§.10.4/445/93 §�� 765/�/93 

¡.�. 499/91  §�� 180/�/91 �¥� ³Ã. 8881/94 §�� 450/�/94 

¡.�. 77/93  §�� 34/�/93 �¥� ³Ã.Àº».�.5261/190/97 §�� 113/�/97 

¡.�. 377/93  §�� 160/�/93 �¥� ³Ã.Àº».16289/330/99 §�� 987/�/99 

¡.�. 395/94  §�� 220/�/94 �¥� ³Ã.Àº».15085/593/03 §�� 1186/�/03 

¡.�. 396/94  §�� 220/�/94 �¥� ³Ã. �13¸/4800/03 §�� 708/�/03 

¡.�. 397/94 §�� 221/�/94 ¥� 3046/304/89 §�� 59/�/89 

¡.�. 399/94 §�� 221/�/94 ¥� ³Ã.Àº».31245/93 §�� 451/�/93 

¡.�. 105/95 §�� 67/�/95 ¥� 3131.1/20/95/95 §�� 978/�/95 

¡.�. 18/96  §�� 12/�/96 
¡ÇÃÀÃ³¸ÃÄº»± ·º¯Ä³¿¸ 7, �πÏφ³Ã¸ 
7568.§.700.1/96 

§�� 155/�/96 

¡.�. 305/96  §�� 212/�/96 ¥� ³Ã.πÃ. ��¡��/ ��/502/03 §�� 946/�/03 

 

 

  £¥�¤��¤�£ ¤�§�£ �2/4 ��¤�£ �2 

£´ÏÄ (¤��) 

�ÃºÃÄ. �¹³¾³ÃÏπÀÇ¼ÀÄ 

£½ÇÀÄ (��) 

�πÏÃÄÀ¼ÀÄ �º´´¸¼²·¸Ä 

£½ÇÀÄ(��) 

�¸ÑÃ´ºÀÄ �¸Ç»ÏπÀÇ¼ÀÄ 

 



Κίνδυνοι 1 2 3

01101 Κατολίσθηση Απουσία/ ανεπάρκια υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια

01103 Στατική επιφόρτηση Εγκαταστάσεις εξοπλησμός

01104 Δυναμική επιφόρτηση Φυσική αιτία

01105 Δυναμική επιφόρτηση Ανατινάξεις

01106 Δυναμική επιφόρτηση Κινητός εξοπλισμός

01201 Κατάρευση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης

01202 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας

01203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση

01204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός

01205 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική αιτία

01206 Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις

01207 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισμός

01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα

01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση

01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστήλωση

01304 Κατάρευση μετώπου προσβολής

01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές

01402 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή

01403 Διάνοιξη υπογείου κατασκευή

01404 Ερπυσμός

01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα

01407 Υποσκαφή/απόπλυση

01408 Στατική επιφόρτιση

01409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία

01410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία

01501

01502

01503

Πήγες κινδύνων

ΦΑΣΗ

01000. Αστοχίες εδάφους

01500.Άλλη πηγή

01400. Καθιζήσεις

01100. Φυσικά πρανή

01200. Τεχνιτά πρανή & Εκσκαφές

01300. Υπόγειες εκσκαφές



Κίνδυνοι 1 2 3

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου

02106 Ανεξέλεκτη κίνηση Βλάβες συστημάτων

02107 Ανεξέλεκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς Ανεπαρκής προστασία

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς-Ετροχιασμός

02201 Ασταθής έδραση

02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου

02203 Εκκεντρη φόρτωση

02204 Εργασία σε πρανές

02205 Υπερφόρτωση

02206 Μεγάλες ταχύτητες

02301 Στενότητα χώρου

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-παγιδεύσης μελών

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους

02401 Ηλεκτροσυγκόλληση

02402

02403

02501

02502

02503

ΦΑΣΗ

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξολισμό

02500. Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων

02100. Κίνηση οχημάτων και 

μηχανημάτων

02200. Ανατροπή οχημάτων και 

μηχανημάτων

02300. Μηχανήματα με κινητά 

μέρη

02400. Εργαλεία χειρός



Κίνδυνοι 1 2 3

03101 Κατεδαφίσεις

03102 Κενά τοίχων

03103 Κλημακοστάσια

03104 Εργασία σε στέγες

03201 Κενά δαπάδων

03202 Πέρατα δαπέδων

03203 Επικλινή δάπεδα

03204 Ολισθηρά δάπεδα

03205 Ανώμαλα δάπεδα

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου

03207 Υπερυψωμένες διόδοι και πεζογέφυρες

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες

03209 Αναρτημένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης

03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία μηχανισμού

03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση

03301 Κενά ικριωμάτων

03302 Ανατροπή Αστοχία συναρμολόγησης

03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης

03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώματος

03305 Κατάρρευση Ανεμοπίεση

03401 Φρέαρ Ανελκυστήρων

03402

03501

03502

03503

03000 Πτώσεις από ύψος

03100. Οικοδομές-κτίσματα

03500.Άλλη πηγή

03200. Δάπεδα εργασίας-

προσπελάσεις

03300. Ικριώματα

03400. Τάφροι/φρέατα

Πήγες κινδύνων

ΦΑΣΗ



Κίνδυνοι 1 2 3

04101 Ανατινάξεις βράχων

04102 Ανατινάξεις κατασκευών

04103 Ατελής Ανατίναξη υπονόμων

04104 Αποθήκες εκρηκτικών

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών

04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου

04202 Υγραέριο

04203 Υγρό Άζωτο

04204 Αέριο πόλης

04205 Πεπιεσμένος αέρας

04206 Δίκτυα ύδρευσης

04207 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη

04302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων

04304 Συρματόσχοινα

04305 Εξολκεύσεις

04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός

04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα

04402 Αμμοβολές

04403 Τροχίνσεις/λειάνσεις

04501 Κάπνισμα (Λόγω της γειτνίασης με πρατήριο καυσίμων)

04502

04503

04000. Εκρήξεις, Εκτοξευόμενα υλικά Θραύσματα

04500.Άλλη πηγή

04200. Δοχεία και δίκτυα υπο 

πίεση

Πήγες κινδύνων

04400. Εκτοξευμένα υλικά

04300. Αστοχία υλικών υπο 

ένταση

04100. Εκρηκτικά-Ανατινάξεις

ΦΑΣΗ



Κίνδυνοι 1 2 3

05101 Αστοχία Γήρανση

05102 Αστοχία Στατική Επιφόρτιση

05103 Αστοχία Φυσική δυναμική καταπόνηση

05104 Αστοχία Ανθρωπογενείς δυναμική καταπόνηση

05105 Κατεδάφιση

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

05202 Διαστολή - συστολή υλικών

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων

05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση

05206 Ανθρωπογενείς δυναμική καταπόνηση

05207 Κατεδάφιση

05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων

05301 Μεταφ. μηχάνημα Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια

05302 Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη

05303 Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση

05304 Απόκλιση μηχανήμτατος Ανεπαρκής έδραση

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου

05307 Πρόσκρουση φορτίου

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους

05309 Χειρωνανκτική μεταφορά βαρέων φορτίων

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση

05311 Εργασία κάτω από σιλό

05401 Υπερστοίβαση

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού

05403 Ανορθολογική απόληψη

05501

05502

05503

0 5000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων

ΦΑΣΗ

Πήγες κινδύνων

05100. Κτίσματα     - φέρων 

οργανισμός 

05200. Οικοδομικά στοιχεία

05300. Μεταφερόμενα υλικκά              

- Εκφορτώσεις

05400. Στοιβασμένα υλικά

05500.Άλλη πηγή



Κίνδυνοι 1 2 3

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων

06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις

06305 Πυρακτώσεις υλικών

06401

06402

06403

Πήγες κινδύνων

06200. Σπινθήρες και 

βραχυκυκλώματα

06100. Εύφλεκτα υλικά

0 6000. Πυρκαϊες

ΦΑΣΗ

06300. Υψηλές θερμοκρασίες

06400. Άλλη πηγή



Κίνδυνοι 1 2 3

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

07301

07302

07303

07100. Δίκτυα-Εγκαταστάσεις

07000. Ηλεκτροπλήξια

07200. Εργαλεία-Μηχανήματα

07300. Άλλη πηγή

ΦΑΣΗ

Πήγες κινδύνων



Κίνδυνοι 1 2 3

08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου

08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση

08105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχαν.

08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχαν.

08108 Πλημμύρα/Κατάκληση έργου

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου

08301

08302

08303

08000. Πνιγμός-Ασφυξία

Πήγες κινδύνων

08100. Νερό

08200. Ασφυκτικό   περιβάλλον

08300. Άλλη πηγή

ΦΑΣΗ



Κίνδυνοι 1 2 3

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις

09102 Υπέρθερμα ρευστά

09103 Πυρακτωμένα στερεά

09104 Τήγματα μετάλλων

09105 Άσφαλτος πίσσα

09106 Καυστήρες

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών.

09201 Ασβέστης

09202 Οξέα

09203

09301

09302

09303

 

09000. Εγκαύματα

Πήγες κινδύνων

09100. Υψηλές θερμοκρασίες

09200. Καυστικά υλικά

09300. Άλλη πηγή

ΦΑΣΗ 



Κίνδυνοι 1 2 3

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 

10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος/δονήσεις

10103 Σκόνη

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10108 Υγρασία χώρου εργασίας

10109 Υπερπίεση/υποπίεση

10110

10111

10201 Δηλητηριώδη αέρια

10202 Χρήση τοξικών υλικών

10203 Αμίαντος

10204 Ατμοί τηγμάτων

10205 Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες

10206 Καπναέρια ανατινάξεων

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης

10208 Συγκολλήσεις

10209 Καρκινογόνοι πάραγοντες

10210

10211

10212

10301 Μολυσμένα εδάφη

10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόμους,βόθρους,βιολογικούς καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής

10305

10306

10307

Πήγες κινδύνων

10300. Βιολογικοί παράγοντες

10100. Φυσικοί παράγοντες

10200. Χημικοί παράγοντες

ΦΑΣΗ



(1)           

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν

(3)                                

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                         

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

1 2 3

01101
01102
01103
01104
01105
01106
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01301
01302
01303
01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501
01502
01503

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β



(1)           

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν

(3)                                

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                         

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3

02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02301
02302
02303
02304
02305
02401
02402
02403
02501
02502
02503



(1)           

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν

(3)                                

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                         

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3

03101
03102
03103
03104
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03301
03302
03303
03304
03305
03401
03402
03501
03502
03503



(1)           

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν

(3)                                

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                         

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3

04101
04102
04103
04104
04105
04106
04201
04202
04203
04204
04205
04206
04207
04301
04302
04303
04304
04305
04306
04401
04402
04403
04501
04502
04503



(1)           

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν

(3)                                

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                         

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 2

05101
05102
05103
05104
05105
05106
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
05301
05302
05303
05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05401
05402
05403
05501
05502
05503



(1)           

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν

(3)                                

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                         

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3

06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06201
06202
06203
06204
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403



(1)           

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν

(3)                                

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                         

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3

07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202
07301
07302
07303

08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08201
08202
08203
08204
08301
08302
08303



(1)           

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν

(3)                                

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                         

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3

09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09202
09203
09301
09302
09303



(1)           
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�¡�¡� 1À 

�¾Äº»¸²½¸¾À 

 

 ¤À π³ÃÌ¾ Ä¸ÍÇÀÄ Ä¸Ä �¸¾º»±Ä £Ç´´Ã³φ±Ä ¥πÀÇÃ¸ÎÃ¸É¾ (�.£.¥.) ³φÀÃ¯ ÄÀÇÄ ´¸¾º»ÀÍÄ 
ÃÇ½³³Äº»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ, ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀÇÄ ÀπÀ²ÀÇÄ, Ã¸ ÃÇ¾·Ç³Ã½Ì ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ πÀÇ π¸Ãº°ÇÀ¾Ä³º 
ÃÄ³ ¼Àºπ¯ Ä¸ÍÇ¸ ·¸½ÀπÃ³Ä±Ã¸ÉÄ »³º ÃÄ³ ÃÄÀºÇ¸²³ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä, ¹³ ¸»Ä¸¼¸ÃÄÀÍ¾ ³πÌ ÄÀ¾ 
³¾¯·ÀÇÀ πÀÇ ¹³ ³¾³·¸ºÇÄ¸² Ä³ £ÄÃ³ÄºÉÄº»¯ ΈÃ´³ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ πÀÇ ¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º ³πÌ ÄÀ 
¥��� »³º Ä³ �À½º»¯  ÃÌÃÉπ³ �¸½ÀÃ²ÀÇ �º»³²ÀÇ (� ��) πÀÇ ¸πÀπÄ¸ÍÀ¾Ä³º ³πÌ ³ÇÄÌ. 
 

�¡�¡� 2À 

�¸¼°Ä¸ ÄÉ¾ ÃÇ¾¹¸»Î¾ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ 

 

 1.  � ÃÇ½½¸ÄÀÇ± ÃÄ¸ ·¸½ÀπÃ³Ã²³ ½¸ ÇπÀ³À¼± πÃÀÃφÀÃ¯Ä ³πÀÄ¸¼¸² ³½¯Ç¸ÄÀ 
Ä¸»½±ÃºÀ ÌÄº Àº ·º³´É¾º·Ì½¸¾Àº °ÇÀÇ¾ ¸πºÃ»¸φÄ¸² »³º ¸¼°´¿¸º π¼±ÃÉÄ Ä¸ φÍÃ¸ »³º Ä¸¾ 
ÄÀπÀ¹¸Ã²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º °ÇÀÇ¾ ¼¯³¸º π¼±Ã¸ ´¾ÎÃ¸ ÄÉ¾ ´¸¾º»Î¾ »³º ÄÀπº»Î¾ ÃÇ¾¹¸»Î¾ Ä¸Ä 
»³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇ, »ÇÃ²ÉÄ Ã¸ ÌÄº ³φÀÃ¯: 

 ³.  ¤ºÄ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ π¸´°Ä ¼±È¸ÉÄ Ç¼º»Î¾, ÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ πÃÀÃÉÃº¾±Ä ± 
ÀÃºÃÄº»±Ä ³πÀ¹°Ã¸ÉÄ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ ¸»Ã»³φ±Ä, ÄºÄ ½¸Ä³φÀÃ°Ä, Ä¸ ·º¯¹¸Ã¸, Ä¸ ·º³Ç¸²ÃºÃ¸ »³º Ä¸¾ 
³πÀ¹±»¸ÇÃ¸ Ç¼º»Î¾. 

 ³.  ¤¸ ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸Ä ¸πºÃÄ¸½À¾º»ÀÍ »³º ¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾º»ÀÍ 
πÃÀÃÉπº»ÀÍ, ´¸¾º»¯, ¾¸ÃÀÍ, ¸¼¸»ÄÃº»ÀÍ Ã¸Í½³ÄÀÄ »³º À·Î¾ πÃÀÃπ¸¼¯Ã¸ÉÄ. 

 ´.  ¤ºÄ ½¸Ä¸ÉÃÀ¼À´º»°Ä ÃÇ¾¹±»¸Ä πÀÇ ¸πº»Ã³ÄÀÍ¾ ÃÇ¾±¹ÉÄ, ÄºÄ ·º¯φÀÃ¸Ä 
·º³»Ç½¯¾Ã¸ºÄ Ä¸Ä ÃÄ¯¹½¸Ä ÄÉ¾ ÇπÌ´¸ºÉ¾ Ç·¯ÄÉ¾, ÄÉ¾ Ç·¯ÄÉ¾ ÄÉ¾ πÀÄ³½Î¾, Ç¸º½¯ÃÃÉ¾, 
π³¼²ÃÃÀº³Ä ± π³ÃÌ½Àº¸Ä φÇÃº»°Ä ÃÇ¾¹±»¸Ä ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÉ¾ °Ã´É¾. 

 ·.  ¤¸ ·º³½ÌÃφÉÃ¸ »³º »³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÀÇ ¸·¯φÀÇÄ, ÄÀ ¸²·ÀÄ, Ä¸¾ πÀºÌÄ¸Ä³ »³º 
Ä¸¾ πÀÃÌÄ¸Ä³ ÄÉ¾ »³Ä¯¼¼¸¼É¾ »³º ¸»½¸Ä³¼¼¸ÍÃº½É¾ Ç¼º»Î¾ πÀÇ ³Ã²Ã»À¾Ä³º ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ±, ÄÀ 
¸²·ÀÄ »³º Ä³ ½°Ã³ (½¸Ç³¾±½³Ä³, Ç¼º»¯, Çπ¸Ã¸Ã²¸Ä) πÀÇ ¹³ ÇÃ¸º³ÃÄÀÍ¾ πÃº¾ ³πÌ Ä¸¾ °¾³Ã¿¸ 
»³º »³Ä¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾. 

 ¸.  ¤¸ ·Ç¾³ÄÌÄ¸Ä³ °´»³ºÃ¸Ä πÃÀ½±¹¸º³Ä ³πÌ ÄÀ ¸¿ÉÄ¸Ãº»Ì ÄÉ¾ 
½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ »³º ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ πÀÇ  ÄÇÇÌ¾ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º. 

 ÃÄ.  �πÀº³·±πÀÄ¸ ¯¼¼³ ¹°½³Ä³ πÀÇ »³Ä¯ ÀπÀºÀ¾·±πÀÄ¸ ÄÃÌπÀ ½πÀÃÀÍ¾ ¾³ 
¸π¸Ã¸¯ÃÀÇ¾ ÄºÄ ¸Ã´³Ã²¸Ä, Ä¸¾ πÃÌÀ·À ± ÄÀ »ÌÃÄÀÄ ÄÀÇÄ, Ã¸ ÃÇ¾·Ç³Ã½Ì ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ Ä¸Ä 
ÃÍ½³³Ã¸Ä. 
 

 2.   ³Ã¯¼¸ºÈ¸ ÄÀÇ ·º³´É¾º·Ì½¸¾ÀÇ ¾³ ¸πºÃ»¸φÄ¸² ÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ¾³ 
»³Ä³ÄÀπºÃÄ¸² Ã¸ Ì¼³ Ä³ π³Ã³π¯¾É ÃÇ¸Äº»¯ ½¸ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ÃÄÀ ÀπÀ²À ³¾³φ°Ã¸Ä³º 
¸ π³ÃÀÍÃ³ ÃÍ½³³Ã¸, ½¸ »³¾°¾³ ÄÃÌπÀ ·¸ ½πÀÃ¸² ¾³ πÃÀ³¼¸¹¸² ÉÄ ·º»³ºÀ¼À´²³ ´º³ 
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ÀπÀº³·±πÀÄ¸ π³Ã¸Ã½¸¾¸²³ ÄÉ¾ ÌÃÉ¾ »³º ÄÉ¾ ³π³ºÄ±Ã¸É¾ πÀÇ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³ºÃÄ¸ 
ÃÍ½³³Ã¸ ³ÇÄ±, ÀÍÄ¸ ÄÀ¾ ³π³¼¼¯ÃÃ¸º ³πÌ Ä¸¾ ¸Ç¹Í¾¸ ´º³ Ä¸¾ π¼±Ã¸ ÃÇ½½ÌÃφÉÃ± ÄÀÇ ½¸ ÄºÄ 
ÃÇ½³³Äº»°Ä ÄÀÇ ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ. 
 

 3.  �π²Ã¸Ä, À ³¾¯·ÀÇÀÄ ³πÀ·°Ç¸Ä³º ÌÄº °Ç¸º ½¸¼¸Ä±Ã¸º, ½¸ Ã»ÀπÌ Ä¸ ÃÇ½½ÌÃφÉÃ± 
ÄÀÇ ½¸ ³ÇÄ¯, Ä³ ¸´»¸»Ãº½°¾³ ·º³´Ã¯½½³Ä³ »³º ÃÇ°·º³ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä, ÌπÉÄ »³º Ä³ ¼Àºπ¯ 
ÃÇ½³³Äº»¯ ÃÄÀºÇ¸²³ Ä¸Ä ¸Ã´À¼³³²³Ä πÀÇ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄÀ φ¯»¸¼À Ä¸Ä ·¸½ÀπÃ³Ã²³Ä »³º 
³πÀÄ¸¼ÀÍ¾ ½³·² ½¸ Ä¸ ·º³»±ÃÇ¿¸ Ä¸ ³¯Ã¸ Ä¸Ä πÃÀÃφÀÃ¯Ä ÄÀÇ, »³¹ÎÄ »³º ÌÄº ³πÀ·°Ç¸Ä³º »³º 
³¾³¼³½³¯¾¸º, ÇÉÃ²Ä ¸πºφÍ¼³¿¸, ¾³ ¸»Ä¸¼°Ã¸º Ì¼¸Ä ÄºÄ ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ ÄÀÇ πÀÇ ³πÀÃÃ°ÀÇ¾ ³πÌ 
ÄºÄ π³Ã³π¯¾É ÃÇ¾¹±»¸Ä »³º ÌÃÀÇÄ. 
 

 4.  ¤³ ÃÄÀºÇ¸²³ πÀÇ ÃÇ¸Ä²·À¾Ä³º ½¸ Ä¸ φÍÃ¸ »³º Ä¸ ¹°Ã¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ¸¿³ÃÄÎ¾Ä³º 
³πÌ ÄºÄ ÃÇ¾¹±»¸Ä ÄÀÇ ¸·¯φÀÇÄ, ÌπÉÄ πÇ. À Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃ½ÌÄ ¸·¯φÀÇÄ, ¸ Íπ³Ã¿¸ ÇπÌ´¸ºÉ¾ 
Ç·¯ÄÉ¾, »¼π., ³¾³´Ã¯φÀ¾Ä³º ÃÄ¸ ½¸¼°Ä¸ ½¸ ¸¾·¸º»Äº»Ì Ç³Ã³»Ä±Ã³ »³º ÃÇ¾¸πÎÄ À 
·º³´É¾º·Ì½¸¾ÀÄ ¸²¾³º ÇπÀÇÃ¸É½°¾ÀÄ ¾³ ÃÄ³¹½²Ã¸º Ä¸ πÃÀÃφÀÃ¯ ÄÀÇ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ÃÄÀºÇ¸²³ 
πÀÇ ¹¸ÉÃ¸² À ²·ºÀÄ ÉÄ πÃ³´½³Äº»¯ ·¸·À½°¾³. 
 

 5.  £Ä¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ À ·º³´É¾º·Ì½¸¾ÀÄ ¸¾ÄÀπ²Ã¸º ³ÃÇ½φÉ¾²¸Ä ± π³Ã³¼¸²È¸ºÄ 
ÃÄ³ £Ç°·º³ ± ÃÄºÄ πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä ± ÃÄ³ ¼Àºπ¯ ÃÄÀºÇ¸²³ Ä¸Ä £Ç½³¯Ã¸ÉÄ ± ¸¯¾ ³½φº³¯¼¼¸º ´º³ 
Ä¸¾ °¾¾Àº¯ ÄÀÇÄ, πÃ°π¸º ¾³ ¸º·ÀπÀº±Ã¸º ³½°ÃÉÄ Ä¸¾ ³Ã½Ì·º³ ¥π¸Ã¸Ã²³ ´º³ ¾³ ¼¯³¸º 
·º¸Ç»Ãº¾²Ã¸ºÄ, πÃº¾ Ä¸¾ ÇπÀ³À¼± Ä¸Ä πÃÀÃφÀÃ¯Ä.  ÃÀ»¸º½°¾ÀÇ ¾³ ¼¸φ¹¸² ÇπÌÈ¸ ½º³ Ä°ÄÀºÀÇ 

¸²·ÀÇÄ ³²Ä¸Ã¸ ´º³ π³ÃÀÇ± ·º¸Ç»Ãº¾²Ã¸É¾, πÃ°π¸º ³ÇÄ± ¾³ ÇπÀ³¼¸¹¸² ÃÄ¸¾ ³Ã½Ì·º³ ¥π¸Ã¸Ã²³ 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ³¾³φ¸ÃÌ½¸¾³ ÃÄ¸ �º³»±ÃÇ¿¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ.  
 

�¡�¡� 3À 

 ¸Ãº¸ÇÌ½¸¾À ÄÉ¾ Äº½Î¾ ½À¾¯·ÀÄ ÄÀÇ ¤º½À¼À´²ÀÇ »³º ·³π¯¾¸Ä πÀÇ ³³ÃÍ¾ÀÇ¾ ÄÀ¾ 
³¾¯·ÀÇÀ 

 

 �º ·º³´É¾º·Ì½¸¾Àº, »³Ä¯ Ä¸ ÃÍ¾Ä³¿¸ ÄÉ¾ πÃÀÃφÀÃÎ¾ ÄÀÇÄ, πÃ°π¸º ¾³ °ÇÀÇ¾ ÇπÌÈ¸ ÌÄº 
ÃÄºÄ ÃÇ½³³Äº»°Ä Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ »³º ÃÄÀ ÇÃ¸½³Äº»Ì πÀÃÌ πÀÇ »³¹ÀÃ²·¸Ä³º ½¸ ³¯Ã¸ ÄÀ ÃÇ¾À¼º»Ì 
¯¹ÃÀºÃ½³ ÄÉ¾ ·³π³¾Î¾ »³º ÄÀ ¸Ã´À¼³³º»Ì πÀÃÀÃÄÌ ´º³ ´¸¾º»¯ ± »³º ¸πºÃφ³¼± °¿À·³, 
¸Ã´³¼¸²³, ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ, »¼π., ´º³ »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ ³¯Ã¸ »³º ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, 
π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º, ¸»ÄÌÄ ³πÌ Ä³ π¸Ãº´Ã³φÌ½¸¾³ ÃÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 138 ÄÀÇ �.4412/16,»³º Ä³ 
π³Ã³»¯ÄÉ: 

 

 1. � πÃÀ½±¹¸º³ Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ »³º ½º»ÃÀË¼º»Î¾, ´¸¾º»¯, πÀÇ ÇÃ¸º¯·À¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ 
¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸¼¸Í¹¸ÃÉ¾ ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸ ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇÄ, ¸ »³Ä¸Ã´³Ã²³ »³º ¸ 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã± ÄÀÇÄ. �¸¾º»¯, ¸ ³¿²³ »¯¹¸ Ç¼º»ÀÍ »³º ¸ ·³π¯¾¸ »¯¹¸ ¸Ã´³Ã²³Ä ´º³ Ä¸¾ π¼±Ã¸ »³º, 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ Ä¸Ä ¸Ã´À¼³³²³Ä, ÄÀÇÄ »³¾Ì¾¸Ä Ä¸Ä Ä°Ç¾¸Ä »³º ÄºÄ ´¸¾º»°Ä ³ÃÇ°Ä 
³¾ÄÀÇ±Ä, ¼¸ºÄÀÇÃ´º»ÌÄ¸Ä³Ä »³º ³ºÃ¹¸Äº»±Ä, ¯ÃÄº³ »³º ¸πº½¸¼¸½°¾¸ ³πÀπ¸Ã¯ÄÉÃ¸ Ä¸Ä ¸Ã´³Ã²³Ä 
»³º ¸ ³¿²³ »¯¹¸ °½½¸Ã¸Ä ¸Ã´³Ã²³Ä »³º ÃÇ¸Äº»±Ä ·³π¯¾¸Ä, °ÃÄÉ »³º ³¾ ·¸¾ ³¾³φ°Ã¸Ä³º Ã¸Ä¯ 
ÃÄ¸ ·º³ÄÍπÉÃ¸ »¯¹¸ ½º³Ä ¸Ã´³Ã²³Ä, ³¼¼¯ ¸²¾³º ³¾³´»³²³ ´º³ Ä¸¾ ¯ÃÄº³ ³πÀπ¸Ã¯ÄÉÃ¸ ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä³ π³Ã³π¯¾É, ¸»ÄÌÄ ³¾ ¯¼¼ÉÄ ÀÃ²·¸Ä³º ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸. 
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 2.  ¤³ ½¸Ä³φÀÃº»¯ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾ºÄÎ¾ »³º ÄÀÇ »¯¹¸ ¸²·ÀÇÄ πÃÀÃÉπº»ÀÍ ÄÀÇ, ÌπÉÄ 
»³º Àº ÃÇ¸Äº»°Ä ·³π¯¾¸Ä ·º³½À¾±Ä, º³ÄÃº»±Ä »³º φ³Ã½³»¸ÇÄº»±Ä π¸Ã²¹³¼È¸Ä. 
 

 3.  �º ³πÀ·¸½ºÎÃ¸ºÄ ¼Ì´É ¸Ã´³Äº»Î¾ ³ÄÇÇ¸½¯ÄÉ¾. 
 

 4.  �º ·³π¯¾¸Ä ´Ã³φ¸²ÀÇ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ »³º Çπ³¼¼±¼É¾ ÄÀÇ ´º³ ·º¸Í¹Ç¾Ã¸ »³º 
¸πºÃÄ³Ã²³ ÄÉ¾ °Ã´É¾. 

 

 5.  �º ¸ºÃφÀÃ°Ä πÃÀÄ ÄÀ ��� »³º ÄÀÇÄ ¼ÀºπÀÍÄ ³Ãφ³¼ºÃÄº»ÀÍÄ ÀÃ´³¾ºÃ½ÀÍÄ, Ä³ 
·ÎÃ³ ´º³ ÄºÄ ¸ÀÃÄ°Ä ÄÀÇ  ¯ÃÇ³, ÄÉ¾ ΧÃºÃÄÀÇ´°¾¾É¾ »º ³·¸²³Ä »³º ´¸¾º»¯ Àº °»Ä³»Ä¸Ä π³ÃÀÇ°Ä 
»³º ³Ç¿±Ã¸ºÄ ½ºÃ¹Î¾ »³º ¸½¸ÃÀ½ºÃ¹²É¾ ÄÀÇ ¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾º»ÀÍ, ¸πºÃÄ¸½À¾º»ÀÍ »³º ¼ÀºπÀÍ 
πÃÀÃÉπº»ÀÍ, ÌπÉÄ ³ÇÄ¯ »³¹ÀÃ²·À¾Ä³º »¯¹¸ φÀÃ¯ »³Ä¯ Ä¸¾ ¸Ã´³Äº»± ¾À½À¹¸Ã²³. 

 

 6.  � ·³π¯¾¸ ´º³ πÃÀ½±¹¸º³ »³º ½¸Ä³φÀÃ¯ ÄÀÇ Í·³ÄÀÄ ³πÌ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ 
³πÌÃÄ³Ã¸, ÌπÉÄ »³º ¸ ·³π¯¾¸ ´º³ Ä¸¾ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸ ÄÀÇ ¸¼¸»ÄÃº»ÀÍ Ã¸Í½³ÄÀÄ πÀÇ ³π³ºÄ¸²Ä³º 
´º³ Ä¸¾ ¸Ã´À¼³³²³. 

 

 7.  ¤³ º»ÃºÎ½³Ä³ ´¸¾º»¯. 
 

 8.  Έ¿À·³ »³º φ¹ÀÃ°Ä ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾, ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ »³º ¸Ã´³¼¸²É¾, ´¸¾º»¯, 
φ¹ÀÃ°Ä »³º ³πÀÃ³°Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ¸Ã´³¼¸²É¾, ÀÃ´¯¾É¾ »³º ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾. 

 

 9.  � ·º¯¾Àº¿¸ ·ÃÌ½É¾, ÌπÀÇ ÇÃ¸º¯·¸Ä³º, ´º³ Ä¸¾ πÃÀÃπ°¼³Ã¸ Ì¼É¾ ÄÉ¾ Ã¸½¸²É¾ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 

 

 10.  �º ·³π¯¾¸Ä ´º³ ½¸Ä³φÀÃ°Ä »³º ´¸¾º»¯ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾, ¸Ã´³¼¸²É¾ ± Ç¼º»Î¾ ³πÌ ÄÀ 
¸¿ÉÄ¸Ãº»Ì, ÌπÉÄ »³º Àº »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ ·³Ã½À² »³º Ä³ °¿À·³ Ä¸¼É¾¸º³»Î¾ ·º³ÄÇπÎÃ¸É¾, ÌπÀÇ 
³π³ºÄÀÍ¾Ä³º. 

 

 11.  �º ÄÌ»Àº »³º Àº ³πÀÃ³°Ã¸ºÄ, ´¸¾º»¯, »¸φ³¼³²É¾ »º¾±Ã¸ÉÄ »³º ¸´´ÇÀ·ÀÃºÎ¾. 
 

 12.  �º ³Ãφ¯¼¸º¸Ä Ç¼º»Î¾, ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ »³º ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾, ÌÄ³¾ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ³πÌ 
Ä¸¾ �º·º»± £Ç´´Ã³φ± ¥πÀÇÃ¸ÎÃ¸É¾ (�£¥). 

 

 13.  �º ³Ãφ¯¼¸º¸Ä ´º³ À¼Ì»¼¸Ã¸ Ä¸¾ ³¿²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ πÀÇ »³¹ÀÃ²·¸Ä³º ½¸ Ä¸ ÃÍ½³³Ã¸, 
´º³ »º¾·Í¾ÀÇÄ ¯½¸Ã¸Ä ³πÎ¼¸º³Ä ± ³¼¯³¸Ä πÀÇ πÃÀ°ÃÇ¸Ä³º ³πÌ ÀπÀº³·±πÀÄ¸ ³ºÄ²³, ½¸ 
¸¿³²Ã¸Ã¸ ÄÀÇÄ »º¾·Í¾ÀÇÄ πÀ¼°½ÀÇ, Ä¸¾ ³¾ÉÄ°Ã³ ³²³, »¼π. (¯Ã¹ÃÀ157 ÄÀÇ �.4412/16), ÌπÀÄ¸ 
³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ³πÌ Ä¸¾ �£¥. 

 

 14.  ¤³ Ä°¼¸ Ç³ÃÄÀÃ±½ÀÇ ÃÇ½³À¼³²É¾, ³πÀ·¸²¿¸É¾, πºÃÄÀπÀº±Ã¸É¾, π¼¸ÃÉ½Î¾, 
»³¹ÎÄ »³º ÄÉ¾ ¸º·Î¾ πÀÇ ¸ºÃ¯´À¾Ä³º ³πÌ ÄÀ ¸¿ÉÄ¸Ãº»Ì »³º ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ, πÀÇ 
πÃÀÀÃ²·À¾Ä³º ´º³ »³Ä³Ã»¸Ç± (¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸ ± ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸) ÄÀÇ ÇπÌÈ¸ °Ã´ÀÇ, ÌπÉÄ »¯¹¸ 
φÀÃ¯ ÀÃ²·À¾Ä³º ³πÌ ÄÀ �Ã¯ÄÀÄ. 
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 15.  Έ¿À·³ ·¸½ÀÃº¸ÍÃ¸É¾, ´¸¾º»ÎÄ, πÀÇ °ÇÀÇ¾ ÃÇ°Ã¸ ½¸ Ä¸ ·º¸¿³´É´± ÄÀÇ 
·º³´É¾ºÃ½ÀÍ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 

 

 16.  ¤³ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ °¿À·³ ´º³ Ä¸¾ ¸φ³Ã½À´± ÄÉ¾ »³¾À¾ºÃ½Î¾ ³Ãφ³¼¸²³Ä πÀÇ 
ºÃÇÍÀÇ¾. 

 

 17.  �»πÌ¾¸Ã¸ ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾É¾ ¼¸πÄÀ½¸ÃÎ¾ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»Î¾ ÃÇ¸·²É¾ »³º ÄÉ¾ 
ÃÇ¸Äº»Î¾ ÇπÀ¼À´ºÃ½Î¾, ½¸ ³¯Ã¸ Ä¸ ½¸¼°Ä¸ πÀÇ ÇÀÃ¸´¸²Ä³º ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³, ÌπÉÄ »³º ¸ 
¼±È¸ π¼±ÃÉ¾ ÄÀπÀ´Ã³φº»Î¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾, ÌÄ³¾ ³ÇÄ¯ ·¸¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ¸¾ π³Ã³π¯¾É 
½¸¼°Ä¸. 

 

 18.  £Í¾Ä³¿¸ Ì¼É¾ ÄÉ¾ ¸πº½¸ÄÃ¸Äº»Î¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ »³º ¼À´³Ãº³Ã½Î¾ Ä¸Ä 
¸Ã´À¼³³²³Ä. 

 

 19.  �º ·³π¯¾¸Ä ÃÍ¾Ä³¿¸Ä ÄÉ¾ ÃÇ¸·²É¾ "¸¿ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ" »³º ÄÉ¾ À·¸´ºÎ¾ 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä »³º ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸Ä, ½¸Ä³φÃ³Ã½°¾É¾ ÃÄ¸¾ �¼¼¸¾º»± ´¼ÎÃÃ³. 

 

 20.  �Ã´³ÃÄ¸Ãº³»°Ä ¸¿¸Ä¯Ã¸ºÄ ´º³ Ä¸¾ °Ã¸Ç¾³ Ä¸Ä ³¾ÄÀÇ±Ä ÄÀÇ ¸·¯φÀÇÄ, ´º³ 
·À»º½³Ã²¸Ä ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ »³º ´º³ °¼¸´ÇÀ ÄÉ¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾, ¸²Ä¸ Ã¸ ¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ πÀÇ ¹³ º·ÃÇ¹¸² ½¸ 
·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, ¸²Ä¸ Ã¸ ¯¼¼³ ³¾³´¾ÉÃºÃ½°¾³ ¸Ã´³ÃÄ±Ãº³ πÀÇ ¸´»Ã²¾À¾Ä³º ³πÌ Ä¸¾ 
¥π¸Ã¸Ã²³, ¸²Ä¸ »³º ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÉ¾ °Ã´É¾. 

 

 21.  £Ä°´³Ã¸ ÄÉ¾ �Ã³φ¸²É¾ �πº³¼°È¸ÉÄ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä ÃÄ³ ¸Ã´ÀÄ¯¿º³ »³º 
¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ ³ÇÄÎ¾. 

 

 22.  �º ·³π¯¾¸Ä ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ½°ÇÃº Ä¸¾ ÀÃºÃÄº»± π³Ã³¼³³±. 
 

 23.  � ¸»π¼±ÃÉÃ¸ ÄÉ¾ φÀÃÀ¼À´º»Î¾ ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸É¾, ÌπÉÄ ³ÇÄ°Ä ÀÃ²·À¾Ä³º »¯¹¸ 
φÀÃ¯ ¾À½À¹¸Äº»¯. 
 

�¡�¡� 4À 

¥π¸Ã³¯Ã¸ºÄ πÀÃÀÄ±ÄÉ¾ »¼π. Ã¸ ³¾³¼ÇÄº»ÀÍÄ πÃÀËπÀ¼À´ºÃ½ÀÍÄ 

 

 £¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ À ÃÇ½³³Äº»ÌÄ πÃÀËπÀ¼À´ºÃ½ÌÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ πÀÇ ·¸½ÀπÃ³Ä¸²Ä³º ½¸ 
ÃÇ½π¼±ÃÉÃ¸ Äº½À¼À´²ÀÇ π³Ã°Ç¸Ä³º ³¾³¼ÇÄº»ÌÄ, ÇÉÃºÃÄ¯ ´º³ ·º¯φÀÃ³ »Ä²Ãº³ ± ·º¯φÀÃ¸Ä 
¹°Ã¸ºÄ, ÇÉÃ²Ä ¾³ Çπ¯ÃÇ¸º »³º ¸¾º³²ÀÄ ÃÇ´»¸¾ÄÃÉÄº»ÌÄ, ³ÇÄÀ¾Ì¸ÄÀ ¸²¾³º ÌÄº Àº Äº½°Ä ÄÀÇ 
ÃÇ½³³Äº»ÀÍ ¸¾º³²ÀÇ Äº½À¼À´²ÀÇ ºÃÇÍÀÇ¾ ´º³ À¼Ì»¼¸ÃÀ ÄÀ °Ã´À, °ÃÄÉ »³º ³¾ Ã¸ »¯πÀºÀ ÇÉÃºÃÄÌ 
πÃÀËπÀ¼À´ºÃ½Ì ·¸¾ Çπ¯ÃÇ¸º ³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸ πÀÃÌÄ¸Ä³. �»Ì½³, ¸ ³¾³¹¸ÎÃ¸Ã¸ ± Àº Çπ¸Ã³¯Ã¸ºÄ 
πÀÃÀÄ±ÄÉ¾ ¸¿¸Ä¯·À¾Ä³º π¯¾ÄÀÄ¸ ³¹ÃÀºÃÄº»¯ »³º ÃÄÀ ÃÍ¾À¼À ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 

�¡�¡� 5À 

Έ¼¸´ÇÀÄ -  ÃÀÃ³Ã½À´± - £Ç½π¼±ÃÉÃ¸ ½¸¼¸ÄÎ¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ 

 

 1.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ πÃÀ³¸² ÃÄÀ¾ °¼¸´ÇÀ Ä¸Ä ÃÇ¸Äº»±Ä ½¸¼°Ä¸Ä ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ »³º ¾³ ÇπÀ·¸²¿¸º ¸´»³²ÃÉÄ »³º ¸´´Ã¯φÉÄ ÄÇÇÌ¾ ³Ä°¼¸º¸Ä ± Ãφ¯¼½³Ä³ ³ÇÄ±Ä ÉÄ »³º ÄÉ¾ 
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»³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»Î¾ ÃÇ¸·²É¾, Ä³ ÀπÀ²³ ¸πº·ÃÀÍ¾ ·ÇÃ½¸¾ÎÄ ÃÄ¸¾ »³¼± »³Ä³Ã»¸Ç± »³º ¸ÇÃÄ¯¹¸º³ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, »³º ¾³ πÃÀÄ¸²¾¸º ÄºÄ ³π³Ã³²Ä¸Ä¸Ä ·ºÀÃ¹ÎÃ¸ºÄ »³º ÃÇ½π¼¸ÃÎÃ¸ºÄ π³Ã³½°¾À¾Ä³Ä 
³πÀ»¼¸ºÃÄº»¯ Çπ¸Í¹Ç¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ »³¼± »³Ä³Ã»¸Ç± »³º ¸ÇÃÄ¯¹¸º³ ÄÉ¾ °Ã´É¾ πÀÇ 
»³Ä³Ã»¸Ç¯·À¾Ä³º ³πÌ ³ÇÄÌ¾. 

 

 2.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º Ä¸¾ ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸, ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ ½¸¼°Ä¸Ä πÀÇ ¹³ ÄÀÇ ÇÀÃ¸´¸¹ÀÍ¾, 
ÄºÄ °´´Ã³φ¸Ä À·¸´²¸Ä Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä »³º ÄºÄ ¸´»¸»Ãº½°¾¸Ä ³πÌ ÄÀ ¥ �ΧΩ�� πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä 
¸»πÀ¾±Ã¸ÉÄ ½¸¼¸ÄÎ¾, ¾³ πÃÀ³¸² ÃÄ¸¾ ¸φ³Ã½À´± ÄÉ¾ ½¸¼¸ÄÎ¾ ÃÄÀ °·³φÀÄ, ÃÄºÄ 
³¾³π³ÃÃ³¼ÎÃ¸ºÄ »³º ÇÉÃÀÃÄ³¹½²Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ³¿Ì¾É¾ ÄÉ¾ °Ã´É¾, ÃÄÀ¾ °¼¸´ÇÀ »³º ¼±È¸ ÄÉ¾ 
ÃÇ½π¼¸ÃÉ½³Äº»Î¾ ÃÄÀºÇ¸²É¾ πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ ÃÇ½π¼±ÃÉÃ¸ »³º πÃÀÃ³Ã½À´± ÄÉ¾ 
ÃÄÀºÇ¸²É¾ Ä¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä πÀÇ °ÇÀÇ¾ ¸´»Ãº¹¸², ÌπÉÄ ¸π²Ã¸Ä »³º ÃÄ¸ Ã±½³¾Ã¸ Ä¸Ä ·Î¾¸Ä 
»³Ä³¼±È¸ÉÄ ÄÉ¾ °Ã´É¾. 

 

 3. O »³¹ÀÃºÃ½ÌÄ ³πÌ Ä³ ÃÇ°·º³, Ä¸¾ ¤¸Ç¾º»±  ¸Ãº´Ã³φ± »³º Ä¸ £Ç´´Ã³φ± 
¥πÀÇÃ¸ÎÃ¸É¾ ÄÉ¾ ÀºÉ¾·±πÀÄ¸ ÃÄÀºÇ¸²É¾ »³º À·¸´ºÎ¾ ´º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ πÃÀ³¼¸πÌ½¸¾¸Ä ¸π² ½°ÃÀÇÄ ·º³Ä¯¿¸ºÄ »³º ÄÀ¾ ÄÃÌπÀ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ 
»³Ä³Ã»¸ÇÎ¾, ·¸¾ ³π³¼¼¯ÃÃ¸º ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ ³πÌ Ä¸¾ ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ ¼¯³¸º Ì¼³ Ä³ ½°ÄÃ³ ´º³ 
Ä¸¾ ¯ÃÄº³ ¸»Ä°¼¸Ã¸ »³º ¸½φ¯¾ºÃ¸ ÄÉ¾ ·º³φÌÃÉ¾ ¸º·Î¾ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä πÀÇ ÃÇ¾¹°ÄÀÇ¾ »¯¹¸ 
¸πºφ¯¾¸º³ ± ÇÎÃÀ ± ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 

 

 4.  �º³ Ä¸¾ ¸φ³Ã½À´± ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É ÌÃÉ¾ ·º¸Ç»Ãº¾²·¸Ä³º ÌÄº, °ÃÄÉ »³º ³¾ »¯Äº ·¸¾ 
ÀÃ²·¸Ä³º ³πÌ Ä³ ÃÇ°·º³ ¼¸πÄÀ½¸Ã¸ºÎ¾ ± ³πÌ ¯¼¼³ ÃÄÀºÇ¸²³ Ä¸Ä ¸Ã´À¼³³²³Ä, ± ³πÌ ÄºÄ À·¸´²¸Ä 
- ·º³Ä³´°Ä Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä, »¯¹¸ ³π¼Ì ± ÃÍ¾¹¸ÄÀ Ä½±½³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ (π.Ç., ÄÀ²ÇÀÄ, ·º³ÇÎÃºÃ½³, 
»³ÄÎφ¼º, ¸π²ÇÃºÃ½³, »º´»¼²·É½³, »¼π.) πÃ°π¸º ¾³ ¸²¾³º ¯ÃÄºÀ Ã¸ ÌÄº ³φÀÃ¯ Ä¸¾ ¯½¸Ã¸ 
ÃÍ¾·¸Ã± ÄÀÇ ½¸ Ä³ ¼Àºπ¯ (¸ÃÉÄ¸Ãº»¯ ± ´¸ºÄÀ¾º»¯) Ä½±½³Ä³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 

 

 5.  �º·º»¯ ´º³ Ä¸¾ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÉ¾ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ »³º 
½¸Ç³¾À¼À´º»ÀÍ ¸¿Àπ¼ºÃ½ÀÍ, À ³¾¯·ÀÇÀÄ ÇπÀÇÃ¸ÀÍÄ³º ¾³ ÃÇ¾Ä¯¿¸º »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄº»¯ ÃÇ°·º³ »³º 
½¸¼°Ä¸Ä ÃÇ¾·°Ã¸ÉÄ ³ÇÄÎ¾, ¸π¸º·± Àº ½¸¼°Ä¸Ä ³ÇÄ°Ä ¸¿³ÃÄÎ¾Ä³º ³πÌ ÄÀ¾ ÄÍπÀ ÄÀÇ 
½¸Ç³¾±½³ÄÀÄ πÀÇ ¹³ ¸»¼°¿¸º À ³¾¯·ÀÇÀÄ (½°Ã³ ÃÄ³ ÌÃº³ φÇÃº»¯ πÀÇ »³¹ÀÃ²·À¾Ä³º ³πÌ Ä¸ 
ÃÍ½³³Ã¸) »³º ¸πÀ½°¾ÉÄ ·¸¾ ¸²¾³º ·Ç¾³Ä± ¸ ÃÇ¸·²³Ã± ÄÉ¾ ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³. 

 

 6.  ΌÃ³ ³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º ÃÄºÄ π³Ã³π¯¾É π³Ã³´Ã¯φÀÇÄ ÄÀÇ ¯Ã¹ÃÀÇ ³ÇÄÀÍ, ¹³ 
¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º ½¸ ½°Ãº½¾³ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, ÇÉÃ²Ä º·º³²Ä¸Ã¸ ³πÀ·¸½²ÉÃ¸. 
 

�¡�¡� 6À 

 ÃÀ°¼¸ÇÃ¸ - Έ¼¸´ÇÀÄ- Έ´»ÃºÃ¸ Ç¼º»Î¾ »³º ¸ÄÀ²½É¾ ± ¸½º»³Ä¸Ã´³Ã½°¾É¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ 

 

 1.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ πÃ°π¸º ¾³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº±Ã¸º ÇπÀÇÃ¸ÉÄº»¯ Ä³ Ç¼º»¯ πÀÇ 
πÃÀ·º³´Ã¯φÀ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. �πºÃ¸½³²¾¸Ä³º ¸π²Ã¸Ä ¸ ÇπÀÇÃ¸ÉÄº»± 
Ã±½³¾Ã¸ CE ÄÉ¾ πÃÀÊÌ¾ÄÉ¾ πÀÇ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ¾Ä³º ÃÄÀ °Ã´À »³º ÃÇ½³À¼²·¸º Ä¸ ÃÇ½½ÌÃφÉÃ¸ 
πÃÀÄ Ì¼¸Ä ÄºÄ ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ πÀÇ ¸πº³¯¼¼À¾Ä³º ÃÄÀÇÄ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ°Ä ´º³ ÄÀ πÃÀÊÌ¾, ·Ç¾¯½¸º 
ÄÉ¾ »Àº¾ÀÄº»Î¾ ·º³Ä¯¿¸É¾. � Ã±½³¾Ã¸ CE ÌÄ³¾ ÄÀπÀ¹¸Ä¸²Ä³º Ã¸ πÃÀÊÌ¾Ä³, ³πÀÄ¸¼¸² ·±¼ÉÃ¸ 
ÄÀÇ φÇÃº»ÀÍ ± ¾À½º»ÀÍ πÃÀÃÎπÀÇ πÀÇ Ä¸¾ °Ç¸º ÄÀπÀ¹¸Ä±Ã¸º ± ¸²¾³º Çπ¸Í¹Ç¾À ´º³ Ä¸¾ 
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ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã± Ä¸Ä ÌÄº ÄÀ πÃÀÊÌ¾ ÃÇ½½ÀÃφÎ¾¸Ä³º πÃÀÄ Ì¼¸Ä ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ »³º ÌÄº °ÇÀÇ¾ 
À¼À»¼¸ÃÉ¹¸² ¸πºÄÇÇÎÄ Àº »³Ä¯¼¼¸¼¸Ä ·º³·º»³Ã²¸Ä ³¿ºÀ¼Ì´¸Ã¸Ä.  

 

 2.  �º³ ¸º·º»¯ Ç¼º»¯, ÃÇÃ»¸Ç°Ä »³º ½¸Ç³¾±½³Ä³, ´º³ Ä³ ÀπÀ²³ ·¸¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º, ³πÌ 
Ä³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸, °¼¸´ÇÀÄ ÃÄÀ ÃÄ¯·ºÀ ÄÀÇ ·º³´É¾ºÃ½ÀÍ, À ¸Ã´À¼¯³ÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ 
ÇπÀ³¯¼¼¸º PROSPECTUS ÄÀÇ ¸Ã´ÀÃÄ³Ã²ÀÇ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ½¸ Ä¸Ç¾º»°Ä π¼¸ÃÀφÀÃ²¸Ä, ³πÌ ÄºÄ 
ÀπÀ²¸Ä ¾³ ³πÀ·¸º»¾Í¸Ä³º ÄÀ ÃÍ½φÉ¾À ½¸ ÄºÄ πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä »³º ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä. � 
π³Ã³´´¸¼²³ ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ ¹³ ´²¾¸º ½¸Ä¯ ³πÌ ÃÇ¸Äº»± °´»ÃºÃ¸ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É ÃÄÀºÇ¸²É¾ πÀÇ ¹³ 
°ÇÀÇ¾ ÇπÀ³¼¸¹¸². �ÇÄ± ¸ »³Ä' ³ÃÇ±¾ °´»ÃºÃ¸, ·¸¾ ³π³¼¼¯ÃÃ¸º ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ ³πÌ Ä¸¾ ¸Ç¹Í¾¸ 
ÄÀÇ ´º³ Ä¸¾ ¸¿³Ãφ¯¼ºÃ¸, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸ ÃÍ½³³Ã¸, Ä¸Ä ¸π²·ÀÃ¸Ä »³º ³πÌ·ÀÃ¸Ä ÄÀÇ Ç¼º»ÀÍ. 

 

 3.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ¸π²Ã¸Ä ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ ¸»Ä¸¼¸², ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ »Ã²Ã¸ Ä¸Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä, ·¸º´½³ÄÀ¼¸È²¸Ä Ç¼º»Î¾, Ä³ ÀπÀ²³ πÃÀÄ²¹¸Ä³º ¾³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº±Ã¸º ´º³ ÄºÄ ·º¯φÀÃ¸Ä 
»³Ä³Ã»¸Ç°Ä »³º ¾³ Ä³ ¸¿¸Ä¯Ã¸º ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ÃÇ¸Äº»Î¾ πÃÀ·º³´Ã³φÎ¾ Ä¸Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä, Ä¸Ä ΧÎÃ³Ä, Ä¸Ä ÇÎÃ³Ä πÃÀ°¼¸ÇÃ¸Ä ± ¾³ πÃÀÃ»À½²·¸º ³¸³³²ÉÃ¸ ÄÀÇ ¥πÀÇÃ´¸²ÀÇ 
�ºÀ½¸Ç³¾²³Ä, ÌÄº ³ÇÄ¯ ÃÇ½φÉ¾ÀÍ¾ πÃÀÄ ÄºÄ ¸´»¸»Ãº½°¾¸Ä  ÃÀ·º³´Ã³φ°Ä, ¸φÌÃÀ¾ Çπ¯ÃÇÀÇ¾ 
Ä°ÄÀº¸Ä. 

 

 4.  �º·º»¯ ´º³ Ä³ Ç¼º»¯ πÀÇ »³Ä³Ã»¸Ç¯·À¾Ä³º ÃÄ¸¾ �¼¼¯·³ (ÌπÉÄ »³¼Î·º³ ± 
ÃÉ¼±¾¸Ä »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ, »¼π.) ¸ πÀºÌÄ¸Ä³ ÄÉ¾ ÀπÀ²É¾ ¸¼°´Ç¸Ä³º ³πÌ ÄÀ ¸Ã´ÀÃÄ¯ÃºÀ 
»³Ä³Ã»¸Ç±Ä, À ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ ¸º·ÀπÀº¸² Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ 15 ¸½°Ã¸Ä πÃº¾ ³πÌ Ä¸ 
ÃÇ¸Äº»± ·À»º½³Ã²³ ´º³ ¾³ π³Ã³»À¼ÀÇ¹¸¹ÀÍ¾ ³πÌ ³ÇÄ± Àº π³Ã³π¯¾É °¼¸´ÇÀº »³º ·À»º½³Ã²¸Ä, 
¸φÌÃÀ¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄ¸¾ �£¥, ¯¼¼ÉÄ ¹³ πÃÀÃ»À½²·À¾Ä³º Ä³ πºÃÄÀπÀº¸Äº»¯ ·À»º½Î¾ ÄÀÇ 
¸Ã´ÀÃÄ³Ã²ÀÇ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä. 

 

 5.  ¥¼º»¯ πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ³πÌ Ä¸ ½¸¼°Ä¸ (ÌπÉÄ π.Ç. Ç·Ã³Ç¼º»À² ÇπÀ·ÀÇ¸²Ä, 
½π³Ä³Ã²¸Ä, »ÃÀÇ¾À², »¼¸²¹Ã³, Ç¸ºÃÀ¼³³°Ä, π¼³ÃÄº»¯ ·¯π¸·³, È¸Ç·ÀÃÀφ°Ä, ·º³»ÌπÄ¸Ä, 
φÉÄºÃÄº»¯ ÃÎ½³Ä³, ».³.) ·¸¾ ¹³ πÃÀÃ»À½²·À¾Ä³º ÃÄÀ °Ã´À »³º ·¸¾ ¹³ ÄÀπÀ¹¸ÄÀÍ¾Ä³º ÇÉÃ²Ä 
πÃÀ¸´ÀÇ½°¾ÉÄ ¾³ πÃÀÃ»À½ºÃ¹ÀÍ¾ ·¸²´½³Ä³ »³º ¸´»Ãº¹ÀÍ¾ ³πÌ Ä¸ �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ ± 
³¾ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ³πÌ Ä¸¾ �£¥, ³πÌ Ä¸¾  ÃÀÊÃÄ³½°¾¸ �ÃÇ±. ¤³ π³Ã³π¯¾É ·¸²´½³Ä³ ¹³ 
ÇπÀ³¯¼¼À¾Ä³º °ÇÀ¾Ä³Ä π¯¾É ÄÀÇÄ »³ÃÄ°¼³ ÃÄ¸¾ ÀπÀ²³ ¹³ ³¾³´Ã¯φÀ¾Ä³º: À ³Ãº¹½ÌÄ ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ, À ³Ãº¹½ÌÄ Äº½À¼À´²ÀÇ, ¸ ÇÎÃ³ πÃÀ¸¼¸ÍÃ¸ÉÄ, ÄÀ ¸Ã´ÀÃÄ¯ÃºÀ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä »³º À ÄÍπÀÄ 
Ç¼º»ÀÍ. �º³ ¸Ã´³Ã²¸Ä πÀÇ ¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º °¿É ³πÌ ÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ (ÌπÉÄ π.Ç. »ÀÇφÎ½³Ä³,  °πºπ¼³, 
»¼π.) À ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ ¸¾¸½¸ÃÎ¾¸º °´»³ºÃ³ Ä¸¾ ¸π²³¼¸È¸, ´º³ ¾³ ¸²¾³º ·Ç¾³ÄÌÄ 
À °¼¸´ÇÀÄ ÃÄ³ ÃÄ¯·º³ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä. 

 

6. �³½²³ π³Ã¯Ä³Ã¸ Ä¸Ä ÃÇ½³³Äº»±Ä πÃÀ¹¸Ã½²³Ä ´º³ Ä¸¾ ³πÀπ¸Ã¯ÄÉÃ¸ ÄÀÇ Ì¼ÀÇ °Ã´ÀÇ »³º 
»³½²³ ³πÀ·¸½²ÉÃ¸ ·¸¾ ¹³ ·À¹¸² ÃÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ, ´º³ ¼Ì´ÀÇÄ »³¹ÇÃÄ¸Ã±Ã¸ÎÄ ÄÀÇ ¾³ ¸»Ä¸¼°Ã¸º 
ÄºÄ ·À»º½³Ã²¸Ä πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ± ·²¾¸Ä³º ¸¾ÄÀ¼± ¾³ ´²¾ÀÇ¾ ± ´º³ ¼Ì´ÀÇÄ ³πÀÃÃ²È¸ÉÄ ± 
³¾Äº»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ ³»³Ä¯¼¼¸¼É¾ Ç¼º»Î¾. 

 

 7.  Ό¼³ Ä³ Ç¼º»¯ πÀÇ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ¹³ ¸²¾³º Ä³ »³¼ÍÄ¸Ã³ Ã¸ πÀºÌÄ¸Ä³ πÀÇ 
Çπ¯ÃÇÀÇ¾ ÃÄ¸¾ ³´ÀÃ¯ ÇÉÃ²Ä ³¼¯³¸Ä ± ¸¼³ÄÄÎ½³Ä³. ΌπÀÇ ÃÄ³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸ ³¾³´Ã¯φ¸Ä³º 
¸¾·¸º»Äº»ÌÄ ÄÍπÀÄ ÀÃºÃ½°¾ÀÇ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ±, ³ÇÄÌÄ ·²¾¸Ä³º ´º³ ÃÇ½π¼±ÃÉÃ¸ ÄÉ¾ 
Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»Î¾ »³º ·º¸Ç»Ì¼Ç¾Ã¸ Ä¸Ä ¸πº¼À´±Ä ³πÌ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ. � ³¾¯·ÀÇÀÄ Ì½ÉÄ ½πÀÃ¸² 
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¾³ πÃÀÄ¸²¾¸º Ç¼º»Ì ÀπÀºÀÇ·±πÀÄ¸ »³Ä³Ã»¸Ç³ÃÄ±, ºÃÀ·Í¾³½À ½¸ ÄÀ ÀÃº·Ì½¸¾À, Ä¸Ä 
ºÃÀ·Ç¾³½²³Ä ÇπÀ»¸²½¸¾¸Ä ÃÄ¸¾ °´»ÃºÃ¸ Ä¸Ä �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä. 
 

 

�¡�¡� 7À 

�Ã´³ÃÄ¸Ãº³»ÌÄ Έ¼¸´ÇÀÄ ¥¼º»Î¾ 

 

 1.  �Ì¼ºÄ À ³¾¯·ÀÇÀÄ ¸´»³Ä³ÃÄ³¹¸² ÇπÀÇÃ¸Î¾¸Ä³º (¸φ’ ÌÃÀ¾ ¹¸ÉÃ¸¹¸² ³π³Ã³²Ä¸ÄÀ 
³πÌ Ä¸¾ ¸π²³¼¸È¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ) ¾³ ½¸Ãº½¾±Ã¸º ½¸ ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ ´º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ π³Ã³»¯ÄÉ 
¸Ã´³ÃºÎ¾: 

 ³.  �³ ¸¿¸Ä¯Ã¸º ÎÃÄ¸ Ì¼³ Ä³ ³·Ã³¾± Ç¼º»¯ πÀÇ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ´º³ 
¸πºÇÎÃ¸ºÄ, ÇπÀ³¯Ã¸ºÄ »³º Ã»ÇÃÀ·°½³Ä³ ¾³ ½¸¾ °ÇÀÇ¾ πÃÀÃ½²¿¸ºÄ Àº ÀπÀ²¸Ä ¹³ ¸πº·Ã¯ÃÀÇ¾ 
·ÇÃ½¸¾ÎÄ ¸π² Ä¸Ä ³¾ÄÀÇ±Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
  ³.  �³ ¸¿¸Ä¯Ã¸º ³¾ Ä³ π³Ã³π¯¾É Ç¼º»¯ ¸²¾³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ¤¸Ç¾º»°Ä 
 ÃÀ·º³´Ã³φ°Ä »³º ÄÀÇÄ ÃÇ½³³Äº»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ Ä¸Ä ¸Ã´À¼³³²³Ä. 

 ´.  �º ¸¿¸Ä¯Ã¸ºÄ ³ÇÄ°Ä πÃ°π¸º ¾³ ´²¾ÀÇ¾ ½¸ ½°Ãº½¾³, ¸Ç¹Í¾¸ »³º ·³π¯¾¸ ÄÀÇ 
³¾³·ÌÇÀÇ Ã¸ ¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ ÄÀÇ ¥ �ΧΩ�� ± Ã¸ º·ºÉÄº»Ì ¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ ½¸ Ä¸¾ °´»ÃºÃ¸ Ä¸Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä »³º Ä³ ³πÀÄ¸¼°Ã½³Ä³ ³ÇÄ¯ πÃ°π¸º ¾³ ÇπÀ³¼¸¹ÀÍ¾ ÃÄ¸ �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ ´º³ 
°´»ÃºÃ¸. 

 ·.  £¸ Ì¼¸ Ä¸ ·º¯Ã»¸º³ Ä¸Ä ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ À ³¾¯·ÀÇÀÄ ÇπÀÇÃ¸Î¾¸Ä³º, 
½¸ ½°Ãº½¾¯ ÄÀÇ »³º ½¸ ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ ¾³ ¸¿¸Ä¯·¸º Ä³»Äº»¯ Ä³ ³·Ã³¾± Ç¼º»¯ πÀÇ ¹³ 
ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ´º³ ¸πºÇÎÃ¸ºÄ, ÇπÀ³¯Ã¸ºÄ, Ã»ÇÃÀ·°½³Ä³ »³º ³Ãφ³¼ÄÀ½²´½³Ä³, ³¾ ¸²¾³º 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ¤¸Ç¾º»°Ä  ÃÀ·º³´Ã³φ°Ä, ÄÀÇÄ ÃÇ½³³Äº»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ Ä¸Ä ¸Ã´À¼³³²³Ä »³º ÄºÄ 
¸´»¸»Ãº½°¾¸Ä ½¸¼°Ä¸Ä ³¾¯¹¸Ã¸Ä. 

 ¸.  ¥¼º»¯ »³º ¸Ã´³Ã²¸Ä, Àº ÀπÀ²¸Ä ·¸¾ ¹³ ¸²¾³º ÃÍ½φÉ¾¸Ä ½¸ ÄºÄ π³Ã³π¯¾É 
³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ πÃÀ·º³´Ã³φÎ¾ »³º ½¸¼¸ÄÎ¾, ¹³ ³πÀÃÃ²πÄÀ¾Ä³º ³πÌ Ä¸¾ �π²³¼¸È¸ Ä¸Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä. 
 

 2.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ÇπÀÇÃ¸Î¾¸Ä³º ¾³ ½¸Ãº½¾±Ã¸º, ½¸ ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ, ´º³ Ä¸¾ 
²·ÃÇÃ¸ ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ ¸Ã´³ÃÄ¸Ã²ÀÇ, ¸φÌÃÀ¾ ÄÀÍÄÀ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄÀÇÄ ¸º·º»ÀÍÄ ÌÃÀÇÄ ÄÀ 
ÀπÀ²À ¹³ πÃ°π¸º ¾³ °Ç¸º Ì¼³ Ä³ ³π³Ã³²Ä¸Ä³ ÌÃ´³¾³ »³º ÄÀ ³π³ºÄÀÍ½¸¾À πÃÀÃÉπº»Ì, ÎÃÄ¸ ¾³ 
¸²¾³º ·Ç¾³Ä°Ä, Àº π³Ã³π¯¾É ¸¿¸Ä¯Ã¸ºÄ, ·À»º½³Ã²¸Ä »³º °¼¸´ÇÀº, »³¹ÎÄ ¸π²Ã¸Ä ¸ ¸ÍÃ¸Ã¸ Ä¸Ä 
³°¼ÄºÃÄ¸Ä Ç´Ã³Ã²³Ä, ¸ π³Ã³Ã»¸Ç± »³º ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸ ·À»º½²É¾ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ »³º ÌÄº ¯¼¼À 
πÃÀ³¼°πÀÇ¾ Àº ¤¸Ç¾º»°Ä  ÃÀ·º³´Ã³φ°Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 

 

 3.  � �ÍÃºÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ °Ç¸º ÄÀ ·º»³²É½³ ¾³ ·¸Ä±Ã¸º ³πÌ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ ¾³ 
½¸Ãº½¾±Ã¸º ½¸ ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ, ÎÃÄ¸ Àº π³Ã³π¯¾É °¼¸´ÇÀº, ¸¿¸Ä¯Ã¸ºÄ »³º ·À»º½³Ã²¸Ä ¾³ ´²¾À¾Ä³º 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ÇφºÃÄ¯½¸¾ÀÇÄ »³¾À¾ºÃ½ÀÍÄ Ã¸ ���� ±  ��� ÄÀÇ ¥ �ΧΩ��, ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ 
± π³Ã¯¼¼¸¼³ ½¸ ÄÀÇÄ ¸¼°´ÇÀÇÄ πÀÇ ¹³ ´²¾À¾Ä³º Ã¸ ÄÇÇÌ¾ ÇφºÃÄ¯½¸¾À ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Ì 
¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ. �π²Ã¸Ä, ÃÄ³ π³Ã³π¯¾É ¸Ã´³ÃÄ±Ãº³ ¹³ ´²¾À¾Ä³º »³º Ì¼Àº Àº °¼¸´ÇÀº, ¸¿¸Ä¯Ã¸ºÄ »³º 
·À»º½³Ã²¸Ä, Àº ÀπÀ²¸Ä ·¸¾ ½πÀÃÀÍ¾ ¾³ ´²¾ÀÇ¾ ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»Ì ¸Ã´³ÃÄ±ÃºÀ, π¯¾ÄÀÄ¸ ½¸ 
½°Ãº½¾³ »³º ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ.  
 

�¡�¡� 8À 

¤º½°Ä ½À¾¯·ÀÄ ¾°É¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ 
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 1.  �º Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ ¾°É¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ »³Ä³ÃÄ²·À¾Ä³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ¯Ã¹ÃÀ156 ÄÀÇ 
�.4412/16, ÌπÉÄ ³ÇÄÌ ºÃÇÍ¸º(»³¹ÎÄ »³º Àº ÄÇÇÌ¾ ÄÃÀπÀπÀº±Ã¸ºÄ ³ÇÄÀÍ). 

 

 2.  �º³ ÄÀ¾ »³¾À¾ºÃ½Ì Äº½Î¾ ½À¾¯·ÀÄ ¾°É¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÌπÀÇ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ³πÌ ÄÀ 
�Ì½À ÌÄº ¹³ ¸φ³Ã½Ì·À¾Ä³º Ä³ ¸´»¸»Ãº½°¾³ ÃÇ½³³Äº»¯ Äº½À¼Ì´º³, ·º¸Ç»Ãº¾²·¸Ä³º ÌÄº ³ÇÄ¯ ¹³ 
¸φ³Ã½Ì·À¾Ä³º, ¯ÃÇ¸Ä³ ³πÌ Ä³ ½°Ã³ Ä³ ÀπÀ²³ πÃÌ»¸ºÄ³º ¾³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ³πÌ ÄÀ¾ 
³¾¯·ÀÇÀ ´º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, (·¸¼³·± ½¸´¯¼ÀÇ ± ½º»ÃÀÍ ³Ãº¹½ÀÍ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾, 
ÄÉ¾ ´¾ÉÃÄÎ¾ ± ¯¼¼É¾ ÄÍπÉ¾, ³¾ ¸²¾³º »³º¾ÀÍÃ´º³ ± ÌÇº, ¸Ã´³Äº»Î¾ Ç¸ÃºÎ¾ ÃÇ¾À¼º»¯ ± 
½¸Ãº»¯, Ã¸ ½º»Ã± ± ½¸´¯¼¸ ³¾³¼À´²³ »¼π.). 

 

 3.  £Ä¸¾ �£¥ ³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º πÀº³ ¸´»¸»Ãº½°¾³ ÃÇ½³³Äº»¯ Äº½À¼Ì´º³ ºÃÇÍÀÇ¾ ´º³ ÄºÄ 
Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä ¾°É¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 

�¡�¡� 9À 

 ÃÀ»³Ä³³À¼°Ä 

 

 1.  �πºÄÃ°π¸Ä³º ¸ ÇÀÃ±´¸Ã¸ πÃÀ»³Ä³³À¼Î¾ ÃÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ 
·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ ¯Ã¹ÃÀÇ 150 ÄÀÇ �.4412/16 »³º ¸φÌÃÀ¾ »³º ½Ì¾À, ¸ ÇÀÃ±´¸Ã¸ ³ÇÄÎ¾ °Ç¸º 
πÃÀ³¼¸φ¹¸² ³πÌ Ä¸ �º³»±ÃÇ¿¸ Ä¸Ä ·¸½ÀπÃ³Ã²³Ä ± Ä¸¾ �£¥. 

 

 2.  � ÇÀÃ±´¸Ã¸ πÃÀ»³Ä³³À¼±Ä ´²¾¸Ä³º ½¸ ³²Ä¸Ã¸ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ »³º ¸πº³³ÃÍ¾¸Ä³º 
³ÇÄ± ½¸ ÄÌ»À πÀÇ ÀÃ²·¸Ä³º »³Ä¯ Ä³ ¾Ì½º½³. 

 

 3.   ÃÌÃ¹¸Ä¸  ÃÀ»³Ä³³À¼±, ¼Ì´É ³Í¿¸Ã¸Ä Ä¸Ä ÃÇ½³³Äº»±Ä ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ (½¸ 
°´»ÃºÃ¸ ³¾³»¸φ³¼ºÉÄº»ÀÍ π²¾³»³ ± ¾°³ ÃÍ½³³Ã¸), ·¸¾ ¹³ ÇÀÃ¸´¸²Ä³º. 
 

�¡�¡� 10À 

�Ãφ¯¼ºÃ¸  ÃÀÃÉπº»ÀÍ 

 

 1.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸, ³¾¸¿¯ÃÄ¸Ä³ ³πÌ ÄÀ ¸¯¾ ÄÀ °Ã´À ¸»Ä¸²¾¸Ä³º ½°Ã³ ± 
°¿É ³πÌ ³Ãφ³¼ºÃÄº»± π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ ���, ¾³ ³Ãφ³¼²·¸º Ã' ³ÇÄÌ, Ì¼À ÄÀ πÃÀÃÉπº»Ì πÀÇ 
³π³ÃÇÀ¼¸², ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ·º³Ä¯¿¸ºÄ ´º³ ÄÀ ��� »³º ÄÀÇÄ ¼ÀºπÀÍÄ, »³Ä¯ ÄÀ ¾Ì½À, ÀÃ´³¾ºÃ½ÀÍÄ 
»Àº¾É¾º»±Ä ³Ãφ³¼²Ã¸ÉÄ. 

 

 2.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ ³Ãφ³¼²·¸º »³Ä¯ ³ÄÇÇ¸½¯ÄÉ¾ Ã¸ ³Ãφ³¼ºÃÄº»°Ä 
¸Ä³ºÃ¸²¸Ä, ³¾³´¾ÉÃºÃ½°¾¸Ä ³πÌ ÄÀ »Ã¯ÄÀÄ, ÄÀ ¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾º»Ì »³º ¼ÀºπÌ πÃÀÃÉπº»Ì πÀÇ 
³π³ÃÇÀ¼¸² Ã¸ ¸Ã´ÀÄ¯¿º³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸¯¾ ³ÇÄÌ ·¸¾ Çπ¯´¸Ä³º ÃÄºÄ ·º³Ä¯¿¸ºÄ π¸Ã² ���. � 
¸»π¼±ÃÉÃ¸ Ä¸Ä π³Ã³π¯¾É ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ÉÄ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ ³¸³³ºÎ¾¸Ä³º ½¸ Ä¸¾ πÃÀÃ»Ì½ºÃ¸ 
ÃÄ¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ ÄÉ¾ ÃÇ¸Äº»Î¾ ³Ãφ³¼ºÃÄ¸Ã²É¾ ÃÇ½³À¼³²É¾. £¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ ·¸¾ 
πÃÀÃ»À½ºÃ¹ÀÍ¾ Ä³ ³Ãφ³¼ºÃÄ±Ãº³ ÃÇ½³Ì¼³º³, ¸ ¥π¸Ã¸Ã²³ ·º»³ºÀÍÄ³º ¾³ ¸φ³Ã½ÌÃ¸º ³¾¯¼À´¸ 
»Ã¯Ä¸Ã¸ ³πÌ ÄÀ ¼À´³Ãº³Ã½Ì ÄÀÇ »³º ½°ÇÃº ¾³ Ä³ πÃÀÃ»À½²Ã¸º. �¯¾ À ³¾¯·ÀÇÀÄ π³Ã³¼¸²È¸º Ä¸ 
ÃÍ¾³È¸ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É ³Ãφ³¼¸ºÎ¾ ± π³Ã³¼¸²È¸º Ä¸¾ »³Ä³³À¼± ÄÉ¾ ³Ãφ³¼²ÃÄÃÉ¾, ¸ 
¥π¸Ã¸Ã²³ πÃÀ³³²¾¸º ÃÄ¸ ÃÍ¾³È¸ Ä¸Ä ³Ãφ¯¼¸º³Ä ± Ä¸¾ »³Ä³³À¼± ÄÉ¾ ³Ãφ³¼²ÃÄÃÉ¾ ´º³ 
¼À´³Ãº³Ã½Ì ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ »³º π³Ã³»Ã³Ä¸² Ä³ πÀÃ¯ πÀÇ ·³π³¾±¹¸»³¾ ´º³ ¼À´³Ãº³Ã½Ì ÄÀÇ. 
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 3.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ πÀÇ ¹³ ³¾³·¸ºÇ¹¸² °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ½¸ Ä¸¾ ÇπÀ´Ã³φ± Ä¸Ä 
ÃÍ½³³Ã¸Ä, ¾³ ÇπÀ³¯¼¼¸º ·±¼ÉÃ¸ ÃÄÀ ³Ã½Ì·ºÀ ÇπÀ»³Ä¯ÃÄ¸½³ ÄÀÇ ��� ´º³ Ä¸¾ ¸Ã´À¼³³²³ 
πÀÇ ³¾°¼³³¸, ·²¾À¾Ä³Ä π¼±Ã¸ ÃÄÀºÇ¸²³ ´º' ³ÇÄÌ (¸²·ÀÄ, π¸ÃºÀÇ± ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ, πÃÀËπÀ¼À´ºÃ½Ì, 
»¼π.). 

 

 4.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ πÀÇ, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ ¸»¯ÃÄÀÄ¸ ºÃÇÍÀÇÃ³ ³Ãφ³¼ºÃÄº»± �À½À¹¸Ã²³ 

¹¸ÉÃ¸²Ä³º ¸Ã´À·ÌÄ¸Ä, °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ »³Ä³³¯¼¼¸º ¸´»³²ÃÉÄ »³º ³¾¸¼¼ºπÎÄ ÃÄÀ ��� »³º 
ÄÀÇÄ ¯¼¼ÀÇÄ ³Ãφ³¼ºÃÄº»ÀÍÄ ÀÃ´³¾ºÃ½ÀÍÄ ÄºÄ ¾Ì½º½¸Ä ¸ºÃφÀÃ°Ä π¯¾É ÃÄÀÇÄ ½ºÃ¹ÀÍÄ »³º Ä³ 
¸½¸ÃÀ½²Ã¹º³, ÌπÉÄ »¯¹¸ φÀÃ¯ ÀÃ²·À¾Ä³º, πÀÇ ³³ÃÍ¾ÀÇ¾ ÄÌÃÀ ³ÇÄÌ¾ ÄÀ¾ ²·ºÀ ÌÃÀ »³º ÄÀ 
¸Ã´³ÄÀÄ¸Ç¾º»Ì »³º »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ πÃÀÃÉπº»Ì πÀÇ ¹³ πÃÀÃ¼¸φ¹¸² ³πÌ ³ÇÄÌ¾, ÄÀ ÀπÀ²À ¹³ 
³π³ÃÇÀ¼¸¹¸² ÃÄÀ ÇπÌÈ¸ °Ã´À. 
 

�¡�¡� 11À 

¤±Ã¸Ã¸ �ÃÄÇ¾À½º»Î¾ »³º ¼ÀºπÎ¾ ·º³Ä¯¿¸É¾, ÌπÉÄ »³º �º³Ä³´Î¾ �À¾¯·ÀÄ 

 

 1.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ, πÀÇ ¸²¾³º Çπ¸Í¹Ç¾ÀÄ ´º³ Ä¸ Ä±Ã¸Ã¸ ÄÉ¾ �Ì½É¾ »¼π., ÌπÉÄ 
ÀÃ²·¸Ä³º ÃÄÀ�.4412/16, °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ ³¾³»Àº¾ÎÃ¸º ÇÉÃ²Ä »³¹ÇÃÄ°Ã¸Ã¸ ÃÄ¸ 
�º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ ÄºÄ ÃÇ¸Äº»°Ä ·º³Ä³´°Ä »³º ¸¾ÄÀ¼°Ä πÀÇ ÄÀÇ ³π¸Ç¹Í¾ÀÇ¾ ± »Àº¾ÀπÀºÀÍ¾ 
»³Ä¯ Ä¸ ·º¯Ã»¸º³ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ·º¯φÀÃ¸Ä ³ÃÇ°Ä, ÃÇ¸Äº»¯ ½¸ ½°ÄÃ³ πÀÇ ÇπÀ·¸º»¾ÍÀ¾Ä³º 
´º³ °¼¸´ÇÀ Ç´¸²³Ä, ³Ãφ³¼¸²³Ä, »Àº¾±Ä ¸ÃÇÇ²³Ä, ÃÇπ¯¾Ã¸ÉÄ π¸Ãº³¯¼¼À¾ÄÀÄ, »¼π. 

 

 2.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ Àφ¸²¼¸º ¾³ ¼³½³¯¾¸º Ì¼³ Ä³ »³Ä¯¼¼¸¼³ ½°ÄÃ³ ´º³ Ä¸¾ ³Ãφ¯¼¸º³ 
ÄÌÃÀ ÄÉ¾ °Ã´É¾, ÌÃÀ »³º ÄÀÇ πÃÀÃÉπº»ÀÍ ÄÀÇ »³º ÄÀÇ πÃÀÃÉπº»ÀÍ ÄÀÇ ¸Ã´À·ÌÄ¸, ÌπÉÄ »³º 
´¸¾º»¯ »¯¹¸ ÄÃ²ÄÀÇ. �Ç¹Í¾¸Ä³º ³πÌ¼ÇÄ³, ³ÃÄº»¯ »³º πÀº¾º»¯, ´º³ »¯¹¸ ³ÄÍÇ¸½³, ·¸½º¯ ± ³¼¯³¸, 
πÀÇ ÄÇÇÌ¾ ¸πºÃÇ½³¸² ÃÄÀ πÃÀÃÉπº»Ì πÀÇ ¸Ã´¯·¸Ä³º ± ÃÇ¾³¼¼¯ÃÃ¸Ä³º ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ ± ÃÄÀ 
πÃÀÃÉπº»Ì ÄÀÇ ¸Ã´À·ÌÄ¸ ± Ã¸ »¯¹¸ ÄÃ²ÄÀ, ¼Ì´É ½¸ ¼±È¸ÉÄ ³πÌ ³ÇÄÌ¾ ± ÄÀ πÃÀÃÉπº»Ì ÄÀÇ, 
ÄÉ¾ ½°ÄÃÉ¾ ³Ãφ³¼¸²³Ä πÀÇ ¸¾·¸²»¾Ç¾Ä³º. �³Ä¯ ÃÇ¾°π¸º³ »³¹²ÃÄ³Ä³º ³πÀ»¼¸ºÃÄº»¯ ÇπÌÇÃ¸ÀÄ 
´º³ Ä¸¾ π¼¸ÃÉ½± πÃÀÃÄ²½ÀÇ, ÇÃ¸½³Äº»±Ä πÀº¾±Ä, ³πÀ·¸½ºÎÃ¸ÉÄ »³º »¯¹¸ ¯¼¼¸Ä πÀº¾º»±Ä ± 
³ÃÄº»±Ä ¸Ç¹Í¾¸Ä, πÀÇ ¹³ πÃÀ»ÍÈ¸º »³Ä¯ ÀπÀºÀ¾·±πÀÄ¸ ÄÃÌπÀ, ¯½¸Ã³ ± °½½¸Ã³, ³πÌ Ä¸¾ 
¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ °Ã´É¾ (�Ã´³Äº»¯ �ÄÇÇ±½³Ä³-�ÃÄº»¯ �·º»±½³Ä³ »¼π.). 

 

 3.  �½À²ÉÄ À ³¾¯·ÀÇÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ Àφ¸²¼¸º ¾³ ÃÇ½½ÀÃφÎ¾¸Ä³º ½¸ ÄºÄ ¸»¯ÃÄÀÄ¸ 
ºÃÇÍÀÇÃ¸Ä ·º³Ä³´°Ä Ä¸Ä �À¾¯·³Ä, ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ± Ä¸Ä ÀπÀ²³Ä ¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º Ä³ °Ã´³ ± ÄºÄ 
³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸Ä ³ÃÄÇ¾À½º»°Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÌÄ³¾ πÃÌ»¸ºÄ³º ´º³ ¸»Ä°¼¸Ã¸ °Ã´É¾ ¸»ÄÌÄ �À¾¯·É¾.  

 

 4.   Ãº¾ ³πÌ Ä¸¾ °¾³Ã¿¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, À ³¾¯·ÀÇÀÄ ÇπÀÇÃ¸ÀÍÄ³º ¾³ ½¸Ãº½¾±Ã¸º ´º³ 
Ä¸¾ °»·ÀÃ¸ Ì¼É¾ ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾É¾ ³πÌ ÄÀ �Ì½À ³·¸ºÎ¾ (ÌÇº ³ÇÄÎ¾ πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ´º³ 
Ä¸¾ ³¾°´¸ÃÃ¸ Àº»À·À½Î¾) »³º »³¹²ÃÄ³Ä³º, ÀÇÃº³ÃÄº»¯ »³º ³πÀ»¼¸ºÃÄº»¯, Çπ¸Í¹Ç¾ÀÄ ´º³ »¯¹¸ 
π³Ã¯³³Ã¸ ³πÌ ÄºÄ ºÃÇÍÀÇÃ¸Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ ÄÃÌπÀÇ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾. �²¾³º ¸π²Ã¸Ä 
ÇπÀÇÃ¸É½°¾ÀÄ ¾³ ½¸Ãº½¾±Ã¸º ´º³ Ä¸¾ Ä±Ã¸Ã¸ ÃÄÀ ¸Ã´ÀÄ¯¿ºÀ Ì¼É¾ ÄÉ¾ ³π³ºÄÀÍ½¸¾É¾ 
ÃÄÀºÇ¸²É¾ πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ³πÌ Ä¸¾ �ÃÇÍÀÇÃ³ �À½À¹¸Ã²³ »³º ¾³ ¸φ³Ã½ÌÃ¸º Ä³ 
¸πº³³¼¼Ì½¸¾³ ½°ÄÃ³ ³Ãφ³¼¸²³Ä Ã¸ Ì¼¸ Ä¸ ·º¯Ã»¸º³ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾. 
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�¡�¡� 12À 

�Ç¹Í¾¸ �¾³·ÌÇÀÇ 

 

 1.  £Í½φÉ¾³ ½¸ Ä³ ÃÇ½³³Äº»¯ Ä¸ÍÇ¸ »³º ÄºÄ ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÀÇ �.4412/16 (¯Ã¹ÃÀ 138), 
ÄÌÃÀ ´º³ Ä¸¾ ¸φ³Ã½À´± ÄÉ¾ ½¸¼¸ÄÎ¾, ÌÃÀ »³º ´º³ Ä¸¾ πÀºÌÄ¸Ä³ »³º ³¾ÄÀÇ± ÄÉ¾ °Ã´É¾, ½Ì¾ÀÄ 
Çπ¸Í¹Ç¾ÀÄ ¸²¾³º À ³¾¯·ÀÇÀÄ, À ·¸ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ °¼¸´ÇÀÄ πÀÇ ¹³ ³Ã»¸¹¸² ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ 
·¸¾ ³π³¼¼¯ÃÃ¸º »³¹Ì¼ÀÇ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ ³πÌ ³ÇÄ± Ä¸¾ ¸Ç¹Í¾¸. 
 

 2.  �½À²ÉÄ À ³¾¯·ÀÇÀÄ ¸²¾³º ¸¿ À¼À»¼±ÃÀÇ Çπ¸Í¹Ç¾ÀÄ ´º³ Ä¸¾ ¸»¼À´± ÄÉ¾ Ç¼º»Î¾ 
πÀÇ ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ´¸¾º»¯, Ä¸ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀ²¸Ã± ÄÀÇÄ »³º Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ Ä¸Ä ¸Ã´³Ã²³Ä 
´¸¾º»¯, ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ Ä¸Ä π³ÃÀÍÃ¸Ä, ÄÉ¾ ÃÇ¸Äº»Î¾  ÃÌÄÇπÉ¾ ¤¸Ç¾º»Î¾ 
 ÃÀ·º³´Ã³φÎ¾ »³º ÄÉ¾ ¼ÀºπÎ¾ ÃÇ½³³Äº»Î¾ Ä¸ÇÇÎ¾ πÀÇ °ÇÀÇ¾ ¸´»Ãº¹¸² »³º ÄÉ¾ ÃÇ¸·²É¾. 
 

�¡�¡� 13À 

£±½³¾Ã¸ »³Ä¯ ÄÀ ÃÄ¯·ºÀ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ 

 

 � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸, ÃÄºÄ ¸Ã´ÀÄ³¿º³»°Ä ¹°Ã¸ºÄ »³º ÃÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ ÌπÀÇ 
¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º ¸Ã´³Ã²¸Ä, ¾³ ÄÀπÀ¹¸Ä¸² Ä³ Ã±½³Ä³ »³º πº¾³»²·¸Ä ³Ãφ³¼¸²³Ä πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º 
³¾¯¼À´³ ½¸ Ä¸ φÍÃ¸ ÄÉ¾ °Ã´É¾ (ÃÇ´»Àº¾É¾º³»¯, Ç·Ã³Ç¼º»¯, Àº»À·À½º»¯, »¼π.) »³º ¾³ 
¸πº½¸¼¸²Ä³º Ä¸ ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã± ÄÀÇÄ. £ÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ πÀÇ ¸²¾³º ¸πº»²¾·Ç¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ »Ç»¼ÀφÀÃ²³ ¹³ 
ÄÀπÀ¹¸ÄÀÍ¾Ä³º ÇπÀÇÃ¸ÉÄº»¯ ³ÇÄÌ½³Ä³ Ã±½³Ä³ πÀÇ ³¾³¼¯½πÀÇ¾ (FLASHLIGHTS). �½À²ÉÄ 
¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀºÀÍ¾Ä³º, ÌπÀÇ π³ÃÀÇÃº¯·¸Ä³º ³¾¯´»¸, »³º ÄÃÀÇÀ¾Ì½Àº, Çπ¯¼¼¸¼Àº ÄÀÇ 
³¾³·ÌÇÀÇ, ´º³ ³Ãφ³¼± »³¹À·±´¸Ã¸ π¸·Î¾ »³º ÄÃÀÇÀφÌÃÉ¾ ´º³ ³πÃÌÃ»ÀπÄ¸ »³º ³Ãφ³¼± 
»Ç»¼ÀφÀÃ²³ ÃÄºÄ À·ÀÍÄ, π³Ã³»³½πÄ¸Ã²ÀÇÄ »³º πÃÀÃπ¸¼¯Ã¸ºÄ »³º ´¸¾º»¯ Ã¸ Ì¼³ Ä³ ¸Ã´ÀÄ¯¿º³ 
ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¸½°Ã³ »³º ¾ÍÇÄ³. ¤³ π³Ã³π¯¾É ½°ÄÃ³ ¹³ ¼³½³¯¾À¾Ä³º ½¸ ¸Ç¹Í¾¸ »³º ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ 
³¾³·ÌÇÀÇ. � ³¾¯·ÀÇÀÄ ¸Ç¹Í¾¸Ä³º, πÀº¾º»¯ »³º ³ÃÄº»¯, ´º³ »¯¹¸ ³ÄÍÇ¸½³ πÀÇ Àφ¸²¼¸Ä³º ÃÄ¸ ½¸ 
¼±È¸ ÄÉ¾ ³π³Ã³²Ä¸ÄÉ¾ ½°ÄÃÉ¾ ³Ãφ³¼¸²³Ä. 
 

�¡�¡� 14À 

�´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ �πºÇ¸ºÃ±Ã¸É¾ »³º �Ã´³¾ºÃ½Î¾ ΚÀº¾±Ä Ωφ°¼¸º³Ä 

 

 1.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ ¹³ πÃ°π¸º ¾³ °Ç¸º ÇπÌÈ¸ ÄÀÇ, ÌÄº ¸¾·°Ç¸Ä³º ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ ¾³ Çπ¯ÃÇÀÇ¾ ¸¾³°Ãº¸Ä ± ÇπÌ´¸º¸Ä ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ �.�.Ω. ± �. .�.�., Àº ÀπÀ²¸Ä πÃ°π¸º 
¾³ ½¸Ä³ÄÀπºÃ¹ÀÍ¾ ³πÌ ÄÀÇÄ »ÇÃ²ÀÇÄ ÄÀÇÄ. 

 

 2.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ ·¸¾ ¹³ °Ç¸º »³½²³ Àº»À¾À½º»± ± Ä¸Ç¾º»± ³¾¯½º¿¸ ½¸ ÄºÄ ¸Ã´³Ã²¸Ä 
³ÇÄ°Ä (¸»ÄÌÄ ³¾ ÀÃ²·¸Ä³º ·º³φÀÃ¸Äº»¯ ÃÄ¸¾ �£¥), °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ Ì½ÉÄ ³ÇÄÌÄ ¾³ ·º¸Ç»À¼Í¾¸º, 
ÇÉÃ²Ä πÃÌφ³Ã¸, Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É ¸Ã´³ÃºÎ¾, ÇÉÃ²Ä ¾³ ·º»³ºÀÍÄ³º ³πÌ ÄÀ ¼Ì´À 
³ÇÄÌ, º·º³²Ä¸Ã¸ ³πÀ·¸½²ÉÃ¸ ¼Ì´É »³¹ÇÃÄ¸Ã±Ã¸ÉÄ ± ·ÇÃÇ¸Ã¸ºÎ¾ πÀÇ π³ÃÀÇÃº¯·À¾Ä³º ÃÄºÄ 
¸Ã´³Ã²¸Ä πÀÇ ¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º ³πÌ ³ÇÄÌ¾. 

 

 3.  ΌÄ³¾ Ä³ °Ã´³ ± ½°ÃÀÄ ÄÀÇÄ »³Ä³Ã»¸Ç¯·À¾Ä³º Ã¸ π¸ÃºÀÇ°Ä ÌπÀÇ Çπ¯ÃÇÀÇ¾ 
¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ, πÃ°π¸º ¾³ ¼¸φ¹¸² ½°Ãº½¾³, ¾³ ½¸¾ ·¸½ºÀÇÃ´¸¹¸² ³¼¯³¸ ÃÄºÄ »³Ä³Ã»¸Ç°Ä »³º 
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¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ πÀÇ Çπ¯ÃÇÀÇ¾ (³πÀ¹±»¸Ä, À·ÀÍÄ, »Ä²Ãº³, φÉÄ¸º¾± Ã±½³¾Ã¸, »³¼Î·º³  
¸¼¸»ÄÃº»±Ä π³ÃÀÇ±Ä »³º Ä¸¼¸φÎ¾É¾, ³πÀÇ¸Ä¸ÍÃ¸ºÄ, Ç·Ã¸ÍÃ¸ºÄ, »¼π.). 

 

 4.  �º·º»¯ ´º³ ÄºÄ π¸ÃºπÄÎÃ¸ºÄ ³¸ÃÀ·ÃÀ½²É¾ ³π³´ÀÃ¸Í¸Ä³º »³Ä¯ ³ÃÇ±¾ ¸ »²¾¸Ã¸ »³º 
¸ ÃÄ¯¹½¸ÇÃ¸ ÄÉ¾ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ ½°ÃÉ¾ »³º ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, ÌπÉÄ »³º ¸ 
½¸Ä³»²¾¸Ã¸ Ç¼º»Î¾ ÄÀÇ π¯¾É ÃÄºÄ ¸πºφ¯¾¸º¸Ä ÄÉ¾ ·º³·ÃÌ½É¾ »³º ÃÄ³ ¸Ã¸²Ã½³Ä¯ ÄÀÇÄ.   

 

 5.   Ãº¾ ³πÌ Ä¸¾ °¾³Ã¿¸ ÄÉ¾ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ÇÉ½³ÄÀÇÃ´º»Î¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ¹³ 
³¾³·¸Ä¸¹ÀÍ¾ »³º ¹³ ¸¾ÄÀπºÃ¹ÀÍ¾ Ä³ ÄÇÇÌ¾ ÇπÌ´¸º³ ·²»ÄÇ³ (»³¼Î·º³, ÃÉ¼±¾¸Ä) Ä³ ÀπÀ²³ ½¸ 
ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ÄÃÌπÀ ·º°ÃÇÀ¾Ä³º ÇπÀ´¸²ÉÄ ³πÌ Ä¸¾ π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 

 

 6.  � »³Ä¯ ÄÌπÀÇÄ �πº³¼°πÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ ¹³ ÇÀÃ¸´±Ã¸º ÃÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ Ì¼³ Ä³ 
·º³¹°Ãº½³ ÃÄÀºÇ¸²³ πÀÇ Çπ¯ÃÇÀÇ¾ Ã' ³ÇÄ±¾ ± Ä¸ �À¾¯·³ (À·¸´²¸Ä, ÃÇ°·º³) Ä³ ÀπÀ²³ ³φÀÃÀÍ¾ 
ÃÄ³ ·²»ÄÇ³ Ä³ ÀπÀ²³ Çπ¯ÃÇÀÇ¾ ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. �¯Ã¸º ³ÇÄÎ¾, Ã¸ ÃÇ¾¸Ã´³Ã²³ ½¸ ÄÀ¾ 
³Ã½Ì·ºÀ ½¸Ç³¾º»Ì, ¹³ ³¾³·¸Ä¸¹ÀÍ¾ »³º ¹³ ¸¾ÄÀπºÃ¹ÀÍ¾ ³πÌ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ Ì¼³ Ä³ ÇφºÃÄ¯½¸¾³ 
·²»ÄÇ³. � ³¾³·±Ä¸Ã¸ »³º À ¸¾ÄÀπºÃ½ÌÄ ¹³ ´²¾ÀÇ¾ ½°ÃÉ ³¾ºÇ¾¸ÇÄ± ½¸Ä¯¼¼ÀÇ, À ÀπÀ²ÀÄ ¹³ 
¸Ã´¯·¸Ä³º ÇÉÃ²Ä ¾³ ³π³ºÄ¸²Ä³º ¸ ¸ºÃ³´É´± Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»ÀÍ Ã±½³ÄÀÄ ÃÄ³ ·²»ÄÇ³. �¸ ÄÀ¾ 
³¾ºÇ¾¸ÇÄ± ¹³ ´²¾¸º À ¸¾ÄÀπºÃ½ÌÄ Ä¸Ä À·¸ÍÃ¸ÉÄ ÄÉ¾ ·º»ÄÍÉ¾ »³º ½¸ ·À»º½³ÃÄº»°Ä ÄÀ½°Ä, 
¸»Ã»³φ°Ä, ¹³ πÃÀÃ·ºÀÃºÃÄ¸² »³º ¸ φÍÃ¸ ÄÀÇ ·º»ÄÍÀÇ (Ä¸¼¸φÉ¾º»Ì »³¼Î·ºÀ, ¸¼¸»ÄÃº»Ì 
»³¼Î·ºÀ, ÃÉ¼±¾¸Ä Ç·Ã¸ÍÃ¸ÉÄ, »¼π.). 
 

 7.  ¤³ ³πÀÄ¸¼°Ã½³Ä³ Ä¸Ä ³¾³·±Ä¸Ã¸Ä »³º ¸¾ÄÀπºÃ½ÀÍ ¹³ ³πÀÄÇπÉ¹ÀÍ¾ π¯¾É Ã¸ 
ÃÇ°·ºÀ »¯ÄÀÈ¸Ä Ä¸Ä π¸ÃºÀÇ±Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ.  ¯¾É Ã' ³ÇÄÌ, ½¸ Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»± ´Ã³½½À´Ã³φ²³, ¹³ 
π³ÃºÃÄ¯¾À¾Ä³º »³º Àº πÃÀÄ¸º¾Ì½¸¾¸Ä ¼ÍÃ¸ºÄ ´º³ Ä¸ ·º³φÍ¼³¿¸ ÄÀÇ ·º»ÄÍÀÇ, ·¸¼³·± ¸ 
πÃÀÃÄ³Ã²³ ¸π² ÄÌπÀÇ ½¸ ¸´»º³ÉÄºÃ½Ì ¸¾ÄÌÄ Ã»ÇÃÀ·°½³ÄÀÄ, ± ¸ ½¸Ä³ÄÌπºÃ¸ ¸»ÄÌÄ π¸ÃºÀÇ±Ä 
¸Ã´³ÃºÎ¾ ½¸ πÃÀÃ¹±»¸ ¾°ÀÇ Ä½±½³ÄÀÄ, ± »³º Àº ·ÍÀ ¼ÍÃ¸ºÄ, ¸»Ä¸¼ÀÍ½¸¾¸Ä ³¾Ä²ÃÄÀºÇ³ Ã¸ ·ÍÀ 
φ¯Ã¸ºÄ. 

 

 8.  ¤À ÃÇ°·ºÀ ³ÇÄÌ ¹³ ÇπÀ³¼¸¹¸² ÃÄ¸¾ �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ ÄÀ Ä³ÇÍÄ¸ÃÀ, ½¸Ä¯ 
Ä¸¾ ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ. ¤À ÃÇ°·ºÀ ¹³ ÃÇ¾À·¸Í¸Ä³º ½¸ π¸Ãº´Ã³φ± ´º³ πÃÀÃÄ³Ã²³ ± 
½¸Ä³ÄÌπºÃ¸ ÄÉ¾ ·º»ÄÍÉ¾. �º·º»ÌÄ¸Ã³, ÃÄ¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ Ä¸Ä ¸π² ÄÌπÀÇ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä, ÄÀ »³¼Î·ºÀ 
± À ÃÉ¼±¾³Ä Ç·Ã¸ÍÃ¸ÉÄ ¹³ ÄÀπÀ¹¸Ä¸²Ä³º ½°Ã³ Ã¸ π¼³ÃÄº»Ì ÃÉ¼±¾³ ·º³½°ÄÃÀÇ 16 ¸»., À 
ÀπÀ²ÀÄ ¹³ ¸´»º³ÉÄºÃÄ¸² Ã¸ Ã»ÇÃÌ·¸½³ (C12/15) Ä¸ÄÃ³´É¾º»±Ä ·º³ÄÀ½±Ä ·º³ÃÄ¯Ã¸É¾ 45Χ45¸». 

 

 9.  � ¸Ã´³Ã²³ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ± ½¸Ä³ÄÌπºÃ¸Ä ¹³ ¸»Ä¸¼¸ÃÄ¸² ½¸Ä¯ Ä¸¾ °´»ÃºÃ± Ä¸Ä ³πÌ 
Ä¸ �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³. 

 

 10.  �¸ ³¯Ã¸ Ä³ π³Ã³π¯¾É, ÀÇ·¸½²³ ·¸½²³ ³πÌ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ ¸π² ÇφºÃÄ³½°¾É¾ 
·º»ÄÍÉ¾ ¸²¾³º ³πÀ·¸»Ä±. �¾ π³Ã¯ Ä³ÍÄ³ »³Ä¯ Ä¸¾ »³Ä³Ã»¸Ç± ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ¸π°¼¹¸º ³πÌ ÄÀ¾ 
³¾¯·ÀÇÀ ³¼¯³¸ ÃÄ³ ·²»ÄÇ³, ¸ ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã± Ä¸Ä ¹³ ³³ÃÍ¾¸º ¸¿ À¼À»¼±ÃÀÇ ÄÀ¾ ²·ºÀ. �¿³²Ã¸Ã¸ 
³πÌ ³ÇÄÌ ³πÀÄ¸¼¸² ¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ´¸¾À½°¾¸Ä ³¼¯³¸Ä ¸π² π¼³ÃÄº»ÀÍ ³´É´ÀÍ Ç·Ã¸ÍÃ¸ÉÄ ÄÀÇ 
ÀπÀ²ÀÇ ¸ ³¯Ã¸ ·¸¾ Çπ¸·¸²Ç¹¸ ³πÌ Ä¸¾ �πº³¼°πÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ ½¸ ³»Ã²³¸º³ ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ 
π°¾Ä¸ ½°ÄÃÉ¾. £Ä¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ³ÇÄ±, ¸ ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ¹³ ¸»Ä¸¼¸ÃÄ¸² ³πÌ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ, 
ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ À·¸´²¸Ä Ä¸Ä �πº³¼°πÀÇÃ³Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä »³º ¹³ π¼¸ÃÉ¹¸² º·º³ºÄ°ÃÉÄ. 
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 11.  � ³πÀ»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ ÄÀÇ ³¼³½½°¾ÀÇ ·º»ÄÍÀÇ, π¼¸¾ π¼³ÃÄº»ÀÍ ÃÉ¼±¾³, πÀÇ ¹³ 
¸π°¼¹¸º  ³πÌ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ, ³¾¯¼À´³ ½¸ Ä¸ φÍÃ¸ ÄÀÇ ·º»ÄÍÀÇ, ¹³ ¸»Ä¸¼¸²Ä³º ÌπÉÄ π³Ã³»¯ÄÉ 
π¸Ãº´Ã¯φ¸Ä³º : 

 ³. ¥πÌ´¸ºÀ Ä¸¼¸φÉ¾º»Ì »³¼Î·ºÀ: ¹³ ³πÀ»³¹²ÃÄ³Ä³º ¯½¸Ã³, ½¸ πÃÀÃÉÃº¾Ì 

ÄÃÌπÀ, ¸ ÃÇ¾°Ç¸º³ ÄÉ¾ ¸πº»Àº¾É¾ºÎ¾ »³º ³»À¼ÀÍ¹ÉÄ ¹³ ³¾Äº»³¹²ÃÄ³Ä³º ÄÀ »³¼Î·ºÀ ½¸ ¾°À Ã¸ 
Ì¼À ÄÀ ½±»ÀÄ ÄÀ ÀπÀ²À π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ½¸Ä³¿Í ÄÉ¾ π¼¸Ãº°ÃÄ¸ÃÉ¾ ÃÇ¾·°Ã½É¾ »³º Ã¸ ½±»ÀÄ 
ÌÇº ½¸´³¼ÍÄ¸ÃÀ ÄÉ¾ Ã³Ã¯¾Ä³ (40) ½°ÄÃÉ¾ »³¼É·²ÀÇ. 

 ³. �¼¸»ÄÃº»Ì »³¼Î·ºÀ ½°Ã¸Ä ± Ç³½¸¼±Ä Ä¯Ã¸Ä: ¹³ ³¾Äº»³¹²ÃÄ³Ä³º ½¸ ¾°À 
»³¼Î·ºÀ, ÄÀ Ä½±½³ ÄÀÇ ÇφºÃÄ¯½¸¾ÀÇ ·º»ÄÍÀÇ, ÄÀ ÀπÀ²À ³Ã²Ã»¸Ä³º ·°»³ (10) ½°ÄÃ³ ¸»³Ä°ÃÉ¹¸¾ 
Ä¸Ä ³¼¯³¸Ä. 

 ´. �´É´ÌÄ ·º»ÄÍÀÇ Í·Ã¸ÇÃ¸Ä:  ¹³ ³¾Äº»³¹²ÃÄ³Ä³º ½¸ ¾°À ÃÉ¼±¾³, ÄÀ Ä½±½³ 
ÄÀ ÀπÀ²À ³Ã²Ã»¸Ä³º ·°»³ (10) ½°ÄÃ³ π¸Ã²πÀÇ ¸»³Ä°ÃÉ¹¸¾ Ä¸Ä ³¼¯³¸Ä. 

 ·. �´É´ÌÄ »³ÇÃ²½ÀÇ: ¹³ ³¾Äº»³¹²ÃÄ³Ä³º, ½¸ ¾°À ³´É´Ì, ÄÀ Ä½±½³ ÄÀ ÀπÀ²À 
³Ã²Ã»¸Ä³º ·¸»³π°¾Ä¸ (15) π¸Ã²πÀÇ ½°ÄÃ³ ¸»³Ä°ÃÉ¹¸¾ Ä¸Ä ³¼¯³¸Ä.  
 

 12.  � ¸Ã´³Ã²³ ³¾³·¸Ä±Ã¸ÉÄ »³º ¸¾ÄÀπºÃ½ÀÍ ½°ÃÉ ³¾ºÇ¾¸ÇÄ± ½¸Ä¯¼¼É¾ ·¸¾ 
π¼¸ÃÎ¾¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã³, ³¼¼¯ ¸ ·³π¯¾¸ Ä¸Ä π¸Ãº¼³½³¯¾¸Ä³º ³¾³¼À´º»¯ ÃÄºÄ Äº½°Ä ½À¾¯·ÀÄ ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ. � ¸Ã´³Ã²³ Ì½ÉÄ πÃÀÃÄ³Ã²³Ä ± ½¸Ä³ÄÌπºÃ¸Ä π¼¸ÃÎ¾¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã³ ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ 
ÃÇ½³³Äº»°Ä Äº½°Ä, ¸φÌÃÀ¾ Çπ¯ÃÇÀÇ¾, ± ¾°¸Ä Äº½°Ä πÀÇ ¹³ ÃÇ¾Ä³ÇÄÀÍ¾ »³Ä¯ Ä³ ¾Ì½º½³ »³º ¸ 
ÃÇ¸Äº»± ·³π¯¾¸ ¹³ ³³ÃÍ¾¸º ÄÀ »À¾·Í¼ºÀ ÄÉ¾ ³πÃÀ³¼°πÄÉ¾.     
 

�¡�¡� 15À 

£Ç°·º³ ³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ - �·¸´²¸Ä ¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä »³º ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸Ä 

 

 1.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸, ÇÉÃ²Ä º·º³²Ä¸Ã¸ ³½Àº³±, ½¸Ä¯ Ä¸¾ ³πÀπ¸Ã¯ÄÉÃ¸ 
ÄÀÇ Ì¼ÀÇ °Ã´ÀÇ »³º °¾³ (1) ÄÀÇ¼¯ÇºÃÄÀ¾ ½±¾³ πÃº¾ ³πÌ Ä¸¾ πÃÀÃÉÃº¾± π³Ã³¼³³± ÄÀÇ, ¾³ 
π³Ã³·ÎÃ¸º ÃÄ¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³, ·º³½°ÃÀÇ ÄÀÇ �πº³¼°πÀ¾ÄÀÄ ½¸Ç³¾º»ÀÍ, ½²³ Ã¸ºÃ¯ ÃÇ¸·²É¾ Ã¸ 
·º³φ³¾°Ä Ç³ÃÄ² »³º ½¸ Ä¸¾ ÇπÀ´Ã³φ± ÄÀÇ, Ì¼É¾ ÄÉ¾ °Ã´É¾ πÀÇ ¸»Ä¸¼°ÃÄ¸»³¾, ÌπÉÄ ³ÇÄ¯ 
»³Ä³Ã»¸Ç¯ÃÄ¸»³¾ Ä¸¼º»¯, ·¸¼³·± ÃÇ½π¸Ãº¼³½³³¾À½°¾É¾ ÄÉ¾ ÄÃÀπÀπÀº±Ã¸É¾ »³º 
·ºÀÃ¹ÎÃ¸É¾, Àº ÀπÀ²¸Ä ²ÃÉÄ °´º¾³¾ ÃÄ³ ÃÇ°·º³ πÀÇ ¸´»Ã²¹¸»³¾ ³ÃÇº»¯ . 

 

 2.   Ãº¾ ³πÌ Ä¸ ÃÍ¾Ä³¿¸ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É ÃÇ¸·²É¾, À ³¾¯·ÀÇÀÄ πÃ°π¸º ¾³ 
³¾³·¸Ä±Ã¸º ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ πÃÌÃ¹¸Ä¸Ä π¼¸ÃÀφÀÃ²¸Ä Ã¸ ÌÄº ³φÀÃ¯ ÄºÄ ¼¸πÄÀ½°Ã¸º¸Ä ÄÉ¾ 
ÃÇ¸·²É¾. �º·º»ÌÄ¸Ã³, Ä³ ÃÇ°·º³ πÃ°π¸º ¾³ π¸Ãº¼³½³¯¾ÀÇ¾ Ä³ π³Ã³»¯ÄÉ : 

 ³.  �³ Ã¸½¸ºÎ¾À¾Ä³º ¸π² ÄÉ¾ ÃÇ¸·²É¾ ¸¿ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ¾°É¾ ÇπÀ´¸²É¾ 
·º»ÄÍÉ¾, Ä³ π³¼º¯ ÇπÌ´¸º³ ·²»ÄÇ³ πÀÇ ¸¾ÄÀπ²ÃÄ¸»³¾ »³Ä¯ ÄºÄ ¸Ã´³Ã²¸Ä ¸»Ã»³φ±Ä ´º³ Ä¸¾ 
ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ÄÉ¾ ¾°É¾ ·º»ÄÍÉ¾. 

 ³.  Ό¼¸Ä Àº ¹°Ã¸ºÄ ³¼¼³´±Ä »³Ä¸Ç¹Í¾Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ¾°É¾ ·º»ÄÍÉ¾ ¹³ ¸¿³ÃÄÎ¾Ä³º 
³πÌ ÃÄ³¹¸Ã¯ Ã¸½¸²³, ÃÄ³ ·¸ ¸Ç¹Í´Ã³½½³ Ä½±½³Ä³ ¸ ¸¿¯ÃÄ¸Ã¸ ¹³ ´²¾¸Ä³º ÃÄ³ ·º³ÃÄ±½³Ä³ L/5, 

ÌπÀÇ L ÄÀ ¸Ç¹Í´Ã³½½À ½±»ÀÄ Ã¸ ½°ÄÃ³ (³¼¼¯ π¯¾ÄÉÄ ÌÇº ½º»ÃÌÄ¸ÃÀ ³πÌ π¸¾±¾Ä³ ½°ÄÃ³). 
 ´.  ΩÄ ÃÄ³¹¸Ã¯ Ã¸½¸²³ ¸¿³ÃÄ±Ã¸ÉÄ ¹³ ¼³½³¯¾À¾Ä³º ¯»Ã³ ÃÄ³¹¸ÃÎ¾ »³º 

½À¾²½É¾ »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ (»ÄºÃ²É¾, ·ÃÌ½É¾, ³πÀ¹¸»Î¾, »¼π.) ¹³ ³πÀφ¸Í´¸Ä³º ·¸ ¾³ ¼³½³¯¾À¾Ä³º 
ÉÄ Ä°ÄÀº³, Ã¸½¸²³ πÀÇ Çπ¯ÃÇ¸º ¸ πº¹³¾ÌÄ¸Ä³ ¾³ ½¸Ä³»º¾¸¹ÀÍ¾ ± »³Ä³ÃÄÃ³φÀÍ¾ (ÃÄÍ¼Àº 
φÉÄºÃ½ÀÍ, ÃÇ´»¸¾ÄÃÎÃ¸ºÄ Ç¼º»Î¾, ½º»Ã¯ ·°¾ÄÃ³, »¼π.). �π² ÄÉ¾ ÃÇ¸·²É¾ ¸¿ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ 
¾°É¾ ÇπÀ´¸²É¾ ·º»ÄÍÉ¾ ¾³ Ã¸½¸ºÎ¾¸Ä³º ¸ ¸πºÃ±½³¾Ã¸ πÀÇ °´º¾¸ ÃÄ³ ÇπÌ´¸º³ ·²»ÄÇ³ ÃÄºÄ 
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Ç³Ã³»Ä¸ÃºÃÄº»°Ä ¹°Ã¸ºÄ ÄÀÇÄ, ÌπÉÄ ¸²¾³º ³¼¼³´°Ä »³Ä¸Ç¹Í¾Ã¸É¾, ÃÍ¾·¸Ã½Àº ·º³»¼¯·ÉÃ¸Ä, 
ÃÍ¾·¸Ã½Àº ÇÈ¸¼±Ä Ä¯Ã¸Ä, »¼π. 

 ·.  � ¸πºÃ±½³¾Ã¸ ÄÉ¾ π¯Ã¸Ä φÍÃ¸ÉÄ ·º»ÄÍÉ¾ ¹³ ´²¾¸Ä³º ÌπÉÄ 
πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄºÄ ³¾Ä²ÃÄÀºÇ¸Ä πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä ÄÀÇ ·º»ÄÍÀÇ, ½¸ Ä¸¾ ³»Ì¼ÀÇ¹¸ ÄÃÀπÀπÀ²¸Ã¸: ¤À 
¸¾·¸º»Äº»Ì Ã¸½¸²À ¹³ ÄÀπÀ¹¸Ä¸²Ä³º π³Ã³π¼¸ÍÃÉÄ ÄÀÇ ·º»ÄÍÀÇ Ã¸ ³πÌÃÄ³Ã¸ 40-60 ¸». ¹³ 
φÄ¯¾¸º ½°ÇÃº ³¯¹ÀÄ 70 ¸». »³º ÃÄ¸¾ ¯¾É ¸πºφ¯¾¸º³ ÄÀÇ ¹³ Ã¸½¸ºÎ¾¸Ä³º ¸´Ç¯Ã³»Ä³ ½¸ ³°¼ÀÄ, ¸ 
»³Ä¸Í¹Ç¾Ã¸ πÀÇ ³Ã²Ã»¸Ä³º ÄÀ ·²»ÄÇÀ. 

 ¸.  £ÄºÄ ¹°Ã¸ºÄ ÌπÀÇ Ä³ ¾°³ ·²»ÄÇ³ π°Ã³Ã³¾ ³πÌ φÃ¸¯Äº³ ± ÃÉ¼¸¾ÎÃ¸ºÄ 
(ÇφºÃÄ¯½¸¾¸Ä ± ¾°¸Ä), ¹³ ´²¾¸Ä³º º·º³²Ä¸Ã¸ ÇπÌ·¸º¿¸ ÃÄÀ ÃÇ°·ºÀ »³º ½¯¼ºÃÄ³  ̧ φÌÃÀ¾ ¸ ·º¯-

³³Ã¸ ÄÉ¾ ·º»ÄÍÉ¾ ¸²¾³º πÀ¼Ç·º³Ç¼º»± ¹³ »³¹ÀÃ²·¸Ä³º »³º ¹°Ã¸ Ä¸Ä ÃÉ¼±¾ÉÃ¸Ä ³πÌ Ä¸¾ 
ÀπÀ²³ π°Ã³Ã¸. 

 ÃÄ.  £Ä¸¾ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ÌπÀÇ ¼Ì´É ÃÄ¸¾ÌÄ¸Ä³Ä ÇÎÃÀÇ ± ´º³ ¼Ì´ÀÇÄ 
Àº»À¾À½º»ÀÍÄ, ¾°À ·²»ÄÇÀ ÄÀπÀ¹¸Ä±¹¸»¸ Ã¸ π³¼ºÌ Ç³¾Ä¯»º πÀÇ ¸π³¾³Ã»¯φÄ¸»¸, ÄÌÄ¸ ÃÄÀ 
ÃÇ°·ºÀ ¸¿ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ ¹³ π³ÃºÃÄ¯¾À¾Ä³º ½¸ ·º³φÀÃ¸Äº»± ´Ã³½½À´Ã³φ²³ »³º Ä³ ·ÍÀ ± ÄÃ²³ 
·²»ÄÇ³, ¸ ·¸ ÃÇ¸Äº»± ÄÀÇÄ ¹°Ã¸ ÃÄÀ ÃÇ°·ºÀ (·¸¿ºÌ, ³ÃºÃÄ¸ÃÌ, ½¸Ã³²À) ¹³ ³¾Ä³πÀ»Ã²¾¸Ä³º ÃÄ¸¾ 
πÃ³´½³Äº»± ÃÇ¸Äº»± ¹°Ã¸. 

 ·.  � »¼²½³»³ ÄÉ¾ ÃÇ¸·²É¾ ¸¿ ¸»Ä¸¼°Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ÇπÀ´¸²É¾ ·º»ÄÍÉ¾ ¹³ 
»³¹ÀÃ²·¸Ä³º ³πÌ Ä¸¾ �πº³¼°πÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³, °ÄÃº ÎÃÄ¸ Ä³ ÃÇ°·º³ ¾³ ¸²¾³º ¸Ç³¾¯´¾ÉÃÄ³ »³º 
¾³ ³¾Ä³πÀ»Ã²¾À¾Ä³º ÃÄÀ¾ πÃÀÀÃºÃ½Ì ÄÀÇÄ. 
 

3. � ³¾¯·ÀÇÀÄ πÃ°π¸º ¾³ π³Ã³·ÎÃ¸º, ½³·² ½¸ Ä³ ÃÇ°·º³ ³πÌ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ π¼±Ã¸ºÄ À·¸´²¸Ä 
¼¸ºÄÀÇÃ´²³Ä »³º ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ »³º ÃÄ³ �¼¼¸¾º»¯, ÌπÉÄ »³º Ä¸Ç¾º»¯ 
¸´Ç¸ºÃ²·º³ »³º »³Ä³¼Ì´ÀÇÄ ³¾Ä³¼¼³»Äº»Î¾ Ã¸ π°¾Ä¸ (5) ³¾Ä²ÄÇπ³, ÄÉ¾ �¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ πÀÇ 
ÄÇÇÌ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯¹¸»³¾ ³πÌ ³ÇÄÌ¾ »³º ´º³ »¯¹¸ ½º ¹°Ã¸. 

 

4. £¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ³½°¼¸º³Ä ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ ´º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ³ÇÄ±Ä Ä¸Ä ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸Ä ¸ 
¥π¸Ã¸Ã²³ πÃÀ³³²¾¸º ÃÄ¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã± Ä¸Ä Ã¸ ³¯ÃÀÄ »³º ´º³ ¼À´³Ãº³Ã½Ì ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ. 
 

�¡�¡� 16À 

¥¼º»¯ °Ã´ÀÇ- ÃÀÃÉÃº¾°Ä �´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ-  ÃÀÃÄ³Ä¸ÇÄº»°Ä »³Ä³Ã»¸Ç°Ä 

 

 1.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ φÇ¼¯ÃÃ¸º, ½¸ ·³π¯¾¸ ÄÀÇ, Ä³ Ç¼º»¯, 
½¸Ç³¾±½³Ä³, ¸Ã´³¼¸²³ πÀÇ ÄÀÇ π³Ã³·²·¸º À »ÍÃºÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ´º³ ÇÃ±Ã¸ ± ¸¾ÃÉ½¯ÄÉÃ¸ »³º 
¸²¾³º Çπ¸Í¹Ç¾ÀÄ ´º³ »¯¹¸ »³Ä³ÃÄÃÀφ± ± ³πÎ¼¸º¯ ÄÀÇÄ, ³πÌ π¼¸½½¸¼± ÇÃ±Ã¸ ± ·º³φÍ¼³¿¸. 

 

 2.  Ό¼¸Ä Àº πÃÀÃÉÃº¾°Ä ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ (ÇπÌÃÄ¸´³ ³πÀ¹±»¸ÇÃ¸Ä, ¹¯¼³½Àº 
·º³½À¾±Ä, ¸Ã´³ÃÄ±Ãº³, ´Ã³φ¸²³, »¼π.) πÀÇ ³π³ºÄÀÍ¾Ä³º ´º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ Ä¸Ä 
¸Ã´À¼³³²³Ä, ¹³ ³¾¸´¸Ã¹ÀÍ¾ ½¸ ½°Ãº½¾³, ·³π¯¾¸ »³º ¸Ç¹Í¾¸ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, Ã¸ ¹°Ã¸ºÄ πÀÇ ¹³ 
¸πºÄÃ°πÀ¾Ä³º ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ »³º ÄºÄ ¼Àºπ°Ä ³Ã½Ì·º¸Ä ³ÃÇ°Ä. 

 

 3.  £¸ ÌÃ¸Ä π¸ÃºπÄÎÃ¸ºÄ ³π³ºÄ¸²Ä³º ³¾ÄºÃÄ±Ãº¿¸, ÇπÀÃÄ±Ãº¿¸, ÇπÀ¹¸½¸¼²ÉÃ¸ ± ¯¼¼¸ 
πÃÀÃÄ³Ã²³ Çπ¯ÃÇÀÇÃ³Ä ´¸ºÄÀ¾º»±Ä »³Ä³Ã»¸Ç±Ä, À ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ πÃÀ³¸² ÃÄºÄ 
³π³Ã³²Ä¸Ä¸Ä »³Ä³Ã»¸Ç°Ä, ÌπÉÄ »³º ¾³ ¼¯³¸º »¯¹¸ ¯¼¼À ½°ÄÃÀ, ´º³ ¾³ ³πÀφÍ´¸º Ä¸¾ πÃÌ»¼¸Ã¸ 
·¸½ºÎ¾ Ã¸ ÄÃ²ÄÀÇÄ ± ÃÄ¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ ± »³º ÃÄÀ °Ã´À, ³πÀ·¸½ºÀÍ½¸¾ÀÄ´º΄ ³ÇÄ°Ä ½¸ ³¯Ã¸ ÄºÄ 
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Äº½°Ä ÄÀÇ ÃÇ½³³Äº»ÀÍ ¤º½À¼À´²ÀÇ ± ½¸ ³¯Ã¸ Äº½°Ä ½À¾¯·³Ä ¾°É¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ´º³ ÄºÄ ¸Ã´³Ã²¸Ä 
πÀÇ ·¸¾ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ³πÌ ÄÀ ÃÇ½³³Äº»Ì ¤º½À¼Ì´ºÀ ¸Ã´³Ã²³Ä. 
 

�¡�¡� 17À 

Κ³¹³ÃºÃ½ÌÄ ¸Ã´ÀÄ³¿²É¾, »³Ä³Ã»¸ÇÎ¾ »³º ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ 

 

 1 .O ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸, ½¸ ·³π¯¾¸Ä ÄÀÇ »³º πÃº¾ π³Ã³·ÎÃ¸º ´º³ ÇÃ±Ã¸ 
»¯¹¸ Ä½±½³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ÌπÉÄ »³º ½¸Ä¯ Ä¸¾ π¸Ã¯ÄÉÃ¸ Ì¼ÀÇ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ¾³ ³φ³ºÃ°Ã¸º »³º 
³πÀ½³»ÃÍ¾¸º ³πÌ ÄÀÇÄ ´ÍÃÉ ³πÌ ³ÇÄÌ ÄÀ Ä½±½³, ÇÎÃÀÇÄ »³º ´¸¾º»¯ ³πÌ Ä³ ¸Ã´ÀÄ¯¿º³, »¯¹¸ 
πÃÀÃÉÃº¾± ¸´»³Ä¯ÃÄ³Ã¸ πÀÇ ³π³ºÄ±¹¸»¸ »³º πÃÀ³¼°π¸Ä³º ³πÌ ÄÀ πÃÀ¸´ÀÍ½¸¾À ¯Ã¹ÃÀ 16 

Ä¸Ä π³ÃÀÍÃ¸Ä, Ä³ ³πÀÃÃ²½½³Ä³, ¸Ã´³¼¸²³ »³º º»ÃºÎ½³Ä³, ½¸Ç³¾±½³Ä³, Ç¼º»¯ πÀÇ 
π¼¸À¾¯·ÀÇ¾, ÇÃ±Ãº½³ ± ¯ÇÃ¸ÃÄ³, πÃÀÃÉÃº¾°Ä ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ »¼π., ¾³ 
Ã¸»ÎÃ¸º (»³Ä³ÃÄÃ°È¸º, »¼π.) »¯¹¸ ³À¸¹¸Äº»Ì °Ã´À πÀÇ ¹³ ÄÀÇ ÇπÀ·¸²¿¸º ¸ ¥π¸Ã¸Ã²³ Ã³¾ 
¯ÇÃ¸ÃÄÀ ± ¸πº·±½ºÀ ´º³ Ä¸¾ ½¸Ä°π¸ºÄ³ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ (π.Ç., ÄÉ¾ »ÄºÃ²É¾), ¾³ ºÃÀπ¸·ÎÃ¸º ÄÀÇÄ 
ÇÎÃÀÇÄ πÀÇ ³ÇÄ¯ ±Ä³¾ ³φ¸½°¾³ ± ¸´»³Ä¸ÃÄ¸½°¾³ »¼π., ¾³ π³Ã³·ÎÃ¸º ·¸ Ä¸¼¸²ÉÄ »³¹³Ã°Ä 
ÄÌÃÀ ÄºÄ »³Ä³Ã»¸Ç°Ä, ÌÃÀ »³º ÄÀÇÄ ´ÍÃÉ ÇÎÃÀÇÄ ÄÀÇ ¸Ã´ÀÄ³¿²ÀÇ »³º ´¸¾º»¯ ¾³ ½¸Ãº½¾±Ã¸º ´º³ 
»¯¹¸ Äº ¯¼¼À πÀÇ ³π³ºÄ¸²Ä³º ´º³ Ä¸¾ π³Ã¯·ÀÃ¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ´º³ ¸ÍÃÇ¹½¸ ¼¸ºÄÀÇÃ´²³ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ 
ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä ± ÌπÉÄ πÃÀ·º³´Ã¯φ¸Ä³º ³πÌ Ä¸¾ �£¥ »³º Ä³ ¼Àºπ¯ ÃÇ½³³Äº»¯ 
Ä¸ÍÇ¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 
 

 2.  �½À²ÉÄ À ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸, ¸φÌÃÀ¾ »³Ä¯ Ä¸ »Ã²Ã¸ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä ·¸¾ 
Çπ¯ÃÇ¸º π¼°À¾ À ¼Ì´ÀÄ Íπ³Ã¿¸Ä, ¾³ »³¹³ºÃ°Ã¸º, ³πÀ»À½²Ã¸º, »¼π., »¯¹¸ πÃÀÃÄ³Ä¸ÇÄº»± 
»³Ä³Ã»¸Ç± πÀÇ »³Ä³Ã»¸Ç¯ÃÄ¸»¸ ´º³ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ (¸Ã´³Ã²¸Ä »³º π³Ã³´É´± Ç¼º»Î¾) 
πÀÇ ¸πº³¼±¹¸»¸ ³πÌ ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ ¼Ì´À ´º³ ¾³ ³πÀφ¸ÇÇ¹ÀÍ¾ »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ ·¸½º°Ä, 
³ÄÇÇ±½³Ä³, »¼π., Ã¸ º·ºÀ»Ä¸Ã²¸Ä, Àº»À·À½°Ä, ·°¾ÄÃ³, ³´ÃÀÍÄ, »³¼¼º¸Ã´±Ãº½¸Ä ¸»Ä¯Ã¸ºÄ, 
»Àº¾Éφ¸¼¸²Ä ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ »³º »¯¹¸ φÍÃ¸ÉÄ °Ã´³, ÌπÉÄ »³º ¾³ ³πÀ½³»ÃÍ¾¸º Ä³ 
π¸ÃºφÃ¯´½³Ä³ ÄÉ¾ ¸Ã´ÀÄ³¿²É¾. 

 

 3.  �¯¾ ½°Ã³ Ã¸ ·°»³ (10) ¸½°Ã¸Ä ³πÌ Ä¸¾ °´´Ã³φ¸ ÇπÌ½¾¸Ã¸ ³πÌ Ä¸ 
�º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ ·¸¾ πÃÀ³¸² ÃÄ¸¾ °¾³Ã¿¸ »³º ½°Ã³ Ã¸ ¸Í¼À´À ÇÃÌ¾À π¸Ã¯ÄÉÃ¸ ÄÉ¾ 
π³Ã³π¯¾É ¸Ã´³ÃºÎ¾, ³ÇÄ°Ä ¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º Ã¸ ³¯ÃÀÄ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ »³º ¸ ·³π¯¾¸ πÀÇ °´º¾¸ 
¸»π²πÄ¸º ³πÌ Ä¸¾ πÃÎÄ¸ π¼¸ÃÉ½± πÃÀÄ ³ÇÄÌ¾, π°Ã³ ³πÌ Ä¸ ½¸ °»·ÀÃ¸ ³¸³³²ÉÃ¸Ä ´º³ 
¸½πÃÌ¹¸Ã½¸ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ± Ä½±½³ÄÌÄ ÄÀÇ ´º' ³ÇÄÌ ÄÀ ¼Ì´À. 
 

�¡�¡� 18À 

 ÃÌ´Ã³½½³ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä °Ã´É¾ 

 

 1.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ½°Ã³ Ã¸ ·°»³ π°¾Ä¸ (15) ¸½°Ã¸Ä, 

¸»ÄÌÄ »³º ³¾ ÀÃ²·¸Ä³º ·º³φÀÃ¸Äº»¯ ÃÄ¸¾ �£¥, ³πÌ Ä¸¾ ÇπÀ´Ã³φ± Ä¸Ä ÃÇ½³¯Ã¸ÉÄ ¾³ ÃÇ¾Ä¯¿¸º 
»³º ÇπÀ³¯¼¼¸º ÃÄ¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ ÇÃÀ¾À·º¯´Ã³½½³ πÀÇ ¾³ ³π¸º»À¾²·¸º ³¾³¼ÇÄº»¯ Ä¸¾ °¾³Ã¿¸, Ä¸ 
·º³·ÀÇ± »³º Ä³ ·º¯Ã»¸º³ Ì¼É¾ ÄÉ¾ ¸π² ½°ÃÀÇÄ ¸Ã´³ÃºÎ¾ πÀÇ πÃÌ»¸ºÄ³º ¾³ ¸»Ä¸¼¸Ã¹ÀÍ¾ ´º³ 
Ä¸¾ À¼À»¼±ÃÉÃ¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ½°Ã³ ÃÄ¸¾ ÄÇÇÌ¾ Ä½¸½³Äº»± »³º À¼º»± πÃÀ¹¸Ã½²³ ³πÀπ¸Ã¯ÄÉÃ±Ä 
ÄÀÇ, ÌπÉÄ ÀÃ²·¸º ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 145 ÄÀÇ �.4412/16. 
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 2.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸, »³Ä¯ Ä¸ ÃÍ¾Ä³¿¸ ÄÀÇ ÇÃÀ¾À·º³´Ã¯½½³ÄÀÄ, ¾³ 
ÃÇ¾¸Ã´³ÃÄ¸² ½¸ ÄÀ¾ ¸πº³¼°πÀ¾Ä³ ½¸Ç³¾º»Ì ´º³ ¾³ ¸¿¸Ä¯ÃÀÇ¾ ½³·² Ä³ ¹°½³Ä³ πÀÇ Çπ¯ÃÇÀÇ¾ 
»³º ¾³ ¸πº¼°¿ÀÇ¾ ÄºÄ »³Ä¯¼¼¸¼¸Ä ·Ã³ÃÄ¸ÃºÌÄ¸Ä¸Ä πÀÇ ¹³ ¸ºÃ³Ç¹ÀÍ¾ ÃÄÀ ÇÃÀ¾À·º¯´Ã³½½³.To 

ÇÃÀ¾À·º¯´Ã³½½³  ½¸ ÇπÀ´Ã³φ± »³º ÄÀÇ ¸πº³¼°πÀ¾ÄÀÄ ½¸Ç³¾º»ÀÍ ¹³ ÇπÀ³¯¼¼¸Ä³º ÃÄ¸¾ 
¥π¸Ã¸Ã²³ ´º³ °´»ÃºÃ¸. 

 

 3.  £¸ »¯¹¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ ½¸Ä³³À¼±Ä ÄÉ¾ ´¸¾º»Î¾ πÃÀËπÀ¹°Ã¸É¾ Ä¸Ä ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ 
°Ã´ÀÇ ± Íπ³Ã¿¸Ä »³¹ÇÃÄ¸Ã±Ã¸É¾ ½¸ Çπ³ºÄºÌÄ¸Ä³ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ ± Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä »³º Ã¸ 
»¼²½³»³ πÀÇ ¾³ ¸πº·Ã¯ ÃÄ¸¾ Ä±Ã¸Ã¸ ÄÀÇ  ÃÀ´Ã¯½½³ÄÀÄ, ³ÇÄÌ ¹³ ³¾³ÃÇ¾Ä¯ÃÃ¸Ä³º ³πÌ ÄÀ¾ 
³¾¯·ÀÇÀ, ¹³ πÃÀÃ³Ã½Ì·¸Ä³º ÃÄºÄ ¾°¸Ä ÃÇ¾¹±»¸Ä »³º ¹³ ÇπÀ³¯¼¼¸Ä³º ÃÄ¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ ´º³ 
°´»ÃºÃ¸, ½³·² ½¸ ³¾³¼ÇÄº»± ³ºÄºÀ¼À´º»± °»¹¸Ã¸ ÄÉ¾ ³ºÄºÎ¾ πÀÇ πÃÀ»¯¼¸Ã³¾ Ä¸¾ ³¾³ÃÍ¾Ä³¿¸. 

 

 4.  �¾¯¼À´³ ½¸ Ä¸¾ Ä¸Ç¾º»± »³º Àº»À¾À½º»± Ã¸½³Ã²³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, »³Ä¯ Ä¸¾ »Ã²Ã¸ Ä¸Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä, ¹³ ÃÇ¾Ä¯ÃÃ¸Ä³º ÄÀ ÇÃÀ¾À·º¯´Ã³½½³ ½¸ Ä¸ ½°¹À·À Ä¸Ä ·º»ÄÇÉÄ±Ä ³¾¯¼ÇÃ¸Ä ± 
»³Ä¯ ³π¼ÀÍÃÄ¸ÃÀ ÄÃÌπÀ. 
 

 

�¡�¡� 19À 

�π²³¼¸È¸ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ 

 

 °Ã³ ³πÌ ÄÀ ÌÄº πÃÀ³¼°π¸Ä³º ÃÄÀ ÃÇ¸Äº»Ì ½¸ Ä¸¾ ¸π²³¼¸È¸ »³Ä³Ã»¸Ç±Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, 
¯Ã¹ÃÀ 136 ÄÀÇ �.4412/16, ºÃÇÍÀÇ¾ Ä³ π³Ã³»¯ÄÉ : 
 

 1.  � ¸πº³¼°πÉ¾ ÄÀ °Ã´À »³º Àº ³À¸¹À² ÄÀÇ ·¸¾ ¸²¾³º ¸¿ÀÇÃºÀ·ÀÄ¸½°¾Àº ¾³ 
½¸Ä³³¯¼¼ÀÇ¾ ÄºÄ ·º³Ä¯¿¸ºÄ ÄÉ¾ ÃÇ½³³Äº»Î¾ ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸É¾ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, ÇÉÃ²Ä °´´Ã³φ¸ 
°´»ÃºÃ¸ Ä¸Ä  ÃÀÊÃÄ¯½¸¾¸Ä �ÃÇ±Ä ´º' ³ÇÄÌ, ¸ ·¸ π³ÃÀÇÃ²³ ³ÇÄÎ¾ πÀÇ ³Ã»ÀÍ¾ Ä¸¾ ¸π²³¼¸È¸ 
·¸¾ ³π³¼¼¯ÃÃ¸º »³¹Ì¼ÀÇ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ ³πÌ ÄºÄ ÇπÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ ÄÀÇ, πÀÇ ³πÀÃÃ°ÀÇ¾ ³πÌ Ä¸ 
ÃÍ½³³Ã¸. 

 

 2.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ ·º³¹°Ä¸º ¸π³Ã»± ½¸Ä³φÀÃº»¯ ½°Ã³ ´º³ Ä¸¾ 
»²¾¸Ã¸ Ì¼ÀÇ ÄÀÇ πÃÀÃÉπº»ÀÍ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä πÀÇ ³Ã»¸² Ä¸¾ ¸π²³¼¸È¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ÄÌÃÀ ³πÌ 
Ä¸¾ π¼¸Ãº°ÃÄ¸Ã¸ πÌ¼¸ πÃÀÄ Ä¸¾ π¸ÃºÀÇ± ÄÉ¾ °Ã´É¾, ÌÃÀ »³º ½°Ã³ ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ± ³ÇÄ±, Ì¼¸Ä 
·¸ Àº ÃÇ¸Äº»°Ä ·³π¯¾¸Ä ´º³ Ä¸¾ »²¾¸Ã¸ ³ÇÄÀÍ ÄÀÇ πÃÀÃÉπº»ÀÍ, ³³ÃÍ¾ÀÇ¾ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ. 

 

�¡�¡� 20À 

�πº½¸ÄÃ±Ã¸ºÄ �Ã´³ÃºÎ¾ 

 

 1.  �º³ ÄºÄ ¸πº½¸ÄÃ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ¸»Ä¸¼¸Ã¹°¾ÄÉ¾ °Ã´É¾ ¸φ³Ã½Ì·À¾Ä³º Àº ·º³Ä¯¿¸ºÄ Àº 
³¾³φ¸ÃÌ½¸¾¸Ä ÃÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 151 ÄÀÇ �.4412/16. 

 

 2.   °Ã³ ³πÌ Ä³ π³Ã³π¯¾É, Ã¸ ÌÄº ³φÀÃ¯ ÄÀ¾ ÄÃÌπÀ ¸πº½¸ÄÃ±Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ·º³φÌÃÉ¾ 
¸º·Î¾ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ºÃÇÍÀÇ¾ Ä³ ¤º½À¼Ì´º³ Ä¸Ä ¸Ã´À¼³³²³Ä. 
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 3.  �º³ ÄºÄ ¸Ã´³Ã²¸Ä ´º³ ÄºÄ ÀπÀ²¸Ä ·¸¾ ÀÃ²·¸Ä³º ½¸ Ä³ π³Ã³π¯¾É ÃÄÀºÇ¸²³ À ÄÃÌπÀÄ 
¸πº½¸ÄÃ±Ã¸ÉÄ, ¹³ ¸πº½¸ÄÃ¸¹ÀÍ¾ »³º ¹³ π¼¸ÃÉ¹ÀÍ¾ Àº ½À¾¯·¸Ä ¸Ã´³ÃºÎ¾ πÀÇ πÃ³´½³Äº»¯ ¹³ 
¸»Ä¸¼¸ÃÄÀÍ¾ »³º ·¸¾ ¹³ ¼¸φ¹ÀÍ¾ ÇπÌÈ¸ ÄÇÇÌ¾ ÇφºÃÄ¯½¸¾¸Ä ÃÇ¾±¹¸º¸Ä ´º³ º·ºÉÄº»¯ °Ã´³. 
 

�¡�¡� 21À 

�À»º½°Ä �´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾ 

 

 1.  �³Ä¯ Ä¸ ·º¯Ã»¸º³ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ÌÄ³¾ À¼À»¼¸ÃÉ¹¸² ¸ π¸Ã¯ÄÉÃ¸ ÄÉ¾ 
¸Ã´³ÃºÎ¾ ÄÉ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾, À ³¾¯·ÀÇÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ÇπÀÇÃ¸Î¾¸Ä³º ¾³ πÃÀ³³²¾¸º ÃÄºÄ 
³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä ·À»º½°Ä ½¸ ·º»¯ ÄÀÇ ½°Ã³ »³º ÌÃ´³¾³ »³º ½¸ ·º»°Ä ÄÀÇ ·³π¯¾¸Ä (¸»ÄÌÄ ³πÌ ÄÀ 
³π³ºÄÀÍ½¸¾À ´º³ ÄºÄ ·À»º½°Ä ¸¼¸»ÄÃº»Ì Ã¸Í½³ »³º »³ÍÃº½À, Ä³ ÀπÀ²³ ¹³ ³³ÃÍ¾ÀÇ¾ Ä¸¾ 
¥π¸Ã¸Ã²³). �º ·À»º½°Ä ¹³ ¸π³¾³¼³½³¯¾À¾Ä³º ½°ÇÃº ¾³ ¸πºÄ¸ÇÇ¹ÀÍ¾ Ä³ ³π³ºÄ¸Ä¯ 
³πÀÄ¸¼°Ã½³Ä³. ÀπÌÄ¸ ¹³ ÃÇ¾Ä¯ÃÃ¸Ä³º πÃÉÄÌ»À¼¼À ·À»º½Î¾, ÄÀ ÀπÀ²À ¹³ ÃÇ¾ÇπÀ´Ã¯φ¸Ä³º 
³πÌ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ »³º Ä¸ �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³ »³º ¹³ ¸πºÃÇ¾¯πÄ¸Ä³º ÃÄÀ πÃÉÄÌ»À¼¼À 
πÃÀÃÉÃº¾±Ä π³Ã³¼³³±Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 

 

 2.  �º ·À»º½°Ä ¹³ ¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ºÃÇÍÀ¾Ä¸Ä »³¾À¾ºÃ½ÀÍÄ, ÄºÄ 
ºÃÇÍÀÇÃ¸Ä πÃÀ·º³´Ã³φ°Ä »³º ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÉ¾ ³Ã½À·²É¾ ÀÃ´¯¾É¾ Ä¸Ä �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³Ä 
¥π¸Ã¸Ã²³Ä. 

 

 3.  �º ·À»º½°Ä ¹³ πÃ°π¸º ¾³ ´²¾À¾Ä³º °´»³ºÃ³ ½¸ ÄÃÌπÀ ÎÃÄ¸ ÄÇÇÀÍÃ³ ³ÃÄÀÇ²³ Ä¸Ä 
¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ ¾³ ½¸¾ °Ç¸º ¸πºπÄÎÃ¸ºÄ ÃÄºÄ ³»Ì¼ÀÇ¹¸Ä ¸Ã´³Ã²¸Ä. 

 

 4.  ¤À¾²·¸Ä³º ÌÄº ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ºÃÇÍÀÇÃ¸Ä �º³Ä¯¿¸ºÄ Àº ¸πºÄÇÇ¸²Ä ·À»º½°Ä 
³πÀÄ¸¼ÀÍ¾ πÃÀËπÌ¹¸Ã¸ ´º³ Ä¸¾ °»·ÀÃ¸ ³¸³³²ÉÃ¸Ä π¸Ã³ÄÎÃ¸ÉÄ ¸Ã´³ÃºÎ¾. 
 

�¡�¡� 22À 

ΧÃ±Ã¸ °Ã´ÀÇ πÃº¾ ³πÌ Ä¸¾ ³πÀπ¸Ã¯ÄÉÃ¸ 

 

� ¥π¸Ã¸Ã²³ °Ç¸º ÄÀ ·º»³²É½³ ¾³ ¼¯³¸º ÃÄ¸¾ »³ÄÀÇ± Ä¸Ä ± ¾³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº±Ã¸º 
ÀπÀºÀ·±πÀÄ¸ Ä½±½³ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ πÀÇ °Ç¸º π¸Ã³ÄÉ¹¸² ± °Ç¸º ½¸Ãº»¯ ¸»Ä¸¼¸ÃÄ¸². �ÇÄ± Ì½ÉÄ ¸ 
»³ÄÀÇ± ± ÇÃ±Ã¸ ·¸¾ ¹¸ÉÃ¸²Ä³º ÌÄº  ³πÀÄ¸¼¸² ³πÀ·ÀÇ± ÀπÀº³Ã·±πÀÄ¸ ¸Ã´³Ã²³Ä πÀÇ ·¸¾ °Ç¸º 
¸»Ä¸¼¸ÃÄ¸² ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ÌÃÀÇÄ Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä. �¯¾ ¸ »³ÄÀÇ± ± ÇÃ±Ã¸ ³πÌ ÄÀ¾ ¸Ã´À·ÌÄ¸ 
Ä½¸½¯ÄÉ¾ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³¹ÇÃÄ¸Ã±Ã¸º Ä¸¾ πÃÌÀ·À ÄÉ¾ ÇπÀ¼À²πÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾, ³ÇÄÌ ¹³ ¼¸φ¹¸² 
ÇπÌÈ¸ ³πÌ Ä¸¾ ¥π¸Ã¸Ã²³ ¸ ÀπÀ²³ ¹³ ·ÎÃ¸º ³¾¯¼À´¸ ³Í¿¸Ã¸ ÄÉ¾ πÃÀ¹¸Ã½ºÎ¾ 
³πÀπ¸Ã¯ÄÉÃ¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ÍÃÄ¸Ã³ ³πÌ ³²Ä¸Ã¸ πÀÇ ¹³ ÇπÀ³¯¼¼¸º ¾À½ÌÄÇπ³ À ³¾¯·ÀÇÀÄ. 
�¯¾ ³ÇÄ± ·¸ ¸ »³ÄÀÇ± ± ÇÃ±Ã¸ Ä½±½³ÄÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ¸πº³¯¼¼¸º πÃÌÃ¹¸Ä¸Ä ·³π¯¾¸Ä ÃÄÀ¾ 
³¾¯·ÀÇÀ, ÄÌÄ¸ ¸ ¥π¸Ã¸Ã²³ ¹³ »³Ä³³¯¼¼¸º Ã' ³ÇÄÌ¾ ÄºÄ πÃ³´½³Äº»°Ä ·³π¯¾¸Ä ½¸ ³¯Ã¸ 
πÃÉÄÌ»À¼¼À »³¹ÀÃºÃ½ÀÍ ¾°É¾ Äº½Î¾ πÀÇ ¹³ ÃÇ¾Ä³Ç¹¸². 

£¸ π¸Ã²πÄÉÃ¸ πÀÇ ¸ ¥π¸Ã¸Ã²³ ³πÀφ³Ã²Ã¸º ¾³ πÃÀ³¸² ÃÄ¸¾ »³ÄÀÇ± ± ÇÃ±Ã¸ Ä½±½³ÄÀÄ 
ÄÀÇ Ì¼ÀÇ °Ã´ÀÇ, π¼±ÃÉÄ ³πÀπ¸Ã³ÄÉ½°¾ÀÇ ± ÌÇº, ·º³Ä¯ÃÃ¸º Ä¸¾ ·ºÀº»¸Äº»± π³Ã³¼³³± ÄÀÇ, 
ÌπÉÄ πÃÀ³¼°π¸Ä³º ³πÌ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 169 ÄÀÇ �.4412/16.   
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�¡�¡� 23À 

¥πÀÇÃ°ÉÃ¸ ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ³πÌ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ 

 

� ÇÃÌ¾ÀÄ ¸´´Í¸Ã¸Ä, ·¸¼³·± ÃÇ¾Ä±Ã¸Ã¸Ä ÄÉ¾ °Ã´É¾ ´¸¾º»¯ ÀÃ²·¸Ä³º Ã¸ ·°»³ π°¾Ä¸ 
(15) ½±¾¸Ä, ¸»ÄÌÄ ³¾ ÀÃ²·¸Ä³º ³¼¼ºÎÄ ÃÄ¸¾ �£¥. �¸¾º»¯ ´º³ ÄÀ ÇÃÌ¾À ¸´´Í¸Ã¸Ä ºÃÇÍÀÇ¾ Ä³ 
³¾³φ¸ÃÌ½¸¾³ ÃÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 171 ÄÀÇ �. 4412/16. 

 

�¡�¡� 24À 

 ³ÃÀÇ± ¸¼¸»ÄÃº»±Ä ºÃÇÍÀÄ »³º Í·³ÄÀÄ 

 

 1.  ¤Àπº»± π³ÃÀÇ± ¸¼¸»ÄÃº»±Ä ºÃÇÍÀÄ »³º Í·³ÄÀÄ ·¸¾ ·º³Ä²¹¸Ä³º. �φÌÃÀ¾ Ì½ÉÄ 
»³Ä¯ Ä¸¾ »Ã²Ã¸ Ä¸Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä Çπ¯ÃÇ¸º ÃÇ¸Äº»± ¸π¯Ã»¸º³ Ã¸ Çπ¯ÃÇÀÇÃ¸Ä ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ, 
ÌÄ³¾ ÄÀ °Ã´À ¸»Ä¸¼¸²Ä³º ½°Ã³ ÃÄÀ ÇÎÃÀ ÄÀÇÄ, ¸²¾³º ·Ç¾³ÄÌ ¾³ ·º³Ä²¹¸Ä³º ¸¼¸»ÄÃº»± ºÃÇÍÄ ± »³º 
Í·ÉÃ ½¸ π¼¸ÃÉ½± πÀÇ ¹³ ÃÇ½φÉ¾¸¹¸² »³º ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄÀÇÄ ºÃÇÍÀ¾Ä¸Ä »³¾À¾ºÃ½ÀÍÄ π¸Ã² 
³Ãφ³¼¸²³Ä. 

 

 2.  ¤ºÄ ´¸¾¾±ÄÃº¸Ä, ½¸Ä³ÃÇ¸½³ÄºÃÄ°Ä, »³¼Î·º³ ÃÍ¾·¸Ã¸Ä, »¼π., πÀÇ ½πÀÃ¸² ¾³ 
³π³ºÄ¸¹ÀÍ¾, πÃ°π¸º ¾³ πÃÀ½¸¹¸Ç¹¸² »³º ¸´»³Ä³ÃÄ±Ã¸º À ³¾¯·ÀÇÀÄ ½¸ φÃÀ¾Ä²·³ »³º ·³π¯¾¸ 
·º»± ÄÀÇ. 
 

 

 

�¡�¡� 25À 

�°ÄÃ³ Ç´º¸º¾±Ä -  ÃÎÄ¸Ä �À±¹¸º¸Ä 

 

� ³¾¯·ÀÇÀÄ ¹³ ¸´»³Ä³ÃÄ±Ã¸º, ½¸ ·º»± ÄÀÇ ·³π¯¾¸, Ã¸ »³Ä¯¼¼¸¼¸Ä ¹°Ã¸ºÄ ÇÎÃÀÇÄ 
Ç´º¸º¾±Ä (ÇπÀÇÃ¸ÉÄº»¯ WC, πÃÀ³ºÃ¸Äº»¯ ¾ÄÀÇÄ) ´º³ ÇÃ±Ã¸ ³ÇÄÎ¾ πÀÇ ³ÃÇÀ¼ÀÍ¾Ä³º ÃÄ³ °Ã´³ 
»³º ¹³ φÃÀ¾Ä²·¸º ¾³ ·º³Ä¸ÃÀÍ¾Ä³º »³¹³Ã¯ ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ³π³ºÄ±Ã¸ºÄ ÄÀÇ ¥πÀÇÃ´¸²ÀÇ 
�Ã´³Ã²³Ä. �φ¸²¼¸º ¸π²Ã¸Ä ¾³ ¸´»³Ä³ÃÄ±Ã¸º ÃÄÀ¾ ÄÌπÀ ÄÉ¾ °Ã´É¾ ÃÄÀºÇ¸ºÎ·¸Ä φ³Ã½³»¸²À ½¸ 
¸π³Ã»± ¸φÀ·º³Ã½Ì ´º³ ¾³ ½πÀÃ¸² ¾³ π³Ã°Ç¸º º»³¾ÀπÀº¸Äº»°Ä πÃÎÄ¸Ä ³À±¹¸º¸Ä Ã¸ 
½º»ÃÀÄÃ³Ç½³ÄºÃ½ÀÍÄ »³Ä¯ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ °Ã´É¾. 
 

�¡�¡� 26À 

�»Ã¸»Äº»°Ä �¼¸Ä 

 

� ³¾¯·ÀÇÀÄ ¹³ πÃÀ½¸¹¸Í¸Ä³º ÄºÄ ¸»Ã¸»Äº»°Ä Í¼¸Ä πÀÇ ¹³ ³π³ºÄ¸¹ÀÍ¾, ÌπÀÇ 
¸πºÄÃ°π¸Ä³º ¸ ÇÃ±Ã¸ ÄÀÇÄ, ÄÌÃÀ ´º³ Ä¸¾ ÌÃÇ¿¸ Ç¼º»Î¾ ÌÃÀ »³º ´º³ ÄÀÇÄ ¸»³Ã³ÇºÃ½ÀÍÄ ÃÄÀ¾ 
ÄÌπÀ ÄÉ¾ °Ã´É¾, »³º ÇπÀÇÃ¸ÀÍÄ³º ¾³ Ä¸Ã¸² ÄºÄ ·º³Ä¯¿¸ºÄ πÀÇ ÀÃ²·À¾Ä³º ³πÌ ÄºÄ ³Ã½Ì·º¸Ä 
³ÃÇ°Ä ³Ãφ³¼¸²³Ä, ÌπÉÄ »³º ÄºÄ ¸º·º»ÌÄ¸Ã¸Ä ·º³Ä³´°Ä Ä¸Ä �À¾¯·³Ä πÀÇ ºÃÇÍÀÇ¾, ÉÄ πÃÀÄ Ä¸¾ 
πÃÀ½±¹¸º³, ½¸Ä³φÀÃ¯, ·º³φÍ¼³¿¸, ·º¯¹¸Ã¸ »³º ¸πºÃÄÃÀφ± ÄÉ¾ πÀÃÀÄ±ÄÉ¾ πÀÇ ÄÇÇÌ¾ ·¸¾ ¹³ 
ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾. 
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�¡�¡� 27À 

 ¸ÃºÀÃºÃ½À² ΚÇ»¼ÀφÀÃ²³Ä 

 

 1.  �°Ã³ ÃÄºÄ ÃÄÃ³ÄºÉÄº»°Ä ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ ÄÀ πÃÀÃÉπº»Ì »³º Ä³ ½¸Ç³¾±½³Ä³ ÄÀÇ 
³¾³·ÌÇÀÇ ¹³ »º¾ÀÍ¾Ä³º ½Ì¾À ÃÄºÄ π¸ÃºÀÇ°Ä ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ °Ã´É¾, ÃÄ¸ ¹°Ã¸ ± ¹°Ã¸ºÄ 
³πÀ¹±»¸ÇÃ¸Ä Ç¼º»Î¾ »³º ÃÇ´»°¾ÄÃÉÃ¸Ä ½¸Ç³¾¸½¯ÄÉ¾ ÄÀÇ ³¾³·ÌÇÀÇ, ÌπÉÄ »³º ÃÄºÄ À·ÀÍÄ 
πÃÀÃπ°¼³Ã¸Ä ÄÀÇÄ. ¤³ ÌÃº³ ÄÉ¾ π³Ã³π¯¾É π¸ÃºÀÇÎ¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä °Ã´É¾, ¹°Ã¸É¾ 
³πÀ¹±»¸ÇÃ¸Ä »³º ÃÇ´»°¾ÄÃÉÃ¸Ä »³º Àº À·À² πÃÀÃπ°¼³Ã¸Ä πÀÇ ¸²¾³º ·Ç¾³ÄÌ¾ ¾³ ·º³Ä¸¹ÀÍ¾, 
¹³ »³¹ÀÃºÃ¹ÀÍ¾ ³πÌ ÄÀ¾ ¸πº³¼°πÀ¾Ä³ ½¸Ç³¾º»Ì Ã¸ ÃÇ¾¸Ã´³Ã²³ ½¸ ÄºÄ £ÄÃ³ÄºÉÄº»°Ä �ÃÇ°Ä, ½¸ 
ÄºÄ À·¸´²¸Ä ÄÀÇ ÀπÀ²ÀÇ πÃ°π¸º ¾³ ÃÇ½½ÀÃφÎ¾¸Ä³º À ³¾¯·ÀÇÀÄ. 

 

 2.  � ³¾¯·ÀÇÀÄ πÃ°π¸º ¾³ πÃÀ´Ã³½½³Ä²Ã¸º Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ »³Ä¯ ÄÃÌπÀ 
πÀÇ ¾³ ½¸¾ ¸½πÀ·²·¸º ÄºÄ πÃÀÃπ¸¼¯Ã¸ºÄ ³¸ÃÀÃ»³φÎ¾ πÃÀÄ ·º¯·ÃÀ½À, ·¯π¸·³ »³º ¼Àºπ°Ä 
¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ºÄ ÄÀÇ ³¸ÃÀ·ÃÀ½²ÀÇ, ÌÄ³¾ ¸»Ä¸¼ÀÍ¾Ä³º °Ã´³ ½°Ã³ Ã' ³ÇÄÌ. 
 

�¡�¡� 28À 

Κ³ºÃº»°Ä £Ç¾¹±»¸Ä 

 

� ÇÃÌ¾ÀÄ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ ÇπÀ¼À´²·¸Ä³º ´¸¾º»¯ ½¸ ÄºÄ »³ºÃº»°Ä ÃÇ¾¹±»¸Ä πÀÇ 
¸πº»Ã³ÄÀÍ¾ ÃÄ¸¾ π¸ÃºÀÇ±. �³ÄÌπº¾ ³ÇÄÀÍ ÀÇ·¸½²³ π³Ã¯Ä³Ã¸ ·º»³ºÀ¼À´¸²Ä³º ¸»ÄÌÄ ³¾ 
¸πº»Ã³Ä±ÃÀÇ¾ ³ÃÇ¾±¹¸ºÄ ´º³ Ä¸¾ π¸ÃºÀÇ± »³ºÃº»°Ä ÃÇ¾¹±»¸Ä. 
 

�¡�¡� 29À 

�¸¾º»°Ä ¥πÀÇÃ¸ÎÃ¸ºÄ ÄÀÇ �¾³·ÌÇÀÇ 

 

 1.  £Í½φÉ¾³ ½¸ ÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 138 π³Ã. 13 ÄÀÇ �.4412/16, À ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º Ä¸¾ 
ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ ¾³ ½¸¾ π³Ã³»É¼Í¸º Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ³πÌ ÄÀÇÄ ¯¼¼ÀÇÄ ¸Ã´À¼±πÄ¸Ä 
(³¾³·ÌÇÀÇÄ) Àº ÀπÀ²Àº ¹³ ÇÃ¸Ãº½ÀπÀº¸¹ÀÍ¾ ³πÌ ÄÀ¾ »ÍÃºÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ Ã¸ ¸Ã´³Ã²¸Ä Àº ÀπÀ²¸Ä 
·¸¾ π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º ÃÄ¸¾ π³ÃÀÍÃ³ ¸Ã´À¼³³²³. �π²Ã¸Ä À ³¾¯·ÀÇÀÄ ÇπÀÇÃ¸Î¾¸Ä³º ¾³ 
·º¸Ç»À¼Í¾¸º ÄÀ¾ »ÍÃºÀ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ÄÀÇÄ ¯¼¼ÀÇÄ ¸Ã´À¼±πÄ¸Ä ± πÃÀ½¸¹¸ÇÄ°Ä »³º ¾³ ÃÇ¹½²·¸º 
Ä¸ Ã¸ºÃ¯ ¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÉ¾ ¸Ã´³ÃºÎ¾ ½°Ã³ ÃÄÀ π¼³²ÃºÀ ÄÀÇ ¸´»¸»Ãº½°¾ÀÇ ÇÃÀ¾À·º³´Ã¯½½³ÄÀÄ 
ÎÃÄ¸ ¾³ ½¸¾ ÄÀÇÄ π³Ã¸½³¯¼¼¸º ¸½πÌ·º³. 

 

 2.  £Í½φÉ¾³ ½¸ ÄºÄ ¸¼¸»ÄÃÀ½¸Ç³¾À¼À´º»°Ä ½¸¼°Ä¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ »³º ÄºÄ À·¸´²¸Ä Ä¸Ä 
�π²³¼¸È¸Ä, À ³¾¯·ÀÇÀÄ ÇπÀÇÃ¸ÀÍÄ³º ¾³ ½ÀÃφÎ¾¸º ± ¾³ ·º³¾À²´¸º ÃÄ³ ¸»Ä¸¼ÀÍ½¸¾³ Çπ΄ ³ÇÄÌ¾ 
π³¾ÄÌÄ ¸²·ÀÇÄ Ä½±½³Ä³ ÄÀÇ »ÄºÃ²ÀÇ, ÄºÄ ³π³ºÄÀÍ½¸¾¸Ä Àπ°Ä ·ºÌ·ÀÇ ± φÉ¼º°Ä ± ³Í¼³»¸Ä 
¸¾ÄÀºÇ²Ã¸ÉÄ ÄÉ¾ ÃÉ¼±¾É¾ ± ¸¿³ÃÄ¸½¯ÄÉ¾ ÄÉ¾ ·º³φÌÃÉ¾ ¸¼¸»ÄÃÀ½¸Ç³¾À¼À´º»Î¾ °Ã´É¾ ÄÀÇ. 

 

 3.  �πÉÃ·±πÀÄ¸ ³π³´ÀÃ¸Í¸Ä³º ¸ ½ÌÃφÉÃ¸ ³πÌ ÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ ÀπÎ¾ ± φÉ¼¸Î¾ ÃÄ³ 
³πÌ Àπ¼ºÃ½°¾À Ã»ÇÃÌ·¸½³ Ä½±½³Ä³ ÄÉ¾ »ÄºÃ²É¾, ÇÉÃ²Ä Ä¸¾ °´´Ã³φ¸ °´»ÃºÃ¸ ÄÀÇ 
¸πº³¼°πÀ¾Ä³ ½¸Ç³¾º»ÀÍ. 

 

 4.  £ÄºÄ ÃÇ½³³Äº»°Ä Äº½°Ä Ä¸Ä ¸Ã´À¼³³²³Ä π¸Ãº¼³½³¯¾À¾Ä³º, π¼¸¾ Ä¸Ä ·³π¯¾¸Ä 
·º³¾À²¿¸ÉÄ »³º ¸ ·³π¯¾¸ ³πÀ»³Ä³ÃÄ¯Ã¸ÉÄ ÄÉ¾  ½ÀÃφÀÇ½°¾É¾ ± ·º³¾Àº´À½°¾É¾ φÉ¼¸Î¾, 
ÀπÎ¾ ± ³Ç¼¯»É¾ ´º³ Ä¸¾ ÄÀπÀ¹°Ä¸Ã¸ ÄÉ¾ ÃÉ¼¸¾ÎÃ¸É¾ ÄÉ¾ ·º³φÌÃÉ¾ ¸´»³Ä³ÃÄ¯Ã¸É¾. 
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�¡�¡� 30À 

�º·º»°Ä ·º³Ä¯¿¸ºÄ ´º³ °Ã´³ ÇÃ¸½³ÄÀ·ÌÄ¸Ã¸Ä  �¤� 

 

�φÌÃÀ¾ ÄÀ °Ã´À ÇÃ¸½³ÄÀ·ÀÄ¸²Ä³º ³πÌ πºÃÄÎÃ¸ºÄ ��¤� °ÇÀÇ¾ ¸φ³Ã½À´± Àº ·º³Ä¯¿¸ºÄ 
ÄÀÇ �. �. 45/73. 

 

�¡�¡� 31À 

�¸¾º»¯ Έ¿À·³ - �Ã´À¼³³º»Ì �φ¸¼ÀÄ - ΚÃ³Ä±Ã¸ºÄ 

 

 ¤À πÀÃÀÃÄÌ �¸¾º»Î¾ �¿Ì·É¾ »³º �φ°¼ÀÇÄ, ÀÃ²·¸Ä³º Ã¸ ·¸»³À»ÄÎ ÄÀºÄ ¸»³ÄÌ (18%) 

³¾¸¿³ÃÄ±ÄÉÄ π¸´±Ä ÇÃ¸½³ÄÀ·ÌÄ¸Ã¸Ä ÃÍ½φÉ¾³ ½¸ Ä¸¾ π³Ã 7(¹) ÄÀÇ ¯Ã¹ÃÀÇ 53 ÄÀÇ 
�.4412/16. 
 

 ¤À °Ã´À ÇπÌ»¸ºÄ³º ÃÄºÄ »Ã³Ä±Ã¸ºÄ πÀÇ πÃÀ³¼°πÀ¾Ä³º ÃÄ¸ �º³»±ÃÇ¿¸.  

 

�¡�¡� 32À 

 ¸Ã² §. .� 

 

�¾¯¼À´³ ½¸ Ä¸¾ π¸´± ÇÃ¸½³ÄÀ·ÌÄ¸Ã¸Ä ÄÉ¾ °Ã´É¾ ºÃÇÍÀÇ¾ Ä³ π³Ã³»¯ÄÉ, ÃÇ¸Äº»¯ ½¸ 
ÄÀ §ÌÃÀ  ÃÀÃÄº¹°½¸¾¸Ä �¿²³Ä (§. .�.): 
 

 1.  ΌÄ³¾ Ä³ °Ã´³ ¸²¾³º �¹¾º»¯ (ÇÃ¸½³ÄÀ·ÀÄÀÍ½¸¾³ ¸²Ä¸ ³πÌ ÄÀ¾ ¤³»Äº»Ì 
 ÃÀËπÀ¼À´ºÃ½Ì, ¸²Ä¸ ³πÌ ÄÀ  ÃÌ´Ã³½½³ �¸½ÀÃ²É¾ �π¸¾·ÍÃ¸É¾) ºÃÇÍÀÇ¾ ´¸¾º»¯ Àº ·º³Ä¯¿¸ºÄ 
π¸Ã² §. .�., ·¸¼³·± À �ÍÃºÀÄ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ (¥π¸Ã¸Ã²³ ÄÀÇ ¥���) »³Ä³³¯¼¼¸º ÃÄÀ¾ ³¾¯·ÀÇÀ 
§. .�. 
 

 2.  ΌÄ³¾ Ä³ °Ã´³ ¸²¾³º ��¤� (½¸ Ä¸¾ °¾¾Àº³ Ä¸Ä π³Ã³´Ã. 1´ ÄÀÇ ¯Ã¹ÃÀÇ 31 Ä¸Ä 
π³ÃÀÍÃ³Ä) ·¸¾ ¸πº³³ÃÍ¾À¾Ä³º ½¸ §. .�, ¸ ¸ºÃ³´É´± »³º ¸ π³Ã¯·ÀÃ¸ ¸º·Î¾ »³º π¯Ã¸Ä 
φÍÃ¸ÉÄ Ç¼º»Î¾ πÀÇ πÃÀÀÃ²·À¾Ä³º ¾³ ¸¾ÃÉ½³ÄÉ¹ÀÍ¾ ÃÄÀ °Ã´À, »³¹ÎÄ »³º Àº π³ÃÀÇ°Ä 
Çπ¸Ã¸ÃºÎ¾ πÀÇ ÃÇ¾·°À¾Ä³º ¯½¸Ã³ ½¸ Ä¸¾ ¸»Ä°¼¸Ã¸ ÄÀÇ °Ã´ÀÇ, ÌπÉÄ ¼¸πÄÀ½¸ÃÎÄ 
³¾³φ°ÃÀ¾Ä³º ÃÄ¸¾ Çπ’ ³Ãº¹½Ì  .4056/3029/17.6.87 ³πÌφ³Ã¸ ÄÀÇ ¥πÀÇÃ´ÀÍ �º»À¾À½º»Î¾, 
π¸Ã² "§ÀÃÀ¼À´º»±Ä ½¸Ä³Ç¸²ÃºÃ¸Ä ¸º·Î¾ ¸ºÃ³´À½°¾É¾ ± π³Ã³·º·Ì½¸¾É¾ ´º³ ¸»Ä°¼¸Ã¸ °Ã´É¾ 
ÄÀÇ �Àº¾ÀÍ �½Ç¾Äº»ÀÍ  ÃÀ´Ã¯½½³ÄÀÄ (��¤�) »³º ÄÀÇ  ¸·²ÀÇ �À¼±Ä �Ã±Ä¸Ä ( ��)." 

 

�¡�¡� 33À 

¤ÌπÀÄ �º³¾À½±Ä ³¾³·ÌÇÀÇ 

  

 °Ã³ ³πÌ ÌÃ³ ÀÃ²·À¾Ä³º ÃÄÀ ¯Ã¹ÃÀ 135 ÄÀÇ �.4412/16, À ³¾¯·ÀÇÀÄ °Ç¸º ÇπÀÇÃ°ÉÃ¸ 
¾³ ÀÃ²Ã¸º ÄÀ¾ ³¾Ä²»¼¸ÄÌ ÄÀÇ »³Ä¯ Ä¸¾ ÇπÀ´Ã³φ± Ä¸Ä ÃÍ½³³Ã¸Ä »³º ÌÄ³¾ ÄÀ °Ã´À ¸»Ä¸¼¸²Ä³º 
½³»Ãº¯ ³πÌ Ä¸¾ °·Ã³ Ä¸Ä �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³Ä ¥π¸Ã¸Ã²³Ä À ³¾¯·ÀÇÀÄ ÇπÀÇÃ¸ÀÍÄ³º, ¸φÌÃÀ¾ ÄÀÇ 
·¸Ä¸¹¸² ³πÌ Ä¸¾ �º¸Ç¹Í¾ÀÇÃ³ ¥π¸Ã¸Ã²³, ¾³ ÀÃ²Ã¸º ³¾Ä²»¼¸ÄÌ ÄÀÇ ½¸ °·Ã³ Ä¸¾ π¸ÃºÀÇ± 
¸»Ä°¼¸Ã¸Ä ÄÀÇ °Ã´ÀÇ. 

 



  
 

114 �-22-03 ������ £¥��¡�§� ¥ �Χ¡�Ω£�Ω� 
 

�¡�¡� 34À 

¤ÃÀπÀπÀ²¸Ã¸ ÌÃÉ¾ Ä¸Ä �£¥ 

 

� Çπ¸Ã¸Ã²³ ½πÀÃ¸² ÃÄ¸¾ �º·º»± £Ç´´Ã³φ± ¥πÀÇÃ¸ÎÃ¸É¾ ¾³ ÄÃÀπÀπÀº¸² ¯Ã¹Ã³ Ä¸Ä 
�£¥, ¸φÌÃÀ¾ ÃÇ¾ÄÃ°ÇÀÇ¾ ¸º·º»À² ¼Ì´Àº.  

 

� £¥ ¤�Κ¤�£ ¤�Χ�£ �2/4 � ¤�£ �2 

£´ÌÄ (¤��) 

�ÃºÃÄ. �¹³¾³ÃÌπÀÇ¼ÀÄ 

£½ÇÀÄ (��) 

�πÌÃÄÀ¼ÀÄ �º´´¸¼²·¸Ä 

£½ÇÀÄ(��) 
�¸ÎÃ´ºÀÄ �¸Ç»ÌπÀÇ¼ÀÄ 
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ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ& 

ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΔΩΝ 

 ΔΡΓΟ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΝΔΩΝ 
ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΣΔΓΑΣΡΩΝ 
ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ ΣΗΝ 114ΠΜ»   

 (114ΠΜ-22-03) 

  

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΜΔΡΟ Ι - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν
 

Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 2ν
 

Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο 

1.  Γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηηο πνηληθέο ξήηξεο 
έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/16. 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ζην έξγν επηθξαηήζνπλ αζπλήζηζηεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ φινπ έξγνπ ή 
κέξνπο απηνχ, ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη φπσο επζχο ακέζσο ελεκεξψζεη έγγξαθα 
ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο, πξνθεηκέλνπ αηηηνινγεζεί θαη 
ηεθκεξησζεί αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. 

3.  Δπίζεο εθφζνλ νη ππφςε θαζπζηεξήζεηο δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο 
δαπάλεο ζηνλ αλάδνρν θαη πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
(εκεξαξγίεο πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ) θαη γηα λα ιεθζεί ππφςε ζρεηηθή 
απαίηεζε, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο επζχο ακέζσο, λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Παξφκνηα 
αηηήκαηα πνπ ηίζεληαη εθ ησλ πζηέξσλ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, ηφζν γηα ηε 
ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ απνδεκηψζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 3ν
 

Πηζηνπνίεζε - Δληνιή πιεξσκώλ 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηηο πιεξσκέο ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 4ν
 

πκθσλία πιηθώλ κε νδεγία Δ.Δ. 

1. Σνλίδεηαη φηη γηα ην έξγν ηζρχεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ΄ αξηζκφλ 470 
(ΦΔΚ /183 Β/4-4-85) πεξί ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ ηάζεσλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 
73/23/ΔΟΚ,  φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

2. Δπί ησλ πξνεγνπκέλσλ ηνλίδεηαη φηη θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ, 
ε νπνία ήζειε εθδνζεί κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ηζρχεη 
γηα ην έξγν ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαγξ. 4.3 θαη έρεη εθαξκνγή γηα ηα 
αληίζηνηρα πιηθά ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά, εθηφο αλ απηά, απνδεδεηγκέλα, είραλ 
παξαγγειζεί πξν ηεο εθδφζεσο ηεο ηξνπνπνηεηηθήο απνθάζεσο. Δθφζνλ ε 
εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο απνθάζεσο ζπλεπάγεηαη θάπνηα ππέξβαζε 
νηθνλνκηθή ζην έξγν ή ρξνληθή παξάηαζε ζε απηφ, ζα ππνβιεζεί έγθαηξα αίηεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, αλαιπηηθά δηθαηνινγεκέλε. Πξν ηεο εγθξίζεσο απηήο θαλέλα αληίζηνηρν 
πιηθφ δελ ζα παξαγγειζεί. 

3. Σνλίδεηαη πάλησο φηη Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ζηελ απφιπηε έγθξηζή 
ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα κελ εθαξκφζεη ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε. 

4. Δπί ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ απφ ηελ αιινδαπή, ηνλίδεηαη φηη έρνπλ ηζρχ 
λνκίκσο ηα πξνβιεπφκελα πεξί πξνηηκήζεσο πξντφλησλ απφ ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. 

ΑΡΘΡΟ 5ν
 

πκθσλία πιηθώλ κε Δζληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ, ΔΣΔΠ, Τπνπξγείνπ 
Βηνκεραλίαο θιπ) 

1. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθαλ έηζη ψζηε λα 
ζπκθσλνχλ ή λα ππεξθαιχπηνπλ, απφ απφςεσο αζθαιείαο, επηβησζηκφηεηαο θαη 
ιεηηνπξγίαο, ηηο ήδε πθηζηάκελεο γηα παξεκθεξή πιηθά, πξνδηαγξαθέο νηνπδήπνηε 
εζληθνχ θνξέα (ΔΛΟΣ, ΔΣΔΠ, Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ, ΓΔΗ, ΤΠΔΥΩΓΔ θιπ.). Αλ 
εθ παξαδξνκήο ή γηα νηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ε πξνδηαγξαθή θάπνηνπ πιηθνχ ηνπ 
έξγνπ, ππνιείπεηαη αληηζηνίρνπ σο αλσηέξσ πξνδηαγξαθήο, ε νπνία έρεη ηεζεί ζε 
εθαξκνγή πξν ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ηζρχεη ε δεχηεξε, 
ρσξίο νηθνλνκηθή αμίσζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ. 

2. Αλ αληίζηνηρα ηεζεί ζε εθαξκνγή κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
κειέηεο ηνπ έξγνπ πξνδηαγξαθή απφ θάπνην εζληθφ θνξέα, πνπ αθνξά πιηθφ ηνπ 
έξγνπ θαη είλαη απζηεξφηεξε ηεο αληηζηνίρνπ πξνδηαγξαθήο ηνπ έξγνπ απηνχ, ηφηε ζα 
ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη (αλάινγα) ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηνπ 
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

ΑΡΘΡΟ 6ν
 

Γνθηκαζία πιηθώλ ηνπ έξγνπ 

1. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, γηα θάζε πιηθφ ηνπ έξγνπ, λα δεηήζεη 
ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ ζε εξγαζηήξην δεκνζίαο ππεξεζίαο ή αλεγλσξηζκέλνπ 
ηδησηηθνχ θνξέα, γηα λα δηαπηζηψζεη φηη ην πξνζθνκηδφκελν ζην έξγν πιηθφ, 
ζπκθσλεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 



114ΠΜ-22-03_ ΔΤ ΓΟ&ΔΟ_ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ  
 

2. Η σο άλσ πξνζθπγή ζε εξγαζηήξην ειέγρνπ ζα δεηεζεί ζηελ 
πεξίπησζε πνπ απφ ηα ππνβιεζέληα απφ ηνλ αλάδνρν ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ δελ 
πξνθχπηνπλ κνλνζήκαληα θαη αλακθηζβήηεηα νη ηερληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Η 
αληίζηνηρε δαπάλε γηα ηε δνθηκή ηνπ πιηθνχ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη κφλν θαη 
πξέπεη λα εθηηκεζεί αληίζηνηρα ζηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

3. Δπίζεο δνθηκαζία θάπνηνπ πιηθνχ κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζε δηαθνξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο εθφζνλ θάηη ηέηνην ζαθψο αλαγξάθεηαη θαη πξνβιέπεηαη ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ύληαμε Φαθέινπ JFAI 

(Αθνξά ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κεξηθψο ή νιηθψο απφ πηζηψζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Έξγσλ Κνηλήο Τπνδνκήο ΝΑΣΟ) 

1. Πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν θάθεινο κε ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ “ηειηθή απνδνρή” 
ησλ εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ απφ ην ΝΑΣΟ (Γηθαηνινγεηηθά 
JointFinalAcceptanceInspection - JFAI)ν νπνίνο ζα πεξηέρεη: 

   α.  ρέδηα εμ’ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ζε δηαθαλέο ραξηί ηα νπνία ζα 
θέξνπλ ηίηινπο, ππνηίηινπο θαη ππνκλήκαηα ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 
θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

   β.  Πιήξε επηκεηξεηηθά ζηνηρεία κεηαθξαζκέλα ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα. 

   γ.  Καηάζηαζε κε ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ έξγνπ 
πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επί κέξνπο πιηθψλ (θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ρψξα 
πξνέιεπζεο, ην κνληέιν θαη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο), κεηαθξαζκέλα ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα. 

   δ.  Η δαπάλε γηα ηελ ζχληαμε ηνπ θαθέινπ JFAI, πεξηιακβάλεηαη 
ζηα γεληθά έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΑΡΘΡΟ 8ν
 

Υξήζε εθξεθηηθώλ πιηθώλ 

1. Γεληθψο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ. 

2. Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ αθνχ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε 
κε ηνλ ρξήζηε ηνπ έξγνπ θαη ιάβεη απφ απηφλ γξαπηή άδεηα πξνο ηνχην. Σνλίδεηαη φηη 
ζηελ πεξίπησζε απηή, θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε πξνο νηνλδήπνηε ηξίην θαη ηα 
πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία βαξχλεη, απνθιεηζηηθά θαη κφλν, ηνλ αλάδνρν. 

3. Η κειέηε ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα πξνβιέπεη νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο 
ζην λφεκα ηεο παξαγξ. 8.1. θαη 8.2., νη νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη, ζε ηδηαίηεξν  
θεθάιαην ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ην νπνίν ζα νλνκάδεηαη "Υξήζε εθξεθηηθψλ 
πιηθψλ".  
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ΑΡΘΡΟ 9ν 

Δγθαηάζηαζε - Γηεπζέηεζε θαισδηαθώλ δηθηύσλ 

1. Η εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα λέα δίθηπα 
ή κεηαθηλήζεηο πθηζηακέλσλ, ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη ν 
κηθξφηεξνο δπλαηφο αξηζκφο ζπλδέζεσλ. 

2. Πάλησο ηνλίδεηαη φηη ζε θαλέλα θαισδηαθφ δίθηπν δελ απνηηκάηαη 
ηδηαίηεξα ν ζχλδεζκνο, ε δαπάλε ηνπ νπνίνπ (ζαλ πξνκήζεηα πιηθνχ θαη εξγαζία) 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο πνπ αλήθεη θαη ε πξνκήζεηα ηνπ θαισδίνπ.  

3. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε νηνπδήπνηε θαισδηαθνχ δηθηχνπ δελ επηηξέπεηαη 
ε ηαπηφρξνλε εγθαηάζηαζε «πιηθψλ πξνζηαζίαο θαη θαισδίσλ». Θα πξνεγείηαη ε 
θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε ησλ βνεζεηηθψλ ή πξνζηαηεπηηθψλ πιηθψλ (άκκνπ, 
ζσιελψζεσλ, θξεαηίσλ), ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ε αξηηφηεηά 
ηνπο  θαη ελ ζπλερεία ζα εγθαζίζηαληαη  ηα θαιψδηα. 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 

Τιηθά επηρώζεσο ραλδάθσλ (θαισδηώζεσλ - ζσιελώζεσλ) 

1. ηελ ηηκή εγθαηαζηάζεσο ησλ πάζεο θχζεσο θαισδίσλ 
πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη 
εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ επηρψζεσλ ησλ ραληαθηψλ. 

2. Σν ίδην ηζρχεη πξνθεηκέλνπ θαη γηα πιηθά επηρψζεσο πάζεο θχζεσο 
ζσιελψζεσλ εθφζνλ δελ ηηκνινγνχληαη εηδηθφηεξα απφ ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο. 

3. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ εθφζνλ 
ζαθψο αλαγξάθεηαη ζην 2ν κέξνο ηεο παξνχζεο ή ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή.  

ΑΡΘΡΟ 11ν
 

Δγθξίζεηο πιηθώλ 

 Η έγθξηζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ έξγνπ, γηα θάζε πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ην έξγν ζεκαίλεη φηη: «Η Υπερεζία 
ζσκθωλεί γηα ηε τώρα προειεύζεως, ηολ οίθο θαηαζθεσής θαη ηελ ηετλοιογία 
θαηαζθεσής ηοσ σιηθού, θαη παρέτεη ηελ θαη΄ αρτήλ έγθρηζή ηες γηα ηελ παραγγειία 
θαη ελζωκάηωζε ηοσ σιηθού ζηο έργο. Η ορηζηηθή έγθρηζε ηοσ ζσγθεθρηκέλοσ σιηθού 
ζα τορεγεζεί κεηά ηελ επηηστή εγθαηάζηαζε, δοθηκή θαη ιεηηοσργία ηοσ ζηολ ηόπο ηοσ 
έργοσ, ζηε ζέζε γηα ηελ οποία προορίδεηαη θαη κεηά ηης δοθηκές ποσ, θαηά ηελ Τετληθή 
Περηγραθή, απαηηούληαη λα γίλοσλ ζηο εργοζηάζηο θαηαζθεσής ή εργαζηήρηο δοθηκώλ 
θραηηθού θορέα θαη ηελ σποβοιή ζηελ Δηεσζύλοσζα Υπερεζία ηωλ ζτεηηθώλ 
πηζηοποηεηηθώλ». 

ΑΡΘΡΟ 12ν
 

Σξνπνπνηήζεηο πξνδηαγξαθώλ - Σερληθή κειέηε θαηαζθεπήο 

1. ηε Γηαθήξπμε θαζνξίδεηαη φηη ζηελ ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ε ηερληθή κειέηε θαηαζθεπήο πξνεγείηαη ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ. 
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2. Καηφπηλ ηνχησλ θαη πξνο απνθπγή ηξνπνπνηήζεσλ επί ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη  φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεηαη 
απφ ηνλ αλάδνρν «Σερληθή Μειέηε Καηαζθεπήο» ηα εηο απηήλ πξνβιεπφκελα πιηθά 
θαη εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλα απνιχησο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. Σνχην 
ηζρχεη αλεμάξηεηα αλ ε «Σερληθή Πεξηγξαθή Καηαζθεπήο» εγθξηζεί θαηά ηε θάζε 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
 

Αξραηόηεηεο, αληηθείκελα αμίαο 

 Οη νπνηεζδήπνηε αξραηφηεηεο έξγα ηέρλεο ή αληηθείκελα αμίαο νπνηαζδήπνηε 
θχζεο, ηπρφλ αλαθαιππηφκελα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλήθνπλ ζην 
Διιεληθφ Γεκφζην. Γελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θαλέλα αληηζηάζκηζκα, εθηφο 
εάλ ππάξρεη αλάγθε, ηεο δαπάλεο εμαγσγήο απφ ην έδαθνο ησλ παξαπάλσ 
αληηθεηκέλσλ.  

 ηελ πεξίπησζε αλαθάιπςεο ησλ παξαπάλσ αξραηνηήησλ, έξγσλ ηέρλεο ή 
αληηθεηκέλσλ αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ 
γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπο, λα θπιάεη απηά κε εηδηθνχο θχιαθεο θαη λα δηαθφπηεη ηελ 
εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα 
ησλ παξαπάλσ αληηθεηκέλσλ, ζε αλακνλή νδεγηψλ απφ πιεπξάο ησλ αξκνδίσλ πνπ 
ζα πξέπεη λα επηιεθζνχλ θαη λα ελεξγήζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
 

Τπνρξέσζε Δθπόλεζεο θαη Δθαξκνγήο ΦΑΤ σο Απαξαίηεηνπ ηνηρείνπ γηα 
ηελ Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Παξαιαβή. 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 305/96 Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) θαη λα 
ελεκεξψλεη απηφλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ 
απφθαζε ππ΄αξηζκ. 433/19-9-2000 ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία 
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1176/22-9-2000 ηεχρνο Β΄.    

Οη παξαθάησ παξάγξαθνη 2 έσο θαη 4 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηίζεληαη σο 
έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ Απνθ-ΓΙΠΑΓ/889/02 πνπ ηζρχεη απφ 14 Ιαλνπαξίνπ 2003 
πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ-16/Β/14-1-03. 

2. Καλνληζηηθέοαπαηηήζεηο       

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο 
εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ.  

3. χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο 
(ΟΓΑΤΔ).  
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν 
εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ 
νξίδνληαη νη εμήο: 
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3.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

3.2 Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ 
Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα 
θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ 
αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ 
Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν-1568/85, 
ΠΓ-17/96, ΠΓ-305/96, ΠΓ-294/88). Η αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ 
αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ 
Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην 
αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ 
αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή 
ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ 
θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε 
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ-95/99, ΠΓ-17/96 ) απφ ην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞΤΠΠ). 

3.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα 
ΑΤΔ. 

3.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ.  

3.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη 
δηαδηθαζίεο γηα: αλαθνξά αηπρήκαηνο, δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε 
αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε κέζσλ 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ. 

3.6 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ 
ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο 
ή ηεο θαηαζθεπήο.  

3.7 ΓηαδηθαζίεοΔπηζεσξήζεσλ  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ 
ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία 
βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ 
επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα 
ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά.  

3.8 Άιιεο πξνβιέςεηο.  

Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο 
ην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε 
εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ. Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο 
εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην. Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε 
κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, 
παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο. 

3.9 Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ. Ο 
ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε 
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ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί 
ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ. 

       Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην 
δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο 
ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά 
ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή 
κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 

      Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:  

3.9.1 Γεληθά.        

Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, Αθξηβήο 
δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ,  ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ 
εθπφλεζε ηνπ ΑΤ. 

3.9.2 Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.  

3.9.3.  ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε 
ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

3.9.4 Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ 
εξγνηαμίνπ.  

3.9.5 Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο 
αρξήζησλ.  

3.9.6 πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 

3.9.7 Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ. 

3.9.8 Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πρ εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, 
ή επηρσκάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο. 

3.9.9 Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη απνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

3.9.10 Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο 
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο 
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πρ: 

       Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ  

       Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ 

       Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

       ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 
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3.9.11 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα 
απνθεπρζνχλ. 

3.9.12 Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 
ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ 
ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα II ηνπ Αξζ-12 ηνπ ΠΓ-305/96).  

      Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

  3.9.Α Γεληθά:είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ,αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, 

αξηζκφ αδείαο,ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ,ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη 
πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ. 

3.9.Β ηνηρεία από ην κεηξών ηνπ έξγνπ: ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 
έξγνπ,παξαδνρέο κειέηεο,ηα ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζζεθε/αλ»/ «σο 
θαηεζθεπάζζε». 

3.9.Γ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα 
νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο 
εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, πρ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 
κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ. 

       Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν 
εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα 
(χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ.  

3.9.Γ Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.  

Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πρ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε 
ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη 
επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ. 

 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ 
έξγνπ πρ νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο 
έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ. 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα 
ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.  

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Η Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ - ΦΑΤ. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ 
ΚηΔ. 

4. Γαπάλε ζύληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ 

http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php
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 Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε 
ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη 
λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

5. Η επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ επηβάιιεηαη λα δηαπηζηψλεη φηη γηα 
ηνπαξαιακβαλφκελν πξνζσξηλά ή νξηζηηθά έξγν, έρεη θαηαξηηζζεί Φ.Α.Τ. θαη φηη 
απηφο είλαη ελεκεξσκέλνο. Η παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα αλαγξάθεηαη ξεηά ζην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαη ε επηηξνπή γελ ζα πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή εάλ δελ 
πθίζηαηαη ν  Φ.Α.Τ. ή εάλ δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνο.  

6. ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα αλαθέξεηαη αθφκε φηη ν 
Φ.Α.Τ. εθαξκφζηεθε θαη ελεκεξψζεθε κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ή φηη 
ζπκπιεξψζεθε κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζε εθαξκνγή ησλ παξαηεξήζεσλ 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ.   

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 

Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνεξγνηάμην 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
εξγαηηθήολνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ 
ζηνπξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην,ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ 
ήεπαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 
(αξ.7-9), Ν.4412/16 (αξ. 138), Ν. 3850/10** (αξ. 42). 

2.  ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε 
πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16 
(αξζ. 138). 

β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο 
απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη 
ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27- 11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά 
ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/16 (αξ. 138).  

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 
ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα 
δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 
111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη 
απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε 
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν 
έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη λαηεξεί ηα αθόινπζα : 
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3.1  Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο 
Τγείαο( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

α.  Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα 
εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη 
ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 
(αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ 
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β.  Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α ν 
πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) 
ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182). 

γ.  Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-
ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ 
δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην 
έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ 
(κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, 
νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

δ.  Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε 
απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη 
γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ην Ν.4412/16 (αξ. 138). 

ε.  Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ 
(η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη.  πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο 
(ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην 
θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ 
έξγνπ. 

1.  Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 
παξ.5- 7) θαη ζηηο ΤΑ : ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) 
ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηνΝ.4412/16 (αξ. 138). 

2.  Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 
(αξ. 3 παξ.4), φηαλ : 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα 
απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
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β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο 
θηλδχλνπο:Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΙΙ). 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα 
επηζεψξεζεεξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε 
ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11- 2011) 
θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 

3.  Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 αξ. (170 θαη 172). 

4.  Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ 
Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 
(αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

5.  Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ  ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
Φ ΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 
ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

3.2  Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο – 

ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α.  Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη 
ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 
παξ.4). 

β.  Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ 
απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 
παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

 γ.  Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ 
επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο 
Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη 
δπλαηφηεηεο. 

Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο 
απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε 
Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : 
Ν.3850/10 (αξ.9).  

δ.  ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ  ηερληθνχ 
αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, 
ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

1.  Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ 
αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο 
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εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη 
παξ.3-8).  

2.  Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην 
νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο 
εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ 
απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο 
ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ 
ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο 
ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ 
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο 
πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο 
θαηκφλν. 

3.  Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή 
ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 
παξ.2β). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ 
αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο 
πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 
σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί 
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ 
αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

4.  Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ 
εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ 
Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

5.  Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 

3.3  Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ 
Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα 
επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην 
ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο 
ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν 
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επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ 
Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.  

3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ 
ΜέηξσλΑζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα 
ζπζρεηίδεηαη κε ην Η Μ Α. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε 
αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη 
παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε 
ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ 
αηπρήκαηνο. 

4.  Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ 
ησλεξγαζηώλ ζην εξγνηάμην. 

4.1  Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ 
ησλεξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α.  Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα 
ρψξνπ ηνπεξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ 
επηθίλδπλσλζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

β.  Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπεξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ 
ππαξρφλησλ ελαεξίσλειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα 
παξέρεηαη πξνζηαζίαζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 
1073/81 (αξ.75-79),ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

γ.  Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ 
ζεξκψλ,πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλαπφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 
95), ΠΓ305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 

δ.  Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : 
θαηάξηηζεζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, 
εθθέλσζερψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ 
&επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. :ΠΓ 
1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-
10),Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

ε.  Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη 
πγεηνλνκηθνχεμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, 
απνρσξεηεξίσλ,ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), 
ΠΓ 305/96(αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 

ζη.  Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΜΑΠ)ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο 
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αζθαιείαο,θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ 
ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο 
πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 
:Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη 
νηηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 
305/96(αξ.9,παξ.γ). 

4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο,θόξησζε - εθθόξησζε – ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, 
ρεκηθνίπαξάγνληεο θιπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α.  Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ 
αζθαιήδηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ,ζχκθσλα κε : 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΙ:«Οδεγίεο ήκαλζεο 
Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΙ «Τπνρξεψζεηο θαηκέηξα 
γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζεθνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελθπθινθνξία πεδψλ » 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαηαξ.52 ) 
θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β.  Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο 
ελαπφζεζεοπιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 
2696/99 (αξ.47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 

γ.  Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 
αζθαιείαο θαηλα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 
θνξεηψλειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ 
ηξνθνδνζίαο, ησλεγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-
84), ΠΓ 305/96(αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 

δ.  Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε 
εξγαζίεοθφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο 
πιηθψλθαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 
8243/1113/91(αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α 
παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 
3542/07(αξ.30). 

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :α) 
θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηοηεο 
νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ397/94, δ) 
πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο :Ν.3850/10 (άξ. 36-
41), ΠΓ 82/10. 

4.3  Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά 
ζηνηρείααπηώλ. 
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Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα 
έξγσλΠΓ 304/00 (αξ.2). 

α.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ 
ησλκεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ 
αλπςσηηθψλκεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη 
ηνπ ινηπνχεμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη 
θαζφδνπ,θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), 
Ν1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ89/99, 
ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12παξαξη.IV 
κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03,ΠΓ 57/10, 
Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο 
Β’,ηκήκα ΙΙ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
ηαεμήο ζηνηρεία : 

 1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

 2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

 3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

 4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

 5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. 
IV,κέξνο Β΄, ηκήκα ΙΙ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). 

εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

 6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο 
(νξζήζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο 
απηνχζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην 
ΠΓ89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

 7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο 
ρξήζεο,ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα 
κε ηελΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα 
αζθάιεηαοθαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, 
αλάινγα κεην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα 
πξναλαθεξφκελα,πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά 
πεξίπησζε, αλάινγα κεην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

5.1 Καηεδαθίζεηο : 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7),ΤΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, 
Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη 
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ΤΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, 
παξ.11),ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη 
εηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

5.2  Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-
αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : 
ΤΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), 
ΤΑ3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : 
ΤΑΦ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ 
:ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 10 ). 

5.3  Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, 
Δξγαζίεοζε ύςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ16440/Φ.10.4/445/93, 
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96(αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο 
Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4-6,14 ). 

5.4  Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθνπήο& ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 
(αξ.9παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, 
ΚΤΑαξ.νηθ.16289/330/99. 

5.5  Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη 
αληηζηήξημεο,δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9παξ.4 
παξαξη. ΙΙΙ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 12). 

5.6  Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ 
έξγσλ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη 
ζηαζκνίπαξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα 
ζηεγαζκέλαηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε 
ρακειφηεξε ησλ6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 

Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : 
ΤΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), 
ΤΑ2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη 
ΤΑΦ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 
2/06,ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.10). 

5.7  Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπήπξνβιήηαο 
θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) 

ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΙΙΙ), 
ΤΑ3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.8.3 
θαηπαξ.13). 
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6.  Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηοπνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηνεξγνηάμην. 
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΜΔΡΟ ΙΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άξζξν 1ν
 

Αληηθείκελν εξγνιαβίαο θαη Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο 

1.1 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΝΔΩΝ 
ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ ΣΗΝ 114ΠΜ» 

1.2 Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ,  ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ 
18% γηα Γεληθά Έμνδα θαη Δξγνιαβηθφ Όθεινο (ΓΔ + ΟΔ), θαζψο θαη πνζφ γηα ηπρφλ 
απξφβιεπηα θαη αλαζεψξεζε εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο ζην 
πνζφ ησλ 2.542.000,00 € (κε ΦΠΑ).  

1.3 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ΓΔΑ. 

Άξζξν 2ν
 

Σηκέο κνλάδνο 

2.1.   Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο, επί ησλ νπνίσλ ν Αλάδνρνο 
ζα έρεη πξνζθέξεη έθπησζε, αλαθέξνληαη ζε πιήξσο ηεηειεζκέλεο εξγαζίεο, φπσο 
πεξηγξάθνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο. Με ηηο 
ηηκέο απηέο ζα απνδεκησζεί ν Αλάδνρνο. 

2.2    ηηο ηηκέο κνλάδνο επηπιένλ πεξηιακβάλνληαη: 

2.2.1 Η αμία πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ, πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη αμία θαη δαπάλε 
θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο πξνζθφκηζεο απηψλ κέρξη ηε ζέζε ρξεζηκνπνίεζεο ή 
ελζσκάησζήο ηνπο, κεηά ηνπ ρξφλνπ γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, 
εθηφο αλ άιισο αλαθέξεηαη επθξηλψο ζην Σηκνιφγην Μειέηεο. 

2.2.2 Κάζε δαπάλε γηα αγνξά ή ελνηθίαζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε θάζε είδνπο κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ, κε φια ηα έμνδα θίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο επηζθεπήο, ζηαιίσλ ιφγσ 
θαθνθαηξίαο, δεκίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο απφζβεζεο, πξνζηαζίαο, 
αζθαιίζηξσλ, θιπ. θαη ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη ηελ αμία ησλ θαπζίκσλ, 
ιηπαληηθψλ, λεξνχ θαη ξεχκαηνο γηα ηηο εξγαζίεο πιήξσο θαη έληερλα ηεηειεζκέλεο.  

2.2.3 Οη δαπάλεο θαηεξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
αλαθεξζέλησλ πιηθψλ, θαζψο θαη θάζε πξφζζεηεο εξγαζίαο, έζησ θαη κε ξεηψο 
θαηνλνκαδφκελεο ζηε δηαηχπσζε θάζε θνλδπιίνπ, πνπ απαηηείηαη φκσο θαηά ηα 
ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο δεκνπξαζίαο, θαηά ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, γηα ηελ αζθαιή, πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θαη 
εκπξφζεζκε απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. ηηο δαπάλεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθηέιεζε 
νξηζκέλσλ εξγαζηψλ κε ηε βνήζεηα εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζε φζεο πεξηπηψζεηο ή είλαη 
αδχλαην ή δελ ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά κέζα.   

2.2.4 Οη δαπάλεο γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ, κεηά ηελ 
απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ. 
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2.2.5 Οπνηαδήπνηε δαπάλε απαηηεζεί γηα ηπρφλ δηφξζσζε ή 
θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή θαθφηερλσλ κεξψλ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ εληνιή ηεο 
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

2.3  ηα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνιήπηε πεξηιακβάλνληαη εθηφο απηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε Γεληθή πγγξαθή  θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο πνπ ηνλ 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά: 

 2.3.1 Κάζε δαπάλε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηελ αζθαιή θαη 
έληερλε απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
ΔΤ φηη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 2.3.2 Οη πιεξσκέο ηνπ εξγνιάβνπ ππφθεηληαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, 
θφξνπο θιπ. γηα έξγα φπσο ηζρχνπλ. 

 2.3.3 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ έρνπλ γεληθή ηζρχ θαη 
εθαξκφδνληαη ζπκβαηηθά αλεμάξηεηα απφ ηηο επί κέξνπο πνζφηεηεο ησλ δηαθφξσλ  
εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ, είηε πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο απφ ηελ αξρή, είηε γηα 
ζπκπιεξψζεηο ή επηζθεπέο ππαξρφλησλ έξγσλ.  

 2.3.4 Οη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ, 
κεραλεκάησλ, θιπ., πνπ παξαδίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, γηα 
ρξήζε ή ελζσκάησζε, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

  2.3.5 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ 
απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) (φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ 
ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην 
αξηζκνχ πξσηνθφιινπ νηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ ΤΠΔΚΑ, φπνπ «σο θφζηνο ππνδνρήο 
ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ 
ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο») ηνπ έξγνπ έρεη 
ιεθζεί ππφςε θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηηκνινγίνπ.Ο αλάδνρνο 
(«Γηαρεηξηζηήο ΑΔΚΚ») είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο θαη ρσξίο 
επηθχιαμε ζηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010), 
φπσο απηά ηζρχνπλ. Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαηάζεζε, 
κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζήο ηνπο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε 
δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ηεο 
πξνβιεπφκελεο βεβαίσζεο παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ ηνπ έξγνπ απφ εγθεθξηκέλν 
«χζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο». 

  2.3.6 Σν θφζηνο δηαρείξηζεο φισλ ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απφ 
ηηο εξγαζίεο εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα έρεη εθαξκνγή ν Ν.4042/2012 «Πνηληθή 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην 
παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» φπσο ηζρχεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ, ε Φ.2310/26 Απξ. 2013/ΓΓΠΠ/ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
& ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΚΣΑΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ «Γηαρείξηζε απνβιήησλ: Θεζκηθφ 
πιαίζην – ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο θνξέσλ» θαζψο θαη ε Τ.Α. νηθ. 62952/5384/2016 
«Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 31 ηνπ λ. 4342/2015». 

  2.3.7 Η δαπάλε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 
ηνπ Ν.4412/16 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκφ ΓΝγ/νηθ.38108/ΦΝ.466 
(ΦΔΚ Β’ 1956/7-6-2017) ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, φπσο ηζρχνπλ. 
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Άξζξν 3ν
 

ρέδηα - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

3.1 Σα ρέδηα κειέηεο πνπ ζπλέηαμε ε Τπεξεζία, ηα νπνία αθνξνχλ ην 
παξφλ έξγν θαη πεξηέρνληαη ζην θάθειν δεκνπξαζίαο είλαη ηα θάησζη : 

 

ΑΑ ΥΔΓΙΟ ΣΙΣΛΟ 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ 

1 ΟΙΚ-1 Ξπιφηππνο Θεκειίσζεο - Λεπηνκέξεηεο 
2 ΟΙΚ-2 Κάηνςε ηέγεο – Όςε – Σνκή – Λεπηνκέξεηεο Μεηαιιηθήο 

Καηαζθεπήο 
3 ΟΙΚ-3 Υσξνζέηεζε Έμη Νέσλ Μεηαιιηθψλ ηεγάζηξσλ 
   

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 

1 Η – 1 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΥΤΡΑ, ΔΞΩΣΔΡΙΚA ΗΛΔΚΣΡΙΚA ΓΙΚΣΤA 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ  ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΓΙΑΝΟΜΗ 
 

2 Η – 2 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΥΤΡΑ, ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΤΠΟΓΔΙΑ 
ΟΓΔΤΗ ΚΑΛΩΓΙΩΝ 

3 Η - 3 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΠΙΛΛΑΡ 
4 Η - 4 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ1 
5 Η - 5 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ2 
6 Η - 6 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ3 
7 Η - 7 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ4 
8 Η - 8 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ5 
9 Η - 9 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ6 

10 Η - 10 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ7 
11 Η - 11 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ1.1 
12 Η - 12 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ2.1 
13 Η - 13 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΥΩΡΗΔΩΝ ΑΠΟ ΠΦ3.1 

 

3.2  ην παξφλ έξγν έρνπλ εθαξκνγή ηα παξαθάησ: 

  3.2.1.Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004 
φπσο έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί θαη ζπκπιεξσζεί (εγθχθιηνο 7/12-2-2013). 

  3.2.2.  Οη Δπξσθψδηθεο. 

  3.2.3. Οη ΔΣΔΠ 

  3.2.4. Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 

3.3 Όιεο νη αλαθεξφκελεο ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε, 
πξνδηαγξαθέο αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ.   
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3.4  Γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο Διιεληθνχο Καλνληζκνχο 
έρνπλ εθαξκνγή Καλνληζκνί άιισλ ρσξψλ, εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα εηδηθή θαηαζθεπή 
θαη γίλεηαη επαξθήο αηηηνιφγεζε απηψλ.   

3.5  Η δαπάλε θάζε εξγαζίαο θαη αληηζηνίρνπ πιηθνχ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 
αθξηβήο εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ 
Μειέηεο ηνπ έξγνπ. 

3.6  πληνληζκφο πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίσλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ: 

3.6.1 Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, ηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη νη 
εηδηθέο δηαηάμεηο θαη φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα θαη έγγξαθα, απνηεινχλ 
νπζηψδε κέξε ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε πνπ ηίζεηαη ζε έλα απφ απηά είλαη 
δεζκεπηηθή θαη ζεσξείηαη φηη πεξηέρεηαη ζε φια. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, νη 
αλαγξαθφκελεο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ππεξηζρχνπλ απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ ππφ θιίκαθα αλάγλσζε, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πξνθαλψο ιαλζαζκέλε 
αλαγξαθή.   

3.6.2 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αληηιεθζεί φηη ππάξρεη 
αζπκθσλία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ή φηη ελδερφκελα είλαη 
απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, ππνρξενχηαη ην ηαρχηεξν λα δεηήζεη 
γξαπηέο νδεγίεο θιπ. απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Αθφκα ππνρξενχηαη φπσο 
νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθαξκφζεη ηελ επί ηνπ ζέκαηνο απφθαζε 
ηεο Τπεξεζίαο. 

3.6.3 ηηο πξνηάζεηο ή ζρέδηα ηνπ εξγνιάβνπ ε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα θέξεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε θξίλεη αλαγθαία. 

Άξζξν 4ν
 

Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο Ρήηξεο 

4.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνπεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ 
ηεο εξγνιαβίαο απηήο κέζα ζε ζπκβαηηθή πξνζεζκία, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε 
Γηαθήξπμε, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο. 

4.2  Οη κήλεο λννχληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ εκεξνινγηαθή δηαδνρή ησλ 
εκεξψλ. 

4.3 Οξηαθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία 
ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16. 

4.4 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν 
κφλν γηα ηελ πεξίπησζε αιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ Τπεξεζία κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ ζην έξγν. Καηά ηα ινηπά, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
145, 147 θαη 148 ηνπ Ν. 4412/16. 

4.5 ε πεξίπησζε ππεξβάζεσο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ 
επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 θαη 148 ηνπ Ν.4412/16. 

4.6 Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ 
Ν.4412/16. 
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4.7 ε πεξίπησζε παξαβάζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ ηνπ 
έξγνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 178 ηνπ 
Ν.4412/16.    

Άξζξν 5ν
 

Γεληθά έμνδα-Όθεινο θιπ. Αλαδόρνπ (εξγνιαβηθά πνζνζηά) – Δπηβαξύλζεηο 

5.1 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο Π/Τ ΓΔΑ. 

Γηα ηελ πηζαλή ζχληαμε λέσλ ηηκψλ, ηζρχνπλ ηα πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ, 
νθέινπο θιπ, πάληα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

5.2  Οη πιεξσκέο απφ ηνπο εθδηδφκελνπο ινγαξηαζκνχο ππφθεηληαη ζηηο 
επηβαξχλζεηο πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

5.3  Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ επηβιεζνχλ θαη λέα 
πξφζζεηα ηέιε ή απμεζνχλ ηα πνζνζηά απηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο, ε ζρεηηθή πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ 
απηά, ζα βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 

5.4 Οη δηαηάμεηο πεξί Φ.Π.Α. έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα εξγνιαβία 
(δηαηάμεηο γηα έξγα Δζληθά), ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 32 ηεο Γεληθήο 
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.  

Άξζξν 6ν
 

Πιεξσκή Αλαδόρνπ 

6.1 Σα θαζνξηδφκελα ζηνηρεία απφ ην άξζξν 151 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην 
άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16, ζπληάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
ππνγξαθφκελα απφ απηφλ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζηα απαηηνχκελα 
αληίγξαθα ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο νηθίεο δηαηάμεηο ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

6.2 Οη πηζηνπνηήζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16. 

6.3  Με βάζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ππνινγίδνληαη νη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο 
ηνπ Αλαδφρνπ,  γηα ηηο αλάινγεο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ βάζεη ησλ εθάζηνηε 
επηκεηξήζεσλ θαη ηεο πξνζθεξζείζαο έθπησζεο.  

6.4 Ο αλάδνρνο ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε ππνρξενχηαη ζε ζπλεξγαζία 
κε ηελ επίβιεςε, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, λα ειέγμεη ηηο ππάξρνπζεο νδεχζεηο 
ησλ ειεθηξνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαη λα ππνβάιεη ζηελ 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία πνηα ηκήκαηα ησλ αλσηέξσ δηθηχσλ (ρσλεπηέο ζσιελψζεηο, 
νπέο ζε ηνίρνπο – ζθπξφδεκα, δηαβάζεηο θαισδίσλ θιπ) κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηε ζπλέρεηα ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα εγθξίλεη νιηθά ή κεξηθά 
ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ. Η αλσηέξσ δηαδηθαζία δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 
ζηαδηαθά. 
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Άξζξν 7ν
 

Πξνθαηαβνιή 

ηνλ Αλάδνρν ρνξεγείηαη πξνθαηαβνιή ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε. 

Άξζξν 8ν
 

Γηάζεζε Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ-Διάρηζηε ηειέρσζε 
Δξγνηαμίνπ Έξγνπ 

8.1 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο 
απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

8.2  Ο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ηερληθφο πνπ έρεη ηα 
λφκηκα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα.  

8.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (κέρξη θαη 
ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή) ηνπο απαηηνχκελνπο αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ 
δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο  (ππνρξεσηηθά κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ), ππνκεραληθνχο, 
εξγνδεγνχο θιπ,ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ηε λνκνζεζία. 

8.4 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ δηαζέηεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπο 
αλαθεξφκελνπο παξαπάλσ Γηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο, ε Τπεξεζία έρεη ην 
δηθαίσκα ή λα πξνζιάβεη ηνπο αληίζηνηρνπο Μεραληθνχο γηα ινγαξηαζκφ θαη ζε 
βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, ή λα πεξηθφπηεη κεληαία πνζφ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην κηζζφ 
ηνπ κεραληθνχ (ή ησλ κεραληθψλ) πνπ δελ ζα δηαζέηεη θαη γηα φζν δηάζηεκα δελ ηνπο 
δηαζέηεη. Ο κηζζφο απηφο ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ην δηπιάζην κηζζφ πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηνλ Πίλαθα ακνηβψλ ησλ Μεραληθψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (..Δ.) δεθαεηνχο 
ηνπιάρηζηνλ πείξαο. 

8.5 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ απφ ηνλ Νφκν αδεηψλ (εθηφο 
απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλέγεξζε ησλ νηθνδνκψλ) θαη θαζίζηαηαη 
νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε απφ ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

8.6 Η ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/16, θαζνξίδεηαη ζε δχν (2) ηερληθνχο αλάινγσλ πξνζφλησλ 
θαη πείξαο κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ έξγνπ, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ 
πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.).  

Άξζξν 9ν
 

Γηαβάζκηζε έξγνπ - Καλόλεο αζθαιείαο 

9.1  Σν έξγν απφ πιεπξάο δηαβάζκηζεο έρεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ 
«ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ». 

9.2 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη άιινπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηπρφλ θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ 
απφ κε έγθαηξε ππνβνιή ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 



114ΠΜ-22-03_ ΔΤ ΓΟ&ΔΟ_ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ  
 

9.3 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ παξαζηεί αλάγθε λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία πςειφηεξεο δηαβάζκηζεο απφ ηελ θαζνξηζζείζα ζηελ 
παξ. 9.1, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ΑΠΟΛΤΣΑ κε ηηο 
νδεγίεο πνπ ζα δψζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

Άξζξν 10ν
 

Πξνέιεπζε πιηθώλ 

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα θαιχηεξα ζε πνηφηεηα πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη ζα επηδησρζεί θαηά ην 
δπλαηφλ λα είλαη εγρψξηαο πξνέιεπζεο ή πξνέιεπζεο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Άξζξν 11ν
 

Έγθξηζε πιηθώλ 

11.1 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη, κέζα ζε δέθα πέληε κέξεο (15) 
κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ζην έξγν, λα πξνηείλεη ζηεΓηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα 
έγθξηζε ηα θχξηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ηα νπνία ζα πξνκεζεπηεί γηα λα 
ελζσκαηψζεη ή εγθαηαζηήζεη ή ηνπνζεηήζεη ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο παξνχζαο .Τ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη γηα έγθξηζε θχξηα πιηθά πνπ λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Η πξφηαζε - 
αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πεξηγξαθέο ζηελ Διιεληθή, prospectus, 
ζρέδηα, ζρεδηαγξάκκαηα, θιπ., φισλ ησλ πιηθψλ. Με ηα ζηνηρεία απηά ζα 
ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο θαη ιεπηνκεξψο ην θαζέλα πξνηεηλφκελν είδνο πιηθνχ 
(εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηχπνο, θιπ.) κεηά επαξθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα 
απνδεηθλχεηαη ζαθψο θαη επρεξψο φηη ηνχην ηθαλνπνηεί ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη 
απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα ειέγμεη ηα αλσηέξσ πιηθά θαη ζα εγθξίλεη, θαηά 
ηελ θξίζε ηεο, ηα πξνο ελζσκάησζε - εγθαηάζηαζε. Καζπζηέξεζε ζηελ έγθξηζε ησλ 
πιηθψλ πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ιφγσ κε έγθαηξεο ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν πιήξσλ 
ζηνηρείσλ ησλ πιηθψλ, ή αθαηαιιειφηεηαο απηψλ, ζα βαξχλεη απηφλ. 

11.2 Δθηζηάηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο επί ησλ θπξίσλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξνζθνκίζεη ν 
Αλάδνρνο επί ηφπνπ θαη ζα ελζσκαηψζεη ζην έξγν.Απηά πξέπεη λα είλαη ηα 
εγθξηζέληα σο αλσηέξσ, φπσο ζα απνδεηρζεί θαη απφ ηηο θαηάιιειεο δνθηκαζίεο, 
δηαθνξεηηθά δελ ζα επηηξέπεηαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν θαη δελ ζα 
πηζηνπνηνχληαη. 

11.3 Ωο θχξηα πιηθά ηνπ έξγνπ, επηπιένλ απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 6 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ηα νπνία καδί κε ηα άιια ζα 
ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ραξαθηεξίδνληαη θαη ηα εμήο: 

 Οπιηζκνί (ζίδεξνο, πιέγκαηα θηι) 
 Απνζηαηήξεο ζηδεξνπιηζκνχ ζθπξνδεηήζεσλ 
 Γεσχθαζκα δηαρσξηζκνχ 
 Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο αλεμαξηήηνπ χςνπο ή 

πιεπξάο 
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 Πεηάζκαηα ηχπνπ sandwich απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε πιήξσζε 
πνιπνπξεζάλεο (νξνθήο, πιαγηνθάιπςεο, εηδηθά ηεκάρηα θηι) 

 Καιψδηα  
 Πίιιεξ  
 Πίλαθεο δηαλνκήο  
 Γηαθφπηεο ηζρχνο  
 Τιηθά ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα 
 ράξεο δηέιεπζεο θαισδίσλ 
 Φσηηζηηθά 
 Πξνβνιείο 
 Ρεπκαηνδφηεο 
 Γηαθφπηεο 
 Τιηθά γεηψζεσλ 
 Τιηθά αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

11.4 Όιεο νη αλσηέξσ εγθξίζεηο πιηθψλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 
θνηλνπνηνχληαη, ζπλνδεπφκελεο απφ πιήξεο ηεχρνο φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 
ζηνηρείσλ (πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά θηι), ππνρξεσηηθά θαη ζηελ Πξντζηακέλε 
Αξρή. 

Άξζξν 12ν
 

Πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

12.1  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ην πξφγξακκα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ρξνλνδηάγξακκα) εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 
ηνπ Ν.4412/16. 

12.2  Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα πεξηιακβάλεη γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη 
έθζεζε αηηηνιφγεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/16. 

12.3 Ωο κνλάδα ρξφλνπ ζεσξείηαη ε εκέξα. Ωο αθεηεξία ησλ ρξφλσλ 
(ρξφλνο εθθίλεζεο) ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ην ππφ 
έγθξηζε ρξνλνδηάγξακκα ζα δηαθξίλνληαη κε ραξαθηεξηζηηθνχο ζπκβνιηζκνχο ε 
αθεηεξία ηνπ ρξφλνπ θαη ην πέξαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 

12.4  Η ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη εηδηθά ε νκαδνπνίεζε ησλ 
εξγαζηψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ έξγσλ επηθάιπςεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ξνήο ησλ 
εξγαζηψλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ. 

12.5  ην ρξνλνδηάγξακκα λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ ζε νινθιεξσκέλεο ελφηεηεο. 

12.6 Η έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ ηε  Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ 
Ν.4412/16. 

12.7  Δπίζεο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε κε ην άξζξν 
46 ηνπ Ν.3669/08, λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην 
νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη 
κεραλεκάησλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ. 
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Άξζξν 13ν
 

Καζνξηζκόο ζπληειεζηνύ ππνινγηζκνύ ηηκώλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ πεξίπησζε θαλνληζκνχ ηηκψλ 
κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ ηηκψλ ζα ππνινγίδεηαη ν 
ζπληειεζηήο «ζ» γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 153 θαη 
156 ηνπ Ν.4412/16.   

Άξζξν 14
ν
 

Ηκεξνιόγην Έξγνπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη. 

Άξζξν 15
ν 

Έξγα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα από ηελ ΔΔ 

Δθφζνλ ην έξγν είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ ΔΔ, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ειέγρνπο απφ ηα αξκφδηα νξηζκέλα φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηεο 
Διιάδαο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο θαη 
δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Τπνρξεσηηθά ηεξνχληαη φινη νη 
ηζρχνληεο Νφκνη, θαλνληζκνί θαη νδεγίεο πεξί εθηέιεζεο θαη δηαρείξηζεο 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ έξγσλ. 

Άξζξν 16ν
 

Αζθάιηζε Έξγνπ 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ν 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (ρσξίο ΦΠΑ) ππεξβαίλεη ηηο 500.000 επξψ. Σν ελ ιφγσ 
ζπκβφιαην πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ 
Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη. 

 

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ ΣΜΥΗ Γ2/4 ΓΝΣΗ Γ2 

γφο (ΣΗΓ) 

Αξηζη. Αζαλαζφπνπινο  

κρνο (ΜΔ) 

Απφζηνινο Γηγγειίδεο 

κρνο(ΜΔ) 

ΓεψξγηνοΛεπθφπνπινο 

 


